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A. DEZE TEKENING DIENT GELEZEN TE WORDEN IN SAMENHANG MET ALLE
RELEVANTE PROJECT TEKENINGEN EN DOCUMENTEN.

B. ZIE BIM MODEL VOOR LEIDINGWERK LAYOUT.

C. HOGE PUNTEN IN HET LEIDINGWERK AANGEGEVEN OP DEZE TEKENING ZIJN
ALLEEN TER INDICATIE.  DE AANNEMER DIENT OP ALLE HOGE PUNTEN
AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS MET KOGELKRANEN AAN TE BRENGEN.

D. LAGE PUNTEN IN HET LEIDINGWERK AANGEGEVEN OP DEZE TEKENING ZIJN
ALLEEN TER INDICATIE.  DE AANNEMER DIENT ALLE LAGE PUNTEN TE
VOORZIEN VAN EEN AFTAPKRAAN MET DOP.

E.  ALLE AFSLUITERS EN LEIDINGWERK VOORZIEN VAN ISOLATIE EN
AFGEWERKT MET DAMPDICHTE LAAG EN LABELS. INDIEN NODIG VOOR EEN
NETTE AFWERKING VAN DE ISOLATIE, ZULLEN VERLENGDE BEDIENINGEN

GEÏNSTALLEERD WORDEN.

F.  ALLE MANOMETERS VOORZIEN VAN MANOMETERKRAAN TENEINDE
ONDERHOUD TE KUNNEN PLEGEN ZONDER HET SYSTEEM AF TE SCHAKELEN.

G. ALLE TEMPERATUUR REGELKLEPPEN DIENEN VAN HET

DRUKONAFHANKELIJKE TYPE TE ZIJN, COMPLEET MET GEÏNTEGREERDE
MEETPUNTEN.

H. TEMPERATUUR REGELKLEPPEN DIENEN GEÏNSTALLERD TE WORDEN OP EEN
TOEGANKELIJKE LOCATIE.

I. ALLE INSTRUMENTATIE AANGESLOTEN OP HET GBS TENZIJ ANDER
VERMELD.

J. ALLE APPARATUUR-, INSTRUMENTATIE- EN SIGNAALCODES OP TEKENING
ZIJN AFGEKORT.

K. DE AANNEMER DIENT HET SYSTEEM TE VOORZIEN VAN AANVULLENDE
CIRCULATIELEIDINGEN, AANSLUITINGEN EN AFSLUITERS INDIEN NODIG
VOOR SPOELEN VAN HET SYSTEEM.
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