
Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18049

Project     : Oosterboog Gronignen

Variant     : 

Bestand   : \\oosterhoffgroup.eu\public\projects\180\18049\02_Berekeningen ABT\Brand\DO\Brandove\18049_brandoverslag_20210604.NPR

Bestandsdatum : 4-6-2021 17:04:10

Print datum : 17-6-2021 09:45:16

 : 1

Pintegraal versie : V7.3  © PeutzData 2001, 2021

Licentie : ABT

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC1 to_0 Linksboven Ok0,00 1,08 0,00 0,0 4,66068_2020

BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 1,08 0,00 0,0 7,96068_2020

BC1 to_0 Rechtsboven Ok0,00 1,08 0,00 0,0 4,66068_2020

BC1 to_0 Linksboven Ok-1,44 0,00 0,00 270,0 4,16068_2020

BC1 to_0 Linksmidden Ok-1,44 0,00 0,00 270,0 4,06068_2020

BC1 to_0 Linksonder Ok-1,44 0,00 0,00 270,0 2,46068_2020

BC1 to_10 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 2,46068_2020

BC1 to_10 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,46068_2020

BC1 to_10 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,06068_2020

BC1 to_1 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 2,46068_2020

BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,46068_2020

BC1 to_1 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,06068_2020

BC1 O1 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,16068_2020

BC1 O1 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,96068_2020

BC1 O1 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,26068_2020

BC1 O2 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,26068_2020

BC1 O2 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,96068_2020

BC1 O2 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,16068_2020

BC1 O3 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,06068_2020

BC1 O3 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,46068_2020

BC1 O3 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 2,46068_2020

BC1 O4 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,16068_2020

BC1 O4 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,96068_2020

BC1 O4 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,16068_2020

BC1 to_12 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,16068_2020

BC1 to_12 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,76068_2020

BC1 to_12 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 3,06068_2020

BC1 to_8 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 3,06068_2020

BC1 to_8 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,76068_2020

BC1 to_8 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,46068_2020

BC1 to_7 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,46068_2020

BC1 to_7 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 5,16068_2020
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BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC1 to_7 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,56068_2020

BC1 to_6 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,56068_2020

BC1 to_6 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 5,16068_2020

BC1 to_6 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,36068_2020

BC1 to_5 Linksboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,36068_2020

BC1 to_5 Middenboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 4,56068_2020

BC1 to_5 Rechtsboven Ok0,00 1,32 0,00 0,0 2,46068_2020

BC1 to_0 Linksboven Ok-1,44 0,00 -1,00 270,0 11,06068_2020

BC1 to_0 Linksmidden Ok-1,44 0,00 -1,00 270,0 13,76068_2020

BC1 to_0 Linksonder Ok-1,44 0,00 -1,00 270,0 9,66068_2020

BC1 to_0 Linksboven Ok-1,44 0,00 -2,00 270,0 9,26068_2020

BC1 to_0 Linksmidden Ok-1,44 0,00 -2,00 270,0 11,26068_2020

BC1 to_0 Linksonder Ok-1,44 0,00 -2,00 270,0 8,76068_2020
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BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 13,34 6,59 3,40 Ja 0,00 60 0,00  tg_5 tg_4 tg_3 tg_2 tg_1 tg_10 tg_9 tg_8 tg_7 tg_6



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18049

Project     : Oosterboog Gronignen

Variant     : 

Bestand   : \\oosterhoffgroup.eu\public\projects\180\18049\02_Berekeningen ABT\Brand\DO\Brandove\18049_brandoverslag_20210604.NPR

Bestandsdatum : 4-6-2021 17:04:10

Print datum : 17-6-2021 09:45:16

 : 4

Pintegraal versie : V7.3  © PeutzData 2001, 2021

Licentie : ABT

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 -18,80 17,35 -43,33 17,35 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_2 -18,80 9,37 -18,80 17,35 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_3 -15,13 9,37 -18,80 9,37 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_4 -15,13 2,78 -15,13 9,37 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_5 -28,47 2,78 -15,13 2,78 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_6 -28,47 7,60 -28,47 2,78 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_7 -34,60 7,60 -28,47 7,60 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_8 -34,60 2,78 -34,60 7,60 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_9 -41,54 2,78 -34,60 2,78 3,40 90,00 ,00 ,000

tg_10 -43,33 17,35 -41,54 2,78 3,40 90,00 ,00 ,000
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 11,20 ,70 2,12 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_5 BC1

to_1 ,40 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_10 BC1

to_5 20,88 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC1

to_6 17,88 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC1

to_7 14,88 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC1

to_8 11,88 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC1

to_10 ,10 ,70 2,62 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC1

to_12 6,10 ,70 4,00 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC1

O1 3,58 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_10 BC1

O2 6,76 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_10 BC1

O3 9,94 ,70 2,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_10 BC1

O4 3,10 ,70 2,62 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC1
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