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1 Inleiding 

In Rotterdam wordt In Rotterdam wordt het project Havenziekenhuis gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit een 

onderbouw met een commerciële plint, een ‘zorgpension’ en een paviljoen met horeca op de vijfde verdieping. De 

bovenbouw bestaat uit twee woontorens; één met een hoogte van circa 110 meter (toren D) en één met een 

hoogte van circa 70 meter (toren B). De indeling van het gebouw is schematisch weergegeven in onderstaande 

figuur. 

 
Figuur 1 Schematische weergave gebouwindeling 

Notit ie 

Zorgpen

Zorgpensio
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De volgende gebruiksfuncties zijn aanwezig in het gebouw: 

• woonfunctie; 

• logiesfunctie (zorgpension); 

• bijeenkomstfunctie; 

• winkelfunctie;  

• overige gebruiksfunctie. 

Uit het ‘Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai’ met kenmerk Rapportnummer OA 16163-3-RA-006 d.d. 13 

oktober 2022, zoals opgesteld door Peutz, volgt dat de voorkeurswaarde van 48 dB(A) voor de geluidbelasting op 

de gevel wordt overschreden. De hoogst optredende geluidbelasting na aftrek is 62 dB. Er dient daarom een 

hogere waarde-procedure te worden doorlopen voor de nieuwe woningen. Deze notitie beschrijft de maatregelen 

die zijn getroffen om een prettig woonklimaat te realiseren. 

2 Gemeentelijk geluidbeleid Rotterdam 

Het Rotterdamse ontheffingsbeleid prioriteert maatregelen om de geluidbelasting op geluidgevoelige 

bestemmingen te beperken als volgt:  

1 eerst maatregelen aan de bron en als dat niet kan;  

2 overdrachtsmaatregelen en als dat niet kan;  

3 maatregelen bij de ontvanger. 

 

Wanneer de maatregelen bij de ontvanger moeten worden genomen, gelden de volgende criteria: 

• een woning heeft minimaal één geluidluwe gevel; 

• een woning heeft minimaal één geluidluwe buitenruimte. 

 

In onderstaand overzicht staan de hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor geluidluwe gevels en buitenruimten 

per geluidbron. 

 
Tabel 2.1 Overzicht hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor geluidluwe gevels en buitenruimte per geluidbron 

Geluidbron Grenswaarde 

‘geluidluw’ 

Toelichting 

Wegverkeer 53 dB De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek 

conform artikel 3.6 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 

Spoor-, tram- en metroverkeer 55 dB De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle trajecten. 

Industrie 50 dB(A) De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle industrieterreinen. 

 

Een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte wordt in het geluidbeleid genoemd als alternatief voor een 

geluidluwe buitenruimte. 

 

Het gemeentelijk geluidbeleid laat ruimte aan de ontwerper om af te wijken van de in het ontheffingsbeleid 

verbonden voorwaarden met een gemotiveerd verzoek aan de DCMR. Er dient in het plan dan in ieder geval 

voldoende aandacht te worden geschonken aan leefkwaliteit. 

 

Gemeente Rotterdam heeft het gemeentelijk geluidbeleid op 19 juli 2021 toegelicht aan het ontwerpteam. Op 

basis hiervan is een eerste ontwerp gemaakt door het ontwerpteam. Op 2 maart 2023 heeft het ontwerpteam met 

DCMR en gemeente Rotterdam gesproken over de te treffen voorzieningen, waaruit een aantal wijzigingen 

volgden. Het belang van wooncomfort in de brede zin werd in dit gesprek benadrukt. 
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3 Maatregelen hogere waarde 

Het project is vanuit alle zijden geluidbelast. Dit maakt het realiseren van een geluidluwe gevel zonder 

aanvullende voorzieningen onmogelijk. Daarom zijn er voorzieningen getroffen per bouwdeel en passend bij de 

mate van geluidbelasting. In bijlage 1 is op de geveltekeningen de geluidbelasting inclusief aftrek conform de Wet 

geluidshinder met kleuren aangegeven. 

Het ontwerpteam heeft bij het ontwerp van de geluidwerende voorzieningen de volgende aspecten meegenomen: 

• Algeheel wooncomfort: biedt de woning kwaliteit aan de bewoner. 

• Daglichttoetreding in de woning. 

• Spuiventilatie. 

• Persoonlijke invloed: kan men ’s nachts een raam openzetten zonder veel geluidoverlast. 

• Beleving buiten/binnen: is de buitenruimte voldoende ‘buiten’. 

• Gebruiksvriendelijkheid. 

• Schoonmaak/onderhoud. 

Toren B en D, hogere verdiepingen 

De hogere verdiepingen van torens B en D hebben een overschrijding tot 5 tot 6 dB op de grenswaarde 

‘geluidluw’. Deze woningen worden daarom voorzien van een buitenruimte met verhoogde afscherming van 1,5 

meter en, indien er ook een balkon boven gelegen is, een geluidabsorberend plafond. Hiermee wordt een 

geluidluwe buitenruimte verkregen en ook de achtergelegen gevel wordt geluidluw gemaakt. De buitenruimtes zijn 

ruim en bedragen minimaal 8 m² per woning. Met de verhoogde afscherming wordt het geluid gedempt maar blijft 

er voldoende verbinding met ‘buiten’. Veel van deze woningen hebben twee gevels en daardoor daglicht van 

meerdere kanten. 

Toren B en D, lagere verdiepingen en plint bouwdeel B 

De lagere verdiepingen van de toren alsmede de plint hebben een geluidbelasting tot 62 dB, waardoor de 

grenswaarde ‘geluidluw’ met 9 dB wordt overschreden. De lagere verdiepingen van de torens hebben een balkon 

met verhoogde afscherming en een geluidabsorberend plafond (wanneer er een bovengelegen balkon is). 

Hiermee kan circa 5 dB worden gedempt voor de achterliggende gevel. Echter, dit zal naar verwachting niet 

voldoende zijn om een geluidluwe buitenruimte en gevel te creëren. In de plint van deel B is een groot deel van 

de woningen eenzijdig georiënteerd zonder buitenruimte. Deze woningen hebben ook geen geluidluwe gevel en 

buitenruimte. 

Voor deze woningen is een gelijkwaardige oplossing met een collectieve geluidluwe buitenruimte in het plan 

opgenomen, genaamd ‘het stadsbalkon’. De collectieve buitenruimte is gelegen op de vijfde verdieping, op het 

dak van de plint. Dit is het meest geluidluwe gedeelte van het plan, waar de voorkeursgrenswaarde niet wordt 

overschreden. De geluidluwe buitenruimte is 642 m² groot. Het aantal appartementen dat daarop is aangewezen, 

bedraagt 83, volgens de verdeling per bouwlaag zoals aangegeven in tabel 3.1. 

Het stadsbalkon is een geluidsluw publiek toegankelijk dakterras met uitzicht over zowel de stad als de Maas. Het 

terras is gelegen ter hoogte van de “Rotterdamse laag”, waardoor het fraaie uitzichten biedt over de omliggende 

bebouwing. Er wordt een gradient van privaat naar meer publiek voorzien in het ontwerp, zodat het meer publieke 

deel geen overlast veroorzaakt aan de bewoners of het collectieve deel van het terras. Dit wordt voorzien in de 

vorm van een strook aan beide kanten van het terras met iets meer afgesloten, intieme zithoeken en groen. Er is 

meer dan voldoende ruimte om minstens 1 m² aan buitenruimte te voorzien voor bewoners die geen geluidsluwe 

buitenruimte hebben. 

 
Figuur 1 Uitzicht vanaf het stadsbalkon (bron: Mecanoo). 
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Tabel 3.1 Appartementen aangewezen op collectieve geluidluwe buitenruimte vijfde verdieping 

Bouwlaag Bouwdeel B Bouwdeel C Bouwdeel D 

Begane grond Geen appartementen 

Eerste verdieping 6 appartementen Niet van toepassing - 

Eerste verdieping + Niet van toepassing Niet van toepassing - 

Tweede verdieping 6 appartementen Niet van toepassing Niet van toepassing 

Tweede verdieping + Niet van toepassing Niet van toepassing - 

Derde verdieping 6 appartementen 8 appartementen Niet van toepassing 

Derde verdieping+ Niet van toepassing Niet van toepassing - 

Vierde verdieping 6 appartementen 8 appartementen Niet van toepassing 

Vierde verdieping + Niet van toepassing Niet van toepassing - 

Vijfde verdieping - Geen appartementen - 

Zesde verdieping 2 appartementen Niet van toepassing - 

Zevende verdieping 2 appartementen Niet van toepassing 3 appartementen 

Achtste verdieping - Niet van toepassing 3 appartementen 

Negende verdieping 1 appartement Niet van toepassing 3 appartementen 

Tiende verdieping 1 appartement Niet van toepassing 4 appartementen 

Elfde verdieping 1 appartement Niet van toepassing 3 appartementen 

Twaalfde verdiepingen 1 appartement Niet van toepassing 3 appartementen 

Dertiende verdieping - Niet van toepassing 3 appartementen 

Veertiende verdieping - Niet van toepassing 3 appartementen 

Vijftiende verdieping 1 appartement Niet van toepassing 2 appartementen 

Zestiende verdieping - Niet van toepassing 2 appartementen 

Zeventiende verdieping - Niet van toepassing 2 appartementen 

Achttiende verdieping - Niet van toepassing 1 appartement 

Negentiende verdieping 

en hoger 

- Niet van toepassing - 

Totaal alle bouwlagen 83 appartementen 

In bijlage 1 is op de plattegronden aangegeven om welke woningen het gaat. 

Naast een collectieve geluidluwe buitenruimte is er ook aandacht besteed aan het comfort in de woning. De 

woningen zonder geluidluwe gevel krijgen ter plaatse van de hoofdslaapkamer een raam met een 

geluiddempende kiepstand. In deze slaapkamers wordt boven het raam een strook absorberend materiaal 

voorzien. Dit zorgt ervoor dat bewoners het raam in de slaapkamer op een kierstand van 100 mm kunnen zetten, 

waarmee geluidluw kan worden geventileerd. De demping bedraagt tot 13 dB (bron: Schüco).  

De ventilatie in de kierstand is niet bedoeld als zomernachtventilatie of om de volledige spuicapaciteit mee te 

halen. Het is primair bedoeld om bewoners een kans te geven een raam te openen zonder dat dit geluidsoverlast 

geeft. De capaciteit van een raam van 2,2 m2 groot is 22 l/s (openingshoek 2,5°). Op de gevelaanzichten is 

aangeven tot en met welke verdiepingen deze ramen worden toegepast. 
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Figuur 2 Geluiddemping raam met absorptie (bron: Schüco). 

 
Figuur 3 Detaillering geluidabsorptie. 

Plint deel C 

Het historische bouwdeel C wordt gerenoveerd en krijgt een upgrade met betrekking tot comfort. Zo worden de 

gevels nageïsoleerd, worden de beglazing en de kozijnen vervangen en wordt de contactgeluidisolatie verbeterd. 

 

De gevel van historisch bouwdeel C is aangemerkt als ‘beeldbepalend’. Dit betekent dat in het gevelontwerp 

zoveel mogelijk aansluiting gezocht moet worden bij de historische situatie. De woningen in dit deel hebben geen 

buitenruimte en zijn eenzijdig georiënteerd, waardoor er ook geen geluidluwe zijde is. De geluidbelasting op de 

gevel bedraagt 62 dB (na aftrek).  

De hier gesitueerde woningen krijgen een geluidluwe spuivoorziening door middel van een kleine erker met 

daarachter een ventilatie. De erker steekt 200 mm uit de gevel en heeft te openen ramen in het onderste deel. In 

het bovenste deel zijn de zijkanten van de erker open met een rooster. Aan de binnenzijde van deze tussenruimte 
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zit een te openen raam. Op deze wijze wordt het geluid gedempt en kan toch worden geventileerd. De maximale 

spuicapaciteit kan worden gehaald bij het gelijktijdig openzetten van de andere ramen. Op deze wijze kan met 

respect voor de bouwhistorische waarde toch geluiddempend geventileerd worden. 

 
Figuur 3.4 Erker met geluidluwe spuivoorziening. 

Aan de zijde van Haringvliet krijgen de woningen een raam met geluiddempende ventilatiestand, gelijk aan die in 

de torens van bouwdeel B en D. 

Plint bouwdeel B en D 

De woningen in de plint van deel D en een deel van de woningen in de plint van deel B hebben een loggia als 

buitenruimte. De loggia kan worden afgesloten, om zo daarachter een geluidluwe gevel te krijgen. De loggia’s 

hebben een verhoogde borstwering en geluidabsorberend plafond, om zo in geopende stand een geluidluwe 

buitenruimte te creëren. De loggia’s worden geventileerd door een opening boven het kozijn met minimaal 3 

dm3/s/m2 om zo een sterk geventileerde ruimte te creëren. De volgende openingen zijn nodig om de vereiste 

capaciteit te halen. 

• Oppervlak loggia tot 5 m2: 0,024 m2 aan opening 

• Oppervlak loggia tot 8 m2: 0,040 m2 aan opening 

 

Het geluidsniveau op de gevels achter de loggia (wanneer de ramen van de loggia gesloten zijn) is 52 dB. Een 

detailtekening is opgenomen in de bijlage. 
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Figuur 3.5 Verglaasde loggia 

4 Beoordeling geluidwering gevels 

De karakteristieke geluidwering is bepaald overeenkomstig de NEN 5077/C3 ‘Geluidwering in gebouwen’. Hierbij 

is gebruikgemaakt van de rekenmethode NPR 5272. Er is gerekend met standaardreferentiespectrum 2 conform 

de NPR 5079/ISO717. 

Voor de geluidsisolatiewaarden van de toe te passen bouwmaterialen is gebruikgemaakt van datalijsten, zoals 

vermeld in de herziene rekenmethode geluidwering gevels (publicatie 112, VROM ’89), de rekenmethode GGG 

’97 (Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica Grote Gemeenten), de database van BOA versie 4.9.4 inclusief 

een veiligheidsmarge voor de isolatiewaarden en leveranciersgegevens, waarbij voor de laatste een correctie van 

minimaal -1,5 dB op de isolatiewaarden is toegepast. 

Wanneer de geluidsniveaus voor verschillende gevelvlakken niet gelijk zijn, wordt met de 

geluidsniveaucorrectieterm (Cl) het niveau voor het betreffende gevelvlak gecorrigeerd. 

Deze situatie kan zich voordoen bij hoekkamers waar één van de vlakken door afscherming of een kleinere 

zichthoek op de bron aan een lager geluidsniveau blootstaat. De geluidwering wordt hierbij gerelateerd aan de 

geluidbelasting van het referentievlak (dit is het vlak met de hoogste geluidbelasting). 
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Tabel 4.1 Overzicht bouwconstructies en materialen 

Onderdeel Bouwconstructie en materialisering RA;tr [dB] 

Dichte delen Massieve wand (mw50a)  

massa > 400 kg/m2 

49 

Beglazing Geluidbelasting > 63 dB: HR++-beglazing, eenzijdig gelamineerd 36 

 Geluidbelasting tot 63 dB: HR++-beglazing, verzwaard 30 

Beglazing naar 

loggia 

HR++ beglazing 28 

Beglazing loggia Enkelglas 6 mm 28  

Kozijnen K3: aluminium kozijnen met een dikte > 80 mm (ko37) 37 

Ventilatie erkers Merford AKR150 of gelijkwaardig DneA: 9 

Panelen erkers Buigslappe constructie, 40 kg/m2 40 

Kierdichting 

draaiende delen 

Goede dubbele dichting (k50) 50 

Naaddichting rond 

kozijnen 

Naaddichting (na51): de aansluiting van kozijn/aansluitende gevel, 

afdichting met schuimband en een afdeklat  

51 

Naaddichting rond 

beglazing 

Naaddichting beglazing (na51): lat  45 

Naaddichting rond 

rooster loggia’s 

Naaddichting (na50a) rooster/suskast-kozijn/raam; droge beglazing 50 

Indien gewenst, kunnen andere materialen worden toegepast, mits deze akoestisch gezien gelijkwaardig of beter 

zijn. Hierbij dient erop gelet te worden dat de RA,tr –waarde (spectrum 2 of wegverkeer) groter is dan of gelijk aan 

bovengenoemde RA,tr –waarden. De door leveranciers opgegeven RA,tr -waarden dienen hierbij gecorrigeerd te 

worden met -1,5 dB. 

De berekening van de karakteristieke geluidswering van de verblijfsruimten en/of verblijfsgebieden wordt 

weergegeven in bijlage 2. In tabel 4.2 volgt een overzicht van de vereiste en de berekende karakteristieke 

geluidswering van de gevel van de verschillende maatgevende verblijfsruimten en verblijfsgebieden ten gevolge 

van wegverkeerslawaai. 
 

Tabel 4.2 Berekening karakteristieke geluidwering maatgevende woningen 

Woning Verblijfsruimte 

 

Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering (GA,k) in dB 

 Verblijfsgebied Verblijfsruimte 

 Vereist Berekend Vereist Berekend 1) 

D.01d.06 1.0: loggia 67 34 36 9 16 

1.1: studio 67 34 36 

D.07.04 1.1 woonkamer 66 33 35 31 35 

1.2 slaapkamer 66 33 

 

35 

 

31 35 

1.3 slaapkamer 66 31 35 

D.21.04 1.1 woonkamer 63 30 

 

30 

 

28 31 

1.2 slaapkamer 63 28 28 

Plint C tweede 

verdieping as 

EC-FC 

1.0 erker 67 34 34 n.v.t. 6 

1.1 studio 67 32 34 
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5 Conclusie 

Het Havenziekenhuis ligt op een geluidbelaste locatie. Derhalve zal een hogere waardeprocedure moeten worden 

doorlopen. Met de getroffen maatregelen wordt naar mening van het ontwerpteam een gelijkwaardig 

kwaliteitsniveau nagestreefd als omschreven staat in het hogere waardebeleid van gemeente Rotterdam. 

Met de constructies zoals in tabel 4.1 omschreven, wordt aan de eisen voor gevelgeluidwering in het plan 

voldaan. 
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Bijlage 1 - Plattegronden met geluidbelastingen 
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Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede
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Vervat Groep
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Plattegrond - kelder -2

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-0981:100 A0+
1399 x 841 mm

-2 kelder

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - kelder -1

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-0991:100 A0+
1399 x 841 mm

-1 kelder

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Verhuurbare ruimte
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3 fietsen
(sterk afwijkend)

27 fietsen
openbaar (lang)
16 standaard
8 afwijkend
3 sterk afwijkend

29 fietsen
(21 standaard*, 3 

afwijkend,
5 sterk afwijkend)

* 1 standaard in 
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blok Dblok Cblok B

Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - begane grond

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1001:100 A0+
1399 x 841 mm00 begane grond

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
03.02.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 2 - peilmaten
11.04.2023 C omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid

AMUN
Stempel

AMUN
tekstvak
V

AMUN
tekstvak
Aangewezen op collectieve geluidluwe buitenruimte
Geluidluwe ventilatievoorziening
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 1e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1011:100 A0+
1399 x 841 mm

01 eerste verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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92 fietsen
(54 standaard en 

38 afwijkend)
32 fietsen

(standaard)
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86 standaard
38 afwijkend
3 sterkafwijkend

3 fietsen
(sterkafwijkend)
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B B
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B

B
B

Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:

blok Dblok Cblok B

Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 1e t/m 2e verdieping - bouwdeel D (principe)

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-101d1:100 A0+
1399 x 841 mm

01d eerste verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
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Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 2e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1021:100 A0+
1399 x 841 mm02 tweede verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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49.7 m²
B.03.06

type:B6

55.8 m²
B.03.05

type:B5

47.2 m²
B.03.04

type:B4

51.2 m²
B.03.03

type:B3

40.9 m²
B.03.02

type:B2

40.6 m²
B.03.01

type:B1

6.64 m²
Loggia

6.09 m²
Loggia

6.66 m²
Loggia

6.66 m²
Loggia

6.09 m²
Loggia

6.64 m²
Loggia

50.0 m²
B.03.07

type:B6

55.5 m²
B.03.08
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B.03.11
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17.46 m²

Woonkamer / keuken
21.51 m²
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3.27 m²

Badkamer
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4.77 m²
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Verkeersruimte
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P +13020

33 m²

o:208
a:220

5.27 m²
Berging (BB2012)
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Berging (BB2012)
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P +13020
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands
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Projectnaam:
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Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:
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Formaat:
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noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 3e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1031:100 A0+
1399 x 841 mm

03 derde verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Afwijkende verdiepingshoogte bouwdeel B en C
(zie verdiepingen 2 - 4)
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 3e t/m 4e verdieping - bouwdeel D (principe)

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-103d1:100 A0+
1399 x 841 mm04d vierde verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Berging (BB2012)
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Berging (BB2012)
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Berging (BB2012)
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Berging (BB2012)
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type:B6

55.8 m²
B.04.05

type:B5

47.2 m²
B.04.04

type:B4

51.2 m²
B.04.03

type:B3

40.9 m²
B.04.02

type:B2

40.6 m²
B.04.01
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 4e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1041:100 A0+
1399 x 841 mm04 vierde verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie
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kleefmagneet
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Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Huiskamer
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127.01 m²
Horeca
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Huiskamer
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2.06 m²
Sprinkler alarmklep

Woonkamer / keuken
28.95 m²

sk1
Slaapkamer

13.97 m²

Badkamer
7.23 m²

Toilet
1.55 m²

Verkeersruimte gem.
14.21 m²
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9.13 m²
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Woonkamer / keuken
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315.3 m²
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Bezetting: 8 pers.
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 5e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1051:100 A0+
1399 x 841 mm

05 vijfde verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
Gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek (dB)

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
57

AMUN
tekstvak
56

AMUN
tekstvak
55

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
54

AMUN
tekstvak
52

AMUN
tekstvak
50

AMUN
tekstvak
51

AMUN
tekstvak
53

AMUN
tekstvak
49

AMUN
tekstvak
48

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
68

AMUN
tekstvak
64

AMUN
Toelichting
Toetspunten akoestisch onderzoek gaan ervan uit dat deze verdieping onderdeel is van de plint. Door de terugspringing zal de geluidbelasting lager zijn. Maatregelen zijn daarom gelijk gemaakt met 6e verdieping.
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie
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3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 6e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1061:100 A0+
1399 x 841 mm06 zesde verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
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v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 7e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1071:100 A0+
1399 x 841 mm07 zevende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 8e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1081:100 A0+
1399 x 841 mm08 achtste verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 9e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1091:100 A0+
1399 x 841 mm09 negende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
56

AMUN
tekstvak
57

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
57

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
Gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek (dB)

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
57

AMUN
tekstvak
56

AMUN
tekstvak
55

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
54

AMUN
tekstvak
52

AMUN
tekstvak
50

AMUN
tekstvak
51

AMUN
tekstvak
53

AMUN
tekstvak
49

AMUN
tekstvak
48

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
68

AMUN
tekstvak
64

AMUN
Stempel

AMUN
Stempel

AMUN
Stempel

AMUN
Stempel

AMUN
Stempel

AMUN
tekstvak
V

AMUN
tekstvak
Aangewezen op collectieve geluidluwe buitenruimte
Geluidluwe ventilatievoorziening



30 30

60 60

105 105

Ra Ra

vv

v

vvv v

16
66

23
33

6060

6060

16
66

23
33

60 60

60 60

6060

90
0

23
33

6060

90
0

23
33

6060

90
0

23
33

60 60

90
0

23
33

16
66

23
33

6060

6060
60 60

90
0

23
33

60 60

90
0

23
33

60 60

90
0

23
33

60

60

900
2333

60

60

900
2333

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

WM WM

WM WM

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

900
2333

900
2333

900
2333

900
2333

WM

90
0

23
33

90
0

23
33

WM

WM

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

900
2333

900
2333

90
0

23
33

900
2333

850
2333

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

16
66

23
33

60 60

60 60
6060

90
0

23
33

WM

90
0

23
33

90
0

23
33

900
2333

850
2333

90
0

23
33

30

30

900
2333

30

30

900
2333

900
2333

900
2333

900
2333

900
2333

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

v
v

v

30

30

900
2333

30

30

900
2333

60

60

900
2333

16
66

23
33

6060

6060

16
66

23
33

60 60

60 60

30

30

900
2333

30

30

900
2333

30 30

90
0

23
33

900
2333

85
0

23
33

900
2333

90
0

23
33

30

30

900
2333

30

30

900
2333

3030

90
0

23
33

900
2333

85
0

23
33

900
2333

90
0

23
33

900
2333

WM

85
0

23
33

900
2333

90
0

23
33

900
2333

WM

85
0

23
33

900
2333

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

W
M

W
M

900
2333

W
M

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

900
2333

W
M

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

v

90
0

23
3390
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33 90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33 90
0

23
33

HW
A

HW
A

HW
A

HW
A

HWA HWA

HWAHWA

HWA HWAHWA HWAHWA

HWAHWA HWAHWA HWA

v
v

v
v

v

HW
A

HW
A

HW
A

HW
A

HW
A

HW
A

R
aR
a

90
0

23
33

R
a R
a

90
0

23
33

90
0

23
3390
0

23
33

900
2333

90
0

23
33

900
2333

90
0

23
33

HW
A

v v vv

v
v

v
v

v
v

303030

3030

30
30

30

60 60 60 60

60 60
6060

60
60

60

60
60

60
60

60
60

60
60

60606060606060

60 60 60 60 60 60 60
60

60
60

60
60

60
60

60

30 30

60
60

60
60

60 60 60 60 60 60 60

60606060606060

60
60

303030 30

60
60

60

30303030

30
30

30303030303030

3030 6060

60
60

60
60

60
60

6060

60
60 60

60

60
60

60 60

60
60

30
30

30

60
60

R
a

R
a

R
a

R
a

6060

60
60

60

60
60

60

60
60

60

60
60

60

6060

60
60

60
60

60
60

60
60

60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60

60
60

60

60
60

60

60
60

60
60

60
60

60
60

60

6060

60
60

60

60 60

60
60

60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

30 30 30 30 30 30 30 30 30

30303030303030

30303030

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

30
30

30
30

30 30 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30

30
30

30
30

30 30 30 30 30 30 30 30 30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

105105105105105105105

30303030303030

60 60 105 105 105 105 105 105 105

303030303030303030

30 30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30 30 30

303030 30

303030

30
30

30
30

30 30

60 60 6060

Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 10e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1101:100 A0+
1399 x 841 mm10 tiende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 11e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1111:100 A0+
1399 x 841 mm11 elfde verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Plattegrond - 12e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1121:100 A0+
1399 x 841 mm12 twaalfde verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 14e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1141:100 A0+
1399 x 841 mm14 veertiende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 15e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1151:100 A0+
1399 x 841 mm15 vijftiende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 16e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1161:100 A0+
1399 x 841 mm16 zestiende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Tekeningnummer:

Wijzigingen
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Mecanoo Architecten B.V.
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noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 17e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1171:100 A0+
1399 x 841 mm17 zeventiende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 18e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1181:100 A0+
1399 x 841 mm18 achtiende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 19e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1191:100 A0+
1399 x 841 mm19 negentiende verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Plattegrond - 20e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1201:100 A0+
1399 x 841 mm20 twintigste verdieping
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Plattegrond - 22e verdieping
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:

DO-500

B'

B
DO-500

A

A

1 1

DO-500

A'

A
DO-500

B

B

E

E

C

C

D

D

2 2

6 6

4B 4B

3B 3B

7 7

G

G

K

K

F

F

H

H

J

J

3D3D

4D4D

5D5D

L

L

2D2D

6D6D

DO-501

D'

D
DO-501

DO-501

C'

C
DO-501

22
50

89
80

77
40

89
80

22
50

11
00

11
50

69
50

59
00

59
00

69
50

11
50

11
00

2250 8100 8100 8100 37200 8100 6200 6200 8100 2250

o:188
a:220

o:188
a:220

o:188
a:220

o:188
a:220

164.5 m²
D.23.02

type:D15.2

161.8 m²
D.23.04

type:D15.1

161.7 m²
D.23.01

type:D15.1

148.2 m²
D.23.03

type:D15.3

P +74940

sk1
Slaapkamer

15.68 m²

bk1
Badkamer
5.48 m²

Toilet
1.97 m²

be1
Berging
3.21 m²

Verkeersruimte
17.17 m²

be2
Berging
4.31 m²

sk3
Slaapkamer

11.64 m²

sk2
Slaapkamer

18.71 m²

bk2
Badkamer
4.16 m²

Keuken
9.97 m²

Woonkamer
62.33 m²

Verkeersruimte gem.
7.89 m²

Verkeersruimte gem.
15.98 m²

Verkeersruimte gem.
7.89 m²

sk1
Slaapkamer

15.68 m²
Keuken
9.97 m²

Woonkamer
62.33 m²

bk1
Badkamer
5.48 m²

Toilet
1.97 m²

be1
Berging
3.34 m²

be2
Berging
4.74 m²

Verkeersruimte
19.21 m² sk3

Slaapkamer
11.64 m²

sk2
Slaapkamer

18.71 m²

bk2
Badkamer
4.55 m²

sk1
Slaapkamer

15.68 m²

bk1
Badkamer
5.48 m²

Toilet
1.97 m²

be1
Berging
3.21 m²

Verkeersruimte
17.17 m²

be2
Berging
4.26 m²

sk3
Slaapkamer

11.64 m²

sk2
Slaapkamer

18.71 m²

bk2
Badkamer
4.16 m²

Keuken
9.97 m²

Woonkamer
62.33 m²

Woonkamer
46.20 m²

sk1
Slaapkamer

15.68 m²
Keuken
9.97 m²

bk1
Badkamer
5.48 m²

Toilet
1.97 m²

be1
Berging
3.34 m²

be2
Berging
4.74 m²

Verkeersruimte
19.04 m²sk3

Slaapkamer
11.64 m²

sk2
Slaapkamer

18.71 m²

bk2
Badkamer
4.55 m²

25.93 m²
Balkon

11.73 m²
Balkon

11.73 m²
Balkon

11.73 m²
Balkon

26.35 m²
Balkon

1710 460 28600 460 1710

29520

B

B

B

21
50

28
00

0
44

0
17

10

B

blok Dblok Cblok B

Oude Delft 203, 2611 HD 
Delft, The Netherlands

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 23e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1231:100 A0+
1399 x 841 mm23 drieentwintigste verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
Gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek (dB)

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
tekstvak
63

AMUN
tekstvak
64

AMUN
tekstvak
62

AMUN
tekstvak
68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
Rechthoek

AMUN
tekstvak
61

AMUN
tekstvak
60

AMUN
tekstvak
59

AMUN
tekstvak
58

AMUN
tekstvak
57

AMUN
tekstvak
56

AMUN
tekstvak
55

AMUN
tekstvak
65

AMUN
tekstvak
54

AMUN
tekstvak
52

AMUN
tekstvak
50

AMUN
tekstvak
51

AMUN
tekstvak
53

AMUN
tekstvak
49

AMUN
tekstvak
48

AMUN
tekstvak
66

AMUN
tekstvak
67

AMUN
tekstvak
68

AMUN
tekstvak
64

AMUN
Stempel

AMUN
tekstvak
V

AMUN
tekstvak
Aangewezen op collectieve geluidluwe buitenruimte
Geluidluwe ventilatievoorziening



30 30

60 60

105 105

Ra Ra

v90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

900
2333

850
2333

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

900
2333

850
2333

90
0

23
33

30

30

900
2333

30

30

900
233316

66
23

33

6060

6060

16
66

23
33

60 60

60 60

16
66

23
33

6060

6060
60 60

90
0

23
33

16
66

23
33

60 60

60 60
6060

90
0

23
33

60

60

900
2333

60

60

900
2333

60

60

900
2333

60

60

900
2333

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

900
2333

850
2333

90
0

23
33

v

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

HWA HWAHWA HWA

HWAHWA HWAHWA HWA

HW
A

HW
A

HW
A

HW
A

HW
A

HW
A

WMWM

900
2333

90
0

23
33

90
0

23
33

90
0

23
33

900
2333

850
2333

90
0

23
33

85
0

23
33

85
0

23
33

W
M

900
2333

900
2333

900
2333

WM

vv

v
v

v

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60

60
60

60

60
60

60

60
60

60
60

60
60

60
60

60

60
60

60
60

60
60

60
60

60

60 60

60
60

60

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

30 30 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30 30

30303030303030

30303030

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

105105105105105105105

30303030303030

60 60 105 105 105 105 105 105 105

6060
60 60

60 6060 60

30
30

30
30

30
30

3030

30 30

303030

30 30

3030

30 30

30
3030

30

30 30 30

3030

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Plattegrond - 24e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1241:100 A0+
1399 x 841 mm24 vierentwintigste verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105
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       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1291:100 A0+
1399 x 841 mm29 negenentwintigste verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Opdrachtgever:

Projectnaam:

Tekeningonderdeel:

Werknummer:Schaal:Project fase:

Tekeningstatus:Datum:

Tekeningnummer:

Wijzigingen

Formaat:

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Mecanoo Architecten B.V.
+31 15 279 81 00

noordSchema:

Vervat Groep

Havenziekenhuis

Plattegrond - 31e verdieping

A770Definitief Ontwerp

OMGEVINGSVERGUNNING30.09.2022

DO-1311:100 A0+
1399 x 841 mm31 eenendertigste verdieping

21.12.2022 A omgevingsvergunning - aanvulling 1 - brandveiligheid
11.04.2023 B omgevingsvergunning - aanvulling 3 - bouwfysica/ brandveiligheid
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Renvooi bouwkundig (plattegrond)

Ruimte annotatie

i.h.w.g. beton

prefab beton

aluminium vliesgevel

bestaand 

sandwichpaneel

maaiveld

Kozijnannotatie

       km
##   pb
##   v

dagmaat breedte
dagmaat hoogte

##
##

kleefmagneet
paniekbeslag
ventilatierooster

km
pb
v

Renvooi brandveiligheid
bouwkundig:

WBDBO 30 minuten + R200 WBDBO 30 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

WBDBO 60 minuten + R200 WBDBO 60 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)

3030

6060

brandweeringang voorzien van flitslicht

rookscheiding Ra

WBDBO 105 minuten + R200

Rookwerend Ra (tweezijdig)RaRa

WBDBO 105 minuten + R200 zelfsluitend (tweezijdig)105105

       pb
       v

paniekbeslag
geluidsluwe 
ventilatievoorziening

pb
v

noodverlichting

neven brandweeringang

brandmeldinstallatie

sleutelbuis

rookmelder conform NEN 2555 handbrandmelder

kalkzandsteen

metselwerk

appartementnummer (bouwdeel . verdieping . nummer)

oppervlakte in m²
woningtype

D.05.03
type: D12.2

69.5 m²

appartementen:

overige ruimten:

opstelplaats blusvoertuig

blusleiding

draagbaar blustoestel

ondergrondse brandkraan

ruimtenaam

bezetting
oppervlakte in m²

Huiskamer

Bezetting: 8 pers.
64.19 m²

raamkozijnen:

deurkozijnen:

lichte scheidingswanden/ voorzetwanden

isolatie

aluminium gevelbekleding

groendak

overige:

Extra Beschermde Vluchtroute (EBV)

opmerking:
- vrijloopdrangers op woningentreedeuren, gemonteerd aan gangzijde t.b.v. inspectie

slowwoop

vluchtrouteaanduiding

brandslanghaspel

brandmelder conform NEN 2535

brandweerlift

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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Bijlage 2 - Gevels met voorzieningen 

  



aluminium gevelbekleding

prefab betonnen buitenblad

schoonmetselwerk

(aluminium) vliesgevel/ gevelopeningen

maaiveld

Renvooi bouwkundig (aanzicht)

schoonmetselwerk

prefab betonnen buitenblad (vlak/ geprofileerd)

aluminium gevelbekleding (vlak/ geprofileerd)

lamellengevel (geventileerd/ schijnroosters)

bestaand 

00 begane grond =
Peil

01 eerste verdieping
P+4380

01 eerste verdieping
P+4380

02 tweede verdieping
P+8700

A

-1 kelder
P-4330

BE CDGK FHJL

01d eerste verdieping
P+7692

02d tweede verdieping
P+11004

03 derde verdieping
P+13020

03d derde verdieping
P+14316

04 vierde verdieping
P+16980

04d vierde verdieping
P+17628

05 vijfde verdieping
P+20940

05 vijfde verdieping
P+20940

06 zesde verdieping
P+23940

06 zesde verdieping
P+23940

07 zevende verdieping
P+26940

07 zevende verdieping
P+26940

08 achtste verdieping
P+29940

08 achtste verdieping
P+29940

09 negende verdieping
P+32940

09 negende verdieping
P+32940

10 tiende verdieping
P+35940

10 tiende verdieping
P+35940

11 elfde verdieping
P+38940

11 elfde verdieping
P+38940

12 twaalfde verdieping
P+41940

12 twaalfde verdieping
P+41940

13 dertiende verdieping
P+44940

13 dertiende verdieping
P+44940

14 veertiende verdieping
P+47940

14 veertiende verdieping
P+47940

15 vijftiende verdieping
P+50940

15 vijftiende verdieping
P+50940

16 zestiende verdieping
P+53940

16 zestiende verdieping
P+53940

17 zeventiende verdieping
P+56940

17 zeventiende verdieping
P+56940

18 achtiende verdieping
P+59940

18 achtiende verdieping
P+59940

19 negentiende verdieping
P+62940

19 negentiende verdieping
P+62940

20 twintigste verdieping
P+65940

20 twintigste verdieping
P+65940

21 eenentwintigste
verdieping

P+68940

21 eenentwintigste
verdieping
P+68940

22 tweeentwintigste
verdieping

P+71940

22 tweeentwintigste
verdieping
P+71940

23 drieentwintigste
verdieping

P+74940

23 drieentwintigste
verdieping
P+74940

24 vierentwintigste
verdieping

P+77940

24 vierentwintigste
verdieping
P+77940

25 vijfentwintigste
verdieping

P+80940

26 zesentwintigste
verdieping

P+83940

27 zevenentwintigste
verdieping

P+86940

28 achtentwintigste
verdieping

P+89940

29 negenentwintigste
verdieping

P+92940

30 dertigste verdieping
P+95940

31 eenendertigste
verdieping

P+98940

32 tweeendertigste
verdieping

P+101940

33 drieendertigste
verdieping

P+104940

34 vierendertigste
verdieping

P+107940

35 dak
P+110940

ACBCCCDCECFCGCHC

00b begane grond
P-950

-2 kelder
P-7380

-1d kelder
P-3740

P +74660 P +74950

P +24285

P +21340

P +22440

P +21340

P +22440

30
50

33
80

95
0

43
80

43
20

43
20

39
60

39
60

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

27
20

P +110960

P +112190

P +115440

59
0

37
40

43
80

33
12

33
12

33
12

33
12

33
12

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

45
00

P +27905
P +28240

P +24540

A

A
A

A

A

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede
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aluminium gevelbekleding

prefab betonnen buitenblad

schoonmetselwerk

(aluminium) vliesgevel/ gevelopeningen

maaiveld

Renvooi bouwkundig (aanzicht)

schoonmetselwerk

prefab betonnen buitenblad (vlak/ geprofileerd)

aluminium gevelbekleding (vlak/ geprofileerd)

lamellengevel (geventileerd/ schijnroosters)

bestaand 

00 begane grond =
Peil

01 eerste verdieping
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Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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aluminium gevelbekleding

prefab betonnen buitenblad

schoonmetselwerk

(aluminium) vliesgevel/ gevelopeningen

maaiveld

Renvooi bouwkundig (aanzicht)

schoonmetselwerk

prefab betonnen buitenblad (vlak/ geprofileerd)

aluminium gevelbekleding (vlak/ geprofileerd)

lamellengevel (geventileerd/ schijnroosters)

bestaand 

Algemene opmerkingen
- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven 
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend 
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan 

NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, 

conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:
- bouwbesluit 2012

- tekeningen en berekeningen constructie Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
- tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering DWA, Gouda
- tekeningen en rapportage brandveiligheid DWA, Gouda
- rapportage bouwfysica DWA, Gouda
- procesbegeleiding HFB, Rotterdam
- bouwveiligheidsplan Aboma, Ede

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:
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DWA, Gouda

project 19459, Havenziekenhuis

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

26-07-2021

NPR 5272

gebouw Havenziekenhuis 4-2023 - NPR

Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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DWA, Gouda

GA;k 35.6 dB

GA;k, vereist 34.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 68 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 22

Plint D.01d.06 - dicht totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Studio

22Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 32 dB

GA;k 35.6 dB

V 97.2 m3

T,ref 0.5 s

GA 37.2 dB

Lp 30.8 dB 27.4 24.7 21.5 21.3 17.6Lp

40.6 43.3 46.5 46.7 50.4GA

Gevel aan loggia ( achter tussenruimte: Loggia )

Su,gevel 5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 58.1 dB

GA,gevel 59.8 dB 61.8 67.0 70.7 72.4 74.3

Lp,gevel 8.2 6.2 1.0 -2.7 -4.4 -6.3

GA,g

Lp,gdB

59.8

8.2
Gi,g 47.8 57 63.7 68.4 68.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

5.1glas 1.53 ghg36c glas 61.2 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

-7.8Kozijnen 0.10 ko37 kozijn 74.1 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

-4.6Gesloten deel 3.35 mw49a wand 70.9 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

-4.6naad kozijn 6.20 na51 naad 70.9 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

3.3naad glas 6.01 na45 naad 63.0 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

-4.9naad draaiend deel6.20 k50 kier 71.2 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Gevel aan loggia ( achter tussenruimte: Loggia )

Su,gevel 7.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 53.0 dB

GA,gevel 54.7 dB 56.8 62.1 65.0 66.7 69.1

Lp,gevel 13.3 11.2 5.9 3.0 1.3 -1.1

GA,g

Lp,gdB

54.7

13.3
Gi,g 42.8 52.1 58 62.7 63.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

10.2glas 4.87 ghg36c glas 56.2 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

3.0Kozijnen 1.20 ko37 kozijn 63.3 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

-9.3Gesloten delen1.13 mw49a wand 75.6 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

-2.0naad 11.20 na51 naad 68.3 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

8.5naad glas 20.10 na45 naad 57.8 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

0.2naad draaiende delen20.10 k50 kier 66.1 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

Gevel aan weg

Su,gevel 9.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 35.7 dB

GA,gevel 37.4 dB 40.7 43.3 46.5 46.7 50.5

Lp,gevel 30.6 27.3 24.7 21.5 21.3 17.5

GA,g

Lp,gdB

37.4

30.6
Gi,g 26.7 33.3 39.5 42.7 44.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

26.4glas 4.30 ghg36c glas 39.9 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

25.3Kozijnen 1.34 ko33 kozijn 41.0 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

14.2gesloten deel 4.15 mw49a wand 52.1 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

16.7naad kozijn 14.27 na51 naad 49.6 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

24.3naad glas 13.06 na45 naad 42.1 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

16.2naad draaiende delen11.41 k50 kier 50.1 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Loggia ( tussenruimte ) 

6.4Su,ruimte m2 

15.9 dB

52.1 dB 40.6 43.0 45.0 47.7 46.1LpLp

V T60

Reductie

13.8 m3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

27.4 25.0 23.0 20.3 21.9Red

loggiagevel

Su,gevel 6.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Lp,g

Red,gevel 15.9 dB

40.6 43.0 45.0 47.7 46.152.1Lp,gevel 52.1 dB

Red 27.4 25.0 23.0 20.3 21.915.9

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

42.8glazen delen 4.30 ge28a glas 27.9 21.0 25.0 29.0 32.0 27.0RAm2 06 mm

36.6Kozijnen 1.34 ko31 kozijn 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 1.5Kozijn K1

27.0Gesloten deel 0.68 mw37b wand 37.8 30.0 33.0 35.0 45.0 52.0RAm2 2Grindbeton, massief 80 mm

51.3opening 0.05 s0 glas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0Opening, open gat, invoer: m2

25.2naad kozijn 14.27 na51 naad 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

32.7naad glas 13.06 na45 naad 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

24.7naad draaiende delen11.41 k50 kier 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

05-04-2023 09:514pg:

DWA, Gouda

GA;k 33.7 dB

GA;k, vereist 34.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 68 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 22

Plint D.01d.06 - open totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Studio

22Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 32 dB

GA;k 33.7 dB

V 97.2 m3

T,ref 0.5 s

GA 35.4 dB

Lp 32.6 dB 29.6 25.9 24.1 22.6 19.5Lp

38.4 42.1 43.9 45.4 48.5GA

Gevel aan loggia

Su,gevel 5 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 45.8 dB

GA,gevel 47.5 dB 50.4 54.0 56.7 58.0 60.4

Lp,gevel 20.5 17.6 14.0 11.3 10.0 7.6

GA,g

Lp,gdB

47.5

20.5
Gi,g 36.4 44 49.7 54 54.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 2.0 2.0 2.02.0 2.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.8 m

H 5.0 m

D 30.0 m

balkon geheel inspringend

16.9glas 1.53 ghg36c glas 49.4 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

5.6Kozijnen 0.10 ko37 kozijn 60.7 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

8.3Gesloten deel 3.35 mw49a wand 58.0 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

8.0naad kozijn 6.20 na51 naad 58.3 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

15.9naad glas 6.01 na45 naad 50.4 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

8.6naad draaiend deel6.20 k50 kier 57.7 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Gevel aan loggia

Su,gevel 7.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 37.7 dB

GA,gevel 39.4 dB 42.4 46.0 47.9 49.4 52.2

Lp,gevel 28.6 25.6 22.0 20.1 18.6 15.8

GA,g

Lp,gdB

39.4

28.6
Gi,g 28.4 36 40.9 45.4 46.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 2.0 2.0 2.02.0 2.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.8 m

H 5.0 m

D 30.0 m

balkon geheel inspringend

25.0glas 4.87 ghg36c glas 41.4 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

19.4Kozijnen 1.20 ko37 kozijn 46.9 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

6.6Gesloten delen1.13 mw49a wand 59.7 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

13.6naad 11.20 na51 naad 52.7 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

24.1naad glas 20.10 na45 naad 42.2 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

16.7naad draaiende delen20.10 k50 kier 49.6 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

Gevel aan weg

Su,gevel 9.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 36.4 dB

GA,gevel 38.1 dB 41.1 44.9 46.5 48.1 51.4

Lp,gevel 29.9 26.9 23.1 21.5 19.9 16.6

GA,g

Lp,gdB

38.1

29.9
Gi,g 27.1 34.9 39.5 44.1 45.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

26.4glas 4.30 ghg36c glas 39.9 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

21.9Kozijnen 1.34 ko37 kozijn 44.4 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

14.2gesloten deel 4.15 mw49a wand 52.1 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

16.7naad kozijn 14.27 na51 naad 49.6 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

24.3naad glas 13.06 na45 naad 42.1 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

16.2naad draaiende delen11.41 k50 kier 50.1 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

GA;k 35.3 dB

GA;k, vereist 33.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 66 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 48.8

Toren B en D - LD.07.04 dicht totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer - vanaf Maasboulevard

32.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 31 dB

GA;k 35.5 dB

V 100 m3

T,ref 0.5 s

GA 35.6 dB

Lp 30.4 dB 27.5 23.4 22.0 20.4 17.3Lp

38.5 42.6 44.0 45.6 48.7GA

Gevel aan weg

Su,gevel 21.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 37.3 dB

GA,gevel 37.4 dB 40.3 44.6 45.8 47.4 50.3

Lp,gevel 28.6 25.7 21.4 20.2 18.6 15.7

GA,g

Lp,gdB

37.4

28.6
Gi,g 26.3 34.6 38.8 43.4 44.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.5 m

H 25.0 m

D 50.0 m

gevel 1

26.0glas 6.34 ghg36c glas 39.9 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

22.4Kozijnen 2.46 ko37 kozijn 43.5 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

16.8Gesloten delen12.30 mw49a wand 49.1 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

17.3naad 26.60 na51 naad 48.7 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

14.2naad 2.08 na45 naad 51.8 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

14.3kier 11.88 k50 kier 51.6 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Gevel haaks op weg

Su,gevel 11.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 40.2 dB

GA,gevel 40.2 dB 43.2 47.0 48.8 50.4 53.8

Lp,gevel 25.8 22.8 19.0 17.2 15.6 12.2

GA,g

Lp,gdB

40.2

25.8
Gi,g 29.2 37 41.8 46.4 47.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 3.0 3.0 3.03.0 3.0Cfs figuur ( NPR5272 )

1.5 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.5 m

H 25.0 m

D 50.0 m

galerij 2

22.4glas 5.52 ghg36c glas 43.6 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

17.4Kozijnen 1.56 ko37 kozijn 48.5 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

9.5Gesloten delen4.53 mw49a wand 56.4 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

10.4naad 10.83 na51 naad 55.6 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

20.6naad 18.39 na45 naad 45.3 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

11.6kier 12.60 k50 kier 54.4 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

Slaapkamer 1

6.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 31 dB

GA;k 35.1 dB

V 18.9 m3

T,ref 0.5 s

GA 35.1 dB

Lp 30.9 dB 28.1 23.5 21.8 20.8 19.6Lp

37.9 42.5 44.2 45.2 46.4GA

Gevel aan weg

Su,gevel 6.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 35.1 dB

GA,gevel 35.1 dB 37.9 42.5 44.2 45.2 46.4

Lp,gevel 30.9 28.1 23.5 21.8 20.8 19.6

GA,g

Lp,gdB

35.1

30.9
Gi,g 23.9 32.5 37.2 41.2 40.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

19.2Gesloten delen4.03 mw49a wand 46.8 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

28.6glas 2.18 ghg36c glas 37.4 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

22.2kozijn 0.44 ko37 kozijn 43.8 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

24.2kierterm 6.65 kt45a kierterm 41.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2

9.4Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 31 dB

GA;k 34.7 dB

V 37.3 m3

T,ref 0.5 s

GA 35.9 dB

Lp 30.1 dB 27.2 23.4 21.7 20.1 16.5Lp

38.8 42.6 44.3 45.9 49.5GA

Gevel aan weg

Su,gevel 9.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 34.7 dB

GA,gevel 35.9 dB 38.8 42.6 44.3 45.9 49.5

Lp,gevel 30.1 27.2 23.4 21.7 20.1 16.5

GA,g

Lp,gdB

35.9

30.1
Gi,g 24.8 32.6 37.3 41.9 43.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 3.0 3.0 3.03.0 3.0Cfs figuur ( NPR5272 )

1.5 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.5 m

H 25.0 m

D 50.0 m

galerij 2

26.7glas 5.52 ghg36c glas 38.1 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

21.7Kozijnen 1.56 ko37 kozijn 43.1 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

16.3Gesloten delen2.35 mw44e wand 48.5 44.0 35.0 40.0 43.0 48.0 53.0RAm2 1.5Steenachtige wand 200 kg/m2

14.6naad 10.83 na51 naad 50.2 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

24.9naad 18.39 na45 naad 39.9 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

15.8kier 12.60 k50 kier 49.0 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

GA;k 30.0 dB

GA;k, vereist 30.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 63 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 46.7

Toren B en D - LD.21.04 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer - vanaf Maasboulevard

37.2Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 28 dB

GA;k 30.7 dB

V 116.5 m3

T,ref 0.5 s

GA 30.9 dB

Lp 32.1 dB 24.9 26.9 23.2 25.6 24.1Lp

38.1 36.1 39.8 37.4 38.9GA

Gevel aan weg

Su,gevel 25.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.8 dB

GA,gevel 32.0 dB 39.2 37.2 41.0 38.6 40.1

Lp,gevel 31.0 23.8 25.8 22.0 24.4 22.9

GA,g

Lp,gdB

32.0

31.0
Gi,g 25.2 27.2 34 34.6 34.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.5 m

H 25.0 m

D 50.0 m

gevel 1

29.9glas 9.20 gd30l glas 33.0 29.9 24.0 25.0 33.0 32.0 31.0RAm2 08/12/10 mm

17.5Kozijnen 1.85 ko37 kozijn 45.3 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

13.9Gesloten delen14.55 mw49a wand 48.9 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

14.7naad 34.05 na51 naad 48.2 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

22.2naad 30.65 na45 naad 40.6 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

7.8kier 6.13 k50 kier 55.0 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Gevel haaks op weg

Su,gevel 11.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 37.0 dB

GA,gevel 37.2 dB 44.5 42.5 46.0 43.7 45.2

Lp,gevel 25.8 18.5 20.5 17.0 19.3 17.8

GA,g

Lp,gdB

37.2

25.8
Gi,g 30.5 32.5 39 39.7 39.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 3.0 3.0 3.03.0 3.0Cfs figuur ( NPR5272 )

1.5 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.5 m

H 25.0 m

D 50.0 m

galerij 2

24.6glas 5.52 gd30l glas 38.2 29.9 24.0 25.0 33.0 32.0 31.0RAm2 08/12/10 mm

14.1Kozijnen 1.68 ko37 kozijn 48.7 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

5.7Gesloten delen4.37 mw49a wand 57.1 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

6.7naad 10.83 na51 naad 56.1 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

17.0naad 18.39 na45 naad 45.8 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

7.9kier 12.60 k50 kier 54.9 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

Slaapkamer

9.6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 28 dB

GA;k 28.1 dB

V 41.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 29.7 dB

Lp 33.3 dB 26.0 28.0 24.4 26.8 25.3Lp

37.0 35.0 38.6 36.2 37.7GA

Gevel aan weg

Su,gevel 9.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.1 dB

GA,gevel 29.7 dB 37.0 35.0 38.6 36.2 37.7

Lp,gevel 33.3 26.0 28.0 24.4 26.8 25.3

GA,g

Lp,gdB

29.7

33.3
Gi,g 23 25 31.6 32.2 31.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

32.1glas 5.52 gd30l glas 29.3 29.9 24.0 25.0 33.0 32.0 31.0RAm2 08/12/10 mm

21.6Kozijnen 1.68 ko37 kozijn 39.8 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

10.5Gesloten delen2.36 mw49a wand 50.9 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

14.2naad 10.83 na51 naad 47.2 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

24.4naad 18.39 na45 naad 37.0 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 2Alleen lat

15.4kier 12.60 k50 kier 46.0 50.2 46.0 49.0 52.0 53.0 48.0RAm 0Bij ramen goede dubbele dichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

GA;k 33.6 dB

GA;k, vereist 34.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 67 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 15.1

Plint C Maasboulevard totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Box window ( tussenruimte ) 

2.3Su,ruimte m2 

6.3 dB

60.7 dB 51.2 55.5 54.5 54.5 51.2LpLp

V T60

Reductie

0.3 m3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

15.8 11.5 12.5 12.5 15.8Red

Voorzijde

Su,gevel 1.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Lp,g

Red,gevel 17.6 dB

42.3 42.3 41.6 41.5 44.049.4Lp,gevel 49.4 dB

Red 24.7 24.7 25.4 25.5 23.017.6

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

49.0glas 1.32 ge28a glas 27.9 21.0 25.0 29.0 32.0 27.0RAm2 06 mm

35.5kozijn 0.33 ko37 kozijn 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

37.8kierterm 1.65 kt40a kierterm 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

zijkant 1

Su,gevel 0.2 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Lp,g

Red,gevel 9.7 dB

47.2 52.2 51.2 51.2 47.257.3Lp,gevel 57.3 dB

Red 19.8 14.8 15.8 15.8 19.89.7

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

57.3paneel 0.23 *003 paneel 8.9 5.0 4.0 8.0 11.0 13.0RAm2 0Merford AKR 150

26.2kierterm 0.23 kt40a kierterm 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

zijkant 2

Su,gevel 0.2 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Lp,g

Red,gevel 9.7 dB

47.2 52.2 51.2 51.2 47.257.3Lp,gevel 57.3 dB

Red 19.8 14.8 15.8 15.8 19.89.7

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

57.3paneel 0.23 *003 paneel 8.9 5.0 4.0 8.0 11.0 13.0RAm2 0Merford AKR 150

26.2kierterm 0.23 kt40a kierterm 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Bovenzijde

Su,gevel 0.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Lp,g

Red,gevel 26.1 dB

39.0 34.2 29.8 27.5 24.740.9Lp,gevel 40.9 dB

Red 28.0 32.8 37.2 39.5 42.326.1

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

40.6paneel 0.24 pa30f paneel 30.3 18.0 27.0 35.0 41.0 44.0RAm2 1.5BP3b;Buigsl.constr. 30-40kg/m2

29.4kierterm 0.24 kt40a kierterm 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Studio

15.1Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 32 dB

GA;k 33.6 dB

V 146.4 m3

T,ref 0.5 s

GA 38.7 dB

Lp 28.3 dB 26.0 20.8 18.2 17.1 15.7Lp

41.0 46.2 48.8 49.9 51.3GA

Te openen raam ( achter tussenruimte: Box window )

Su,gevel 1.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 46.8 dB

GA,gevel 51.9 dB 53.8 58.2 63.5 67.3 69.6

Lp,gevel 15.1 13.2 8.8 3.5 -0.3 -2.6

GA,g

Lp,gdB

51.9

15.1
Gi,g 39.8 48.2 56.5 63.3 63.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

13.4glas 1.32 ghg36c glas 48.5 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

5.8kozijn 0.33 ko37 kozijn 56.1 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

8.1kierterm 1.65 kt40a kierterm 53.8 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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DWA, Gouda

Gevel aan weg

Su,gevel 12.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 34.6 dB

GA,gevel 39.6 dB 42.0 47.3 49.6 50.6 51.7

Lp,gevel 27.4 25.0 19.7 17.4 16.4 15.3

GA,g

Lp,gdB

39.6

27.4
Gi,g 28 37.3 42.6 46.6 45.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

25.7glas 6.97 ghg36c glas 36.2 35.8 23.0 34.0 45.0 48.0 44.0RAm2 06/24/12* mm gasgevuld

18.4kozijn 1.13 ko37 kozijn 43.5 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

11.6gesloten 4.32 mw49a wand 50.3 49.3 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0RAm2 1.5Steenachtige wand 400 kg/m2

19.1kierterm 12.42 kt45a kierterm 42.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

7.4naad kozijn 3.17 na51 naad 54.6 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

zijkanten erker

Su,gevel 0.4 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 47.1 dB

GA,gevel 52.2 dB 54.3 59.2 62.9 63.8 67.8

Lp,gevel 14.8 12.7 7.8 4.1 3.2 -0.8

GA,g

Lp,gdB

52.2

14.8
Gi,g 40.3 49.2 55.9 59.8 61.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

14.6paneel 0.40 pa33c paneel 47.3 33.0 21.0 30.0 37.0 41.0 44.0RAm2 1.5BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2

1.1kierterm 0.40 kt45a kierterm 60.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

zijkanten erker

Su,gevel 0.4 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 47.1 dB

GA,gevel 52.2 dB 54.3 59.2 62.9 63.8 67.8

Lp,gevel 14.8 12.7 7.8 4.1 3.2 -0.8

GA,g

Lp,gdB

52.2

14.8
Gi,g 40.3 49.2 55.9 59.8 61.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

14.6paneel 0.40 pa33c paneel 47.3 33.0 21.0 30.0 37.0 41.0 44.0RAm2 1.5BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2

1.1kierterm 0.40 kt45a kierterm 60.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

05-04-2023 09:5114pg:

DWA, Gouda

Bovenzijde

Su,gevel 0.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 46.3 dB

GA,gevel 51.4 dB 53.5 58.4 62.1 63.0 67.0

Lp,gevel 15.6 13.5 8.6 4.9 4.0 0.0

GA,g

Lp,gdB

51.4

15.6
Gi,g 39.5 48.4 55.1 59 61

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

15.4paneel 0.24 pa33c paneel 46.5 33.0 21.0 30.0 37.0 41.0 44.0RAm2 1.5BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2

1.9kierterm 0.24 kt45a kierterm 60.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Bijlage 4 - Detail ventilatie loggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 eerste verdieping
P+4380

02 tweede verdieping
P+8700

A

BUITEN

- prefab beton
- doorlopende waterslag
- terugliggend vlak t.p.v metselwerk
* voorzien van waterhol
* kleur cf. materiaalstaat

Waterslag

- Aluminium Kozijn, type ntb
* gelijk aan gevelkozijnen
* ongeisoleerde profielen iom leverancier
* verholen waterafvoer
* letselbeperkende beglazing
* kleur cf. materiaalstaat

Loggia beglazing

* gelaagd gehard glas
* montage op kozijn cf leverancier
- hoogte cf. opgave akoestisch adviseur

Glas balustrade

LOGGIA

LOGGIA

TECHNISCHE RUIMTE

akoestisch absorberend
* cf. akoestisch adviseur
* afwerking cf. materiaalstaat

Loggia plafond

- oplegging cf. opgave constructeur
- profilering balkon in overleg met leverancier
* ingestorte hemelwaterafvoer
* kleur cf. materiaalstaat

Prefab balkonplaat - loggia

- keramische tegels op tegeldragers
- EPDM dakbedekking
- afschotisolatie, gemiddeld 160mm
- betonvloer cf. opgave constructeur

vloeropbouw Rc ≥ 6,3 m²*K/W

houtcementwol plafondisolatie
* Rc ≥ 4,7 m²*K/W

- staalframe, beide kanten v.v. multiplex
- dampremmende laag
- mineral wol
- waterkerende, dampopen folie
- stelkozijn, hoekstaal

Opstand kozijn

- metselwerk 108mm
* type / kleur cf. materiaalstaat
- spouw voorzien van spouwankers
- waterkerende, dampopen folie
- 170mm isolatie

Gevelopbouw Rc ≥ 4,7 m²*K/W

* dikte cf. opgave constructeur
* hoofddraagconstructie

Prefab betonwand

* verholen boven kozijn
* doorlaat cf. bouwfysisch adviseur
* voorzien van gaasroosters
* kleur cf. materiaalstaat

overstroomvoorziening loggia

* doorlopende betonwand loggia
* cf. bouwfysisch adviseur

koudebrug onderbreking

gevelsysteem met pleisterwerk
-StoVentec R og.
* voegenloos, voorgehangen, geventileerd
* sierpleister cf. kleur en materiaalstaat
- pleisterplaten cf. opbouw leverancier
- bevestiging ntb
- isolatie, koudebrug onderbreking
* brandklasse B

Loggia afwerking

- dampremmende laag

- Aluminium Kozijn, type ntb
* gelijk aan gevelkozijnen
* ongeisoleerde profielen iom leverancier
* verholen waterafvoer
* letselbeperkende beglazing
* kleur cf. materiaalstaat

Loggia beglazing
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- prefab beton
- boven gevelopeningen
- ntb cf. leverancier metselwerk
- voorzien van geveldrager
* voorzien van waterhol
* kleur cf. materiaalstaat

Betonlatei
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laagbouw - loggia buitengevel
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