ALGEMEEN

BOUWWERK VOLGENS VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT 2012

ELECTRA VOLGENS NEN 1010

GAS VOLGENS NEN 1078/2757

WATER VOLGENS NEN1006

RIOLERING / HWA/ FAEC. VOLGENS NEN 3215 en NTR 3216

METERKAST VOLGENS NEN 2768 / 2778

DEUR MK. IS AAN DE ONDER EN ONDERZIJDE OPEN V.M. VENTILATIE
TOEVOER VERSE LUCHT EN AFVOER BINNENLUCHT VOLGENS NEN 1087

DE UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE HEEFT GEEN OPENINGEN
DIE BREDER ZIJN DAN 0.01 M

DIT M.B.T. DE BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN

ALLE HWA ONDER PLAFOND VERSLEPEN NAAR DE VOORGEVEL
SANITAIRE RUIMTES, VLOER EN WANDEN VOLLEDIG TE BETEGELEN
GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES IN BERGING PER APPARTEMENT MAX. 0.3m2
BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID VOLGENS RAPPORTAGE BURO
BOUWFYSICA

CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR.
STALEN BALKEN EN KOLOMMEN HOOFTDRAAGCONSTRUCTIE 60 MIN.
BRANDWEREND

RENVOOI

AVKR = ALGEMENE VERKEERS-
RUIMTE

- BESTAAND MUURWERK
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LD seuwe ms-wano

VBR =VERBLIJFSRUIMTE
VKR =VERKEERSRUIMTE
OBR = ONBENOEMDE RUIMTE
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vergunningen: brandweer:

AKKOORD

BU =BUITEN RUIMTE

TR =TOILETRUIMTE

BDR = BADRUIMTE

MK =METERRUIMTE

TE =TECHNISCHE RUIMTE
BE =BERGRUIMTE

f AFZUIGPUNT MECHANISCHE
mv VENTILATIE
my ¢

TOEVOERPUNT MECHANISCHE
VENTILATIE

@, HEMELWATERAFVOER

DEUR DOORGANG MIN. 850MM.

TOEGANGSDEUR VOOR MK EN
ONBENOEMDE RUIMTE

—

RENVOOI BRANDWERENDHEID

30 Minuten brandwerend

60 Minuten brandwerend
—R200— Weestand tegen rookdoorgang, R200 (warme rookafdichting)

— — — Brandwerend t.g.v. brandoverslag

n g Draagbaar blustoestel
Rookmelder NEN 2555 Brandmelder NEN 2535

Voedingsaansluiting droge blusleiding
}o

>—————x EW-30

Aansluitpunt blusleiding

*———x EW-60
XmmmmX Zelfsluitende deur 30 min. brandwerend

smomemmx Zelfsluitende deur 60 min, brandwerend
LS Loopslot (te openen zonder sleutel 0.g.)
9 Ingang brandweer
Iil Sleutelbuis Extra beschermde vluchtroute

ALLE ZELFSLUITENDE WONINGTOEGANGSDEUREN VOORZIEN VAN
VRIJLOOPDRANGER GESTUURD DOOR BM IN CORRIDOR

ALLE MATEN IN HET WERK OP TE NEMEN EN TE CONTROLEREN

revisie: | getekend: | K datum: 01/12/2022

omschrijving: Aanvulling WABO na beoordeling welstand

HylkemaErfgoe

Advies en Ontwerp

Mariahoek 4
3511 LD Utrecht

T+31(0)30 2328866
www.hylkemaerfgoed.nl

opdrachtgever

Leyten

werk

21.085 - Ungerplein 2 Rotterdam
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Plattegronden - Kelder
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