2x HAS Rijksweg 60A + 62 (even huisnummers)
overzetten op nieuwe LS-kabel 00AQBO24

1x bouwaansluiting Rijksweg 60 (nieuwbouw)
overzeften op nieuwe LS-kabel 00AQB024

1x dyn. reizigersinfosyst. Rijksweg (overkant, even

zijde)

overnemen op nieuwe LS-kabel 00AQBO024
2x 0OV Rijksweg (even zijde)
overnemen op nieuwe LS-kabel 00AQB024

29

[Best: 4x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 35687->00A0B024

NTL: VM 00AQBO24

A UTN: 4x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 35687
) NTL: 4x150 AL 00AQB024 TNA
Z NTL: MB 110 PVC

Bouwaansluiting Rijksweg 60 (nieuwbouw)
overzetten op nieuwe LS-kabel 00AQBO24

A UTN: 4x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 35687
NTL: 4x150 AL 00AQBO024 TNA
JA NTL: MB 110 PVC

HAS Rijksweg 60A overzetten
op nieuwe LS-kabel 00AQB024

A

Fi

UTN: 4x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 35687
NTL: MB 110 PVC
NTL: 4x150 AL 00A0B0Z24 TNA

)

0V Rijksweg (even zijde) overnemen op
nieuwe LS-kabel 00AQB024

0V Rijksweg (oneven zijde) overnemen op
nieuwe LS-kabel 00AQB024

Dyn. reizigersinrfosysf. Rijksweg (overkant, even zijde)
overnemen op nieuwe LS-kabel 00AQB024

(€]

0V Rijksweg (even zijde) overnemen op
~ |nieuwe LS-kabel 00AQB024

-

[Peré‘.ing mi

n. 1,5mtr onder rijbaan donrl—

A

A UTN: &x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 35687 A NTL: Persing 168.3 ST
\ NTL: MB 110 PVC NTL: MB 110 PVC
33 Vi NTL: 4x150 AL 00AQB024 TNA NTL: 4x150 AL 00AGB024 TNA
Best: Lx150Al+4x6Cu+as50 (V-VMvKhsas) 35687
Z Best: MB

HAS Rijksweg 62 overzeften opf
nieuwe LS-kabel 00AQB024&

37

[eerst tijdelijke eindmoff—
NTL: VM 00AQB024

asfalt zagen

A NTL: 4x150 AL 00AQB024 TNA
NTL: MB 110 PVC

asfalt zagen

~N

39

NTL: 4x150 AL 00AQB0Z24 TNA
NTL: MB 110 PVC
Best: 4x150Al+4x6Cu+as50 (V-VMvKhsas) 35687

42

41

43

55

30

28

Best: BB 4x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 00CT12
NTL: 4x150 AL 00AQB024 TNA

A Best:‘ Lx150Al+4x6Cu+as50 (V-VYMvKhsas) 35687

1z Best: 4x95Al+4x6Cu+as35 (V-VMvKhsas) _RR 00JK06

NTL: EM 35687

|Besf: 4x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 35687

45

[Best: Lx150Al+Lx6Cu+as50 (V-VMvKhsas) 35687

A NTL: 4x150 AL 00AQBOZ4 TNA
Best: 4x95Al+4x6Cu+as35 (V-VMvKhsas) _RR 00JK06
Best: 4x150Al+4x6Cu+as50 (V-VMvKhsas) 35672

Z Best: 4x150Al+4x6Cu+as50 (V-VMvKhsas) 35687

Grootveldschelaan
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Verklaring E & OV 0 Ms station
—— —— Aarde E MS Station met OV
LS 230V, 400V of 600V == —+—NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen L LS kast
—————— 3KkV,6kV,10kVof20kv = LS (NTL/TVV/IBS/TRL) —8—BBS Buitenbedrijf te stellen P e o st
— ——— LS+OVofOV —MS (NTL/TVV/IBS/TRL) —%—UTN Uit te nemen ® Kabel op rol
— = Mantelbuis LS/MSAHS (UINBBS/IVL) =~y DTL Omie leggen 1 Kwelscherm
2 m— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring sTiries
Minimale Dekking Kabels Openbare Grond —%—TVV Te vervangen < Nuﬁsaan:.luntmg
s Telecom B Krimpdop

Aansluitkabel = 0,5 meter
Laagspanningskabel (L00V) = 0,6 mefer

S (Bestaand)

—MN—NTV Na te verleggen
—be+—TVL Te Verlaten

B> Eindsluiting

w | 6 002 206 (WIEKEN)

Aarding leverbaar?

628 Veldnummer Hoofdleidingnummer  Zekeringwaarde + Type (TNA Ja /TNA Nee)
/ 1 00AQB024 125A gFF TNA Nee
: EM Rijksweg 52A 0V: 25A gG
g 62t 35687 125A gFF -> 125A gFF TNA Nee

620

2
EM Rijksweg 84 0V: 25A gG -» 25A gG |

Middenspanningskabel (>= 20kV) = 0,7 - 0,9 meter MS (Bestaand) — 6 IBS In bedrif te stellen ; E‘Z?Eia:nde lichtiviast
Rijksweg 60, Malden gzt:gkm — T
Nieuwbouw (9 appartementen) o Vourborilig
Laagspanning leggen ool 500
Discipline @ E-LS
Gemeente: Heumen Blad nr: |Fom1aat: A2
L1' a n d e r _ Datum: 17-08-2026 CSnr; 3190298
Wijz. A : Ditt: Pi. Regio:  Gelderland ZO - IPG
onderdeel van alliander :;"[ilzg g:‘u‘E ]]:':
g‘ge—_ T 0330401




