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AL2156
Lijn

AL2156
Bijschrift
NTL 4x150AL *1553636* op 2.9m van de gevel. Oude kabel 4x50Cu rooien. Kabel verbinden d.m.v. twee verbindingsmoffen.Aansluiting overnemen.

AL2156
Bijschrift
Buiten bedrijf liggende 4x95Cu *1552375* rooien.

AL2156
Bijschrift
NTL 4x150AL *1552370* op 2.9m van de gevel. Oude kabel 4x50Cu rooien. Kabels verbinden d.m.v. 1 VM en 1 AM. Aansluitingen overnemen.

AL2156
Bijschrift
NTL 4x150AL *1552370* op 2.9m van de gevel. Oude kabel 4x50Cu rooien. Kabels verbinden d.m.v. twee verbindingsmoffen

AL2156
Bijschrift
NTL 4x150AL *1552378* op 3.1m van de gevel. Oude kabel 4x50Cu rooien. Kabels verbinden d.m.v. twee verbindingsmoffen. Aansluitingen overnemen.

AL2156
Bijschrift
Deze locatie de Vm waarschijnlijk niet mogelijk ivm boring. Dan de VM verder op de kabel maken en terug omleggen.

AL2156
Bijschrift
AM en VM

AL2156
Lijn

AL2156
Lijn

AL2156
Bijschrift
2x NTL MB Ø110

AL2156
Bijschrift
VM tussen bestaande 4x50Cu *1552378* en NTL 4x150AL




