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Onderdeel :  Berekening Pintegraal m.b.t. brandoverslag 
 
 

 

 

Omschrijving            :Bedrijfsruimte 

  Melkveebedrijf van Will 

  Molenweg 4 

  Nieuw-Vossemeer 

 

 

 

 

Opdrachtgever         :JMB Bedrijfsgebouwen 

 Industrieweg 30a 

 Hoogstraten  
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1. Toelichting 
 
In opdracht van JMB Bedrijfsgebouwen is deze Pintegraal berekening opgesteld voor de 
nieuwbouw van een bedrijfsruimte v.r.v. Melkveebedrijf van Will a/d Molenweg 4 te 
Nieuw-Vossemeer. 
 
Doel van berekening is om aan te tonen dat er vanuit het beschouwde 
brandcompartiment geen overslag zal plaatsvinden naar andere brandcompartimenten 
welke op het eigen perceel gelegen zijn. De berekening is gemaakt vlgs. NEN 6068 
d.m.v. rekensoftware Pintegraal v44.a7. 
 
Uitkomst is dat de hoogste stralingswaarde op de dichtstbijzijnde belending 10.4 kW/m² 
is. Deze waarde ligt onder de maximaal toelaatbare stralingswaarde van 15.0 kW/m². 
Hiermee wordt voldaan aan de weerstand tegen brandoverslag naar een ander 
brandcompartiment. 
 
Op de volgende 4 pagina’s zijn de situatie en de invoer en uitkomsten van de 
berekening weergegeven. 





 

 

 



 



 

 


