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Vloer aanstorten

4Evergreen
Constructie

21122015
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Diagonalen en staanders
kokers 1501508

2 x IPE330

2 x IPE330

2 x IPE330

Ligger horizontaal bevestigen
aan bestaand spant

IPE330

IPE330

Ligger horizontaal bevestigen
aan bestaand spant, middels
extra ligger in bestaande hal
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Ligger horizontaal bevestigen
aan bestaand spant
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Ligger horizontaal bevestigen
aan bestaand spant, middels
extra ligger in bestaande hal

Doorsnede A

Doorsnede B

Eerste verdieping

Dak

Profiel afm. ter indicatie.
Bestaande windverbanden in hal zo nodig versterken.
Staalconstructie 30 minuten brandwerend uitvoeren.

Bestaande kolom vervalt.
In vervolgfase opvangconstructie
nog te ontwerpen

4 kolommen bevestigen aan
bestaande fundering van de hal
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