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-1
m2 m1

st st m3
°C °C dB(A) m3/h m3/h h¯¹ m3h pp m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h W W W W W

0
1 OH Ontvangsthal 35 33250 33.250 33.250 156.674 22.000 95.000 8.490 125.490
2 BG OH1 Entreegebied 2b 37 12 444,0 21,0 25,0 40 nvt 67 OH 0 0
3 BG OH1-1 Staanplaats 25 personen 2b 11 12 25 132,0 21,0 25,0 40 360 20 35 875 875 875 OH 0
4 BG OH-2 Informatiebalie bezoekers 2b 10 2,40 2 24,0 21,0 25,0 35 29 18 35 70 70 70 OH 0
5 K OH3-1 Garderobe Theater 2b 31 2,85 88,4 19,0 25,0 35 nvt 56 10,0 884 1.235 OH 942 729 0
6 K OH3-3 Onbewaakte Garderobe 2b 13 2,85 37,1 19,0 25,0 35 nvt 23 - - - - 0
7 K OH3-2 Opstelruimte Garderobe 2b 114 2,80 70 319,2 19,0 25,0 35 1008 205 20 1400 1.400 OH 2.253 992 7.000 354 8.346
8 BG OH4 Kassa 6 19 2,60 5 49,4 21,0 25,0 35 117 22 50 250 250 250 OH OH 1.194 182 425 324 931
9 BG OH5 Horecabuffet 1b 50 2,60 9 130,0 21,0 25,0 35 nvt 162 30 270 Via hal Via hal OH OH 0
10 BG OH6 Binnenterras 11b 144 2,60 374,4 21,0 25,0 35 nvt nvt 18.750 20.000 OH OH 0
11 BG OH-7.1 / 2 Coffee 2 Go 2b 81 11,80 8 955,8 21,0 25,0 35 115 146 35 280 Via hal Via hal OH OH 0
12 BG OH-8 Leestafelterras 2b 23 4,40 12 101,2 21,0 25,0 35 173 41 35 420 Via hal Via hal OH OH 0
13 BG OH-9 Tentoonstellingsruimte 2b 50 4,40 10 220,0 21,0 25,0 35 144 90 35 350 Via hal Via hal OH OH 0
14 BG OH-10 EHBO-ruimte 2b 8 2,60 20,8 21,0 25,0 35 nvt 14 3,0 62 145 OH 568 86 86
15 BG OH-11 Werkkast 2b 3,0 3,40 10,2 17,0 - - nvt 5 125 125 OH 0 0
16 BG OH-VR Verkeersruimte ontvangsthal 2b 421 11,8 4.967,8 21,0 25,0 40 nvt 758 Via hal Via hal OH OH 0 0
17 1e OH-12 Extra foyer / studieplekken 2b 471 5,00 2.355,0 21,0 25,0 35 nvt 848 Via hal Via hal OH OH 0
18 OH-T Toiletgroepen 0
19 K OH-T3 Miva toilet 6 2,40 1 14,4 19,0 - 40 nvt nvt 50 50 50 50 50 OH 138 67 67
20 BG OH-T4 Miva bufferruimte toilet 9 2,60 1 23,4 19,0 - 40 nvt nvt 50 50 50 50 50 OH 0
21 K OH-T2 Toiletgroep Dames toilet 99 2,40 20 237,6 19,0 - 40 nvt nvt 50 1000 1000 1.000 1000 OH 1.191 1.032 1.032
22 K OH-T1 Toiletgroep Heren toilet 41 2,40 19 98,4 19,0 - 40 nvt nvt 50 950 950 950 950 OH 874 654 654
23 BG OH-T5 Toiletgroep dames toilet 8 2,40 2 19,2 19,0 - 40 nvt nvt 50 100 100 100 100 OH
24 BG OH-T6 Toiletgroep heren toilet 8 2,40 2 19,2 19,0 - 40 nvt nvt 50 100 100 100 100 OH
25 OH-V VIP Ruimte Ontvangsthal 0
26 1e OH-V1 VIP Ruimte 2b 82 5,00 410,0 21,0 24,0 35 nvt 148 2,0 820 820 820 OH OH 0
27 1e OH-V2 Horeca-buffet VIP ruimte 2b 14 5,00 70,0 21,0 24,0 35 nvt 25 10,0 700 700 700 OH OH 0
28 1e OH-V3-1 /2 Toiletgroep VIP ruimte toilet 17 2,60 6 44,2 19,0 - 40 nvt nvt 50 300 300 300 300 OH OH 361 144 144
29 1e OH-V4 Berging VIP ruimte 11b 14 2,60 36,4 17,0 - - nvt nvt 2,0 73 75 75 OH OH 81 188 188
30 OH-P Podium 13.384 1.245 7.140 5.000 13.385
31 BG OH-P1 Toneel 2b 77 6,00 50 462,0 21,0 23,0 35 720 139 38 1900 1.900 1.900 OH OH 0
32 BG OH-P2 Opstelruimte stoelen 2b 76 6,00 50 456,0 21,0 23,0 35 720 137 35 1750 1.750 1.750 OH OH 0
33 BG OH-P3 Regieruimte 2b 6 4,40 2 26,4 21,0 23,0 30 29 11 Via hal Via hal OH OH 0
34 2e OH-P4 Dimmer- en versterkerruimte 2b 8 6,00 4 48,0 21,0 23,0 40 58 14 38 152 165 155 OH OH 177 140 4.000 4.317
35 BG OH-P5 Achteromloop 11b 16 6,00 0 96,0 21,0 26,0 30 nvt nvt Via hal Via hal OH OH 0
36 OH-B Bergingen 0
37 1e OH-B1 Berging tentoonstellinginventaris 11b 21 2,85 59,9 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 120 120 120 ACH /K ACH /K 296 379 379
38 2e OH-B2 Berging foldermateriaal 11b 21 2,95 62,0 17,0 - 40 nvt nvt 6,0 372 375 375 ACH /K ACH /K 508 468 468
39 K OH-B3 Berging Mobiele buffeten en catering 11b 55 2,95 162,3 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 325 325 325 ACH /K ACH /K 219 602 602
40 BG OH-B4 Berging Podium 11b 27 3,50 94,5 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 189 190 190 ACH /K ACH /K 176 347 347
41 TC-F Foodcourt 0
42 BG TC-F1 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 224 50 170 25 245
43 BG TC-F2 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 224 50 170 25 245
44 BG TC-F3 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 224 50 170 25 245
45 BG TC-F4 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 224 50 170 25 245
46 BG TC-F5 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 224 50 170 25 245
47 BG TC-F6 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 266 50 170 25 245
48 BG TC-F7 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 267 50 170 25 245
49 BG TC-F8 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 267 50 170 25 245
50 BG TC-F9 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 267 50 170 25 245
51 BG TC-F10 Foodcourt unit 1b kook 11 4,40 2 48,4 21,0 25,0 35 nvt 36 27,0 35 1307 1.310 1.310 1.310 1310 OH OH FC 266 50 170 25 245
52 BG TC-F11 Zitruimte rond foodcourt 2b 66 4,40 14 290,4 21,0 25,0 35 202 119 35 490 490 490 OH OH 6.324 363 1.190 181 1.734
53 TC-K Centrale Keukens 0
54 K TC-K1 Keuken warm 1b 31 2,60 80,6 21,0 25,0 40 nvt 100 20,0 1612 2.240 2.240 2240 ACH /K FC 1.101 211 260 378 849
55 K TC-K2 Centrale spoelkeuken 1b 21 2,60 54,6 21,0 25,0 40 nvt 68 20,0 1092 1.095 785 785 ACH /K SPOEL 733 89 260 159 508
56 TC-H Horecaberging/Koeling 0
57 K TC-H1 Koeling 11b 51 2,40 122,4 - - 40 nvt nvt 6,0 734 735 735 ACH /K ACH /K 179 720 720
58 K TC-H2 Opslag dranken 11b 35 2,85 99,8 17,0 - 40 nvt nvt 3,0 299 300 300 ACH /K ACH /K 501 543 543
59 K TC-H3 Opslag houdbaar 11b 9 2,95 26,6 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 53 55 55 ACH /K ACH /K 4 155 155
60 K TC-H4 Opslag emballage en fust 11b 36 2,85 102,6 17,0 - 40 nvt nvt 6,0 616 620 620 ACH /K ACH /K 272 576 576
61 K TC-B1 Horeca-gebruiksmaterialen 11b 35 2,95 103,3 17,0 - 40 nvt nvt 4,0 413 415 415 ACH /K ACH /K 13 611 611
62 K TC-B2 Opslag servies 11b 8 2,40 19,2 17,0 - 40 nvt nvt 6,0 115 120 120 ACH /K ACH /K 160 160
63 K TC-VR1 Gang 11b 100 2,40 240,0 17,0 - 40 nvt nvt 125 125 ACH /K ACH /K 0
64 K TC-VR2 Gang 11b 31 2,40 74,4 17,0 - 40 nvt nvt 0
65 K TC-VR3 Gang 11b 33 2,40 79,2 17,0 - 40 nvt nvt 0
66 BR Bibliotheek 5.037 1.118 1.105 1.198 3.421
67 BG BR1 Entreegebied via ontvangsthal 11b 14 6,00 84,0 21,0 24,0 35 nvt nvt 4,0 336 340 340 BR BR 0
68 BG OH7.1 Coffee 2 Go 2b 60 6,00 360,0 21,0 24,0 35 nvt 108 110 110 BR BR 0
69 BR-B Service en informatie 0
70 BG BR-B1 Balie receptie bibliotheek 2b 30 4,40 132,0 21,0 24,0 35 nvt 54 4,0 528 530 530 BR BR 0
71 BG BR-B2 Inname/Uitgifte 2b 25 4,40 110,0 21,0 24,0 35 nvt 45 4,0 440 440 440 BR BR 0
72 BR-C Collectieruimten doelgroepen 0
73 BG BR-C1 Collectieruimte algemeen 2b 75 4,40 9 330,0 21,0 24,0 35 130 135 35 315 315 315 BR BR 0
74 BG BR-C2 Collectieruimte Jeugd 2b 25 4,40 3 110,0 21,0 24,0 35 43 45 35 105 105 105 BR BR 0
75 BG BR-C3 Digitale bibliotheek 2b 15 4,40 2 66,0 21,0 24,0 35 29 27 35 70 70 70 BR BR 0
76 BG BR-C4 Tijdschriften / kranten / folders 2b 6 4,40 1 26,4 21,0 24,0 35 14 11 35 35 35 35 BR BR 0
77 BG BR-C7 Presentatie Hit & Run 2b 10 4,40 44,0 21,0 24,0 35 nvt 18 BR BR 0
78 BR-V Verblijf 0
79 BG BR-V1 Studieplaatsen, werkplekken 2b 41 4,40 8 180,4 21,0 24,0 35 115 74 35 280 280 280 BR BR 0
80 BG BR-V2 Bijeenkomstfunctie 2b 12 4,40 6 52,8 21,0 24,0 35 86 22 4,0 211 215 215 BR BR 4.410 376 1.190 403 1.969
81 BG BR-V4 Loungeplekken 2b 26 4,40 114,4 21,0 24,0 35 nvt 47 4,0 458 460 460 BR BR 0
82 BG BR3 Expositieruimte 2b 11 4,40 2 48,4 21,0 24,0 35 29 20 35 70 BR BR 0
83 BG OH8.1 Leestafelterras 2b 9 4,40 39,6 35 nvt 16 20 20 0
84 BR-P Facilitair 0
85 BG BR-P1 Opslag 11b 17 2,60 44,2 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 88 135 135 BR BR 781 256 256
86 BG BR-P2 Pantry, garderobe 2b 20 2,60 1 52,0 21,0 24,0 35 nvt 36 150 150 150 150 150 150 BR BR 1.631 328 328
87 BG BR-P3 Toiletgroep toilet 8 2,60 4 20,8 19,0 - 40 nvt nvt 50 200 200 200 200 200 BR BR 199 137 137
88 BG BR-P4 Werkkast 11b 2 2,60 1 5,2 19,0 - 40 nvt nvt 125 125 125 125 125 125 BR BR 52 0
89 2e BR-P5 Centrale zwakstroomruimte 11b 4 2,60 10,4 Vorstvrij - 40 nvt nvt 2,0 21 25 25 BR BR 275 0
90 2e BR-P6 Technische ruimte bibliotheek 11b 38 2,60 98,8 17,0 - - nvt nvt 2,0 198 200 200 BR BR 714 0 714
91 K BR-P6 Aandeel in publiekstoiletten 11b 5 2,60 13,0 17,0 - 40 nvt nvt 52 0 52
92 BG BR-P6 Aandeel in afvalberging 11b 5 2,60 13,0 17,0 - 40 nvt nvt 0 0
93 BG BR-P6 Aandeel in fietsenstalling 11b 5 2,60 13,0 17,0 - 40 nvt nvt 0 0
94 BG BR-VR Verkeersruimte 11b 83 11,00 913,0 17,0 - 40 nvt nvt 1,0 913 915 915 BR BR 0
95 TZ-GZ Grote Zaal 0
96 BG+1e TZ-GZ1 Toneel 2b 559 11,00 525 6.149,0 21,0 23,0 25 7560 1006 38 19950 19.950 19.950 GZ-T GZ-T 138.055 2.800 48.300 51.100
97 BG+1e TZ-GZ2 Achteromloop 2b 77 3,40 8 261,8 21,0 - 30 115 139 38 304 305 305 ACH /K ACH /K 1.994 1.168 1.168
98 K TZ-GZ3 Orkestbak 2b 114 4,35 60 495,9 21,0 23,0 30 864 205 38 2280 2.280 2.280 GZ-S GZ-S 2.229 935 4.200 5.135
99 BG TZ-GZ4 Regieruimte 2b 16 2,30 2 36,8 21,0 23,0 30 29 29 38 76 80 80 GZ-S GZ-S 228 133 140 238 511
100 2e TZ-GZ5 Dimmer- en versterkerruimte 11b 42 3,81 4 160,0 21,0 26,0 40 nvt nvt 38 152 165 155 ACH /K ACH /K 3.440 212 140 7.000 7.352
101 BG TZ-GZ-Z1 Salon 2b 290 15,41 356 4.468,9 21,0 23,0 25 5126 522 38 13528 18.000 18.000 GZ-S GZ-S 100.955 3.087 42.000 17.200 62.287
102 1e TZ-GZ-Z2 Balkon 2b 165 4,60 250 759,0 21,0 23,0 25 3600 297 38 9500 9.500 9.500 GZ-S GZ-S 0
103 TZ-GZ-S Zaalsalon Grote Zaal 0
104 BG TZ-GZ-S1 Bufferruimte Grote Zaal 2b 145 5,00 30 725,0 21,0 23,0 35 432 261 30 900 900 900 ACH /K ACH /K 0
105 1e TZ-GZ-S2 Bufferruimte Grote Zaal Balkon 2b 147 5,00 25 735,0 21,0 23,0 35 360 265 30 750 750 750 ACH /K ACH /K 0
106 1e TZ-GZ-S3 VIP-ruimte 2b 132 6,00 25 792,0 21,0 24,0 35 360 238 30 750 750 750 OH OH 9.695 1.041 850 372 2.263
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Resultaat

107 1e TZ-GZ-S4 Horeca-buffet 2b 21 6,00 126,0 21,0 24,0 40 nvt 38 10,0 1260 1.260 1.260 OH OH 0
108 1e TZ-GZ-S5.1 Toiletgroep Grote zaal Dames toilet 16 2,60 4 41,6 19,0 - 40 nvt nvt 50 200 200 200 ACH /K ACH /K 83 127 127
109 1e TZ-GZ-S5.2 Toiletgroep Grote Zaal Heren toilet 11 2,60 3 28,6 19,0 - 40 nvt nvt 50 150 150 150 150 ACH /K ACH /K 236 362 362
110 1e TZ-GZ-S7 Berging VIP-ruimte 11b 18 6,00 108,0 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 216 220 220 OH OH 269 296 296
111 TZ-GZ-T1 Toneeltoren 0
112 5e TZ-GZ-T1 Lierenkamer 11b 132,0 3,30 10 435,6 18,0 - 40 nvt nvt 38 380 400 380 GZ-T GZ-T 0
113 TZ-GZ-T2 Rollenzolder en theaterbruggen 11b 18,0 - - nvt nvt 0
114 TZ-GZ-B Bergingen Grote Zaal 0
115 K TZ-GZ-B1 Opslag Licht en Geluid 11b 41 2,85 116,9 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 234 235 235 ACH /K ACH /K 519 669 669
116 BG TZ-GZ-B2 Opslag Instrumenten 11b 16 2,95 47,2 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 94 95 95 ACH /K ACH /K 53 153 153
117 K TZ-GZ-B3 Opslag Kabels en Doeken 11b 20 2,85 57,0 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 114 115 115 ACH /K ACH /K 266 320 320
118 K TZ-GZ-B4 Opslag Orkestbak 11b 70 2,85 199,5 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 399 400 400 ACH /K ACH /K 2.549 1.130 1.130
119 1e TZ-GZ-B5 Stoelenberging 11b 21 4,60 96,6 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 193 195 195 ACH /K ACH /K 1.762 648 648
120 K TZ-GZ-B6 Opslag buffetten Grote Zaal 11b 40 2,85 114,0 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 228 Via sluis 260 ACH /K ACH /K 283 485 485
121 TZ-GZ-G Geluid en lichtsluizen 0
122 BG TZ-GZ-G1 Geluid en lichtsluis 2b 17 3,40 57,8 21,0 - 35 nvt 31 2,0 116 120 Via hal ACH /K ACH /K 518 0
123 BG TZ-GZ-G2 Geluid en lichtsluis 2b 7 3,40 23,8 21,0 - 35 nvt 13 2,0 48 50 Via hal ACH /K ACH /K 674 0
124 BG TZ-GZ-G3 Geluid en lichtsluis 2b 15 3,40 51,0 21,0 - 35 nvt 27 2,0 102 105 Via hal ACH /K ACH /K 1.028 0
125 BG TZ-GZ-G4 Geluid en lichtsluis 2b 11 3,40 37,4 21,0 - 35 nvt 20 2,0 75 75 Via hal ACH /K ACH /K 755 0
126 BG TZ-GZ-G6 Geluid en lichtsluis 2b 18 2,60 46,8 21,0 - 35 nvt 32 2,0 94 95 Via hal ACH /K ACH /K 285 561 561
127 BG TZ-GZ-G7 Geluid en lichtsluis 2b 7 3,40 23,8 21,0 - 35 nvt 13 2,0 48 50 Via hal ACH /K ACH /K 1.348 372 372
128 BG TZ-GZ-G8 Geluid en lichtsluis 2b 17 3,40 57,8 21,0 - 35 nvt 31 2,0 116 120 Via hal ACH /K ACH /K 1.501 424 424
129 1e TZ-GZ-G9 Geluid en lichtsluis 2b 7 4,60 32,2 21,0 - 35 nvt 13 2,0 64 65 65 ACH /K ACH /K 0 0
130 1e TZ-GZ-G10 Geluid en lichtsluis 2b 17 4,60 78,2 21,0 - 35 nvt 31 2,0 156 160 160 ACH /K ACH /K 0 0
131 1e TZ-GZ-G11 Geluid en lichtsluis 2b 19 4,60 87,4 21,0 - 35 nvt 34 2,0 175 175 175 ACH /K ACH /K 0 0
132 1e TZ-GZ-G12 Geluid en lichtsluis 2b 11 4,60 50,6 21,0 - 35 nvt 20 2,0 101 105 105 ACH /K ACH /K 0 0
133 BG TZ-GZ-G13 Geluid en lichtsluis 2b 3 2,40 7,2 21,0 - 35 nvt 5 2,0 14 15 15 ACH /K ACH /K 0 0
134 BG TZ-GZ-G14 Geluid en lichtsluis 2b 2 2,40 4,8 21,0 - 35 nvt 4 2,0 10 10 10 ACH /K ACH /K 0 0
135 K TZ-GZ-G15 Geluid en lichtsluis 2b 6 2,85 17,1 21,0 - 35 nvt 11 2,0 34 35 35 ACH /K ACH /K 0 0
136 K TZ-GZ-G16 Geluid en lichtsluis 2b 3 2,40 7,2 21,0 - 35 nvt 5 2,0 14 15 15 ACH /K ACH /K 0 0
137 K TZ-GZ-VR1 Gang 11b 41,0 2,40 98,4 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
138 K TZ-GZ-VR2 Gang 11b 43,0 2,40 103,2 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
139 BG TZ-GZ-VR3 Gang regie GZ 11b 32,0 2,40 76,8 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
140 BG TZ-GZ-VR5 Gang 11b 34,0 4,40 149,6 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
141 BG TZ-GZ-VR6 Gang 11b 22,0 4,40 96,8 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
142 TZ-KZ Kleine Zaal 0 0
143 BG TZ-KZ-S Bufferruimte Kleine Zaal 2b 60 3,40 30 204,0 21,0 23,0 35 432 108 30 900 900 900 ACH /K ACH /K 0
144 BG TZ-KZ1.1 Zaal 2b 142 11,00 550 1.562,0 21,0 23,0 25 7920 256 38 20900 20.900 20.900 KZ KZ 80.095 41.300 39.500 80.800
145 1e TZ-KZ1.2 Balkon 2b 81 11,00 891,0 21,0 23,0 25
146 BG TZ-KZ2 Toneel/Speelvlak 2b 225 11,00 325 2.475,0 21,0 23,0 25 4680 405 38 12350 Optie 12.350 Optie 12.350 KZ KZ 0
147 BG TZ-KZ3 Achteromloop 2b 68 3,40 8 231,2 21,0 - 30 115 122 38 304 305 305 ACH /K ACH /K 8.130 2.731 2.731
148 1e TZ-KZ4 Regieruimte 2b 9 6,85 2 61,7 21,0 23,0 30 29 16 38 76 80 80 KZ KZ 191 67 140 120 327
149 2e TZ-A1 Dimmer- en versterkkerruimte 11b 26 2,60 2 67,6 21,0 26,0 40 nvt nvt 38 76 90 80 ACH /K ACH /K 875 5.000 170 3.000 8.170
150 TZ-KS-S Bergingen Kleine Zaal 0
151 1e TZ-KZ-B1 Opslag Licht en Geluid 11b 26 2,60 67,6 17,0 40 nvt nvt 2,0 135 140 140 ACH /K ACH /K 944 458 458
152 1e TZ-KZ-B2 Opslag Kabels en Doeken 11b 15 2,60 39,0 17,0 40 nvt nvt 2,0 78 80 80 ACH /K ACH /K 3.801 0
153 BG TZ-KZ-B3 Opslag Schuiftribune 11b 27 3,50 94,5 17,0 40 nvt nvt 2,0 189 190 190 ACH /K ACH /K 0
154 TZ-KZ-G Geluid en lichtsluizen 0
155 BG TZ-KZ-G1 Geluid en lichtsluis 11b 11 3,40 37,4 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 75 75 75 ACH /K ACH /K 202 116 116
156 BG TZ-KZ-G2 Geluid en lichtsluis 11b 12 3,40 40,8 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 82 85 85 ACH /K ACH /K 197 108 108
157 BG TZ-KZ-G3 Geluid en lichtsluis toneel / achteromloop 11b 2 3,40 6,8 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 14 15 15 ACH /K ACH /K 0 0
158 BG TZ-KZ-G4 Geluid en lichtsluis toneel / achteromloop 11b 2 3,40 6,8 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 14 15 15 ACH /K ACH /K 0 0
159 1e TZ-KZ-G5 Geluid en lichtsluis 11b 7 3,40 23,8 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 48 50 50 ACH /K ACH /K 0 0
160 1e TZ-KZ-G6 Geluid en lichtsluis 11b 36 3,40 122,4 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 245 245 245 ACH /K ACH /K 0 0
161 1e TZ-KZ-G8 Geluid en lichtsluis (balkon) 11b 5 3,40 17,0 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 34 35 35 ACH /K ACH /K 0 0
162 1e TZ-KZ-G9 Geluid en lichtsluis (balkon) 11b 6 3,40 20,4 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 41 45 45 ACH /K ACH /K
163 2e VR14 Geluid en lichtsluis (balkon) 11b 4 3,40 13,6 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 27 30 30 ACH /K ACH /K
164 2e TZ-KZ-VR1 Gang 11b 23 3,40 78,2 21,0 - 40 nvt nvt 2,0 156 160 160 ACH /K ACH /K 0 0
165 TZ-A-A Artiestenfoyer 0
166 1e TZ-A-A1 Artiestenfoyer 2b 97 2,60 22 252,2 21,0 24,0 35 317 175 35 770 770 770 ACH /K ACH /K 5.136 724 1.870 517 3.111
167 1e TZ-A-A2 Keuken 1b 18 2,60 46,8 21,0 25,0 40 nvt 58 10,0 468 470 470 470 ACH /K KAF 835 131 260 234 625
168 1e TZ-A-A3 Uitgiftebuffet 2b 8 2,60 20,8 21,0 25,0 40 nvt 14 10,0 208 210 210 ACH /K ACH /K 0
169 TZ-A-D Diensten- en artiesteningang 0
170 BG TZ-A-D1 Diensteningang 11b 9 3,50 31,5 19,0 - 40 nvt nvt 2,0 63 70 70 ACH /K ACH /K 4.440 1.483 1.483
171 BG TZ-A-D2 Portiersloge 11b 15 2,60 39,0 19,0 - 40 nvt nvt 3,0 117 120 120 ACH /K ACH /K 1.096 230 230
172 BG TZ-A-D3 Ontvangstruimte portier 2b 24 2,60 62,4 19,0 - 40 nvt 43 3,0 187 190 190 ACH /K ACH /K 444 278 278
173 BG TZ-A-D4 Beveiligingstechniek 11b 10 2,60 26,0 19,0 - 40 nvt nvt 2,0 52 55 55 ACH /K ACH /K 957 172 172
174 BG TZ-A-D5 Opslag ruimte kleine goederen 11b 9 2,60 23,4 19,0 - 40 nvt nvt 2,0 47 50 50 ACH /K ACH /K 217 108 108
175 BG TZ-A-D6 Postkamer 11b 11 2,60 28,6 19,0 - 35 nvt nvt 2,0 57 60 60 ACH /K ACH /K 352 193 193
176 TZ-A-B Bergingen, kleedkamers en werkplaats 0
177 1e TZ-A-B-T1 Geluid 11b 18 2,60 46,8 19,0 - 40 nvt nvt 4,0 187 190 190 ACH /K ACH /K 103 348 348
178 1e TZ-A-B-T2 Licht/electra en filters 11b 26 2,60 67,6 19,0 - 40 nvt nvt 4,0 270 275 275 ACH /K ACH /K 817 444 444
179 BG TZ-A-B1 Werkplaats 11b 52 3,40 176,8 19,0 26,0 - nvt nvt 6,0 1061 1.065 975 975 ACH /K WP 2.388 0
180 BG TZ-A-B2 Kleed- en relaxruimte technische dienst 2b 27 2,60 70,2 21,0 23,0 35 nvt 49 4,0 281 285 285 ACH /K ACH /K 2.829 178 51 127 356
181 K TZ-A-B3.1 Kleedruimte gastontvangst en horeca 2b 8 2,90 23,2 21,0 23,0 35 nvt 14 4,0 93 95 95 ACH /K ACH /K 172 32 9 23 23
182 K TZ-A-B3.2 Kleedruimte gastontvangst en horeca 2b 8 2,90 23,2 21,0 23,0 35 nvt 14 4,0 93 95 95 ACH /K ACH /K 172 32 9 23 23
183 K TZ-A-B4 Was-, droog- en strijkruimte 11b 23 2,90 66,7 19,0 - 35 nvt nvt 5,0 334 335 325 325 ACH /K WD 744 354 354
184 TZ-A-K Kleedruimten gezelschappen 0
185 BG TZ-A-K1.1 Kleedruimte Solisten 2b 22 2,85 62,7 21,0 23,0 35 nvt 40 3,0 188 190 190 ACH /K ACH /K 827 162 46 116 324
186 BG TZ-A-K1.2 Kleedruimte Solisten 2b 17 2,85 48,5 21,0 23,0 35 nvt 31 3,0 145 150 150 ACH /K ACH /K 1.155 146 42 104 292
187 BG TZ-A-K5.1 Kleedruimte Grote Zaal 2b 19 2,60 49,4 21,0 23,0 35 nvt 34 3,0 148 150 150 ACH /K ACH /K 1.203 132 38 94 264
188 BG TZ-A-K5.2 Kleedruimte Grote Zaal 2b 20 5,00 100,0 21,0 23,0 35 nvt 36 3,0 300 300 300 ACH /K ACH /K 1.184 136 39 97 272
189 1e TZ-A-K5.3 Kleedruimte Grote Zaal 2b 21 5,00 105,0 21,0 23,0 35 nvt 38 3,0 315 315 315 ACH /K ACH /K 1.115 136 39 97 272
190 1e TZ-A-K5.4 Kleedruimte Grote Zaal 2b 22 5,00 110,0 21,0 23,0 35 nvt 40 3,0 330 330 330 ACH /K ACH /K 1.704 139 40 99 278
191 BG TZ-A-K7.1 Kleedruimte Kleine Zaal 2b 20 2,90 58,0 21,0 23,0 35 nvt 36 3,0 174 175 175 ACH /K ACH /K 595 147 42 105 294
192 BG TZ-A-K7.2 Kleedruimte Kleine Zaal 2b 28 2,90 81,2 21,0 23,0 35 nvt 50 3,0 244 245 245 ACH /K ACH /K 737 155 44 111 310
193 1e TZ-A-K9.1 Grote groepskleedruimte 2b 32 2,90 92,8 21,0 23,0 35 nvt 58 3,0 278 280 280 ACH /K ACH /K 1.405 217 62 155 434
194 1e TZ-A-K9.2 Grote groepskleedruimte 2b 31 2,90 89,9 21,0 23,0 35 nvt 56 3,0 270 270 270 ACH /K ACH /K 1.405 217 62 155 434
195 1e TZ-A-K10 Gangzone kleedruimte 11b 134 5,00 670,0 21,0 23,0 35 nvt nvt 100 ACH /K 30.277 10.521 0 10.521
196 2e TZ-A-K11 Gangzone kleedruimte 11b 46 5,00 230,0 21,0 23,0 35 nvt nvt 100 ACH /K 0 0
197 1e TZ-A-K-S1 Toiletgroep dames toilet 17 2,60 3 44,2 19,0 - 40 nvt nvt 50 150 150 150 150 150 ACH /K ACH /K 523 261 261
198 1e TZ-A-K-S2 Doucheruimte dames toilet 14 2,60 3 36,4 19,0 - 40 nvt nvt 75 225 225 225 225 225 ACH /K ACH /K 780 222 0 222
199 1e TZ-A-K-S3 Toiletgroep Heren toilet 17 2,60 5 44,2 19,0 - 40 nvt nvt 50 250 250 250 250 250 ACH /K ACH /K 496 261 0 261
200 1e TZ-A-K-S4 Docuheruimte heren toilet 14 2,60 3 36,4 19,0 - 40 nvt nvt 75 225 225 225 225 225 ACH /K ACH /K 780 222 0 222
201 1e TZ-A-K-S5 Werkkast schoonmaak toilet 3 2,60 7,8 19,0 - - nvt nvt 30 30 30 30 ACH /K ACH /K 12 0 0
202 BG TZ-A-K-S6 Toiletgroep dames achterhuis toilet 10 2,23 2 22,3 19,0 - 40 nvt nvt 50 100 100 100 100 100 ACH /K ACH /K 0

BG TZ-A-K-S7 Toiletgroep heren achterhuis toilet 9 2,23 1 20,1 19,0 - 40 nvt nvt 50 50 50 50 50 50 ACH /K ACH /K 0
203 BG TZ-A-K-S8 Toiletgroep heren achterhuis toilet 5 2,23 1 11,2 19,0 - 40 nvt nvt 50 50 50 50 50 50 ACH /K ACH /K 0
204 TZ-A-VR Verkeersruimte Achterhuis 0 0
205 BG TZ-A-VR1 Gang 11b 28 4,91 137,5 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
206 BG TZ-A-VR2 Gang 11b 27 3,40 91,8 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
207 BG TZ-A-VR4 Gang 11b 43 3,40 146,2 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
208 BG TZ-A-VR7 Gang 11b 130 4,40 572,0 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
209 BG TZ-A-VR10 Gang 11b 92 4,40 404,8 21,0 - 40 nvt nvt 0 0
210 TZ-A-L Centrale logistiek 0
211 BG TZ-A-L1 Laad- en losplatform 11b 83 3,90 323,7 19,0 - 40 nvt nvt 2,0 647 650 10 640 640 ACH /K LA 7.146 4.023 4.023
212 BG TZ-A-L2 Vrachtwagengarage 11b 152 4,90 744,8 19,0 - 40 nvt nvt 2,0 1490 1.490 20 1.470 1470 ACH /K LA 0
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Resultaat

213 BG TZ-A-L2.1 Vrachtwagengarage 11b 152 4,90 744,8 19,0 - 40 nvt nvt 600 600 AR 0 0
214 BG TZ-A-L3 Laad- en losontsluiting Horeca & FD 11b 0 19,0 - 40 nvt nvt 0
215 TZ-K Kantoren 0
216 1e TZ-K1.1 Vergaderruimte 6 23 2,60 8 59,8 21,0 24,0 35 187 27 6,0 45 360 360 360 ACH /K ACH /K 1.513 306 680 546 1.532
217 1e TZ-K1.2 Vergaderruimte 6 18 2,60 46,8 21,0 24,0 35 nvt 21 6,0 281 285 285 ACH /K ACH /K 0 0
218 TZ-K-K Kantoren kassa/backoffice 0
219 BG TZ-K-K1 Toegangsluis naar kassa 11b 2 2,60 5,2 21,0 - 35 nvt nvt 2,0 10 15 15 ACH /K ACH /K 1.479 724 724
220 2e TZ-K-K2 Kantoor Hoofd Kassa 6 20 2,60 3 52,0 21,0 24,0 35 70 23 2,0 40 120 120 120 ACH /K ACH /K 1.885 181 255 324 760
221 1e TZ-K-K4 Geldtelruimte en kluis horeca 6 5 2,60 13,0 21,0 24,0 35 nvt 6 2,0 26 30 30 ACH /K ACH /K 196 38 54 68 160
222 TZ-K-D Kantoren directie en staf 0
223 1e TZ-K-D1 Kantoor Hoofd TD/Toneelmeesters 6 34 2,60 88,4 21,0 24,0 35 nvt 40 2,0 40 177 180 180 ACH /K ACH /K 1.600 215 307 384 906
224 1e TZ-K-D2 Kantoor systeembeheerder 6 19 2,60 49,4 21,0 24,0 35 nvt 22 2,0 40 99 100 100 ACH /K ACH /K 791 126 180 225 531
225 1e TZ-K-D3 Kantoor Hoofd Horeca en FM 6 62 2,60 161,2 21,0 24,0 35 nvt 73 2,0 40 322 325 325 ACH /K ACH /K 3.069 458 654 818 1.930
226 2e TZ-K-D4 Kantoor Directeur 6 23 2,60 59,8 21,0 24,0 35 nvt 27 2,0 40 120 120 120 ACH /K ACH /K 941 162 232 290 684
227 2e TZ-K-D5 Kantoor Adjunct Directeur 6 20 2,60 52,0 21,0 24,0 35 nvt 23 2,0 40 104 105 105 ACH /K ACH /K 905 146 209 261 616
228 1e TZ-K-D6 Kantoor bedrijfsleider 6 17 2,60 44,2 21,0 24,0 35 nvt 20 2,0 40 88 90 90 ACH /K ACH /K 772 114 163 204 481
229 2e TZ-K-D7 Kantoor Secretariaat 6 20 2,60 52,0 21,0 24,0 35 nvt 23 2,0 40 104 105 105 ACH /K ACH /K 915 154 220 276 650
230 2e TZ-K-D8 Kantoor Financiele Administratie 6 25 2,60 65,0 21,0 24,0 35 nvt 29 2,0 40 130 130 130 ACH /K ACH /K 1.022 175 249 312 736
231 2e TZ-K-D9 Kantoor Hoofd Marketing & Programmering 6 15 2,60 39,0 21,0 24,0 35 nvt 18 2,0 40 78 80 80 ACH /K ACH /K 957 120 171 214 505
232 2e TZ-K-D10 Kantoren marketing en PR 6 85 2,60 221,0 21,0 24,0 35 nvt 99 2,0 40 442 445 445 ACH /K ACH /K 2.078 594 848 1.060 2.502
233 2e TZ-K-D11 Kantoor S&P + productie 6 24 2,60 62,4 21,0 24,0 35 nvt 28 2,0 40 125 125 125 ACH /K ACH /K 983 166 238 297 701
234 TZ-K-B Archief en Berging 0
235 2e TZ-K-B1 Centrale zwakstroomruimte 11b 5 2,60 13,0 19,0 - 40 nvt nvt 2,0 26 30 30 ACH /K ACH /K 224 84 84
236 1e TZ-K-B2 Werkplaats en opslag systeembeheerder 11b 21 2,60 54,6 19,0 - 40 nvt nvt 2,0 109 110 110 ACH /K ACH /K 3.801 783 783
237 2e TZ-K-B3 Archief Kantoren 11b 23 2,60 59,8 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 120 120 120 ACH /K ACH /K 200 253 253
238 2e TZ-K-B4 Berging M&P/Gastprogrammering 11b 26 2,60 67,6 17,0 - 40 nvt nvt 2,0 135 140 140 ACH /K ACH /K 408 408 408
239 TZ-K-P Personeelsruimten 0
240 2e TZ-K-P1 Mini-pantry 11b 3 2,60 7,8 - 40 nvt nvt 4,0 31 425 75 ACH /K ACH /K 0
241 2e TZ-K-P2.1 Toiletgroep Dames toilet 8 2,60 5 20,8 19,0 - 40 nvt nvt 50 250 250 250 250 250 ACH /K ACH /K 210 154 154

2e TZ-K-P2.2 Toiletgroep Heren toilet 8 2,60 5 20,8 19,0 - 40 nvt nvt 50 250 250 250 250 250 ACH /K ACH /K 210 154 154
242 1e TZ-K-P3 Werkkast 11b 3 2,60 7,8 17,0 - - nvt nvt 50 ACH /K ACH /K 72 0

2e TZ-K-P4 Werkkast 11b 4 2,60 10,4 17,0 - - nvt nvt 51 ACH /K ACH /K 73 0
243 1e TZ-K-P4 Documentenstation kantoren 11b 4 2,60 10,4 17,0 - 40 nvt nvt 4,0 42 50 ACH /K ACH /K 141 77 77
244 TZ-K-VR Verkeersruimten kantoren 0 0
245 BG TZ-K-VR1 Trappenhuis 11b 12 4,40 52,8 - - 40 nvt nvt 0 0
246 1e TZ-K-VR2 Gang 11b 21 2,60 54,6 - - 40 nvt nvt 0 0
247 1e TZ-K-VR3 Gang 11b 50 2,60 130,0 - - 40 nvt nvt 0 0
248 1e TZ-K-VR4 Gang 11b 16 2,60 41,6 - - 40 nvt nvt 0 0
249 1e TZ-K-VR5 Gang 11b 14 2,60 36,4 - - 40 nvt nvt 0 0
250 2e TZ-K-VR6 Gang 11b 11 2,60 28,6 - - 40 nvt nvt 0 0
251 2e TZ-K-VR7 Gang 11b 92 2,60 239,2 - - 40 nvt nvt 200 ACH /K 0 0
252 2e TZ-K-VR8 Gang 11b 36 2,60 93,6 - - 40 nvt nvt 0 0
253 TZ-AR Algemene ruimten Bibliotheek en Theater 0

254 BG TZ-AR1 Afvalverzamellocatie 11b 28,0 3,60 10 100,8 17,0 - - nvt nvt 50 500 500 500 ACH /K ACH /K 328 530 530
255 TZ-B Buitenterrein 0
256 TZ-B1 Buitenterras 11b 154 2,40 369,6 - - - nvt nvt 0
257 TZ-B2 Parkeerplaatsen Personeel en Gezelschappen 11b 45 - - - nvt nvt 0
258 BG TZ-B3 Fietsenstalling Personeel 11b 116 2,30 266,8 - - - nvt nvt 0

TZ-B4 Entree fietsenstalling 11b 12 2,30 27,6
TZ-B5 Stalling motoren 11b 0

259 TZ-B6 Opstelplaats brandweer 11b 0 - - - nvt nvt 0
260 TR Technische ruimten 0
261 K TR1 Hydrofoor Waterruimte 11b 20 2,60 52,0 Vorstvrij - - nvt nvt 1,0 52 55 55 ACH /K ACH /K 302 302
262 K TR2 Waterbassin 185 m3 11b 78 2,60 202,8 Vorstvrij - - nvt nvt - 1.277 1.277
263 K TR3 Sprinkler pompruimte 11b 12 2,60 31,2 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 62 70 ACH /K 201 201
264 K TR4 Pompruimte 11b 20 2,60 52,0 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 104 60 ACH /K 0
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m2 m1

st st m3
°C °C dB(A) m3/h m3/h h¯¹ m3h pp m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h W W W W W

Versie
Datum
Status

specifiekVentilatiesysteemBouwbesluit

03-jul-17

Projectnaam
Projectnummer
Onderwerp
ID-nummer
Opsteller

Kunstenpand Capex te Rotterdam

0.2

DO

specifiek

802483
Ruimtestaat
51400012

Ruimteconditie

PvE / bestek / OS
Verwarming KoelingBouwkundig

Resultaat

265 BG TR5 Trafo 11b 9 2,60 23,4 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 47 55 ACH /K 0
266 BG TR6 ERF / MER 11b 11 2,60 28,6 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 57 80 80 ACH /K ACH /K 0
267 BG TR7 Inkoopstation Stedin 11b 7 2,60 18,2 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 36 40 40 ACH /K ACH /K 0
268 BG TR8 Noodstroomaggregaat 11b 26 2,60 67,6 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 135 140 140 ACH /K ACH /K 506 506
269 BG TR9 SV 11b 7 2,60 18,2 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 36 60 60 ACH /K ACH /K 0
270 BG TR10 Gas 11b 2 2,23 4,5 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 9 10 10 ACH /K ACH /K 0
271 1e TR11 Laagspanning 11b 7 3,30 23,1 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 46 50 50 ACH /K ACH /K 0
272 1e TR12 Patchruimte SER 11b 9 2,60 23,4 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 47 50 50 ACH /K ACH /K 16 16
273 2e TR13 Patchruimte MER 11b 17 2,60 44,2 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 88 80 80 ACH /K ACH /K 264 264
274 2e TR14 Werkplaats en opslag consortium 11b 33 2,60 85,8 Vorstvrij - - nvt nvt 2,0 172 175 175 ACH /K ACH /K 797 797
275 3e TR15 Luchtbehandeling 11b 690 3,81 2.628,9 Vorstvrij - - nvt nvt 0,5 1314 1.315 1.315 ACH /K ACH /K 0
276 VR Verkeersruimte Algemeen 0
277 3e VR1 Gang (sluis bruggen) 11b 6 Vorstvrij - 40 nvt nvt
278 3e VR2 Bouwkundige omloop 11b 42 Vorstvrij - 40 nvt nvt
279 3e VR3 Bouwkundige omloop 11b 55 Vorstvrij - 40 nvt nvt
280 3e VR4 Gang Toneeltoren 11b 47 Vorstvrij - 40 nvt nvt
281 4e VR5 Gang Toneeltoren 11b 25 Vorstvrij - 40 nvt nvt
282 5e VR6 Gang Toneeltoren 11b 25 Vorstvrij - 40 nvt nvt
283 BG VR7 Vluchtweg Grote zaal 11b 13 Vorstvrij - 40 nvt nvt
284 BG VR8 Vluchtweg Grote zaal 11b 16 Vorstvrij - 40 nvt nvt
285 BG VR9 Vluchtweg Grote zaal 11b 19 Vorstvrij - 40 nvt nvt
286 BG VR10 Gang goederenlift 11b 49 Vorstvrij - 40 nvt nvt
287 1e VR12 Gang 11b 24 Vorstvrij - 40 nvt nvt
288 2e VR13 Gang 11b 45 Vorstvrij - 40 nvt nvt
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