
10 kV 3 x 50CU 24411 - 25405

10 kV 3 x 50CU 24411 - 25405

10 kV 3 x 50CU 24411 - 25405

10 kV 3 x 95AL 24411 - 25405

10 kV 3 x 50CU 24411 - 25405

Aanbrengen gestuurde boring

PE-100; SDR-11; ø 200mm

10 kV 3x1x240AL 24411
MSR 2489

Aanbrengen overgangsmof

240AL op 50Cu

10 kV 3x1x240AL 2489 MSR 24411

Nieuw te leggen kabels

3x1x240AL XLPE

Aanbrengen middenspanningskabel

3x1x240mm² XLPE

Aanbrengen persing

1x ø 160mm t.b.v. middenspanning

3x ø 125mm t.b.v. hoogspanning

Aanbrengen mantelbuis in open ontgraving

1x ø 160mm t.b.v. middenspanning

3x ø 125mm t.b.v. hoogspanning

Te verwijderen:

10 kV 3 x 50Cu

Te verwijderen:

10 kV 3 x 50Cu

Nieuw te leggen kabels

3x1x240AL XLPE

verlaten mantelbuis dämmeren

Waijensedijk
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10 kV 3x1x240AL 25405
MSR 24411

indicatieve weergaven

toekomstige knooppuntstation Stedin

tracé langs bomen graven

Aanbrengen mantelbuis in open ontgraving

1x ø 160mm t.b.v. middenspanning

3x ø 125mm t.b.v. hoogspanning

Huidig bestaande kabel
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