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- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 van Bouwbesluit 2012
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ratten en muizen), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757

Algemeen bouwbesluit

Rapporten
Brandveiligheid cf. rapport:
- R045900aa.00001.bk_04_001_brandveiligheid
woontoren.pdf
Bouwfysica en Akoestiek cf. rapport:
- R045900aa.00002.jw_04_001_vergunningaanvraag
bouwfysica en akoestiek.pdf

Constructie cf. berekeningen en tekeningen :
- adviseur IMD
- BA.0100V t/m BA.5020V (Tekeningen volgens
tekeningenlijst 4136)
- DO 01 t/m 06 (Rapportten volgens documentenlijst
4136)

Woningscheidend - MS 205mm
2x12.5mm gipsplaat
2x60mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Deur zelfsluitend

Legenda - Bouwkundig
Wanden

I.h.w.g.constructief beton

Prefab beton

Kalkzandsteen- 100/150/300mm

Woningen / gemeenschappelijke
verkeersruimte
2x12.5mm gipsplaat
75mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Wanden tussen verblijfsruimten- MS 100mm
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Hemelwaterafvoer

Roilering toilet Luchtkanalen

Warmte Koude opslag

Meterkast Entree woning

Wasmachine / droger

Legenda - Brandveiligheid

60 min WBDBO
30 min WBDBO

Rookmelder

Noodverlichting

Brandweerliȅ Brandweer telefoon
30 min WBDBO

60 min WBDBO

Droge blusleiding

Handmelder

Brandslang haspel
Vluchtroute aanduiding

Brandmeldcentrale

Geen leidingwerk in woningscheidende wanden. Daar waar nodig wordt voorzetwand geplaatst

RENVOOI

Symbolen - algemeen

Schachten WKO en MK - MS 70mm
12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
12.5mm gipsplaat

Schachten in woning - 100mm MS
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Vloeren
*

- 50mm Anhydriet
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton
- 175mm Houtwolplaat
plafondisolatie Heraklith

- 60mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
- 30mm Isolatie
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton

- 30mm Tegels op tegeldragers / grindlaag
- Dakafschotisolatie, Kingspan Therma TT46 FM
- 100mm Isolatie, Kingspan Therma TR26FM
- 260mm i.h.w.g.beton / kanaalplaatvloer

- Tegels op tegeldragers
- 16mm/m dakafschot, 45mm/107mm isolatie
- 160mm dakisolatie
- 260/300mm i.h.w.g.beton225mm 260mm 260mm 300mm

Rc=4,65 m2K/W Rc=6 m2K/W

Rc=7,25 m2K/W

Brandonderbreking
Minerale wol 120mm

120 min WBDBO

mk
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WWW.POWERHOUSE-COMPANY.COM
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+31 10 404 67 89

Noordgevel

KADASTRAAL BEKEND

GEMEENTE: Rotterdam
SECTIE: -
KAVEL: - 
OPP KAVEL: -

PEILMAAT
PEIL=0 is 1,30M+NAP

N

16/11/2018 DEFINITIEF
WIJZIGINGSDATUM GEMARKEERD VERSIE

24/05/2019 01

5 4 3 2 1

 2
4-

05
-1

9 24-05-19

±0
Begane grond

±0
Begane grond

+3.050
Mezzanine

+3.050
Mezzanine

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+149.120
48e verdieping | Techniek

+149.120
48e verdieping | Techniek

865 2.350 1.730 2.350 1.730 2.350 1.730 2.350 1.730 2.350 865
220 6.565 4.000 2.900 6.495 220

b.k. luifel 
+5.136

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+6.351

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+9.442

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+12.502

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+15.562

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+18.622

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+21.682

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+24.930

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+27.990

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+31.050

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+34.110

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+37.170

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+40.230

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+43.290

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+46.350

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+49.410

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+52.470

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+55.530

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+58.590

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+61.650

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+64.710

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+67.770

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+70.830

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+73.890

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+76.950

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+80.010

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+83.070

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+86.130

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+89.190

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+92.250

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+95.310

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+98.370

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+101.430

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+104.490

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+107.550

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+110.610

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+113.670

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+116.730

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+119.790

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+122.850

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+125.910

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+128.970

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+132.030

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+135.090

b.k. dakrand
+149.830

b.k. installatieruimte
+153.100

20.400 < Maatvoering totaal
< Maatvoering stramien
< Maatvoering kozijnen

entree
woontoren

entree commerciële

Reservering signing Reservering signing

Bellentableau +
sleutelkluis +

droge blusleiding

5 44 33 22 11
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- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 van Bouwbesluit 2012
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ratten en muizen), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757

Algemeen bouwbesluit

Rapporten
Brandveiligheid cf. rapport:
- R045900aa.00001.bk_04_001_brandveiligheid
woontoren.pdf
Bouwfysica en Akoestiek cf. rapport:
- R045900aa.00002.jw_04_001_vergunningaanvraag
bouwfysica en akoestiek.pdf

Constructie cf. berekeningen en tekeningen :
- adviseur IMD
- BA.0100V t/m BA.5020V (Tekeningen volgens
tekeningenlijst 4136)
- DO 01 t/m 06 (Rapportten volgens documentenlijst
4136)

Woningscheidend - MS 205mm
2x12.5mm gipsplaat
2x60mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Deur zelfsluitend

Legenda - Bouwkundig
Wanden

I.h.w.g.constructief beton

Prefab beton

Kalkzandsteen- 100/150/300mm

Woningen / gemeenschappelijke
verkeersruimte
2x12.5mm gipsplaat
75mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Wanden tussen verblijfsruimten- MS 100mm
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Hemelwaterafvoer

Roilering toilet Luchtkanalen

Warmte Koude opslag

Meterkast Entree woning

Wasmachine / droger

Legenda - Brandveiligheid

60 min WBDBO
30 min WBDBO

Rookmelder

Noodverlichting

Brandweerliȅ Brandweer telefoon
30 min WBDBO

60 min WBDBO

Droge blusleiding

Handmelder

Brandslang haspel
Vluchtroute aanduiding

Brandmeldcentrale

Geen leidingwerk in woningscheidende wanden. Daar waar nodig wordt voorzetwand geplaatst

RENVOOI

Symbolen - algemeen

Schachten WKO en MK - MS 70mm
12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
12.5mm gipsplaat

Schachten in woning - 100mm MS
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Vloeren
*

- 50mm Anhydriet
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton
- 175mm Houtwolplaat
plafondisolatie Heraklith

- 60mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
- 30mm Isolatie
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton

- 30mm Tegels op tegeldragers / grindlaag
- Dakafschotisolatie, Kingspan Therma TT46 FM
- 100mm Isolatie, Kingspan Therma TR26FM
- 260mm i.h.w.g.beton / kanaalplaatvloer

- Tegels op tegeldragers
- 16mm/m dakafschot, 45mm/107mm isolatie
- 160mm dakisolatie
- 260/300mm i.h.w.g.beton225mm 260mm 260mm 300mm

Rc=4,65 m2K/W Rc=6 m2K/W

Rc=7,25 m2K/W

Brandonderbreking
Minerale wol 120mm

120 min WBDBO

mk
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PROJECTNUMMER : 1559 SCHAAL : 1:100FORMAAT :

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Omgevingsvergunning

WWW.POWERHOUSE-COMPANY.COM
OFFICE@POWERHOUSE-COMPANY.COM

WESTERLAAN 17
3016 CK ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
+31 10 404 67 89

Oostgevel

KADASTRAAL BEKEND

GEMEENTE: Rotterdam
SECTIE: -
KAVEL: - 
OPP KAVEL: -

PEILMAAT
PEIL=0 is 1,30M+NAP

N

16/11/2018 DEFINITIEF
WIJZIGINGSDATUM GEMARKEERD VERSIE

24/05/2019 01

A C D E FB

 24-05-19

 24-05-19
±0

Begane grond
±0
Begane grond

+3.050
Mezzanine

+3.050
Mezzanine

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+149.120
48e verdieping | Techniek

+149.120
48e verdieping | Techniek

5.800 1.130 970 1.130 1.001 502 1.434 563 1.000 2.792 2.640 1.720 2.640 2.180 2.640 2.180 2.640 1.720 2.640 975
405 7.771 7.391 7.905 6.700 7.905 220

38.297

b.k. tussendorpel
+2.650

b.k. luifel
+5.134

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+6.351

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+9.442

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+12.502

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+15.562

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+18.622

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+21.682

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+24.930

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+27.990

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+31.050

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+34.110

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+37.170

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+40.230

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+43.290

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+46.350

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+49.410

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+52.470

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+55.530

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+58.590

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+61.650

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+64.710

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+67.770

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+70.830

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+73.890

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+76.950

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+80.010

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+83.070

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+86.130

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+89.190

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+92.250

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+95.310

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+98.370

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+101.430

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+104.490

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+107.550

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+110.610

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+113.670

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+116.730

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+119.790

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+122.850

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+125.910

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+128.970

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+132.030

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+135.090

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+138.185

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+141.245

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+144.305

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+147.365

b.k. dakrand
+149.830

b.k. installatieruimte
+153.100

b.k. dakrand
+20.869

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+21.830
aangepast ontwerp gevel

< Maatvoering totaal
< Maatvoering stramien
< Maatvoering kozijnen

Reservering signing

Noodoverstort Noodoverstort

noodstroom
aggregaat

vluchtgangingang
parkeergarage trafo Inkoopruimte

Stedin
Verdeelstation

TRAFO / S.V. Ruimte
Stadsverwarmingsinvoer

kast

A C D E FB
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- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 van Bouwbesluit 2012
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ratten en muizen), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757

Algemeen bouwbesluit

Rapporten
Brandveiligheid cf. rapport:
- R045900aa.00001.bk_04_001_brandveiligheid
woontoren.pdf
Bouwfysica en Akoestiek cf. rapport:
- R045900aa.00002.jw_04_001_vergunningaanvraag
bouwfysica en akoestiek.pdf

Constructie cf. berekeningen en tekeningen :
- adviseur IMD
- BA.0100V t/m BA.5020V (Tekeningen volgens
tekeningenlijst 4136)
- DO 01 t/m 06 (Rapportten volgens documentenlijst
4136)

Woningscheidend - MS 205mm
2x12.5mm gipsplaat
2x60mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Deur zelfsluitend

Legenda - Bouwkundig
Wanden

I.h.w.g.constructief beton

Prefab beton

Kalkzandsteen- 100/150/300mm

Woningen / gemeenschappelijke
verkeersruimte
2x12.5mm gipsplaat
75mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Wanden tussen verblijfsruimten- MS 100mm
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Hemelwaterafvoer

Roilering toilet Luchtkanalen

Warmte Koude opslag

Meterkast Entree woning

Wasmachine / droger

Legenda - Brandveiligheid

60 min WBDBO
30 min WBDBO

Rookmelder

Noodverlichting

Brandweerliȅ Brandweer telefoon
30 min WBDBO

60 min WBDBO

Droge blusleiding

Handmelder

Brandslang haspel
Vluchtroute aanduiding

Brandmeldcentrale

Geen leidingwerk in woningscheidende wanden. Daar waar nodig wordt voorzetwand geplaatst

RENVOOI

Symbolen - algemeen

Schachten WKO en MK - MS 70mm
12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
12.5mm gipsplaat

Schachten in woning - 100mm MS
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Vloeren
*

- 50mm Anhydriet
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton
- 175mm Houtwolplaat
plafondisolatie Heraklith

- 60mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
- 30mm Isolatie
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton

- 30mm Tegels op tegeldragers / grindlaag
- Dakafschotisolatie, Kingspan Therma TT46 FM
- 100mm Isolatie, Kingspan Therma TR26FM
- 260mm i.h.w.g.beton / kanaalplaatvloer

- Tegels op tegeldragers
- 16mm/m dakafschot, 45mm/107mm isolatie
- 160mm dakisolatie
- 260/300mm i.h.w.g.beton225mm 260mm 260mm 300mm

Rc=4,65 m2K/W Rc=6 m2K/W

Rc=7,25 m2K/W

Brandonderbreking
Minerale wol 120mm

120 min WBDBO

mk

A1+ [594x1782]

PROJECTNAAM

Baantoren

TEKENINGNUMMER

OV.302
ONDERWERP

DATUM

OPDRACHTGEVER

RED Company

FASE STATUS

PROJECTNUMMER : 1559 SCHAAL : 1:100FORMAAT :

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Omgevingsvergunning

WWW.POWERHOUSE-COMPANY.COM
OFFICE@POWERHOUSE-COMPANY.COM

WESTERLAAN 17
3016 CK ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
+31 10 404 67 89

Zuidgevel

KADASTRAAL BEKEND

GEMEENTE: Rotterdam
SECTIE: -
KAVEL: - 
OPP KAVEL: -

PEILMAAT
PEIL=0 is 1,30M+NAP

N

16/11/2018 DEFINITIEF
WIJZIGINGSDATUM GEMARKEERD VERSIE

24/05/2019 01

1 432' 5

 24-05-19  24-05-19

±0
Begane grond

±0
Begane grond

+3.050
Mezzanine

+3.050
Mezzanine

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+149.120
48e verdieping | Techniek

+149.120
48e verdieping | Techniek

220 7.217 2.178 4.000 6.565 220

b.k. luifel +5.136

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+6.351

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+9.442

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+12.502

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+15.562

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+18.622

b.k. dakrand
+20.869

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+21.682

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+24.930

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+27.990

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+31.050

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+34.110

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+37.170

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+40.230

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+43.290

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+46.350

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+49.410

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+52.470

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+55.530

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+58.590

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+61.650

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+64.710

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+67.770

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+70.830

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+73.890

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+76.950

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+80.010

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+83.070

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+86.130

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+89.190

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+92.250

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+95.310

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+98.370

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+101.430

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+104.490

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+107.550

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+110.610

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+113.670

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+116.730

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+119.790

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+122.850

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+125.910

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+128.970

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+132.030

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+135.090

b.k. dakrand
+149.830

b.k. installatieruimte
+153.100

+20.630

20.400

aangepast ontwerp gevel aangepast ontwerp gevel

< Maatvoering totaal
< Maatvoering stramien

1 431 3 42' 5
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- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 van Bouwbesluit 2012
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ratten en muizen), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757

Algemeen bouwbesluit

Rapporten
Brandveiligheid cf. rapport:
- R045900aa.00001.bk_04_001_brandveiligheid
woontoren.pdf
Bouwfysica en Akoestiek cf. rapport:
- R045900aa.00002.jw_04_001_vergunningaanvraag
bouwfysica en akoestiek.pdf

Constructie cf. berekeningen en tekeningen :
- adviseur IMD
- BA.0100V t/m BA.5020V (Tekeningen volgens
tekeningenlijst 4136)
- DO 01 t/m 06 (Rapportten volgens documentenlijst
4136)

Woningscheidend - MS 205mm
2x12.5mm gipsplaat
2x60mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Deur zelfsluitend

Legenda - Bouwkundig
Wanden

I.h.w.g.constructief beton

Prefab beton

Kalkzandsteen- 100/150/300mm

Woningen / gemeenschappelijke
verkeersruimte
2x12.5mm gipsplaat
75mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Wanden tussen verblijfsruimten- MS 100mm
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Hemelwaterafvoer

Roilering toilet Luchtkanalen

Warmte Koude opslag

Meterkast Entree woning

Wasmachine / droger

Legenda - Brandveiligheid

60 min WBDBO
30 min WBDBO

Rookmelder

Noodverlichting

Brandweerliȅ Brandweer telefoon
30 min WBDBO

60 min WBDBO

Droge blusleiding

Handmelder

Brandslang haspel
Vluchtroute aanduiding

Brandmeldcentrale

Geen leidingwerk in woningscheidende wanden. Daar waar nodig wordt voorzetwand geplaatst

RENVOOI

Symbolen - algemeen

Schachten WKO en MK - MS 70mm
12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
12.5mm gipsplaat

Schachten in woning - 100mm MS
2x12.5mm gipsplaat
40mm minerale wol
2x12.5mm gipsplaat

Vloeren
*

- 50mm Anhydriet
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton
- 175mm Houtwolplaat
plafondisolatie Heraklith

- 60mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
- 30mm Isolatie
- 225/260mm i.h.w.g.constructief beton

- 30mm Tegels op tegeldragers / grindlaag
- Dakafschotisolatie, Kingspan Therma TT46 FM
- 100mm Isolatie, Kingspan Therma TR26FM
- 260mm i.h.w.g.beton / kanaalplaatvloer

- Tegels op tegeldragers
- 16mm/m dakafschot, 45mm/107mm isolatie
- 160mm dakisolatie
- 260/300mm i.h.w.g.beton225mm 260mm 260mm 300mm

Rc=4,65 m2K/W Rc=6 m2K/W

Rc=7,25 m2K/W

Brandonderbreking
Minerale wol 120mm

120 min WBDBO

mk

A0+ [841x1782]

PROJECTNAAM

Baantoren

TEKENINGNUMMER

OV.303
ONDERWERP

DATUM

OPDRACHTGEVER

RED Company

FASE STATUS

PROJECTNUMMER : 1559 SCHAAL : 1:100FORMAAT :

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Omgevingsvergunning

WWW.POWERHOUSE-COMPANY.COM
OFFICE@POWERHOUSE-COMPANY.COM

WESTERLAAN 17
3016 CK ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
+31 10 404 67 89

Westgevel

KADASTRAAL BEKEND

GEMEENTE: Rotterdam
SECTIE: -
KAVEL: - 
OPP KAVEL: -

PEILMAAT
PEIL=0 is 1,30M+NAP

N

16/11/2018 DEFINITIEF
WIJZIGINGSDATUM GEMARKEERD VERSIE

24/05/2019 01

F E D C AB

 24
-05

-19

±0
Begane grond

±0
Begane grond

+3.050
Mezzanine

+3.050
Mezzanine

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+5.300
1e verdieping | Vierspan & consulaat

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+8.360
2e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+11.420
3e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+14.480
4e verdieping | Zesspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+17.540
5e verdieping | Vierspan & driespan laagbouw

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+20.600
6e verdieping | Zesspan [Dakterras]

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+23.660
7e verdieping | Vijfspan toren | Overgang

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+26.720
8e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+29.780
9e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+32.840
10e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+35.900
11e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+38.960
12e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+42.020
13e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+45.080
14e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+48.140
15e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+51.200
16e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+54.260
17e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+57.320
18e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+60.380
19e verdieping | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+63.440
20e verdieping - DRIE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+66.500
21e verdieping - TWEE LIFTEN | Vijfspan toren

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+69.560
22e verdieping | Vierspan toren | Overgang

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+72.620
23e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+75.680
24e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+78.740
25e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+81.800
26e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+84.860
27e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+87.920
28e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+90.980
29e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+94.040
30e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+97.100
31e verdieping | Vierspan toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+100.160
32e verdieping - AFWIJKEND PENANT DIKTE | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+103.220
33e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+106.280
34e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+109.340
35e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+112.400
36e verdieping | Vierspan+ toren

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+115.460
37e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+118.520
38e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+121.580
39e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+124.640
40e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+127.700
41e verdieping | Driespan+

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+130.760
42e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+133.820
43e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+136.880
44e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+139.940
45e verdieping | Tweespan

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+143.000
46e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+146.060
47e verdieping | Penthouse

+149.120
48e verdieping | Techniek

+149.120
48e verdieping | Techniek

b.k. tussendorpel
+2.650

b.k. luifel
+5.134

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+6.351

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+9.442

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+12.502

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+15.562

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+18.622

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+21.682

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+24.930

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+27.990

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+31.050

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+34.110

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+37.170

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+40.230

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+43.290

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+46.350

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+49.410

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+52.470

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+55.530

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+58.590

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+61.650

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+64.710

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+67.770

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+70.830

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+73.890

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+76.950

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+80.010

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+83.070

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+86.130

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+89.190

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+92.250

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+95.310

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+98.370

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+101.317

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+104.490

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+107.550

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+110.610

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+113.670

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+116.730

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+119.790

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+122.850

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+125.910

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+128.970

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+132.030

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+135.090

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+138.185

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+141.245

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+144.305

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+147.365

b.k. dakrand
+149.830

b.k. installatieruimte
+153.100

b.k. dakrand
+20.869

b.k. hekwerk
[1.200+ b.k. vl.]

+21.830

220 7.905 6.700 7.905 7.391 7.771 405
975 2.640 1.720 4.820 2.640 2.180 2.640 1.720 2.640 16.322

37.892

aangepast ontwerp gevel

< Maatvoering totaal
< Maatvoering stramien
< Maatvoering kozijnen

NoodoverstortNoodoverstort

entree Casa
da Cultura

entree Consulaat
Kaap Verdie

entree fietsenstalling
+ vluchtgang

vluchtgang

Reservering signing

 24-05-19

 24-05-19

 24-05-19

F E D C AB
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