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Kromwijker Wetering

waterkeringszone

Algemeen h.w.a. en v.w.a.
- Afvoertrechters uitvoeren in pluvia en v.z.v. bladvanger
  Plakplaten 10mm verdiept inplakken 
- Noodsignalering opnemen in dakranden, uitvoeren in RVS
- Inpandige h.w.a. en d.w.a. leidingen isoleren 
- Ontstoppingsstukken toepassen bij geveldoorvoeren, op de perceelgrens 
  en als eindstukken van leidingtrajecten. Alle ontstoppingsstukken 
  voorzien van PVC Eindstuk + schroefdeksel
- Controleputten toepassen op de perceelgrens,  uitvoeren in pvc
- Voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en fecaliën 
  uitvoeren conform NEN 3215
- Voorzieningen voor de opvang en afvoer van hemelwater  
  of een samengevoegde voorziening  uitvoeren conform 
  NEN 3215, diameter hwa n.t.b. (pluvia systeem).
- Exacte afmetingen en leidingverloop in overleg met installateur

schaal:

datum:

formaat:

laatste wijz.

dossier:

tekening:

RDG ontwerp & advies
Tjalk 17c            2411 NZ        Bodegraven

tel: 0172 611878
info@rdgontwerp.nl    www.rdgontwerp.nl
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