
 

 
 
Geachte , 
 
Op 21 maart 2019 en 29 juni 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de activiteiten 
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en Bouwen op de locatie Kop van de Beer, 
nabij de Markweg te Rotterdam, kadastraal bekend RTD10 AM 788 G. 
 
Het betreft het bouwen van een fabriek met kantoor, weegbrug, zonnepark en portiersgebouw. 
 
Gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze 
beschikking en gelet op het gestelde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
wordt besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een fabriek met 
kantoor, weegbrug, zonnepark en portiersgebouw op de locatie Kop van de beer, nabij de 
Markweg te Rotterdam, kadastraal bekend RTD10 AM 788 G voor de volgende activiteiten: 

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  

- Bouwen 

 

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, 
namens deze, 
concerndirecteur Stadsontwikkeling, 
voor deze, 
 

 
C.A.M. Schreuder, 
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht 
*Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 

 
Start en gereedmelding werkzaamheden 

Voordat u start met de werkzaamheden moet zijn voldaan aan de verderop genoemde 
voorschriften in deze vergunning. U moet de start van de werkzaamheden uiterlijk twee dagen 
voordat u begint aan ons melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier ‘Aanvang 
Bouwwerkzaamheden’. Voor de gereedmelding van de werkzaamheden kunt u gebruik maken 
van het formulier ‘Gereedmelding Bouwwerkzaamheden’. De formulieren worden ingediend 
via www.omgevingsloket.nl onder vermelding van ‘Aanvang bouwwerkzaamheden’ en 
‘Gereedmelding Bouwwerkzaamheden’. Alle later aan te leveren stukken dienen eveneens via 
het omgevingsloket te worden aangeboden. 

Onder het kopje Rechtsmiddelen onderaan dit document leest u hoe u bezwaar kunt maken 
tegen dit besluit.  
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https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvangBouwwerkzaamheden.pdf
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvangBouwwerkzaamheden.pdf
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/gereedmeldingBouwwerkzaamheden.pdf
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.rotterdam.nl/
mailto:bwt-vergunningen@rotterdam.nl
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Procedurele overwegingen 

Project 

Uit de aanvraag en de ingediende stukken blijkt dat het de bedoeling is een fabriek met 
kantoorgebouw, weegbrug en portiersloge te realiseren op de locatie ‘Kop van de Beer’, nabij 
de Markweg te Europoort-Rotterdam. Het perceel is kadastraal bekend RTD10 AM 788 G. 
 
Op tekening zijn nog enkele bouwwerken indicatief aangegeven. Deze bouwwerken maken 
geen onderdeel uit van deze beschikking en worden op een later moment aangevraagd en 
gerealiseerd. 
 
Aanvullende gegevens 

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende gegevens op te vragen. 
(Grondslag: Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5) 
 
Op 9 juli 2019 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 19 juli 2019 
ontvangen.  
 
Ontvankelijkheid 

Naar het oordeel van Bouw- en Woningtoezicht zijn er voldoende gegevens en bescheiden 
overlegd, waardoor aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de 
indieningsvereisten. (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.8, Besluit omgevingsrecht 

paragraaf 4.2 en de Ministeriele regeling omgevingsrecht)  

Activiteit Bouwen 

Overwegingen 

De aanvraag is voor wat betreft de activiteit bouwen getoetst aan de van toepassing zijnde 
beoordelingscriteria. (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.10) 
 

Bestemmingsplan 

De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft is gelegen in het bestemmingsplan 
“Europoort en Landtong” en heeft hierin de bestemmingen “Bedrijf-1” (artikel 3), Water (artikel 
43) en dubbelbestemming ”Waarde-Archeologie -1” (artikel 49). Uw aanvraag is in strijd met 
de regels van het bestemmingsplan. Hierop wordt verderop in dit besluit ingegaan onder het 
kopje ‘Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. 
 

Bouwverordening Rotterdam 2010 (Bodem) 

Op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport en het advies daarover van de 
Milieudienst Rijnmond, DCMR Bodem, hebben wij geen vermoeden dat er sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming.  
 
Bij de aanvraag is het stuk ‘281-000 DIP202-002 RAP bodemonderzoek.pdf’, d.d. 19 juli 2019 
met kenmerk 3419484 ingediend en beoordeeld door de Milieudienst Rijnmond, DCMR 
Bodem. De DCMR heeft aangegeven dat de bodem op de locatie geschikt is voor het beoogde 
gebruik. (Grondslag: artikel 2.1.5, eerste en vijfde lid, van de Bouwverordening Rotterdam 2010 en artikel 2.4 en 

artikel 2.7, derde lid, van de Regeling omgevingsrecht) 
 

Advies van de commissie voor Welstand en Monumenten 

De locatie van de aanvraag ligt in een gebied waar geen redelijke eisen van welstand gelden 
volgens de laatst vastgestelde Koepelnota Welstand Rotterdam. 
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Bouwbesluit 2012 

Uw aanvraag is getoetst aan het Bouwbesluit (nieuwbouwniveau). Uw aanvraag voldoet voor 
wat betreft beperking van uitbreiding van brand niet aan de eis gesteld in de artikelen 2.82 en 
2.83 van het Bouwbesluit omdat in dit hoofdstuk van het Bouwbesluit voor deze 
gebruiksfunctie voorschrijft dat een brandcompartiment geen groter gebruiksoppervlakte heeft 
als de in de tabel 2.81 aangegeven grenswaarde. 
 
Door het toepassen van het reken- en beslismodel uit de NEN6079 (bijlage C, d.d. 31 oktober 
2019 van de brandveiligheid rapport d.d. 11 november 2019) (waarbij invulling is gegeven aan 
het maatregelenpakket door toepassen van een VBB-systeem- automatisch 
sprinklerinstallatie), wordt een mate van beheersbaarheid geboden die wordt gezien als 
gelijkwaardig aan de oorspronkelijke prestatie-eis. Aan deze gelijkwaardigheid zijn aantal 
voorwoorden verbonden (zoals een toezichtarrangement (frequentie 1x per 3 jaar) en alle 
ander maatregelen opgenomen in de rapport). De technisch uitwerking van de 
sprinklerinstallatie en de gasblusinstallatie worden uitgewerkt in een UPD. Diverse ruimten 

worden uitgevoerd met een blusgasinstallatie t.b.v. schadebeperking (zoals aangegeven in Bijlage D van 
de brandveiligheid rapport d.d. 11 november 2019). (Grondslag: Bouwbesluit 2012: artikel 2.83 (prestatie-eis) 

en artikel 1.3 (gelijkwaardigheid))   
 
Het bouwplan voldoet v.w.b. sterkte bij brand (tijdsduur bezwijken) niet aan de eisen als 
gesteld in artikel 2.10 van het Bouwbesluit. Wij geven in dit geval toepassing aan artikel 1.3 
van het Bouwbesluit, omdat het gebouw geheel wordt voorzien van een sprinklerinstallatie met 
verhoogde betrouwbaarheid welke een beschermde werking van constructie brand biedt 
(gedurende 30 minuten) die als gelijkwaardig is beoordeeld aan het beoogde in het genoemde 
artikel.  
De constructie in de ruimte waar de brand verondersteld wordt mag niet vroegtijdig bezwijken, 
althans het bezwijken mag niet ten gevolge hebben dat de beschermde vluchtroute ook 
bezwijkt. De automatische sprinklerinstallatie dient dusdanig ontworpen te worden dat de 
staalconstructie van de vluchttrappenhuizen voor de duur van tenminste 30 minuten wordt 
beschermd. De technisch uitwerking van deze sprinklerbescherming van de staalconstructie 
zal in het UPD-Sprinkler worden opgenomen. (Grondslag: Bouwbesluit 2012: artikel 2.10 (prestatie-eis) en 

artikel 1.3 (gelijkwaardigheid))   
 
Uw aanvraag voldoet voor wat betreft de loopafstanden niet aan de eis gesteld in artikel 2.102 
(afdeling 2.12) van het Bouwbesluit. Zoals bij de kantoorruimte en de fabriek (filling and 
packing, processing area en entresol).  
Door het toepassen van het reken- vultijdenmodel op basis van de NEN6060 (Voor de fabriek 
maatregelpakket A en voor het kantoor maatregelpakket E met Quick response 
sprinklersysteem) en het vultijden model van TNO, uitgewerkt in hoofdstuk 4.6 en de bijlage B 
vultijdenmodel d.d. 11 november 2019 van het brandveiligheidrapport d.d. 11 november 2019, 
wordt een mate van beheersbaarheid geboden die wordt gezien als gelijkwaardig aan de 
oorspronkelijke prestatie-eis. Hiermee is naar ons oordeel op voldoende mate 
(gelijkwaardigheid) invulling gegeven aan deze eis. Als gevolg hiervan verbinden wij aan deze 
vergunning alle maatregelen genoemd in het brandveiligheidrapport d.d. 11 november 2019 
als voorwaarden. (Grondslag: Bouwbesluit 2012: artikel 2.102 (prestatie-eis) en artikel 1.3 (gelijkwaardigheid)).   

 
Uw aanvraag voldoet voor wat betreft de brandslanghaspel niet aan de eis gesteld in 
artikel 6.28 van het Bouwbesluit. 
In verband met de beperkte bereikbaarheid van brandslanghaspels in ruimte B.00.31 
van de fabriek, zijn de brandslanghaspels in bepaalde gedeelten van deze ruimten niet 
wenselijk. En daarom voldoen ze ook niet aan gestelde eisen van het bouwbesluit. 
Wij geven in dit geval toepassing aan artikel 1.3 van het Bouwbesluit, omdat de aanvrager 
heeft hier gekozen voor haspelkarren met een aantal maatregelen en voorwaarden, deze zijn 
in het bouwplan opgenomen in het hoofdstuk 4.7.4 en de bijlage E van de brandveiligheid 
rapport d.d. 11 november 2019. Hiermee is naar ons oordeel op voldoende mate 
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(gelijkwaardigheid) invulling gegeven aan deze eis. Als gevolg hiervan verbinden wij aan deze 
vergunning alle maatregelen genoemd in deze rapport als voorwaarden. (Grondslag: Bouwbesluit 

2012: artikel 6.28 (prestatie-eis) en artikel 1.3 (gelijkwaardigheid)).   
 
Voorschriften activiteit Bouwen 

Voor de activiteit Bouwen worden aan deze omgevingsvergunning de volgende voorschriften 
verbonden (Grondslag artikel 2.7 van de Ministeriele regeling omgevingsrecht): 
 
1. De in rood aangebrachte correcties op de tekeningen geven aan hoe het plan moet 

worden uitgevoerd zodat wordt voldaan aan de bouwregelgeving. 
 
2. Aanvullende gegevens moeten uiterlijk drie weken voor de start van de werkzaamheden 

aan ons ter goedkeuring worden aangeboden via www.omgevingsloket.nl. U kunt pas 
beginnen met de werkzaamheden als u heeft voldaan aan alle voorschriften en de 
aanvullende gegevens door ons zijn goedgekeurd. 

 
U moet nog de volgende gegevens indienen.  
 
Voor wat betreft de bouwplaats: 
- het veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012, conform de 

landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-
bouw-en-sloopveiligheid); 

- de bijzondere tijdelijke constructies. 
 

Voor wat betreft de constructie: 
- een grondonderzoeksrapport en grondmechanisch advies t.b.v. de fundering; 
- een controleberekening van de bestaande constructie ter plaatse van de wijzigingen; 
- de gewichts- en stabiliteitsberekening; 
- de toe te passen palen en het palenplan; 
- de constructies van beton; 
- de constructies van metaal; 
- de constructies van hout; 
- de constructies van steenachtig materiaal; 
- de constructies van glas (inclusief voorgeschreven beproeving); 
- de constructies van geprefabriceerde elementen één en ander met inbegrip van 

bevestigingsmiddelen en (eventuele) hijsvoorzieningen; 
- De aanrijdbeveiligingen. 
 
Voor wat betreft de brandpreventieve aspecten: 
- Ontruimingsalarminstallatie (inclusief het PvE); 
- Brandmeldinstallatie (inclusief het PvE); 
- Droge blusleiding(en) (met capaciteitsberekening); 
- Luchtbehandelingsinstallatie; 
- Tekening met alle vluchtwegaanduidingen; 
- Sprinklerinstallatie UPD; 
- Gasblusinstallatie UPD; 
- Gegevens van de blushaspelkarren; 
- Bovengrondse brandkranen (inclusief capaciteitsberekening en afnametest): 
- Tekeningen en berekeningen van de definitieve locatie en aantallen brandhydranten 

incl. capaciteiten; 
- Opstelplaats voor brandweervoertuigen;  
- Tekening met de brandweeringang(en). Deze dient nog ter goedkeuring ingediend te 

worden bij het bevoegde gezag; 

http://www.omgevingsloket.nl/
https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid
https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid
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- Certificaten van puien, deuren en bouwdelen waarvoor eisen ten aanzien van de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag gelden, te weten: 30 minuten WRD, 
30 minuten WBDBO en 60 minuten WBDBO; 

- Brandwerendheid voor de bouwconstructie, waarvoor een tijdsduur geldt met 
betrekking tot bezwijken. Invulling in UPD sprinklerbescherming van de 
staalconstructie 

- De op basis van de verleende gelijkwaardigheid aan te tonen gegevens, waar dit 
nodig is volgens brandveiligheidrapport en de gelijkwaardigheid. 

 
3. Het aan te leveren uitgangspuntendocument (UPD) moet als uitzondering op de hierboven 

gestelde termijn uiterlijk 8 weken van tevoren aan ons worden aangeboden via 
www.omgevingsloket.nl.  
 

4. U moet bovengrondse brandkranen laten aanbrengen. De voorziening moet op het 
drinkwaterleidingnet zijn aangesloten (of gelijkwaardig). 
De definitieve locatie en aantallen brandhydranten inclusief capaciteiten, de opstelplaats 
en de brandweeringangen dienen in overleg met de Brandpreventie en de veiligheidsregio 
nader bepaald te worden. 
U mag het gebouw pas in gebruik nemen als de voorziening in staat is om de afgesproken 
capaciteit met een (aangetoonde) dynamische overdruk van 100kPa te leveren. De 
voorziening moet voldoen aan hoofdstuk 5 van het handboek Brandbeveiligingsinstallaties’ 
van Brandweer Nederland (voormalige Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding). 
 

5. Indien er ruimten worden gecreëerd waar vanuit de uitgang van deze ruimte slechts in één 
richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor 
die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en 
ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met 
ruimtebewaking. 

 
6. Het gebouw moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie. De omvang van de 

bewaking van de brandmeldinstallatie moet voldoen aan: 
 
Kantoor: 
- gedeeltelijke bewaking zonder doormelding; 
- ruimte bewaking met automatische melders (voor de doodlopende einden); 
- niet automatische bewaking ZONDER doormelding; 
 
Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de brandmeldinstallatie zijn voorzien van 
een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Brandbeveiliging. 

 
Fabriek: 
- niet automatische bewaking ZONDER doormelding; 
 
Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de brandmeldinstallatie zijn voorzien van 
een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Brandbeveiliging. 
Let op: er is een doormelding vereist op basis van de sprinkler-norm. 

 

7. De ontruimingsalarminstallatie moet zijn van het type B - LUID. Voordat u het gebouw in 
gebruik neemt moet de installatie door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond/ 
Regionale Brandweer met positief resultaat zijn getest. 

 

http://www.omgevingsloket.nl/
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8. Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de sprinklerinstallatie zijn voorzien van een 
geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Brandbeveiliging. 
 

9. Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de gasblusinstallatie zijn voorzien van een 
geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Brandbeveiliging. 

 
10. De op tekening (alle vluchtdeuren) met ‘V’, ‘P’ en/ of ‘E’ aangegeven deuren moeten over 

de minimaal vereiste breedte kunnen worden geopend zonder dat gebruik moet worden 
gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp. (V= vluchtdeur; P= paniekdeur voorzien 
van panieksluiting; E= deur voorzien van automatische bediening).  
De deuren moeten in de aangegeven richting draaien. 

 
11. De verlichting van de op tekening met ANV aangegeven ruimten moeten zijn aangesloten 

op een voorziening voor noodstroom. Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de 
noodverlichtingsinstallatie zijn getest middels een lichtsterktemeting. Van deze meting 
moet een rapportage worden opgesteld. Deze rapportage moet aan ons worden 
aangeboden via www.omgevingsloket.nl. 
 

12. De op tekening aangegeven vluchtwegaanduiding geeft de minimaal vereiste 
vluchtwegaanduidingen weer op basis van de bouwkundige aspecten van het gebouw. Het 
gebruik van het gebouw en de daarbij behorende nadere inrichting kan leiden tot nader 
vereiste aan te brengen vluchtwegaanduidingen. 
Vluchtwegaanduidingen in de met ANV aangegeven ruimten moeten zijn aangesloten op 
een voorziening voor noodstroom. 
 

13. De op tekening aangegeven brandslanghaspels mogen een maximale lengte hebben van 
30 meter en moeten een inwendige diameter hebben van 19 mm. De brandslanghaspels 
moeten op het drinkwaterleidingnet worden aangesloten en tegen vorst zijn beschermd. 
De op tekening aangegeven brandslanghaspels en de Haspelkarren moeten voldoen aan 
NEN-EN 671. 

 
14. Het pand moet worden voorzien van draagbare handblusmiddelen conform de NEN 4001. 
 

Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

 
Toets aan het bestemmingsplan 
 
De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft is gelegen in het bestemmingsplan 
“Europoort en Landtong”. De locatie heeft hierin de bestemming Bedrijf-1. Het plan is hiermee 
in strijd omdat volgens artikel 3.1 van de bij dit bestemmingsplan behorende regels ter plaatse 
niet een productie- en expeditiecomplex voor plantaardige sappen (voor menselijke 
consumptie) is toegestaan. Verder is het plan in strijd met artikel 43 van de bij het 
bestemmingsplan behorende regels omdat in de bestemming “Water” geen bouwwerken (ten 
behoeve van bedrijven) zijn toegestaan.  
Het plan heeft geen gevolgen voor de (dubbel)bestemming Waarde-Archeologie-1. 
 
Procedure afwijken van het bestemmingsplan  
 
Om het plan mogelijk te maken dient een afwijking te worden toegestaan met toepassing van 
artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

http://www.omgevingsloket.nl/
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Aan het plan kan medewerking worden verleend, omdat het nu voorgestane bedrijf aansluit bij 
de koers voor de Rotterdamse haven waarbij ook nieuwe industrieën (anders dan fossiele 
grondstoffen) geaccommodeerd worden. Daarnaast is dit een wenselijke ontwikkeling gezien 
de toepassing van uitgebreide duurzaamheidsmaatregelen bij het bedrijf. 
Voor de bestemming 'Water' geldt dat hier oorspronkelijk water bedoeld was, maar dat hier 
feitelijk geen water aanwezig is en dat er ter plaatse ook geen aanleiding meer is om water 
aan te leggen. Feitelijk is hier al land aanwezig dat, na ophoging, als onderdeel van het 
bedrijfsperceel gebruikt kan worden. 
 
Voor dit plan bestaat een goede ruimtelijke onderbouwing die wordt onderschreven en die deel 
uitmaakt van dit besluit.  
 
Op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), wordt de 
omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het 
project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd heeft verklaard dat hij daartegen 
geen bedenkingen heeft. Volgens artikel 6.5, lid 3 Bro kan de gemeenteraad categorieën van 
gevallen aanwijzen waarin deze verklaring niet is vereist. Op 23 juni 2011 heeft de 
gemeenteraad een zogenoemde “algemene verklaring van geen bedenkingen” afgegeven. Uw 
aanvraag valt onder categorie 2 (Projecten in het kader van duurzame energie) van deze 
algemene verklaring van geen bedenkingen.  
 
Om medewerking te verlenen, zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Wabo, is het verzoek om 
afwijking van het bestemmingsplan met het ontwerp van de omgevingsvergunning en de 
bijbehorende stukken, volgens artikel 3.10, eerste lid, onder a, van genoemde wet van 15 
november 2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage gelegd. 
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Besluit 
Gelet op vorenstaande wordt u omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang 
met: 

• artikel 2.1, eerste lid, sub a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de 

activiteit bouwen; 

• artikel 2.1, eerste lid, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de 

activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 
tot het uitvoeren van het bovenomschreven plan overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
bescheiden.   
 
De aanvraag en bijbehorende bijlagen maken onderdeel van deze vergunning. 
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Documenten behorend bij dit besluit 

De aanvraag is voor de activiteit bouwen beoordeeld op basis van de onderstaande stukken. 
Enkel de documenten met correcties worden als bijlage bij dit besluit toegezonden. Vanwege 
de bestandsgrootte wordt dit gedaan via een aparte verzendservice. Hiervan ontvangt u een 
aparte downloadlink. 
 

 
 

Bestandsnaam Docnum Correcties

1018-0481-001_21_KR02.pdf 3405241

1018-0481-001_31.R01V1.0.pdf 3405242

1018-0481-001_31.R02.pdf 3405243

Innocent_EPC toets kantoorgebouw_20190613_v2.0.pdf 3405255

M19 283.801.Gelijkwaardigheid thermische isolatie BG vloer.pdf 3405258

M19 283.802.Koudebrugbeoordeling.pdf 3405259

TF_0_PE_ARC_VAA_FIN_23000_20190718.pdf (situatietekening) 3419427

TF_0_PE_ARC_VAA_FIN_23900_20190718.pdf (situatietekening 3D) 3419428

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23120_20190718.pdf (kantoor dak) 3419432

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23150_20190718.pdf (kantoor BVO) 3419433

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23151_20190718.pdf (kantoor GO) 3419434

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23152_20190718.pdf (kantoor verblijfsgebieden) 3419435

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23153_20190718.pdf (kantoor gebruiksfuncties) 3419436

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23154_20190718.pdf (kantoor toegankelijkheidssector) 3419437

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23200_20190718.pdf (kantoor gevels) 3419438

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23400_20190718.pdf (kantoor details) 3419440

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23130_20190718.pdf (fabriek dak) 3419452

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23150_20190718.pdf (fabriek BVO) 3419453

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23151_20190718.pdf (fabriek GO) 3419454

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23152_20190718.pdf (fabriek verblijfsgebieden) 3419455

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23153_20190718.pdf (fabriek gebruiksfuncties) 3419456

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23154_20190718.pdf (fabriek toegankelijkheidssector) 3419457

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23200_20190718.pdf (fabriek gevels) 3419458

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23210_20190718.pdf (fabriek gevels) 3419459

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23400_20190718.pdf (fabriek details) 3419462

TF_0_PE_ARC_VAA_FIN_BOUWBESLUIT_20190718.pdf 3419474

10361-TF-0-PE-STR-ARO-FIN-RP-01 v1.1.pdf (constructie uitgangspuntendocument) 3419476

10361-TF-0-PE-STR-N-00-200-B.pdf (constructie begane grond totaal) 3419477

10361-TF-0-PE-STR-N-01-200-B.pdf (constructie eerste verdieping) 3419478

10361-TF-0-PE-STR-N-02-200-B.pdf (constructie tweede verdieping) 3419479

10361-TF-0-PE-STR-N-03-200-B.pdf (constructie derde verdieping) 3419480

10361-TF-0-PE-STR-N-04-200-B.pdf (constructie dak) 3419481

10361-TF-0-PE-STR-N-X-100-B.pdf (constructie palenplan) 3419482

MPG-office part - 20190718 - v1.0.pdf 3419483

281-000 DIP202-002 RAP bodemonderzoek.pdf 3419484

TF_0_PE_ARC_VAA_FIN_PBV_Fresh Trading-20191111 + BPC 3494280 X

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23100_20190718 + BPC 3494282 X

TF_A_PE_ARC_VAA_FIN_23110_20190718 + BPC 3494288 X

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23101_20190718 + BPC 3494290 X

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23102_20190718 + BPC 3494292 X

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23111_20190718 + BPC 3494293 X

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23112_20190718 + BPC 3494296 X

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23121_20190718 + BPC 3494297 X

TF_B_PE_ARC_VAA_FIN_23122_20190718 + BPC 3494298 X

TF_C_PE_ARC_VAA_FIN_23100_20190718 + BPC 3494300 X

TF_G_PE_ARC_VAA_FIN_23100_20190718 + BPC 3494301 X

TF_G_PE_ARC_VAA_FIN_23200_20190718 + BPC 3494302 X
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Bij deze omgevingsvergunning liggen tevens de volgende stukken ter inzage: 
 
Ruimtelijke onderbouwing 28-10-2019 met bijlagen te weten: 

• Verkennend Flora- en Faunaonderzoek   

• Akoestisch onderzoek d.d. 25 september 2019 

• Nbw-vergunning 2013 

• Effectbeoordeling stikstofdepositie 2013 

• Passende beoordeling 2013 

• Bodemonderzoek 

• Onderzoek stikstofdepositie 
 
 
Opmerkingen 

Voor het in gebruik nemen van het bouwwerk moet u op basis van artikel 1.18 van het 
Bouwbesluit 2012 minimaal vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik een 
melding brandveilig gebruik indienen via www.omgevingsloket.nl. 
 
Indien er bij de bouwwerkzaamheden beschermde soorten als bedoeld in de Wet 
natuurbescherming worden aangetroffen moet u dit melden bij het bevoegd gezag.  
 
  

http://www.omgevingsloket.nl/
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Juridische bijsluiter 
 
Procedure 
Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Het plan is 
daarom met het ontwerp van dit besluit en de bijbehorende stukken van 15 november 2019 tot 
en met 27 december 2019 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen 
ingediend. 
 
Inwerkingtreding besluit 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij een 
voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt 
dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (Grondslag: Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder b) 
 
Rechtsmiddelen 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de eerste dag van de terinzagelegging van dit 
besluit een beroepschrift indienen. U kunt alleen beroep aantekenen als u op tijd tegen het 
ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht, of als u aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet 
in staat bent geweest. 
 
U moet het beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
 
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u beroep heeft ingesteld 
tegen de omgevingsvergunning, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
hiervoor genoemde rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
 
  
 




