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3 014 400  ( 770039 )
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3 014 400 (LS-Kast 770039)Veldwaarde Zekeringswaarde Groepsnummer Railwaarde3 Zekering verwijderen 770123 OPEN

9 024 785 (HERENGRACHT 119)Veldwaarde Zekeringswaarde Groepsnummer Railwaarde1 250 gFF 770123 DICHT

2 160 gFF
03NE31 (wordt
uiteindelijk een

rechtstreekse richting
voor GV)

DICHT

| |

HERENGRACHT 119 9 024 785

NTL: VM 770123
NTL: AM 770123 A NTL: 4x150 AL 770123

 NTL: MB 110 HDPE Buis
 NTL: 4x150 AL 03NE31
Z NTL: MB 110 HDPE Buis

A NTL: 4x150 AL 03NE31
Z NTL: 4x150 AL 770123

A NTL: 4x150 AL 770123
Z NTL: 4x150 AL 03NE31

I.V.M het plaatsen van een berg zand
tegen de gevel van het pand, zal de klant voor een
mantelbuis zorgenvan ongeveer 7-8 meter

NTL: Kabel op Rol

1/1

3 014 400 (LS-Kast 770039)
Veldwaarde Zekeringswaarde Groepsnummer Railwaarde

3 Zekering verwijderen 770123 OPEN

9 024 785 (HERENGRACHT 119)
Veldwaarde Zekeringswaarde Groepsnummer Railwaarde

1 250 gFF 770123 DICHT

2 160 gFF

03NE31 (wordt
uiteindelijk een

rechtstreekse richting
voor GV)

DICHT

HERENGRACHT 119 9 024 785

I.V.M het plaatsen van een berg zand
tegen de gevel van het pand, zal de klant voor een
mantelbuis zorgenvan ongeveer 7-8 meter

Blad nr:
Discipline

Beheerkaart

Engineer :

:Wijz. A

Wijz. C
Wijz. B

:
:

Gemeente:
Get. :

Regio:

Tel. nr :

Datum:

Datum:
Datum:

Datum:
Par.:

Par.:
Par.:

Case nr:

Status
Schaal

Datum
:

Formaat:

:
:
:

:

CS nr:

Wesley Meijer 06-38328072

Wesley Meijer 03-08-2020

E-LS

Randmeren,Veluwe,G&V - IPR

236829

1/1
3124738

A2

1:500

3-8-2020
Uitvoering

Gooise Meren

Herengracht 119, 1398 AE Muiden
Leggen laagspanningskabel

Verwijderen laagspanningskabel

Verklaring E & OVAarde

N

X
v

B
3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS 230V, 400V of 600V

10kV-, 50kV-. of 150kV-bed.

50kV

380kV
150kV

LS+OV of OV BBS  Buitenbedrijf te stellen

OTL  Om te leggen

NTV  Na te verleggen
TVV  Te vervangen

NTL/NTP  Nieuw te leggen/plaatsen

UTN  Uit te nemen

Eindsluiting

Mof

Aarde

MS Station

LS OV kast
LS kast

Bestaande lichtmastMantelbuis TVL  Te Verlaten
IBS  In bedrijf te stellen

MS Station met OV

Krimpdop
Nutsaansluiting
Kwelscherm
Kabel op rol

LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)

OW

N

Z

OW

N

Z
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