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NTP: MS-station met OV Osdorperweg 714 ATR 9 025 449

NTL: 4x150 AL 1533881 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30982

NTL: AM 1533881

NTL: Gestuurde bundelboring 160 PE 100 SDR 11
2x MS kabel en 1x LS kabel doortrekken

NTL: EM 1528292 INST164390  B4X50+6  T422 -> T422
NTL: EM 1533876 T422  B4X50+6  K7167 -> 30978
NTL: EM 1533873 K7452  B4X50+6  T422 -> 30979

NTL: VM 1528292 T1434 B95 ALK 30980/ K7452  B95ALK  K7451

NTL: VM 1528292 T1434 B95 ALK 30980/ V164390  B95ALK  K7452

NTL: AM 1533873 T422 B95 ALK   XX/ V164390  B95ALK  K7452/ V164390  B95ALK  K7452

NTL: EM 1533865 INST164390  B4X50 -> 30981

NTL: EM 1533881 T421  B4X50+6  T422 -> 30982

NTL: VM 1533876 T422 B95ALK K7167/ 9 025 449 B150ALK 30978

A Best: 4x95Al (VG-VMvK-sas) 1533876 / T422 B95ALK K7167
Z NTL: 4x150 AL 1533881 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30982

NTL: 4x150 AL 1533881 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30982

A Best: 4x50Cu (GPLK) 1533881 / (K)7452  B4X50+6  T421
Z Best: 4x50Cu (GPLK) 1533876 / INST164390  B4X50  K7167

A Best: MB
 Best: 4x50Cu (GPLK) 1533881 / T421  B4X50+6  T422
 Best: 4x50Cu (GPLK) 1533873 / K7452  B4X50+6  T422
Z Best: 4x50Cu (GPLK) 1533876 / T422  B4X50+6  K7167

NTL: 4x150 AL 03JK72 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30983

1/3
2/3

3/3

A

Z

A Z

A

Z

AZ

A Z

A
Z

A
Z

met overlengte op nwe. 150AI

2x MS kabel en 1x LS kabel doortrekken

overnemen 4x10cu op 150AI

A Best: 4x95Al (VG-VMvK-sas) 1533876 / T422 B95ALK K7167
Z NTL: 4x150 AL 1533881 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30982

NTL: 4x150 AL 1533881 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30982

A Best: 4x50Cu (GPLK) 1533881 / (K)7452  B4X50+6  T421
Z Best: 4x50Cu (GPLK) 1533876 / INST164390  B4X50  K7167

A Best: MB
 Best: 4x50Cu (GPLK) 1533881 / T421  B4X50+6  T422
 Best: 4x50Cu (GPLK) 1533873 / K7452  B4X50+6  T422
Z Best: 4x50Cu (GPLK) 1533876 / T422  B4X50+6  K7167

A UTN: 4x10Cu (VMvKhas) 1528278 / B4X10
 NTL: 4x150 AL 03JK72 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30983
Z Best: 3x1.5Cu (GPLK) 1528278 / B3X1.5

A UTN: 4x10Cu (VMvKhas) 1528278 / B4X10
Z NTL: 4x150 AL 03JK72 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30983

A UTN: 4x10Cu (VMvKhas) 1528278 / B4X10
Z NTL: 4x150 AL 03JK72 TNA/ 9 025 449 B150ALK   30983

Blad nr:
Discipline

Beheerkaart

Engineer :
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Schaal
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CS nr:

Michel Baas 06-52840129

Michel Baas 28-08-2020

E-LS

NHZ & Rijnland - IPZ

232087

2/3 A1

1:500

21-8-2020
Voorbereiding

Osdorperweg 740 e.o. 
Aanpassing MS- LS net

Verklaring E & OVAarde

N

X
v

B
3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS 230V, 400V of 600V

10kV-, 50kV-. of 150kV-bed.

50kV

380kV
150kV

LS+OV of OV BBS  Buitenbedrijf te stellen

OTL  Om te leggen

NTV  Na te verleggen
TVV  Te vervangen

NTL/NTP  Nieuw te leggen/plaatsen

UTN  Uit te nemen

Eindsluiting

Mof

Aarde

MS Station

LS OV kast
LS kast

Bestaande lichtmastMantelbuis TVL  Te Verlaten
IBS  In bedrijf te stellen

MS Station met OV

Krimpdop
Nutsaansluiting
Kwelscherm
Kabel op rol

LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)

OW

N

Z

OW

N

Z
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