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lockers

 sanitair heren
17,91 m2

 slaapkamer 12
15,81 m2

2 pers.

 slaapkamer 11
18,39 m2

2 pers.

 slaapkamer 10
12,40 m2

2 pers.

 slaapkamer 9
13,71 m2

2 pers.

 slaapkamer 8
13,71 m2

2 pers.

 slaapkamer 7
13,71 m2

2 pers.

 slaapkamer 6
13,71 m2

2 pers.

 slaapkamer 5
13,71 m2

2 pers.

 slaapkamer 4
13,71 m2

2 pers.

 gang
89,01 m2

 slaapkamer 2
13,97 m2

2 pers.

 Trappenhal
12,58 m2

 slaapkamer 3
13,27 m2

2 pers.

 slaapkamer 14
14,07 m2

2 pers.

 slaapkamer 1
13,86 m2

2 pers.

 slaapkamer 13
14,75 m2

2 pers.

NV
noodverlichting

nooduit met richtingaanduiding

solatube, hergebruik

solatube, in plafond

R E N V O O I

stapelbed, 10x

bed 12x op begane grond
bed 28x op verdieping

lockers 15 lockers, 600x400x600 mm

metal stud 100 mm / 125 mm

brandslanghaspel max. 30 m1.

paniekbalk, zonder sleutel te openen deur

paniekbeslag, zonder sleutel te openen deur

PB

Ps

30 minuten brandwerend, zelfsluitend

sub brandcompartiment 30 minuten brandwerend

60 minuten brandwerend, zelfsluitend

 brandcompartiment  60 minuten brandwerend

tegelwerk bestaand

deurdranger

deurkozijn bestaand

bestaand kozijn, sponning opdikken met hardhouten
latten 10x56 mm. De latten te verlijmen en vast te
schroeven 150 mm h.o.h.

*

d =  deur brandwerend, nieuw

Een logiesverblijf is gelegen in een beschermd subcompartiment,
voor de slaapruimten van de dagopvang is hier invulling aan gegeven.

Een logiesfunctie met een GO > 250 m2 heeft een gecombineerde
MIVA toilet en badkamer, voor de afmetingen van de ruimte wordt
gebruik gemaakt van het rechtens verkregen niveau

bestaande wand met aan 2 zijden 12,5 mm
gipskarton. tbv brandveiligheid

camera's

deurkozijn nieuw

d

ventilatie ruimten Winteropvang en slaapwacht, conform bestaand
niveau bestaande bouw.
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