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¯Formaat:  A4 Liggend
Datum:    14-01-2021
Schaal:

E-LS
Coördinaat linkeronderhoek:
Coördinaat rechterbovenhoek:

(91782.287,464574.720)
(91925.988,464668.098)1:500

Plaatsen 3fase meter TRAD.

Nieuwe BA aansluiting 4×16+as16 maken 
betreft 'directiekeet / project'.

(3×63A mespatronen)

Hoofdleiding - 301576
4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas)

Te maken boogzinker inc. 
aanleggen van een mantelbuis 
23 meter.

 Behoort bij beschikking van 
 Burgemeester en Wethouders 
 van Leiden

BV.  Z/21/3223883


