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NTP: MS-station Zaaijerplein 136 9 025 326

UTN: 10KV 3x240Al XLPE 282

UTN: 10KV 3x95Cu GPLK 282

NTL : MS VM  GPLK 282

NTL : MS GPLK 282

Best: 10KV 3x95Cu GPLK 282

NTL : 200 mm gestuurde boring
NTL : 200 mm gestuurde boring
NTL : 10kV 3x240 Al
NTL : 10kV 3x240Al

NTL: 10kV 3x240 AL

NTL: 10kV 3x240 AL

MS Richting Stud Huisvest Wassenaarseweg

MS Richting GV Albinusdreef 7

A NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z NTL: 10kV 1x240 AL

Provisorium (tijdelijk
e aansluiting) 400 k

VA

(eerste fase)

A NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z NTL: 10kV 1x240 AL

NTL: MS VM

NTL: MS VM

X=92670.526
Y=464937.596

X=92685.883
Y=464946.982

X=92683.858
Y=464951.991

A NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z NTL: 10kV 1x240 AL

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: 10kV 3x240 AL

X=92700.556
Y=464893.594

Inpandige ruimte (vaste aansluiting) (tweede fase)

Blad nr:
Discipline

Beheerkaart

Engineer :

:Wijz. A

Wijz. C
Wijz. B

:
:

Gemeente:
Get. :

Regio:

Tel. nr :

Datum:

Datum:
Datum:

Datum:
Par.:

Par.:
Par.:

Case nr:

Status
Schaal

Datum
:

Formaat:

:
:
:

:

CS nr:

Michael Kujawa 06-48206242

Michael Kujawa 02-02-2021

E-MS/G-LD/G-HD/Telecom

NHZ & Rijnland - IPZ

0239365

1/1
3126573

A3

1:500

11-11-2020
Voorbereiding

Leiden

NW AC5A BAS Zaaijerplein 136 Leiden

Verklaring E & OVAarde

N

X
v

B
3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS 230V, 400V of 600V

10kV-, 50kV-. of 150kV-bed.

50kV

380kV
150kV

LS+OV of OV BBS  Buitenbedrijf te stellen

OTL  Om te leggen

NTV  Na te verleggen
TVV  Te vervangen

NTL/NTP  Nieuw te leggen/plaatsen

UTN  Uit te nemen

Eindsluiting

Mof

Aarde

MS Station

LS OV kast
LS kast

Bestaande lichtmastMantelbuis TVL  Te Verlaten
IBS  In bedrijf te stellen

MS Station met OV

Krimpdop
Nutsaansluiting
Kwelscherm
Kabel op rol

LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)

OW

N

Z

laseq

laseq
Getypte tekst
Z20/3145205


