Detail E (doorsnede

voorgevel unit 109)

bestaande situatie

spouwmuurconstructie

houten verdiepingsvloer
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Detail D (doorsnede

voorgevel unit 109)

bestaande situatie
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Detail F (horizontaal detail voorgevel unit 109)

Detail E (doorsnede voorgevel unit 109)

nieuwe situatie

Opbouw vloerconstructie van 1e verdieping:

- bestaande houten vloerdelen.

- bestaande houten balklaag 71x196 mm h.o.h. 630 mm.

- houten tengelwerk met brandwerende beplating opgehangen aan bestaande houten balklaag.

brandwerende scheiding van 60 minuten WBDBO
(tussen begane grond en bovenwoningen)

in de nieuwe situatie t.p.v. de houten
verdiepingsvloer alle zichtbare bestaande
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Verlaagde plafondconstructie aanbrengen (min. totale spouw van 250 mm):
- houten balklaag 71x196 mm h.o.h. 600 mm ophangen aan bestaande stalen liggers (hoofddraagconstructie).
- dubbele gipsplaat (2x 12,5 mm dik) tegen onderzijde houten balklaag aanbrengen.
- in de spouw tussen de houten balken 150 mm dikke minerale wol aanbrengen.
- verlaagd systeemplafond 600x1200 mm ophangen aan houten balklaag.
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Detail D (doorsnede voorgevel unit 109)

nieuwe situatie

nieuwe natuursteen vensterbank
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nieuw aluminium kozijn kleur RAL 7040
voorzien van HR++ isolerende beglazing
(met minimale U-waarde van 2,2 W/m2K)

metselwerk reinigen/herstellen

bestaande situatie

Detail F (horizontaal detail voorgevel unit 109)

nieuwe situatie

Detail H (doorsnede voorgevel unit

109)

nieuwe situatie

Opbouw nieuwe houten platdakconstructie:

- bitumineuze dakbedekking

- 100 mm PU-dakisolatie (Rc=4,5 W/m2K) met dampremmende laag

- houten dakbeschot
- houten balklaag 71x246 mm h.o.h. 600 mm

- houten tengelwerk met brandwerende beplating WBDBO 60 min.
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Verlaagde plafondconstructie aanbrengen:
- houten balklaag 71x196 mm h.o.h. 600 mm ophangen aan nieuwe houten dakbalklaag.
- dubbele gipsplaat (2x 12,5 mm dik) tegen onderzijde houten balklaag aanbrengen.
- in de spouw tussen de houten balken 150 mm dikke minerale wol aanbrengen.
- verlaagd systeemplafond 600x1200 mm ophangen aan houten balklaag.
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nieuwe spouwmuurconstructie:
100 mm binnenmetselwerk

80 mm spouw-isolatie (Rc=3,5 W/m2K)
geventileerde luchtspouw

100 mm gevelmetselwerk (als bestaand)
voorzien van voegwerk (als bestaand)

nieuwe vloertegels
nieuwe cementdekvloer
nieuwe PS-combinatievloer (Rc=min. 2,5 W/m2K)

Detail G (doorsnede entree unit 109)

nieuwe situatie

nieuwe natuursteen vensterbank

nieuwe aluminium schuifdeuren kleur RAL
7040 voorzien van HR++ isolerende beglazing
(met minimale U-waarde van 2,2 W/m2K)
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nieuwe hardsteen dorpel

Detall

nieuw aluminium kozijn kleur RAL 7040
voorzien van HR++ isolerende beglazing
(met minimale U-waarde van 2,2 W/m2K)

J (horizontaal detaqil entree unit 109)

nieuwe situatie
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Detail K (doorsnede achtergevel unit 109)

nieuwe situatie
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