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1. Inleiding 

In opdracht van Real Estate Development Company heeft DGMR Bouw B.V. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de bedrijfslocatie van Janssen Biologics B.V. gelegen aan de 

Einsteinweg 101 op het Leiden Bio Science Park in Leiden. 

 

Aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen uitbreiding met een nieuw gebouw  

Office Janssen geprojecteerd aan de Emmy Noetherweg ongenummerd dat grenst aan het zuidelijk 

gelegen terreindeel van Office Janssen. Om dit mogelijk te maken wordt een 

uitbreidingsvergunningaanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de 

Wabo) ingediend. Onderdeel van deze aanvraag is een akoestisch onderzoek. Deze rapportage 

voorziet in dit onderzoek, waarin de gehele inrichting is beschouwd. 

 

In overleg met het bedrijf is de te verwachten representatieve bedrijfssituatie na de voorgenomen 

uitbreiding vastgesteld. Dit rapport geeft een beschrijving van de normstelling, de representatieve 

bedrijfssituatie, de geluidsbronnen, de rekenresultaten en de toetsing. Het akoestisch onderzoek is 

uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de Handleiding meten en rekenen 

Industrielawaai, 1999. 

 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

• Het meest recent uitgevoerde akoestisch onderzoek dat is opgesteld in het kader van een 

uitbreiding van het distributiecentrum, ten behoeve van de opslag van het geproduceerde 

vaccin voor Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Het betreft rapport met documentnummer 

3317001, ordernummer 54733.02, revisie 0 van 26 november 2000 dat is opgesteld door 

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. uit Hengelo. 

• Geluidsbronvermogen gebaseerd op kengetallen (ontwerpgegevens) voor de voorgenomen 

nieuwbouw voor Office Janssen. 

• Situatietekening, verdiepingstekeningen en gevelaanzichten volgens het definitief ontwerp. 

• Digitaal kadastraal kaartmateriaal, gedownload van de internetsite van het kadaster. 

• Vigerende geluidsvoorschriften. 
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2. Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsniveaus voor de omgeving vanwege de 

geluidsbronnen van de gehele inrichting. Om dat doel te bereiken, zijn de relevante geluids-

bronnen geïnventariseerd. Vervolgens zijn de bronvermogens van de relevante geluidsbronnen 

bepaald aan de hand van metingen (bestaande bronnen) aan de bron en op basis van kengetallen 

(deels bestaande bronnen en nieuwe beoogde geluidsbronnen). Door middel van 

overdrachtsberekeningen zijn daarna de geluidsniveaus op beoordelingspunten in de directe 

omgeving van de inrichting vastgesteld.   

 

Er is voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat: 

• Enkel het uitvoeren van immissiemetingen geen inzicht geeft in de afzonderlijke bijdragen van 

de geluidsbronnen, wat nodig kan zijn bij het bepalen van geluidreducerende maatregelen. 

• De geluidsniveaus onder representatieve bedrijfsomstandigheden moeten worden bepaald en 

beoordeeld en deze situatie kan met een model goed worden gesimuleerd. 

• Inzicht op bronbijdrage wordt verkregen. 

• De inrichting nog niet in werking is zoals beschreven in dit onderzoek. 
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3. Situatie 

3.1 Ligging terrein 

Het bedrijfsterrein van Janssen Biologics B.V. is gelegen aan Einsteinweg 101 op het  

Leiden Bio Science Park in Leiden. De voorgenomen uitbreiding met het nieuwe gebouw  

Office Janssen is voorzien aan de Emmy Noetherweg ongenummerd, dat grenst aan het zuidelijk 

terreindeel Janssen Biologics B.V. 

 

In figuur 1 volgt een weergave van de ligging van het kavel waarop het nieuwe gebouw zal worden 

gerealiseerd. Ten westen en oosten van dit kavel is nog sprake van vrije kavels. 

 

 

 

 

 figuur 1: ligging van nieuwbouw Office Janssen  

 

In figuur 2 volgt een weergave van de ligging van het bedrijfsterrein van Janssen Biologics B.V. 

inclusief de ligging van de voorgenomen nieuwbouw van Office Janssen. 

 

Het dichtstbij gelegen geluidsgevoelige gebouw ligt aan de Einsteinweg 61 (noordoostzijde) op 

circa 30 meter van de grens van het perceel waarop Janssen Biologics B.V. is gesitueerd.  

Het betreft een onderwijsgebouw, in dit geval de Leidse Instrumentenmakers School (LIS). 

Daarnaast zijn er nog meer onderwijsgebouwen gelegen in de nabije omgeving, namelijk aan de 

Einsteinweg 55 (noordoost), de Niels Bohrweg 1 (noord) en de Wassenaarseweg 76 (noordoost). 
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Daarnaast is er sprake van de dichtsbij gelegen woningen van derden gelegen aan de 

Verbeekstraat, het Jan Paetsplein (zuidoosten) en het Avicennapad (noorden). 

 

Daarnaast is er sprake van verder weg verspreid liggende woningen rondom de inrichting. 

 

 

 

 

 figuur 2: ligging van het bedrijfsterrein van Janssen Biologics B.V.  

3.2 Lay-out van de inrichting 

De inrichting bestaat uit diverse gebouwen waarbinnen verschillende afdelingen en installaties zijn 

ondergebracht. Daarbij vallen de volgende gebouwen/afdelingen en installaties te onderscheiden: 

• Gebouw A, B, C en F. 

• Afdelingen D, M en P. 

• Installaties: JBV Freezer, Vriezerpark T, VLF expansie, Triton X II. 

• De voorgenomen nieuwbouw met Office Janssen. 

 

De inrichting bevat twee gecombineerde in- en uitritten die beide grenzen aan de Einsteinweg. 

In figuur 3 volgt een globale lay-out van het bedrijfsterrein. 
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 figuur 3: globale lay-out van de inrichting  

3.3 Gebouw Office Janssen 

Het gebouw Office Janssen omvat een kelder en boven maaiveld in totaal zeven bouwlagen. In de 

dakopbouw (lees: bovenste bouwlaag) wordt alle techniek ondergebracht. In de kelder is het 

sprinklerbad ondergebracht. Op de begane grond zijn de parkeergarage, fietsenstalling en de lobby 

gesitueerd. De rest van de bouwlagen worden gevuld met kantoren en laboratoriaruimten. 

 

In figuur 4 volgt een daktekening van het gebouw met installaties. 
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 figuur 4: daktekening gebouw Office Janssen  

 

Ten oosten van het gebouw is sprake van een bedrijfsstoffeneiland. Het bedrijfsstoffeneiland 

omvat een stikstoftank, noodstroomaggregaat een traforuimte en gasflessenopslag. 

 

 

 

 

 figuur 5: weergave bedrijfsstoffeneiland  
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In de figuren 6 t/m 9 volgen de gevelaanzichten. 

 

 

  

 

 figuur 6: gevelaanzicht noord figuur 7: gevelaanzicht oost   

 

  

 

 figuur 8: gevelaanzicht zuid figuur 9: gevelaanzicht west   
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4. Toetsingskader 

De bedrijfsactiviteiten van Janssen Biologics B.V. vallen onder bedrijfstype C en zijn hiermee 

vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo).  

Het bevoegd gezag is de gemeente Leiden.  

 

Het bedrijf ligt op bedrijventerrein Leiden Bio Science Park dat niet is geluid gezoneerd.  

De gemeente Leiden kent op het gebied van industrielawaai geen lokaal gebiedsgericht 

geluidbeleid. Dit betekent dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften (LAr,LT en LAmax) 

de algemene normen en grenswaarden worden gehanteerd uit de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening van 21 oktober 1998. 

 

In de handreiking wordt een drietal elementen onderscheiden voor de beleidsafweging bij het 

vaststellen van grenswaarden: 

• De richtwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving. 

• De grenswaarde van 50 dB(A) (LAr,LT) en 70 dB(A) (LAmax) of het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. 

• De ontheffingen op grond van bestuurlijke afwegingen. 

 

Conform de Handreiking gelden bovengenoemde richtwaarden op de gevels van de  

dichtstbijgelegen woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

 

In een omgevingsvergunning worden doorgaans geluidsgrenswaarden gesteld met betrekking tot de 

optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) en de optredende maximale 

geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax). Daarnaast komt in principe ook de indirecte hinder aan bod. 

4.1 Definities LAr,LT en LAmax 

LAr,LT 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is het energetisch gemiddelde van de fluctuerende 

geluidsniveaus van het ter plaatse (reken-/referentiepunt) in de loop van een periode (dag, avond 

of nacht) optredende geluid. De etmaalwaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

vanwege een bedrijf/inrichting is de hoogste van de volgende drie waarden: 

• Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de dagperiode. 

• Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de avondperiode vermeerderd met 5 dB(A). 

• Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de nachtperiode vermeerderd met 10 dB(A). 

 

De geluidsbelasting vanwege een bedrijf/inrichting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats (reken-/referentiepunt) afkomstig van dat 

bedrijf/inrichting.  

LAmax 

Het maximale geluidsniveau (piekgeluid, LAmax) betreft een kortstondige verhoging van het 

momentane geluidsniveau gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (Cm). Voor optredende 

maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) moet gestreefd worden naar niveaus die niet meer 

dan 10 dB boven het aanwezige langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uitkomen. In die gevallen 

waarin aan deze grenswaarden niet voldaan kan worden, kunnen voor de optredende maximale 

geluidsniveaus (piekgeluiden, Lmax) maximaal toelaatbare grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A), 

geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode worden gehanteerd.  
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Gedurende de dagperiode bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de ontheffings-

mogelijkheid tot 75 dB(A). Van deze ontheffingsmogelijkheid kan gebruik worden gemaakt als er 

sprake is van een onvermijdbare bedrijfsvoering, waarin technische noch organisatorische BBT-

maatregelen geen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken. 

Indirecte hinder 

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag moet in principe ook de door de inrichting 

veroorzaakte indirecte hinder worden betrokken. Onder indirecte hinder wordt verstaan de 

nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten, die weliswaar plaatsvinden buiten 

de grens van de inrichting, maar die wel aan de inrichting zijn toe te rekenen. De belangrijkste 

vorm van indirecte hinder is het op de openbare weg rijden van vrachtwagens en personenwagens 

van en naar de vestiging van de inrichting. Ten aanzien van indirecte hinder wordt getoetst aan de 

Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting’ (ministerie 

van VROM, 29 februari 1996)’.  

 

Kort samengevat komt dit neer op een voorkeursgrenswaarde van 50, 45 en 40 dB(A) geldend voor 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bij geluidsgevoelige bestemmingen en een 

maximale grenswaarde van 65, 60 en 55 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en 

nachtperiode. 

4.2 Geluidsvoorschriften vigerende omgevingsvergunning 

In de vigerende omgevingsvergunning zijn met betrekking tot het milieuaspect geluid de volgende 

voorschriften opgenomen: 

 

3.0 Geluid 

3.1.1 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 

installaties en toestellen, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, en 

door het transport en verkeer binnen de grenzen van de inrichting, waarvoor de vergunning is 

aangevraagd en waarvoor vergunning is verleend, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn 

aangegeven in onderstaande tabel niet meer bedragen dan: 

tabel 1: vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de representatieve 
bedrijfssituatie 

(Vergunning-)immissiepunt Waarneem-

hoogte [m] 

Dag 

07.00-19.00 

[dB(A)] 

Avond 

19.00-23.00 

[dB(A)] 

Nacht 

23.00-07.00 

[dB(A)] 

Nr. Omschrijving/adres X Y     

4 Vergunningpunt zuidwest 91221 464681 5 46 44 44 

5 Rekenpunt 

instrumentenschool LIS 

91422 464799 5 50 47 45 

7 Rekenpunt noord 91281 464887 5 54 52 49 

8 Rekenpunt oost 91479 464658 5 52 50 50 

10 Rekenpunt westgevel LIS 91390 464788 8 51 - - 

11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386 464764 8 55 - - 

12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420 464759 8 55 - - 
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3.1.2 

In afwijking van voorschrift 3.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

veroorzaakt tijdens de incidentele bedrijfssituatie met het proefdraaien van 

noodstroomaggregaten, ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande 

tabel niet meer bedragen dan: 

tabel 2: vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de incidentele bedrijfssituatie 
(Vergunning-)immissiepunt Waarneemhoogte [m] Dag 

Nr. Omschrijving/adres X Y  07.00-19.00 [dB(A)] 

4 Vergunningpunt zuidwest 91221 464681 5 46 

5 Rekenpunt instrumentenschool LIS 91422 464799 5 54 

7 Rekenpunt noord 91281 464887 5 54 

8 Rekenpunt oost 91479 464658 5 52 

10 Rekenpunt westgevel LIS 91390 464788 8 55 

11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386 464764 8 57 

12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420 464759 8 55 

 

9.1.2 

Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door tot de in de inrichting behorende toestellen 

en installaties en door tot de inrichting behorende werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor 

vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de 

onderstaande tabel niet meer bedragen dan: 

tabel 3: vergunde maximale geluidsniveaus 
(Vergunning-)immissiepunt Waarneem-

hoogte [m] 

Dag 

07.00-19.00 

[dB(A)] 

Avond 

19.00-23.00 

[dB(A)] 

Nacht 

23.00-07.00 

[dB(A)] 

Nr. Omschrijving/adres X Y     

4 Vergunningpunt zuidwest 91221 464681 5 70 65 60 

5 Rekenpunt 

instrumentenschool LIS 

91422 464799 5 70 65 60 

7 Rekenpunt noord 91281 464887 5 70 67 67 

8 Rekenpunt oost 91479 464658 5 70 65 60 

10 Rekenpunt westgevel LIS 91390 464788 8 70 65 60 

11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386 464764 8 70 65 60 

12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420 464759 8 70 65 60 

4.3 Beoordeling optredende geluidsniveaus binnen dit onderzoek 

In de vigerende omgevingsvergunning zijn optredende geluidsniveaus als gevolg van de indirecte 

hinder niet genormeerd. Dit onderdeel is om deze reden dan ook niet beoordeeld binnen dit 

onderzoek. De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus 

zijn wel beoordeeld aan de opgelegde normstelling. 
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5. Bedrijfssituaties 

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek 

tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de 

representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Hieronder wordt 

een etmaal verstaan (dag-, avond- en nachtperiode) waarin de inrichting werkzaam is in een 

situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen. De representatieve bedrijfssituatie is die 

situatie waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een 

bedrijfsvoering in de volgende drie te beschouwen beoordelingsperioden:  

• Dagperiode (07.00 - 19.00 uur) 

• Avondperiode (19.00 - 23.00 uur) 

• Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) 

 

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus 

niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een bedrijfssituatie die minder dan eenmaal per 

maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele 

bedrijfssituatie. Dit betreft in deze situatie het testen van de noodstroomaggregaten.  

Deze activiteit blijft beperkt tot maximaal één uur in de dagperiode beslag. Deze situatie is 

afzonderlijk beoordeeld binnen dit onderzoek. 

 

Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens 

geïnventariseerd: 

• De bedrijfsvoering en de bedrijfstijden. 

• De stationaire geluidsbronnen.  

• De mobiele geluidsbronnen, het aantal verkeersbewegingen (route, verblijfstijd) binnen de 

grens van de inrichting. 

• Het interne transport en de voorkomende laad- en losactiviteiten. 

5.1 De bedrijfsvoeringen en bedrijfstijden 

Janssen Biologics B.V. houdt zich bezig met de productie van medicijnen en vaccins met behulp 

van biotechnologie. De grootste Nederlandse vestiging is gelegen aan de Einsteinweg 101 in 

Leiden. Naast productie is ook sprake van ondersteunende voorzieningen zoals laboratoria, een 

proeffabriek, koelruimten en kantoren. 

 

Het nieuwe Office Janssen gebouw betreft een laboratoriumgebouw met kantoren en kan 

gedurende het gehele etmaal worden gebruikt. Daarmee is sprake van een continue 

bedrijfsvoering. De laboratoria en kantoren zijn voorzien van luchtbehandeling, koeling en 

afzuigingen. Deze zijn in principe 24 uur per dag in werking. Koeltechnische apparatuur is 

afhankelijk van de koelvraag een deel van het etmaal in bedrijf. Qua bedrijfsduur van de 

stationaire geluidsbronnen wijkt het Office Janssen gebouw niet af van de overige gebouwen.    

 

De goederen worden aangevoerd met vrachtwagens. Deze activiteit blijven beperkt tot de 

dagperiode.  

 

Bij het nieuwe Office Janssen gebouw maakt personeel en bezoekers met personenwagens gebruik 

van de 26 beschikbare parkeerplaatsen die zijn ondergebracht in de parkeergarage op de begane 

grond van het gebouw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de in- en uitrit in de oostgevel van het 

gebouw.  
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Gedurende de dagperiode vinden de meeste parkeerbewegingen plaats. Gedurende de avond- en 

nachtperiode is dit minder. Qua vervoersbewegingen en intensiteit wijkt het Office Janssen 

gebouw ook niet af van de overige gebouwen.    

5.2 Stationaire geluidsbronnen 

De vanuit akoestisch oogpunt relevante stationaire geluidsbronnen bestaan voornamelijk uit op het 

dak van de gebouwen geplaatste dakafzuigventilatoren van laboratoria en toiletten, gevel- en 

dakroosters van luchtbehandelingskasten van loboratoria, kantoor en keuken en een droge koeler. 

 

De bedrijfsduur onder representatieve en incidentele bedrijfsomstandigheden van de bestaande 

geluidsbronnen zijn ongewijzigd overgenomen uit de eerder uitgevoerde akoestische onderzoeken 

die ten grondslag liggen aan de vigerende omgevingsvergunning. 

 

De geluidsbronnen van het nieuwe Office Janssen gebouw zijn onder representatieve 

bedrijfsomstandigheden continu in bedrijf. Dit geldt niet voor de luchtbehandelingsinstallatie van 

de keuken. Deze installatie is alleen in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur in bedrijf. 

 

De koeltechnische apparatuur is afhankelijk van de koelvraag geheel of gedeeltelijk van iedere 

beoordelingsperiode in bedrijf. De representatieve bedrijfssituatie wordt bepaald door een warm 

etmaal waarbij de droge koeler wordt ingezet met een effectieve bedrijfsduur van 100%, 50% en 

25% gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode.  

 

Een overzicht van alle stationaire bronnen van de gehele inrichting, inclusief de effectieve 

bedrijfsduur van deze bronnen is opgenomen in de tabel van paragraaf 6.3. 

5.3 Mobiele geluidsbronnen 

De mobiele geluidsbronnen bestaan zoals al vermeld uit vrachtwagens die goederen aan- en 

afvoeren. Bezoekers en personeel maken met personenwagens gebruik van parkeerplaatsen buiten 

op het terrein van de inrichting of in één van de inrichting aanwezige parkeergarages die zijn 

aangebracht onder in de gebouwen. 

 

In tabel 4 is een overzicht gegeven van het aantal door het bedrijf opgegeven te verwachten 

voertuigen op de inrichting gedurende een representatief etmaal, verdeeld over de dag-, avond- 

en nachtperiode. Voor de bepaling van de juiste weglengte en de bedrijfsduur is per voertuig 

bekeken welke manoeuvres er uitgevoerd moeten worden op het terrein van de inrichting.  

In figuur 10 volgt een weergave van de op het terrein van de inrichting te onderscheiden rijroutes.  
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tabel 4: aantal te onderscheiden voertuigen op het terrein van de inrichting 
Omschrijving type voertuigen Aantal voertuigen 

(aankomst + vertrek) Dagperiode 

07.00 – 19.00 uur 

Avondperiode 

19.00 – 23.00 uur 

Nachtperiode 

23.00 – 07.00 uur 

Vrachtwagens:    

Route 1 – laad-/loslocatie gebouw M 4 - - 

Route 2 – laad-/loslocatie gebouw C 2 - - 

Route 3 – Triton X 2 - - 

Route 4 – VLF Expansie 6 - - 

Route 5 – laad-/loslocatie gebouw Office Janssen 2 - - 

Personenwagens:    

Route 1 – labs/pilotplant gebouw C  30 5 5 

Route 2 – parkeergarage gebouw Kantoor 100 30 30 

Route 3 – parkeervakken 50 15 20 

Route 4 – VLF Expansie 20 2 2 

Route 5 – parkeergarage Office Janssen 26 13 13 

 

 

 

 

 figuur 10: weergave van de rijroutes op het terrein van de inrichting  
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Een overzicht van de mobiele geluidsbronnen, inclusief de effectieve bedrijfsduur van deze 

bronnen is opgenomen in de tabel van paragraaf 6.3. 

5.4 Intern transport en voorkomende laad- en losactiviteiten 

De geluidsbronnen die het interne transport en de voorkomende laad- en losactiviteiten 

vertegenwoordigen zijn eveneens ongewijzigd overgenomen uit de eerder uitgevoerde akoestische 

onderzoeken die ten grondslag liggen aan de vigerende omgevingsvergunning. 

 

Aangevoerde goederen bij het Office Janssen gebouw worden handmatig gelost. Dit kan als 

akoestisch niet relevant worden aangemerkt. Dit geldt niet voor de aanvoer van stikstof ter plaatse 

van het bedrijfsstoffeneiland. Tijdens het lossen van stikstof wordt gebruik gemaakt van een op de 

vrachtwagens aanwezige pomp. Tijdens het vullen van de stikstoftank wordt gedurende de 

dagperiode 45 minuten gebruik gemaakt van deze pomp. 

 

Een overzicht van het interne transport en de voorkomende laad- en losactiviteiten inclusief de 

effectieve bedrijfsduur van deze bronnen is opgenomen in de tabellen van paragraaf 6.3. 

5.5 Piekgeluiden 

Maatgevende piekniveaus ontstaan als gevolg van het manoeuvreren en optrekken van de 

voertuigen buiten op het terrein van de inrichting. Maar ook tijdens het rijden van de heftruck 

(rammelende lepels) over het terrein van de inrichting en ook als gevolg van het dichtslaan van 

een voertuigportier. De optredende piekgeluiden zijn in een afzonderlijk rekenmodel in beeld 

gebracht. 

 

De aard van het geluid van bovengenoemde geluidsbronnen is fluctuerend. De aard van het geluid van 

de overige (stationaire) geluidsbronnen is redelijk continu. Relevante geluidspieken worden door deze 

bronnen niet veroorzaakt. 

5.6 Beste Beschikbare Technieken 

Het toepassen van de ‘Beste Beschikbare Technieken’ speelt hierbij een belangrijke rol bij 

milieuvergunningverlening. Het begrip ‘Beste Beschikbare Technieken’ wordt als volgt 

gedefinieerd: 

• Beste: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van 

bescherming van het milieu in zijn geheel. 

• Beschikbare: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in 

aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële branche 

kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het 

grondgebied van de betrokken lidstaten worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de 

exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn. 

• Technieken: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt 

ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld. 
 

Met betrekking tot het aspect geluid naar de omgeving moet het begrip ‘Beste Beschikbare 

Technieken’ een weloverwogen mix van de volgende aspecten zijn: 

• ‘Toepassing van maatregelen die in de betreffende bedrijfstak of branche gebruikelijk 

zijn’: Dit is een algemeen geaccepteerde basis voor toe te passen maatregelen binnen alle 

branches. Dit betekent dat specifiek lawaaiige apparatuur wordt voorzien van technische 

maatregelen die de geluidsemissie acceptabel maken. Veelal speelt hierbij ook de eis voor het 
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geluid op de arbeidsplaatsen een belangrijke rol. Het toepassen van de genoemde aspecten 

wordt binnen de branche alleen gedaan indien hiertoe de noodzaak aanwezig is. 

• ‘Toepassing van maatregelen volgens de stand van de techniek’: 

Dit behelst een integrale reductie van het brongeluid. Voor veel installatiedelen zijn 

geluidsarme versies beschikbaar, dan wel van aanvullende maatregelen te voorzien. Aan deze 

benadering hangt een nadrukkelijk financieel nadeel. Het volledig toepassen van deze 

benadering leidt tot zeer grote meerkosten en is zeker niet gebruikelijk in om het even welke 

branche. Voor het geluid naar de omgeving moet er een evenwicht zijn tussen de meerkosten 

en de te behalen reductie bij de geluidsgevoelige bestemmingen. 

• ‘Toepassing van maatregelen op basis van de optredende geluidsbelasting’: 

In het geval van hoge geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen moeten Beste 

Beschikbare Technieken meer vergaand zijn. 

 

Bij Janssen Biologics B.V. zijn de volgende aspecten getoetst aan de 'Beste Beschikbare 

Technieken': 

• De vrachtwagens: het betreft een modern wagenpark. Leveranciers worden verplicht ook 

gebruik te maken van modern materieel. 

• Technische installaties: deze installaties zijn voorzien van ventilatoren en voldoen in relatie 

tot de opgestelde capaciteit aan de stand der techniek. Hiermee kan worden gesteld dat de 

Beste Beschikbare Technieken voor deze installaties zijn toegepast. 
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6. Geluidsbronnen 

Een overzicht van alle brongegevens is opgenomen in bijlage 1. In figuur 11 en in de figuur van 

deze bijlage is de ligging van de geluidsbronnen op het terrein van de inrichting weergegeven. 

6.1 Geluidsbronvermogens 

De gehanteerde geluidsbronvermogens (Lw) van de bestaande stationaire en mobiele 

geluidsbronnen zijn overgenomen uit het bestaande akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt 

aan de vigerende omgevingsvergunning. Deze geluidsbronnen blijven immers ongewijzigd. 

 

De gehanteerde geluidsbronvermogens (Lw) van de stationaire geluidsbronnen van het nieuwe 

Office Janssen gebouw zijn gebaseerd op kengetallen gebaseerd op een vergelijkbaar gebouw 

elders. Deze waarden gelden als ontwerpeis. In tabel 5 volgt een overzicht van de gehanteerde 

geluidsbronvermogens van de stationaire geluidsbronnen. 

tabel 5: gehanteerd geluidsbronvermogens stationaire geluidsbronnen (ontwerpeis) voor het 
nieuwe Office Janssen gebouw  

Bronnaam Bronnummer Lw in dB(A) 

LBK Laboratorium 098-100 81 

LBK kantoor 101-102 76 

LKB keuken 103 76 

Drycooler 104 81 

Dakventilator toiletten 105-107 81 

Dakventilator laboratoria 108-109 86 

Lossen stikstof 110 98 

Uitlaat noodstroomaggregaat 110 95 

Noodstroom aggregaat 112 95 

 

Voor de gehanteerde geluidsbronvermogens van de mobiele geluidsbronnen is aansluiting gezocht 

bij de reeds bestaande geluidsbronnen, die eveneens zijn gebaseerd op kengetallen. Dit betreft 

voor de op het terrein van de inrichting: 

• rijdende en manoeuvrerende vrachtwagens (v= 10 km/h), Lw = 104 dB(A); 

• rijdende personenwagens (v= 10 km/h), Lw = 89 dB(A). 

 

Voor het vaststellen van de piekbronvermogens is gebruikgemaakt van een toeslag op vastgestelde 

geluidsbronvermogens. De volgende toeslagen zijn hiervoor gehanteerd: 

• 3 dB voor de geluidspieken die worden veroorzaakt door optrekkende en manoeuvrerende 

personenwagens; 

• 5 dB voor de geluidspieken die worden veroorzaakt door optrekkende en manoeuvrerende 

vrachtwagens. 

 

Voor het dichtslaan van een personenwagenportier is in lijn met het huidige akoestisch onderzoek 

uitgegaan van een piekbronvermogen (Lw,Amax) van 100 dB(A). 

 

Een overzicht van de gehanteerde immissierelevante geluidsbronvermogens is ook opgenomen in de 

tabel van paragraaf 6.3. 

6.2 Bedrijfsduurcorrecties 

De correctieterm voor de bedrijfsduur (Cb) brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een 

bepaalde tijd binnen de beoordelingsperiode in werking is. In de tabellen 6, 7 en 8 zijn de gegevens 
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ter bepaling van de bedrijfsduurcorrectieterm weergegeven. In bijlage 1 zijn de 

bedrijfsduurcorrecties voor alle bronnen opgenomen.     

 

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de stationaire geluidsbronnen wordt als volgt berekend: 

𝐶𝑏 = −10 log
𝑇𝑏

 𝑛. 𝑇0
 

 

waarin: 

Cb  = bedrijfsduurcorrectieterm (in dB) 

To  = beoordelingsperiode (in minuten) 

Tb  = bedrijfsduur (in minuten) 

n  = het aantal deelbronnen waar mogelijk de stationaire bron over is verdeeld 

 

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de mobiele bronnen wordt als volgt berekend: 

𝐶𝑏 = −10 log
𝑙. 𝑛

𝑁. 𝑇𝑜 . 𝑣. 1000
 

 

waarin: 

l  = de rijlengte (in meter) 

n  = het aantal voertuigen 

N  = het aantal deelbronnen 

To  = de beoordelingsperiode (in uur) 

v  = de rijsnelheid (in km/uur) 

 

waarin: 

Cb  = bedrijfsduurcorrectieterm (in dB) 

To  = beoordelingsperiode (in minuten) 

Tb  = bedrijfsduur (in minuten) 

n  = het aantal deelbronnen waar mogelijk de stationaire bron over is verdeeld 
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tabel 6: overzicht geluidsbronnen Janssen Biologics B.V. in de voorkomende bedrijfssituaties 
Omschrijving 

geluidsbron/Situatie/Afdeling of 

gebouw 

Bronnr. Lw Bedrijfsduur per periode 

  [dB(A)] Dagperiode 

07.00-19.00 uur 

Avondperiode 

19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Stationaire geluidsbronnen      

Afdeling D      

Ventilator HH 018-020 68-79 12 uur 4 uur 8 uur 

Goedhart koelinstallatie 021 83 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Afzuiging 022 72 12 uur 4 uur 8 uur 

Ventilator 023-027, 

049-050 

71-77 12 uur 4 uur 8 uur 

Uitblaas Colasit 1 van 3  028 76 12 uur 4 uur 8 uur 

Afdeling M      

Uitlaten 029-032 76-84 12 uur 4 uur 8 uur 

Air intake 033 40 12 uur 4 uur 8 uur 

Discharge 034-035 55-74 12 uur 4 uur 8 uur 

Trafo 036 75 12 uur 4 uur 8 uur 

Ventilatierooster 038-039 76-81 12 uur 4 uur 8 uur 

Apparatuur in pompbassin 040 85 12 uur 4 uur 8 uur 

Fans koeltoren 041-044 88-98 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Bovenvlak naast koelers 045-046 90-91 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Roosters in scherm 047-048 81-85 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Afdeling P      

Ventilatoren 001-008, 

011, 

014-017 

71-94 12 uur 4 uur 8 uur 

Uitblaas Colasit 009-010 76-77 12 uur 4 uur 8 uur 

Compressor 012 94 12 uur 4 uur 8 uur 

Ventilatoren koelerbank 013 87 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Gebouw A      

Ventilator 077, 

080-082 

82-87 12 uur 4 uur 8 uur 

Koelunit 078 84 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

York koelunit 079 81 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Gebouw B      

Roosters LBK 055,060 80,86 12 uur 4 uur 8 uur 

Uitlaat Strobic air 056,061 82,98 12 uur 4 uur 8 uur 

Rooster Strobic air 057-058 80 12 uur 4 uur 8 uur 

Koeling 059 91 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Koeling 062 85 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 
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tabel 7: overzicht geluidsbronnen Janssen Biologics B.V. in de voorkomende bedrijfssituaties 
Omschrijving 

geluidsbron/Situatie/Afdeling of 

gebouw 

Bronnr. Lw Bedrijfsduur per periode 

  [dB(A)] Dagperiode 

07.00-19.00 uur 

Avondperiode 

19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Stationaire geluidsbronnen      

Gebouw C       

Koeling 063 96 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Uitblaasrooster 064 82 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Aanzuigrooster 065 75 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Aanzuigrooster 066 72 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Uitblaasrooster 067 73 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Ventilator 068 73 12 uur 4 uur 8 uur 

Ventilatieopening 069-071 62-68 12 uur 4 uur 8 uur 

Gebouw F      

Koelmachine 072 85 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

JBV Freezer      

JBV Freezer 051-054 78 50% v/d tijd 

(6 uur) 

40% v/d tijd 

(96 min.) 

30% v/d tijd 

(144 min.) 

JBV Freezer 086 74 50% v/d tijd 

(6 uur) 

40% v/d tijd 

(96 min.) 

30% v/d tijd 

(144 min.) 

JBV Freezer 087 80 50% v/d tijd 

(6 uur) 

40% v/d tijd 

(96 min.) 

30% v/d tijd 

(144 min.) 

Kantoor (Gebouw K)      

Afzuiging pantry 073 80 12 uur 4 uur 8 uur 

Afzuiging spoelkeuken 074 76 12 uur 4 uur 8 uur 

Afzuiging toiletgroep 075 70 12 uur 4 uur 8 uur 

Koeling dak K 076 88 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Office Janssen:      

Luchtbehandelingskasten (LBK):      

• Laboratorium 098-100 81 12 uur 4 uur 8 uur 

• Kantoor 101-102 76 12 uur 4 uur 8 uur 

• Keuken 103 76 12 uur - - 

Dry cooler 104 81 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Lossen stikstof 110 98 45 min. - - 

Dakventilatoren:      

• Toiletten 105-107 81 12 uur 4 uur 8 uur 

• Laboratoria 108-109 86 12 uur 4 uur 8 uur 
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tabel 8: overzicht geluidsbronnen Janssen Biologics B.V. in de voorkomende bedrijfssituaties 
Omschrijving 

geluidsbron/Situatie/Afdeling of 

gebouw 

Bronnr. Lw Bedrijfsduur per periode 

  [dB(A)] Dagperiode 

07.00-19.00 uur 

Avondperiode 

19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Stationaire geluidsbronnen      

Triton X II      

Pomp tbv tank 093 89 10% v/d tijd 

(72 min.) 

10% v/d tijd 

(24 min.) 

10% v/d tijd 

(48 min.) 

Pomp tbv tank 094 89 2 uur - - 

VLF Expansie      

In- en uitblaasroosters LBK 089 72 12 uur 4 uur 8 uur 

Ventilatoren 090-091 71 12 uur 4 uur 8 uur 

Vriezerpark T:      

York Koelunit 083 81 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Koelerbanken 084 80 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Uitblaas 085 63 12 uur 4 uur 8 uur 

LBK 095 64 12 uur 4 uur 8 uur 

Condensors 2 van 6 096 86 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Koelmachne 097 86 100% v/d tijd 

(12 uur) 

50% v/d tijd 

(2 uur) 

25% v/d tijd 

(2 uur) 

Mobiele geluidsbronnen      

Vrachtwagens:    - - 

Laad-/loslocatie Afdeling M 201 104 4x, 143 m, n=15 - - 

Labs-/pilotplant gebouw C 202 104 2x, 123 m, n=13 - - 

Triton X 203 104 2x, 185 m, n=19 - - 

VLF-Expansie 204 104 6x, 292 m, n=30 - - 

Office Janssen 205a 104 2x, 85 m, n=9 - - 

Office Janssen 205b 104 2x, 405 m, n=41 - - 

Personenwagens:      

• Labs/pilotplant Gebouw C 211 89 30x, 190 m, n=19 5x, 190 m, n=19 5x, 190 m, n=19 

• Parkeerkelder gebouw 

Kantoor 

212 89 100x, 262 m, n=27 30x, 262 m, n=27 30x, 262 m, n=27 

• Parkeervakken Afdeling P 213 89 50x, 294 m, n=30 15x, 294 m, n=30 20x, 294 m, n=30 

• VLF-Expansie 214 89 20x, 296 m, n=30 2x, 296 m, n=30 2x, 296 m, n=30 

• Office Janssen 215a 89 26x, 75 m, n=8 13x, 75 m, n=8 13x, 75 m, n=8 

• Office Janssen 215b 89 26x, 400 m, n=41 13x, 400 m, n=41 13x, 400 m, n=41 

ICIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE (testen noodstroomaggregaten) 

Bronnen in representatieve bedrijfssituatie met de volgende extra bronnen: 

Noodstroomaggregaten gebouw 

M, VLF expansie en 

bedrijfsstoffeneiland 

037,092,112 95-102 1 uur - - 

Uitlaat noodstroomaggregaat 

VLF expansie. En 

bedrijfsstoffeneiland 

088,111 95 1 uur - - 

a  = routedeel op terrein Janssen Biologics B.V. 

b= routedeel op kavel gebouw Office Janssen 

 

Opmerking: per voertuigbeweging is het aantal voertuigen gegeven in de betreffende periode, inclusief de totaal afgelegde weg 

(aankomst en vertrek) en het aantal deelbronnen (n) waarin de rijroute is verdeeld. Bij het bepalen van de bedrijfsduur per bron is 

een rijsnelheid aangehouden van 10 km/uur. 
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 figuur 11: ligging geluidsbronnen  
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7. Overdrachtsberekeningen 

De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van het door DGMR 

ontwikkelde computerprogramma Geomilieu (versie 2020.2), dat is gebaseerd op de methode II.8 

uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. 

 

De geluidsoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal 

rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving 

ingevoerd als blokken. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren rekening 

gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en luchtdemping, alsmede de 

bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie.    

7.1 Rekenmodel 

De voor de berekeningen ingevoerde objecten (gebouwen, bodemgebieden en hoogtelijnen) zijn 

met nummers weergegeven in de figuren van bijlage 2. Daarnaast is de rekensituatie in deze 

bijlage opgenomen (zie bijlage 2.5). In bijlage 2 staan ook de geometrische gegevens van alle 

objecten vermeld. De streepstippellijnen omsluiten de ingevoerde ‘harde’ of deels harde 

(reflecterende) bodemgebieden. De omgeving (de niet ingevoerde bodem) wordt akoestisch 

‘absorberend’ verondersteld. 

 

Voor het bestaande inrichtingsdeel is gebruik gemaakt van de in de vigerende omgevingsvergunning 

aanvraag opgenomen gebouwen en bodemgebieden. Deze modellering is door ons nog eens kritisch 

bekeken en op details in oversteenstemming gebracht met de werkelijkheid. Dit heeft geleid tot 

het toevoegen van enkele objecten op het terrein van Janssen Biologics B.V. en het aanpassen van 

de bodemgebieden en daarmee de bodemfactor op het terrein van Janssen Biologics B.V.  

Dit verklaart deels de toename van geluidsniveaus die volgen uit de rekenresultaten in navolgende 

paragraaf. 

7.2 Ontvangerpunten 

In totaal zijn 28 ontvangerpunten gekozen. In figuur 12 volgt de ligging van de gekozen 

ontvangerpunten. De punten 004, 007 en 008 betreffen referentiepunten (immissiepunten) gelegen 

op korte afstand van de inrichtingsgrens van Janssen Biologics B.V. De overige ontvangerpunten 

(005, 010, 011,012 en 021 t/m 041) zijn gesitueerd ter plaatse van de dichtstbij gelegen 

geluidsgevoelige bestemmingen. Dit betreft in dit geval onderwijsgebouwen, woningen en een 

woongebouw. In figuur 9 (volgende pagina) volgt een weergave van de ligging van de gekozen 

ontvangerpunten. De ligging van de punten is ook aangegeven in de figuur van bijlage 2.4.  

Dit geldt ook voor de overige geometrische gegevens. 

 

De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening adviseert om per geval te bekijken op 

welke hoogte de geluidhinder wordt ondervonden, afhankelijk van de te beschermen 

verblijfsruimte en van de periode van het etmaal. Als regel wordt in de dagperiode voor standaard 

eengezinswoningen een meet- en beoordelingshoogte van 1.5 meter aangehouden. In de avond- en 

nachtperiode bedraagt deze hoogte 5.0 meter boven maaiveld ter bescherming van slaapruimten. 

Voor beide beoordelingshoogten gelden invallende geluidsniveaus. Bij de beoordeling van de 

optredende geluidsniveaus in dit rapport is hierbij aansluiting gezocht.  

Hiervan is afgeweken op wanneer sprake is van onderwijsgebouwen met verschillende bouwlagen 

of woongebouwen met verschillende woonlagen. Hiervoor is per beoordelingspunt bekeken op 

welke hoogte verblijfsruimten aanwezig zijn. Als gevolg hiervan zijn beoordelingshoogten van 1.5, 

5.0, 8.0, 10.0, 15.0 en 20.0 meter boven het maaiveld gehanteerd. 
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 figuur 12: ligging ontvangerpunten  

7.3 Rekenresultaten 

7.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de representatieve 

bedrijfssituatie 

Tabel 9 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de  

representatieve bedrijfssituatie op de in de vigerende omgevingsvergunning opgenomen 

vergunningsimmissiepunten. De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan geluidsgrens-

waarden die zijn opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning. De rekenresultaten op alle 

ontvangerpunten zijn opgenomen in bijlage 3.1. In deze bijlage is voor de in de tabel opgenomen 

ontvangerspunten ook de geluidsbijdrage per deelbron opgenomen, gesorteerd op etmaalwaarde. 
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tabel 9: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de 
representatieve bedrijfssituatie 

Punt Omschrijving Hoogte LAr,LT in dB(A) gedurende de dag-/avond-/nachtperiode 

  [m] Berekend Vergunde 

geluidsgrenswaarden 

Toename 

004_A Vergunningpunt zuidwest 5.0 48/47/46 46/44/44 2/3/2 

005_A Rekenpunt instrumentenschool LIS 5.0 47/44/42 50/47/45 -/-/- 

007_A Rekenpunt noord 5.0 51/49/47 54/52/49 -/-/- 

008_A Rekenpunt oost 5.0 52/51/50 52/50/50 -/1/- 

010_A Rekenpunt westgevel LIS 8.0 53/51/50 51/gg/gg 3/nvt/nvt 

011_A Rekenpunt zuidwestgevel LIS 8.0 56/55/54 55/gg/gg 1/nvt/nvt 

012_A Rekenpunt zuidgevel LIS 8.0 56/55/55 55/gg/gg 1/nvt/nvt 

   Zie bijlage 3.1   

gg = geen geluidsgrenswaarde 

nvt = niet van toepassing 

 

Uit de tabel volgt dat op de gevels van de dichtstbij gelegen geluidsgevoelige bestemming, in dit 

geval het onderwijsgebouw van de Leidse Instrumentenmakers School (LIS), sprake is van een 

toename van 1 dB gedurende de dagperiode. Hierbij is er een overschrijding van 1 dB van de 

vigerende geluidsgrenswaarde. Hiermee is ook sprake van een overschrijding van in algemene zin 

geldende richtwaarden die gelden voor geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen op een 

bedrijventerrein van 55 dB(A). Verruiming van dit voorschrift is daarmee niet mogelijk en zullen 

geluidsbeperkende maatregelen moeten worden overwogen. 

 

Ter plaatse van twee referentiepunten gelegen op korte afstand van de grens van de inrichting is 

sprake van een toename van de optredende/vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. 

De toename bedraagt maximaal 2, 3 en 2 dB gedurende respectievelijke de dag-, de avond- en de 

nachtperiode ter plaatse van vergunningpunt zuidwest (punt 004). Dit is met name het gevolg van 

de uitbreiding met het Office Janssen gebouw. Hier is geen sprake van gehinderden. Voor een 

dergelijke type beoordelingspunt gelden geen maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden. 

Verruiming van het voorschrift is hiermee mogelijk. 

7.3.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de incidentele 

bedrijfssituatie 

Tabel 10 op de volgende pagina geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de  incidentele bedrijfssituatie op de in de vigerende 

omgevingsvergunning opgenomen vergunningsimmissiepunten. De rekenresultaten worden in de 

tabel getoetst aan geluidsgrens-waarden die zijn opgenomen in de vigerende 

omgevingsvergunning. De rekenresultaten op alle ontvangerpunten zijn opgenomen in bijlage 3.2. 

In deze bijlage is voor de in de tabel opgenomen ontvangerspunten ook de geluidsbijdrage per 

deelbron opgenomen, gesorteerd op etmaalwaarde. 
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tabel 10: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de incidentele 
bedrijfssituatie (testen noodstroomaggregaat) 

Punt Omschrijving Hoogte LAr,LT in dB(A) gedurende de dagperiode 

  [m] Berekend Vergunde 

geluidsgrenswaarden 

Toename 

004_A Vergunningpunt zuidwest 5.0 49 46 3 

005_A Rekenpunt instrumentenschool LIS 5.0 53 54 - 

007_A Rekenpunt noord 5.0 51 54 - 

008_A Rekenpunt oost 5.0 52 52 - 

010_A Rekenpunt westgevel LIS 8.0 56 55 1 

011_A Rekenpunt zuidwestgevel LIS 8.0 58 57 1 

012_A Rekenpunt zuidgevel LIS 8.0 56 55 1 

   Zie bijlage 3.2   

 

Uit de tabel volgt dat ter plaatse van één referentiepunt gelegen op korte afstand van de grens 

van de inrichting sprake is van een toename van de optredende langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus. De toename varieert daarbij tussen de 1 en 3 dB gedurende de dagperiode. 

 

Op de gevels van de dichtstbij gelegen geluidsgevoelige bestemming, in dit geval het 

onderwijsgebouw van de Leidse Instrumentenmakers School (LIS) is sprake van een toename van  

1 dB gedurende de dagperiode. Hierbij is sprake van een overschrijding van 1 dB van de vigerende 

geluidsgrenswaarde. Geluidsgrenswaarden in incidentele bedrijfssituatie zijn doorgaans niet aan 

maximale geluidsgrenswaarden gebonden. Wel moet worden voldaan aan het BBT-beginsel. 

Hiervan is in deze situatie sprake. Een verruiming van het voorschrift wordt hiermee mogelijk 

geacht. 

7.3.3 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) 

Tabel 11 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) op 

de in de vigerende omgevingsvergunning opgenomen vergunningsimmissiepunten. 

De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen in de 

vigerende omgevingsvergunning. De rekenresultaten op alle ontvangerpunten zijn opgenomen in 

bijlage 4. In deze bijlage is voor de in de tabel opgenomen ontvangerspunten ook de 

geluidsbijdrage per deelbron opgenomen, gesorteerd op immisieniveau. 

tabel 11: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de 
representatieve bedrijfssituatie 

Punt Omschrijving Hoogte LAr,LT in dB(A) gedurende de dag-/avond-/nachtperiode 

  [m] Berekend Vergunde 

geluidsgrenswaarden 

Toename 

004_A Vergunningpunt zuidwest 5.0 63/56/56 70/65/60 -/-/- 

005_A Rekenpunt instrumentenschool LIS 5.0 62/54/54 70/65/60 -/-/- 

007_A Rekenpunt noord 5.0 68/60/60 70/67/67 -/-/- 

008_A Rekenpunt oost 5.0 63/55/55 70/65/60 -/-/- 

010_A Rekenpunt westgevel LIS 8.0 66/57/57 70/65/60 -/-/- 

011_A Rekenpunt zuidwestgevel LIS 8.0 69/59/59 70/65/60 -/-/- 

012_A Rekenpunt zuidgevel LIS 8.0 64/56/56 70/65/60 -/-/- 

   Zie bijlage 4   

gg = geen geluidsgrenswaarde 

nvt = niet van toepassing 

 

Uit de tabel volgt dat wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden voor optredende 

maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) overeenkomstig de vigerende omgevingsvergunning. 
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8. Geluidsbeperkende maatregelen 

Nader onderzoek wijst uit dat door het treffen van een geluidsbeperkende bronmaatregel kan 

worden voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden van 55 dB(A), die gelden voor 

geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen op een bedrijventerrein, in dit geval de Leidse 

Instrumentenmakers School (LIS). 

 

Deze bronmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een geluiddemper op de uitlaat van de strobic 

air (bron 061) die staat opgesteld op het dak van gebouw B. Uitgangspunt hierbij is dat een 

geluiddemper wordt toegepast met een tussenschakeldemping van 10 dB. Hiermee wordt het 

geluidsbronvermogen (Lw) van deze bron gereduceerd tot 88 dB(A). 

8.1 Rekenresultaten na maatregelen 

De voorgestelde geluidsbeperkende bronmaatregelen is verwerkt in een afzonderlijke 

rekenvariant.  

 

Tabel 12 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de  

representatieve bedrijfssituatie na het treffen van de voorgestelde geluidsbeperkende 

bronmaatregelen op de gevel van de dichtstbij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen. 

De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden 

die gelden voor geluidsgevoelige bestemmingen, in dit geval een onderwijsgebouw dat is gelegen 

op een bedrijventerrein. De rekenresultaten op alle ontvangerpunten zijn opgenomen in bijlage 5. 

In deze bijlage is voor de in de tabel opgenomen ontvangerspunten ook de geluidsbijdrage per 

deelbron opgenomen, gesorteerd op etmaalwaarde. 

tabel 12: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de 
representatieve bedrijfssituatie na het treffen van geluidsbeperkende maatregelen 

Punt Omschrijving Hoogte LAr,LT in dB(A) gedurende de dagperiode 

  [m] Berekend Maximaal toelaatbare 

geluidsgrenswaarden 1) 

Overschrijding 

005_A Rekenpunt instrumentenschool LIS 5.0 47 55 -/-/- 

010_A Rekenpunt westgevel LIS 8.0 53 55 -/-/- 

011_A Rekenpunt zuidwestgevel LIS 8.0 55 55 -/-/- 

012_A Rekenpunt zuidgevel LIS 8.0 52 55 -/-/- 

   Zie bijlage 5   
1) Maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarde die geldt voor een onderwijsgebouw dat is gelegen op een bedrijventerrein 

 

Uit de tabel volgt dat na het treffen van de voorgestelde geluidsbeperkende bronmaatregel kan 

worden voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden met betrekking tot de 

optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de dagperiode, die gelden voor een 

onderwijsgebouw dat is gelegen op een bedrijventerrein. 

8.2 Advies 

Wij adviseren om de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen te effectueren en de  

geluidsvoorschriften met betrekking tot de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

(LAr,LT) aan te passen, en daarmee aan te laten sluiten bij de maximaal toelaatbare 

geluidsgrenswaarden die gelden voor geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen op een 

bedrijventerrein. 
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9. Conclusie 

In opdracht van Real Estate Development Company heeft DGMR Bouw B.V. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de bedrijfslocatie van Janssen Biologics B.V. gelegen aan de 

Einsteinweg 101 op het Leiden Bio Science Park in Leiden. 

 

Aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen uitbreiding met een nieuw gebouw  

Office Janssen. Dit akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader uitbreidingsvergunningaanvraag 

voor Janssen Biologics B.V. in Leiden en is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn 

gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. 

LAr,LT 

Op de gevel van de dichtsbij gelegen geluidsgevoelige bestemming, in dit geval de Leidse 

Instrumentenmakers School (LIS) is in de representatieve bedrijfssituatie sprake van een 

optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) van 56, 55 en 55 dB(A) gedurende 

respectievelijke de dag-, de avond en de nachtperiode. 

 

Dit gebouw is alleen gedurende de dagperiode geluidsgevoelig. Uit de rekenresultaten volgt dat in 

deze periode sprake is van een overschrijding van de vergunde geluidsgrenswaarden.  

Deze overschrijding bedraagt 1 dB. Hiermee is ook sprake van een overschrijding van in algemene 

zin geldende richtwaarden die gelden voor geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen op een 

bedrijventerrein van 55 dB(A). Verruiming van dit voorschrift is daarmee niet mogelijk en zullen 

geluidsbeperkende maatregelen moeten worden overwogen. 

 

Ter plaatse van twee referentiepunten gelegen op korte afstand van de grens van de inrichting is 

sprake van een toename van de optredende/vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. 

De toename bedraagt maximaal 2, 3 en 2 dB gedurende respectievelijke de dag-, de avond- en de 

nachtperiode ter plaatse van vergunningpunt zuidwest (punt 004). Dit is met name het gevolg van 

de uitbreiding met het Office Janssen gebouw. Hier is geen sprake van gehinderden. Voor een 

dergelijke type beoordelingspunt gelden geen maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden. 

Verruiming van het voorschrift is hiermee mogelijk. 

 

Ook in de incidentele bedrijfssituatie, in dit geval tijdens het testen van noodstroomaggregaten in 

de dagperiode is sprake van een overschrijding van de vergunde geluidsgrenswaarden.  

Deze overschrijding bedraagt 3 dB ter plaatse van een referentiepunt gelegen op korte afstand van 

de inrichting (referentiepunt 4) en 1 dB op de gevel van de Leidse Intrumentenmakers  

School (LIS).  

Geluidsgrenswaarden in incidentele bedrijfssituatie zijn doorgaans niet aan maximale 

geluidsgrenswaarden gebonden. Wel moet worden voldaan aan het BBT-beginsel. Hiervan is in deze 

situatie sprake. Een verruiming van het voorschrift wordt hiermee mogelijk geacht. 

Geluidsbeperkende maatregelen LAr,LT 

Nader onderzoek wijst uit dat door het treffen van een geluidsbeperkende bronmaatregel kan 

worden voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden van 55 dB(A), die gelden voor 

geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen op een bedrijventerrein, in dit geval de Leidse 

Instrumentenmakers School (LIS). 
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Deze bronmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een geluiddemper op de uitlaat van de strobic 

air (bron 061) die staat opgesteld op het dak van gebouw B. Uitgangspunt hierbij is dat een 

geluiddemper wordt toegepast met een tussenschakeldemping van 10 dB. Hiermee wordt het 

geluidsbronvermogen (Lw) van deze bron gereduceerd tot 88 dB(A). 

 

LAmax 

Uit de rekenresultaten volgt dat de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) 

gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode op; 

• de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen maximaal 69, 59 en 59 dB(A) bedraagt; 

• de gekozen referentiepunten op korte afstand van de grens van de inrichting maximaal 68, 60 

en 60 dB(A) bedraagt. 

 

De optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) worden gedurende de dagperiode 

veroorzaakt door rijdende en manoeuvrerende vrachtwagens en gedurende de avond- en 

nachtperiode door dichtslaande personenauto portieren. 

 

Uit de rekenresultaten volgt dat wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden voor 

optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) overeenkomstig de vigerende 

omgevingsvergunning. 

Advies 

Wij adviseren om de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen te effectueren en de 

geluidsvoorschriften met betrekking tot de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

(LAr,LT) aan te passen, en daarmee aan te laten sluiten bij de maximaal toelaatbare 

geluidsgrenswaarden die gelden voor geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen op een 

bedrijventerrein. 

 

  
 

ing. A.W.N. (Antwan) van Haaren 
DGMR Bouw B.V. 
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B.2019.1408.22.R002

Janssen Biologics B.V., Leiden

Bijlage 1.1

Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LT

Industrielawaai - IL, [Bio Science Park - RBS LAr,LT april 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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schaal = 1 : 1500



Bijlage 1.1.1B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002)      91209,27     464789,27     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,70   53,30   64,10   71,90   78,10   84,40   86,40   75,40   56,50   89,19   0,00   0,00   0,00
002 Ventilator HH (1432-01-1B002)      91213,42     464788,19     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
003 Ventilator HH      91210,29     464788,01     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
004 Ventilator HH      91243,27     464803,73     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002)      91213,29     464786,60     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   52,50   59,50   68,10   74,70   72,20   76,10   72,10   65,50   63,80   80,66   0,00   0,00   0,00

006 Ventilator (1420-01-1B003)      91203,81     464785,36     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,10   47,80   56,60   61,70   65,00   68,20   65,00   59,50   52,80   72,05   0,00   0,00   0,00
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003)      91205,17     464793,15     10,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,40   54,50   63,30   73,10   76,30   80,40   82,60   69,40   58,00   85,64   0,00   0,00   0,00
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003)      91232,01     464787,34     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,40   54,40   60,40   68,60   74,10   75,40   74,60   66,30   57,00   80,11   0,00   0,00   0,00
009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006)      91231,55     464814,35     10,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,60   49,30   60,30   66,90   68,50   71,20   69,00   60,80   49,60   75,51   0,00   0,00   0,00
010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006)      91226,20     464814,85     10,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,20   51,40   62,10   70,20   70,70   73,00   69,30   63,00   50,00   77,37   0,00   0,00   0,00

011 Ventilator HH (5424-05-1B003)      91208,89     464814,18     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,50   48,50   57,80   67,90   74,20   75,10   72,20   64,10   56,20   79,30   0,00   0,00   0,00
012 Compressor, gti koudetechniek      91211,52     464815,10     10,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,80   56,10   65,20   70,20   91,80   82,60   87,70   82,10   72,00   93,94   0,00   0,00   0,00
013 Ventilatoren koelerbank      91208,91     464815,35     10,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,70   55,80   65,70   71,90   82,30   80,60   81,10   75,20   64,90   86,71   0,00   3,00   6,00
014 Afzuigventilator 4 stuks (1460-01-1B007)      91217,85     464832,73     10,00     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,60   53,50   65,40   62,40   60,30   61,20   55,20   45,50   36,60   69,14   0,00   0,00   0,00
015 Ventilator (HH CDA 222)      91212,56     464823,24     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,30   56,00   67,90   72,20   71,70   72,50   68,80   63,50   60,00   78,24   0,00   0,00   0,00

016 Ventilator HH      91213,46     464814,63     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,00   41,40   52,50   59,40   65,80   66,70   61,70   53,90   47,20   70,54   0,00   0,00   0,00
017 Ventilator utiliteitsruimte C42      91197,33     464811,50      8,28     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   46,50   58,60   78,80   82,70   87,20   90,10   86,50   77,70   71,30   93,67   0,00   0,00   0,00
018 Ventilator HH (5425-06-1B010)      91263,58     464813,73     10,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,40   51,20   61,50   70,10   73,10   74,90   70,60   61,00   53,80   78,81   0,00   0,00   0,00
019 Ventilator HH (5425-06-1B017)      91269,51     464812,63     10,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,40   48,50   59,10   59,50   68,80   64,40   55,20   48,10   40,20   70,98   0,00   0,00   0,00
020 Ventilator HH (5425-06-1B018)      91275,22     464818,52     10,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,80   43,10   56,20   58,10   64,80   62,70   54,70   47,00   39,10   68,01   0,00   0,00   0,00

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202)      91274,21     464816,11     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,40   58,50   69,90   76,50   76,70   76,10   74,00   70,80   62,70   82,59   0,00   3,00   6,00
022 Afzuiging      91267,53     464814,30     10,00     1,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,10   59,30   65,50   68,40   63,30   60,10   54,90   48,40   39,90   71,72   0,00   0,00   0,00
023 Ventilator 5422-03-1B004      91264,24     464838,73     10,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   38,40   48,70   60,30   66,60   68,40   71,00   65,90   58,40   48,10   74,75   0,00   0,00   0,00
024 Ventilator 5422-03-1B003      91263,36     464822,74     10,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,70   50,60   61,30   64,90   74,70   71,10   65,80   57,80   49,60   77,11   0,00   0,00   0,00
025 Ventilator HH182      91247,76     464837,81     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00

026 Ventilator HH182      91243,46     464831,17     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
027 Ventilator HH182      91246,31     464828,76     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan      91238,85     464832,89     13,50     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,60   49,30   60,30   66,90   68,50   71,20   69,00   60,80   49,60   75,51   0,00   0,00   0,00
029 Uitlaten      91273,36     464779,59     14,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,80   52,20   59,60   62,10   68,70   71,20   73,20   62,30   53,80   76,64   0,00   0,00   0,00
030 Uitlaten      91271,57     464778,12     14,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,40   56,20   65,10   72,50   76,20   81,20   77,80   67,80   58,80   84,18   0,00   0,00   0,00

031 Uitlaten      91279,63     464773,89     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,70   54,50   57,20   65,10   69,20   68,30   68,50   65,50   58,70   74,84   0,00   0,00   0,00
032 Uitlaten      91327,36     464802,96     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   46,00   56,60   61,20   69,80   70,10   69,40   69,40   63,50   56,80   76,20   0,00   0,00   0,00
033 Air intake ahu004 en 005      91348,99     464782,47      0,00     9,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00 --   25,80   29,90   35,40   34,80   35,00   24,20   13,90    1,40   40,53   0,00   0,00   0,00
034 Discharge ahu-005 B0001      91344,64     464781,10     14,00     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00 --   49,80   52,90   63,40   60,80   62,00   66,20   70,90   60,40   73,59   0,00   0,00   0,00
035 Discharge ahu-004      91334,75     464780,06     14,00     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00 --   37,80   40,90   50,40   44,80   48,00   47,20   45,90   40,40   55,10   0,00   0,00   0,00

036 Trafo op b.g.      91352,58     464807,37      0,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   55,00   66,00   70,00   69,00   69,00   60,00   55,00   50,00   40,00   75,00   0,00   0,00   0,00
037 noodstroomaggregaat (2x)      91354,79     464822,62      0,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   70,50   76,70   95,60   93,70   94,60   96,50   93,70   83,70   75,20  102,04   4,77 -- --
038 Vent.rooster      91350,67     464815,78     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,70   52,70   55,10   62,20   69,20   73,60   77,80   74,20   63,20   80,87   0,00   0,00   0,00
039 Vent.rooster      91351,81     464823,84     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   51,80   59,40   63,20   66,40   70,20   71,10   69,20   64,40   58,50   76,30   0,00   0,00   0,00
040 App. in pompbassin      91316,19     464834,66      0,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   57,90   66,80   72,90   75,30   78,50   80,30   77,50   74,80   63,70   85,13   0,00   0,00   0,00

041 Fans koeltoren      91327,52     464822,22     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   72,00   83,00   88,10   92,10   91,80   89,40   88,00   87,50   82,60   97,95   0,00   3,00   6,00
042 Fans koeltoren      91328,22     464827,50     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   67,30   79,30   86,70   92,90   95,90   90,10   87,00   85,60   80,30   99,24   0,00   3,00   6,00
043 Fans koeltoren      91325,04     464813,38     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   55,40   67,70   76,10   80,10   82,10   80,90   79,40   78,90   73,80   87,95   0,00   3,00   6,00
044 Fans koeltoren      91327,58     464834,42     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   55,40   67,70   76,10   80,10   82,10   80,90   79,40   78,90   73,80   87,95   0,00   3,00   6,00
045 Bovenvlak naast koelers      91324,98     464825,40     10,00     3,60 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   62,30   70,30   79,00   82,80   83,60   82,10   83,80   83,00   77,50   90,68   0,00   3,00   6,00

046 Bovenvlak naast koelers      91330,44     464824,38     10,00     3,60 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   59,90   70,20   80,40   83,40   84,70   81,90   81,80   80,50   75,80   90,38   0,00   3,00   6,00
047 Roosters in scherm      91323,11     464825,59      0,00    12,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   57,90   70,60   76,70   78,70   79,10   76,90   77,10   74,70   67,40   85,44   0,00   3,00   6,00
048 Roosters in scherm      91329,59     464837,18      0,00    12,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   58,20   62,90   68,10   72,50   73,50   74,00   74,50   72,00   64,90   80,85   0,00   3,00   6,00
049 Ventilator 5425-06-1B019      91249,39     464847,52      0,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,70   46,40   57,90   67,10   69,10   69,50   64,10   56,70   47,50   74,14   0,00   0,00   0,00
050 Ventilator 5425-06-1B019      91253,21     464846,95      0,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,70   46,40   57,90   67,10   69,10   69,50   64,10   56,70   47,50   74,14   0,00   0,00   0,00

051 jbv freezer      91223,21     464849,56      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
052 jbv freezer      91221,27     464849,85      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
053 jbv freezer      91219,01     464850,18      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
054 jbv freezer      91216,82     464850,51      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
055 Roosters LBK (4420-06-1B002)      91415,43     464687,18      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,90   56,60   62,10   72,40   74,20   73,90   72,50   66,40   56,90   79,68   0,00   0,00   3,00

056 Uitlaat strobic air      91414,73     464692,97      7,00     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,30   61,80   70,70   75,30   76,20   75,00   74,40   67,30   59,10   81,88   0,00   0,00   0,00
057 Rooster strobic air      91414,49     464691,25      7,00     0,30 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,40   57,00   62,00   71,30   72,30   73,50   73,30   72,50   65,00   79,88   0,00   0,00   0,00
058 Rooster strobic air      91414,81     464694,77      7,00     0,30 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,40   57,00   62,00   71,30   72,30   73,50   73,30   72,50   65,00   79,88   0,00   0,00   0,00
059 Koeling (4131-01-1B002)      91422,09     464696,42      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,30   66,80   75,10   82,20   84,90   87,20   84,10   78,50   70,10   91,38   0,00   3,00   6,00
060 Roosters LBK      91418,25     464703,86      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,20   57,90   66,40   77,50   81,00   81,50   79,60   71,50   61,90   86,39   0,00   0,00   3,00

061 Uitlaat strobic air      91419,43     464710,90      7,00     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   53,10   60,70   74,70   86,60   88,50   94,00   92,30   85,50   73,00   97,62   0,00   0,00   0,00

14-4-2021 10:33:59Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 1.1.1B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

001 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
002 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
003 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
004 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
005 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

006 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
007 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
008 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
009 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
010 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

011 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
012 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
013 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
014 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
015 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

016 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
017 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
018 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
019 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
020 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

021 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
022 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
023 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
024 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
025 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

026 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
027 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
028 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
029 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
030 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

031 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
032 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
033 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
034 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
035 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

036 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
037 Normale puntbron Janssen - IBS    0,00    3,00    5,00    9,00   13,00   16,00   18,00   20,00   17,00  4,0011 -- --
038 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
039 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
040 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

041 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
042 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
043 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
044 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
045 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095

046 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
047 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
048 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
049 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
050 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

051 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
052 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
053 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
054 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
055 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  4,0095

056 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
057 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
058 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
059 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
060 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  4,0095

061 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
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Bijlage 1.1.1B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

062 Koeling      91424,44     464713,10      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   53,70   65,70   71,20   76,60   79,40   80,50   77,70   74,50   62,60   85,45   0,00   3,00   6,00
063 Koeling      91371,12     464679,04      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   71,60   79,90   85,30   89,30   89,40   91,00   88,40   81,60   75,70   96,34   0,00   3,00   6,00
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001      91374,85     464681,45      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   48,40   57,40   61,00   67,40   76,90   79,30   73,90   63,30   54,40   82,26   0,00   3,00   6,00
065 Aanzuigrooster 4420-04-1AHU001      91376,49     464680,32      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   46,20   54,00   61,50   66,30   71,30   68,60   64,80   55,20   43,70   74,78   0,00   3,00   6,00
066 Aanzuigrooster      91367,86     464674,21      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   38,60   54,40   61,20   62,60   68,00   64,50   63,90   56,60   55,50   71,99   0,00   3,00   6,00

067 Uitblaasrooster      91368,07     464676,26      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   33,20   54,70   63,30   65,20   69,60   66,20   64,20   49,50   46,60   73,38   0,00   3,00   6,00
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A)      91364,11     464683,61      7,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,10   52,00   56,10   66,60   68,50   66,70   62,10   54,00   44,80   72,74   0,00   0,00   0,00
069 vent.opening      91343,42     464683,30      0,00     0,60 Relatief   0,00 360,00   43,80   51,70   56,70   50,50   52,10   56,70   54,00   51,20   38,20   62,48   0,00   0,00   0,00
070 vent.opening      91343,18     464682,34      0,00     2,50 Relatief   0,00 360,00   39,80   48,80   56,10   58,40   64,00   59,80   58,50   57,10   43,20   67,70   0,00   0,00   0,00
071 vent.opening      91342,19     464676,26      0,00     2,20 Relatief   0,00 360,00   37,80   51,10   51,40   50,70   55,60   56,40   52,90   47,60   38,10   61,61   0,00   0,00   0,00

072 koelmachine kantoorgebouw      91317,71     464682,89     18,50     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,20   55,50   69,90   75,50   78,40   81,50   75,90   68,30   66,80   84,86   0,00   3,00   6,00
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001)      91225,84     464895,04     15,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   38,20   49,20   61,10   70,30   71,00   76,70   73,10   67,70   59,30   79,94   0,00   0,00   0,00
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS)      91241,87     464892,25     15,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   34,80   48,70   57,30   69,20   67,40   71,70   69,50   61,80   55,80   76,02   0,00   0,00   0,00
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001)      91257,26     464890,60     15,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   35,20   45,20   62,50   61,10   62,20   65,60   60,60   57,50   48,40   70,07   0,00   0,00   0,00
076 Koeling dak K      91237,09     464873,05     15,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,30   52,10   57,70   68,90   75,40   79,80   86,00   75,90   69,00   87,66   0,00   3,00   6,00

077 Ventilator 10003083      91310,01     464708,66      6,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,90   56,20   67,00   73,40   78,60   76,00   73,60   66,00   56,70   82,23   0,00   0,00   0,00
078 Koelunit      91310,12     464717,04      6,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,20   57,20   63,80   72,00   82,10   77,00   74,10   66,00   56,00   84,17   0,00   3,00   6,00
079 York koelunit 2131-01-1CHL001      91312,91     464718,74      6,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   53,10   66,80   67,70   74,00   77,20   75,90   68,80   59,40   51,90   81,34   0,00   3,00   6,00
080 Ventilator      91324,93     464715,73      8,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,50   69,00   73,00   79,10   80,40   82,70   78,60   75,30   67,80   87,14   0,00   0,00   0,00
081 Uitblaas      91327,26     464716,75      6,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   45,40   56,70   64,70   65,70   72,70   77,10   77,60   76,00   64,70   82,49   0,00   0,00   0,00

082 ventilator met aandrijving      91314,62     464719,17      6,00     1,70 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,90   53,00   55,60   64,50   73,50   77,00   74,50   70,70   63,60   80,72   0,00   0,00   0,00
083 York koelunit      91285,46     464721,86      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   53,10   66,80   67,70   74,00   77,20   75,90   68,80   59,40   51,90   81,34   0,00   3,00   6,00
084 Koelerbanken      91275,02     464715,59      7,00     1,70 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,70   56,10   66,50   70,20   74,20   75,10   72,70   67,00   56,20   79,92   0,00   3,00   6,00
085 Uitblaas      91283,80     464723,02      7,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,40   47,00   54,60   55,20   55,60   56,50   53,50   51,90   44,20   62,78   0,00   0,00   0,00
086 jbv freezer      91210,60     464838,01      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   34,80   50,60   55,40   57,10   71,40   65,60   65,80   58,40   51,90   73,63   3,00   4,00   5,23

087 jbv freezer      91221,13     464840,92      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   50,30   63,60   67,80   68,00   71,10   73,50   76,80   67,50   59,40   80,19   3,00   4,00   5,23
088 Uitlaat noodstroom aggregaat      91307,24     464759,99      9,00     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   87,60   89,50   86,70   76,70   68,20   95,04  10,79 -- --
089 In- en uitblaasroosters LBK      91322,76     464745,47      0,00     6,00 Relatief   0,00 360,00   44,50   53,50   60,80   63,10   68,70   64,50   63,20   61,80   47,90   72,40   0,00   0,00   0,00
090 Ventilatoren      91313,53     464758,05      9,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
091 Ventilatoren      91333,51     464755,73      9,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00

092 Noodstroom aggregaat      91299,68     464761,34      0,00     1,50 Relatief   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   87,60   89,50   86,70   76,70   68,20   95,04  10,79 -- --
093 Pomp tbv tank      91289,61     464830,57      0,00     1,00 Relatief   0,00 360,00   59,00   64,00   71,00   77,00   80,00   83,00   84,00   82,00   75,00   89,07  10,00  10,00  10,00
094 Pomp tbv tank      91294,74     464830,15      0,00     1,00 Relatief   0,00 360,00   59,00   64,00   71,00   77,00   80,00   83,00   84,00   82,00   75,00   89,07   7,78 -- --
095 LBK      91261,38     464725,28      7,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   54,30   54,30   60,00   52,20   51,60   50,40   52,40   54,10   51,90   64,06   0,00   0,00   0,00
096 Condensors, 2 van 6      91258,43     464717,51      7,00     1,70 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   48,70   62,10   72,50   76,20   80,20   81,10   78,70   73,00   62,20   85,92   0,00   3,00   6,00

097 Koelmachine      91257,57     464724,35      7,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,20   56,50   70,90   76,50   79,40   82,50   76,90   69,30   67,80   85,86   0,00   3,00   6,00
098 LBK laboratorium      91371,39     464623,27     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,00   60,00   67,00   70,00   77,00   77,00   68,00   45,00   42,00   80,89   0,00   0,00   0,00
099 LBK laboratorium      91366,49     464589,29     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,00   60,00   67,00   70,00   77,00   77,00   68,00   45,00   42,00   80,89   0,00   0,00   0,00
100 LBK laboratorium      91423,88     464615,72     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,00   60,00   67,00   70,00   77,00   77,00   68,00   45,00   42,00   80,89   0,00   0,00   0,00
101 LBK kantoor      91420,13     464589,73     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,00   55,00   62,00   65,00   72,00   72,00   63,00   40,00   37,00   75,89   0,00   0,00   0,00

102 LBK kantoor      91390,89     464583,53     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,00   55,00   62,00   65,00   72,00   72,00   63,00   40,00   37,00   75,89   0,00   0,00   0,00
103 LBK keuken      91399,95     464594,91     26,50     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,00   55,00   62,00   65,00   72,00   72,00   63,00   40,00   37,00   75,89   0,00 -- --
104 Drycooler      91392,40     464589,11     26,50     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   60,00   70,00   72,00   75,00   76,00   73,00   64,00   53,00   80,83   0,00   3,00   6,00
105 Dakventilator toiletten      91376,32     464613,29     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   58,00   69,00   73,00   76,00   77,00   72,00   64,00   54,00   81,37   0,00   0,00   0,00
106 Dakventilator toiletten      91388,46     464596,22     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   58,00   69,00   73,00   76,00   77,00   72,00   64,00   54,00   81,37   0,00   0,00   0,00

107 Dakventilator toiletten      91417,79     464607,82     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   58,00   69,00   73,00   76,00   77,00   72,00   64,00   54,00   81,37   0,00   0,00   0,00
108 Dakventilator laboratoria      91373,80     464594,58     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,00   62,00   74,00   78,00   81,00   82,00   77,00   69,00   59,00   86,37   0,00   0,00   0,00
109 Dakventilator laboratoria      91414,07     464589,11     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,00   62,00   74,00   78,00   81,00   82,00   77,00   69,00   59,00   86,37   0,00   0,00   0,00
110 Lossen stikstof      91437,94     464606,48      0,00     1,00 Relatief   0,00 360,00   54,00   67,00   70,00   81,00   94,00   95,00   84,00   78,00   68,00   97,88  12,04 -- --
111 Uitlaat noodstroom aggregaat      91438,32     464581,38      2,50     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   86,70   89,50   86,70   76,70   68,20   94,89  10,79 -- --

112 Noodstroom aggregaat      91434,99     464581,79      0,00     1,50 Relatief   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   87,60   89,50   86,70   76,70   68,20   95,04  10,79 -- --
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Bijlage 1.1.1B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

062 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
063 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
064 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
065 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
066 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095

067 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
068 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
069 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
070 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
071 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

072 Normale puntbron Gebouw F    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
073 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
074 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
075 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
076 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095

077 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
078 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
079 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
080 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
081 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

082 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
083 Normale puntbron Vriezerpark T    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
084 Normale puntbron Vriezerpark T    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
085 Normale puntbron Vriezerpark T    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
086 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993

087 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
088 Normale puntbron Janssen - IBS    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00  1,0004 -- --
089 Normale puntbron VLF expansie   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70 12,0000  4,0000  8,0000
090 Normale puntbron VLF expansie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
091 Normale puntbron VLF expansie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

092 Normale puntbron Janssen - IBS    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00  1,0004 -- --
093 Normale puntbron TritonX II    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1,2000  0,4000  0,8000
094 Normale puntbron TritonX II    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2,0007 -- --
095 Normale puntbron Vriezerpark T  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00 12,0000  4,0000  8,0000
096 Normale puntbron Vriezerpark T   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00 12,0000  2,0047  2,0095

097 Normale puntbron Vriezerpark T   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 12,0000  2,0047  2,0095
098 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
099 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
100 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
101 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

102 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
103 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000 -- --
104 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
105 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
106 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

107 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
108 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
109 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
110 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  0,7502 -- --
111 Normale puntbron Janssen - IBS    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1,0004 -- --

112 Normale puntbron Janssen - IBS    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1,0004 -- --
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Bijlage 1.1.1B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Hdef. Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

205a vrw5. naar/van office/labs.      91437,07     464620,60      0,00      1,20 Eigen waarde            84,68  10           9      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
205b vrw5. naar/van office/labs.      91354,01     464738,05      0,00      1,20 Eigen waarde           404,75  10          41      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs      91424,11     464596,46      0,00      0,75 Eigen waarde            74,87  10           8     26     13     13   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs      91429,75     464621,93      0,00      0,75 Eigen waarde           400,34  10          41     26     13     13   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
201 vrw1. naar/van laadloslocatie      91368,42     464836,63      0,00      1,20 Eigen waarde           143,09  10          15      4 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00

202 vrw2. naar/van labs/pilotpl.      91357,05     464737,26      0,00      1,20 Eigen waarde           123,15  10          13      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
203 vrw3. TritonX      91368,96     464840,66      0,00      1,20 Eigen waarde           185,25  10          19      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
204 vrw4. tbv VLF-expansie      91354,56     464743,26      0,00      1,20 Eigen waarde           291,95  10          30      6 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl.      91355,71     464737,47      0,00      0,75 Eigen waarde           189,59  10          19     30      5      5   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder      91368,58     464837,62      0,00      0,75 Eigen waarde           261,76  10          27    100     30     30   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken      91354,18     464740,07      0,00      0,75 Eigen waarde           293,69  10          30     50     15     20   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie      91354,30     464740,94      0,00      0,75 Eigen waarde           295,73  10          30     20      2      2   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
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Bijlage 1.1.1B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal Groep Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Cb(D) Cb(A) Cb(N)

205a  103,78 Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   38,05 -- --
205b  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   37,84 -- --
215a   89,25 Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26,93   25,17   28,18
215b   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26,75   24,98   28,00
201  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,98 -- --

202  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   38,02 -- --
203  103,78 TritonX II    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   37,89 -- --
204  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   33,13 -- --
211   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26,03   29,04   32,05
212   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20,93   21,38   24,39

213   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   23,89   24,35   26,11
214   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   27,84   33,07   36,08
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Janssen Biologics B.V., Leiden

Bijlage 1.2

Geluidsbronnen RBS LAmax

Industrielawaai - IL, [Bio Science Park - RBS LAmax april 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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Bijlage 1.1.2B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002)      91209,27     464789,27     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,70   53,30   64,10   71,90   78,10   84,40   86,40   75,40   56,50   89,19   0,00   0,00   0,00
002 Ventilator HH (1432-01-1B002)      91213,42     464788,19     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
003 Ventilator HH      91210,29     464788,01     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
004 Ventilator HH      91243,27     464803,73     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002)      91213,29     464786,60     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   52,50   59,50   68,10   74,70   72,20   76,10   72,10   65,50   63,80   80,66   0,00   0,00   0,00

006 Ventilator (1420-01-1B003)      91203,81     464785,36     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,10   47,80   56,60   61,70   65,00   68,20   65,00   59,50   52,80   72,05   0,00   0,00   0,00
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003)      91205,17     464793,15     10,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,40   54,50   63,30   73,10   76,30   80,40   82,60   69,40   58,00   85,64   0,00   0,00   0,00
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003)      91232,01     464787,34     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,40   54,40   60,40   68,60   74,10   75,40   74,60   66,30   57,00   80,11   0,00   0,00   0,00
009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006)      91231,55     464814,35     10,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,60   49,30   60,30   66,90   68,50   71,20   69,00   60,80   49,60   75,51   0,00   0,00   0,00
010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006)      91226,20     464814,85     10,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,20   51,40   62,10   70,20   70,70   73,00   69,30   63,00   50,00   77,37   0,00   0,00   0,00

011 Ventilator HH (5424-05-1B003)      91208,89     464814,18     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,50   48,50   57,80   67,90   74,20   75,10   72,20   64,10   56,20   79,30   0,00   0,00   0,00
012 Compressor, gti koudetechniek      91211,52     464815,10     10,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,80   56,10   65,20   70,20   91,80   82,60   87,70   82,10   72,00   93,94   0,00   0,00   0,00
013 Ventilatoren koelerbank      91208,91     464815,35     10,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,70   55,80   65,70   71,90   82,30   80,60   81,10   75,20   64,90   86,71   0,00   3,00   6,00
014 Afzuigventilator 4 stuks (1460-01-1B007)      91217,85     464832,73     10,00     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,60   53,50   65,40   62,40   60,30   61,20   55,20   45,50   36,60   69,14   0,00   0,00   0,00
015 Ventilator (HH CDA 222)      91212,56     464823,24     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,30   56,00   67,90   72,20   71,70   72,50   68,80   63,50   60,00   78,24   0,00   0,00   0,00

016 Ventilator HH      91213,46     464814,63     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,00   41,40   52,50   59,40   65,80   66,70   61,70   53,90   47,20   70,54   0,00   0,00   0,00
017 Ventilator utiliteitsruimte C42      91197,33     464811,50      8,28     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   46,50   58,60   78,80   82,70   87,20   90,10   86,50   77,70   71,30   93,67   0,00   0,00   0,00
018 Ventilator HH (5425-06-1B010)      91263,58     464813,73     10,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,40   51,20   61,50   70,10   73,10   74,90   70,60   61,00   53,80   78,81   0,00   0,00   0,00
019 Ventilator HH (5425-06-1B017)      91269,51     464812,63     10,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,40   48,50   59,10   59,50   68,80   64,40   55,20   48,10   40,20   70,98   0,00   0,00   0,00
020 Ventilator HH (5425-06-1B018)      91275,22     464818,52     10,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,80   43,10   56,20   58,10   64,80   62,70   54,70   47,00   39,10   68,01   0,00   0,00   0,00

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202)      91274,21     464816,11     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,40   58,50   69,90   76,50   76,70   76,10   74,00   70,80   62,70   82,59   0,00   3,00   6,00
022 Afzuiging      91267,53     464814,30     10,00     1,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,10   59,30   65,50   68,40   63,30   60,10   54,90   48,40   39,90   71,72   0,00   0,00   0,00
023 Ventilator 5422-03-1B004      91264,24     464838,73     10,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   38,40   48,70   60,30   66,60   68,40   71,00   65,90   58,40   48,10   74,75   0,00   0,00   0,00
024 Ventilator 5422-03-1B003      91263,36     464822,74     10,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   39,70   50,60   61,30   64,90   74,70   71,10   65,80   57,80   49,60   77,11   0,00   0,00   0,00
025 Ventilator HH182      91247,76     464837,81     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00

026 Ventilator HH182      91243,46     464831,17     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
027 Ventilator HH182      91246,31     464828,76     10,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan      91238,85     464832,89     13,50     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   36,60   49,30   60,30   66,90   68,50   71,20   69,00   60,80   49,60   75,51   0,00   0,00   0,00
029 Uitlaten      91273,36     464779,59     14,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,80   52,20   59,60   62,10   68,70   71,20   73,20   62,30   53,80   76,64   0,00   0,00   0,00
030 Uitlaten      91271,57     464778,12     14,00     2,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   40,40   56,20   65,10   72,50   76,20   81,20   77,80   67,80   58,80   84,18   0,00   0,00   0,00

031 Uitlaten      91279,63     464773,89     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,70   54,50   57,20   65,10   69,20   68,30   68,50   65,50   58,70   74,84   0,00   0,00   0,00
032 Uitlaten      91327,36     464802,96     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   46,00   56,60   61,20   69,80   70,10   69,40   69,40   63,50   56,80   76,20   0,00   0,00   0,00
033 Air intake ahu004 en 005      91348,99     464782,47      0,00     9,20 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00 --   25,80   29,90   35,40   34,80   35,00   24,20   13,90    1,40   40,53   0,00   0,00   0,00
034 Discharge ahu-005 B0001      91344,64     464781,10     14,00     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00 --   49,80   52,90   63,40   60,80   62,00   66,20   70,90   60,40   73,59   0,00   0,00   0,00
035 Discharge ahu-004      91334,75     464780,06     14,00     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00 --   37,80   40,90   50,40   44,80   48,00   47,20   45,90   40,40   55,10   0,00   0,00   0,00

036 Trafo op b.g.      91352,58     464807,37      0,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   55,00   66,00   70,00   69,00   69,00   60,00   55,00   50,00   40,00   75,00   0,00   0,00   0,00
037 noodstroomaggregaat (2x)      91354,79     464822,62      0,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   70,50   76,70   95,60   93,70   94,60   96,50   93,70   83,70   75,20  102,04   4,77 -- --
038 Vent.rooster      91350,67     464815,78     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,70   52,70   55,10   62,20   69,20   73,60   77,80   74,20   63,20   80,87   0,00   0,00   0,00
039 Vent.rooster      91351,81     464823,84     14,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   51,80   59,40   63,20   66,40   70,20   71,10   69,20   64,40   58,50   76,30   0,00   0,00   0,00
040 App. in pompbassin      91316,19     464834,66      0,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   57,90   66,80   72,90   75,30   78,50   80,30   77,50   74,80   63,70   85,13   0,00   0,00   0,00

041 Fans koeltoren      91327,52     464822,22     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   72,00   83,00   88,10   92,10   91,80   89,40   88,00   87,50   82,60   97,95   0,00   3,00   6,00
042 Fans koeltoren      91328,22     464827,50     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   67,30   79,30   86,70   92,90   95,90   90,10   87,00   85,60   80,30   99,24   0,00   3,00   6,00
043 Fans koeltoren      91325,04     464813,38     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   55,40   67,70   76,10   80,10   82,10   80,90   79,40   78,90   73,80   87,95   0,00   3,00   6,00
044 Fans koeltoren      91327,58     464834,42     10,00     5,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   55,40   67,70   76,10   80,10   82,10   80,90   79,40   78,90   73,80   87,95   0,00   3,00   6,00
045 Bovenvlak naast koelers      91324,98     464825,40     10,00     3,60 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   62,30   70,30   79,00   82,80   83,60   82,10   83,80   83,00   77,50   90,68   0,00   3,00   6,00

046 Bovenvlak naast koelers      91330,44     464824,38     10,00     3,60 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   59,90   70,20   80,40   83,40   84,70   81,90   81,80   80,50   75,80   90,38   0,00   3,00   6,00
047 Roosters in scherm      91323,11     464825,59      0,00    12,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   57,90   70,60   76,70   78,70   79,10   76,90   77,10   74,70   67,40   85,44   0,00   3,00   6,00
048 Roosters in scherm      91329,59     464837,18      0,00    12,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   58,20   62,90   68,10   72,50   73,50   74,00   74,50   72,00   64,90   80,85   0,00   3,00   6,00
049 Ventilator 5425-06-1B019      91249,39     464847,52      0,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,70   46,40   57,90   67,10   69,10   69,50   64,10   56,70   47,50   74,14   0,00   0,00   0,00
050 Ventilator 5425-06-1B019      91253,21     464846,95      0,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,70   46,40   57,90   67,10   69,10   69,50   64,10   56,70   47,50   74,14   0,00   0,00   0,00

051 jbv freezer      91223,21     464849,56      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
052 jbv freezer      91221,27     464849,85      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
053 jbv freezer      91219,01     464850,18      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
054 jbv freezer      91216,82     464850,51      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   43,40   56,00   63,70   65,10   69,70   72,70   73,60   64,00   58,60   77,79   3,00   4,00   5,23
055 Roosters LBK (4420-06-1B002)      91415,43     464687,18      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,90   56,60   62,10   72,40   74,20   73,90   72,50   66,40   56,90   79,68   0,00   0,00   3,00

056 Uitlaat strobic air      91414,73     464692,97      7,00     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,30   61,80   70,70   75,30   76,20   75,00   74,40   67,30   59,10   81,88   0,00   0,00   0,00
057 Rooster strobic air      91414,49     464691,25      7,00     0,30 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,40   57,00   62,00   71,30   72,30   73,50   73,30   72,50   65,00   79,88   0,00   0,00   0,00
058 Rooster strobic air      91414,81     464694,77      7,00     0,30 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,40   57,00   62,00   71,30   72,30   73,50   73,30   72,50   65,00   79,88   0,00   0,00   0,00
059 Koeling (4131-01-1B002)      91422,09     464696,42      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,30   66,80   75,10   82,20   84,90   87,20   84,10   78,50   70,10   91,38   0,00   3,00   6,00
060 Roosters LBK      91418,25     464703,86      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,20   57,90   66,40   77,50   81,00   81,50   79,60   71,50   61,90   86,39   0,00   0,00   3,00

061 Uitlaat strobic air      91419,43     464710,90      7,00     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,10   50,70   64,70   76,60   78,50   84,00   82,30   75,50   63,00   87,62   0,00   0,00   0,00
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Bijlage 1.1.2B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

001 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
002 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
003 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
004 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
005 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

006 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
007 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
008 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
009 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
010 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

011 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
012 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
013 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
014 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
015 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

016 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
017 Normale puntbron Afdeling P    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
018 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
019 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
020 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

021 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
022 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
023 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
024 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
025 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

026 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
027 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
028 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
029 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
030 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

031 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
032 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
033 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
034 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
035 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

036 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
037 Normale puntbron Janssen - IBS    0,00    3,00    5,00    9,00   13,00   16,00   18,00   20,00   17,00  4,0011 -- --
038 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
039 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
040 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

041 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
042 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
043 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
044 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
045 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095

046 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
047 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
048 Normale puntbron Afdeling M    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
049 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
050 Normale puntbron Afdeling D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

051 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
052 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
053 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
054 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
055 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  4,0095

056 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
057 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
058 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
059 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
060 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  4,0095

061 Normale puntbron Gebouw B   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00 12,0000  4,0000  8,0000
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Bijlage 1.1.2B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

062 Koeling      91424,44     464713,10      7,00     2,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   53,70   65,70   71,20   76,60   79,40   80,50   77,70   74,50   62,60   85,45   0,00   3,00   6,00
063 Koeling      91371,12     464679,04      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   71,60   79,90   85,30   89,30   89,40   91,00   88,40   81,60   75,70   96,34   0,00   3,00   6,00
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001      91374,85     464681,45      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   48,40   57,40   61,00   67,40   76,90   79,30   73,90   63,30   54,40   82,26   0,00   3,00   6,00
065 Aanzuigrooster 4420-04-1AHU001      91376,49     464680,32      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   46,20   54,00   61,50   66,30   71,30   68,60   64,80   55,20   43,70   74,78   0,00   3,00   6,00
066 Aanzuigrooster      91367,86     464674,21      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   38,60   54,40   61,20   62,60   68,00   64,50   63,90   56,60   55,50   71,99   0,00   3,00   6,00

067 Uitblaasrooster      91368,07     464676,26      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   33,20   54,70   63,30   65,20   69,60   66,20   64,20   49,50   46,60   73,38   0,00   3,00   6,00
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A)      91364,11     464683,61      7,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   37,10   52,00   56,10   66,60   68,50   66,70   62,10   54,00   44,80   72,74   0,00   0,00   0,00
069 vent.opening      91343,42     464683,30      0,00     0,60 Relatief   0,00 360,00   43,80   51,70   56,70   50,50   52,10   56,70   54,00   51,20   38,20   62,48   0,00   0,00   0,00
070 vent.opening      91343,18     464682,34      0,00     2,50 Relatief   0,00 360,00   39,80   48,80   56,10   58,40   64,00   59,80   58,50   57,10   43,20   67,70   0,00   0,00   0,00
071 vent.opening      91342,19     464676,26      0,00     2,20 Relatief   0,00 360,00   37,80   51,10   51,40   50,70   55,60   56,40   52,90   47,60   38,10   61,61   0,00   0,00   0,00

072 koelmachine kantoorgebouw      91317,71     464682,89     18,50     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,20   55,50   69,90   75,50   78,40   81,50   75,90   68,30   66,80   84,86   0,00   3,00   6,00
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001)      91225,84     464895,04     15,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   38,20   49,20   61,10   70,30   71,00   76,70   73,10   67,70   59,30   79,94   0,00   0,00   0,00
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS)      91241,87     464892,25     15,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   34,80   48,70   57,30   69,20   67,40   71,70   69,50   61,80   55,80   76,02   0,00   0,00   0,00
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001)      91257,26     464890,60     15,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   35,20   45,20   62,50   61,10   62,20   65,60   60,60   57,50   48,40   70,07   0,00   0,00   0,00
076 Koeling dak K      91237,09     464873,05     15,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,30   52,10   57,70   68,90   75,40   79,80   86,00   75,90   69,00   87,66   0,00   3,00   6,00

077 Ventilator 10003083      91310,01     464708,66      6,00     0,80 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,90   56,20   67,00   73,40   78,60   76,00   73,60   66,00   56,70   82,23   0,00   0,00   0,00
078 Koelunit      91310,12     464717,04      6,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,20   57,20   63,80   72,00   82,10   77,00   74,10   66,00   56,00   84,17   0,00   3,00   6,00
079 York koelunit 2131-01-1CHL001      91312,91     464718,74      6,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   53,10   66,80   67,70   74,00   77,20   75,90   68,80   59,40   51,90   81,34   0,00   3,00   6,00
080 Ventilator      91324,93     464715,73      8,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,50   69,00   73,00   79,10   80,40   82,70   78,60   75,30   67,80   87,14   0,00   0,00   0,00
081 Uitblaas      91327,26     464716,75      6,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   45,40   56,70   64,70   65,70   72,70   77,10   77,60   76,00   64,70   82,49   0,00   0,00   0,00

082 ventilator met aandrijving      91314,62     464719,17      6,00     1,70 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,90   53,00   55,60   64,50   73,50   77,00   74,50   70,70   63,60   80,72   0,00   0,00   0,00
083 York koelunit      91285,46     464721,86      7,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   53,10   66,80   67,70   74,00   77,20   75,90   68,80   59,40   51,90   81,34   0,00   3,00   6,00
084 Koelerbanken      91275,02     464715,59      7,00     1,70 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,70   56,10   66,50   70,20   74,20   75,10   72,70   67,00   56,20   79,92   0,00   3,00   6,00
085 Uitblaas      91283,80     464723,02      7,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   41,40   47,00   54,60   55,20   55,60   56,50   53,50   51,90   44,20   62,78   0,00   0,00   0,00
086 jbv freezer      91210,60     464838,01      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   34,80   50,60   55,40   57,10   71,40   65,60   65,80   58,40   51,90   73,63   3,00   4,00   5,23

087 jbv freezer      91221,13     464840,92      0,00     4,70 Relatief   0,00 360,00   50,30   63,60   67,80   68,00   71,10   73,50   76,80   67,50   59,40   80,19   3,00   4,00   5,23
088 Uitlaat noodstroom aggregaat      91307,24     464759,99      9,00     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   87,60   89,50   86,70   76,70   68,20   95,04  10,79 -- --
089 In- en uitblaasroosters LBK      91322,76     464745,47      0,00     6,00 Relatief   0,00 360,00   44,50   53,50   60,80   63,10   68,70   64,50   63,20   61,80   47,90   72,40   0,00   0,00   0,00
090 Ventilatoren      91313,53     464758,05      9,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00
091 Ventilatoren      91333,51     464755,73      9,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   31,60   41,40   53,70   62,80   64,60   65,90   64,70   54,80   47,80   70,88   0,00   0,00   0,00

092 Noodstroom aggregaat      91299,68     464761,34      0,00     1,50 Relatief   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   87,60   89,50   86,70   76,70   68,20   95,04  10,79 -- --
093 Pomp tbv tank      91289,61     464830,57      0,00     1,00 Relatief   0,00 360,00   59,00   64,00   71,00   77,00   80,00   83,00   84,00   82,00   75,00   89,07  10,00  10,00  10,00
094 Pomp tbv tank      91294,74     464830,15      0,00     1,00 Relatief   0,00 360,00   59,00   64,00   71,00   77,00   80,00   83,00   84,00   82,00   75,00   89,07   7,78 -- --
095 LBK      91261,38     464725,28      7,00     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   54,30   54,30   60,00   52,20   51,60   50,40   52,40   54,10   51,90   64,06   0,00   0,00   0,00
096 Condensors, 2 van 6      91258,43     464717,51      7,00     1,70 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   48,70   62,10   72,50   76,20   80,20   81,10   78,70   73,00   62,20   85,92   0,00   3,00   6,00

097 Koelmachine      91257,57     464724,35      7,00     0,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   43,20   56,50   70,90   76,50   79,40   82,50   76,90   69,30   67,80   85,86   0,00   3,00   6,00
098 LBK laboratorium      91371,39     464623,27     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,00   60,00   67,00   70,00   77,00   77,00   68,00   45,00   42,00   80,89   0,00   0,00   0,00
099 LBK laboratorium      91366,49     464589,29     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,00   60,00   67,00   70,00   77,00   77,00   68,00   45,00   42,00   80,89   0,00   0,00   0,00
100 LBK laboratorium      91423,88     464615,72     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   49,00   60,00   67,00   70,00   77,00   77,00   68,00   45,00   42,00   80,89   0,00   0,00   0,00
101 LBK kantoor      91420,13     464589,73     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,00   55,00   62,00   65,00   72,00   72,00   63,00   40,00   37,00   75,89   0,00   0,00   0,00

102 LBK kantoor      91390,89     464583,53     24,00     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,00   55,00   62,00   65,00   72,00   72,00   63,00   40,00   37,00   75,89   0,00   0,00   0,00
103 LBK keuken      91399,95     464594,91     26,50     1,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   44,00   55,00   62,00   65,00   72,00   72,00   63,00   40,00   37,00   75,89   0,00 -- --
104 Drycooler      91392,40     464589,11     26,50     2,50 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   60,00   70,00   72,00   75,00   76,00   73,00   64,00   53,00   80,83   0,00   3,00   6,00
105 Dakventilator toiletten      91376,32     464613,29     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   58,00   69,00   73,00   76,00   77,00   72,00   64,00   54,00   81,37   0,00   0,00   0,00
106 Dakventilator toiletten      91388,46     464596,22     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   58,00   69,00   73,00   76,00   77,00   72,00   64,00   54,00   81,37   0,00   0,00   0,00

107 Dakventilator toiletten      91417,79     464607,82     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   42,00   58,00   69,00   73,00   76,00   77,00   72,00   64,00   54,00   81,37   0,00   0,00   0,00
108 Dakventilator laboratoria      91373,80     464594,58     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,00   62,00   74,00   78,00   81,00   82,00   77,00   69,00   59,00   86,37   0,00   0,00   0,00
109 Dakventilator laboratoria      91414,07     464589,11     26,50     1,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   47,00   62,00   74,00   78,00   81,00   82,00   77,00   69,00   59,00   86,37   0,00   0,00   0,00
110 Lossen stikstof      91437,94     464606,48      0,00     1,00 Relatief   0,00 360,00   54,00   67,00   70,00   81,00   94,00   95,00   84,00   78,00   68,00   97,88  12,04 -- --
111 Uitlaat noodstroom aggregaat      91438,32     464581,38      2,50     3,00 Relatief aan onderliggend item   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   86,70   89,50   86,70   76,70   68,20   94,89  10,79 -- --

112 Noodstroom aggregaat      91434,99     464581,79      0,00     1,50 Relatief   0,00 360,00   63,50   69,70   88,60   86,70   87,60   89,50   86,70   76,70   68,20   95,04  10,79 -- --
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Bijlage 1.1.2B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

062 Normale puntbron Gebouw B    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
063 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
064 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
065 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
066 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095

067 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
068 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
069 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
070 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
071 Normale puntbron Gebouw C    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

072 Normale puntbron Gebouw F    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
073 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
074 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
075 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
076 Normale puntbron Kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095

077 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
078 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
079 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
080 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
081 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

082 Normale puntbron Gebouw A    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
083 Normale puntbron Vriezerpark T    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
084 Normale puntbron Vriezerpark T    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
085 Normale puntbron Vriezerpark T    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
086 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993

087 Normale puntbron JBV Freezer    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6,0142  1,5924  2,3993
088 Normale puntbron Janssen - IBS    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00  1,0004 -- --
089 Normale puntbron VLF expansie   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70   -4,70 12,0000  4,0000  8,0000
090 Normale puntbron VLF expansie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
091 Normale puntbron VLF expansie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

092 Normale puntbron Janssen - IBS    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00  1,0004 -- --
093 Normale puntbron TritonX II    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1,2000  0,4000  0,8000
094 Normale puntbron TritonX II    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2,0007 -- --
095 Normale puntbron Vriezerpark T  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00 12,0000  4,0000  8,0000
096 Normale puntbron Vriezerpark T   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00 12,0000  2,0047  2,0095

097 Normale puntbron Vriezerpark T   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 12,0000  2,0047  2,0095
098 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
099 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
100 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
101 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

102 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
103 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000 -- --
104 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  2,0047  2,0095
105 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
106 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000

107 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
108 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
109 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,0000  4,0000  8,0000
110 Normale puntbron Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  0,7502 -- --
111 Normale puntbron Janssen - IBS    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1,0004 -- --

112 Normale puntbron Janssen - IBS    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1,0004 -- --
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Bijlage 1.1.2B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Hdef. Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

205a vrw5. naar/van office/labs.      91437,07     464620,60      0,00      1,20 Eigen waarde            84,68  10           9      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
205b vrw5. naar/van office/labs.      91354,01     464738,05      0,00      1,20 Eigen waarde           404,75  10          41      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs      91424,11     464596,46      0,00      0,75 Eigen waarde            74,87  10           8     26     13     13   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs      91429,75     464621,93      0,00      0,75 Eigen waarde           400,34  10          41     26     13     13   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
201 vrw1. naar/van laadloslocatie      91368,42     464836,63      0,00      1,20 Eigen waarde           143,09  10          15      4 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00

202 vrw2. naar/van labs/pilotpl.      91357,05     464737,26      0,00      1,20 Eigen waarde           123,15  10          13      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
203 vrw3. TritonX      91368,96     464840,66      0,00      1,20 Eigen waarde           185,25  10          19      2 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
204 vrw4. tbv VLF-expansie      91354,56     464743,26      0,00      1,20 Eigen waarde           291,95  10          30      6 -- --   75,00   84,00   90,00   94,00   96,00   99,00   98,00   92,00   84,00
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl.      91355,71     464737,47      0,00      0,75 Eigen waarde           189,59  10          19     30      5      5   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder      91368,58     464837,62      0,00      0,75 Eigen waarde           261,76  10          27    100     30     30   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken      91354,18     464740,07      0,00      0,75 Eigen waarde           293,69  10          30     50     15     20   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie      91354,30     464740,94      0,00      0,75 Eigen waarde           295,73  10          30     20      2      2   60,00   67,00   75,00   78,00   82,00   84,00   83,00   80,00   75,00
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Bijlage 1.1.2B.2019.1408.22.R002
Geluidsbronnen RBS+IBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
Groep: Janssen - IBS

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal Groep Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Cb(D) Cb(A) Cb(N)

205a  103,78 Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   38,05 -- --
205b  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   37,84 -- --
215a   89,25 Office Janssen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26,93   25,17   28,18
215b   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26,75   24,98   28,00
201  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,98 -- --

202  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   38,02 -- --
203  103,78 TritonX II    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   37,89 -- --
204  103,78 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   33,13 -- --
211   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26,03   29,04   32,05
212   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20,93   21,38   24,39

213   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   23,89   24,35   26,11
214   89,25 Voertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   27,84   33,07   36,08
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

001 Gebouw A      91301,76     464733,10      0,00     6,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
002 Gebouw A      91299,40     464725,92      0,00     8,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
003 Opbouw op gebouw A      91314,96     464716,49      0,00     8,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
004 Gebouw B      91415,91     464720,65      0,00     7,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
005 Gebouw C      91344,39     464688,93      0,00     7,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS

006 Gebouw C      91408,60     464675,09      0,00     4,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
007 Gebouw D, Production      91278,18     464803,85      0,00    10,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
008 Kantoorgebouw F      91298,58     464680,86      0,00    15,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
009 Technische ruimte kantoorgebouw F1      91334,14     464680,37      0,00    18,50 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
010 JBV Freezer      91225,33     464849,14      0,00     5,60 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS

011 Kantoor centocor      91214,36     464874,05      0,00    15,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
012 Opbouw gebouw K      91240,21     464878,72      0,00    17,50 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
013 Lager deel gebouw      91198,67     464763,63      0,00     6,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
014 Instrumentmakersschool LIS      91429,58     464845,35      0,00    11,40 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
015 Production M      91250,21     464807,72      0,00    14,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS

016 Production M      91346,13     464763,40      0,00    14,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
017 Hoofdgebouw production P      91245,75     464776,86      0,00    10,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
018 Opbouw dak P      91205,32     464798,30      0,00    13,50 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
019 Vriezerpark eindprodukt      91288,85     464723,51      0,00     7,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
020 Uitbreiding T-gebouw      91229,61     464732,46      0,00     7,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS

021 Waterzuivering U      91197,08     464830,00      0,00     5,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
022 VLF-expansie      91341,54     464764,07      0,00     9,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
023 Gebouw C      91342,13     464689,22      0,00     8,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
024 Gebouw B      91409,33     464677,10      0,00     6,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
025 Gebouw B      91405,29     464675,28      0,00     8,00 Eigen waarde 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0 dB Janssen - IBS

026 Koelgebouw      91333,17     464836,47      0,00    10,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
027 Opstand nieuwbouw      91225,58     464826,69      0,00    13,50 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
028 Opstand nieuwbouw      91239,81     464824,70      0,00    14,00 Eigen waarde 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
029 Office Janssen bouwlaag 1-3      91369,17     464628,94      0,00    12,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
030 Office Janssen bouwlaag 3-5      91362,89     464584,63      0,00    24,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS

031 Office Janssen dakopbouw      91366,29     464587,17      0,00    26,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
032 Office Janssen bedrijfstoffeneiland      91435,99     464588,03      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
032 Office Janssen bedrijfstoffeneiland      91439,13     464608,88      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
033 Office Janssen stikstoftank      91442,14     464605,23      0,00     6,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Janssen - IBS
101 Omgevingsbebouwing      91752,10     464266,19      0,00     2,59 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91752,10     464266,19      0,00     2,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91767,72     464272,40      0,00     2,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91744,75     464275,90      0,00     9,93 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91744,75     464275,90      0,00    10,03 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91764,11     464262,61      0,00     2,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91763,65     464284,88      0,00     4,85 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91693,20     464318,27      0,00     2,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91690,80     464316,45      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91631,87     464335,61      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91785,13     464271,89      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91775,20     464302,04      0,00     9,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91685,56     464282,44      0,00     9,66 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91731,29     464268,87      0,00     9,81 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91651,63     464314,89      0,00     9,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,63     464325,04      0,00     2,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91670,18     464329,68      0,00     3,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91696,82     464313,50      0,00     2,80 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91811,57     464421,83      0,00    28,78 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91646,89     464315,56      0,00    10,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91669,76     464326,69      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91698,05     464306,88      0,00     2,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91700,69     464344,28      0,00    10,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91710,52     464331,38      0,00    10,02 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91672,77     464348,26      0,00     9,64 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91660,89     464349,91      0,00     9,99 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91700,45     464308,71      0,00     2,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

14-4-2021 10:28:38Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91413,71     464670,69      0,00     4,68 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91701,53     464349,06      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91764,58     464265,88      0,00     2,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91766,01     464275,99      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91698,57     464289,75      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91569,86     464347,83      0,00    10,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91776,73     464277,96      0,00     9,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91763,65     464284,88      0,00     2,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91668,36     464322,38      0,00     3,30 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91666,69     464323,35      0,00     8,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91657,88     464328,35      0,00     2,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91701,09     464290,71      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91717,74     464303,25      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91682,04     464328,03      0,00     3,10 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91708,07     464295,99      0,00     2,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91324,94     464495,08      0,00    17,91 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91401,95     464672,93      0,00     5,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91699,90     464647,42      0,00     7,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91418,34     464663,66      0,00    10,22 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91841,66     464602,86      0,00    10,09 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91862,91     464568,22      0,00    14,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91414,76     464835,44      0,00    22,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91633,55     464347,60      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91683,81     464310,63      0,00     2,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91690,43     464344,62      0,00     9,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91419,85     464845,25      0,00    23,67 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91201,56     464820,71      0,00     8,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91410,78     464847,07      0,00    21,79 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91858,59     464171,60      0,00     8,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91974,87     464045,08      0,00     8,07 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91967,27     464045,08      0,00     8,07 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92023,33     464099,92      0,00     2,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91914,23     464157,33      0,00    16,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91861,36     464213,07      0,00     2,93 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91998,41     464059,02      0,00     8,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91983,98     464045,08      0,00     3,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92005,33     464049,25      0,00     8,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91999,42     464045,08      0,00     8,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92001,87     464054,14      0,00     8,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91974,87     464045,08      0,00     7,63 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91980,59     464050,20      0,00     3,83 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92149,41     464145,28      0,00     9,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92043,03     464870,14      0,00    45,89 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92199,70     464815,48      0,00    15,83 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91911,55     464788,85      0,00    19,12 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92001,46     464671,18      0,00    13,99 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91960,93     464557,59      0,00    11,01 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92007,24     464861,11      0,00     1,96 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91915,60     464815,29      0,00     8,91 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91878,00     464216,67      0,00     7,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92029,41     464074,40      0,00    10,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92143,09     464148,13      0,00     9,67 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92094,07     464644,29      0,00     2,83 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92120,37     464643,14      0,00     3,30 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92062,14     464711,13      0,00    16,84 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92032,55     464069,95      0,00    10,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91759,59     464293,92      0,00     2,66 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91612,34     464288,22      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91609,58     464283,55      0,00     5,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91532,56     464340,21      0,00     2,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91706,21     464346,26      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91765,55     464272,72      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91622,17     464271,35      0,00     3,30 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91524,70     464309,77      0,00     2,06 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91706,33     464270,45      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91624,84     464268,26      0,00     3,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91613,62     464297,65      0,00     3,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91586,79     464319,46      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91651,74     464291,74      0,00     4,78 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91577,96     464290,03      0,00     2,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92020,73     464086,59      0,00    10,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92013,69     464081,64      0,00    10,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92027,55     464091,65      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92035,69     464065,49      0,00     9,97 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92028,63     464060,53      0,00    10,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92017,63     464090,98      0,00    10,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92025,86     464090,58      0,00     3,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91351,66     464746,15      0,00     3,94 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91716,21     464302,10      0,00     2,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91761,07     464826,87      0,00     4,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92033,41     464094,58      0,00    10,13 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92038,39     464096,97      0,00    10,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92024,70     464293,64      0,00    29,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91658,30     464331,34      0,00     2,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91661,10     464313,87      0,00    10,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91666,58     464306,14      0,00    10,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91672,56     464298,20      0,00     9,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91713,15     464325,87      0,00     9,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91723,46     464261,84      0,00     9,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91669,49     464302,27      0,00     9,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91675,63     464294,12      0,00     9,80 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91693,68     464275,82      0,00     9,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91694,79     464270,18      0,00     9,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91248,15     464270,97      0,00     3,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91678,70     464290,05      0,00     9,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,77     464285,97      0,00     9,93 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91688,63     464278,37      0,00     9,87 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91717,70     464321,80      0,00    10,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91735,12     464271,76      0,00     9,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91727,52     464264,91      0,00     9,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91729,33     464287,88      0,00     9,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91678,54     464346,26      0,00     9,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91684,64     464346,62      0,00     9,84 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91739,20     464274,82      0,00    10,09 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91725,27     464284,82      0,00     9,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91788,18     464293,94      0,00     3,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91791,80     464279,94      0,00     2,90 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91729,33     464287,88      0,00     9,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91715,81     464288,90      0,00     9,99 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91717,14     464278,69      0,00     9,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91713,08     464275,63      0,00     9,98 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91582,23     464350,51      0,00    14,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91601,00     464276,82      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91605,34     464288,00      0,00    10,32 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91560,14     464334,11      0,00     3,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91592,88     464270,68      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91592,88     464270,68      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91601,00     464276,82      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91560,14     464334,11      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91552,71     464321,46      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91535,52     464318,71      0,00     9,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91555,93     464340,52      0,00     9,62 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91551,29     464311,34      0,00     3,92 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91551,29     464311,34      0,00     3,95 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91552,71     464321,46      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91582,78     464283,96      0,00     9,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91717,74     464303,25      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91708,32     464314,68      0,00     9,81 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91626,55     464346,69      0,00     9,68 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91709,62     464297,14      0,00     3,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91323,87     464870,95      0,00    16,67 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91321,89     464858,00      0,00    16,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91558,46     464286,99      0,00     2,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91547,80     464278,95      0,00     9,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91576,34     464269,53      0,00    10,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91576,34     464269,53      0,00    10,03 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91561,12     464288,99      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91552,32     464295,13      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91554,98     464297,14      0,00     2,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91526,75     464327,21      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91525,52     464317,08      0,00     2,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91686,25     464312,47      0,00     2,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91566,89     464325,05      0,00     4,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91565,70     464326,65      0,00     4,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91564,50     464328,26      0,00     4,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91625,12     464336,44      0,00     9,32 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91543,65     464312,40      0,00    10,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91548,78     464292,53      0,00    10,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91552,58     464289,01      0,00     9,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91555,93     464340,52      0,00     9,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91546,12     464327,79      0,00    10,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91545,08     464322,53      0,00     9,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91562,85     464302,12      0,00     2,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91639,90     464284,69      0,00     2,81 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91603,18     464310,72      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91608,21     464309,71      0,00     2,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91623,04     464264,33      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91617,08     464272,23      0,00     4,13 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91637,21     464295,67      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91617,97     464305,61      0,00     2,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91562,98     464277,36      0,00     2,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91561,25     464300,93      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91564,44     464303,32      0,00     2,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91577,42     464334,11      0,00     3,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91569,10     464340,62      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91571,25     464342,25      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91554,94     464284,38      0,00     9,66 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91583,32     464344,95      0,00    10,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91586,40     464340,87      0,00     9,96 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91594,17     464327,89      0,00     9,85 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91625,84     464341,62      0,00     9,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91614,81     464320,11      0,00     9,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91589,64     464336,57      0,00     9,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91609,77     464320,81      0,00     9,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91592,84     464279,18      0,00     9,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91705,95     464335,47      0,00    10,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91666,66     464347,91      0,00     9,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91619,85     464319,41      0,00     9,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91605,34     464288,00      0,00    10,77 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91596,14     464282,80      0,00    10,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91626,55     464346,69      0,00     9,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91551,43     464336,75      0,00    10,81 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91778,28     464297,97      0,00     9,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

14-4-2021 10:28:38Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91785,83     464276,69      0,00     9,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91545,82     464296,96      0,00    10,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91534,11     464308,63      0,00    10,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91546,92     464333,37      0,00    10,68 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91786,47     464286,02      0,00     9,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91651,07     464269,90      0,00    10,09 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91646,99     464265,33      0,00     9,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91641,48     464262,67      0,00     9,99 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91781,36     464293,89      0,00     9,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91786,18     464266,33      0,00     9,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91697,47     464265,44      0,00    10,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91950,43     464603,78      0,00    13,79 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91327,23     465081,92      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91358,24     465082,08      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91361,87     465081,38      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91320,52     465090,34      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91324,42     465089,75      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91328,32     465089,17      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91365,54     465080,68      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91354,12     464207,97      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91298,81     464084,91      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91243,05     464262,16      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91364,14     465073,46      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91730,28     464077,59      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91646,75     464290,04      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91316,63     465090,93      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91481,99     464318,22      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92086,73     464892,32      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91282,25     465096,13      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91854,88     464161,53      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90761,08     464045,47      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90749,97     464064,28      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91286,23     465095,53      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91301,80     465093,14      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91300,69     465085,92      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91312,73     465091,51      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91290,12     465094,93      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91294,01     465094,34      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91297,91     465093,74      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91250,61     464267,04      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91897,01     465239,85      0,00     5,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92085,35     465104,82      0,00     1,82 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91926,84     464886,15      0,00    21,72 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91842,11     465369,33      0,00     7,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91853,47     465314,04      0,00    13,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91958,50     465298,34      0,00     8,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91937,42     464955,18      0,00    20,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92164,68     465170,75      0,00    11,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92086,21     465078,86      0,00     6,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92101,26     465086,72      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92150,87     465186,33      0,00     2,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92050,10     464869,03      0,00    18,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92095,24     465150,47      0,00     6,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92005,51     465164,40      0,00     6,90 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92131,41     464502,25      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91938,35     464635,14      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91746,78     464985,71      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92112,97     465266,59      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92061,88     464625,39      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92076,38     464634,59      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91340,68     464915,76      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91639,52     465000,40      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90442,18     464994,77      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90576,28     465169,68      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91333,14     464668,80      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91210,89     464879,91      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91548,76     464945,91      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90852,22     465339,82      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91999,17     464793,30      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90923,01     465185,30      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91062,09     465108,80      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90874,31     465373,96      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91518,78     464615,37      0,00    12,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90806,31     465366,16      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91571,92     465277,15      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90849,64     465399,06      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90891,94     465392,78      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90816,27     465356,57      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92030,18     464764,39      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91583,18     465355,07      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90972,79     464852,42      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91967,59     465160,97      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90799,79     465320,05      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90689,52     465179,31      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91119,48     465068,83      3,88    30,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91343,05     464939,49      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91477,57     465420,24      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91524,59     465418,23      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91205,27     465397,02      3,73     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91185,33     465415,03      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91199,87     465416,75      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91498,15     465381,23      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90553,30     465218,29      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91192,02     465390,78      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90896,96     465414,78      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91701,85     464279,26      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91632,34     464274,51      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91239,36     464264,66      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91594,47     464195,23      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91555,68     464232,88      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91991,38     464045,22      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91652,20     464079,96      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92120,50     465345,65      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92070,49     465049,33      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91757,34     464513,10      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92087,34     465302,77      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92099,78     465294,52      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92118,40     465341,07      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91721,44     464071,22      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90730,46     464435,14      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91642,74     465343,30      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90835,21     465396,17      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90813,45     465342,43      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90837,12     465368,57      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90641,90     464726,71      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90856,15     465355,86      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91286,39     464103,39      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92158,21     464818,42      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92156,54     464809,96      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90836,00     465321,38      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90774,59     465335,79      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91463,03     465024,57      0,00     8,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
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101 Omgevingsbebouwing      91587,94     465383,37      0,00     7,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90696,53     465202,16      0,00    12,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91151,67     465133,03      4,25    33,64 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90632,64     465248,95      0,00    14,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90703,35     465234,83      0,00     4,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90741,83     465220,53      0,00    10,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90702,14     465214,99      0,00     4,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90635,52     465254,21      0,00    14,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90572,16     465205,71      0,00     6,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90572,16     465205,71      0,00     3,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90586,56     465139,59      0,00     4,82 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90598,40     465215,26      0,00     3,02 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90554,58     465206,71      0,00     3,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90553,37     465237,08      0,00     4,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90753,64     465237,66      0,00     6,69 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91305,43     465059,54      0,00    13,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91525,86     464893,67      0,00    46,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91622,39     464827,45      0,00    46,83 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91494,54     465026,54      0,00    17,06 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91391,10     465025,18      0,00     2,67 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91363,35     464939,76      0,00    19,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91041,03     464958,60      2,91    26,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91084,36     465070,87      3,31    29,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90737,59     465251,89      0,00     9,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90729,12     465244,85      0,00     4,66 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90700,86     465141,44      0,00     8,08 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90673,74     465141,97      0,00     4,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90667,93     465167,72      0,00    12,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90579,84     465149,93      0,00     4,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92125,35     464698,56      0,00     3,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92153,41     464463,25      0,00    31,95 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92109,24     464528,89      0,00     3,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92157,51     464692,27      0,00    13,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92104,47     464636,78      0,00     3,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92082,28     464520,73      0,00     6,12 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92103,19     464630,00      0,00    17,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91888,85     464535,71      0,00     3,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92015,61     464527,14      0,00    15,72 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91990,74     464461,54      0,00    41,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92136,59     464499,10      0,00     3,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91901,88     464352,33      0,00    38,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91938,35     464635,14      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92134,72     464548,48      0,00    13,66 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90566,04     465115,22      0,00     6,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90600,58     465181,05      0,00     7,94 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90578,85     465184,80      0,00     6,74 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90580,43     465226,07      0,00     3,98 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90603,24     465206,18      0,00     4,12 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90616,80     465208,49      0,00     5,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92052,88     464684,11      0,00     0,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      92064,89     464542,21      0,00    18,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92056,89     464649,16      0,00     3,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92105,08     464334,66      0,00    29,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      92087,96     464802,21      0,00     7,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91986,35     464842,62      0,00     2,79 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91900,52     464760,66      0,00    31,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91481,95     465429,13      0,00     8,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91516,39     465415,65      0,00     2,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91665,64     465399,71      0,00    19,69 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91412,42     465472,19      0,00     7,68 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91380,99     465420,90      0,00     9,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91466,43     465420,67      0,00     9,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91433,93     465397,73      0,00    11,30 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91493,33     465382,98      0,00     8,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91462,83     465366,62      0,00     6,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91456,84     465356,74      0,00    11,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91330,69     465387,42      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91334,14     465372,89      0,00     6,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91419,17     465365,38      0,00     5,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91512,75     465413,51      0,00     6,07 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91506,53     465394,67      0,00     8,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91517,48     465390,12      0,00     8,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91517,48     465390,12      0,00     8,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91630,89     465228,02      0,00     6,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91539,91     465407,35      0,00     8,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91508,35     465383,07      0,00     8,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91498,70     465404,89      0,00     3,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91539,74     465417,41      0,00     8,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91522,02     465420,17      0,00     2,64 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91544,47     465410,89      0,00     8,76 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91530,47     465410,19      0,00     8,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91502,57     465410,78      0,00     3,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91503,93     465408,82      0,00     6,94 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91414,62     465349,32      0,00     3,32 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91539,69     465242,46      0,00     6,86 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91544,28     465248,47      0,00     2,64 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91719,72     465248,62      0,00     9,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91330,55     465283,83      0,00    10,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91378,31     465283,25      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91746,04     465272,91      0,00     8,32 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91506,38     465205,81      0,00     4,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91383,66     465179,42      0,00     2,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91212,74     464888,15      0,00     5,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91529,32     465013,50      0,00    12,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91406,84     465207,57      0,00     5,32 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91384,70     465196,22      0,00     8,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91329,08     465192,39      0,00     3,85 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91316,23     465290,48      0,00     2,69 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91800,93     465367,50      0,00    19,95 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91389,92     465329,54      0,00     6,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91411,20     465318,91      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91426,58     465324,33      0,00     5,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91321,43     465345,42      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91328,52     465327,78      0,00     6,83 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91363,04     465307,31      0,00     6,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91321,57     465294,68      0,00     2,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91710,43     465288,23      0,00    15,80 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91336,80     465291,25      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91598,37     465296,70      0,00     9,96 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91380,52     465306,39      0,00     2,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91483,62     465306,09      0,00     6,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91744,96     464223,95      0,00     9,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91759,85     464232,32      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91760,31     464235,59      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,04     464069,01      0,00     9,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91745,10     464186,94      0,00     2,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91771,69     464190,95      0,00     9,78 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91677,59     464073,57      0,00     9,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91751,78     464137,55      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91755,87     464140,61      0,00     9,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91765,61     464160,85      0,00     9,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91784,06     464251,16      0,00     9,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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101 Omgevingsbebouwing      91761,28     464242,42      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91761,74     464245,69      0,00     2,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91774,40     464247,64      0,00     9,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91734,53     464186,21      0,00     2,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91712,54     464133,51      0,00     9,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91715,61     464129,44      0,00     9,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91708,23     464123,89      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91702,75     464117,68      0,00     4,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91675,65     464122,26      0,00     9,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91668,25     464116,68      0,00     9,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91702,75     464117,68      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91683,82     464161,05      0,00     2,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91722,40     464164,01      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91725,46     464159,93      0,00     9,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91686,44     464163,04      0,00     2,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91701,90     464144,64      0,00     9,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91704,80     464140,78      0,00     9,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91709,47     464137,58      0,00     9,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91759,02     464167,31      0,00     9,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91735,84     464253,93      0,00     2,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91735,84     464253,93      0,00     2,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91763,16     464255,79      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91743,98     464260,07      0,00     7,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91379,29     464141,45      0,00     8,69 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91573,75     464253,60      0,00     9,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91743,98     464260,07      0,00     8,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91597,40     464260,53      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91721,99     464252,42      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91719,57     464250,61      0,00     5,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91597,40     464260,53      0,00     2,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91626,76     464254,39      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91629,18     464256,22      0,00     2,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91620,63     464262,51      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91611,58     464217,64      0,00    10,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91726,35     464235,91      0,00    10,62 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91573,93     464222,82      0,00    10,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91742,79     464244,75      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91771,69     464190,95      0,00     9,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91769,54     464175,77      0,00     9,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91770,26     464180,83      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91770,97     464185,89      0,00     9,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91736,15     464234,53      0,00     9,07 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91746,23     464209,25      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91741,17     464209,96      0,00     9,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91741,20     464233,82      0,00     9,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91742,37     464241,79      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91731,10     464235,24      0,00     9,69 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91746,24     464233,11      0,00     9,69 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91672,58     464126,32      0,00     9,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91692,00     464190,16      0,00     9,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91696,07     464193,23      0,00     9,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91648,44     464244,00      0,00     9,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91695,88     464202,40      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91726,04     464212,12      0,00     9,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91713,95     464204,42      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91709,35     464200,97      0,00     9,12 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91764,87     464155,80      0,00     9,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91762,95     464146,73      0,00     9,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91735,13     464190,56      0,00     2,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91768,83     464170,71      0,00     9,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91650,01     464238,45      0,00     9,86 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

14-4-2021 10:28:38Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91770,98     464237,58      0,00     9,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91780,86     464241,31      0,00     9,22 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91731,09     464211,39      0,00     9,22 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91666,45     464134,45      0,00     9,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91662,01     464158,80      0,00     9,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91678,27     464171,07      0,00     9,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91669,52     464130,39      0,00     9,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91706,77     464066,53      0,00     9,30 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91695,81     464100,43      0,00     9,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91691,75     464097,35      0,00     9,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91650,89     464148,15      0,00     9,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91654,96     464151,22      0,00     9,28 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91705,29     464197,91      0,00     9,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91658,15     464155,89      0,00     9,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91674,20     464168,00      0,00     9,30 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91670,13     464164,93      0,00     9,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91666,07     464161,86      0,00     9,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91876,68     464123,09      0,00    28,98 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91688,38     464132,40      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91688,38     464132,40      0,00     2,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91696,52     464125,77      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91682,24     464140,53      0,00     3,90 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91699,88     464103,51      0,00     9,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91699,88     464103,51      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91682,24     464140,53      0,00     2,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91675,24     464139,08      0,00     3,68 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,39     464130,92      0,00     3,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,39     464130,92      0,00     2,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91675,24     464139,08      0,00     2,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91696,52     464125,77      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91695,76     464152,78      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91698,83     464148,70      0,00     9,30 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91679,01     464111,47      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91713,19     464245,75      0,00     9,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91697,47     464265,44      0,00    11,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91703,21     464257,81      0,00    11,89 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91710,13     464249,83      0,00     9,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91745,10     464186,94      0,00     2,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91707,07     464253,90      0,00    10,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91716,09     464241,88      0,00     9,86 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91689,77     464119,64      0,00     4,95 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91687,15     464117,65      0,00     7,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,63     464113,46      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91721,10     464150,32      0,00     9,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91678,33     464156,90      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91675,69     464154,91      0,00     2,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91728,51     464155,86      0,00     9,22 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90525,92     465180,49      0,00     5,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90445,23     465194,69      0,00     3,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90478,48     465244,99      0,00     4,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90627,83     464387,90      0,00     7,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90632,48     464283,70      0,00     7,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90617,33     464292,50      0,00     9,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90626,24     464295,54      0,00     9,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90526,65     464896,40      0,00     0,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90537,67     465070,15      0,00     4,08 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90415,04     464910,84      0,00     6,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90386,33     464892,37      0,00     3,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90421,42     465233,52      0,00     8,94 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90536,79     465237,75      0,00     7,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90514,66     465231,59      0,00     8,06 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      90631,25     464277,50      0,00     7,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90701,99     464128,03      0,00     7,11 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90697,20     464135,58      0,00     6,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90689,84     464140,38      0,00     7,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90589,52     464484,36      0,00     8,97 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90582,84     464341,23      0,00     9,92 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90625,01     464302,58      0,00     8,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90631,48     464318,46      0,00    11,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90662,12     464257,73      0,00     7,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90625,66     464269,34      0,00     7,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90635,85     464272,72      0,00     7,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90671,44     464249,30      0,00     8,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90672,37     464183,68      0,00     8,59 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90666,50     464195,50      0,00     8,74 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90683,03     464202,59      0,00     8,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90565,66     465139,29      0,00     5,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90441,92     464765,56      0,00     8,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90427,57     464802,85      0,00     8,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90404,82     464843,92      0,00     6,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90522,17     464312,48      0,00     6,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90534,56     464330,95      0,00     6,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90538,62     464317,57      0,00     8,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90414,57     464798,39      0,00     3,91 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90454,30     464843,31      0,00     8,67 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90463,17     464844,42      0,00     8,64 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90394,93     464672,10      0,00    10,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90520,18     464638,32      0,00     8,87 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90549,51     464583,36      0,00    10,00 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90509,83     464613,54      0,00     9,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90524,47     464619,10      0,00     9,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90485,61     464709,32      0,00     2,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90411,67     464791,47      0,00     3,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90416,17     464795,28      0,00     3,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90445,93     464659,64      0,00     7,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90482,54     464855,36      0,00     4,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90372,87     464963,80      0,00     7,02 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90483,01     464716,39      0,00     1,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90457,99     464709,74      0,00    13,89 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90394,34     464841,47      0,00     4,88 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90473,86     464834,54      0,00     3,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90500,84     464300,09      0,00     7,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90506,21     464721,28      0,00     8,74 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90412,16     464764,52      0,00     4,37 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90388,53     464847,21      0,00     5,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90509,84     464799,86      0,00    15,94 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90630,11     464180,47      0,00     7,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90764,50     464297,27      0,00     6,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90779,27     464284,20      0,00     6,13 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90767,53     464263,81      0,00     9,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90749,69     464330,92      0,00     7,93 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90672,39     464682,15      0,00    10,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90761,88     464651,55      0,00    25,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90687,39     464565,27      0,00     9,62 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91074,42     464300,40      0,00     6,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90778,72     464057,80      0,00     8,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90758,02     464065,38      0,00     2,78 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90875,49     464077,99      0,00     8,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90753,89     464271,31      0,00     6,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90751,00     464054,90      0,00     7,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91173,05     464176,16      0,00     3,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91609,62     464260,60      0,00     9,74 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91615,75     464252,46      0,00     9,94 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91618,88     464248,31      0,00     9,95 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91575,34     464258,54      0,00     9,96 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91612,69     464256,53      0,00     9,97 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91785,48     464261,28      0,00     9,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91784,77     464256,22      0,00     9,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91637,42     464258,10      0,00    10,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91196,60     464164,72      0,00     7,07 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91582,70     464257,50      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91582,70     464257,50      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91379,29     464141,45      0,00     4,91 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91575,14     464263,45      0,00     9,93 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91744,59     464197,62      0,00     9,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91736,43     464210,63      0,00     9,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90767,53     464114,79      0,00    12,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90635,78     464284,92      0,00     3,10 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90645,50     464276,71      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90645,50     464276,71      0,00     3,69 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90638,84     464285,97      0,00     3,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90635,64     464305,99      0,00     3,06 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90639,78     464293,32      0,00     3,93 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90647,29     464308,82      0,00     8,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90626,33     464045,08      0,00     3,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90635,44     464116,30      0,00     5,13 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90619,35     464175,45      0,00     7,79 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90717,42     464151,16      0,00     4,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90658,61     464289,24      0,00     4,22 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90693,99     464154,59      0,00     3,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90696,23     464184,41      0,00     5,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90631,48     464318,46      0,00    10,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91146,84     464152,41      0,00     5,94 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91196,60     464164,72      0,00     5,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90722,50     464139,59      0,00     2,79 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91121,83     464447,96      0,00     3,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90751,00     464054,90      0,00     9,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91164,96     464155,36      0,00     4,89 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91194,58     464511,14      0,00    29,06 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90653,72     464130,73      0,00     5,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90657,97     464112,87      0,00     6,92 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90580,82     464309,50      0,00     6,80 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      90644,99     464268,98      0,00     3,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90717,53     464137,03      0,00     3,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90686,11     464213,57      0,00     2,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      90619,01     464182,07      0,00     3,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91674,51     464077,65      0,00     9,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91656,40     464237,20      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91659,05     464239,20      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91653,64     464235,12      0,00     9,59 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91732,27     464243,21      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91737,92     464160,87      0,00     3,07 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91725,51     464246,18      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91723,96     464243,59      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91661,48     464224,65      0,00     9,76 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91720,29     464237,39      0,00    10,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91676,09     464203,68      0,00     2,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91664,28     464226,77      0,00     5,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91673,06     464220,62      0,00    10,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91670,42     464218,62      0,00     9,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91666,93     464228,77      0,00     5,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91737,92     464160,87      0,00     2,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91616,13     464204,73      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
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101 Omgevingsbebouwing      91820,88     464166,65      0,00     5,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91626,95     464105,42      0,00     7,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91706,74     464232,01      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91724,48     464224,51      0,00     2,66 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91629,05     464197,57      0,00     2,79 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91770,36     464155,14      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91754,15     464181,51      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91748,37     464161,74      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91749,77     464171,82      0,00     2,78 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91755,58     464191,63      0,00     3,02 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91747,76     464243,99      0,00     1,84 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91554,69     464249,96      0,00     7,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91553,99     464244,96      0,00    12,10 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91676,09     464203,68      0,00     3,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91603,50     464198,20      0,00     2,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91605,10     464199,41      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91640,11     464202,12      0,00     2,59 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91600,85     464186,90      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91593,06     464223,04      0,00     2,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91625,93     464228,46      0,00     9,99 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91598,46     464185,10      0,00     2,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91644,67     464247,53      0,00     9,39 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91720,98     464212,84      0,00     9,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91667,15     464204,96      0,00    10,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91611,54     464191,78      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91631,48     464174,52      0,00     9,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91618,11     464182,29      0,00     2,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91609,96     464198,09      0,00     2,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91633,78     464218,05      0,00     3,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91724,93     464189,77      0,00     2,13 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91731,83     464169,04      0,00     3,03 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91731,83     464169,04      0,00     2,36 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91709,88     464189,10      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91704,34     464184,95      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91701,72     464182,97      0,00     2,77 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91712,51     464191,09      0,00     2,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91678,27     464171,07      0,00     9,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91610,98     464242,37      0,00     9,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91624,22     464210,82      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91696,18     464178,81      0,00     5,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91657,70     464188,80      0,00    10,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91648,12     464181,57      0,00     9,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91687,93     464187,09      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91639,50     464133,26      0,00     2,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91630,31     464277,47      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91639,90     464284,69      0,00     2,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91656,58     464272,57      0,00     9,87 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91630,31     464277,47      0,00     2,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91694,93     464295,89      0,00     2,86 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91697,38     464297,74      0,00     2,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91637,21     464295,67      0,00     2,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91690,83     464327,54      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91688,78     464304,04      0,00     2,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91691,23     464305,89      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91692,42     464330,09      0,00     2,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91656,58     464272,57      0,00     9,85 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91709,62     464297,14      0,00     3,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91701,09     464290,71      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91697,43     464285,03      0,00     2,59 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91599,07     464323,85      0,00    10,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91564,44     464303,32      0,00     2,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91564,89     464323,55      0,00     5,08 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91580,10     464323,34      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91591,27     464331,75      0,00     9,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91575,26     464332,48      0,00     2,61 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91582,25     464324,96      0,00     2,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91602,29     464329,30      0,00     2,64 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91603,83     464331,89      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91694,99     464283,20      0,00     2,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91605,01     464321,48      0,00    10,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91607,84     464307,02      0,00     2,65 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91618,34     464308,30      0,00     2,97 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91618,61     464310,56      0,00     9,80 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91685,10     464314,00      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91735,48     464258,04      0,00     2,68 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91689,03     464124,33      0,00     2,82 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91571,13     464198,64      0,00     2,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91728,44     464249,76      0,00     3,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91374,33     464162,68      0,00     4,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91406,88     464155,27      0,00     5,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91684,29     464261,54      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91598,69     464203,24      0,00     2,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91705,35     464213,10      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91668,55     464191,15      0,00     3,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91754,06     464243,16      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91629,56     464189,30      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91734,56     464147,09      0,00     9,73 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91762,43     464138,67      0,00     7,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91375,83     464168,78      0,00     9,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91372,58     464434,08      0,00    31,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91297,34     464426,93      0,00    10,89 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91620,67     464454,07      0,00    33,85 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91686,97     464651,43      0,00    14,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91648,12     464324,95      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91648,60     464327,97      0,00     3,29 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91530,05     464812,12      0,00    11,03 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91620,80     464153,65      0,00     4,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91630,31     464159,88      0,00     4,55 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91698,47     464245,66      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91616,68     464152,04      0,00     2,17 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91753,87     464438,50      0,00    21,70 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91732,69     464401,59      0,00    18,98 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91750,70     464186,91      0,00     3,24 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91675,20     464088,87      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,32     464080,75      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91649,67     464116,07      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91669,06     464097,02      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91715,35     464099,89      0,00     2,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91707,17     464093,73      0,00     2,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91662,92     464105,16      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91750,23     464175,09      0,00     2,32 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91741,69     464153,76      0,00     7,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91732,69     464246,18      0,00     2,63 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91748,83     464165,00      0,00     2,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91659,88     464141,94      0,00     2,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91667,55     464148,76      0,00     2,41 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91724,93     464189,77      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91621,15     464224,85      0,00    10,14 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91685,76     464077,28      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91693,55     464176,83      0,00     4,99 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91624,22     464210,82      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91684,36     464076,22      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91643,54     464124,21      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91694,76     464075,69      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91693,70     464077,10      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91663,84     464220,05      0,00     9,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91666,14     464215,05      0,00    10,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91616,36     464221,25      0,00    10,25 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91636,89     464108,50      0,00     9,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91638,17     464122,24      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91641,23     464118,18      0,00     9,22 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91644,30     464114,12      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91618,11     464182,29      0,00     2,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91573,94     464248,42      0,00     9,85 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91722,67     464087,62      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91718,81     464084,72      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91572,34     464243,51      0,00     9,84 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91581,16     464213,21      0,00     9,88 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91578,53     464218,72      0,00     9,83 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91572,53     464238,32      0,00     9,59 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91663,68     464095,02      0,00     9,43 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91668,34     464085,80      0,00     9,18 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91671,43     464081,72      0,00     9,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91660,61     464099,09      0,00     9,34 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91730,80     464093,73      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91726,73     464090,67      0,00     9,19 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91665,41     464089,68      0,00     9,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91588,36     464203,61      0,00    10,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91613,56     464193,30      0,00     2,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91612,36     464194,89      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91611,16     464196,49      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91633,78     464218,05      0,00     2,56 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91640,11     464202,12      0,00     2,60 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91629,76     464236,27      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91632,19     464238,10      0,00     2,49 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91606,48     464171,00      0,00    10,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91612,30     464170,15      0,00    10,76 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91622,15     464167,46      0,00    10,78 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91600,65     464171,86      0,00    10,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91605,10     464199,41      0,00     2,54 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91631,48     464174,52      0,00    10,20 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91626,69     464170,89      0,00     9,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91754,62     464184,79      0,00     2,38 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91692,49     464067,40      0,00     9,27 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91686,79     464068,20      0,00     9,35 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91675,20     464088,87      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91702,70     464063,46      0,00     9,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91698,13     464080,78      0,00     8,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91692,35     464073,90      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91685,76     464077,28      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91657,54     464103,15      0,00     9,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91646,82     464145,08      0,00     9,31 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91643,54     464124,21      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91635,11     464126,30      0,00     9,21 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91681,32     464080,75      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91682,96     464075,17      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91730,80     464093,73      0,00     9,22 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91695,50     464078,79      0,00     4,88 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91654,36     464137,77      0,00     2,74 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91662,52     464143,93      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91670,18     464150,75      0,00     2,62 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91720,87     464104,05      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91667,15     464204,96      0,00    10,33 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.1B.2019.1408.22.R002
GebouwenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep

101 Omgevingsbebouwing      91739,04     464151,78      0,00     7,72 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91742,15     464141,88      0,00     9,15 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91706,77     464066,53      0,00     9,23 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91704,60     464091,79      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91715,61     464080,07      0,00     9,26 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91669,06     464097,02      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91649,67     464116,07      0,00     2,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91662,92     464105,16      0,00     2,48 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91712,71     464097,90      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91581,27     464247,41      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91637,13     464229,03      0,00     4,75 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91645,76     464229,17      0,00     9,92 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91779,45     464231,22      0,00     9,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91648,74     464208,62      0,00     2,71 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91625,93     464228,46      0,00     9,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91723,52     464106,04      0,00     2,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91721,80     464218,32      0,00     2,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91652,19     464186,14      0,00    10,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91657,70     464188,80      0,00     9,62 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91756,05     464194,89      0,00     2,45 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91595,06     464224,55      0,00     2,42 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91692,64     464078,51      0,00     4,84 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91651,73     464135,78      0,00     3,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91593,85     464226,15      0,00     2,44 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91594,47     464182,07      0,00     9,47 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91581,52     464221,04      0,00     2,46 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91583,93     464222,86      0,00     2,57 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91588,75     464211,43      0,00     2,51 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91592,65     464227,74      0,00     2,52 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91581,27     464247,41      0,00     2,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91579,84     464237,31      0,00     2,50 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91579,84     464237,31      0,00     2,58 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91585,72     464209,14      0,00    10,13 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91597,12     464176,56      0,00    10,05 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91762,70     464252,52      0,00     2,40 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen

101 Omgevingsbebouwing      91589,90     464186,15      0,00    10,04 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91591,16     464213,25      0,00     2,53 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91570,96     464233,66      0,00    10,16 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
101 Omgevingsbebouwing      91581,88     464198,74      0,00     9,77 Relatief 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Gebouwen
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

000 Verhard terrein Janssen      91435,11     464567,56 0,00
001 Verhard terrein Janssen      91392,52     464688,37 0,00
001 Verhard terrein Janssen      91404,45     464729,16 0,00
001 Verhard terrein Janssen      91404,81     464727,38 0,00
002 A44      90882,41     464333,01 0,00

002 A44      91206,43     465181,24 0,00
002 A44      91291,86     465549,88 0,00
002 A44      91192,54     465118,22 0,00
002 A44      90716,26     464045,08 0,00
002 A44      90722,82     464121,44 0,00

002 A44      91220,49     465178,87 0,00
003 Archimedesweg      91899,97     464490,51 0,00
004 Avicennapad      91315,79     465116,80 0,00
005 Baruch Spinozapad      91107,35     464948,07 0,00
005 Baruch Spinozapad      91125,14     464981,27 0,00

006 Bassonstraat      91745,70     464115,83 0,00
006 Bassonstraat      91733,46     464119,45 0,00
006 Bassonstraat      91733,46     464119,45 0,00
007 Berm      90617,70     464897,82 1,00
007 Berm      90718,13     464814,86 1,00

007 Berm      90749,96     464809,80 1,00
007 Berm      90602,99     464911,36 1,00
007 Berm      90678,63     464841,25 1,00
007 Berm      90596,27     464905,80 1,00
007 Berm      90601,70     464892,94 1,00

007 Berm      90607,94     464907,70 1,00
007 Berm      90664,03     464898,96 1,00
007 Berm      90612,50     464852,71 1,00
007 Berm      90630,61     464830,58 1,00
007 Berm      90870,52     464617,35 1,00

007 Berm      90640,31     464878,20 1,00
007 Berm      90870,52     464617,35 1,00
007 Berm      90659,21     464884,72 1,00
007 Berm      90720,62     464818,56 1,00
007 Berm      90769,23     464804,85 1,00

007 Berm      90638,93     464871,98 1,00
007 Berm      90718,13     464814,86 1,00
007 Berm      90648,28     464884,62 1,00
007 Berm      90718,83     464538,94 1,00
007 Berm      90715,47     464526,60 1,00

007 Berm      90602,68     464908,78 1,00
007 Berm      91210,51     465160,96 1,00
007 Berm      91230,29     465168,03 1,00
007 Berm      90597,47     464915,69 1,00
007 Berm      91147,81     464959,14 1,00

007 Berm      90647,55     464885,33 1,00
007 Berm      90657,23     464922,16 1,00
007 Berm      90647,55     464885,33 1,00
008 Christian Dopplerstraat      90714,64     464938,76 0,00
009 Constantijn Huygenslaan      92103,81     464145,93 0,00

009 Constantijn Huygenslaan      91994,65     464085,52 0,00
010 Cruquiuslaan      91817,06     464195,05 0,00
010 Cruquiuslaan      91787,30     464095,79 0,00
010 Cruquiuslaan      91844,50     464243,86 0,00
010 Cruquiuslaan      91757,94     464045,08 0,00

011 Doctor Lelylaan      91452,40     464322,20 0,00
011 Doctor Lelylaan      91634,08     464045,08 0,00
012 Edme Mariottehof      90869,46     465047,26 0,00
012 Edme Mariottehof      90854,34     464960,28 0,00
013 Ehrenfestweg      91538,27     464620,09 0,00

013 Ehrenfestweg      91543,15     464520,80 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

013 Ehrenfestweg      91563,56     464701,89 0,00
013 Ehrenfestweg      91545,83     464661,02 0,00
013 Ehrenfestweg      91560,90     464658,77 0,00
014 Einsteinweg      91835,07     464659,54 0,00
014 Einsteinweg      91362,98     464747,10 0,00

014 Einsteinweg      91889,61     464618,04 0,00
014 Einsteinweg      91858,44     464652,62 0,00
014 Einsteinweg      91563,56     464701,89 0,00
014 Einsteinweg      91866,12     464422,66 0,00
014 Einsteinweg      91884,13     464614,33 0,00

014 Einsteinweg      91899,97     464490,51 0,00
015 Verhard terrein onder nieuw gebouw      91512,75     464558,01 0,00
016 Endegeesterstraatweg      91346,82     465160,85 0,00
016 Endegeesterwatering      92134,44     464911,97 0,00
016 Endegeesterstraatweg      91346,82     465160,85 0,00

017 Erf      92022,12     464523,13 0,30
017 Erf      91093,57     465112,34 0,30
017 Erf      92149,79     464861,97 0,30
017 Erf      92109,18     464757,99 0,30
017 Erf      92009,65     464507,85 0,30

017 Erf      91688,70     464435,41 0,30
017 Erf      90622,49     465069,02 0,30
017 Erf      90730,41     465264,82 0,30
017 Erf      90593,08     464319,03 0,30
017 Erf      91107,09     465135,22 0,30

017 Erf      90775,69     465345,41 0,30
017 Erf      92058,81     464097,69 0,30
017 Erf      92019,72     464098,23 0,30
017 Erf      90775,69     465345,41 0,30
017 Erf      90846,40     465367,64 0,30

017 Erf      92110,32     464499,63 0,30
017 Erf      91212,83     464494,63 0,30
017 Erf      92082,55     464522,14 0,30
017 Erf      92130,27     464703,77 0,30
017 Erf      92080,63     464840,63 0,30

017 Erf      92165,07     464697,07 0,30
017 Erf      91568,77     464894,37 0,30
017 Erf      92138,19     464432,49 0,30
017 Erf      92118,72     464440,53 0,30
017 Erf      92085,20     464473,44 0,30

017 Erf      91213,92     464491,52 0,30
017 Erf      91752,48     464423,79 0,30
017 Erf      92145,57     464596,73 0,30
017 Erf      92070,39     464512,86 0,30
017 Erf      92113,53     464707,18 0,30

017 Erf      91846,66     464178,16 0,30
017 Erf      91963,39     464654,44 0,30
017 Erf      91908,89     464315,20 0,30
017 Erf      90689,88     465157,57 0,30
017 Erf      91402,75     465387,72 0,30

017 Erf      91219,25     464470,53 0,30
017 Erf      92100,99     464630,85 0,30
017 Erf      91340,72     464497,32 0,30
017 Erf      91349,12     464484,55 0,30
017 Erf      91212,59     464491,03 0,30

017 Erf      91298,47     464450,91 0,30
017 Erf      92080,63     464840,63 0,30
017 Erf      92098,84     464670,69 0,30
017 Erf      91455,89     465250,72 0,30
017 Erf      91432,99     465471,00 0,30

017 Erf      92000,00     464062,03 0,30

14-4-2021 10:29:49Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

017 Erf      91995,69     464049,77 0,30
017 Erf      91464,60     465346,70 0,30
017 Erf      92026,85     464919,56 0,30
017 Erf      91574,92     464924,81 0,30
017 Erf      91638,55     464221,94 0,30

017 Erf      91607,61     464355,52 0,30
017 Erf      91048,88     464048,68 0,30
017 Erf      90934,48     464045,33 0,30
017 Erf      90429,29     464045,27 0,30
017 Erf      91728,11     464170,35 0,30

017 Erf      91358,42     464991,22 0,30
017 Erf      91866,97     464184,08 0,30
017 Erf      91617,60     464150,05 0,30
017 Erf      91883,08     464809,16 0,30
017 Erf      91909,61     464753,55 0,30

017 Erf      91915,60     464815,29 0,30
017 Erf      92007,56     465199,74 0,30
017 Erf      91742,14     464288,26 0,30
017 Erf      91631,35     465324,32 0,30
017 Erf      91621,76     464823,29 0,30

017 Erf      91876,61     464821,09 0,30
017 Erf      92043,99     464876,25 0,30
017 Erf      91634,74     464227,20 0,30
017 Erf      91605,03     464920,19 0,30
017 Erf      91989,34     464888,07 0,30

017 Erf      91939,65     464705,80 0,30
017 Erf      91916,25     464819,54 0,30
017 Erf      91608,72     464850,70 0,30
017 Erf      90776,08     464073,25 0,30
017 Erf      91607,62     465168,75 0,30

017 Erf      90490,10     464940,03 0,30
017 Erf      90587,98     465135,84 0,30
017 Erf      91608,48     465167,64 0,30
017 Erf      91088,30     465113,50 0,30
017 Erf      91078,42     465042,89 0,30

017 Erf      91554,31     465169,77 0,30
017 Erf      90539,08     464924,36 0,30
017 Erf      91105,34     465132,25 0,30
017 Erf      91974,04     464412,34 0,30
017 Erf      91315,63     464401,64 0,30

017 Erf      90415,06     464933,36 0,30
017 Erf      91553,40     465261,06 0,30
017 Erf      90595,53     465296,66 0,30
017 Erf      91605,01     465308,06 0,30
017 Erf      91622,42     464905,62 0,30

017 Erf      91658,66     464876,01 0,30
017 Erf      91569,86     464347,83 0,30
017 Erf      91974,75     464051,61 0,30
017 Erf      90740,72     464045,19 0,30
017 Erf      90659,41     464055,52 0,30

017 Erf      90907,09     464052,11 0,30
017 Erf      91597,31     464342,34 0,30
017 Erf      92081,07     465167,71 0,30
017 Erf      90435,95     465239,33 0,30
017 Erf      90373,04     464948,05 0,30

017 Erf      91711,53     464266,27 0,30
017 Erf      91735,32     464290,15 0,30
017 Erf      91659,90     464875,82 0,30
017 Erf      91675,62     464113,23 0,30
017 Erf      90593,08     464319,03 0,30

017 Erf      90659,41     464055,52 0,30
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

017 Erf      90902,10     464060,60 0,30
017 Erf      90811,46     464188,02 0,30
017 Erf      91786,98     465365,87 0,30
017 Erf      91851,87     465281,29 0,30
017 Erf      91861,02     465319,60 0,30

017 Erf      90897,06     464063,61 0,30
017 Erf      91699,62     464161,93 0,30
017 Erf      91332,48     465348,76 0,30
017 Erf      91551,15     464274,50 0,30
017 Erf      91759,93     464202,30 0,30

017 Erf      90758,45     464102,62 0,30
017 Erf      90738,52     464144,57 0,30
017 Erf      90805,44     464249,38 0,30
017 Erf      90776,08     464073,25 0,30
017 Erf      91349,12     464484,55 0,30

017 Erf      91682,25     464804,08 0,30
017 Erf      91635,55     464133,04 0,30
017 Erf      91717,37     464216,29 0,30
017 Erf      91571,73     464276,15 0,30
017 Erf      91617,53     464271,63 0,30

017 Erf      91660,94     464107,78 0,30
017 Erf      91644,24     464170,19 0,30
017 Erf      91727,53     464111,86 0,30
017 Erf      91328,95     465323,93 0,30
017 Erf      90449,59     464860,04 0,30

017 Erf      91978,22     464943,31 0,30
017 Erf      91809,26     465330,69 0,30
017 Erf      91881,60     464356,63 0,30
017 Erf      90431,97     464856,82 0,30
017 Erf      90670,03     464713,57 0,30

017 Erf      91621,11     464234,93 0,30
017 Erf      91551,00     464274,70 0,30
017 Erf      91334,53     465357,23 0,30
017 Erf      91754,36     464434,41 0,30
017 Erf      91334,46     465369,04 0,30

017 Erf      92000,00     464508,58 0,30
017 Erf      91699,55     465258,48 0,30
017 Erf      91572,98     465264,13 0,30
017 Erf      91330,38     465349,05 0,30
017 Erf      91327,41     465317,39 0,30

017 Erf      91705,47     465255,38 0,30
017 Erf      91933,77     464632,17 0,30
017 Erf      91043,52     464145,81 0,30
017 Erf      90897,06     464063,61 0,30
017 Erf      91676,65     464185,38 0,30

017 Erf      91467,05     465348,47 0,30
017 Erf      91328,02     465314,81 0,30
017 Erf      91746,45     465295,93 0,30
017 Erf      91331,86     465362,72 0,30
017 Erf      91647,29     464294,18 0,30

017 Erf      91648,12     464324,95 0,30
017 Erf      91105,80     464248,68 0,30
017 Erf      91106,47     464170,62 0,30
017 Erf      91654,30     464355,07 0,30
017 Erf      91766,25     464295,24 0,30

017 Erf      91573,75     464290,79 0,30
017 Erf      91727,35     464300,80 0,30
017 Erf      91744,41     464447,04 0,30
017 Erf      91359,76     465271,83 0,30
017 Erf      91414,62     465349,32 0,30

017 Erf      91857,05     464519,63 0,30
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

017 Erf      91617,35     465299,71 0,30
017 Erf      91330,55     465283,83 0,30
017 Erf      91625,64     465383,83 0,30
017 Erf      91335,70     465198,97 0,30
017 Erf      90709,11     464333,37 0,30

017 Erf      92121,60     465176,80 0,30
017 Erf      92081,07     465167,71 0,30
017 Erf      92122,17     465346,87 0,30
017 Erf      91662,74     464195,46 0,30
017 Erf      92141,56     465216,47 0,30

017 Erf      92087,70     465305,06 0,30
017 Erf      91662,44     464236,57 0,30
017 Erf      90541,22     464733,44 0,30
017 Erf      92158,05     465197,38 0,30
017 Erf      91600,36     464889,51 0,30

017 Erf      92121,29     465109,29 0,30
017 Erf      92089,21     465366,43 0,30
017 Erf      92078,34     464839,95 0,30
017 Erf      91581,30     464273,29 0,30
017 Erf      91673,78     464145,68 0,30

017 Erf      90457,21     464692,16 0,30
017 Erf      91674,22     464219,08 0,30
017 Erf      90766,89     464654,93 0,30
017 Erf      91699,83     464831,00 0,30
017 Erf      92057,29     464708,50 0,30

017 Erf      91783,60     464295,65 0,30
017 Erf      92161,14     464140,94 0,30
017 Erf      90460,30     464714,66 0,30
017 Erf      92090,48     465036,15 0,30
017 Erf      92079,01     465161,73 0,30

017 Erf      92093,02     465097,30 0,30
017 Erf      91749,62     464279,57 0,30
017 Erf      92150,31     464749,04 0,30
017 Erf      90677,05     464684,53 0,30
017 Erf      92112,48     464701,84 0,30

017 Erf      90684,98     464583,20 0,30
018 Galileiweg      92111,53     464929,76 0,00
019 Goliuspad      91855,16     464790,16 0,00
019 Goliuspad      92004,80     464731,15 0,00
020 Haagse Schouwweg      91254,37     464187,21 0,00

020 Haagse Schouwweg      91439,02     464333,87 0,00
020 Haagse Schouwweg      91459,29     464327,69 0,00
020 Haagse Schouwweg      91515,23     464472,57 0,00
020 Haagse Schouwweg      91356,80     464405,40 0,00
020 Haagse Schouwweg      91329,00     464407,71 0,00

020 Haagse Schouwweg      91450,37     464338,26 0,00
020 Haagse Schouwweg      91169,85     464133,62 0,00
020 Haagse Schouwweg      91329,00     464407,71 0,00
020 Haagse Schouwweg      91362,61     464258,01 0,00
020 Haagse Schouwweg      91356,80     464405,40 0,00

020 Haagse Schouwweg      91483,20     464328,69 0,00
020 Haagse Schouwweg      91450,37     464338,26 0,00
020 Haagse Schouwweg      91291,38     464435,44 0,00
020 Haagse Schouwweg      91174,75     464126,59 0,00
020 Haagse Schouwweg      91291,38     464435,44 0,00

020 Haagse Schouwweg      91254,37     464187,21 0,00
020 Haagse Schouwweg      91098,58     464045,08 0,00
020 Haagse Schouwweg      91077,33     464045,08 0,00
020 Haagse Schouwweg      91355,86     464410,16 0,00
020 Haagse Schouwweg      91102,56     464073,17 0,00

020 Haagse Schouwweg      91165,04     464107,36 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

021 Het Buitenwater      90755,72     465468,47 0,00
021 Het Buitenwater      90664,65     465288,21 0,00
022 Hugo van Woerdenplein      91584,58     464247,18 0,00
022 Hugo van Woerdenstraat      91629,59     464301,61 0,00
022 Hugo van Woerdenplein      91604,85     464229,13 0,00

022 Hugo van Woerdenplein      91629,59     464301,61 0,00
022 Hugo van Woerdenplein      91605,00     464207,00 0,00
023 J.H. Oortweg      91855,16     464790,16 0,00
023 J.H. Oortweg      91839,71     464688,74 0,00
024 Jan Luykenlaan      91945,15     464290,51 0,00

024 Jan Luykenlaan      91887,30     464249,05 0,00
025 Jan Orlersplein      91737,89     464247,76 0,00
026 Jan Paetsplein      91569,46     464334,91 0,00
026 Jan Paetsplein      91585,37     464311,57 0,00
026 Jan Paetsplein      91585,37     464311,57 0,00

026 Jan Paetsplein      91561,00     464371,00 0,00
027 Johann Keplerstraat      90901,16     465207,06 0,00
027 Johann Keplerstraat      90932,39     465374,19 0,00
028 Kasteellaan      91752,00     465381,57 0,00
028 Kasteellaan      91802,61     465416,54 0,00

029 Koolmeeslaan      91752,00     465381,57 0,00
030 Laan te Rhijnhof      91079,93     464307,90 0,00
031 Lage Morsweg      91914,53     464216,34 0,00
031 Lage Morsweg      91887,30     464249,05 0,00
031 Lage Morsweg      92000,91     464075,31 0,00

031 Lage Morsweg      91817,06     464195,05 0,00
031 Lage Morsweg      91994,65     464085,52 0,00
032 Leeghwaterstraat      91923,03     464045,08 0,00
032 Leeghwaterstraat      91955,15     464045,08 0,00
033 Lise Meitnerweg      91702,46     464616,21 0,00

034 Louis Elsevierstraat      91779,75     464207,62 0,00
034 Louis Elsevierstraat      91689,29     464206,09 0,00
034 Louis Elsevierstraat      91576,47     464117,07 0,00
034 Louis Elsevierstraat      91708,95     464223,22 0,00
035 Luchtmansplein      91629,59     464301,61 0,00

035 Luchtmansplein      91672,08     464272,72 0,00
035 Luchtmansplein      91672,08     464272,72 0,00
036 Luzacstraat      91656,00     464351,00 0,00
037 Max Planckweg      91703,96     464844,45 0,00
038 N206      90786,83     464709,52 0,00

038 N206      90787,14     464739,46 0,00
038 N206      90576,33     464930,94 0,00
038 N206      90910,80     464659,02 0,00
038 N206      90892,49     464676,64 0,00
038 N206      90575,97     464925,01 0,00

038 N206      90816,88     464720,15 0,00
038 N206      90372,19     465121,48 0,00
038 N206      90441,28     465052,84 0,00
039 Nachtegaallaan      92124,56     465002,30 0,00
039 Nachtegaallaan      92124,56     465002,30 0,00

040 Niels Bohrweg      91381,88     464881,55 0,00
040 Niels Bohrweg      91362,98     464747,10 0,00
040 Niels Bohrweg      91383,36     464891,10 0,00
040 Niels Bohrweg      91407,31     465046,17 0,00
040 Niels Bohrweg      91412,29     465079,76 0,00

041 Oude Rhijnhofweg      90798,91     464282,41 0,00
042 Oude Rijnsburgerweg      91129,42     465502,54 0,00
043 Pad van Bremmer      92124,19     465381,65 0,00
043 Pad van Bremmer      92192,08     465310,94 0,00
044 Pand      91683,82     464161,05 0,00

044 Pand      91737,92     464160,87 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91670,13     464164,93 0,00
044 Pand      91654,36     464137,77 0,00
044 Pand      91820,88     464166,65 0,00
044 Pand      91748,83     464165,00 0,00
044 Pand      91686,44     464163,04 0,00

044 Pand      91754,62     464184,79 0,00
044 Pand      91731,83     464169,04 0,00
044 Pand      91678,33     464156,90 0,00
044 Pand      91756,05     464194,89 0,00
044 Pand      91640,11     464202,12 0,00

044 Pand      91648,74     464208,62 0,00
044 Pand      91675,24     464139,08 0,00
044 Pand      91668,55     464191,15 0,00
044 Pand      91670,42     464218,62 0,00
044 Pand      91749,77     464171,82 0,00

044 Pand      91712,51     464191,09 0,00
044 Pand      91662,52     464143,93 0,00
044 Pand      91682,24     464140,53 0,00
044 Pand      91745,10     464186,94 0,00
044 Pand      91750,23     464175,09 0,00

044 Pand      91701,72     464182,97 0,00
044 Pand      91731,83     464169,04 0,00
044 Pand      91659,88     464141,94 0,00
044 Pand      91741,69     464153,76 0,00
044 Pand      91724,93     464189,77 0,00

044 Pand      91724,93     464189,77 0,00
044 Pand      91770,36     464155,14 0,00
044 Pand      91696,18     464178,81 0,00
044 Pand      91721,80     464218,32 0,00
044 Pand      91734,56     464147,09 0,00

044 Pand      91709,88     464189,10 0,00
044 Pand      91705,35     464213,10 0,00
044 Pand      91861,36     464213,07 0,00
044 Pand      91739,04     464151,78 0,00
044 Pand      91676,09     464203,68 0,00

044 Pand      91762,43     464138,67 0,00
044 Pand      91724,48     464224,51 0,00
044 Pand      91748,37     464161,74 0,00
044 Pand      91670,18     464150,75 0,00
044 Pand      91737,92     464160,87 0,00

044 Pand      91675,24     464139,08 0,00
044 Pand      91754,15     464181,51 0,00
044 Pand      91735,13     464190,56 0,00
044 Pand      91750,70     464186,91 0,00
044 Pand      91734,53     464186,21 0,00

044 Pand      91545,08     464322,53 0,00
044 Pand      91164,96     464155,36 0,00
044 Pand      91555,93     464340,52 0,00
044 Pand      91588,36     464203,61 0,00
044 Pand      91572,53     464238,32 0,00

044 Pand      91548,78     464292,53 0,00
044 Pand      91596,14     464282,80 0,00
044 Pand      91547,80     464278,95 0,00
044 Pand      91535,52     464318,71 0,00
044 Pand      91582,23     464350,51 0,00

044 Pand      91589,90     464186,15 0,00
044 Pand      91637,42     464258,10 0,00
044 Pand      91631,48     464174,52 0,00
044 Pand      91625,93     464228,46 0,00
044 Pand      91573,94     464248,42 0,00

044 Pand      91605,34     464288,00 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91597,12     464176,56 0,00
044 Pand      91626,69     464170,89 0,00
044 Pand      90506,21     464721,28 0,00
044 Pand      91354,12     464207,97 0,00
044 Pand      91609,77     464320,81 0,00

044 Pand      91621,15     464224,85 0,00
044 Pand      91601,58     464173,45 0,00
044 Pand      91614,52     464161,74 0,00
044 Pand      91606,48     464171,00 0,00
044 Pand      91573,93     464222,82 0,00

044 Pand      91625,12     464336,44 0,00
044 Pand      91586,40     464340,87 0,00
044 Pand      91575,34     464258,54 0,00
044 Pand      91585,72     464209,14 0,00
044 Pand      91575,14     464263,45 0,00

044 Pand      91618,88     464248,31 0,00
044 Pand      91583,32     464344,95 0,00
044 Pand      91589,64     464336,57 0,00
044 Pand      91324,94     464495,08 0,00
044 Pand      91599,07     464323,85 0,00

044 Pand      91618,11     464182,29 0,00
044 Pand      91629,05     464197,57 0,00
044 Pand      91581,52     464221,04 0,00
044 Pand      91630,31     464159,88 0,00
044 Pand      91593,06     464223,04 0,00

044 Pand      91588,75     464211,43 0,00
044 Pand      91591,16     464213,25 0,00
044 Pand      91595,06     464224,55 0,00
044 Pand      91583,93     464222,86 0,00
044 Pand      91613,56     464193,30 0,00

044 Pand      91633,78     464218,05 0,00
044 Pand      91598,69     464203,24 0,00
044 Pand      91618,11     464182,29 0,00
044 Pand      91611,16     464196,49 0,00
044 Pand      91633,78     464218,05 0,00

044 Pand      91612,36     464194,89 0,00
044 Pand      91609,96     464198,09 0,00
044 Pand      91631,48     464174,52 0,00
044 Pand      91573,75     464253,60 0,00
044 Pand      91611,58     464217,64 0,00

044 Pand      91605,34     464288,00 0,00
044 Pand      91615,75     464252,46 0,00
044 Pand      91552,58     464289,01 0,00
044 Pand      91591,27     464331,75 0,00
044 Pand      91612,69     464256,53 0,00

044 Pand      91554,94     464284,38 0,00
044 Pand      91594,47     464182,07 0,00
044 Pand      91250,61     464267,04 0,00
044 Pand      91581,88     464198,74 0,00
044 Pand      91581,16     464213,21 0,00

044 Pand      91578,53     464218,72 0,00
044 Pand      91625,93     464228,46 0,00
044 Pand      91616,36     464221,25 0,00
044 Pand      91572,34     464243,51 0,00
044 Pand      91609,62     464260,60 0,00

044 Pand      91330,95     464389,78 0,00
044 Pand      91620,67     464454,07 0,00
044 Pand      91632,34     464274,51 0,00
044 Pand      91701,80     464279,23 0,00
044 Pand      91317,83     464395,96 0,00

044 Pand      91324,32     464399,78 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91326,32     464398,00 0,00
044 Pand      91330,08     464392,32 0,00
044 Pand      91555,68     464232,88 0,00
044 Pand      91481,99     464318,22 0,00
044 Pand      90625,01     464302,58 0,00

044 Pand      91699,09     464263,29 0,00
044 Pand      91695,61     464257,98 0,00
044 Pand      90767,53     464263,81 0,00
044 Pand      90730,46     464435,14 0,00
044 Pand      91239,36     464264,66 0,00

044 Pand      91757,34     464513,10 0,00
044 Pand      91086,46     464278,64 0,00
044 Pand      90856,15     465355,86 0,00
044 Pand      90864,57     465350,05 0,00
044 Pand      90825,77     465354,19 0,00

044 Pand      90828,64     465352,11 0,00
044 Pand      90846,91     465384,99 0,00
044 Pand      90808,88     465371,65 0,00
044 Pand      90805,11     465363,63 0,00
044 Pand      90813,45     465342,43 0,00

044 Pand      90837,12     465368,57 0,00
044 Pand      91185,33     465415,03 0,00
044 Pand      91199,87     465416,75 0,00
044 Pand      91205,27     465397,02 0,00
044 Pand      90761,88     464651,55 0,00

044 Pand      90836,00     465321,38 0,00
044 Pand      90835,21     465396,17 0,00
044 Pand      90839,09     465384,49 0,00
044 Pand      90836,05     465381,21 0,00
044 Pand      91699,15     464260,61 0,00

044 Pand      90388,53     464847,21 0,00
044 Pand      91419,85     464845,25 0,00
044 Pand      91699,90     464647,42 0,00
044 Pand      91363,35     464939,76 0,00
044 Pand      90445,23     465194,69 0,00

044 Pand      90415,04     464910,84 0,00
044 Pand      90372,87     464963,80 0,00
044 Pand      90394,93     464672,10 0,00
044 Pand      91938,35     464635,14 0,00
044 Pand      90576,28     465169,68 0,00

044 Pand      90441,92     464765,56 0,00
044 Pand      90576,28     465169,68 0,00
044 Pand      91622,15     464167,46 0,00
044 Pand      91410,78     464847,07 0,00
044 Pand      91529,32     465013,50 0,00

044 Pand      91391,10     465025,18 0,00
044 Pand      91414,76     464835,44 0,00
044 Pand      90416,17     464795,28 0,00
044 Pand      90421,42     465233,52 0,00
044 Pand      90537,70     465070,14 0,00

044 Pand      90404,82     464843,92 0,00
044 Pand      90463,17     464844,42 0,00
044 Pand      91703,41     464257,55 0,00
044 Pand      91243,05     464262,16 0,00
044 Pand      91121,39     464448,35 0,00

044 Pand      90394,34     464841,47 0,00
044 Pand      90404,14     464794,81 0,00
044 Pand      90478,49     465245,03 0,00
044 Pand      90454,30     464843,31 0,00
044 Pand      90412,16     464764,52 0,00

044 Pand      90386,33     464892,37 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      90473,86     464834,54 0,00
044 Pand      90445,93     464659,64 0,00
044 Pand      90427,57     464802,85 0,00
044 Pand      90411,67     464791,47 0,00
044 Pand      91624,22     464210,82 0,00

044 Pand      91650,01     464238,45 0,00
044 Pand      91771,69     464190,95 0,00
044 Pand      91725,27     464284,82 0,00
044 Pand      91707,07     464253,90 0,00
044 Pand      91694,79     464270,18 0,00

044 Pand      91722,40     464164,01 0,00
044 Pand      91768,83     464170,71 0,00
044 Pand      91715,81     464288,90 0,00
044 Pand      91765,61     464160,85 0,00
044 Pand      91786,47     464286,02 0,00

044 Pand      91741,20     464233,82 0,00
044 Pand      91728,51     464155,86 0,00
044 Pand      91784,77     464256,22 0,00
044 Pand      91785,83     464276,69 0,00
044 Pand      91695,76     464152,78 0,00

044 Pand      91697,47     464265,44 0,00
044 Pand      91736,43     464210,63 0,00
044 Pand      91646,75     464290,04 0,00
044 Pand      91713,95     464204,42 0,00
044 Pand      91710,13     464249,83 0,00

044 Pand      91648,44     464244,00 0,00
044 Pand      91723,46     464261,84 0,00
044 Pand      91709,47     464137,58 0,00
044 Pand      91785,48     464261,28 0,00
044 Pand      91770,97     464185,89 0,00

044 Pand      91661,48     464224,65 0,00
044 Pand      91666,14     464215,05 0,00
044 Pand      91704,80     464140,78 0,00
044 Pand      91731,10     464235,24 0,00
044 Pand      91731,09     464211,39 0,00

044 Pand      91771,69     464190,95 0,00
044 Pand      91726,35     464235,91 0,00
044 Pand      91779,45     464231,22 0,00
044 Pand      91759,02     464167,31 0,00
044 Pand      91784,06     464251,16 0,00

044 Pand      91693,68     464275,82 0,00
044 Pand      91701,90     464144,64 0,00
044 Pand      91746,23     464209,25 0,00
044 Pand      91663,84     464220,05 0,00
044 Pand      91770,26     464180,83 0,00

044 Pand      91696,07     464193,23 0,00
044 Pand      91780,86     464241,31 0,00
044 Pand      91678,27     464171,07 0,00
044 Pand      91720,98     464212,84 0,00
044 Pand      91762,95     464146,73 0,00

044 Pand      91650,89     464148,15 0,00
044 Pand      91858,59     464171,60 0,00
044 Pand      91695,88     464202,40 0,00
044 Pand      91654,96     464151,22 0,00
044 Pand      91674,20     464168,00 0,00

044 Pand      91678,27     464171,07 0,00
044 Pand      91692,00     464190,16 0,00
044 Pand      91741,17     464209,96 0,00
044 Pand      91786,18     464266,33 0,00
044 Pand      91725,46     464159,93 0,00

044 Pand      91729,33     464287,88 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91687,93     464187,09 0,00
044 Pand      91716,09     464241,88 0,00
044 Pand      91678,70     464290,05 0,00
044 Pand      91652,19     464186,14 0,00
044 Pand      91646,82     464145,08 0,00

044 Pand      91645,76     464229,17 0,00
044 Pand      91744,75     464275,90 0,00
044 Pand      91764,87     464155,80 0,00
044 Pand      91770,98     464237,58 0,00
044 Pand      91744,59     464197,62 0,00

044 Pand      91726,04     464212,12 0,00
044 Pand      91688,63     464278,37 0,00
044 Pand      91731,29     464268,87 0,00
044 Pand      91658,15     464155,89 0,00
044 Pand      91717,14     464278,69 0,00

044 Pand      91560,14     464334,11 0,00
044 Pand      91551,29     464311,34 0,00
044 Pand      91554,98     464297,14 0,00
044 Pand      91552,71     464321,46 0,00
044 Pand      91525,52     464317,08 0,00

044 Pand      91526,75     464327,21 0,00
044 Pand      91561,25     464300,93 0,00
044 Pand      91551,29     464311,34 0,00
044 Pand      91562,85     464302,12 0,00
044 Pand      91562,98     464277,36 0,00

044 Pand      91788,18     464293,94 0,00
044 Pand      91760,31     464235,59 0,00
044 Pand      91767,72     464272,40 0,00
044 Pand      91552,71     464321,46 0,00
044 Pand      91561,12     464288,99 0,00

044 Pand      91532,56     464340,21 0,00
044 Pand      91560,14     464334,11 0,00
044 Pand      91552,32     464295,13 0,00
044 Pand      91605,10     464199,41 0,00
044 Pand      91611,54     464191,78 0,00

044 Pand      91629,56     464189,30 0,00
044 Pand      91571,13     464198,64 0,00
044 Pand      91603,50     464198,20 0,00
044 Pand      91598,46     464185,10 0,00
044 Pand      91605,10     464199,41 0,00

044 Pand      91624,22     464210,82 0,00
044 Pand      91600,85     464186,90 0,00
044 Pand      91878,00     464216,67 0,00
044 Pand      91558,46     464286,99 0,00
044 Pand      91553,99     464244,96 0,00

044 Pand      91554,69     464249,96 0,00
044 Pand      91616,13     464204,73 0,00
044 Pand      91620,80     464153,65 0,00
044 Pand      91616,68     464152,04 0,00
044 Pand      91990,74     464461,54 0,00

044 Pand      91763,16     464255,79 0,00
044 Pand      91701,09     464290,71 0,00
044 Pand      91755,87     464140,61 0,00
044 Pand      91681,77     464285,97 0,00
044 Pand      91739,20     464274,82 0,00

044 Pand      91642,57     464188,97 0,00
044 Pand      91667,15     464204,96 0,00
044 Pand      91758,69     464293,25 0,00
044 Pand      91707,82     464271,25 0,00
044 Pand      91685,56     464282,44 0,00

044 Pand      91662,01     464158,80 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91744,96     464223,95 0,00
044 Pand      91713,08     464275,63 0,00
044 Pand      91666,07     464161,86 0,00
044 Pand      91721,10     464150,32 0,00
044 Pand      91785,13     464271,89 0,00

044 Pand      91769,54     464175,77 0,00
044 Pand      91698,83     464148,70 0,00
044 Pand      91745,10     464186,94 0,00
044 Pand      91764,11     464262,61 0,00
044 Pand      91763,65     464284,88 0,00

044 Pand      91761,28     464242,42 0,00
044 Pand      91791,80     464279,94 0,00
044 Pand      91764,58     464265,88 0,00
044 Pand      91762,70     464252,52 0,00
044 Pand      91761,74     464245,69 0,00

044 Pand      91765,55     464272,72 0,00
044 Pand      91763,65     464284,88 0,00
044 Pand      91747,70     464134,50 0,00
044 Pand      91746,23     464144,94 0,00
044 Pand      91656,58     464272,57 0,00

044 Pand      91657,70     464188,80 0,00
044 Pand      91759,85     464232,32 0,00
044 Pand      91667,15     464204,96 0,00
044 Pand      91657,70     464188,80 0,00
044 Pand      91651,07     464269,90 0,00

044 Pand      91682,24     464140,53 0,00
044 Pand      90524,47     464619,10 0,00
044 Pand      90631,25     464277,50 0,00
044 Pand      90626,24     464295,54 0,00
044 Pand      90619,35     464175,45 0,00

044 Pand      90645,50     464276,71 0,00
044 Pand      90500,84     464300,09 0,00
044 Pand      90671,44     464249,30 0,00
044 Pand      90631,48     464318,46 0,00
044 Pand      90630,11     464180,47 0,00

044 Pand      90549,51     464583,36 0,00
044 Pand      90485,61     464709,32 0,00
044 Pand      90662,12     464257,73 0,00
044 Pand      90701,99     464128,03 0,00
044 Pand      91897,01     465239,85 0,00

044 Pand      92015,61     464527,14 0,00
044 Pand      91986,35     464842,62 0,00
044 Pand      91612,34     464288,22 0,00
044 Pand      91998,25     465148,33 0,00
044 Pand      91958,50     465298,34 0,00

044 Pand      90582,84     464341,23 0,00
044 Pand      90722,50     464139,59 0,00
044 Pand      90635,78     464284,92 0,00
044 Pand      92050,10     464869,03 0,00
044 Pand      90687,39     464565,27 0,00

044 Pand      90672,39     464682,15 0,00
044 Pand      90580,82     464309,50 0,00
044 Pand      90635,64     464305,99 0,00
044 Pand      90717,42     464151,16 0,00
044 Pand      90672,37     464183,68 0,00

044 Pand      90666,50     464195,50 0,00
044 Pand      90525,97     464895,71 0,00
044 Pand      90686,11     464213,57 0,00
044 Pand      90627,83     464387,90 0,00
044 Pand      90482,54     464855,36 0,00

044 Pand      90717,53     464137,03 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      90625,66     464269,34 0,00
044 Pand      90644,99     464268,98 0,00
044 Pand      90534,56     464330,95 0,00
044 Pand      90647,29     464308,82 0,00
044 Pand      90635,85     464272,72 0,00

044 Pand      90538,62     464317,57 0,00
044 Pand      90657,97     464112,87 0,00
044 Pand      90617,33     464292,50 0,00
044 Pand      90509,83     464613,54 0,00
044 Pand      90632,48     464283,70 0,00

044 Pand      90638,84     464285,97 0,00
044 Pand      90589,52     464484,36 0,00
044 Pand      90689,84     464140,38 0,00
044 Pand      90683,03     464202,59 0,00
044 Pand      90696,23     464184,41 0,00

044 Pand      90631,48     464318,46 0,00
044 Pand      91694,99     464283,20 0,00
044 Pand      91698,57     464289,75 0,00
044 Pand      91592,88     464270,68 0,00
044 Pand      91761,07     464826,87 0,00

044 Pand      91744,75     464275,90 0,00
044 Pand      91630,31     464277,47 0,00
044 Pand      91743,98     464260,07 0,00
044 Pand      91601,00     464276,82 0,00
044 Pand      91694,93     464295,89 0,00

044 Pand      91639,90     464284,69 0,00
044 Pand      91697,43     464285,03 0,00
044 Pand      91597,40     464260,53 0,00
044 Pand      91672,56     464298,20 0,00
044 Pand      91592,84     464279,18 0,00

044 Pand      91669,49     464302,27 0,00
044 Pand      91841,66     464602,86 0,00
044 Pand      91690,43     464344,62 0,00
044 Pand      91776,73     464277,96 0,00
044 Pand      91656,58     464272,57 0,00

044 Pand      91710,52     464331,38 0,00
044 Pand      91727,52     464264,91 0,00
044 Pand      91862,91     464568,22 0,00
044 Pand      91605,01     464321,48 0,00
044 Pand      91543,65     464312,40 0,00

044 Pand      91625,84     464341,62 0,00
044 Pand      91743,98     464260,07 0,00
044 Pand      91684,29     464261,54 0,00
044 Pand      91592,88     464270,68 0,00
044 Pand      91617,08     464272,23 0,00

044 Pand      91609,58     464283,55 0,00
044 Pand      91701,09     464290,71 0,00
044 Pand      91709,62     464297,14 0,00
044 Pand      91752,10     464266,19 0,00
044 Pand      91735,48     464258,04 0,00

044 Pand      91597,40     464260,53 0,00
044 Pand      91639,90     464284,69 0,00
044 Pand      91577,96     464290,03 0,00
044 Pand      91637,21     464295,67 0,00
044 Pand      91613,62     464297,65 0,00

044 Pand      91716,21     464302,10 0,00
044 Pand      91630,31     464277,47 0,00
044 Pand      91709,62     464297,14 0,00
044 Pand      91651,74     464291,74 0,00
044 Pand      91622,17     464271,35 0,00

044 Pand      91624,84     464268,26 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91752,10     464266,19 0,00
044 Pand      91623,04     464264,33 0,00
044 Pand      91620,63     464262,51 0,00
044 Pand      91697,38     464297,74 0,00
044 Pand      91601,00     464276,82 0,00

044 Pand      91637,21     464295,67 0,00
044 Pand      91173,05     464176,16 0,00
044 Pand      91705,29     464197,91 0,00
044 Pand      91709,35     464200,97 0,00
044 Pand      91379,29     464141,45 0,00

044 Pand      91248,15     464270,97 0,00
044 Pand      91914,23     464157,33 0,00
044 Pand      91374,33     464162,68 0,00
044 Pand      90696,53     465202,16 0,00
044 Pand      90668,47     465168,98 0,00

044 Pand      91766,01     464275,99 0,00
044 Pand      91735,12     464271,76 0,00
044 Pand      91375,83     464168,78 0,00
044 Pand      91379,29     464141,45 0,00
044 Pand      90756,42     464509,94 0,00

044 Pand      90779,27     464284,20 0,00
044 Pand      90753,89     464271,31 0,00
044 Pand      91602,29     464329,30 0,00
044 Pand      91692,42     464330,09 0,00
044 Pand      91633,55     464347,60 0,00

044 Pand      91888,85     464535,71 0,00
044 Pand      91196,60     464164,72 0,00
044 Pand      91146,84     464152,41 0,00
044 Pand      90764,50     464297,27 0,00
044 Pand      90749,69     464330,92 0,00

044 Pand      90751,00     464054,90 0,00
044 Pand      90700,82     465141,39 0,00
044 Pand      90741,83     465220,53 0,00
044 Pand      90702,10     465214,94 0,00
044 Pand      90714,63     465238,47 0,00

044 Pand      90525,88     465180,43 0,00
044 Pand      90635,52     465254,21 0,00
044 Pand      90580,43     465226,07 0,00
044 Pand      90736,20     465250,00 0,00
044 Pand      90758,02     464065,38 0,00

044 Pand      90619,61     464059,81 0,00
044 Pand      90729,12     465244,85 0,00
044 Pand      90703,35     465234,83 0,00
044 Pand      90753,64     465237,66 0,00
044 Pand      90554,58     465206,71 0,00

044 Pand      90579,84     465149,93 0,00
044 Pand      90565,66     465139,29 0,00
044 Pand      90632,64     465248,95 0,00
044 Pand      90668,97     465136,83 0,00
044 Pand      90600,58     465181,05 0,00

044 Pand      90536,79     465237,75 0,00
044 Pand      90553,37     465237,08 0,00
044 Pand      90598,35     465213,72 0,00
044 Pand      90586,56     465139,59 0,00
044 Pand      90566,04     465115,22 0,00

044 Pand      90616,80     465208,49 0,00
044 Pand      90603,24     465206,18 0,00
044 Pand      91603,18     464310,72 0,00
044 Pand      91564,89     464323,55 0,00
044 Pand      91577,42     464334,11 0,00

044 Pand      91670,18     464329,68 0,00

14-4-2021 10:29:49Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91691,23     464305,89 0,00
044 Pand      91648,60     464327,97 0,00
044 Pand      91582,25     464324,96 0,00
044 Pand      91665,16     464320,76 0,00
044 Pand      91565,70     464326,65 0,00

044 Pand      91608,21     464309,71 0,00
044 Pand      91603,83     464331,89 0,00
044 Pand      91693,20     464318,27 0,00
044 Pand      91564,50     464328,26 0,00
044 Pand      90697,20     464135,58 0,00

044 Pand      90645,50     464276,71 0,00
044 Pand      90658,61     464289,24 0,00
044 Pand      90693,99     464154,59 0,00
044 Pand      90522,17     464312,48 0,00
044 Pand      90619,01     464182,07 0,00

044 Pand      91688,78     464304,04 0,00
044 Pand      91717,74     464303,25 0,00
044 Pand      91564,44     464303,32 0,00
044 Pand      90639,78     464293,32 0,00
044 Pand      91982,80     464047,08 0,00

044 Pand      91980,59     464050,20 0,00
044 Pand      91681,63     464325,04 0,00
044 Pand      91698,05     464306,88 0,00
044 Pand      91658,30     464331,34 0,00
044 Pand      91717,74     464303,25 0,00

044 Pand      91617,97     464305,61 0,00
044 Pand      91669,76     464326,69 0,00
044 Pand      91566,89     464325,05 0,00
044 Pand      91569,86     464347,83 0,00
044 Pand      91564,44     464303,32 0,00

044 Pand      91571,25     464342,25 0,00
044 Pand      91690,83     464327,54 0,00
044 Pand      91666,69     464323,35 0,00
044 Pand      91701,53     464349,06 0,00
044 Pand      91618,34     464308,30 0,00

044 Pand      91690,80     464316,45 0,00
044 Pand      91607,84     464307,02 0,00
044 Pand      91569,10     464340,62 0,00
044 Pand      91682,04     464328,03 0,00
044 Pand      91685,10     464314,00 0,00

044 Pand      91575,26     464332,48 0,00
044 Pand      91586,79     464319,46 0,00
044 Pand      91700,45     464308,71 0,00
044 Pand      91648,12     464324,95 0,00
044 Pand      91631,87     464335,61 0,00

044 Pand      91706,21     464346,26 0,00
044 Pand      91580,10     464323,34 0,00
044 Pand      91686,79     464068,20 0,00
044 Pand      91730,28     464077,59 0,00
044 Pand      91694,54     464059,63 0,00

044 Pand      90778,72     464057,80 0,00
044 Pand      90875,49     464077,99 0,00
044 Pand      90751,00     464054,90 0,00
044 Pand      91699,88     464103,51 0,00
044 Pand      91691,75     464097,35 0,00

044 Pand      91726,73     464090,67 0,00
044 Pand      91683,50     464073,22 0,00
044 Pand      91688,30     464125,41 0,00
044 Pand      91697,10     464070,87 0,00
044 Pand      91340,68     464915,76 0,00

044 Pand      91626,76     464254,39 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91659,05     464239,20 0,00
044 Pand      91728,44     464249,76 0,00
044 Pand      91732,69     464246,18 0,00
044 Pand      91637,13     464229,03 0,00
044 Pand      91698,47     464245,66 0,00

044 Pand      91298,81     464084,91 0,00
044 Pand      91208,04     464504,56 0,00
044 Pand      91391,03     464446,33 0,00
044 Pand      91383,66     465179,42 0,00
044 Pand      91333,14     464668,80 0,00

044 Pand      91305,43     465059,54 0,00
044 Pand      91712,54     464133,51 0,00
044 Pand      91668,34     464085,80 0,00
044 Pand      91715,61     464129,44 0,00
044 Pand      91660,61     464099,09 0,00

044 Pand      91675,65     464122,26 0,00
044 Pand      91669,52     464130,39 0,00
044 Pand      91699,88     464103,51 0,00
044 Pand      91641,23     464118,18 0,00
044 Pand      91677,59     464073,57 0,00

044 Pand      91706,77     464066,53 0,00
044 Pand      91695,81     464100,43 0,00
044 Pand      91671,43     464081,72 0,00
044 Pand      91708,23     464123,89 0,00
044 Pand      91666,45     464134,45 0,00

044 Pand      91718,81     464084,72 0,00
044 Pand      91668,25     464116,68 0,00
044 Pand      91644,30     464114,12 0,00
044 Pand      91730,80     464093,73 0,00
044 Pand      91657,54     464103,15 0,00

044 Pand      91674,51     464077,65 0,00
044 Pand      91636,89     464108,50 0,00
044 Pand      91665,41     464089,68 0,00
044 Pand      91638,17     464122,24 0,00
044 Pand      91635,11     464126,30 0,00

044 Pand      91663,68     464095,02 0,00
044 Pand      91672,58     464126,32 0,00
044 Pand      91577,91     464268,62 0,00
044 Pand      91570,96     464233,66 0,00
044 Pand      91577,91     464268,62 0,00

044 Pand      91974,87     464045,08 0,00
044 Pand      91998,41     464059,02 0,00
044 Pand      91842,11     465369,33 0,00
044 Pand      91746,24     464233,11 0,00
044 Pand      91774,40     464247,64 0,00

044 Pand      91610,98     464242,37 0,00
044 Pand      91644,67     464247,53 0,00
044 Pand      91736,15     464234,53 0,00
044 Pand      91713,19     464245,75 0,00
044 Pand      92024,70     464293,64 0,00

044 Pand      91693,55     464176,83 0,00
044 Pand      91667,55     464148,76 0,00
044 Pand      91704,34     464184,95 0,00
044 Pand      91640,11     464202,12 0,00
044 Pand      91673,06     464220,62 0,00

044 Pand      91675,69     464154,91 0,00
044 Pand      91974,95     464045,13 0,00
044 Pand      91966,43     464046,59 0,00
044 Pand      92001,87     464054,14 0,00
044 Pand      91676,09     464203,68 0,00

044 Pand      91755,58     464191,63 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      92005,33     464049,25 0,00
044 Pand      91653,64     464235,12 0,00
044 Pand      91735,84     464253,93 0,00
044 Pand      91629,76     464236,27 0,00
044 Pand      91723,96     464243,59 0,00

044 Pand      91747,76     464243,99 0,00
044 Pand      91581,27     464247,41 0,00
044 Pand      91664,28     464226,77 0,00
044 Pand      91706,74     464232,01 0,00
044 Pand      91579,84     464237,31 0,00

044 Pand      91579,84     464237,31 0,00
044 Pand      91593,85     464226,15 0,00
044 Pand      91725,51     464246,18 0,00
044 Pand      91735,84     464253,93 0,00
044 Pand      91732,27     464243,21 0,00

044 Pand      91742,79     464244,75 0,00
044 Pand      91719,57     464250,61 0,00
044 Pand      91754,06     464243,16 0,00
044 Pand      91720,29     464237,39 0,00
044 Pand      91721,99     464252,42 0,00

044 Pand      91656,40     464237,20 0,00
044 Pand      91592,65     464227,74 0,00
044 Pand      91629,18     464256,22 0,00
044 Pand      91666,93     464228,77 0,00
044 Pand      91581,27     464247,41 0,00

044 Pand      91742,37     464241,79 0,00
044 Pand      91632,19     464238,10 0,00
044 Pand      91646,99     464265,33 0,00
044 Pand      91926,84     464886,15 0,00
044 Pand      91968,65     464623,37 0,00

044 Pand      91713,15     464325,87 0,00
044 Pand      91641,48     464262,67 0,00
044 Pand      91672,77     464348,26 0,00
044 Pand      91684,64     464346,62 0,00
044 Pand      91781,36     464293,89 0,00

044 Pand      91778,28     464297,97 0,00
044 Pand      91678,54     464346,26 0,00
044 Pand      91775,20     464302,04 0,00
044 Pand      91705,95     464335,47 0,00
044 Pand      91582,70     464257,50 0,00

044 Pand      91545,82     464296,96 0,00
044 Pand      91582,78     464283,96 0,00
044 Pand      91534,11     464308,63 0,00
044 Pand      91661,10     464313,87 0,00
044 Pand      91686,25     464312,47 0,00

044 Pand      91696,66     464313,55 0,00
044 Pand      91551,43     464336,75 0,00
044 Pand      91811,57     464421,83 0,00
044 Pand      91582,70     464257,50 0,00
044 Pand      91651,85     464316,38 0,00

044 Pand      91548,50     464332,43 0,00
044 Pand      91666,58     464306,14 0,00
044 Pand      91753,87     464438,50 0,00
044 Pand      91614,81     464320,11 0,00
044 Pand      91915,60     464815,29 0,00

044 Pand      91594,17     464327,89 0,00
044 Pand      91619,85     464319,41 0,00
044 Pand      91646,89     464315,56 0,00
044 Pand      91708,32     464314,68 0,00
044 Pand      91494,54     465026,54 0,00

044 Pand      91666,66     464347,91 0,00

14-4-2021 10:29:49Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91618,61     464310,56 0,00
044 Pand      91660,89     464349,91 0,00
044 Pand      91729,33     464287,88 0,00
044 Pand      91626,55     464346,69 0,00
044 Pand      91700,69     464344,28 0,00

044 Pand      91555,93     464340,52 0,00
044 Pand      91901,88     464352,33 0,00
044 Pand      91546,12     464327,79 0,00
044 Pand      91900,52     464760,66 0,00
044 Pand      91626,55     464346,69 0,00

044 Pand      91937,42     464955,18 0,00
044 Pand      91938,35     464635,14 0,00
044 Pand      91960,93     464557,59 0,00
044 Pand      91717,70     464321,80 0,00
044 Pand      91675,63     464294,12 0,00

044 Pand      91746,78     464985,71 0,00
044 Pand      91732,69     464401,59 0,00
044 Pand      91639,50     464133,26 0,00
044 Pand      91704,60     464091,79 0,00
044 Pand      91675,20     464088,87 0,00

044 Pand      91688,38     464132,40 0,00
044 Pand      91720,87     464104,05 0,00
044 Pand      91685,76     464077,28 0,00
044 Pand      91682,96     464075,17 0,00
044 Pand      91681,32     464080,75 0,00

044 Pand      91649,67     464116,07 0,00
044 Pand      91692,35     464073,90 0,00
044 Pand      91696,52     464125,77 0,00
044 Pand      91696,52     464125,77 0,00
044 Pand      91681,39     464130,92 0,00

044 Pand      91722,67     464087,62 0,00
044 Pand      91681,32     464080,75 0,00
044 Pand      91693,70     464077,10 0,00
044 Pand      91730,80     464093,73 0,00
044 Pand      91715,61     464080,07 0,00

044 Pand      91706,77     464066,53 0,00
044 Pand      91692,64     464078,51 0,00
044 Pand      91669,06     464097,02 0,00
044 Pand      91687,15     464117,65 0,00
044 Pand      91689,77     464119,64 0,00

044 Pand      91626,95     464105,42 0,00
044 Pand      91662,92     464105,16 0,00
044 Pand      91649,67     464116,07 0,00
044 Pand      91702,75     464117,68 0,00
044 Pand      91694,76     464075,69 0,00

044 Pand      91662,92     464105,16 0,00
044 Pand      91695,50     464078,79 0,00
044 Pand      91688,38     464132,40 0,00
044 Pand      91715,35     464099,89 0,00
044 Pand      91657,88     464328,35 0,00

044 Pand      91681,77     464309,12 0,00
044 Pand      91708,07     464295,99 0,00
044 Pand      91681,63     464113,46 0,00
044 Pand      91651,73     464135,78 0,00
044 Pand      91525,48     464309,22 0,00

044 Pand      91681,39     464130,92 0,00
044 Pand      91679,01     464111,47 0,00
044 Pand      91643,54     464124,21 0,00
044 Pand      91684,36     464076,22 0,00
044 Pand      91698,13     464080,78 0,00

044 Pand      91702,75     464117,68 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91685,76     464077,28 0,00
044 Pand      91723,52     464106,04 0,00
044 Pand      91675,20     464088,87 0,00
044 Pand      91643,54     464124,21 0,00
044 Pand      91712,71     464097,90 0,00

044 Pand      91669,06     464097,02 0,00
044 Pand      91707,17     464093,73 0,00
044 Pand      92014,64     464549,44 0,00
044 Pand      91975,30     464547,53 0,00
044 Pand      92004,78     464544,09 0,00

044 Pand      92004,78     464544,09 0,00
044 Pand      90572,16     465205,70 0,00
044 Pand      90514,66     465231,59 0,00
044 Pand      90572,16     465205,70 0,00
044 Pand      91481,95     465429,13 0,00

044 Pand      91380,96     465420,76 0,00
044 Pand      91517,48     465390,12 0,00
044 Pand      91493,33     465382,98 0,00
044 Pand      91978,78     464542,38 0,00
044 Pand      92001,11     464541,06 0,00

044 Pand      92006,33     464539,75 0,00
044 Pand      91721,44     464071,22 0,00
044 Pand      91876,68     464123,09 0,00
044 Pand      91652,20     464079,96 0,00
044 Pand      91594,47     464195,23 0,00

044 Pand      92052,88     464684,11 0,00
044 Pand      91999,42     464045,08 0,00
044 Pand      91991,38     464045,22 0,00
044 Pand      91394,81     464162,40 0,00
044 Pand      91392,73     464153,17 0,00

044 Pand      91196,60     464164,72 0,00
044 Pand      91420,01     464163,62 0,00
044 Pand      91854,88     464161,53 0,00
044 Pand      91426,68     464192,15 0,00
044 Pand      91395,89     464167,05 0,00

044 Pand      91456,84     465356,74 0,00
044 Pand      91544,47     465410,89 0,00
044 Pand      91406,84     465207,57 0,00
044 Pand      91508,35     465383,07 0,00
044 Pand      91719,72     465248,62 0,00

044 Pand      91321,57     465294,68 0,00
044 Pand      91409,46     465316,57 0,00
044 Pand      91517,48     465390,12 0,00
044 Pand      91665,64     465399,71 0,00
044 Pand      91588,90     465384,44 0,00

044 Pand      91746,04     465272,91 0,00
044 Pand      91710,43     465288,23 0,00
044 Pand      91363,04     465307,31 0,00
044 Pand      91522,02     465420,17 0,00
044 Pand      91433,93     465397,73 0,00

044 Pand      91336,80     465291,25 0,00
044 Pand      91328,52     465327,78 0,00
044 Pand      91502,57     465410,78 0,00
044 Pand      91539,91     465407,35 0,00
044 Pand      91506,53     465394,67 0,00

044 Pand      91539,74     465417,41 0,00
044 Pand      91483,62     465306,09 0,00
044 Pand      91378,31     465283,25 0,00
044 Pand      91466,43     465420,67 0,00
044 Pand      91506,38     465205,81 0,00

044 Pand      91516,39     465415,65 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91329,08     465192,39 0,00
044 Pand      91498,70     465404,89 0,00
044 Pand      91389,92     465329,54 0,00
044 Pand      92023,33     464099,92 0,00
044 Pand      92156,54     464809,96 0,00

044 Pand      92158,21     464818,42 0,00
044 Pand      92199,70     464815,48 0,00
044 Pand      92043,03     464870,14 0,00
044 Pand      92099,78     465294,52 0,00
044 Pand      92086,38     465079,96 0,00

044 Pand      92085,13     465071,80 0,00
044 Pand      92020,73     464086,59 0,00
044 Pand      92025,15     464089,72 0,00
044 Pand      92148,44     464147,27 0,00
044 Pand      92087,96     464802,21 0,00

044 Pand      92062,13     464711,08 0,00
044 Pand      92105,52     464703,81 0,00
044 Pand      92093,28     464922,73 0,00
044 Pand      92187,54     465180,39 0,00
044 Pand      92137,98     465150,01 0,00

044 Pand      92140,79     465148,34 0,00
044 Pand      92068,52     464537,53 0,00
044 Pand      92082,28     464520,73 0,00
044 Pand      92075,60     464549,27 0,00
044 Pand      92078,87     464544,36 0,00

044 Pand      92087,34     465302,77 0,00
044 Pand      92118,40     465341,07 0,00
044 Pand      92120,50     465345,65 0,00
044 Pand      92070,49     465049,33 0,00
044 Pand      92143,37     465146,82 0,00

044 Pand      92145,98     465145,32 0,00
044 Pand      92112,97     465266,59 0,00
044 Pand      92035,69     464065,49 0,00
044 Pand      92061,88     464625,39 0,00
044 Pand      92056,89     464649,16 0,00

044 Pand      92109,24     464528,89 0,00
044 Pand      92008,84     464862,48 0,00
044 Pand      92120,37     464643,14 0,00
044 Pand      92095,24     465150,47 0,00
044 Pand      92150,87     465186,33 0,00

044 Pand      92105,08     464334,66 0,00
044 Pand      92153,41     464463,25 0,00
044 Pand      92085,35     465104,82 0,00
044 Pand      92103,19     464630,00 0,00
044 Pand      92076,38     464634,59 0,00

044 Pand      92157,51     464692,27 0,00
044 Pand      92135,31     464547,60 0,00
044 Pand      92038,39     464096,97 0,00
044 Pand      92029,41     464074,40 0,00
044 Pand      92143,09     464148,13 0,00

044 Pand      92027,82     464090,89 0,00
044 Pand      92017,63     464090,98 0,00
044 Pand      92028,63     464060,53 0,00
044 Pand      92032,55     464069,95 0,00
044 Pand      92094,07     464644,29 0,00

044 Pand      92125,35     464698,56 0,00
044 Pand      92104,47     464636,78 0,00
044 Pand      92131,41     464502,25 0,00
044 Pand      92033,41     464094,58 0,00
044 Pand      92013,69     464081,64 0,00

044 Pand      92129,29     464500,59 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91642,74     465343,30 0,00
044 Pand      91571,92     465277,15 0,00
044 Pand      91384,70     465196,22 0,00
044 Pand      91583,18     465355,07 0,00
044 Pand      91062,09     465108,80 0,00

044 Pand      91330,55     465283,83 0,00
044 Pand      91571,92     465277,15 0,00
044 Pand      91797,35     465335,08 0,00
044 Pand      91853,47     465314,04 0,00
044 Pand      91637,86     465233,95 0,00

044 Pand      91777,76     465354,80 0,00
044 Pand      91151,67     465133,03 0,00
044 Pand      91084,36     465070,87 0,00
044 Pand      91800,93     465367,50 0,00
044 Pand      91341,66     464719,41 0,00

044 Pand      91341,08     464716,09 0,00
044 Pand      91333,41     464690,35 0,00
044 Pand      90520,18     464638,32 0,00
044 Pand      91904,43     464789,82 0,00
044 Pand      91911,37     464788,69 0,00

044 Pand      91639,52     465000,40 0,00
044 Pand      91686,97     464651,43 0,00
044 Pand      91327,23     465081,92 0,00
044 Pand      91192,02     465390,78 0,00
044 Pand      91516,30     464754,67 0,00

044 Pand      91522,49     464795,44 0,00
044 Pand      91584,17     464769,63 0,00
044 Pand      91601,35     464772,41 0,00
044 Pand      91286,23     465095,53 0,00
044 Pand      90761,08     464045,47 0,00

044 Pand      90635,50     464116,32 0,00
044 Pand      90653,72     464130,73 0,00
044 Pand      90749,97     464064,28 0,00
044 Pand      91290,12     465094,93 0,00
044 Pand      90767,53     464114,79 0,00

044 Pand      91286,39     464103,39 0,00
044 Pand      90891,94     465392,78 0,00
044 Pand      90896,96     465414,78 0,00
044 Pand      90849,64     465399,06 0,00
044 Pand      90852,22     465339,82 0,00

044 Pand      90774,59     465335,79 0,00
044 Pand      90874,31     465373,96 0,00
044 Pand      90875,07     465358,65 0,00
044 Pand      91300,69     465085,92 0,00
044 Pand      91312,73     465091,51 0,00

044 Pand      91320,52     465090,34 0,00
044 Pand      91328,32     465089,17 0,00
044 Pand      91301,80     465093,14 0,00
044 Pand      91324,42     465089,75 0,00
044 Pand      91282,25     465096,13 0,00

044 Pand      91316,63     465090,93 0,00
044 Pand      91358,24     465082,08 0,00
044 Pand      91364,14     465073,46 0,00
044 Pand      91361,87     465081,38 0,00
044 Pand      91365,54     465080,68 0,00

044 Pand      91297,91     465093,74 0,00
044 Pand      91294,01     465094,34 0,00
044 Pand      91897,29     464790,88 0,00
044 Pand      92029,85     464805,06 0,00
044 Pand      90442,18     464994,77 0,00

044 Pand      91548,76     464945,91 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

044 Pand      91999,17     464793,30 0,00
044 Pand      91412,42     465472,19 0,00
044 Pand      91380,52     465306,39 0,00
044 Pand      91545,61     464946,41 0,00
044 Pand      91309,50     464874,11 0,00

044 Pand      91316,62     464873,00 0,00
044 Pand      91323,73     464871,90 0,00
044 Pand      91323,87     464870,95 0,00
044 Pand      90509,84     464799,86 0,00
044 Pand      91295,26     464876,33 0,00

044 Pand      91302,40     464875,24 0,00
044 Pand      91321,43     465345,42 0,00
044 Pand      91414,62     465349,32 0,00
044 Pand      91419,17     465365,38 0,00
044 Pand      91539,69     465242,46 0,00

044 Pand      91334,14     465372,89 0,00
044 Pand      91530,47     465410,19 0,00
044 Pand      91512,75     465413,51 0,00
044 Pand      91523,86     465417,77 0,00
044 Pand      91426,58     465324,33 0,00

044 Pand      91544,28     465248,47 0,00
044 Pand      91316,25     465290,56 0,00
044 Pand      91330,69     465387,42 0,00
044 Pand      91462,83     465366,62 0,00
044 Pand      91503,93     465408,82 0,00

044 Pand      91292,96     464861,45 0,00
044 Pand      91881,85     464808,14 0,00
044 Pand      91885,20     464806,89 0,00
044 Pand      91892,31     464805,81 0,00
044 Pand      90457,99     464709,74 0,00

044 Pand      91413,65     464727,85 0,00
044 Pand      91417,03     464727,35 0,00
044 Pand      90483,01     464716,39 0,00
044 Pand      91910,39     464794,69 0,00
044 Pand      91883,08     464793,05 0,00

044 Pand      91890,17     464791,96 0,00
044 Pand      91912,42     464795,51 0,00
044 Pand      91899,43     464804,75 0,00
044 Pand      91906,55     464803,65 0,00
044 Pand      91913,51     464802,59 0,00

044 Pand      91452,79     464894,15 0,00
044 Pand      91452,19     464890,34 0,00
044 Pand      91451,80     464887,81 0,00
044 Pand      91453,20     464896,76 0,00
044 Pand      91321,89     464858,00 0,00

044 Pand      91454,75     464815,54 0,00
044 Pand      91478,29     464957,22 0,00
044 Pand      91449,01     464870,00 0,00
044 Pand      90641,90     464726,71 0,00
044 Pand      91042,07     464909,27 0,00

044 Pand      91449,57     464873,57 0,00
044 Pand      91451,24     464884,23 0,00
044 Pand      91450,68     464880,68 0,00
044 Pand      91450,12     464877,13 0,00
045 Pieter van der Aastraat      91636,00     464141,00 0,00

046 Plesmanlaan      90949,54     464626,22 0,00
046 Plesmanlaan      91656,20     464467,58 0,00
046 Plesmanlaan      91534,17     464484,99 0,00
046 Plesmanlaan      91689,78     464486,46 0,00
046 Plesmanlaan      91550,87     464494,26 0,00

046 Plesmanlaan      91108,56     464573,06 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

046 Plesmanlaan      91193,55     464575,08 0,00
046 Plesmanlaan      91042,79     464605,40 0,00
046 Plesmanlaan      90936,27     464653,33 0,00
046 Plesmanlaan      91343,31     464523,70 0,00
046 Plesmanlaan      91162,71     464546,81 0,00

046 Plesmanlaan      92314,44     464375,93 0,00
046 Plesmanlaan      91492,59     464490,40 0,00
046 Plesmanlaan      91492,59     464490,40 0,00
046 Plesmanlaan      91859,49     464408,89 0,00
046 Plesmanlaan      91678,32     464473,25 0,00

046 Plesmanlaan      91343,31     464523,70 0,00
046 Plesmanlaan      91193,55     464575,08 0,00
046 Plesmanlaan      90910,80     464659,02 0,00
046 Plesmanlaan      91108,56     464573,06 0,00
046 Plesmanlaan      91525,97     464521,09 0,00

046 Plesmanlaan      91689,78     464486,46 0,00
046 Plesmanlaan      91855,59     464434,03 0,00
046 Plesmanlaan      91086,71     464572,91 0,00
046 Plesmanlaan      91042,79     464605,40 0,00
046 Plesmanlaan      91511,14     464511,77 0,00

047 Rhijnhofweg      90762,45     465211,22 0,00
047 Rhijnhofweg      90714,64     464938,76 0,00
047 Rhijnhofweg      90809,48     464886,69 0,00
047 Rhijnhofweg      90661,68     464935,38 0,00
047 Rhijnhofweg      90661,68     464935,38 0,00

047 Rhijnhofweg      90745,68     464736,61 0,00
047 Rhijnhofweg      90727,69     464695,81 0,00
047 Rhijnhofweg      90876,01     465348,37 0,00
047 Rhijnhofweg      90932,39     465374,19 0,00
047 Rhijnhofweg      90833,66     465300,25 0,00

047 Rhijnhofweg      90798,91     464282,41 0,00
048 Rijnvlietlaan      90450,29     465247,81 0,00
048 Rijnvlietlaan      90629,45     465235,58 0,00
049 Robert Boyleweg      91381,88     464881,55 0,00
049 Robert Boyleweg      91221,61     464917,17 0,00

050 Rosalind Franklinpad      91699,40     464813,99 0,00
051 Schouwenhove      91945,15     464290,51 0,00
052 Serpentijnpad      91462,62     464045,08 0,00
052 Serpentijnpad      91362,23     464045,08 0,00
053 Sijthoffstraat      91745,70     464115,83 0,00

053 Sijthoffstraat      91779,75     464207,62 0,00
054 Spechtlaan      91875,47     465262,86 0,00
055 Sylviusweg      92129,64     464973,79 0,00
055 Sylviusweg      92107,68     464819,42 0,00
055 Sylviusweg      92119,71     464975,07 0,00

055 Sylviusweg      91956,23     464699,53 0,00
055 Sylviusweg      92122,59     464913,64 0,00
055 Sylviusweg      92004,80     464731,15 0,00
055 Sylviusweg      92119,71     464975,07 0,00
055 Sylviusweg      92122,50     464931,45 0,00

055 Sylviusweg      92122,59     464913,64 0,00
055 Sylviusweg      92107,68     464819,42 0,00
056 Tinbergenweg      91985,57     464780,20 0,00
056 Tinbergenweg      91991,61     464817,29 0,00
056 Tinbergenweg      91985,57     464780,20 0,00

056 Tinbergenweg      91959,96     464897,83 0,00
056 Tinbergenweg      91973,55     464949,06 0,00
057 Trambaan      91890,57     464638,63 0,00
058 Travertijnpad      91165,04     464107,36 0,00
059 Valklaan      91549,30     465357,82 0,00

060 Van Ravelingenstraat      91566,00     464372,00 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

060 Van Ravelingenstraat      91639,40     464355,84 0,00
060 Van Ravelingenstraat      91775,00     464321,00 0,00
061 Verbeekstraat      91850,72     464418,90 0,00
062 Verbeekstraat      91804,82     464357,39 0,00
062 Verbeekstraat      91656,20     464467,58 0,00

062 Verbeekstraat      91855,59     464434,03 0,00
063 Verkeerseiland      92029,00     464714,12 0,00
063 Verkeerseiland      92123,92     464952,63 0,00
063 Verkeerseiland      92020,66     464726,71 0,00
063 Verkeerseiland      90428,17     464945,49 0,00

063 Verkeerseiland      91889,10     464626,53 0,00
063 Verkeerseiland      91947,32     464709,04 0,00
063 Verkeerseiland      91913,66     464755,43 0,00
063 Verkeerseiland      91950,14     464710,84 0,00
063 Verkeerseiland      90427,39     464928,23 0,00

063 Verkeerseiland      90446,63     464787,57 0,00
063 Verkeerseiland      90440,21     464859,80 0,00
063 Verkeerseiland      90440,21     464859,80 0,00
063 Verkeerseiland      90629,73     464216,82 0,00
063 Verkeerseiland      90441,71     464924,24 0,00

063 Verkeerseiland      90433,78     464937,30 0,00
063 Verkeerseiland      90448,71     464933,62 0,00
063 Verkeerseiland      90429,67     465069,07 0,00
063 Verkeerseiland      91539,09     464661,03 0,00
063 Verkeerseiland      90917,95     464671,54 0,00

063 Verkeerseiland      90948,45     464635,48 0,00
063 Verkeerseiland      90894,60     464665,65 0,00
063 Verkeerseiland      91924,97     464045,98 0,00
063 Verkeerseiland      90979,60     464600,29 0,00
063 Verkeerseiland      90845,41     464697,53 0,00

063 Verkeerseiland      90913,78     464637,04 0,00
063 Verkeerseiland      90888,68     464644,64 0,00
063 Verkeerseiland      90921,87     464645,18 0,00
063 Verkeerseiland      90889,46     464639,40 0,00
063 Verkeerseiland      90843,98     464695,48 0,00

063 Verkeerseiland      90933,54     464658,57 0,00
063 Verkeerseiland      92134,93     465033,30 0,00
063 Verkeerseiland      91819,58     465028,14 0,00
063 Verkeerseiland      91840,33     465024,16 0,00
063 Verkeerseiland      92101,40     464989,91 0,00

063 Verkeerseiland      92109,49     464986,69 0,00
063 Verkeerseiland      92115,69     465000,70 0,00
063 Verkeerseiland      92133,38     464512,06 0,00
063 Verkeerseiland      91761,99     464045,46 0,00
063 Verkeerseiland      91592,24     464075,39 0,00

063 Verkeerseiland      91765,56     465021,34 0,00
063 Verkeerseiland      91763,23     465012,38 0,00
063 Verkeerseiland      91759,56     465035,65 0,00
063 Verkeerseiland      90830,09     464683,61 0,00
063 Verkeerseiland      91405,96     465099,92 0,00

063 Verkeerseiland      91450,10     465311,99 0,00
063 Verkeerseiland      91032,52     464580,53 0,00
063 Verkeerseiland      90549,60     464401,83 0,00
063 Verkeerseiland      90498,09     464512,53 0,00
063 Verkeerseiland      91397,88     465101,22 0,00

063 Verkeerseiland      91342,16     465125,41 0,00
063 Verkeerseiland      91576,22     465412,27 0,00
063 Verkeerseiland      91409,32     465282,53 0,00
063 Verkeerseiland      91312,31     465118,12 0,00
063 Verkeerseiland      91321,58     465114,43 0,00

063 Verkeerseiland      91455,05     465315,25 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

063 Verkeerseiland      90831,43     464683,97 0,00
063 Verkeerseiland      91109,55     464077,25 0,00
063 Verkeerseiland      91118,97     464551,64 0,00
063 Verkeerseiland      90898,27     464642,11 0,00
063 Verkeerseiland      90972,95     464644,45 0,00

063 Verkeerseiland      90896,05     464636,88 0,00
063 Verkeerseiland      91042,65     464580,33 0,00
063 Verkeerseiland      90481,52     464506,86 0,00
063 Verkeerseiland      90560,14     464431,79 0,00
063 Verkeerseiland      91135,80     464586,33 0,00

063 Verkeerseiland      91130,33     464548,93 0,00
063 Verkeerseiland      91117,24     464545,66 0,00
063 Verkeerseiland      92109,50     464995,65 0,00
063 Verkeerseiland      91466,62     464312,46 0,00
063 Verkeerseiland      91847,60     464400,06 0,00

063 Verkeerseiland      91466,74     464319,40 0,00
063 Verkeerseiland      91464,92     464338,42 0,00
063 Verkeerseiland      91847,60     464400,06 0,00
063 Verkeerseiland      91372,33     464409,32 0,00
063 Verkeerseiland      91865,32     464429,72 0,00

063 Verkeerseiland      91814,29     464351,59 0,00
063 Verkeerseiland      91776,71     464358,80 0,00
063 Verkeerseiland      91440,59     464318,28 0,00
063 Verkeerseiland      91470,75     464308,00 0,00
063 Verkeerseiland      91431,70     464327,59 0,00

063 Verkeerseiland      91871,98     464245,59 0,00
063 Verkeerseiland      91891,80     464253,48 0,00
063 Verkeerseiland      91557,55     464529,55 0,00
063 Verkeerseiland      91502,92     464736,52 0,00
063 Verkeerseiland      91359,91     464416,94 0,00

063 Verkeerseiland      91360,74     464413,94 0,00
063 Verkeerseiland      91998,33     464470,30 0,00
063 Verkeerseiland      91183,00     464135,42 0,00
063 Verkeerseiland      91192,37     464141,68 0,00
063 Verkeerseiland      91536,25     464524,35 0,00

063 Verkeerseiland      91548,59     464525,23 0,00
063 Verkeerseiland      91593,79     464076,74 0,00
063 Verkeerseiland      91558,33     464704,55 0,00
063 Verkeerseiland      92117,15     464967,58 0,00
063 Verkeerseiland      92127,72     464979,24 0,00

063 Verkeerseiland      92124,95     464970,62 0,00
063 Verkeerseiland      92128,59     465164,95 0,00
063 Verkeerseiland      92148,45     464992,52 0,00
063 Verkeerseiland      92148,35     464985,75 0,00
063 Verkeerseiland      92133,46     464996,45 0,00

063 Verkeerseiland      92135,68     464964,11 0,00
063 Verkeerseiland      92115,69     465000,70 0,00
063 Verkeerseiland      91813,71     464357,30 0,00
063 Verkeerseiland      91990,59     464096,39 0,00
063 Verkeerseiland      91881,39     464622,95 0,00

063 Verkeerseiland      91141,54     464546,66 0,00
063 Verkeerseiland      91151,70     464588,58 0,00
063 Verkeerseiland      91513,34     464482,32 0,00
063 Verkeerseiland      91369,88     464263,83 0,00
064 Verlengde Wassenaarseweg      91315,79     465116,80 0,00

064 Verlengde Wassenaarseweg      91315,79     465116,80 0,00
065 Voorschoterweg      90372,19     464998,77 0,00
065 Voorschoterweg      90450,29     465247,81 0,00
065 Voorschoterweg      90435,38     464937,52 0,00
065 Voorschoterweg      90698,51     464085,74 0,00

065 Voorschoterweg      90435,38     464937,52 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

065 Voorschoterweg      90379,82     465355,11 0,00
066 Wassenaarseweg      92140,29     464991,11 0,00
066 Wassenaarseweg      91765,88     465034,28 0,00
066 Wassenaarseweg      92110,00     464989,39 0,00
066 Wassenaarseweg      91342,88     465116,30 0,00

066 Wassenaarseweg      92140,29     464991,11 0,00
066 Wassenaarseweg      91414,68     465096,78 0,00
066 Wassenaarseweg      91342,88     465116,30 0,00
067 Water      91289,02     464706,09 0,00
067 Water      91475,53     464717,85 0,00

067 Water      91063,12     464500,19 0,00
067 Water      91101,24     464540,66 0,00
067 Water      91515,46     464554,80 0,00
067 Water      91889,99     464657,22 0,00
067 Water      91536,59     464095,78 0,00

067 Water      91520,65     464328,13 0,00
067 Water      91778,06     464647,61 0,00
067 Water      91171,57     464531,21 0,00
067 Water      91765,34     464702,54 0,00
067 Water      91583,88     464457,52 0,00

067 Water      92194,31     464218,34 0,00
067 Water      90804,09     464173,36 0,00
067 Water      91181,61     464163,00 0,00
067 Water      91171,85     464532,82 0,00
067 Water      91152,08     464527,63 0,00

067 Water      91182,96     464160,96 0,00
067 Water      92025,66     464421,55 0,00
067 Water      91891,15     464365,68 0,00
067 Water      91474,45     464710,67 0,00
067 Water      91583,76     464053,51 0,00

067 Water      91506,17     464061,25 0,00
067 Water      91510,37     464077,09 0,00
067 Water      91112,86     464116,90 0,00
067 Water      91776,95     464655,34 0,00
067 Water      91895,69     464673,79 0,00

067 Water      91397,14     464060,90 0,00
067 Water      91460,91     464048,35 0,00
067 Water      91900,84     464634,53 0,00
067 Water      91600,32     464674,66 0,00
067 Water      91902,56     464118,16 0,00

067 Water      91801,18     464252,67 0,00
067 Water      91835,20     464249,75 0,00
067 Water      91958,30     464135,42 0,00
067 Water      91908,15     464123,83 0,00
067 Water      91731,81     464045,93 0,00

067 Water      91800,79     464262,02 0,00
067 Water      91800,96     464257,86 0,00
067 Water      91050,59     464328,84 0,00
067 Water      90827,10     464193,02 0,00
067 Water      91027,81     464299,07 0,00

067 Water      90775,96     464320,66 0,00
067 Water      90837,93     464202,92 0,00
067 Water      91240,17     464509,51 0,00
067 Water      91014,99     464183,20 0,00
067 Water      91343,18     464401,60 0,00

067 Water      90827,86     464200,49 0,00
067 Water      91202,60     464303,52 0,00
067 Water      91098,86     464469,16 0,00
067 Water      91261,97     464498,85 0,00
067 Water      90830,38     464194,70 0,00

067 Water      90794,62     464317,30 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

067 Water      91170,70     464342,19 0,00
067 Water      91271,82     464462,17 0,00
067 Water      91258,56     464498,15 0,00
067 Water      91270,21     464432,38 0,00
067 Water      91270,21     464432,38 0,00

067 Water      91526,10     464089,04 0,00
067 Water      91103,39     464470,30 0,00
067 Water      91118,84     464477,26 0,00
067 Water      91112,64     464474,05 0,00
067 Water      91166,00     464362,20 0,00

067 Water      91186,82     464330,10 0,00
067 Water      91184,36     464334,69 0,00
067 Water      91125,50     464481,12 0,00
067 Water      91063,12     464500,19 0,00
067 Water      91193,11     464529,59 0,00

067 Water      90837,06     464209,06 0,00
067 Water      91062,00     464503,51 0,00
067 Water      91049,11     464329,61 0,00
067 Water      91187,71     464376,68 0,00
067 Water      91131,79     464489,65 0,00

067 Water      91052,50     464341,16 0,00
067 Water      91271,80     464218,83 0,00
067 Water      91140,28     464502,59 0,00
067 Water      91225,04     464272,05 0,00
067 Water      90806,41     464252,16 0,00

067 Water      90931,37     465495,77 0,00
067 Water      90801,99     465406,21 0,00
067 Water      91270,84     465173,90 0,00
067 Water      91204,43     465364,56 0,00
067 Water      90920,43     465352,09 0,00

067 Water      91592,35     465036,52 0,00
067 Water      91294,24     465297,31 0,00
067 Water      90765,78     465195,71 0,00
067 Water      90973,48     465355,51 0,00
067 Water      91676,55     465214,39 0,00

067 Water      91315,21     465406,40 0,00
067 Water      91524,29     465268,47 0,00
067 Water      91302,99     465360,77 0,00
067 Water      91473,95     465235,98 0,00
067 Water      91520,63     465172,00 0,00

067 Water      91270,84     465173,90 0,00
067 Water      91594,14     465327,46 0,00
067 Water      91903,50     465189,64 0,00
067 Water      91774,86     465317,14 0,00
067 Water      90673,89     465076,55 0,00

067 Water      91502,07     464060,74 0,00
067 Water      90919,58     464054,58 0,00
067 Water      91058,18     464051,47 0,00
067 Water      90775,73     464073,83 0,00
067 Water      91396,72     464047,62 0,00

067 Water      90377,21     464554,13 0,00
067 Water      90454,36     464108,74 0,00
067 Water      91175,73     464100,69 0,00
067 Water      91120,92     464048,99 0,00
067 Water      91135,96     464495,69 0,00

067 Water      91252,80     465114,88 0,00
067 Water      91257,65     465085,24 0,00
067 Water      91257,90     465082,52 0,00
067 Water      90743,50     465188,73 0,00
067 Water      91107,31     464956,74 0,00

067 Water      91269,28     464460,57 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

067 Water      91177,34     465186,15 0,00
067 Water      91261,56     465148,51 0,00
067 Water      91257,37     465087,49 0,00
067 Water      91306,23     465371,13 0,00
067 Water      91969,56     465467,41 0,00

067 Water      91920,48     465406,15 0,00
067 Water      91245,72     465491,85 0,00
067 Water      91827,00     465380,13 0,00
067 Water      91436,59     465282,51 0,00
067 Water      91751,10     465293,93 0,00

067 Water      91680,70     465214,10 0,00
067 Water      91377,20     465182,81 0,00
067 Water      91368,77     465153,94 0,00
067 Water      91783,50     465007,46 0,00
067 Water      91907,06     464655,82 0,00

067 Water      91782,63     464647,44 0,00
067 Water      91600,32     464674,66 0,00
067 Water      91853,79     464635,10 0,00
067 Water      91952,61     464133,46 0,00
067 Water      91368,77     465153,94 0,00

067 Water      91867,58     464490,42 0,00
067 Water      91907,06     464655,82 0,00
067 Water      91948,06     465165,43 0,00
067 Water      91655,38     465368,45 0,00
067 Water      91780,80     465292,94 0,00

067 Water      91716,57     465211,84 0,00
067 Water      91892,66     465201,13 0,00
067 Water      91435,81     465281,85 0,00
067 Water      91470,83     465230,27 0,00
067 Water      92038,01     465045,90 0,00

067 Water      91650,08     465367,18 0,00
067 Water      91532,38     465272,46 0,00
067 Water      91539,88     465275,64 0,00
067 Water      91930,91     465400,79 0,00
067 Water      91827,00     465380,13 0,00

067 Water      91455,66     465299,87 0,00
067 Water      91468,67     465347,43 0,00
067 Water      91477,12     465231,61 0,00
067 Water      91624,92     465432,62 0,00
067 Water      91650,32     465362,31 0,00

067 Water      91477,12     465231,61 0,00
067 Water      91680,70     465214,10 0,00
067 Water      90867,05     464531,95 0,00
067 Water      90461,41     464990,39 0,00
067 Water      90765,51     464806,46 0,00

067 Water      90750,15     465172,00 0,00
067 Water      90606,78     465015,62 0,00
067 Water      90475,60     465086,95 0,00
067 Water      90447,17     465475,48 0,00
067 Water      90475,60     465086,95 0,00

067 Water      90373,14     465038,36 0,00
067 Water      90470,95     465091,53 0,00
067 Water      90721,85     464557,42 0,00
067 Water      90623,42     464199,04 0,00
067 Water      90709,67     464327,29 0,00

067 Water      90462,14     464994,37 0,00
067 Water      92117,62     465363,64 0,00
067 Water      90595,70     464855,40 0,00
067 Water      90756,59     464679,05 0,00
067 Water      90726,36     464558,50 0,00

067 Water      90719,98     464594,34 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

067 Water      90765,78     465195,71 0,00
067 Water      90705,87     464549,60 0,00
067 Water      90530,85     464998,39 0,00
067 Water      90680,70     465203,95 0,00
067 Water      90654,82     465146,01 0,00

067 Water      90706,63     464547,48 0,00
067 Water      90398,11     464949,72 0,00
067 Water      90569,85     464369,45 0,00
067 Water      90413,28     465275,11 0,00
067 Water      90399,37     464953,35 0,00

067 Water      90471,82     465160,53 0,00
067 Water      90688,78     464638,54 0,00
067 Water      90398,69     464951,43 0,00
067 Water      90487,58     464942,52 0,00
067 Water      90590,07     465131,14 0,00

067 Water      90537,04     464905,47 0,00
067 Water      90375,43     464858,40 0,00
067 Water      90709,17     464550,80 0,00
067 Water      90755,80     464382,49 0,00
067 Water      90485,20     464520,48 0,00

067 Water      90429,77     464183,32 0,00
067 Water      92311,61     464351,58 0,00
067 Water      92073,72     464746,57 0,00
067 Water      92076,91     464748,66 0,00
067 Water      92139,88     464485,24 0,00

067 Water      92151,74     464264,69 0,00
067 Water      92113,84     465367,63 0,00
067 Water      92088,01     465307,66 0,00
067 Water      92033,99     465229,92 0,00
067 Water      92130,27     465330,85 0,00

067 Water      92129,33     464734,19 0,00
067 Water      92027,19     464734,60 0,00
067 Water      92075,32     464747,61 0,00
067 Water      92065,55     464411,54 0,00
067 Water      92041,75     464407,87 0,00

067 Water      92164,85     464915,34 0,00
067 Water      92132,98     464411,80 0,00
067 Water      92123,21     464265,47 0,00
067 Water      92139,88     464485,24 0,00
067 Water      92132,10     464493,75 0,00

067 Water      92157,78     465262,70 0,00
067 Water      92195,32     465330,53 0,00
067 Water      92140,63     465388,21 0,00
067 Water      92126,27     465347,98 0,00
067 Water      92045,77     465039,71 0,00

067 Water      92120,41     465453,09 0,00
067 Water      92214,01     465414,26 0,00
067 Water      92131,91     465374,46 0,00
067 Water      92126,27     465347,98 0,00
067 Water      92055,14     465047,70 0,00

067 Water      92197,61     465000,91 0,00
067 Water      92133,88     465389,13 0,00
067 Water      92055,18     465454,12 0,00
067 Water      92037,82     465136,95 0,00
067 Water      92162,92     465259,06 0,00

067 Water      92056,70     465383,52 0,00
067 Water      92052,45     465020,89 0,00
067 Water      92043,77     465243,06 0,00
067 Water      92055,14     465047,70 0,00
067 Water      92010,66     465196,36 0,00

067 Water      90556,16     464408,11 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

067 Water      90428,06     464189,31 0,00
067 Water      90703,74     464229,41 0,00
067 Water      90664,90     464323,55 0,00
067 Water      90867,05     464531,95 0,00
067 Water      91180,70     464102,22 0,00

067 Water      91456,43     464281,83 0,00
067 Water      90791,33     464289,99 0,00
067 Water      90797,93     464514,77 0,00
067 Water      90462,51     464076,43 0,00
067 Water      90718,93     464160,58 0,00

067 Water      90617,71     464197,50 0,00
067 Water      90372,19     464664,63 0,00
067 Water      90381,47     464856,57 0,00
067 Water      90580,51     464051,22 0,00
067 Water      90485,64     464520,71 0,00

067 Water      90374,04     464590,83 0,00
067 Water      90417,00     464252,37 0,00
067 Water      90700,33     464227,50 0,00
067 Water      91059,43     464227,41 0,00
067 Water      90797,46     464567,26 0,00

067 Water      90742,80     464491,75 0,00
067 Water      90788,52     464367,66 0,00
067 Water      90779,66     464551,36 0,00
067 Water      90749,06     464484,16 0,00
067 Water      90816,51     464382,35 0,00

067 Water      90743,32     464482,54 0,00
067 Water      90784,91     464335,02 0,00
067 Water      90793,65     464312,66 0,00
067 Water      90817,09     464098,89 0,00
067 Water      91186,82     464330,10 0,00

067 Water      91186,89     464376,21 0,00
067 Water      91225,04     464272,05 0,00
067 Water      91202,60     464303,52 0,00
067 Water      91192,15     464519,93 0,00
067 Water      90743,32     464482,54 0,00

067 Water      90784,90     464371,53 0,00
067 Water      90506,12     464379,47 0,00
067 Water      90486,66     464607,34 0,00
067 Water      90928,33     464761,88 0,00
067 Water      90801,33     464781,19 0,00

067 Water      90813,39     464662,04 0,00
067 Water      90818,67     464669,39 0,00
067 Water      90928,33     464761,88 0,00
067 Water      90943,45     464667,03 0,00
067 Water      90900,66     464711,68 0,00

067 Water      90863,45     464736,80 0,00
067 Water      91047,72     464889,60 0,00
067 Water      91518,78     464906,84 0,00
067 Water      90482,91     464617,41 0,00
067 Water      90430,31     464858,33 0,00

067 Water      90705,54     464225,38 0,00
067 Water      90383,43     464851,14 0,00
067 Water      90494,17     464944,67 0,00
067 Water      91181,73     464615,24 0,00
067 Water      90389,23     465025,88 0,00

067 Water      90486,15     464609,81 0,00
067 Water      90618,72     465190,32 0,00
067 Water      90943,45     464667,03 0,00
067 Water      90539,44     464862,92 0,00
067 Water      90654,73     464921,21 0,00

067 Water      90664,43     464919,91 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

067 Water      90541,44     464843,85 0,00
067 Water      90482,91     464617,41 0,00
067 Water      90430,31     464858,33 0,00
067 Water      90536,63     464740,68 0,00
067 Water      90381,47     464856,57 0,00

067 Water      90451,25     464711,43 0,00
067 Water      90972,58     464732,42 0,00
067 Water      90992,72     464766,74 0,00
067 Water      91224,26     464931,86 0,00
067 Water      91265,75     464857,79 0,00

067 Water      90972,97     464733,10 0,00
067 Water      91203,57     464708,22 0,00
067 Water      90993,03     464767,19 0,00
067 Water      90992,39     464766,28 0,00
067 Water      91208,46     464713,51 0,00

067 Water      91200,65     464710,13 0,00
068 Weg      90600,89     465250,50 0,00
068 Weg      90606,13     465260,41 0,00
068 Weg      90600,65     465246,93 0,00
068 Weg      90518,98     465000,00 0,00

068 Weg      90509,77     465001,83 0,00
068 Weg      90492,32     465045,95 0,00
068 Weg      90574,75     465300,70 0,00
068 Weg      90589,91     465244,90 0,00
068 Weg      90565,52     464946,80 0,00

068 Weg      90578,82     464938,23 0,00
068 Weg      90637,97     464871,07 0,00
068 Weg      90566,10     464927,78 0,00
068 Weg      90575,14     465248,67 0,00
068 Weg      90568,66     464949,22 0,00

068 Weg      90524,68     464986,51 0,00
068 Weg      90504,43     464954,92 0,00
068 Weg      90504,30     465051,76 0,00
068 Weg      90494,74     465158,07 0,00
068 Weg      90484,58     465154,28 0,00

068 Weg      90499,73     465019,60 0,00
068 Weg      90518,98     464999,99 0,00
068 Weg      90503,30     465186,77 0,00
068 Weg      90519,02     465000,27 0,00
068 Weg      90485,76     465038,15 0,00

068 Weg      90497,27     465043,58 0,00
068 Weg      90486,96     465007,60 0,00
068 Weg      90489,66     465029,86 0,00
068 Weg      90491,42     465159,81 0,00
068 Weg      90489,04     465024,75 0,00

068 Weg      90496,30     465015,71 0,00
068 Weg      92015,49     464403,89 0,00
068 Weg      91916,48     464531,50 0,00
068 Weg      91918,30     464542,35 0,00
068 Weg      91998,58     464506,56 0,00

068 Weg      92004,78     464544,09 0,00
068 Weg      91988,83     464441,24 0,00
068 Weg      92004,14     464467,91 0,00
068 Weg      91846,29     464600,57 0,00
068 Weg      90567,89     464944,38 0,00

068 Weg      91914,73     464414,61 0,00
068 Weg      91916,19     464413,49 0,00
068 Weg      91912,28     464417,52 0,00
068 Weg      91885,34     464433,90 0,00
068 Weg      91912,53     464371,44 0,00

068 Weg      91863,50     464394,42 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      90578,02     464931,64 0,00
068 Weg      90499,65     465018,94 0,00
068 Weg      90552,54     464957,92 0,00
068 Weg      90537,48     464973,04 0,00
068 Weg      90566,44     464953,03 0,00

068 Weg      90601,92     464907,69 0,00
068 Weg      90590,43     464919,04 0,00
068 Weg      90567,63     464942,23 0,00
068 Weg      92009,05     464531,20 0,00
068 Weg      92002,10     464468,32 0,00

068 Weg      92002,89     464448,12 0,00
068 Weg      91992,95     464418,91 0,00
068 Weg      92050,03     464112,83 0,00
068 Weg      92007,72     464064,38 0,00
068 Weg      92029,75     464045,08 0,00

068 Weg      90493,96     465047,58 0,00
068 Weg      91452,55     465004,27 0,00
068 Weg      91441,19     465028,59 0,00
068 Weg      91798,52     465021,52 0,00
068 Weg      91894,00     464981,51 0,00

068 Weg      91530,85     464988,74 0,00
068 Weg      91454,43     465016,50 0,00
068 Weg      91517,67     465001,49 0,00
068 Weg      91456,76     465031,47 0,00
068 Weg      91466,31     465023,25 0,00

068 Weg      91545,47     465014,52 0,00
068 Weg      91426,07     465028,68 0,00
068 Weg      91434,87     465017,17 0,00
068 Weg      91448,20     465004,52 0,00
068 Weg      91549,90     465014,36 0,00

068 Weg      91554,47     465003,02 0,00
068 Weg      91540,86     464960,07 0,00
068 Weg      91553,23     464994,70 0,00
068 Weg      92099,86     464964,96 0,00
068 Weg      91538,79     464969,80 0,00

068 Weg      91468,80     464965,75 0,00
068 Weg      91520,81     465002,32 0,00
068 Weg      91508,70     465026,95 0,00
068 Weg      91999,45     464987,56 0,00
068 Weg      91421,80     465028,84 0,00

068 Weg      91962,93     464961,16 0,00
068 Weg      91899,33     465002,65 0,00
068 Weg      91797,97     465017,94 0,00
068 Weg      91819,06     465018,50 0,00
068 Weg      91462,40     464999,98 0,00

068 Weg      91946,53     464963,81 0,00
068 Weg      90477,47     465154,54 0,00
068 Weg      90465,41     465216,05 0,00
068 Weg      90440,40     465242,41 0,00
068 Weg      90470,79     465224,28 0,00

068 Weg      91528,19     465000,00 0,00
068 Weg      90432,26     464948,55 0,00
068 Weg      90427,02     464921,62 0,00
068 Weg      90448,45     465244,83 0,00
068 Weg      90469,30     464952,52 0,00

068 Weg      90427,11     464928,03 0,00
068 Weg      90638,77     464877,64 0,00
068 Weg      90500,58     464958,65 0,00
068 Weg      90502,30     465097,61 0,00
068 Weg      90468,69     464949,40 0,00

068 Weg      90471,50     464936,72 0,00

14-4-2021 10:29:49Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91539,72     464976,03 0,00
068 Weg      91513,22     464972,26 0,00
068 Weg      91528,80     464975,02 0,00
068 Weg      92023,58     464948,32 0,00
068 Weg      91544,55     465008,30 0,00

068 Weg      91423,01     465008,95 0,00
068 Weg      91758,54     465010,61 0,00
068 Weg      91530,65     464987,38 0,00
068 Weg      91444,75     464982,73 0,00
068 Weg      91515,10     464984,82 0,00

068 Weg      91895,51     464991,47 0,00
068 Weg      91465,11     464987,10 0,00
068 Weg      91543,04     464998,21 0,00
068 Weg      91433,94     464981,90 0,00
068 Weg      91429,57     464982,08 0,00

068 Weg      91857,47     464770,18 0,00
068 Weg      91905,01     464766,96 0,00
068 Weg      91853,53     464794,47 0,00
068 Weg      91862,07     464787,53 0,00
068 Weg      91957,87     464903,40 0,00

068 Weg      91881,74     464928,66 0,00
068 Weg      91874,39     464880,66 0,00
068 Weg      91857,85     464759,94 0,00
068 Weg      91921,84     464632,63 0,00
068 Weg      91915,16     464628,12 0,00

068 Weg      91927,00     464791,76 0,00
068 Weg      91948,43     464848,75 0,00
068 Weg      91897,27     464627,55 0,00
068 Weg      91947,48     464724,86 0,00
068 Weg      91892,52     464972,00 0,00

068 Weg      91972,89     464666,27 0,00
068 Weg      91870,94     464877,94 0,00
068 Weg      92070,02     464729,89 0,00
068 Weg      91885,97     464943,39 0,00
068 Weg      92007,99     464689,49 0,00

068 Weg      91987,73     464676,13 0,00
068 Weg      91965,84     464661,59 0,00
068 Weg      92019,67     464720,61 0,00
068 Weg      91887,46     464977,36 0,00
068 Weg      91960,07     464881,84 0,00

068 Weg      91889,66     464627,31 0,00
068 Weg      91948,33     464702,15 0,00
068 Weg      91846,66     464686,13 0,00
068 Weg      91988,93     464717,90 0,00
068 Weg      91865,19     464673,01 0,00

068 Weg      91974,80     464609,01 0,00
068 Weg      91966,77     464555,56 0,00
068 Weg      91946,45     464724,19 0,00
068 Weg      91932,49     464923,02 0,00
068 Weg      91958,17     464602,60 0,00

068 Weg      91950,89     464719,84 0,00
068 Weg      91933,15     464623,23 0,00
068 Weg      91973,60     464741,90 0,00
068 Weg      91165,05     464145,13 0,00
068 Weg      91249,54     464188,70 0,00

068 Weg      91236,79     464167,33 0,00
068 Weg      91150,25     464126,02 0,00
068 Weg      91133,26     464157,85 0,00
068 Weg      91274,10     464183,68 0,00
068 Weg      91083,56     464161,44 0,00

068 Weg      91987,13     464873,78 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      92004,08     464741,08 0,00
068 Weg      91986,14     464867,38 0,00
068 Weg      91862,59     464790,56 0,00
068 Weg      91949,02     464841,85 0,00
068 Weg      91953,68     464648,36 0,00

068 Weg      91953,33     464895,54 0,00
068 Weg      91978,88     464947,54 0,00
068 Weg      91992,89     464834,03 0,00
068 Weg      91986,63     464743,23 0,00
068 Weg      91963,08     464654,92 0,00

068 Weg      92016,86     464880,48 0,00
068 Weg      91962,66     464870,96 0,00
068 Weg      91966,14     464876,57 0,00
068 Weg      91860,95     464793,17 0,00
068 Weg      91865,39     464822,15 0,00

068 Weg      91887,12     464423,74 0,00
068 Weg      91906,27     464527,14 0,00
068 Weg      91884,95     464425,26 0,00
068 Weg      91884,61     464424,77 0,00
068 Weg      91999,43     464451,42 0,00

068 Weg      91999,88     464420,91 0,00
068 Weg      91882,93     464492,76 0,00
068 Weg      91873,17     464438,43 0,00
068 Weg      91912,53     464371,44 0,00
068 Weg      91867,91     464396,14 0,00

068 Weg      91849,12     464404,87 0,00
068 Weg      91886,82     464423,30 0,00
068 Weg      91908,39     464495,15 0,00
068 Weg      91898,15     464376,12 0,00
068 Weg      91906,30     464447,44 0,00

068 Weg      91913,32     464416,46 0,00
068 Weg      91925,21     464370,12 0,00
068 Weg      91948,36     464393,05 0,00
068 Weg      91957,74     464399,26 0,00
068 Weg      91957,03     464399,79 0,00

068 Weg      91956,64     464400,30 0,00
068 Weg      91916,19     464413,49 0,00
068 Weg      91908,80     464450,05 0,00
068 Weg      91813,73     464377,70 0,00
068 Weg      91898,00     464411,42 0,00

068 Weg      91874,99     464400,59 0,00
068 Weg      92006,52     464444,86 0,00
068 Weg      91858,89     464398,35 0,00
068 Weg      91891,11     464539,42 0,00
068 Weg      91965,68     464588,46 0,00

068 Weg      91936,27     464624,51 0,00
068 Weg      91986,63     464743,23 0,00
068 Weg      91942,97     464959,35 0,00
068 Weg      91917,16     464750,72 0,00
068 Weg      91874,66     464783,56 0,00

068 Weg      91954,27     464952,53 0,00
068 Weg      91963,94     464946,04 0,00
068 Weg      91964,41     464573,73 0,00
068 Weg      92062,29     464934,84 0,00
068 Weg      91885,11     464607,51 0,00

068 Weg      91996,63     464682,05 0,00
068 Weg      91977,68     464952,76 0,00
068 Weg      91932,77     464925,94 0,00
068 Weg      91902,30     464619,69 0,00
068 Weg      91900,48     464619,00 0,00

068 Weg      91901,11     464448,58 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91865,67     464392,91 0,00
068 Weg      91868,82     464436,60 0,00
068 Weg      92130,07     464565,18 0,00
068 Weg      91865,86     464397,82 0,00
068 Weg      91903,22     464447,14 0,00

068 Weg      91933,29     464487,19 0,00
068 Weg      91990,75     464476,63 0,00
068 Weg      92038,86     464512,00 0,00
068 Weg      91979,89     464670,19 0,00
068 Weg      91972,73     464655,16 0,00

068 Weg      92000,97     464478,24 0,00
068 Weg      91895,11     464532,83 0,00
068 Weg      92003,14     464488,36 0,00
068 Weg      91991,18     464486,90 0,00
068 Weg      92154,72     465238,68 0,00

068 Weg      92056,98     465290,58 0,00
068 Weg      92058,36     465295,30 0,00
068 Weg      92133,45     465382,96 0,00
068 Weg      92144,50     464717,17 0,00
068 Weg      92069,07     465287,34 0,00

068 Weg      92053,97     465377,55 0,00
068 Weg      92056,77     465295,50 0,00
068 Weg      92037,68     464330,03 0,00
068 Weg      92162,76     465059,73 0,00
068 Weg      92115,15     465117,85 0,00

068 Weg      92093,20     465104,53 0,00
068 Weg      92096,75     465139,02 0,00
068 Weg      92089,68     465121,12 0,00
068 Weg      92039,14     465032,14 0,00
068 Weg      92060,42     464747,69 0,00

068 Weg      92025,13     464728,84 0,00
068 Weg      92014,36     464721,39 0,00
068 Weg      92034,43     464707,01 0,00
068 Weg      92036,31     464871,17 0,00
068 Weg      92053,81     464878,64 0,00

068 Weg      92083,00     464874,15 0,00
068 Weg      92024,31     464713,36 0,00
068 Weg      92050,10     464717,57 0,00
068 Weg      92026,09     464701,50 0,00
068 Weg      92068,92     464724,22 0,00

068 Weg      92135,77     464908,31 0,00
068 Weg      92015,94     464722,46 0,00
068 Weg      92020,38     464712,34 0,00
068 Weg      92067,84     464818,84 0,00
068 Weg      92021,04     464802,89 0,00

068 Weg      92099,60     464929,06 0,00
068 Weg      92081,05     464155,88 0,00
068 Weg      92053,89     464771,61 0,00
068 Weg      92056,83     464878,16 0,00
068 Weg      92034,59     464812,42 0,00

068 Weg      92010,50     464749,00 0,00
068 Weg      92148,32     464170,05 0,00
068 Weg      92083,02     464342,48 0,00
068 Weg      92088,64     464336,70 0,00
068 Weg      92128,97     465021,85 0,00

068 Weg      92088,43     464343,15 0,00
068 Weg      92150,53     464165,33 0,00
068 Weg      92260,39     464521,11 0,00
068 Weg      92188,55     464250,02 0,00
068 Weg      92132,87     465165,43 0,00

068 Weg      92147,64     465037,52 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      92113,48     465094,19 0,00
068 Weg      92150,46     465103,45 0,00
068 Weg      92136,37     465135,16 0,00
068 Weg      92162,63     465059,18 0,00
068 Weg      92162,76     465059,73 0,00

068 Weg      92181,98     465074,03 0,00
068 Weg      92205,70     464818,66 0,00
068 Weg      92151,86     464716,22 0,00
068 Weg      92084,40     464727,09 0,00
068 Weg      92248,97     464705,55 0,00

068 Weg      92255,78     465106,12 0,00
068 Weg      92156,02     465042,48 0,00
068 Weg      92126,09     465137,74 0,00
068 Weg      92034,61     464860,16 0,00
068 Weg      92147,81     465092,86 0,00

068 Weg      92107,62     465096,79 0,00
068 Weg      92148,10     465199,53 0,00
068 Weg      92113,70     465118,21 0,00
068 Weg      92138,52     465382,22 0,00
068 Weg      92149,25     465098,71 0,00

068 Weg      92154,89     465051,33 0,00
068 Weg      92153,68     465055,36 0,00
068 Weg      92045,10     464604,93 0,00
068 Weg      92038,15     464587,57 0,00
068 Weg      92074,66     464590,75 0,00

068 Weg      92045,58     464605,25 0,00
068 Weg      92135,04     465152,77 0,00
068 Weg      92085,72     464632,57 0,00
068 Weg      92054,47     464934,34 0,00
068 Weg      92148,21     465092,76 0,00

068 Weg      92165,45     465076,81 0,00
068 Weg      92166,24     465069,92 0,00
068 Weg      92117,30     465093,23 0,00
068 Weg      92147,66     465308,44 0,00
068 Weg      92160,42     465331,49 0,00

068 Weg      92184,12     465317,13 0,00
068 Weg      92166,12     465069,41 0,00
068 Weg      92150,02     465037,60 0,00
068 Weg      92161,91     465235,46 0,00
068 Weg      92121,25     465019,28 0,00

068 Weg      92128,25     465012,52 0,00
068 Weg      92187,10     465319,93 0,00
068 Weg      92132,56     465329,76 0,00
068 Weg      92109,68     465003,96 0,00
068 Weg      92070,93     464491,02 0,00

068 Weg      92017,31     464554,19 0,00
068 Weg      92087,88     464599,55 0,00
068 Weg      92158,73     464561,80 0,00
068 Weg      92187,52     464700,43 0,00
068 Weg      92156,07     464617,15 0,00

068 Weg      92159,11     464588,60 0,00
068 Weg      92079,19     464560,03 0,00
068 Weg      92136,20     464565,77 0,00
068 Weg      92139,66     464829,61 0,00
068 Weg      92063,43     464740,25 0,00

068 Weg      92133,78     464531,60 0,00
068 Weg      92031,52     464528,95 0,00
068 Weg      92156,54     464527,20 0,00
068 Weg      92069,48     464469,26 0,00
068 Weg      92039,29     464455,32 0,00

068 Weg      92040,64     464456,30 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      92024,85     464448,55 0,00
068 Weg      92034,75     464442,18 0,00
068 Weg      92007,54     464741,02 0,00
068 Weg      92074,66     464590,75 0,00
068 Weg      92073,73     464632,88 0,00

068 Weg      92004,14     464467,91 0,00
068 Weg      92027,26     464545,03 0,00
068 Weg      92039,24     464517,08 0,00
068 Weg      92060,08     464526,21 0,00
068 Weg      92095,79     464934,81 0,00

068 Weg      92007,87     464545,09 0,00
068 Weg      92009,02     464531,66 0,00
068 Weg      92041,16     464443,49 0,00
068 Weg      92096,44     464844,97 0,00
068 Weg      92095,00     464810,72 0,00

068 Weg      92117,13     464860,21 0,00
068 Weg      92106,80     464833,52 0,00
068 Weg      92112,35     464869,69 0,00
068 Weg      92098,53     464824,99 0,00
068 Weg      92095,49     464845,12 0,00

068 Weg      92119,53     464953,32 0,00
068 Weg      92113,08     464715,21 0,00
068 Weg      92103,00     464960,02 0,00
068 Weg      92094,71     464728,35 0,00
068 Weg      92087,32     464720,33 0,00

068 Weg      92103,68     464813,30 0,00
068 Weg      92096,71     464929,52 0,00
068 Weg      92119,61     464924,17 0,00
068 Weg      92125,08     464960,61 0,00
068 Weg      92142,88     464956,07 0,00

068 Weg      92136,36     464960,11 0,00
068 Weg      92146,05     464959,84 0,00
068 Weg      92123,41     464713,14 0,00
068 Weg      92163,32     464705,28 0,00
068 Weg      92139,67     464709,93 0,00

068 Weg      92148,94     464959,73 0,00
068 Weg      92120,70     464801,40 0,00
068 Weg      92131,10     464799,81 0,00
068 Weg      92089,89     464880,05 0,00
068 Weg      92130,00     464799,98 0,00

068 Weg      92125,88     464867,23 0,00
068 Weg      92104,90     464989,69 0,00
068 Weg      92065,53     464968,11 0,00
068 Weg      91396,74     465085,59 0,00
068 Weg      91400,14     465102,30 0,00

068 Weg      91395,92     465081,06 0,00
068 Weg      91400,66     465106,83 0,00
068 Weg      91427,79     465090,02 0,00
068 Weg      91441,96     465033,61 0,00
068 Weg      91398,78     465095,76 0,00

068 Weg      91400,25     465102,84 0,00
068 Weg      91546,09     465021,38 0,00
068 Weg      91823,52     465028,29 0,00
068 Weg      92102,30     464994,11 0,00
068 Weg      91556,98     465019,75 0,00

068 Weg      91397,88     465101,22 0,00
068 Weg      91477,49     465079,52 0,00
068 Weg      91574,84     464975,68 0,00
068 Weg      92094,89     464609,82 0,00
068 Weg      92087,88     464599,55 0,00

068 Weg      92066,90     464488,39 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      92074,94     464582,27 0,00
068 Weg      92088,38     464728,25 0,00
068 Weg      92092,48     464717,30 0,00
068 Weg      92108,99     464607,54 0,00
068 Weg      91314,81     465121,77 0,00

068 Weg      91734,90     465031,89 0,00
068 Weg      91448,13     465075,90 0,00
068 Weg      91773,31     465039,66 0,00
068 Weg      91563,13     465054,54 0,00
068 Weg      91406,42     465105,61 0,00

068 Weg      91391,86     465093,00 0,00
068 Weg      91402,92     465095,12 0,00
068 Weg      92123,41     464713,14 0,00
068 Weg      92137,16     464500,88 0,00
068 Weg      92158,16     464558,68 0,00

068 Weg      92156,89     464527,43 0,00
068 Weg      92083,61     464541,74 0,00
068 Weg      92047,62     464517,97 0,00
068 Weg      92126,76     464570,25 0,00
068 Weg      92139,75     464521,89 0,00

068 Weg      92135,62     464562,67 0,00
068 Weg      92080,00     464172,83 0,00
068 Weg      92016,36     464323,68 0,00
068 Weg      92044,31     464113,93 0,00
068 Weg      92014,64     464327,34 0,00

068 Weg      92001,77     464478,61 0,00
068 Weg      92053,85     464514,90 0,00
068 Weg      92095,70     464549,75 0,00
068 Weg      92041,16     464443,49 0,00
068 Weg      92179,15     464534,50 0,00

068 Weg      92006,62     464423,62 0,00
068 Weg      92113,49     464429,81 0,00
068 Weg      92005,82     464531,75 0,00
068 Weg      92018,64     464404,57 0,00
068 Weg      92036,82     464568,44 0,00

068 Weg      92008,99     464444,76 0,00
068 Weg      92069,35     464493,46 0,00
068 Weg      92091,98     464386,34 0,00
068 Weg      92118,85     464521,60 0,00
068 Weg      92071,46     464470,54 0,00

068 Weg      92049,55     464521,33 0,00
068 Weg      92028,33     464443,19 0,00
068 Weg      92048,14     464522,97 0,00
068 Weg      92036,75     464317,67 0,00
068 Weg      92088,43     464343,15 0,00

068 Weg      92105,08     464334,66 0,00
068 Weg      92153,07     464275,23 0,00
068 Weg      92037,01     464336,36 0,00
068 Weg      92056,32     464329,96 0,00
068 Weg      92136,11     464331,31 0,00

068 Weg      92026,26     464295,86 0,00
068 Weg      92152,11     464991,66 0,00
068 Weg      92148,38     464992,34 0,00
068 Weg      92130,37     464916,72 0,00
068 Weg      92148,85     464963,37 0,00

068 Weg      92014,69     464338,03 0,00
068 Weg      92115,75     464355,12 0,00
068 Weg      92105,46     464982,11 0,00
068 Weg      92113,71     464332,36 0,00
068 Weg      92146,56     464276,49 0,00

068 Weg      92124,59     464327,38 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      92012,18     464066,82 0,00
068 Weg      92023,33     464099,92 0,00
068 Weg      92021,40     464045,08 0,00
068 Weg      92029,75     464045,08 0,00
068 Weg      92111,22     464334,26 0,00

068 Weg      92041,36     464317,12 0,00
068 Weg      92165,70     464331,70 0,00
068 Weg      92056,11     464333,64 0,00
068 Weg      92047,19     464121,00 0,00
068 Weg      92136,11     464331,31 0,00

068 Weg      92158,79     464165,65 0,00
068 Weg      92130,09     464369,82 0,00
068 Weg      90584,34     464384,54 0,00
068 Weg      90584,34     464384,54 0,00
068 Weg      90532,09     464396,49 0,00

068 Weg      90549,30     464482,47 0,00
068 Weg      90568,14     464401,25 0,00
068 Weg      90511,26     464593,18 0,00
068 Weg      90549,73     464432,92 0,00
068 Weg      90703,25     464569,18 0,00

068 Weg      90532,88     464479,55 0,00
068 Weg      90487,66     464429,76 0,00
068 Weg      90721,54     464526,75 0,00
068 Weg      90542,78     464400,26 0,00
068 Weg      90515,44     464390,68 0,00

068 Weg      90526,21     464394,46 0,00
068 Weg      90818,67     465285,27 0,00
068 Weg      90729,41     465179,64 0,00
068 Weg      90902,02     465399,25 0,00
068 Weg      90615,09     464894,39 0,00

068 Weg      90639,46     464876,43 0,00
068 Weg      90662,59     464920,37 0,00
068 Weg      90626,20     464882,90 0,00
068 Weg      90554,95     464434,77 0,00
068 Weg      90768,39     464357,87 0,00

068 Weg      90719,16     464523,23 0,00
068 Weg      90763,57     465216,59 0,00
068 Weg      90732,62     465169,83 0,00
068 Weg      90744,80     465187,30 0,00
068 Weg      90712,46     465142,79 0,00

068 Weg      91807,80     464150,41 0,00
068 Weg      91762,65     464050,36 0,00
068 Weg      91786,35     464088,68 0,00
068 Weg      91811,04     464161,08 0,00
068 Weg      91986,29     464075,63 0,00

068 Weg      91985,30     464066,07 0,00
068 Weg      91778,75     464098,87 0,00
068 Weg      91776,02     464099,70 0,00
068 Weg      91752,70     464107,50 0,00
068 Weg      91705,55     464110,04 0,00

068 Weg      91818,02     464188,34 0,00
068 Weg      91821,39     464191,84 0,00
068 Weg      91821,93     464164,81 0,00
068 Weg      91827,35     464113,10 0,00
068 Weg      91053,12     464556,49 0,00

068 Weg      92312,09     464358,56 0,00
068 Weg      91902,09     464108,89 0,00
068 Weg      91096,27     464562,84 0,00
068 Weg      91114,03     464568,56 0,00
068 Weg      91111,47     464558,82 0,00

068 Weg      91099,11     464562,01 0,00

14-4-2021 10:29:49Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91952,15     464045,08 0,00
068 Weg      91814,65     464094,62 0,00
068 Weg      91996,97     464067,35 0,00
068 Weg      91998,05     464064,78 0,00
068 Weg      91890,10     464115,10 0,00

068 Weg      91974,75     464051,61 0,00
068 Weg      91859,27     464068,02 0,00
068 Weg      91945,17     464657,88 0,00
068 Weg      90638,73     464870,32 0,00
068 Weg      90889,70     465367,73 0,00

068 Weg      91932,59     464630,34 0,00
068 Weg      91892,73     464547,60 0,00
068 Weg      91983,76     464597,55 0,00
068 Weg      91956,64     464650,48 0,00
068 Weg      90844,64     465380,67 0,00

068 Weg      90809,72     465370,89 0,00
068 Weg      90871,74     465348,24 0,00
068 Weg      90807,69     465346,30 0,00
068 Weg      90664,36     464783,45 0,00
068 Weg      90665,04     464904,88 0,00

068 Weg      90834,49     465307,55 0,00
068 Weg      91971,48     464823,00 0,00
068 Weg      91978,30     464786,66 0,00
068 Weg      91971,48     464823,00 0,00
068 Weg      91963,84     464902,30 0,00

068 Weg      91987,91     464816,02 0,00
068 Weg      91983,27     464785,89 0,00
068 Weg      91956,77     464831,83 0,00
068 Weg      92000,66     464736,48 0,00
068 Weg      91961,01     464733,71 0,00

068 Weg      91835,90     464679,80 0,00
068 Weg      91960,02     464733,07 0,00
068 Weg      91983,27     464785,89 0,00
068 Weg      91999,61     464683,95 0,00
068 Weg      91974,61     464742,57 0,00

068 Weg      90663,42     464780,43 0,00
068 Weg      90657,87     464919,91 0,00
068 Weg      90637,15     464857,18 0,00
068 Weg      90717,20     465354,78 0,00
068 Weg      90833,92     465376,27 0,00

068 Weg      90856,79     465365,04 0,00
068 Weg      90758,37     465470,82 0,00
068 Weg      90638,00     464871,32 0,00
068 Weg      90637,31     465234,69 0,00
068 Weg      90606,68     465248,65 0,00

068 Weg      90638,93     464871,98 0,00
068 Weg      90629,27     465237,94 0,00
068 Weg      90649,40     464883,79 0,00
068 Weg      90644,29     464876,48 0,00
068 Weg      90796,62     465339,37 0,00

068 Weg      90852,94     465382,78 0,00
068 Weg      90849,33     465372,37 0,00
068 Weg      90806,35     465343,61 0,00
068 Weg      90818,20     465364,29 0,00
068 Weg      90847,73     465371,78 0,00

068 Weg      91936,42     464652,10 0,00
068 Weg      90875,24     465352,88 0,00
068 Weg      90813,51     465358,34 0,00
068 Weg      90796,62     465339,37 0,00
068 Weg      90849,43     465372,30 0,00

068 Weg      90808,77     465364,47 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      90839,27     465371,48 0,00
068 Weg      90816,81     465371,16 0,00
068 Weg      91580,61     464117,44 0,00
068 Weg      90970,53     464934,19 0,00
068 Weg      90949,31     464927,71 0,00

068 Weg      91756,77     465022,38 0,00
068 Weg      91821,00     465032,43 0,00
068 Weg      91629,50     464146,48 0,00
068 Weg      91709,56     464107,09 0,00
068 Weg      91652,02     464133,49 0,00

068 Weg      91840,64     465028,73 0,00
068 Weg      91822,56     465026,89 0,00
068 Weg      91823,83     465033,01 0,00
068 Weg      91758,43     465022,06 0,00
068 Weg      90419,17     464940,16 0,00

068 Weg      91822,72     465028,05 0,00
068 Weg      91821,28     465018,15 0,00
068 Weg      91634,20     464136,62 0,00
068 Weg      91726,13     464119,62 0,00
068 Weg      91626,41     464150,48 0,00

068 Weg      91655,15     464112,95 0,00
068 Weg      91635,93     464137,85 0,00
068 Weg      91717,17     464112,88 0,00
068 Weg      91627,97     464145,30 0,00
068 Weg      91672,00     464145,39 0,00

068 Weg      91656,44     464175,90 0,00
068 Weg      91744,11     464124,95 0,00
068 Weg      91717,77     464067,89 0,00
068 Weg      91634,06     464147,01 0,00
068 Weg      91753,79     464115,86 0,00

068 Weg      91709,51     464104,74 0,00
068 Weg      90724,32     464045,08 0,00
068 Weg      91132,11     464108,44 0,00
068 Weg      91163,03     464103,91 0,00
068 Weg      90724,32     464045,08 0,00

068 Weg      91607,96     464045,08 0,00
068 Weg      91581,25     464065,82 0,00
068 Weg      90694,32     464045,08 0,00
068 Weg      92142,93     465071,04 0,00
068 Weg      92086,27     464819,75 0,00

068 Weg      92101,72     464925,87 0,00
068 Weg      92148,02     464797,62 0,00
068 Weg      91165,43     464127,72 0,00
068 Weg      91187,33     464133,32 0,00
068 Weg      91176,02     464113,76 0,00

068 Weg      91510,19     465026,72 0,00
068 Weg      90974,35     464921,19 0,00
068 Weg      91734,34     465028,26 0,00
068 Weg      91431,79     464997,36 0,00
068 Weg      91839,67     465020,46 0,00

068 Weg      91817,26     465023,00 0,00
068 Weg      91465,29     464988,35 0,00
068 Weg      91375,95     464051,64 0,00
068 Weg      91588,75     464072,35 0,00
068 Weg      91593,79     464076,74 0,00

068 Weg      90403,25     464063,95 0,00
068 Weg      90962,39     464920,45 0,00
068 Weg      90685,50     464066,72 0,00
068 Weg      90430,20     464048,23 0,00
068 Weg      91823,47     464105,76 0,00

068 Weg      91860,65     464152,84 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91785,03     464045,08 0,00
068 Weg      91747,38     464184,38 0,00
068 Weg      91860,65     464152,84 0,00
068 Weg      91818,36     464108,08 0,00
068 Weg      91792,34     464067,91 0,00

068 Weg      91855,81     464139,56 0,00
068 Weg      91690,23     464090,22 0,00
068 Weg      91834,99     464123,87 0,00
068 Weg      91798,90     464094,28 0,00
068 Weg      91795,04     464101,77 0,00

068 Weg      91719,59     464188,39 0,00
068 Weg      91786,01     464068,89 0,00
068 Weg      91615,14     464083,15 0,00
068 Weg      91856,88     464151,37 0,00
068 Weg      91853,03     464124,90 0,00

068 Weg      91593,51     464128,32 0,00
068 Weg      91588,42     464128,92 0,00
068 Weg      91589,48     464120,82 0,00
068 Weg      91579,14     464113,59 0,00
068 Weg      91872,48     464132,32 0,00

068 Weg      91728,86     464123,52 0,00
068 Weg      91874,65     464189,92 0,00
068 Weg      91854,61     464154,73 0,00
068 Weg      91817,15     464130,86 0,00
068 Weg      91833,30     464127,15 0,00

068 Weg      91736,32     464115,39 0,00
068 Weg      91674,07     464112,06 0,00
068 Weg      91669,52     464109,84 0,00
068 Weg      91706,39     464175,46 0,00
068 Weg      91583,24     464116,60 0,00

068 Weg      91682,10     464101,28 0,00
068 Weg      91588,72     464120,31 0,00
068 Weg      91579,14     464113,59 0,00
068 Weg      91718,45     464113,87 0,00
068 Weg      91740,83     464122,50 0,00

068 Weg      91720,71     464140,92 0,00
068 Weg      91683,04     464100,04 0,00
068 Weg      91639,62     464162,82 0,00
068 Weg      91648,65     464164,33 0,00
068 Weg      91689,78     464171,71 0,00

068 Weg      91681,89     464090,17 0,00
068 Weg      91546,48     465397,11 0,00
068 Weg      91623,98     464092,32 0,00
068 Weg      91742,60     464159,82 0,00
068 Weg      91708,09     464164,67 0,00

068 Weg      91749,03     464182,38 0,00
068 Weg      91729,65     464181,29 0,00
068 Weg      91706,52     464163,34 0,00
068 Weg      91685,92     464096,23 0,00
068 Weg      91715,99     464170,74 0,00

068 Weg      91683,90     464090,67 0,00
068 Weg      91717,62     464171,75 0,00
068 Weg      91687,40     464094,28 0,00
068 Weg      91710,06     464166,18 0,00
068 Weg      92081,66     464826,89 0,00

068 Weg      91973,77     464306,45 0,00
068 Weg      92043,34     464345,31 0,00
068 Weg      91962,92     464127,22 0,00
068 Weg      91758,88     464242,56 0,00
068 Weg      91685,09     464214,81 0,00

068 Weg      91634,29     464251,77 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91616,76     464278,45 0,00
068 Weg      91981,62     464293,97 0,00
068 Weg      91916,21     464217,67 0,00
068 Weg      91916,97     464240,90 0,00
068 Weg      92056,51     464246,62 0,00

068 Weg      92073,51     464170,98 0,00
068 Weg      91972,54     464168,23 0,00
068 Weg      91677,84     464224,36 0,00
068 Weg      91604,47     464236,32 0,00
068 Weg      91612,16     464234,54 0,00

068 Weg      91613,32     464235,40 0,00
068 Weg      91625,31     464287,47 0,00
068 Weg      91596,49     464245,34 0,00
068 Weg      91604,74     464242,73 0,00
068 Weg      91588,42     464231,92 0,00

068 Weg      91756,28     464263,15 0,00
068 Weg      91756,35     464280,62 0,00
068 Weg      91616,17     464300,84 0,00
068 Weg      91682,57     464253,48 0,00
068 Weg      91636,02     464303,13 0,00

068 Weg      91750,93     464297,92 0,00
068 Weg      91755,52     464250,60 0,00
068 Weg      91129,76     464287,13 0,00
068 Weg      91153,33     464153,73 0,00
068 Weg      91153,63     464177,90 0,00

068 Weg      91161,95     464152,67 0,00
068 Weg      90999,59     464279,42 0,00
068 Weg      91182,34     464254,67 0,00
068 Weg      91193,02     464296,78 0,00
068 Weg      91192,12     464214,44 0,00

068 Weg      91988,33     464313,77 0,00
068 Weg      91932,59     464312,93 0,00
068 Weg      91078,44     464163,24 0,00
068 Weg      91151,09     464183,62 0,00
068 Weg      91169,24     464264,59 0,00

068 Weg      91051,57     464324,30 0,00
068 Weg      92037,27     464317,25 0,00
068 Weg      92015,35     464319,40 0,00
068 Weg      92032,02     464307,44 0,00
068 Weg      91958,36     464127,16 0,00

068 Weg      92043,44     464295,23 0,00
068 Weg      91974,31     464281,90 0,00
068 Weg      91986,11     464289,58 0,00
068 Weg      91052,10     464326,28 0,00
068 Weg      91067,55     464210,52 0,00

068 Weg      91017,35     464185,78 0,00
068 Weg      91130,04     464247,55 0,00
068 Weg      91925,96     464319,83 0,00
068 Weg      91920,94     464317,42 0,00
068 Weg      91924,65     464327,17 0,00

068 Weg      91906,90     464308,65 0,00
068 Weg      91907,13     464299,57 0,00
068 Weg      91640,37     464350,86 0,00
068 Weg      91641,42     464337,22 0,00
068 Weg      91759,34     464368,80 0,00

068 Weg      91887,16     464244,78 0,00
068 Weg      91928,53     464300,59 0,00
068 Weg      91850,34     464284,11 0,00
068 Weg      91935,07     464266,21 0,00
068 Weg      91820,02     464359,51 0,00

068 Weg      91822,47     464300,44 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91641,60     464343,24 0,00
068 Weg      91912,97     464308,26 0,00
068 Weg      91763,59     464365,68 0,00
068 Weg      91690,65     464362,14 0,00
068 Weg      91651,77     464335,86 0,00

068 Weg      91776,56     464317,32 0,00
068 Weg      91634,32     464355,74 0,00
068 Weg      91828,23     464298,56 0,00
068 Weg      91642,63     464351,27 0,00
068 Weg      91777,10     464372,58 0,00

068 Weg      91698,26     464363,86 0,00
068 Weg      91896,44     464285,46 0,00
068 Weg      91695,32     464260,46 0,00
068 Weg      91780,86     464209,39 0,00
068 Weg      91852,74     464246,18 0,00

068 Weg      91807,20     464302,24 0,00
068 Weg      91922,39     464305,91 0,00
068 Weg      91597,71     464253,71 0,00
068 Weg      91600,89     464241,13 0,00
068 Weg      91607,26     464230,92 0,00

068 Weg      91587,44     464237,41 0,00
068 Weg      91597,30     464245,94 0,00
068 Weg      91589,02     464231,12 0,00
068 Weg      91589,91     464254,16 0,00
068 Weg      91599,44     464231,36 0,00

068 Weg      91596,49     464245,34 0,00
068 Weg      91586,84     464238,21 0,00
068 Weg      91595,25     464236,97 0,00
068 Weg      91588,62     464257,56 0,00
068 Weg      91602,43     464227,35 0,00

068 Weg      91588,42     464231,92 0,00
068 Weg      91606,99     464209,72 0,00
068 Weg      91640,09     464208,02 0,00
068 Weg      91633,20     464209,07 0,00
068 Weg      91591,61     464216,95 0,00

068 Weg      91926,55     464299,02 0,00
068 Weg      91909,23     464283,13 0,00
068 Weg      91726,83     464248,53 0,00
068 Weg      91608,06     464231,51 0,00
068 Weg      91593,71     464250,75 0,00

068 Weg      91591,66     464241,78 0,00
068 Weg      91635,01     464298,07 0,00
068 Weg      91678,78     464213,11 0,00
068 Weg      91642,18     464217,18 0,00
068 Weg      91610,82     464273,93 0,00

068 Weg      91174,90     464257,65 0,00
068 Weg      91285,79     465297,49 0,00
068 Weg      91305,04     465417,88 0,00
068 Weg      91279,89     465296,96 0,00
068 Weg      90898,88     464436,09 0,00

068 Weg      91090,75     464562,25 0,00
068 Weg      91117,41     464545,80 0,00
068 Weg      91086,01     464441,73 0,00
068 Weg      91303,37     465409,88 0,00
068 Weg      91306,11     465394,97 0,00

068 Weg      91274,69     465244,62 0,00
068 Weg      91292,75     465303,11 0,00
068 Weg      91282,90     465311,43 0,00
068 Weg      91310,40     465416,35 0,00
068 Weg      91310,24     465403,93 0,00

068 Weg      91080,26     464388,84 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91091,68     464415,60 0,00
068 Weg      91053,12     464556,49 0,00
068 Weg      91103,87     464427,02 0,00
068 Weg      91122,63     464399,98 0,00
068 Weg      91084,53     464385,90 0,00

068 Weg      91080,73     464416,81 0,00
068 Weg      91044,50     464546,32 0,00
068 Weg      91044,45     464547,00 0,00
068 Weg      90826,27     464269,73 0,00
068 Weg      91053,45     464555,96 0,00

068 Weg      91044,91     464546,14 0,00
068 Weg      91052,77     464557,04 0,00
068 Weg      91060,54     464560,49 0,00
068 Weg      91337,54     465405,63 0,00
068 Weg      91161,90     465139,47 0,00

068 Weg      91103,95     465147,64 0,00
068 Weg      91317,10     465294,03 0,00
068 Weg      91336,78     465475,37 0,00
068 Weg      91352,13     465221,09 0,00
068 Weg      91349,41     465215,53 0,00

068 Weg      91956,07     464709,64 0,00
068 Weg      92034,90     464862,02 0,00
068 Weg      92005,43     464877,04 0,00
068 Weg      91274,23     465112,73 0,00
068 Weg      91232,40     465134,59 0,00

068 Weg      91170,05     465137,53 0,00
068 Weg      91992,00     464822,54 0,00
068 Weg      90939,29     465477,95 0,00
068 Weg      90892,52     465211,84 0,00
068 Weg      91071,47     465431,51 0,00

068 Weg      90931,43     465409,81 0,00
068 Weg      91309,74     465402,13 0,00
068 Weg      91300,25     465394,97 0,00
068 Weg      91325,43     465475,45 0,00
068 Weg      91267,22     465113,56 0,00

068 Weg      91267,48     465113,50 0,00
068 Weg      91312,98     465122,02 0,00
068 Weg      91269,44     465091,83 0,00
068 Weg      91166,52     465159,76 0,00
068 Weg      91279,96     465117,98 0,00

068 Weg      91281,23     465118,67 0,00
068 Weg      90960,88     464291,91 0,00
068 Weg      91163,07     464130,83 0,00
068 Weg      91183,89     464151,92 0,00
068 Weg      91119,23     464304,86 0,00

068 Weg      91087,89     464351,64 0,00
068 Weg      91167,37     464261,03 0,00
068 Weg      91085,16     464167,23 0,00
068 Weg      91185,20     464136,44 0,00
068 Weg      91192,49     464141,74 0,00

068 Weg      91189,42     464155,43 0,00
068 Weg      91189,66     464177,00 0,00
068 Weg      91190,93     464150,87 0,00
068 Weg      91182,51     464140,70 0,00
068 Weg      91190,64     464182,06 0,00

068 Weg      91183,29     464164,16 0,00
068 Weg      91017,27     464362,23 0,00
068 Weg      91176,72     464261,23 0,00
068 Weg      91144,26     464366,45 0,00
068 Weg      91183,92     464214,67 0,00

068 Weg      91011,78     464192,62 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91189,84     464252,02 0,00
068 Weg      91133,26     464157,85 0,00
068 Weg      91019,17     464363,44 0,00
068 Weg      91142,54     464276,00 0,00
068 Weg      91140,00     464276,73 0,00

068 Weg      91173,05     464176,16 0,00
068 Weg      91080,54     464353,44 0,00
068 Weg      91059,88     464210,85 0,00
068 Weg      91012,55     464364,22 0,00
068 Weg      91081,13     464380,53 0,00

068 Weg      91081,16     464425,34 0,00
068 Weg      91098,92     464436,10 0,00
068 Weg      91053,77     464555,47 0,00
068 Weg      91044,72     464548,28 0,00
068 Weg      91081,58     464433,55 0,00

068 Weg      91082,55     464372,12 0,00
068 Weg      91081,99     464441,87 0,00
068 Weg      91083,98     464394,01 0,00
068 Weg      91098,73     464420,14 0,00
068 Weg      91079,88     464397,39 0,00

068 Weg      91085,61     464377,64 0,00
068 Weg      91107,12     464429,02 0,00
068 Weg      91198,71     464192,46 0,00
068 Weg      91200,29     464160,31 0,00
068 Weg      91224,18     464208,60 0,00

068 Weg      91217,03     464205,39 0,00
068 Weg      91169,33     464141,61 0,00
068 Weg      91183,48     464123,95 0,00
068 Weg      91128,64     464294,11 0,00
068 Weg      90723,83     464045,91 0,00

068 Weg      90910,30     464056,77 0,00
068 Weg      90713,02     464045,67 0,00
068 Weg      90699,18     464069,94 0,00
068 Weg      91208,27     464195,93 0,00
068 Weg      91168,48     464123,70 0,00

068 Weg      91097,58     464290,37 0,00
068 Weg      92089,72     464926,18 0,30
068 Weg      91701,81     464649,06 0,00
068 Weg      91414,70     464531,32 0,00
068 Weg      91514,89     464518,53 0,00

068 Weg      91659,09     464463,93 0,00
068 Weg      91195,82     464484,57 0,00
068 Weg      91186,39     464515,04 0,00
068 Weg      91143,03     464453,72 0,00
068 Weg      91641,23     464600,61 0,00

068 Weg      91555,73     464496,85 0,00
068 Weg      91510,29     464497,43 0,00
068 Weg      91650,13     464493,92 0,00
068 Weg      91566,99     464544,23 0,00
068 Weg      91514,74     464552,29 0,00

068 Weg      91505,23     464529,57 0,00
068 Weg      90685,86     464634,87 0,00
068 Weg      90899,48     464702,80 0,00
068 Weg      90636,85     464512,25 0,00
068 Weg      90694,44     464597,28 0,00

068 Weg      91328,35     464213,62 0,00
068 Weg      91180,16     464599,28 0,00
068 Weg      91382,78     464524,89 0,00
068 Weg      90982,35     464258,38 0,00
068 Weg      91214,52     464452,22 0,00

068 Weg      91195,80     464463,83 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91273,35     464212,39 0,00
068 Weg      90928,36     464296,03 0,30
068 Weg      91052,37     464626,73 0,00
068 Weg      90928,36     464296,03 0,00
068 Weg      91650,54     464496,34 0,00

068 Weg      91711,18     464647,96 0,00
068 Weg      91712,88     464658,96 0,00
068 Weg      91512,10     464508,88 0,00
068 Weg      91546,67     464512,82 0,00
068 Weg      91553,55     464509,26 0,00

068 Weg      91411,77     464513,04 0,00
068 Weg      91142,91     464535,09 0,00
068 Weg      91681,56     464392,45 0,00
068 Weg      91681,23     464390,57 0,00
068 Weg      91539,09     464556,91 0,00

068 Weg      91551,98     464511,10 0,00
068 Weg      91554,86     464523,63 0,00
068 Weg      91217,82     464438,56 0,00
068 Weg      91556,52     464501,81 0,00
068 Weg      91650,54     464496,34 0,00

068 Weg      91513,25     464516,10 0,00
068 Weg      91513,84     464494,55 0,00
068 Weg      91513,18     464515,66 0,00
068 Weg      91741,76     464470,70 0,00
068 Weg      91509,01     464509,37 0,00

068 Weg      91553,61     464509,68 0,00
068 Weg      91511,36     464504,21 0,00
068 Weg      91857,78     464443,97 0,00
068 Weg      91740,53     464577,27 0,30
068 Weg      91533,15     464500,76 0,00

068 Weg      91552,48     464502,46 0,00
068 Weg      91555,28     464500,12 0,00
068 Weg      91851,87     465281,29 0,30
068 Weg      91861,02     465319,60 0,00
068 Weg      91896,43     465245,16 0,00

068 Weg      91306,90     464045,08 0,00
068 Weg      91152,35     464045,08 0,00
068 Weg      91306,90     464045,08 0,00
068 Weg      91300,47     464045,08 0,00
068 Weg      91227,73     464045,08 0,00

068 Weg      91707,88     464648,48 0,00
068 Weg      90862,20     464732,55 0,00
068 Weg      91983,93     464824,22 0,00
068 Weg      91851,59     465256,16 0,00
068 Weg      91915,40     464813,95 0,00

068 Weg      91909,61     464751,89 0,00
068 Weg      91311,11     464324,90 0,00
068 Weg      91328,21     464381,80 0,00
068 Weg      90841,49     464232,85 0,00
068 Weg      91301,52     464309,22 0,30

068 Weg      91155,55     464276,75 0,30
068 Weg      91328,76     464336,57 0,00
068 Weg      91302,63     464307,55 0,00
068 Weg      91956,79     464475,18 0,00
068 Weg      90778,27     464182,17 0,00

068 Weg      91152,35     464045,08 0,00
068 Weg      90714,84     464048,87 0,00
068 Weg      90817,67     464254,12 0,00
068 Weg      90757,35     464068,93 0,00
068 Weg      90710,30     464076,60 0,00

068 Weg      90968,13     464654,54 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91751,36     464577,20 0,30
068 Weg      90999,33     464585,08 0,00
068 Weg      91706,45     464663,66 0,00
068 Weg      91345,39     464240,93 0,00
068 Weg      91710,43     464642,95 0,00

068 Weg      91706,45     464663,66 0,00
068 Weg      90392,42     464551,11 0,30
068 Weg      90456,79     464428,29 0,30
068 Weg      90435,83     464331,86 0,30
068 Weg      91101,24     464540,66 0,00

068 Weg      91162,36     464534,73 0,00
068 Weg      90604,89     464585,48 0,00
068 Weg      91070,66     464614,91 0,00
068 Weg      91354,89     464220,75 0,00
068 Weg      91216,54     464062,41 0,00

068 Weg      91680,78     464239,61 0,00
068 Weg      91370,87     464203,74 0,00
068 Weg      90581,44     465110,81 0,00
068 Weg      90622,49     465069,02 0,00
068 Weg      90581,44     465110,81 0,00

068 Weg      91427,04     464193,54 0,00
068 Weg      91390,04     464157,98 0,00
068 Weg      91391,52     464134,31 0,00
068 Weg      91412,13     464224,36 0,00
068 Weg      91680,78     464239,61 0,00

068 Weg      91379,51     464205,81 0,00
068 Weg      91412,57     464218,74 0,00
068 Weg      91684,44     464392,84 0,00
068 Weg      90523,10     464994,19 0,00
068 Weg      91379,51     464205,81 0,00

068 Weg      90503,17     465014,44 0,00
068 Weg      90663,54     464886,05 0,00
068 Weg      90931,46     464945,20 0,00
068 Weg      90536,39     464906,14 0,00
068 Weg      90600,45     464915,33 0,00

068 Weg      91997,24     464675,75 0,00
068 Weg      91889,18     464920,65 0,00
068 Weg      91956,21     464860,66 0,00
068 Weg      91985,07     464817,48 0,00
068 Weg      90543,06     464973,85 0,00

068 Weg      91861,48     465437,84 0,00
068 Weg      91999,01     464823,72 0,00
068 Weg      91555,78     464497,17 0,00
068 Weg      91646,63     464472,99 0,00
068 Weg      91742,02     464472,36 0,00

068 Weg      91741,82     464470,97 0,00
068 Weg      91257,08     464450,89 0,00
068 Weg      91647,02     464475,32 0,00
068 Weg      91647,02     464475,32 0,00
068 Weg      91281,06     464446,22 0,00

068 Weg      91284,85     464443,37 0,00
068 Weg      91279,42     464457,09 0,00
068 Weg      91351,04     464446,97 0,00
068 Weg      91745,38     464491,98 0,00
068 Weg      91550,67     464491,01 0,00

068 Weg      91550,62     464490,68 0,00
068 Weg      91847,45     464082,01 0,00
068 Weg      91771,72     464097,72 0,00
068 Weg      91769,71     464098,68 0,00
068 Weg      91882,00     464883,99 0,30

068 Weg      91978,63     464945,89 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91107,56     465399,59 0,30
068 Weg      91929,38     464902,63 0,00
068 Weg      91963,47     464284,68 0,00
068 Weg      91805,14     464081,08 0,00
068 Weg      91839,63     464115,30 0,00

068 Weg      91814,75     464110,58 0,00
068 Weg      91772,67     464099,70 0,00
068 Weg      91770,67     464100,68 0,00
068 Weg      91935,51     464272,44 0,00
068 Weg      91891,81     464948,01 0,30

068 Weg      91955,13     464854,73 0,00
068 Weg      91938,33     464955,07 0,30
068 Weg      91873,83     464820,31 0,00
068 Weg      91929,94     464899,60 0,30
068 Weg      91932,57     464923,52 0,00

068 Weg      91891,02     464949,04 0,00
068 Weg      91891,95     464948,90 0,30
068 Weg      91952,11     464866,53 0,00
068 Weg      91909,61     464751,89 0,30
068 Weg      91882,90     464807,98 0,00

068 Weg      91878,92     464764,12 0,00
068 Weg      91870,70     464818,16 0,00
068 Weg      91916,60     464813,76 0,00
068 Weg      91759,24     464433,49 0,00
068 Weg      91382,14     464182,82 0,00

068 Weg      91666,16     464424,61 0,00
068 Weg      91373,80     464184,59 0,00
068 Weg      91451,24     464164,84 0,00
068 Weg      91584,20     464608,74 0,30
068 Weg      91375,29     464154,16 0,00

068 Weg      91391,25     464131,25 0,00
068 Weg      91389,69     464131,80 0,00
068 Weg      91382,95     464174,57 0,00
068 Weg      91391,25     464131,25 0,00
068 Weg      91396,07     464175,64 0,00

068 Weg      91639,00     464403,34 0,00
068 Weg      91392,63     464121,23 0,00
068 Weg      91326,74     464398,63 0,00
068 Weg      91330,67     464392,93 0,00
068 Weg      91322,76     464401,47 0,00

068 Weg      91331,62     464388,20 0,00
068 Weg      91702,38     464382,80 0,00
068 Weg      91377,37     464424,06 0,00
068 Weg      91640,67     464412,70 0,00
068 Weg      91452,91     464162,29 0,00

068 Weg      91402,72     464155,13 0,00
068 Weg      91343,09     464393,96 0,00
068 Weg      91352,00     464409,30 0,00
068 Weg      91378,63     464306,56 0,00
068 Weg      91640,67     464412,70 0,00

068 Weg      91333,01     464408,84 0,00
068 Weg      91758,16     464387,83 0,00
068 Weg      91701,42     464407,10 0,00
068 Weg      91280,90     464425,70 0,00
068 Weg      91418,71     464153,64 0,00

068 Weg      91648,27     464434,58 0,00
068 Weg      91420,13     464164,01 0,00
068 Weg      91415,37     464185,83 0,00
068 Weg      91744,01     464415,68 0,00
068 Weg      91426,68     464192,15 0,00

068 Weg      91451,28     464472,28 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91410,01     464183,08 0,00
068 Weg      91684,44     464392,84 0,00
068 Weg      91421,17     464168,72 0,00
068 Weg      91687,61     464214,61 0,00
068 Weg      91558,13     464092,04 0,00

068 Weg      91675,69     464217,17 0,00
068 Weg      91349,93     464205,25 0,00
068 Weg      91557,94     464313,57 0,00
068 Weg      91563,11     464308,16 0,00
068 Weg      91263,06     464202,43 0,00

068 Weg      91563,49     464315,29 0,00
068 Weg      91758,57     464390,96 0,00
068 Weg      91417,76     464153,28 0,00
068 Weg      91667,40     464238,30 0,00
068 Weg      91417,40     464160,74 0,00

068 Weg      91491,76     464193,44 0,00
068 Weg      91326,48     464193,13 0,00
068 Weg      91510,56     464104,24 0,00
068 Weg      91788,83     464642,51 0,00
068 Weg      91208,94     464871,27 0,00

068 Weg      91202,51     464820,57 0,00
068 Weg      91129,43     464925,82 0,00
068 Weg      90854,53     465361,90 0,00
068 Weg      90849,80     465370,45 0,00
068 Weg      90856,79     465365,04 0,00

068 Weg      90856,97     465365,32 0,00
068 Weg      91128,36     464957,02 0,00
068 Weg      91178,99     465123,59 0,00
068 Weg      91432,22     465319,21 0,00
068 Weg      91171,11     464914,00 0,00

068 Weg      91176,91     464941,05 0,00
068 Weg      91176,91     464941,05 0,00
068 Weg      91171,11     464914,00 0,00
068 Weg      92081,68     464542,82 0,00
068 Weg      92075,70     464538,86 0,00

068 Weg      92095,39     464647,68 0,00
068 Weg      92136,57     464702,72 0,00
068 Weg      92085,13     464649,69 0,00
068 Weg      92104,47     464661,56 0,00
068 Weg      92084,75     464641,15 0,00

068 Weg      92016,05     464416,75 0,00
068 Weg      90847,36     465367,06 0,00
068 Weg      90855,36     465361,15 0,00
068 Weg      92037,85     464336,01 0,00
068 Weg      92087,96     464707,72 0,00

068 Weg      92010,84     464460,57 0,00
068 Weg      92038,91     464326,10 0,00
068 Weg      91215,04     465101,45 0,00
068 Weg      91614,30     464774,43 0,00
068 Weg      91523,84     464939,79 0,00

068 Weg      91499,53     464943,42 0,00
068 Weg      91561,93     465138,74 0,00
068 Weg      90412,69     465037,66 0,00
068 Weg      90620,40     464895,01 0,00
068 Weg      91478,47     464721,89 0,00

068 Weg      91413,11     464915,03 0,00
068 Weg      91441,58     464924,37 0,30
068 Weg      91476,12     464699,84 0,00
068 Weg      91441,69     464963,17 0,00
068 Weg      91709,69     464658,19 0,00

068 Weg      91480,16     464732,49 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91226,30     465152,65 0,00
068 Weg      91188,87     465161,00 0,00
068 Weg      91112,15     464930,54 0,00
068 Weg      91127,45     464959,92 0,00
068 Weg      91041,56     465070,09 0,00

068 Weg      91034,49     465066,39 0,00
068 Weg      90494,56     465017,32 0,00
068 Weg      90640,11     464877,98 0,00
068 Weg      91574,06     465230,80 0,00
068 Weg      91656,15     465232,27 0,00

068 Weg      90597,57     464827,55 0,00
068 Weg      91237,34     465156,83 0,00
068 Weg      91112,15     464930,54 0,00
068 Weg      91359,76     465271,83 0,00
068 Weg      92135,04     465152,77 0,00

068 Weg      92148,78     465143,47 0,00
068 Weg      92125,64     464709,57 0,00
068 Weg      92134,65     465174,10 0,00
068 Weg      92086,00     465122,18 0,00
068 Weg      92159,08     465194,80 0,00

068 Weg      92135,73     465153,80 0,00
068 Weg      92149,09     465087,24 0,00
068 Weg      92123,30     464951,72 0,00
068 Weg      92012,80     464761,87 0,00
068 Weg      92149,09     465087,24 0,00

068 Weg      92092,37     464705,86 0,00
068 Weg      92102,27     464703,88 0,00
068 Weg      92051,57     464704,09 0,00
068 Weg      92100,68     464861,14 0,00
068 Weg      92111,66     464886,71 0,00

068 Weg      92118,39     465094,97 0,00
068 Weg      92108,39     464891,00 0,00
068 Weg      92089,72     464926,18 0,00
068 Weg      92071,34     464929,12 0,30
068 Weg      92076,50     464928,25 0,00

068 Weg      92147,00     465197,16 0,30
068 Weg      92139,69     465164,02 0,00
068 Weg      92087,53     465108,06 0,00
068 Weg      92144,80     465343,05 0,00
068 Weg      92141,99     464888,02 0,00

068 Weg      92168,10     465190,28 0,30
068 Weg      92118,39     465094,97 0,00
068 Weg      92142,73     464331,04 0,00
068 Weg      92100,66     464334,46 0,00
068 Weg      92055,44     464339,29 0,00

068 Weg      92089,78     464558,71 0,00
068 Weg      92148,58     464604,98 0,00
068 Weg      92115,31     464338,44 0,00
068 Weg      92076,57     464473,88 0,00
068 Weg      92157,51     464692,27 0,00

068 Weg      92080,84     464642,02 0,00
068 Weg      92035,20     464440,62 0,00
068 Weg      92119,91     464705,92 0,00
068 Weg      92069,62     464534,85 0,00
068 Weg      92063,57     464530,87 0,00

068 Weg      92118,66     464522,03 0,00
068 Weg      92102,95     464704,78 0,00
068 Weg      92112,66     464702,85 0,00
068 Weg      92102,95     464704,78 0,00
068 Weg      92094,10     464714,82 0,00

068 Weg      92003,95     464677,94 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      92043,99     464876,25 0,00
068 Weg      92109,18     464757,99 0,00
068 Weg      92101,86     464446,38 0,30
068 Weg      92151,57     464620,04 0,00
068 Weg      92148,50     464549,74 0,00

068 Weg      92124,77     464429,40 0,30
068 Weg      92106,75     464800,61 0,00
068 Weg      92071,46     464470,54 0,00
068 Weg      92130,12     464578,42 0,00
068 Weg      91263,23     464871,95 0,00

068 Weg      91769,77     464439,64 0,00
068 Weg      91959,90     464273,22 0,00
068 Weg      91975,57     464275,21 0,00
068 Weg      91989,14     464294,30 0,00
068 Weg      91906,17     464353,41 0,00

068 Weg      91815,34     464333,64 0,00
068 Weg      91982,60     464294,17 0,00
068 Weg      91867,32     464570,56 0,00
068 Weg      91996,90     464673,73 0,00
068 Weg      91788,83     464642,51 0,00

068 Weg      91943,61     464489,65 0,00
068 Weg      91890,28     464356,80 0,00
068 Weg      91759,24     464433,49 0,00
068 Weg      91769,67     464439,08 0,00
068 Weg      91767,72     464410,75 0,00

068 Weg      91780,17     464373,69 0,00
068 Weg      91851,87     464197,52 0,00
068 Weg      91924,71     464695,23 0,00
068 Weg      91995,53     464385,05 0,00
068 Weg      91820,68     464382,66 0,00

068 Weg      91821,12     464384,80 0,00
068 Weg      91865,57     464388,39 0,00
068 Weg      91787,47     464150,03 0,00
068 Weg      92005,13     464292,13 0,00
068 Weg      91866,84     464390,20 0,00

068 Weg      91905,43     464346,37 0,00
068 Weg      91844,75     464186,82 0,00
068 Weg      91866,84     464390,20 0,00
068 Weg      91290,92     464897,33 0,00
068 Weg      91431,95     464904,30 0,00

068 Weg      91007,74     464255,41 0,00
068 Weg      91951,90     464469,60 0,00
068 Weg      91584,28     465244,59 0,30
068 Weg      91746,32     465275,90 0,00
068 Weg      91419,18     464890,43 0,00

068 Weg      91106,47     464170,62 0,30
068 Weg      91188,03     464374,08 0,00
068 Weg      91301,41     464306,76 0,30
068 Weg      91996,05     464305,45 0,00
068 Weg      91069,85     464297,37 0,00

068 Weg      91993,95     464305,30 0,00
068 Weg      91648,34     464352,58 0,00
068 Weg      91970,93     464427,77 0,00
068 Weg      91445,95     465414,25 0,00
068 Weg      91631,35     465324,32 0,00

068 Weg      91237,13     464183,24 0,00
068 Weg      91931,10     464477,16 0,00
068 Weg      90900,95     464111,95 0,00
068 Weg      91170,13     464074,66 0,00
068 Weg      91299,93     465282,09 0,00

068 Weg      91636,45     465283,46 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91297,73     465272,28 0,00
068 Weg      91386,12     465279,28 0,00
068 Weg      91605,01     465308,06 0,00
068 Weg      91361,73     465360,45 0,00
068 Weg      91699,55     465258,48 0,00

068 Weg      91554,00     464948,61 0,00
068 Weg      91361,99     464778,45 0,00
068 Weg      91386,66     464933,53 0,00
068 Weg      91369,33     464828,08 0,00
068 Weg      91423,75     464865,75 0,00

068 Weg      91485,78     464917,17 0,00
068 Weg      91278,04     465106,65 0,00
068 Weg      91359,56     464904,95 0,00
068 Weg      91433,02     464904,15 0,00
068 Weg      91444,97     464922,84 0,00

068 Weg      91295,82     464896,22 0,00
068 Weg      91522,82     464894,13 0,00
068 Weg      91369,75     464845,55 0,00
068 Weg      91310,05     465126,24 0,30
068 Weg      91412,38     464818,55 0,00

068 Weg      91421,27     464792,10 0,00
068 Weg      91666,61     464661,47 0,00
068 Weg      91426,58     464740,37 0,00
068 Weg      91372,51     464877,25 0,00
068 Weg      91404,62     464794,55 0,00

068 Weg      91400,68     464789,02 0,00
068 Weg      91456,81     464826,14 0,30
068 Weg      91455,21     464815,47 0,30
068 Weg      91550,56     464679,44 0,00
068 Weg      91458,91     464840,03 0,30

068 Weg      91422,83     464859,37 0,00
068 Weg      91499,24     464968,58 0,00
068 Weg      91660,41     464685,95 0,00
068 Weg      91744,37     464792,22 0,00
068 Weg      91658,66     464876,01 0,00

068 Weg      91248,97     464848,26 0,00
068 Weg      91773,62     464854,28 0,00
068 Weg      91390,20     464844,07 0,00
068 Weg      91299,96     464689,56 0,00
068 Weg      91761,09     464815,17 0,00

068 Weg      91867,32     464570,56 0,00
068 Weg      91988,99     464452,34 0,00
068 Weg      91933,77     464632,17 0,00
068 Weg      91883,89     464503,81 0,00
068 Weg      91868,09     464410,85 0,00

068 Weg      91943,61     464489,65 0,00
068 Weg      91878,03     464430,03 0,00
068 Weg      91759,30     464803,31 0,00
068 Weg      91831,30     464777,31 0,00
068 Weg      91249,29     464850,42 0,00

068 Weg      91862,02     464969,22 0,00
068 Weg      91278,20     464845,85 0,00
068 Weg      91842,20     464861,07 0,30
068 Weg      91848,22     464900,48 0,30
068 Weg      91517,13     464895,00 0,00

068 Weg      91748,49     464804,95 0,00
068 Weg      91700,74     464847,56 0,00
068 Weg      91445,12     464923,83 0,00
068 Weg      91662,26     464869,13 0,00
068 Weg      91687,07     464852,93 0,00

068 Weg      91494,06     464970,93 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91386,01     464930,12 0,00
068 Weg      90920,80     464684,07 0,00
068 Weg      90933,50     464677,28 0,00
068 Weg      91346,10     464896,84 0,00
068 Weg      91351,48     464895,78 0,00

068 Weg      91251,47     464913,78 0,00
068 Weg      90924,13     464662,70 0,00
068 Weg      90937,30     464640,14 0,00
068 Weg      90952,53     464658,29 0,00
068 Weg      91210,45     464920,09 0,00

068 Weg      90924,57     464681,51 0,00
068 Weg      90924,05     464680,41 0,00
068 Weg      90983,42     464599,93 0,00
068 Weg      91380,42     464885,11 0,00
068 Weg      91268,90     464903,72 0,00

068 Weg      91082,49     464958,27 0,00
068 Weg      90979,03     464646,78 0,00
068 Weg      91011,86     464610,51 0,00
068 Weg      90989,47     464950,93 0,00
068 Weg      90926,06     464605,84 0,00

068 Weg      90979,13     464647,06 0,00
068 Weg      90932,42     464676,45 0,00
068 Weg      90925,44     464604,84 0,00
068 Weg      90932,60     464678,40 0,00
068 Weg      90996,45     464915,75 0,00

068 Weg      91005,48     464973,82 0,00
068 Weg      90939,02     464666,14 0,00
068 Weg      91408,25     465078,23 0,00
068 Weg      91408,59     465009,28 0,00
068 Weg      91369,30     464759,25 0,00

068 Weg      91398,02     465010,44 0,00
068 Weg      91380,29     465020,29 0,00
068 Weg      91378,89     464823,58 0,00
068 Weg      91394,68     465085,40 0,00
068 Weg      91377,01     464874,09 0,00

068 Weg      91437,54     465033,98 0,00
068 Weg      91452,55     465031,63 0,00
068 Weg      91415,11     465074,08 0,00
068 Weg      91436,87     465037,92 0,00
068 Weg      91708,51     464346,47 0,00

068 Weg      91398,84     465017,63 0,00
068 Weg      91369,30     464759,25 0,00
068 Weg      91379,34     464826,59 0,00
068 Weg      91386,56     464886,28 0,00
068 Weg      91476,40     464817,11 0,00

068 Weg      91453,82     464781,93 0,00
068 Weg      91398,84     465017,63 0,00
068 Weg      91384,89     464886,61 0,00
068 Weg      91380,84     464840,26 0,00
068 Weg      91396,78     465023,27 0,00

068 Weg      91397,40     465006,40 0,00
068 Weg      91381,70     464852,24 0,00
068 Weg      91400,11     464975,55 0,00
068 Weg      91374,08     464857,49 0,00
068 Weg      91053,52     464620,56 0,00

068 Weg      90472,93     464723,17 0,00
068 Weg      90447,12     464859,28 0,00
068 Weg      90486,55     464618,61 0,00
068 Weg      90499,61     464626,25 0,00
068 Weg      90469,40     464736,51 0,00

068 Weg      90508,30     464381,68 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      90497,40     464625,53 0,00
068 Weg      90922,70     464628,25 0,00
068 Weg      90894,96     464638,47 0,00
068 Weg      90875,84     464642,47 0,00
068 Weg      90511,26     464593,18 0,00

068 Weg      90888,50     464673,06 0,00
068 Weg      90921,33     464634,54 0,00
068 Weg      90481,43     464656,50 0,00
068 Weg      90887,79     464648,61 0,00
068 Weg      90878,28     464654,36 0,00

068 Weg      90495,24     464610,50 0,00
068 Weg      90888,05     464673,30 0,00
068 Weg      90891,64     464683,44 0,00
068 Weg      90877,83     464654,66 0,00
068 Weg      90460,81     464538,64 0,00

068 Weg      90477,83     464658,75 0,00
068 Weg      90465,35     464503,00 0,00
068 Weg      90436,40     464860,09 0,00
068 Weg      90699,04     464791,77 0,00
068 Weg      90542,57     464434,65 0,00

068 Weg      90507,73     464595,10 0,00
068 Weg      91673,67     464402,01 0,00
068 Weg      91686,98     464425,66 0,00
068 Weg      91681,45     464421,71 0,00
068 Weg      91777,10     464372,58 0,00

068 Weg      91642,25     464421,59 0,00
068 Weg      91719,19     464409,39 0,00
068 Weg      91704,40     464423,51 0,00
068 Weg      91758,16     464390,85 0,00
068 Weg      91105,95     464943,01 0,00

068 Weg      91020,18     464628,55 0,00
068 Weg      91673,67     464402,01 0,00
068 Weg      91760,98     464401,98 0,00
068 Weg      91714,79     464346,34 0,00
068 Weg      91756,20     464332,68 0,00

068 Weg      90891,16     464671,67 0,00
068 Weg      90901,02     464631,44 0,00
068 Weg      91631,86     464326,07 0,00
068 Weg      90879,89     464672,94 0,00
068 Weg      90896,18     464689,55 0,00

068 Weg      90910,63     464632,68 0,00
068 Weg      91818,66     464350,86 0,00
068 Weg      91807,15     464354,57 0,00
068 Weg      91631,82     464325,77 0,00
068 Weg      91740,15     464411,32 0,00

068 Weg      91607,93     464357,90 0,00
068 Weg      91629,41     464309,02 0,00
068 Weg      91587,35     464361,81 0,00
068 Weg      91460,73     464987,28 0,00
068 Weg      91184,07     464258,29 0,00

068 Weg      91197,80     464289,71 0,00
068 Weg      91181,77     464172,36 0,00
068 Weg      91268,29     464145,13 0,00
068 Weg      91372,84     464073,38 0,00
068 Weg      91381,81     464059,23 0,00

068 Weg      91191,70     464255,65 0,00
068 Weg      91328,51     464239,80 0,00
068 Weg      91372,59     464272,86 0,00
068 Weg      91537,15     464261,55 0,00
068 Weg      91187,64     464157,59 0,00

068 Weg      91184,65     464162,11 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91336,91     464248,18 0,00
068 Weg      91263,45     464140,98 0,00
068 Weg      91727,30     464311,31 0,00
068 Weg      91644,92     464296,75 0,00
068 Weg      91623,73     464304,91 0,00

068 Weg      91746,34     464303,26 0,00
068 Weg      91742,69     464307,84 0,00
068 Weg      91739,36     464304,91 0,00
068 Weg      91613,51     464301,17 0,00
068 Weg      91569,29     464329,48 0,00

068 Weg      91558,09     464301,68 0,00
068 Weg      91565,91     464298,95 0,00
068 Weg      91584,16     464300,38 0,00
068 Weg      91579,05     464316,04 0,00
068 Weg      91575,59     464306,15 0,00

068 Weg      91339,99     464273,94 0,00
068 Weg      91379,06     464334,58 0,00
068 Weg      91453,53     464295,90 0,00
068 Weg      91519,27     464295,22 0,00
068 Weg      91406,27     464322,09 0,00

068 Weg      91360,18     464351,73 0,00
068 Weg      91442,54     464302,36 0,00
068 Weg      91327,21     464300,12 0,00
068 Weg      91455,01     464294,69 0,00
068 Weg      91344,93     464319,10 0,00

068 Weg      91332,04     464310,52 0,00
068 Weg      91352,94     464317,23 0,00
068 Weg      91487,26     464324,44 0,00
068 Weg      91391,49     464056,32 0,00
068 Weg      91452,39     464297,35 0,00

068 Weg      91597,07     464079,60 0,00
068 Weg      91560,18     464181,64 0,00
068 Weg      91540,18     464264,60 0,00
068 Weg      91273,63     464204,01 0,00
068 Weg      91260,68     464195,59 0,00

068 Weg      91466,69     464309,45 0,00
068 Weg      91592,24     464075,39 0,00
068 Weg      91550,19     464102,88 0,00
068 Weg      91510,94     464068,45 0,00
068 Weg      91468,43     464291,16 0,00

068 Weg      91461,43     464290,02 0,00
068 Weg      91216,90     464173,48 0,00
068 Weg      91633,25     464290,37 0,00
068 Weg      90766,73     464757,38 0,00
068 Weg      90809,67     464737,24 0,00

068 Weg      90938,30     464659,71 0,00
068 Weg      90466,19     465046,15 0,00
068 Weg      90724,47     464780,46 0,00
068 Weg      90728,99     464785,72 0,00
068 Weg      90801,05     464723,80 0,00

068 Weg      90973,35     464619,64 0,00
068 Weg      91033,82     464615,62 0,00
068 Weg      90890,39     464683,39 0,00
068 Weg      90880,97     464685,77 0,00
068 Weg      90968,31     464609,93 0,00

068 Weg      91069,04     464582,65 0,00
068 Weg      90639,46     464876,43 0,00
068 Weg      90401,85     465124,02 0,00
068 Weg      90377,44     465140,02 0,00
068 Weg      90445,89     465067,05 0,00

068 Weg      90499,73     465019,61 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      90382,75     465144,74 0,00
068 Weg      90459,56     465079,80 0,00
068 Weg      90482,00     465218,24 0,00
068 Weg      90632,49     464876,55 0,00
068 Weg      91219,04     465126,30 0,00

068 Weg      91281,79     465110,97 0,00
068 Weg      90485,80     465008,61 0,00
068 Weg      90488,11     465024,34 0,00
068 Weg      91189,68     465153,59 0,00
068 Weg      91097,44     465152,69 0,00

068 Weg      91369,57     464748,66 0,00
068 Weg      91419,99     464973,16 0,00
068 Weg      90983,82     465088,33 0,00
068 Weg      91445,69     464741,85 0,00
068 Weg      91052,10     465059,84 0,00

068 Weg      91067,96     465436,50 0,00
068 Weg      91576,14     464326,90 0,00
068 Weg      91938,36     464269,38 0,00
068 Weg      91938,51     464269,27 0,00
068 Weg      90691,39     464621,86 0,00

068 Weg      91126,83     465518,39 0,00
068 Weg      90946,26     465457,36 0,00
068 Weg      91025,23     465063,85 0,00
068 Weg      90851,27     464705,90 0,00
068 Weg      91122,05     464586,31 0,00

068 Weg      90793,57     464713,39 0,00
068 Weg      90843,98     464695,48 0,00
068 Weg      90658,00     464901,55 0,00
068 Weg      91062,88     464566,13 0,00
068 Weg      90482,66     465036,33 0,00

068 Weg      91028,95     465054,23 0,00
068 Weg      90995,82     465081,23 0,00
068 Weg      91021,57     465058,60 0,00
068 Weg      90855,58     464712,05 0,00
068 Weg      90496,20     465058,06 0,00

068 Weg      90980,65     465082,72 0,00
068 Weg      90935,00     464620,82 0,00
068 Weg      91154,96     464411,96 0,00
068 Weg      91132,67     464466,09 0,00
068 Weg      91357,09     464427,26 0,00

068 Weg      91167,96     464334,67 0,00
068 Weg      91349,70     464433,03 0,00
068 Weg      91279,42     464457,09 0,00
068 Weg      91178,39     464463,52 0,00
068 Weg      91548,20     464481,14 0,00

068 Weg      91587,83     464475,30 0,00
068 Weg      91648,65     464457,65 0,00
068 Weg      91582,49     464474,44 0,00
068 Weg      91584,35     464473,89 0,00
068 Weg      91584,58     464471,21 0,00

068 Weg      91314,02     464455,63 0,00
068 Weg      91898,07     464111,89 0,00
068 Weg      91911,61     464159,83 0,00
068 Weg      91965,11     464127,89 0,00
068 Weg      91648,53     464257,58 0,00

068 Weg      91777,60     464359,61 0,00
068 Weg      91848,07     464175,70 0,00
068 Weg      91854,10     464179,17 0,00
068 Weg      91030,93     464371,07 0,00
068 Weg      91260,59     464455,78 0,00

068 Weg      91157,42     464410,08 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91812,65     464154,93 0,00
068 Weg      91910,82     464159,90 0,00
068 Weg      91227,13     464433,46 0,00
068 Weg      91393,73     464293,89 0,00
068 Weg      91433,71     464318,55 0,00

068 Weg      91447,45     464305,45 0,00
068 Weg      91957,19     464394,30 0,00
068 Weg      91429,37     464323,19 0,00
068 Weg      91956,41     464393,67 0,00
068 Weg      91425,92     464325,71 0,00

068 Weg      91437,84     464315,66 0,00
068 Weg      91424,34     464324,06 0,00
068 Weg      91382,36     464284,73 0,00
068 Weg      91436,97     464315,37 0,00
068 Weg      91393,29     464294,34 0,00

068 Weg      91442,89     464301,22 0,00
068 Weg      91449,13     464303,16 0,00
068 Weg      91561,98     464613,70 0,00
068 Weg      91415,81     464332,97 0,00
068 Weg      91776,93     464086,42 0,00

068 Weg      91546,54     464472,12 0,00
068 Weg      91582,49     464474,44 0,00
068 Weg      91552,83     464480,90 0,00
068 Weg      91964,12     464393,65 0,00
068 Weg      91424,54     464323,83 0,00

068 Weg      91955,01     464393,41 0,00
068 Weg      91424,42     464323,51 0,00
068 Weg      91392,40     464294,21 0,00
068 Weg      91951,99     464393,75 0,00
068 Weg      91436,13     464315,79 0,00

068 Weg      91703,43     464412,10 0,00
068 Weg      91785,29     464675,52 0,00
068 Weg      91801,43     464661,60 0,00
068 Weg      91571,05     464672,88 0,00
068 Weg      91792,16     464674,52 0,00

068 Weg      91806,54     464660,79 0,00
068 Weg      91807,74     464669,20 0,00
068 Weg      91559,91     464674,51 0,00
068 Weg      91542,84     464655,38 0,00
068 Weg      91556,90     464654,92 0,00

068 Weg      91792,15     464659,64 0,00
068 Weg      91546,90     464676,39 0,00
068 Weg      91706,47     464687,11 0,00
068 Weg      91578,98     464695,06 0,00
068 Weg      92021,04     464802,89 0,00

068 Weg      91096,13     464169,52 0,00
068 Weg      91604,01     464710,12 0,00
068 Weg      91507,02     464806,92 0,00
068 Weg      91275,81     464210,34 0,00
068 Weg      91166,40     464145,95 0,00

068 Weg      91163,11     464136,38 0,00
068 Weg      92003,32     464809,25 0,00
068 Weg      91985,27     464823,92 0,00
068 Weg      92000,08     464841,56 0,00
068 Weg      92106,28     464801,06 0,00

068 Weg      91993,55     464788,87 0,00
068 Weg      92004,70     464817,41 0,00
068 Weg      92049,83     464820,98 0,00
068 Weg      91664,05     464391,04 0,00
068 Weg      91678,68     464400,13 0,00

068 Weg      91739,93     464405,76 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91703,33     464225,56 0,00
068 Weg      91559,54     464330,80 0,00
068 Weg      91809,40     464306,88 0,00
068 Weg      91578,79     464316,41 0,00
068 Weg      91575,99     464306,45 0,00

068 Weg      91623,40     464299,95 0,00
068 Weg      91676,23     464266,47 0,00
068 Weg      91622,65     464291,01 0,00
068 Weg      91652,55     464341,81 0,00
068 Weg      91756,28     464263,15 0,00

068 Weg      91561,25     464328,42 0,00
068 Weg      91763,26     464678,59 0,00
068 Weg      91604,94     464244,12 0,00
068 Weg      91590,39     464266,22 0,00
068 Weg      91707,71     464675,02 0,00

068 Weg      91578,98     464695,06 0,00
068 Weg      91715,78     464673,81 0,00
068 Weg      91588,88     464247,18 0,00
068 Weg      91752,52     464265,26 0,00
068 Weg      91625,38     464239,64 0,00

068 Weg      91635,60     464303,17 0,00
068 Weg      91592,70     464230,36 0,00
068 Weg      91703,24     464225,68 0,00
068 Weg      91584,16     464300,38 0,00
068 Weg      91431,98     464291,77 0,00

068 Weg      91600,34     464703,21 0,00
068 Weg      91842,22     464664,10 0,00
068 Weg      91646,55     464841,09 0,00
068 Weg      91548,45     464666,73 0,00
068 Weg      91646,59     464696,25 0,00

068 Weg      91527,92     464671,38 0,00
068 Weg      91451,41     464726,06 0,00
068 Weg      91835,40     464797,23 0,00
068 Weg      91779,08     464919,91 0,00
068 Weg      91825,29     464793,18 0,00

068 Weg      91766,85     465009,33 0,00
068 Weg      91769,03     464435,44 0,00
068 Weg      91647,43     464449,29 0,00
068 Weg      91587,84     464705,11 0,00
068 Weg      91425,63     464847,60 0,00

068 Weg      91506,16     464735,75 0,00
068 Weg      91460,31     464827,87 0,00
068 Weg      91451,54     464865,63 0,00
068 Weg      91757,18     464212,37 0,00
068 Weg      91452,05     464863,72 0,00

068 Weg      91453,18     464743,91 0,00
068 Weg      91903,78     464552,69 0,00
068 Weg      91527,92     464671,38 0,00
068 Weg      91532,31     464659,56 0,00
068 Weg      91604,01     464710,12 0,00

068 Weg      91522,08     464804,65 0,00
068 Weg      91911,88     464542,79 0,00
068 Weg      91535,55     464681,39 0,00
068 Weg      91058,40     464890,96 0,00
068 Weg      90920,53     464684,69 0,00

068 Weg      91133,78     464543,58 0,00
068 Weg      91131,22     464554,14 0,00
068 Weg      91950,07     464393,98 0,00
068 Weg      90576,53     464919,22 0,00
068 Weg      90714,33     464554,12 0,00

068 Weg      90891,43     464630,32 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      90880,84     464652,83 0,00
068 Weg      90902,05     464698,67 0,00
068 Weg      90874,93     464648,49 0,00
068 Weg      90784,18     464793,23 0,00
068 Weg      91129,68     464549,25 0,00

068 Weg      91646,55     464841,09 0,00
068 Weg      91134,90     464537,00 0,00
068 Weg      91134,90     464537,00 0,00
068 Weg      91840,47     464679,11 0,00
068 Weg      91742,49     464808,92 0,00

068 Weg      91658,66     464837,30 0,00
068 Weg      91135,50     464536,82 0,00
068 Weg      91139,94     464569,35 0,00
068 Weg      91145,05     464551,27 0,00
068 Weg      91138,11     464586,61 0,00

068 Weg      91132,25     464541,42 0,00
068 Weg      91129,76     464538,43 0,00
068 Weg      91138,11     464586,61 0,00
068 Weg      91556,99     464714,86 0,00
068 Weg      91958,01     464348,78 0,00

068 Weg      91958,27     464313,32 0,00
068 Weg      91943,94     464350,85 0,00
068 Weg      91951,01     464335,03 0,00
068 Weg      91948,44     464318,06 0,00
068 Weg      91946,93     464335,68 0,00

068 Weg      91786,74     464079,41 0,00
068 Weg      91604,95     464208,19 0,00
068 Weg      91597,61     464223,79 0,00
068 Weg      91745,50     464295,61 0,00
068 Weg      91588,78     464266,38 0,00

068 Weg      91750,20     464217,90 0,00
068 Weg      91777,69     464072,99 0,00
068 Weg      91644,03     464354,20 0,00
068 Weg      91391,37     464295,68 0,00
068 Weg      91797,74     464118,45 0,00

068 Weg      91436,34     464322,77 0,00
068 Weg      91447,64     464306,89 0,00
068 Weg      91430,47     464323,61 0,00
068 Weg      91781,76     464203,83 0,00
068 Weg      91797,30     464118,72 0,00

068 Weg      91646,26     464353,62 0,00
068 Weg      91997,59     464308,04 0,00
068 Weg      91701,38     464355,78 0,00
068 Weg      91796,76     464119,06 0,00
068 Weg      91780,53     464090,59 0,00

068 Weg      91530,65     464219,93 0,00
068 Weg      91574,20     464711,46 0,00
068 Weg      91776,76     464871,14 0,00
068 Weg      91763,56     464802,65 0,00
068 Weg      91495,42     464726,54 0,00

068 Weg      91535,55     464681,39 0,00
068 Weg      91574,83     464701,71 0,00
068 Weg      91779,08     464919,91 0,00
068 Weg      91541,73     464727,08 0,00
068 Weg      91459,19     464817,15 0,00

068 Weg      91505,03     464728,64 0,00
068 Weg      91837,17     464796,94 0,00
068 Weg      91843,27     464864,03 0,00
068 Weg      91464,55     464818,91 0,00
068 Weg      91701,82     464815,17 0,00

068 Weg      91609,48     464940,58 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91776,81     464891,46 0,00
068 Weg      91842,66     464864,12 0,00
068 Weg      91614,45     464233,87 0,00
068 Weg      91786,51     464079,55 0,00
068 Weg      91589,40     464227,90 0,00

068 Weg      91475,65     464811,64 0,00
068 Weg      91832,62     464668,61 0,00
068 Weg      91683,89     464697,89 0,00
068 Weg      91798,17     464643,01 0,00
068 Weg      91805,39     464667,05 0,00

068 Weg      91867,61     464644,86 0,00
068 Weg      91579,90     464701,01 0,00
068 Weg      90597,66     464319,01 0,00
068 Weg      90691,90     464101,73 0,00
068 Weg      90693,73     464085,65 0,00

068 Weg      90815,11     464248,84 0,00
068 Weg      90812,37     464244,05 0,00
068 Weg      90917,17     464054,21 0,00
068 Weg      90596,44     464343,09 0,00
068 Weg      90832,95     464283,03 0,00

068 Weg      91162,78     464342,62 0,00
068 Weg      90821,56     464260,18 0,00
068 Weg      90699,28     464088,75 0,00
068 Weg      90669,04     464141,81 0,00
068 Weg      90685,61     464112,54 0,00

068 Weg      90828,47     464217,01 0,00
068 Weg      90809,85     464250,29 0,00
068 Weg      90800,02     464222,55 0,00
068 Weg      90788,75     464202,82 0,00
068 Weg      90783,55     464313,64 0,00

068 Weg      90800,91     464271,88 0,00
068 Weg      90777,45     464183,07 0,00
068 Weg      90656,19     464222,60 0,00
068 Weg      91343,86     464377,06 0,00
068 Weg      91345,50     464378,16 0,00

068 Weg      91813,73     464377,70 0,00
068 Weg      90637,83     464215,00 0,00
068 Weg      90648,54     464243,30 0,00
068 Weg      90639,84     464220,65 0,00
068 Weg      90636,18     464219,19 0,00

068 Weg      91350,47     464446,59 0,00
068 Weg      91337,13     464437,78 0,00
068 Weg      91354,97     464449,56 0,00
068 Weg      91314,00     464416,64 0,00
068 Weg      91367,45     464457,05 0,00

068 Weg      91330,17     464427,22 0,00
068 Weg      91324,89     464456,22 0,00
068 Weg      91378,04     464494,16 0,00
068 Weg      91356,93     464457,28 0,00
068 Weg      91329,28     464438,91 0,00

068 Weg      91370,81     464480,89 0,00
068 Weg      91376,75     464494,38 0,00
068 Weg      91361,33     464461,72 0,00
068 Weg      91415,07     464385,76 0,00
068 Weg      91354,19     464417,84 0,00

068 Weg      91368,41     464491,96 0,00
068 Weg      91359,67     464413,85 0,00
068 Weg      90630,44     464235,71 0,00
068 Weg      91176,08     464536,89 0,00
068 Weg      91362,25     464419,47 0,00

068 Weg      91167,65     464538,27 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91410,63     464382,54 0,00
068 Weg      91314,58     464415,76 0,00
068 Weg      91310,10     464422,53 0,00
068 Weg      91165,07     464545,71 0,00
068 Weg      91415,07     464385,76 0,00

068 Weg      91237,00     464522,71 0,00
068 Weg      90774,38     464336,64 0,00
068 Weg      91450,38     465298,98 0,00
068 Weg      91489,93     465352,95 0,00
068 Weg      91653,37     465327,75 0,00

068 Weg      91528,18     465354,25 0,00
068 Weg      91495,63     465339,89 0,00
068 Weg      91463,62     465314,54 0,00
068 Weg      90757,54     464158,74 0,00
068 Weg      90809,55     464250,95 0,00

068 Weg      90706,02     464051,64 0,00
068 Weg      90936,55     464290,49 0,00
068 Weg      90753,11     464141,57 0,00
068 Weg      90741,19     464119,61 0,00
068 Weg      90812,92     464245,00 0,00

068 Weg      91467,06     465343,43 0,00
068 Weg      91405,07     465291,55 0,00
068 Weg      91687,97     465277,16 0,00
068 Weg      91750,79     465294,70 0,00
068 Weg      91685,43     465411,12 0,00

068 Weg      91553,39     465399,95 0,00
068 Weg      91450,38     465298,98 0,00
068 Weg      91454,39     465314,71 0,00
068 Weg      91584,54     465227,46 0,00
068 Weg      91586,19     465418,47 0,00

068 Weg      91826,66     465380,00 0,00
068 Weg      91376,62     465280,15 0,00
068 Weg      91498,09     465359,32 0,00
068 Weg      91781,02     465405,37 0,00
068 Weg      90909,75     464190,88 0,00

068 Weg      90750,50     464147,69 0,00
068 Weg      90740,66     464118,68 0,00
068 Weg      90748,51     464144,23 0,00
068 Weg      90725,38     464048,63 0,00
068 Weg      90816,30     464261,28 0,00

068 Weg      90823,15     464264,12 0,00
068 Weg      90753,59     464141,31 0,00
068 Weg      90705,99     464058,00 0,00
068 Weg      90766,14     464163,29 0,00
068 Weg      90728,90     464098,08 0,00

068 Weg      90707,81     464061,15 0,00
068 Weg      90703,71     464055,15 0,00
068 Weg      90747,47     464129,60 0,00
068 Weg      90703,87     464087,83 0,00
068 Weg      91083,33     464368,02 0,00

068 Weg      90894,74     464235,05 0,00
068 Weg      90851,20     464196,79 0,00
068 Weg      90888,84     464218,06 0,00
068 Weg      90927,45     464287,10 0,00
068 Weg      90901,54     464202,77 0,00

068 Weg      90854,49     464199,12 0,00
068 Weg      90853,62     464206,10 0,00
068 Weg      91070,39     464174,40 0,00
068 Weg      90937,77     464046,57 0,00
068 Weg      90896,79     464210,31 0,00

068 Weg      90905,50     464193,24 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91046,79     464136,86 0,00
068 Weg      91672,88     464408,13 0,00
068 Weg      91769,32     464429,77 0,00
068 Weg      91756,13     464416,15 0,00
068 Weg      91707,67     464422,88 0,00

068 Weg      91653,84     464420,58 0,00
068 Weg      91674,47     464417,11 0,00
068 Weg      91937,59     464290,34 0,00
068 Weg      91919,78     464269,57 0,00
068 Weg      91904,34     464266,26 0,00

068 Weg      91937,76     464290,08 0,00
068 Weg      91935,41     464287,13 0,00
068 Weg      91924,95     464273,12 0,00
068 Weg      91914,27     464283,42 0,00
068 Weg      91666,98     464424,23 0,00

068 Weg      91769,03     464435,44 0,00
068 Weg      91724,26     464419,17 0,00
068 Weg      91744,33     464415,62 0,00
068 Weg      91653,61     464434,15 0,00
068 Weg      91647,01     464457,91 0,00

068 Weg      91537,38     464392,86 0,00
068 Weg      91377,60     464424,22 0,00
068 Weg      91770,18     464441,97 0,00
068 Weg      91764,84     464386,97 0,00
068 Weg      91770,78     464429,53 0,00

068 Weg      91755,19     464411,12 0,00
068 Weg      91774,33     464397,10 0,00
068 Weg      91690,01     464414,43 0,00
068 Weg      91934,91     464278,27 0,00
068 Weg      91723,10     464316,90 0,00

068 Weg      91729,14     464308,91 0,00
068 Weg      91729,28     464318,38 0,00
068 Weg      91820,66     464339,00 0,00
068 Weg      91723,72     464309,12 0,00
068 Weg      91648,53     464257,58 0,00

068 Weg      91739,31     464295,65 0,00
068 Weg      91765,96     464318,09 0,00
068 Weg      91753,96     464328,14 0,00
068 Weg      91765,43     464317,68 0,00
068 Weg      91759,00     464366,15 0,00

068 Weg      91759,34     464368,80 0,00
068 Weg      91687,04     464321,29 0,00
068 Weg      91823,52     464337,04 0,00
068 Weg      91911,85     464212,76 0,00
068 Weg      91708,81     464271,80 0,00

068 Weg      91823,62     464198,33 0,00
068 Weg      91911,34     464254,69 0,00
068 Weg      91940,49     464290,65 0,00
068 Weg      91943,59     464281,54 0,00
068 Weg      91848,94     464285,16 0,00

068 Weg      91875,16     464246,94 0,00
068 Weg      91883,75     464253,55 0,00
068 Weg      91887,16     464244,78 0,00
068 Weg      91816,50     464202,88 0,00
068 Weg      91908,45     464210,78 0,00

068 Weg      91829,02     464192,45 0,00
068 Weg      91610,21     464512,53 0,00
068 Weg      91157,09     464576,71 0,00
068 Weg      91293,32     464445,50 0,00
068 Weg      91311,52     464459,47 0,00

068 Weg      91361,04     464390,96 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91520,80     464383,94 0,00
068 Weg      91443,31     464341,04 0,00
068 Weg      91203,26     464491,13 0,00
068 Weg      91614,37     464524,67 0,00
068 Weg      91652,13     464514,54 0,00

068 Weg      91613,33     464520,16 0,00
068 Weg      91255,02     464470,10 0,00
068 Weg      91280,35     464450,89 0,00
068 Weg      91682,42     464415,74 0,00
068 Weg      91383,96     464345,02 0,00

068 Weg      91350,02     464389,61 0,00
068 Weg      91132,62     464562,14 0,00
068 Weg      91511,00     464541,11 0,00
068 Weg      91370,81     464480,89 0,00
068 Weg      91283,54     464417,99 0,00

068 Weg      91291,40     464429,26 0,00
068 Weg      91165,07     464545,71 0,00
068 Weg      91357,14     464385,68 0,00
068 Weg      91389,00     464348,36 0,00
068 Weg      91363,07     464401,49 0,00

068 Weg      91517,45     464534,86 0,00
068 Weg      91514,89     464518,53 0,00
068 Weg      91281,81     464459,01 0,00
068 Weg      91651,58     464514,09 0,00
068 Weg      91845,68     464428,75 0,00

068 Weg      91859,80     464447,80 0,00
068 Weg      91682,42     464489,73 0,00
068 Weg      91530,04     464385,45 0,00
068 Weg      91533,20     464387,84 0,00
068 Weg      91553,00     464511,31 0,00

068 Weg      91602,49     464513,75 0,00
068 Weg      91657,31     464456,29 0,00
068 Weg      91561,24     464371,08 0,00
068 Weg      91649,89     464507,65 0,00
068 Weg      91853,64     464441,59 0,00

068 Weg      91547,96     464535,28 0,00
068 Weg      91564,85     464586,00 0,00
068 Weg      91553,50     464508,96 0,00
068 Weg      91843,86     464372,37 0,00
068 Weg      91649,18     464510,47 0,00

068 Weg      91613,09     464524,87 0,00
068 Weg      91652,27     464518,61 0,00
068 Weg      91557,96     464540,89 0,00
068 Weg      91358,54     464441,19 0,00
068 Weg      91533,20     464385,30 0,00

068 Weg      91521,90     464541,66 0,00
068 Weg      91546,15     464469,65 0,00
068 Weg      91551,69     464497,49 0,00
068 Weg      91550,57     464539,32 0,00
068 Weg      91539,14     464538,88 0,00

068 Weg      91538,79     464536,68 0,00
068 Weg      91145,51     464117,75 0,00
068 Weg      91135,70     464109,36 0,00
068 Weg      91207,54     464146,45 0,00
068 Weg      91200,07     464140,87 0,00

068 Weg      91313,14     465112,15 0,00
068 Weg      90812,15     464255,48 0,00
068 Weg      91136,72     464114,56 0,00
068 Weg      91138,08     464112,56 0,00
068 Weg      91091,19     464292,26 0,00

068 Weg      91340,10     464222,26 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91195,67     464136,01 0,00
068 Weg      91044,53     464243,91 0,00
068 Weg      91195,67     464136,01 0,00
068 Weg      91450,68     464308,93 0,00
068 Weg      91070,58     464306,25 0,00

068 Weg      91314,20     465117,83 0,00
068 Weg      91342,21     465378,27 0,00
068 Weg      91322,72     465292,50 0,00
068 Weg      91318,54     465117,19 0,00
068 Weg      91363,43     465373,56 0,00

068 Weg      91364,46     465205,66 0,00
068 Weg      91365,05     465264,31 0,00
068 Weg      91320,75     465293,23 0,00
068 Weg      91340,09     465378,39 0,00
068 Weg      91556,98     465019,75 0,00

068 Weg      91351,70     465169,58 0,00
068 Weg      91388,13     465279,67 0,00
068 Weg      91311,83     465284,69 0,00
068 Weg      91330,43     465144,79 0,00
068 Weg      91314,81     465121,77 0,00

068 Weg      91101,87     464572,05 0,00
068 Weg      91398,63     464348,76 0,00
068 Weg      91140,61     464173,12 0,00
068 Weg      90859,91     464168,45 0,00
068 Weg      91274,61     464445,04 0,00

068 Weg      91132,67     464466,09 0,00
068 Weg      91128,89     464190,83 0,00
068 Weg      91278,95     464428,69 0,00
068 Weg      91365,33     465028,09 0,00
068 Weg      91316,89     465111,67 0,00

068 Weg      91009,64     464980,49 0,00
068 Weg      91398,78     465046,39 0,00
068 Weg      91137,08     464178,29 0,00
068 Weg      90702,97     464063,29 0,00
068 Weg      91392,44     465085,80 0,00

068 Weg      90947,16     464285,33 0,00
068 Weg      91145,46     464122,16 0,00
068 Weg      90944,44     464166,96 0,00
068 Weg      91067,09     464236,01 0,00
068 Weg      91121,98     464201,31 0,00

068 Weg      91135,32     464205,21 0,00
068 Weg      91110,97     464239,62 0,00
068 Weg      90938,95     464163,33 0,00
068 Weg      91325,34     464414,98 0,00
068 Weg      90978,73     464099,24 0,00

068 Weg      91134,41     464182,52 0,00
068 Weg      90975,86     464219,18 0,00
068 Weg      90952,46     464283,82 0,00
068 Weg      90943,74     464203,50 0,00
068 Weg      90980,60     464217,35 0,00

068 Weg      91383,09     464057,66 0,00
068 Weg      91266,77     464199,57 0,00
068 Weg      91597,80     464264,02 0,00
068 Weg      91572,37     464065,59 0,00
068 Weg      91576,96     464327,51 0,00

068 Weg      91564,66     464298,17 0,00
068 Weg      91279,70     464208,17 0,00
068 Weg      91592,26     464240,98 0,00
068 Weg      91590,12     464255,55 0,00
068 Weg      91589,31     464254,96 0,00

068 Weg      91596,06     464237,57 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91603,67     464235,73 0,00
068 Weg      91590,17     464243,78 0,00
068 Weg      91595,25     464236,97 0,00
068 Weg      91588,67     464245,79 0,00
068 Weg      91378,63     464306,56 0,00

068 Weg      91406,27     464322,09 0,00
068 Weg      91392,31     464343,32 0,00
068 Weg      91440,51     464318,27 0,00
068 Weg      91519,27     464295,22 0,00
068 Weg      91370,71     464336,18 0,00

068 Weg      91357,82     464327,63 0,00
068 Weg      91362,55     464330,79 0,00
068 Weg      91356,73     464233,22 0,00
068 Weg      91347,58     464231,84 0,00
068 Weg      91453,84     464296,15 0,00

068 Weg      91554,32     464099,87 0,00
068 Weg      91452,17     464302,27 0,00
068 Weg      91340,11     464308,68 0,00
068 Weg      91454,93     464299,38 0,00
068 Weg      91576,95     464187,15 0,00

068 Weg      91632,70     464208,70 0,00
068 Weg      91628,95     464194,28 0,00
068 Weg      91635,71     464204,65 0,00
068 Weg      91593,08     464197,00 0,00
068 Weg      91715,21     464185,27 0,00

068 Weg      91666,20     464189,62 0,00
068 Weg      91640,70     464219,11 0,00
068 Weg      91348,02     465188,57 0,00
068 Weg      91342,15     465197,55 0,00
068 Weg      91359,25     465340,58 0,00

068 Weg      91336,98     465365,71 0,00
068 Weg      91709,45     464219,78 0,00
068 Weg      91614,49     464203,49 0,00
068 Weg      91366,74     465115,32 0,00
068 Weg      91571,29     464115,86 0,00

068 Weg      91561,01     464101,12 0,00
068 Weg      91798,37     464203,44 0,00
068 Weg      91588,08     464246,59 0,00
068 Weg      91603,67     464235,73 0,00
068 Weg      91598,84     464232,16 0,00

068 Weg      91597,51     464252,31 0,00
068 Weg      91809,76     464196,70 0,00
068 Weg      91746,49     464178,66 0,00
068 Weg      91709,14     464177,50 0,00
068 Weg      91612,73     464190,19 0,00

068 Weg      91644,75     464173,51 0,00
068 Weg      91612,27     464202,89 0,00
068 Weg      91808,96     464199,12 0,00
068 Weg      91725,24     464177,67 0,00
068 Weg      91008,66     464982,46 0,00

068 Weg      91871,43     465263,91 0,00
068 Weg      91780,44     465399,05 0,00
068 Weg      91386,60     465349,15 0,00
068 Weg      91917,57     465426,50 0,00
068 Weg      91445,18     465318,84 0,00

068 Weg      91670,18     465431,20 0,00
068 Weg      91553,95     465359,75 0,00
068 Weg      91643,46     465259,99 0,00
068 Weg      91453,47     465328,18 0,00
068 Weg      91849,57     465542,98 0,00

068 Weg      91588,87     465222,09 0,00

14-4-2021 10:29:49Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

068 Weg      91380,15     465353,94 0,00
068 Weg      91600,21     465442,66 0,00
068 Weg      91603,13     465438,31 0,00
068 Weg      91911,66     465408,75 0,00
068 Weg      91457,71     465322,48 0,00

068 Weg      91386,23     465347,85 0,00
068 Weg      91670,51     465430,84 0,00
068 Weg      91382,11     465374,09 0,00
068 Weg      91749,00     465373,44 0,00
068 Weg      91359,41     465372,76 0,00

068 Weg      91386,60     465349,15 0,00
068 Weg      91452,10     465330,02 0,00
068 Weg      91723,96     465257,92 0,00
068 Weg      91401,95     465350,51 0,00
068 Weg      91384,16     465345,93 0,00

068 Weg      91364,83     465198,78 0,00
068 Weg      91635,37     465322,75 0,00
068 Weg      91353,76     465343,02 0,00
068 Weg      91494,23     465341,58 0,00
068 Weg      91365,71     465268,00 0,00

068 Weg      91424,26     465305,75 0,00
068 Weg      91609,29     465430,59 0,00
068 Weg      91076,90     465093,97 0,00
068 Weg      91097,53     465132,60 0,00
068 Weg      91879,74     465265,11 0,00

068 Weg      91750,65     465288,07 0,00
068 Weg      91584,54     465227,46 0,00
068 Weg      91747,16     465374,03 0,00
068 Weg      91176,35     465141,11 0,00
068 Weg      91034,44     465025,93 0,00

068 Weg      91581,91     465430,66 0,00
068 Weg      91404,23     465285,10 0,00
068 Weg      91545,57     465162,99 0,00
068 Weg      91001,60     464986,73 0,00
068 Weg      91044,83     465039,75 0,00

068 Weg      91531,25     465340,55 0,00
068 Weg      91082,49     464958,27 0,00
068 Weg      91048,02     465048,78 0,00
068 Weg      91100,91     465134,82 0,00
068 Weg      91756,19     465389,76 0,00

068 Weg      91365,96     464945,73 0,00
068 Weg      91413,95     465313,85 0,00
068 Weg      91685,42     465376,89 0,00
068 Weg      91659,44     465328,07 0,00
068 Weg      91341,22     465419,12 0,00

068 Weg      91359,32     465221,48 0,00
068 Weg      91464,91     465312,81 0,00
069 Weg (drempel)      91876,99     464243,79 0,00
069 Weg (drempel)      91756,33     465018,73 0,00
069 Weg (drempel)      91764,28     465026,47 0,00

069 Weg (drempel)      91655,75     464426,23 0,00
069 Weg (drempel)      91652,85     464411,62 0,00
069 Weg (drempel)      91699,88     464362,89 0,00
069 Weg (drempel)      91310,24     465403,93 0,00
069 Weg (drempel)      91820,13     464125,10 0,00

069 Weg (drempel)      91288,08     465308,56 0,00
069 Weg (drempel)      91288,00     464445,11 0,00
069 Weg (drempel)      91839,65     464280,62 0,00
069 Weg (drempel)      91811,25     464305,98 0,00
069 Weg (drempel)      92000,68     464845,53 0,00

069 Weg (drempel)      92121,59     464968,90 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

069 Weg (drempel)      91171,43     465148,40 0,00
069 Weg (drempel)      92130,77     464967,35 0,00
069 Weg (drempel)      91751,32     464116,70 0,00
069 Weg (drempel)      91416,32     465082,03 0,00
069 Weg (drempel)      91942,71     464285,37 0,00

069 Weg (drempel)      90884,88     464669,93 0,00
069 Weg (drempel)      91193,89     464148,43 0,00
069 Weg (drempel)      92119,08     464872,99 0,00
069 Weg (drempel)      91669,11     464236,01 0,00
069 Weg (drempel)      92097,73     464934,46 0,00

069 Weg (drempel)      91771,16     465025,49 0,00
069 Weg (drempel)      91758,05     464331,78 0,00
069 Weg (drempel)      91238,27     465133,09 0,00
069 Weg (drempel)      91892,79     464255,07 0,00
069 Weg (drempel)      91776,56     464317,32 0,00

069 Weg (drempel)      92055,77     464333,90 0,00
069 Weg (drempel)      91823,04     464203,39 0,00
069 Weg (drempel)      91198,65     464141,58 0,00
069 Weg (drempel)      91914,86     464045,08 0,00
069 Weg (drempel)      91803,20     464084,61 0,00

069 Weg (drempel)      91840,76     464681,05 0,00
069 Weg (drempel)      91987,00     464310,80 0,00
069 Weg (drempel)      92048,17     464345,82 0,00
069 Weg (drempel)      91113,99     464948,59 0,00
069 Weg (drempel)      91377,47     465089,69 0,00

069 Weg (drempel)      91392,44     465085,80 0,00
069 Weg (drempel)      91369,82     464419,04 0,00
069 Weg (drempel)      90447,86     465256,90 0,00
069 Weg (drempel)      91996,33     464094,64 0,00
069 Weg (drempel)      92111,18     464349,77 0,00

069 Weg (drempel)      91415,60     465077,18 0,00
069 Weg (drempel)      91949,05     464288,26 0,00
069 Weg (drempel)      92120,61     464960,77 0,00
069 Weg (drempel)      92129,29     464960,52 0,00
070 Weg open asfalt      90772,20     464129,79 0,00

070 Weg open asfalt      90712,62     464046,34 0,00
070 Weg open asfalt      91217,74     465123,85 0,00
070 Weg open asfalt      90901,41     464376,59 0,00
070 Weg open asfalt      90936,11     464467,47 0,00
070 Weg open asfalt      91199,77     465128,09 0,00

070 Weg open asfalt      90704,99     464050,09 0,00
070 Weg open asfalt      90910,89     464374,04 0,00
070 Weg open asfalt      91046,88     464559,46 0,00
070 Weg open asfalt      90901,41     464376,59 0,00
070 Weg open asfalt      91198,70     465123,47 0,00

070 Weg open asfalt      91044,17     464642,12 0,00
070 Weg open asfalt      91215,94     465119,49 0,00
070 Weg open asfalt      91227,00     465168,81 0,00
070 Weg open asfalt      91028,84     464647,54 0,00
070 Weg open asfalt      91028,84     464647,54 0,00

070 Weg open asfalt      91008,73     464447,43 0,00
070 Weg open asfalt      91056,56     464637,77 0,00
070 Weg open asfalt      91095,15     464896,65 0,00
070 Weg open asfalt      90920,98     464684,47 0,00
070 Weg open asfalt      91268,51     465429,75 0,00

070 Weg open asfalt      91210,15     465173,70 0,00
070 Weg open asfalt      91163,69     464876,84 0,00
070 Weg open asfalt      91095,15     464896,65 0,00
070 Weg open asfalt      91011,66     464575,10 0,00
070 Weg open asfalt      91137,93     464884,27 0,00

070 Weg open asfalt      91285,38     465424,38 0,00
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Bijlage 2.2B.2019.1408.22.R002
BodemgebiedenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

070 Weg open asfalt      90920,98     464684,47 0,00
070 Weg open asfalt      91163,69     464876,84 0,00
070 Weg open asfalt      91137,93     464884,27 0,00
070 Weg open asfalt      91086,27     464899,22 0,00
070 Weg open asfalt      90922,68     464373,27 0,00

070 Weg open asfalt      91113,51     464930,35 0,00
070 Weg open asfalt      91151,26     464880,50 0,00
070 Weg open asfalt      91024,37     464570,09 0,00
071 Wickenburg      90833,66     465300,25 0,00
072 Wielewaallaan      91655,33     465442,40 0,00

072 Wielewaallaan      91549,30     465357,82 0,00
073 Willem Einthovenstraat      90816,88     464720,15 0,00
073 Willem Einthovenstraat      90862,30     464855,55 0,00
073 Willem Einthovenstraat      91103,32     465159,87 0,00
073 Willem Einthovenstraat      90807,99     464747,44 0,00

073 Willem Einthovenstraat      91001,19     464979,21 0,00
074 Zernikedreef      91889,61     464618,04 0,00
075 Verhard terrein      90862,97     464666,06 0,00
075 Verhard terrein      90949,54     464626,22 0,00
075 Verhard terrein      90844,22     464355,88 0,00

075 Verhard terrein      91171,54     465066,94 0,00
075 Verhard terrein      91162,01     464602,10 0,00
075 Verhard terrein      91109,69     464522,30 0,00
075 Verhard terrein      90921,19     464680,76 0,00
075 Verhard terrein      90904,46     464645,31 0,00

075 Verhard terrein      91173,35     464897,29 0,00
075 Verhard terrein      90929,43     464393,63 0,00
075 Verhard terrein      90917,21     464691,88 0,00
075 Verhard terrein      90882,41     464333,01 0,00
075 Verhard terrein      91109,69     464522,30 0,00

075 Verhard terrein      90848,82     464386,33 0,00
075 Verhard terrein      90874,35     464632,26 0,00
075 Verhard terrein      91192,54     465118,22 0,00
075 Verhard terrein      90917,21     464691,88 0,00
075 Verhard terrein      91071,82     464860,80 0,00
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Janssen Biologics B.V., Leiden

Bijlage 2.3

H
oogtelijnenIndustrielawaai - IL, [Bio Science Park - RBS LAr,LT april 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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Bijlage 2.3B.2019.1408.22.R002
HoogtelijnenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H Lengte

001 Hoogtelijn      91069,20     464615,85      0,62           145,30
002 Hoogtelijn      91044,36     464592,92      0,65           164,86
003 Hoogtelijn      91066,26     464745,94      5,87           270,00
004 Hoogtelijn      91053,57     464746,35      1,70           310,96
005 Hoogtelijn      91267,55     465488,05      4,94          1255,70

006 Hoogtelijn      91180,21     464948,89      6,21           421,86
007 Hoogtelijn      91163,98     464817,66      3,69           431,60
008 Hoogtelijn      90940,53     464755,66      2,23           249,61
009 Hoogtelijn      91159,91     464720,81      1,93           279,79
010 Hoogtelijn      91133,47     464789,03      2,31            45,37

011 Hoogtelijn      91112,85     464769,32      6,34           142,89
012 Hoogtelijn      91179,22     464954,52      6,21           166,86
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Bijlage 2.4

O
ntvangerpuntenIndustrielawaai - IL, [Bio Science Park - RBS LAr,LT april 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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Bijlage 2.4B.2019.1408.22.R002
OntvangerpuntenJanssen Biologics B.V., Leiden

Model: RBS LAr,LT april 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

004 4 Vergunningspunt zuidwest      91221,29     464681,93      0,00 Eigen waarde      5,00 -- -- -- -- -- Nee
005 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west      91422,76     464799,83      0,00 Eigen waarde      5,00      8,00 -- -- -- -- Ja
007 7 rekenpunt noord      91281,09     464887,50      0,00 Eigen waarde      5,00 -- -- -- -- -- Nee
008 8 rekenpunt oost      91479,66     464658,24      0,00 Eigen waarde      5,00 -- -- -- -- -- Nee
010 010 Rekenpunt westgevel LIS      91390,18     464788,92      0,00 Eigen waarde      8,00 -- -- -- -- -- Ja

011 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS      91386,16     464764,52      0,00 Eigen waarde      8,00 -- -- -- -- -- Ja
012 12 Rekenpunt zuidgevel LIS      91420,66     464759,33      0,00 Eigen waarde      8,00 -- -- -- -- -- Ja
021 Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1      91312,24     464957,23      0,00 Relatief      8,00 -- -- -- -- -- Ja
022 Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1      91363,25     464949,36      0,00 Relatief      8,00 -- -- -- -- -- Ja
023 Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76      91576,17     464959,55      0,00 Relatief      8,00 -- -- -- -- -- Ja

024 Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76      91627,40     464890,09      0,00 Relatief      8,00 -- -- -- -- -- Ja
025 Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76      91684,90     464873,57      0,00 Relatief      8,00 -- -- -- -- -- Ja
026 Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55      91515,70     464796,32      0,00 Relatief      8,00 -- -- -- -- -- Ja
027 Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55      91506,74     464737,59      0,00 Relatief      8,00 -- -- -- -- -- Ja
028 Woning Avicennapad 58-60      91281,22     465088,76      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

029 Woning Avicennapad 54-56      91288,99     465087,58      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
030 Woning Avicennapad 50-52      91296,79     465086,41      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
031 Woning Avicennapad 48      91303,86     465085,34      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
032 Woning Avicennapad 30-32      91311,69     465084,18      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
033 Woning Avicennapad 26-28      91319,44     465083,01      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

034 Woning Avicennapad 22-24      91327,25     465081,82      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
035 Woning Avicennapad 6-8      91356,87     465074,77      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
036 Woning Avicennapad 2-4      91364,18     465073,35      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
037 Woongebouw Verbeekstraat 11-29      91664,79     464456,10      0,00 Relatief      5,00     10,00     15,00     20,00 -- -- Ja
038 Woning Jan Paetsplein 15-18      91547,97     464345,92      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

039 Woning Oude Rhijnhofweg 7      90782,49     464279,05      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
040 Woning Oude Rhijnhofweg 8      90759,05     464327,14      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
041 Woonbestemming      90651,51     464943,97      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Nee
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Bijlage 2.5B.2019.1408.22.R002
RekensituatieJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS LAr,LT april 2021

Model eigenschap

Omschrijving RBS LAr,LT april 2021
Verantwoordelijke SA
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door SA op 6-4-2021
Laatst ingezien door SA op 14-4-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage 2.5B.2019.1408.22.R002
RekensituatieJanssen Biologics B.V., Leiden
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Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48 47 45 55 68
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 47 44 42 52 70
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 51 48 46 56 70
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51 49 47 57 72
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 52 51 50 60 72

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 53 51 50 60 74
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 56 55 54 64 76
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 56 55 55 65 72
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 46 43 41 51 59
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 47 45 43 53 62

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 24 22 20 30 46
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 23 22 20 30 46
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 29 28 27 37 52
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 50 49 48 58 65
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 52 51 50 60 69

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35 33 31 41 53
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 39 36 35 45 54
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36 34 32 42 55
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 40 37 35 45 56
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36 34 32 42 54

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38 36 34 44 54
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34 32 31 41 53
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 37 35 33 43 53
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33 31 29 39 46
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 36 33 31 41 46

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 32 29 27 37 45
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 35 32 30 40 45
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 32 29 27 37 45
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34 32 30 40 45
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31 29 27 37 46

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 34 32 29 39 46
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31 29 28 38 48
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 33 31 30 40 48
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 40 38 37 47 56
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 40 39 38 48 57

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 41 39 38 48 57
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 42 40 39 49 59
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 33 32 31 41 56
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 36 34 34 44 57
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 31 29 28 38 53

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 33 31 30 40 54
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33 32 30 40 55
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 34 32 31 41 54
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 35 33 32 42 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48,4 46,6 45,4 55,4 68,2
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 46,8 44,3 42,3 52,3 70,0
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 50,5 47,9 45,6 55,6 70,1
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51,3 48,8 46,8 56,8 72,0
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 52,3 51,2 50,5 60,5 72,4

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 53,3 51,2 49,6 59,6 73,8
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 56,3 54,9 53,9 63,9 76,1
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 56,1 55,4 55,0 65,0 72,5
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 45,5 43,1 40,9 50,9 58,9
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 47,1 44,7 42,6 52,6 62,0

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 24,0 22,0 20,5 30,5 45,6
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 23,4 21,6 20,2 30,2 45,8
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 28,7 27,9 27,5 37,5 52,5
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 49,9 48,7 47,8 57,8 64,7
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 51,7 50,6 49,8 59,8 68,7

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35,2 33,1 31,5 41,5 53,0
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 38,7 36,5 34,7 44,7 53,8
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36,3 34,2 32,5 42,5 55,2
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 39,5 37,3 35,5 45,5 56,1
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36,1 34,0 32,3 42,3 53,7

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38,4 36,2 34,4 44,4 54,4
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34,5 32,3 30,5 40,5 52,6
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 36,8 34,6 32,8 42,8 52,8
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33,3 31,0 29,1 39,1 46,3
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 35,7 33,4 31,5 41,5 46,3

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 31,8 29,3 27,2 37,2 44,7
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 34,6 32,1 29,8 39,8 45,1
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 31,6 29,0 26,8 36,8 44,6
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34,4 31,8 29,6 39,6 45,0
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31,5 28,9 26,6 36,6 46,4

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 34,1 31,6 29,3 39,3 46,3
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31,2 29,1 27,5 37,5 47,9
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 32,9 31,2 30,0 40,0 47,7
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 39,7 38,2 37,1 47,1 55,9
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 40,2 38,7 37,6 47,6 56,6

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 40,8 39,3 38,2 48,2 57,4
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 41,6 40,0 38,9 48,9 58,5
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 33,3 31,8 31,1 41,1 56,4
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 35,6 34,4 33,8 43,8 56,6
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 31,2 29,5 28,3 38,3 53,1

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 33,1 31,3 29,9 39,9 54,1
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33,4 31,6 30,4 40,4 54,6
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 33,6 31,8 30,5 40,5 54,3
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 34,6 33,0 31,8 41,8 54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - 4 Vergunningspunt zuidwest
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48,4 46,6 45,4 55,4 68,2

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 37,6 37,6 37,6 47,6 40,0
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 41,5 38,5 35,5 45,5 41,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 35,2 35,2 35,2 45,2 37,2
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 34,3 34,3 34,3 44,3 36,7
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 39,8 36,8 33,8 43,8 39,9

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 32,9 32,9 32,9 42,9 35,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 32,6 32,6 32,6 42,6 34,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,6 31,6 31,6 41,6 33,2
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 30,1 30,1 30,1 40,1 32,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 35,3 32,3 29,3 39,3 38,2

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 29,1 29,1 29,1 39,1 32,2
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 34,8 31,8 28,8 38,8 36,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 28,1 28,1 28,1 38,1 30,5
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,6 30,6 27,6 37,6 35,8
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 33,4 30,4 27,4 37,4 33,4

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 33,3 30,3 27,3 37,3 35,0
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 33,0 30,0 27,0 37,0 33,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 33,0 30,0 27,0 37,0 35,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 24,7 24,7 24,7 34,7 27,9

010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006) 91226,20 464814,85 2,20 24,5 24,5 24,5 34,5 26,8
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 26,5 26,1 24,3 34,3 51,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 29,8 26,8 23,8 33,8 32,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 23,7 23,7 23,7 33,7 25,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,0 23,0 23,0 33,0 25,6

009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006) 91231,55 464814,35 2,20 22,7 22,7 22,7 32,7 25,0
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 28,3 25,3 22,3 32,3 31,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,0 22,0 22,0 32,0 25,6
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 21,9 21,9 21,9 31,9 25,1
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,9 -- -- 31,9 66,0

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 21,9 21,9 21,9 31,9 24,9
006 Ventilator (1420-01-1B003) 91203,81 464785,36 0,50 20,6 20,6 20,6 30,6 23,0
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 20,6 20,6 20,6 30,6 23,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 20,5 20,5 20,5 30,5 23,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 19,7 19,7 19,7 29,7 23,3

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 25,7 22,7 19,7 29,7 28,3
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 19,0 19,0 19,0 29,0 22,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 22,1
002 Ventilator HH (1432-01-1B002) 91213,42 464788,19 0,50 18,5 18,5 18,5 28,5 21,0
003 Ventilator HH 91210,29 464788,01 0,50 18,5 18,5 18,5 28,5 20,9

Rest 0,00 0,00 0,00 34,2 32,1 30,7 40,7 63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 46,8 44,3 42,3 52,3 70,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 42,7 39,7 36,7 46,7 42,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 41,5 38,5 35,5 45,5 41,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 32,2 32,2 32,2 42,2 33,1
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 29,9 29,9 29,9 39,9 31,8
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 29,8 29,8 29,8 39,8 30,6

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 29,3 29,3 29,3 39,3 30,2
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 28,4 28,4 28,4 38,4 28,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 32,6 29,6 26,6 36,6 32,6
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 29,5 29,1 26,1 36,1 52,2
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 25,0 25,0 25,0 35,0 25,0

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 24,5 24,5 24,5 34,5 26,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,4 24,4 24,4 34,4 27,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 30,2 27,2 24,2 34,2 30,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 31,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,2 25,2 22,2 32,2 29,0

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 34,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 24,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,3 20,3 20,3 30,3 24,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 25,8 22,8 19,8 29,8 26,3
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 29,2 -- -- 29,2 65,4

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,4 18,4 18,4 28,4 21,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 18,1 18,1 18,1 28,1 20,0
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,7 17,7 17,7 27,7 20,8
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 17,6 17,6 17,6 27,6 21,2
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 27,6 -- -- 27,6 66,9

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 23,5 20,5 17,5 27,5 23,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 22,7 19,7 16,7 26,7 24,3
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 15,7 15,7 15,7 25,7 18,9
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 15,5 15,5 15,5 25,5 18,6
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 15,1 15,1 15,1 25,1 18,5

049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 14,9 14,9 14,9 24,9 18,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,9 14,9 14,9 24,9 18,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 17,8 17,8 14,8 24,8 19,1
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,9 13,9 13,9 23,9 16,9
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 23,8 -- -- 23,8 34,3

048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 19,2 16,2 13,2 23,2 19,2
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 16,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 13,1 13,1 13,1 23,1 14,6
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 13,9 15,7 12,7 22,7 43,2
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 18,5 15,5 12,5 22,5 21,7

Rest 0,00 0,00 0,00 28,8 26,2 25,1 35,1 61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 50,5 47,9 45,6 55,6 70,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 46,6 43,6 40,6 50,6 46,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 45,6 42,6 39,6 49,6 45,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 33,2 33,2 33,2 43,2 33,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 32,4 32,4 32,4 42,4 32,4
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 38,0 35,0 32,0 42,0 38,0

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 31,3 31,3 31,3 41,3 31,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 30,5 30,5 30,5 40,5 30,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 35,7 32,7 29,7 39,7 35,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 28,2 28,2 28,2 38,2 29,8

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 34,0 31,0 28,0 38,0 35,4
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,8 30,4 27,4 37,4 52,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 26,3 26,3 26,3 36,3 27,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 26,2 26,2 26,2 36,2 29,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 25,1 25,1 25,1 35,1 25,1

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 31,0 28,0 25,0 35,0 31,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 24,8 24,8 24,8 34,8 25,1
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 22,4 22,4 22,4 32,4 34,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,2 22,2 22,2 32,2 25,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 27,7 24,7 21,7 31,7 27,7

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,0 21,0 21,0 31,0 24,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 20,9 20,9 20,9 30,9 22,5
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,2 -- -- 30,2 65,4
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 21,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 25,1 22,1 19,1 29,1 25,3

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,8 18,8 18,8 28,8 21,6
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 28,7 -- -- 28,7 66,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 24,7 21,7 18,7 28,7 24,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 20,9 20,9 17,9 27,9 20,9
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 17,4 17,4 17,4 27,4 19,7

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 19,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 19,1
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 16,4 16,4 16,4 26,4 18,3
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 15,8 15,8 15,8 25,8 18,4
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 18,2

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 21,3 18,3 15,3 25,3 23,6
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 21,2 18,2 15,2 25,2 21,2
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 25,0 -- -- 25,0 34,4
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 14,4 14,4 14,4 24,4 17,2
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 16,2

Rest 0,00 0,00 0,00 31,3 28,8 27,4 37,4 61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - 7 rekenpunt noord
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51,3 48,8 46,8 56,8 72,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 45,4 42,4 39,4 49,4 45,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 44,1 41,1 38,1 48,1 44,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 39,5 39,1 36,1 46,1 60,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 35,2 35,2 35,2 45,2 35,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 40,6 37,6 34,6 44,6 40,6

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 34,3 34,3 34,3 44,3 44,3
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 32,8 32,8 32,8 42,8 34,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,8 31,8 31,8 41,8 33,5

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 37,2 34,2 31,2 41,2 37,2
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 30,3 30,3 30,3 40,3 30,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 36,2 33,2 30,2 40,2 36,2
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 39,6 -- -- 39,6 47,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 35,5 32,5 29,5 39,5 35,5

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 35,4 32,4 29,4 39,4 35,4
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 29,2 29,2 29,2 39,2 29,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 28,3 28,3 28,3 38,3 30,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 27,1 27,1 27,1 37,1 27,6
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 32,2 29,2 26,2 36,2 32,2

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 26,2 26,2 26,2 36,2 26,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 25,8 25,8 25,8 35,8 29,1
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 25,6 25,6 25,6 35,6 25,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 25,5 25,5 25,5 35,5 26,7
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 24,4 24,4 24,4 34,4 26,0

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 29,4 26,4 23,4 33,4 30,5
025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 23,2 23,2 23,2 33,2 23,6
051 jbv freezer 91223,21 464849,56 4,70 25,3 24,3 23,0 33,0 28,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,8 22,8 22,8 32,8 26,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 28,7 25,7 22,7 32,7 28,7

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 22,6 22,6 22,6 32,6 22,6
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 22,5 22,5 22,5 32,5 22,9
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 32,5 -- -- 32,5 70,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,1 22,1 22,1 32,1 26,2
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 22,0 22,0 22,0 32,0 22,9

027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 21,5 21,5 21,5 31,5 22,5
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 26,4 23,4 20,4 30,4 28,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 22,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 20,1 20,1 20,1 30,1 22,2
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,1 -- -- 30,1 65,2

Rest 0,00 0,00 0,00 32,6 31,4 30,7 40,7 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_A - 8 rekenpunt oost
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 52,3 51,2 50,5 60,5 72,4

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 49,0 49,0 49,0 59,0 49,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 44,1 41,1 38,1 48,1 44,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 42,9 39,9 36,9 46,9 44,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 37,7 37,7 34,7 44,7 38,1
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 33,8 33,8 33,8 43,8 33,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 38,2 35,2 32,2 42,2 41,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 31,7 31,7 31,7 41,7 33,1
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 31,6 31,6 31,6 41,6 33,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 31,3 31,3 31,3 41,3 34,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 36,5 33,5 30,5 40,5 39,3

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 36,5 33,5 30,5 40,5 37,0
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 29,1 29,1 29,1 39,1 29,4
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 29,0 29,0 29,0 39,0 32,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 31,8 31,8 28,8 38,8 31,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 28,6 28,6 28,6 38,6 30,4

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 27,5 29,3 26,3 36,3 55,6
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 35,9 -- -- 35,9 48,4
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 31,7 28,7 25,7 35,7 33,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 25,2 25,2 25,2 35,2 28,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9 26,2

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 23,3 23,3 23,3 33,3 26,7
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 23,8 25,6 22,6 32,6 51,9
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 22,5 22,5 22,5 32,5 23,7
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 22,3 22,3 22,3 32,3 23,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,1 22,1 22,1 32,1 26,1

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 31,8 -- -- 31,8 70,5
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 27,1 24,1 21,1 31,1 30,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 27,1 24,1 21,1 31,1 29,8
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 23,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 22,9

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 26,3 23,3 20,3 30,3 29,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 26,1 23,1 20,1 30,1 29,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 23,6
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 25,5 22,5 19,5 29,5 29,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 25,4 22,4 19,4 29,4 29,3

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 27,9 -- -- 27,9 66,5
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 17,4 17,4 17,4 27,4 20,9
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,9 19,9 16,9 26,9 26,0
065 Aanzuigrooster 4420-04-1AHU001 91376,49 464680,32 1,50 22,5 19,5 16,5 26,5 24,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,2 16,2 16,2 26,2 18,5

Rest 0,00 0,00 0,00 32,4 30,1 28,9 38,9 59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - 010 Rekenpunt westgevel LIS
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 53,3 51,2 49,6 59,6 73,8

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 44,1 44,1 44,1 54,1 44,1
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 48,0 45,0 42,0 52,0 48,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 46,9 43,9 40,9 50,9 46,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 39,0 39,0 39,0 49,0 39,2
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 37,2 37,2 37,2 47,2 37,2

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 43,1 40,1 37,1 47,1 43,9
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 37,6 34,6 31,6 41,6 37,6
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 31,6 31,6 31,6 41,6 31,6

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 36,4 33,4 30,4 40,4 36,4
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 30,2 30,2 30,2 40,2 30,2
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 29,0 29,0 29,0 39,0 30,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 32,0 32,0 29,0 39,0 32,0
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 28,8 28,8 28,8 38,8 29,1

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 34,3 31,3 28,3 38,3 34,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 28,1 28,1 28,1 38,1 28,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 27,6 27,6 27,6 37,6 27,6
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,6 30,2 27,2 37,2 51,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 32,8 29,8 26,8 36,8 32,8

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 32,5 29,5 26,5 36,5 32,5
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 31,3 28,3 25,3 35,3 31,3
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 26,3 28,1 25,1 35,1 53,5
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 27,3 26,8 25,1 35,1 51,2
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 30,7 27,7 24,7 34,7 31,6

048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 29,9 26,9 23,9 33,9 29,9
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 23,8 23,8 23,8 33,8 23,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 23,8 23,8 23,8 33,8 24,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 29,0 26,0 23,0 33,0 29,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 28,7 25,7 22,7 32,7 30,4

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 22,7 22,7 22,7 32,7 22,7
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 28,4 25,4 22,4 32,4 29,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 28,3 25,3 22,3 32,3 28,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,3 22,3 22,3 32,3 25,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,0 22,0 22,0 32,0 24,3

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,5 -- -- 31,5 64,7
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,5 -- -- 31,5 66,5
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 27,3 24,3 21,3 31,3 28,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 26,8 23,7 20,7 30,7 53,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 20,6 20,6 20,6 30,6 21,2

Rest 0,00 0,00 0,00 37,0 32,4 31,5 41,5 72,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 56,3 54,9 53,9 63,9 76,1

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 51,7 51,7 51,7 61,7 51,7
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 48,4 45,4 42,4 52,4 48,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 47,3 44,3 41,3 51,3 47,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 41,0 41,0 41,0 51,0 41,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 45,8 42,8 39,8 49,8 45,8

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 43,6 40,6 37,6 47,6 43,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 37,2 37,2 37,2 47,2 37,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 39,6 39,6 36,6 46,6 39,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 34,0 34,0 34,0 44,0 34,0
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 39,3 36,3 33,3 43,3 39,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 31,6 31,6 31,6 41,6 31,9
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 31,2 31,2 31,2 41,2 31,2
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 36,6 33,6 30,6 40,6 36,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 36,1 33,1 30,1 40,1 36,1

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 30,0 30,0 30,0 40,0 30,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 29,8 29,8 29,8 39,8 30,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 35,1 32,1 29,1 39,1 35,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 30,3 29,9 28,1 38,1 54,3
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 29,3 31,0 28,0 38,0 56,1

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 30,9 30,9 27,9 37,9 30,9
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 33,4 30,4 27,4 37,4 33,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 33,3 30,3 27,3 37,3 33,3
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 33,2 30,2 27,2 37,2 33,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 32,9 29,9 26,9 36,9 32,9

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 26,6 26,6 26,6 36,6 26,6
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 26,5 26,5 26,5 36,5 26,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 29,9 29,5 26,5 36,5 50,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 36,3 -- -- 36,3 69,5
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 32,1 29,1 26,1 36,1 32,8

096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 32,0 29,0 26,0 36,0 33,5
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 25,7 25,7 25,7 35,7 25,7
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 25,4 25,4 25,4 35,4 25,4
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 25,3 25,3 25,3 35,3 26,9
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 31,1 28,1 25,1 35,1 33,0

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 31,0 28,0 25,0 35,0 31,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 24,9 24,9 24,9 34,9 27,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 24,6 24,6 24,6 34,6 24,6
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 30,5 27,5 24,5 34,5 31,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,3 24,3 24,3 34,3 26,6

Rest 0,00 0,00 0,00 40,4 35,7 34,6 44,6 74,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - 12 Rekenpunt zuidgevel LIS
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 56,1 55,4 55,0 65,0 72,5

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 54,2 54,2 54,2 64,2 54,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 46,0 43,0 40,0 50,0 46,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 45,6 42,6 39,6 49,6 45,6
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 41,7 41,7 38,7 48,7 41,7
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 42,3 39,3 36,3 46,3 42,3

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 36,1 36,1 36,1 46,1 36,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 35,6 35,6 35,6 45,6 35,6
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 33,8 33,8 33,8 43,8 33,8
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,2 31,2 31,2 41,2 32,8

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 32,8 32,8 29,8 39,8 32,8
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 29,2 29,2 29,2 39,2 30,6
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 32,7 29,7 26,7 36,7 32,7
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 32,3 29,3 26,3 36,3 32,3
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 28,1 27,6 25,9 35,9 52,6

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,5 28,5 25,5 35,5 31,5
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 26,2 27,9 24,9 34,9 53,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,4 24,4 24,4 34,4 26,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 30,3 27,3 24,3 34,3 31,5
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 29,5 26,5 23,5 33,5 31,6

083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 30,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 33,1 -- -- 33,1 66,7
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 28,6 25,6 22,6 32,6 31,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 22,6 22,6 22,6 32,6 24,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 28,4 25,4 22,4 32,4 30,1

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 28,4 25,4 22,4 32,4 29,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 23,7
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 21,3 21,3 21,3 31,3 21,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 23,7
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 21,2 21,2 21,2 31,2 23,2

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 21,0 21,0 21,0 31,0 23,0
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 20,8 20,8 20,8 30,8 21,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 26,4 23,4 20,4 30,4 52,6
090 Ventilatoren 91313,53 464758,05 0,50 20,2 20,2 20,2 30,2 21,3
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 20,2 20,2 20,2 30,2 21,9

082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 20,0 20,0 20,0 30,0 20,7
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 29,8 -- -- 29,8 67,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 19,3 19,3 19,3 29,3 21,0
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 28,9 -- -- 28,9 67,0
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 24,5 21,5 18,5 28,5 26,3

Rest 0,00 0,00 0,00 33,9 30,1 28,5 38,5 59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 45,5 43,1 40,9 50,9 58,9

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,8 38,8 35,8 45,8 41,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 40,5 37,5 34,5 44,5 40,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 28,5 28,5 28,5 38,5 30,8
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 27,0 27,0 27,0 37,0 27,7
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 26,1 26,1 26,1 36,1 26,4

018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 25,0 25,0 25,0 35,0 27,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 30,6 27,6 24,6 34,6 30,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 23,7 23,7 23,7 33,7 25,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 29,3 26,3 23,3 33,3 30,0
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 23,3 23,3 23,3 33,3 24,9

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,2 23,2 23,2 33,2 26,2
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 23,1 23,1 23,1 33,1 24,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 26,1 25,6 22,6 32,6 48,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,5 25,5 22,5 32,5 29,1
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,4 22,4 22,4 32,4 25,1

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 22,0 22,0 22,0 32,0 23,5
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 21,5 21,5 21,5 31,5 23,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 27,3 24,3 21,3 31,3 29,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,7 20,7 20,7 30,7 24,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 19,6 19,6 19,6 29,6 20,5

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 19,4 19,4 19,4 29,4 21,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 25,0 22,0 19,0 29,0 25,0
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 18,9 18,9 18,9 28,9 21,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 18,4 18,4 18,4 28,4 18,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 24,6

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 17,8 17,8 17,8 27,8 19,6
025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 17,7 17,7 17,7 27,7 19,6
027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 17,4 17,4 17,4 27,4 19,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 23,3 20,3 17,3 27,3 23,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 17,1 17,1 17,1 27,1 19,9

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 16,8 16,8 16,8 26,8 18,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 16,3 16,3 16,3 26,3 20,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,2 19,2 16,2 26,2 25,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,0 16,0 16,0 26,0 19,7
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,6 15,6 15,6 25,6 18,6

048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 20,4 17,4 14,4 24,4 20,4
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 14,3 14,3 14,3 24,3 17,9
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 20,2 17,2 14,2 24,2 22,4
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 14,2 14,2 14,2 24,2 17,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,7

Rest 0,00 0,00 0,00 27,7 25,5 24,8 34,8 58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 47,1 44,7 42,6 52,6 62,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 42,9 39,9 36,9 46,9 42,9
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 42,5 39,5 36,5 46,5 42,5
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 35,4 35,4 35,4 45,4 38,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 27,9 27,9 27,9 37,9 30,6
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 26,5 26,5 26,5 36,5 27,5

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 31,5 28,5 25,5 35,5 34,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 31,3 28,3 25,3 35,3 31,7
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 25,0 25,0 25,0 35,0 28,0
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 30,1 27,1 24,1 34,1 30,6
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9 25,6

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 23,4 23,4 23,4 33,4 25,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 23,3 23,3 23,3 33,3 25,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,3 25,3 22,3 32,3 31,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,3 25,3 22,3 32,3 28,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 22,1 22,1 22,1 32,1 24,5

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 27,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,2 21,2 21,2 31,2 24,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 24,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 21,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 19,8 19,8 19,8 29,8 21,3

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 19,2 19,2 19,2 29,2 22,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 22,1 22,1 19,1 29,1 25,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 25,1 22,1 19,1 29,1 25,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 22,3 21,9 18,9 28,9 44,6
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 18,6 18,6 18,6 28,6 20,7

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 17,9 17,9 17,9 27,9 19,9
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 17,7 17,7 17,7 27,7 20,8
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 20,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 22,2 19,2 16,2 26,2 24,7
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 16,1 16,1 16,1 26,1 18,6

027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 16,1 16,1 16,1 26,1 18,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 17,1
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 15,4 15,4 15,4 25,4 18,9
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 14,8 14,8 14,8 24,8 17,0
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 14,8 14,8 14,8 24,8 17,0

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 14,2 14,2 14,2 24,2 16,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,1 14,1 14,1 24,1 17,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 13,9 13,9 13,9 23,9 17,5
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 16,5
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 16,8 16,8 13,8 23,8 19,9

Rest 0,00 0,00 0,00 30,8 28,0 27,0 37,0 61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 24,0 22,0 20,5 30,5 45,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 14,1 14,1 14,1 24,1 17,3
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 17,8 14,8 11,8 21,8 20,5
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 11,0 11,0 11,0 21,0 14,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 16,4 13,4 10,4 20,4 19,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,3 12,3 9,3 19,3 19,0

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 5,5 5,5 5,5 15,5 8,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 7,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 6,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 2,9 2,9 2,9 12,9 6,5
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 2,5 2,5 2,5 12,5 6,4

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 2,3 2,3 2,3 12,3 6,3
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 8,0 5,0 2,0 12,0 11,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 7,9 4,9 1,9 11,9 11,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 2,9 2,9 -0,1 9,9 6,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 5,9 2,9 -0,1 9,9 8,6

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 -0,3 -0,3 -0,3 9,8 3,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 5,6 2,6 -0,5 9,6 8,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 5,1 2,1 -0,9 9,1 6,5
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 12,4

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,6
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 2,1
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -2,0 -2,0 -2,0 8,0 1,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 -2,2 -2,2 -2,2 7,8 1,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 3,6 0,6 -2,5 7,6 7,3

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 0,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 0,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 0,2 -0,3 -3,3 6,7 24,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -3,5 -3,5 -3,5 6,5 0,5

018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 -3,6 -3,6 -3,6 6,5 0,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 2,4 -0,6 -3,6 6,4 5,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 2,2 -0,8 -3,8 6,2 5,1
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 2,2 -0,8 -3,8 6,2 5,8
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 2,1 -0,9 -3,9 6,1 5,9

036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -1,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 -0,7
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 -0,5
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 -4,5 -4,5 -4,5 5,5 -0,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,2

Rest 0,00 0,00 0,00 12,6 9,4 7,8 17,8 45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 23,4 21,6 20,2 30,2 45,8

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,2 15,2 15,2 25,2 18,3
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 19,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 9,6 9,6 9,6 19,6 13,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,3 12,3 9,3 19,3 18,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 14,9 11,9 8,9 18,9 17,8

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 9,1
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,0 4,0 4,0 14,0 7,8
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,4 3,4 3,4 13,4 7,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 11,9
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 2,0 2,0 2,0 12,0 6,0

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 1,3 1,3 1,3 11,3 4,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 4,0 4,0 1,0 11,0 7,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 6,7 3,7 0,7 10,7 9,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 0,5 0,5 0,5 10,5 4,5
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,7

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 -0,7 -0,7 -0,7 9,4 2,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 2,6
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 4,8 1,8 -1,3 8,8 7,6
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 2,4

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 2,5
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 2,1
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 2,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 2,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 2,1

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 4,2 1,2 -1,8 8,2 7,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 3,4 0,4 -2,6 7,4 6,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 -3,1 -3,1 -3,1 7,0 0,7
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 2,9 -0,1 -3,1 6,9 6,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 0,3 -0,2 -3,2 6,8 24,8

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 2,5 -0,5 -3,5 6,5 6,5
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 2,4 -0,6 -3,6 6,4 6,2
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -4,1 -4,1 -4,1 5,9 -0,8
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,3
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 0,8 -2,2 -5,2 4,8 4,5

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 -1,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 -5,8 -5,8 -5,8 4,3 -1,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 -4,5 -2,7 -5,8 4,2 25,9
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 -3,2 -3,2 -6,2 3,8 0,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 -0,2 -3,2 -6,2 3,8 1,5

Rest 0,00 0,00 0,00 11,8 8,6 7,4 17,4 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 28,7 27,9 27,5 37,5 52,5

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,5 20,5 20,5 30,5 24,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 24,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 18,8 18,8 18,8 28,8 22,6
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,4 16,4 16,4 26,4 19,7
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 19,7

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 14,6 14,6 14,6 24,6 18,5
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,6 14,6 14,6 24,6 18,5
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 14,2 14,2 14,2 24,2 17,9
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,3 15,3 12,3 22,3 22,0
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,0

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 14,8 11,8 8,8 18,8 18,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,5 11,5 8,5 18,5 18,0
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 14,3 11,3 8,3 18,3 17,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 13,2 10,2 7,2 17,2 16,4
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 6,2 6,2 6,2 16,2 9,6

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 9,5
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0 8,8
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 7,4 7,4 4,4 14,4 10,8
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 4,1 4,1 4,1 14,1 7,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 3,9 3,9 3,9 13,9 7,6

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 3,5 3,5 3,5 13,5 7,2
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 9,1 6,1 3,1 13,1 13,0
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 2,9 2,9 2,9 12,9 6,7
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 3,6 5,4 2,3 12,3 34,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 4,4 4,4 1,4 11,4 7,8

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 6,9 3,9 0,9 10,9 10,3
103 LBK keuken 91399,95 464594,91 1,50 10,4 -- -- 10,4 14,2
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 0,4 0,4 0,4 10,4 4,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,7

067 Uitblaasrooster 91368,07 464676,26 1,50 5,0 2,0 -1,0 9,0 8,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 4,8 1,8 -1,2 8,8 8,2
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 8,6 -- -- 8,6 50,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 2,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 -1,0 0,8 -2,3 7,7 29,8

078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 3,6 0,6 -2,4 7,6 7,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,3
066 Aanzuigrooster 91367,86 464674,21 1,50 3,5 0,5 -2,5 7,5 7,2
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -2,6 -2,6 -2,6 7,4 1,5

Rest 0,00 0,00 0,00 14,3 10,8 9,0 19,0 48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 49,9 48,7 47,8 57,8 64,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 46,1 46,1 46,1 56,1 47,1
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,4 38,4 35,4 45,4 43,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 39,6 36,6 33,6 43,6 41,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 39,6 36,6 33,6 43,6 42,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 39,2 36,2 33,2 43,2 40,5

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 34,4 34,4 31,4 41,4 35,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 29,5 29,5 29,5 39,5 30,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 34,1 31,1 28,1 38,1 35,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 27,2 27,2 27,2 37,2 29,3

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 27,0 27,0 27,0 37,0 29,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 26,6 26,6 26,6 36,6 29,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 26,1 26,1 26,1 36,1 29,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,1 24,1 24,1 34,1 27,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 29,9 26,9 23,9 33,9 31,5

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,8 23,8 23,8 33,8 27,3
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 26,7 26,7 23,7 33,7 28,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 29,7 26,7 23,7 33,7 31,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 23,4 23,4 23,4 33,4 26,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 23,2 23,2 23,2 33,2 25,5

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 21,0 21,0 21,0 31,0 23,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 26,4 23,4 20,4 30,4 28,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 20,4 20,4 20,4 30,4 23,3
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 26,3 23,3 20,3 30,3 28,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 20,2 20,2 20,2 30,2 23,2

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 24,9 21,9 18,9 28,9 28,0
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 18,8 18,8 18,8 28,8 21,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 18,6 18,6 18,6 28,6 20,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,3 21,3 18,3 28,3 26,2
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 17,5 17,5 17,5 27,5 20,1

110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 27,5 -- -- 27,5 42,3
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 16,6 16,6 16,6 26,6 19,5
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 16,3 16,3 16,3 26,3 19,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 17,3 19,0 16,0 26,0 46,6
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 15,8 15,8 15,8 25,8 17,6

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 15,8 15,8 15,8 25,8 18,7
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 21,6 18,6 15,6 25,6 24,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 21,3 18,3 15,3 25,3 21,3
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 16,4
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 16,9

Rest 0,00 0,00 0,00 31,0 27,9 26,4 36,4 64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 51,7 50,6 49,8 59,8 68,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 48,3 48,3 48,3 58,3 48,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 42,0 39,0 36,0 46,0 43,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 41,8 38,8 35,8 45,8 41,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,5 38,5 35,5 45,5 43,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 37,1 37,1 34,1 44,1 37,1

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 39,9 36,9 33,9 43,9 41,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 31,7 31,7 31,7 41,7 31,7
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 36,6 33,6 30,6 40,6 36,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 30,5 30,5 30,5 40,5 32,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 29,9 29,9 29,9 39,9 30,8

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 29,6 29,6 29,6 39,6 30,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 27,6 27,6 27,6 37,6 30,0
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 28,8 28,8 25,8 35,8 29,0
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 25,7 25,7 25,7 35,7 28,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 25,6 25,6 25,6 35,6 28,2

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 24,7 24,7 24,7 34,7 27,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 30,2 27,2 24,2 34,2 31,9
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 23,7 23,7 23,7 33,7 25,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 29,6 26,6 23,6 33,6 31,4
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 23,4 23,4 23,4 33,4 26,2

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 23,4 23,4 23,4 33,4 26,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 23,0 23,0 23,0 33,0 25,5
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,4 22,4 22,4 32,4 25,8
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 21,9 21,9 21,9 31,9 24,0
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 27,3 24,3 21,3 31,3 29,0

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 26,6 23,6 20,6 30,6 29,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 21,4 23,1 20,1 30,1 50,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 25,8 22,8 19,8 29,8 27,9
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 21,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 24,8 21,8 18,8 28,8 27,9

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 20,9 20,4 18,6 28,6 47,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,6 21,6 18,6 28,6 26,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 20,8
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 18,1 18,1 18,1 28,1 20,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 23,9 20,9 17,9 27,9 26,7

110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 27,0 -- -- 27,0 41,0
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 19,5
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 26,9 -- -- 26,9 62,6
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 16,2 16,2 16,2 26,2 18,0
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 16,2 16,2 16,2 26,2 18,3

Rest 0,00 0,00 0,00 33,3 29,9 28,3 38,3 67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35,2 33,1 31,5 41,5 53,0

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,2 26,2 23,2 33,2 33,0
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 28,4 25,4 22,4 32,4 32,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 21,6 21,6 21,6 31,6 26,0
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,2 23,2 20,2 30,2 30,5
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 19,4 19,4 19,4 29,4 24,1

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 23,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,4
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 16,0 16,0 16,0 26,0 20,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,8

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 14,8 14,8 14,8 24,8 19,2
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 14,1 14,1 14,1 24,1 28,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,4 16,4 13,4 23,4 23,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,3 13,3 13,3 23,3 17,9
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,5 15,5 12,5 22,5 23,2

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,9
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,0 12,0 12,0 22,0 16,4
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,0 15,0 12,0 22,0 22,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 21,9
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,6 14,1 11,1 21,1 40,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,1 14,1 11,1 21,1 20,9
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 15,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,0 10,0 10,0 20,0 14,5

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,7
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,2
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 15,4 12,4 9,4 19,4 17,8
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 9,0 9,0 9,0 19,0 13,6
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 8,9 8,9 8,9 18,9 13,6

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,5 11,5 8,5 18,5 18,3
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,3
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 8,5 8,5 8,5 18,5 13,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,6
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,0 8,0 8,0 18,0 12,3

028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 7,5 7,5 7,5 17,5 11,8
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,4 7,4 7,4 17,4 11,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 13,2 10,2 7,2 17,2 17,8
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 6,8 6,8 6,8 16,8 11,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 11,3

Rest 0,00 0,00 0,00 21,4 18,5 17,7 27,7 52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 38,7 36,5 34,7 44,7 53,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,6 30,6 27,6 37,6 36,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 32,4 29,4 26,4 36,4 35,6
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 24,3 24,3 24,3 34,3 28,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,9 23,9 23,9 33,9 27,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,2 24,2 21,2 31,2 30,7

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 24,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 19,9 19,9 19,9 29,9 23,8
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 18,7 18,7 18,7 28,7 22,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 23,6 20,6 17,6 27,6 27,0

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 17,1 17,1 17,1 27,1 21,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,9 19,9 16,9 26,9 27,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 20,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 16,6 16,6 16,6 26,6 21,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,6 19,6 16,6 26,6 25,9

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 19,9
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 15,6 15,6 15,6 25,6 29,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,2 18,2 15,2 25,2 24,4
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,2 18,2 15,2 25,2 25,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,2

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 17,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 13,5 13,5 13,5 23,5 17,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,4 16,4 13,4 23,4 21,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 18,7 15,7 12,7 22,7 21,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,1 15,6 12,6 22,6 40,8

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 12,5 12,5 12,5 22,5 16,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 12,4 12,4 12,4 22,4 16,3
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 17,6 14,6 11,6 21,6 22,0
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,4 14,4 11,4 21,4 21,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,7 10,7 10,7 20,7 14,3
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,7 10,7 10,7 20,7 14,4

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 9,6 9,6 9,6 19,6 13,6
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 9,6 9,6 9,6 19,6 13,2

Rest 0,00 0,00 0,00 24,2 21,9 20,9 30,9 53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36,3 34,2 32,5 42,5 55,2

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,5 27,5 24,5 34,5 34,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 30,1 27,1 24,1 34,1 33,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 21,5 21,5 21,5 31,5 26,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,8 20,8 20,8 30,8 25,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,3 23,3 20,3 30,3 30,6

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 18,7 18,7 18,7 28,7 23,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 17,8 17,8 17,8 27,8 22,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 17,8 17,8 17,8 27,8 22,4
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,5 17,5 17,5 27,5 21,9
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,4

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 16,7 16,7 16,7 26,7 31,2
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 15,2 15,2 15,2 25,2 19,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,1 18,1 15,1 25,1 25,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,4 17,4 14,4 24,4 24,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 20,3 17,3 14,3 24,3 24,9

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,9 16,5 13,5 23,5 42,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 13,3 13,3 13,3 23,3 17,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 18,8 15,8 12,8 22,8 22,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,4 15,4 12,4 22,4 23,0

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 18,2 15,2 12,2 22,2 22,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,7
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 11,5 11,5 11,5 21,5 16,3

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 16,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 17,2 14,2 11,2 21,2 20,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,1 14,1 11,1 21,1 19,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,8
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,2

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7 14,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 9,4 9,4 9,4 19,4 14,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 8,8 8,8 8,8 18,8 13,2
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,8
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 14,3 11,3 8,3 18,3 18,7
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 7,6 7,6 7,6 17,6 12,3
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 7,4 7,4 7,4 17,4 11,7

Rest 0,00 0,00 0,00 21,6 19,1 18,3 28,3 54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 39,5 37,3 35,5 45,5 56,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 34,3 31,3 28,3 38,3 37,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 33,7 30,7 27,7 37,7 36,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,8 23,8 23,8 33,8 27,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,6 23,6 23,6 33,6 27,7
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 22,5 22,5 22,5 32,5 26,3

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,2 24,2 21,2 31,2 30,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,5 20,5 20,5 30,5 24,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 20,1 20,1 20,1 30,1 24,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 19,9 19,9 19,9 29,9 24,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 23,7

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,2 21,2 18,2 28,2 27,5
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 18,1 18,1 18,1 28,1 32,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 28,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 23,1 20,1 17,1 27,1 26,5

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 20,8
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 22,9 19,9 16,9 26,9 26,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 22,1 19,1 16,1 26,1 25,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,5

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 18,5 18,1 15,1 25,1 43,3
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 14,7 14,7 14,7 24,7 18,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,4 17,4 14,4 24,4 23,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 20,2 17,2 14,2 24,2 24,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 14,2 14,2 14,2 24,2 18,5

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,9 16,9 13,9 23,9 21,5
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 13,7 13,7 13,7 23,7 18,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,1 13,1 13,1 23,1 17,0

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 13,0 13,0 13,0 23,0 17,3
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 13,0 13,0 13,0 23,0 17,3
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 12,8 12,8 12,8 22,8 16,9
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 12,1 12,1 12,1 22,1 16,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 11,9 11,9 11,9 21,9 15,7

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,9 10,9 10,9 20,9 14,8
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,6
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,7 10,7 10,7 20,7 14,3
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,7

Rest 0,00 0,00 0,00 24,4 22,4 21,5 31,5 55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36,1 34,0 32,3 42,3 53,7

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 29,5 26,5 23,5 33,5 33,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 33,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,1 26,1 23,1 33,1 32,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,2
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 22,7 22,7 22,7 32,7 27,0

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,1 20,1 20,1 30,1 24,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 18,4 18,4 18,4 28,4 22,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,2 16,2 16,2 26,2 20,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 16,1 16,1 16,1 26,1 20,7

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,3 17,3 14,3 24,3 24,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,9 16,9 13,9 23,9 23,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,7 15,7 12,7 22,7 23,3
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,8 15,4 12,4 22,4 41,3

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,4 14,4 11,4 21,4 21,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,6
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 10,8 10,8 10,8 20,8 15,2

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,3 13,3 10,3 20,3 18,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,4 12,4 9,4 19,4 19,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 15,3 12,3 9,3 19,3 20,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,9

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,8 8,8 8,8 18,8 13,3
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 8,6 8,6 8,6 18,6 23,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,4 11,4 8,4 18,4 19,1
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6

050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,9 7,9 7,9 17,9 12,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,8 7,8 7,8 17,8 12,2
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 7,5 7,5 7,5 17,5 11,8
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 7,2 7,2 7,2 17,2 11,8

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 7,0 7,0 7,0 17,0 11,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,5
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,4
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,4

Rest 0,00 0,00 0,00 19,9 18,0 17,3 27,3 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38,4 36,2 34,4 44,4 54,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,3 30,3 27,3 37,3 36,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,9 28,9 25,9 35,9 35,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,6 24,6 24,6 34,6 28,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 29,5 26,5 23,5 33,5 33,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 23,1 23,1 23,1 33,1 26,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,4 21,4 21,4 31,4 25,5
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,9 20,9 20,9 30,9 25,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,0 20,0 20,0 30,0 23,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 22,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 18,3 18,3 18,3 28,3 22,2

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,5 19,5 16,5 26,5 25,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 22,1 19,1 16,1 26,1 25,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,4 18,4 15,4 25,4 24,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,2 18,2 15,2 25,2 25,2

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,4 17,0 14,0 24,0 42,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,5 16,5 13,5 23,5 21,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 19,1 16,1 13,1 23,1 22,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,2

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 11,7 11,7 11,7 21,7 15,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 17,7 14,7 11,7 21,7 22,0
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 21,4
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,7 10,7 10,7 20,7 14,5

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,5 10,5 10,5 20,5 14,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,3
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,0

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,5 12,5 9,5 19,5 19,7
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 9,3 9,3 9,3 19,3 23,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 9,1 9,1 9,1 19,1 13,5
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 9,0 9,0 9,0 19,0 12,9

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,7 11,7 8,7 18,7 18,9
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,7
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,0 8,0 8,0 18,0 11,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,8 7,8 7,8 17,8 11,9
020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 7,5 7,5 7,5 17,5 11,4

Rest 0,00 0,00 0,00 21,8 20,1 19,3 29,3 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_A - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34,5 32,3 30,5 40,5 52,6

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 28,1 25,1 22,1 32,1 31,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,9 24,9 21,9 31,9 32,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 31,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 20,0 20,0 20,0 30,0 24,5
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,3 17,3 17,3 27,3 21,7
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,5 16,5 16,5 26,5 20,9
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,0 16,0 16,0 26,0 20,4
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 15,7 15,7 15,7 25,7 20,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 20,2

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 14,1 14,1 14,1 24,1 28,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,0 16,0 13,0 23,0 23,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,7 15,7 12,7 22,7 23,4

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,6 15,1 12,1 22,1 41,0
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 10,8 10,8 10,8 20,8 15,2
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 9,0 9,0 9,0 19,0 13,6

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,8 11,8 8,8 18,8 18,6
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,7

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,8 10,8 7,8 17,8 16,2
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,8 7,8 7,8 17,8 12,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,6 10,6 7,6 17,6 18,2
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 7,2 7,2 7,2 17,2 11,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,9 9,9 6,9 16,9 16,6

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 12,6 9,6 6,6 16,6 17,0
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 5,3 5,3 5,3 15,3 10,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,8 4,8 4,8 14,8 9,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,8 4,8 4,8 14,8 9,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,2

020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 4,5 4,5 4,5 14,5 9,0
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 4,1 4,1 4,1 14,1 8,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 3,9 3,9 3,9 13,9 8,5
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 9,6 6,6 3,6 13,6 14,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 3,0 3,0 3,0 13,0 7,6

Rest 0,00 0,00 0,00 19,0 16,8 15,8 25,8 52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_B - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 36,8 34,6 32,8 42,8 52,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 31,2 28,2 25,2 35,2 34,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,7 26,7 23,7 33,7 32,8
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 28,8 25,8 22,8 32,8 32,3
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,6 22,6 22,6 32,6 26,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,2

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,0 20,0 20,0 30,0 23,8
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 22,3
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 21,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 17,9 17,9 17,9 27,9 21,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 17,3 17,3 17,3 27,3 21,4

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,6 18,6 15,6 25,6 24,9
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,3 18,3 15,3 25,3 24,6
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,3 18,3 15,3 25,3 25,2
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 15,0 15,0 15,0 25,0 28,8

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,1 16,6 13,6 23,6 41,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 19,0 16,0 13,0 23,0 22,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,0
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,4 14,4 11,4 21,4 19,0

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,8 10,8 10,8 20,8 14,5
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,6 10,6 10,6 20,6 14,5
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,1 10,1 10,1 20,1 13,9

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,6 12,6 9,6 19,6 18,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,3
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,4 9,4 9,4 19,4 13,1
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,4
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,8

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,3 11,3 8,3 18,3 18,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,1
020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 7,5 7,5 7,5 17,5 11,5
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 7,3 7,3 7,3 17,3 11,3

015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,6
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 6,0 6,0 6,0 16,0 10,4

Rest 0,00 0,00 0,00 20,6 18,6 17,6 27,6 52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_A - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33,3 31,0 29,1 39,1 46,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,7 24,7 21,7 31,7 31,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 27,0 24,0 21,0 31,0 30,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 19,7 19,7 19,7 29,7 24,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 25,7 22,7 19,7 29,7 30,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,2 17,2 17,2 27,2 21,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,4 15,4 15,4 25,4 20,1
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,5
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,6 15,6 12,6 22,6 22,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,5 15,5 12,5 22,5 22,6

050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,1 10,1 10,1 20,1 14,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 9,4 9,4 9,4 19,4 13,9
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 9,3 9,3 9,3 19,3 13,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 7,9 7,9 7,9 17,9 12,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,9 10,9 7,9 17,9 17,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,2 10,2 7,2 17,2 15,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 13,0 10,0 7,0 17,0 17,6

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 12,6 9,6 6,6 16,6 17,0
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,9
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 9,4 8,9 5,9 15,9 34,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,5

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 5,6 5,6 5,6 15,6 10,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,5

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 2,9 2,9 2,9 12,9 7,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 2,9 2,9 2,9 12,9 7,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,8 2,8 2,8 12,8 7,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,2
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,6 2,6 2,6 12,6 7,2

028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 2,5 2,5 2,5 12,5 6,8
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,4 2,4 2,4 12,4 7,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,9 1,9 1,9 11,9 6,7
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 1,6 1,6 1,6 11,6 6,2

Rest 0,00 0,00 0,00 16,2 14,8 13,9 23,9 45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_B - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 35,7 33,4 31,5 41,5 46,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,9 27,9 24,9 34,9 33,9
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,3 26,3 23,3 33,3 32,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,6 22,6 22,6 32,6 26,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,0
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,6 23,6 20,6 30,6 30,2

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,6 18,6 18,6 28,6 22,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,2
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,8 16,8 16,8 26,8 20,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,2 18,2 15,2 25,2 24,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,0 18,0 15,0 25,0 24,3

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 18,5 15,5 12,5 22,5 21,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,0 14,0 11,0 21,0 18,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,0

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 9,5 9,5 9,5 19,5 13,4
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,3 12,3 9,3 19,3 18,3
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,4 8,4 8,4 18,4 12,5

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 8,3 8,3 8,3 18,3 12,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,1 11,1 8,1 18,1 18,3
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 13,6 10,6 7,6 17,6 17,6
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 7,2 7,2 7,2 17,2 11,3

015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,0
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 10,5
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,5
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,3

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,4 6,4 6,4 16,4 10,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 9,4 9,0 6,0 16,0 34,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,7 8,7 5,7 15,7 12,8
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 5,2 5,2 5,2 15,2 9,0
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 8,6

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 4,3 4,3 4,3 14,3 8,7
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 3,8 3,8 3,8 13,8 7,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 3,2 3,2 3,2 13,2 7,3
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 3,2 3,2 3,2 13,2 7,3

Rest 0,00 0,00 0,00 17,3 15,9 15,1 25,1 45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_A - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 31,8 29,3 27,2 37,2 44,7

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,5 24,5 21,5 31,5 31,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,6 23,6 20,6 30,6 30,3
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 15,9 15,9 15,9 25,9 20,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,4 14,4 14,4 24,4 19,1

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 13,3 13,3 13,3 23,3 17,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 19,2 16,2 13,2 23,2 23,5
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,4 15,4 12,4 22,4 22,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,3 15,3 12,3 22,3 22,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,8 8,8 8,8 18,8 13,3

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,9
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,2 10,2 7,2 17,2 15,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,2 10,2 7,2 17,2 17,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,3 9,3 6,3 16,3 15,9

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 4,9 4,9 4,9 14,9 9,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,1 4,1 4,1 14,1 8,4
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 2,8 2,8 2,8 12,8 7,3
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,1

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,2
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,3 2,3 2,3 12,3 6,9
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,1 2,1 2,1 12,1 6,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 2,0 2,0 2,0 12,0 6,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,0 2,0 2,0 12,0 6,7

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,8 1,8 1,8 11,8 6,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,4 1,4 1,4 11,4 6,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 6,0
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,9

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 0,8 0,8 0,8 10,8 5,3
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,1
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 6,6 3,6 0,6 10,6 11,2
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,5 0,5 0,5 10,5 4,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 3,3 3,3 0,3 10,3 7,9

050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 0,2 0,2 0,2 10,2 4,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,0 2,6 -0,4 9,6 28,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,6 3,9
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 4,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 3,6

Rest 0,00 0,00 0,00 14,2 12,4 11,4 21,4 44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_B - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 34,6 32,1 29,8 39,8 45,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,7 27,7 24,7 34,7 33,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,1 26,1 23,1 33,1 32,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,0 17,0 17,0 27,0 20,9
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,0 15,0 15,0 25,0 19,1

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,0 18,0 15,0 25,0 24,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,8 17,8 14,8 24,8 24,2
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 17,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 20,2 17,2 14,2 24,2 23,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,8 14,8 11,8 21,8 21,0

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,9 13,9 10,9 20,9 18,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7 13,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,3 12,3 9,3 19,3 18,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,8 8,8 8,8 18,8 12,8

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,8 10,8 7,8 17,8 18,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 10,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,6 6,6 6,6 16,6 10,4
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,0 6,0 6,0 16,0 10,1

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,6 8,6 5,6 15,6 12,7
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,5 4,5 4,5 14,5 8,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 9,6 6,6 3,6 13,6 13,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,3 3,3 3,3 13,3 7,1

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,2 3,2 3,2 13,2 7,6
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 6,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,9 2,9 2,9 12,9 6,9
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,5 2,5 2,5 12,5 6,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 2,2 2,2 2,2 12,2 6,0

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 2,1 2,1 2,1 12,1 6,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 8,1 5,1 2,0 12,1 12,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 1,6 1,6 1,6 11,6 5,6
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 7,4 4,4 1,4 11,4 11,4
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 1,2 1,2 1,2 11,2 5,0

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 1,0 1,0 1,0 11,0 4,8
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 1,0 1,0 1,0 11,0 4,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 0,4 0,4 0,4 10,4 4,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 0,1 0,1 0,1 10,1 4,0
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 3,0 3,0 0,0 10,0 7,1

Rest 0,00 0,00 0,00 14,9 13,4 12,5 22,5 44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 31,6 29,0 26,8 36,8 44,6

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,3 24,3 21,3 31,3 31,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,4 23,4 20,4 30,4 30,1
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,5

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 18,5 15,5 12,5 22,5 22,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,2 15,2 12,2 22,2 22,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,1 15,1 12,1 22,1 22,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 15,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,2

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,4 10,4 7,4 17,4 15,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,9 9,9 6,9 16,9 16,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,5 9,5 6,5 16,5 16,2

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 4,7 4,7 4,7 14,7 9,3
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,2 4,2 4,2 14,2 8,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 3,2 3,2 3,2 13,2 7,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,1 3,1 3,1 13,1 7,6
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,6 5,6 2,6 12,6 13,2

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 8,2 5,2 2,2 12,2 12,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 1,7 1,7 1,7 11,7 6,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,7 1,7 1,7 11,7 6,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 1,3 1,3 1,3 11,3 5,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,7

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,9
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,0 1,0 1,0 11,0 5,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 0,7 0,7 0,7 10,7 5,3
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 0,4 0,4 0,4 10,4 5,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 3,2 3,2 0,2 10,2 7,8

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,0 0,0 0,0 10,0 4,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 4,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 4,2
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 4,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 5,4 2,4 -0,6 9,4 10,0

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 3,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 3,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 -0,9 -0,9 -0,9 9,1 3,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 2,6 2,1 -0,9 9,1 28,0
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -1,9 -1,9 -1,9 8,1 2,8

Rest 0,00 0,00 0,00 13,6 11,8 10,6 20,6 43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34,4 31,8 29,6 39,6 45,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,6 27,6 24,6 34,6 33,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 28,9 25,9 22,9 32,9 32,0
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,2 21,2 21,2 31,2 25,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 14,8 14,8 14,8 24,8 18,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,8 17,8 14,8 24,8 24,2

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,7 17,7 14,7 24,7 24,0
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,5 14,5 14,5 24,5 18,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 19,4 16,4 13,4 23,4 23,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 12,6 12,6 12,6 22,6 16,2
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,7 14,7 11,7 21,7 20,8

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,7 13,7 10,7 20,7 18,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 13,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,5 12,5 9,5 19,5 18,4
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,2

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,7 10,7 7,7 17,7 17,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,5 6,5 6,5 16,5 10,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,2 6,2 6,2 16,2 10,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,8 5,8 5,8 15,8 9,9

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,7 8,7 5,7 15,7 12,8
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,6 4,6 4,6 14,6 8,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,5 3,5 3,5 13,5 7,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 6,7
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 9,0 6,0 3,0 13,0 12,8

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 2,4 2,4 2,4 12,4 6,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,8 1,8 1,8 11,8 5,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 7,5 4,5 1,5 11,5 11,5
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,4 1,4 1,4 11,4 5,5

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,4
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 0,8 0,8 0,8 10,8 4,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 0,8 0,8 0,8 10,8 4,5
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,5 0,5 0,5 10,5 4,3

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 6,5 3,5 0,5 10,5 10,5
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 0,3 0,3 0,3 10,3 4,4
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 3,2 3,2 0,2 10,2 7,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 0,1 0,1 0,1 10,1 4,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,1 0,1 0,1 10,1 3,8

Rest 0,00 0,00 0,00 14,6 12,9 12,0 22,0 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31,5 28,9 26,6 36,6 46,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,3 24,3 21,3 31,3 31,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,5 23,5 20,5 30,5 30,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 18,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,2 15,2 12,2 22,2 22,2

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 21,9
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 14,3
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 14,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,8 11,8 8,8 18,8 19,4

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 14,4 11,4 8,4 18,4 16,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 7,9 7,9 7,9 17,9 12,4
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 13,6 10,6 7,6 17,6 17,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,8 9,8 6,8 16,8 16,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,2

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,2 5,2 5,2 15,2 9,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,0
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 4,2 4,2 4,2 14,2 8,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 3,9 3,9 3,9 13,9 8,6

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,9 2,9 2,9 12,9 7,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 2,8 2,8 2,8 12,8 7,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,6 5,6 2,6 12,6 13,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 8,3 5,3 2,3 12,3 12,6

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,1 2,1 2,1 12,1 6,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 1,8 1,8 1,8 11,8 6,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 0,4 0,4 0,4 10,4 5,1

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,3 3,3 0,3 10,3 10,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 6,2 3,2 0,2 10,2 10,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,1 0,1 0,1 10,1 4,7
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,0 2,6 -0,4 9,6 28,5

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 3,8
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -0,7 -0,7 -0,7 9,3 4,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 2,1 2,1 -0,9 9,1 6,6
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -1,1 -1,1 -1,1 8,9 3,6
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 3,5

Rest 0,00 0,00 0,00 14,8 12,8 11,9 21,9 46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 34,1 31,6 29,3 39,3 46,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,3 27,3 24,3 34,3 33,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 28,8 25,8 22,8 32,8 31,8
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 22,1 22,1 22,1 32,1 26,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 23,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,4 17,4 14,4 24,4 23,7

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 17,6
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,3 14,3 11,3 21,3 20,4
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 14,8
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,8 13,8 10,8 20,8 18,3

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 19,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,4 12,4 9,4 19,4 19,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,9 8,9 8,9 18,9 12,7
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 13,5 10,5 7,5 17,5 17,6
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 6,9 6,9 6,9 16,9 10,5

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 9,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 5,6 5,6 5,6 15,6 9,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 5,6 5,6 5,6 15,6 9,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 7,9 7,9 4,9 14,9 12,0

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 4,4 4,4 4,4 14,4 8,4
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,3 4,3 4,3 14,3 8,5
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,8 3,8 3,8 13,8 7,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,7 2,7 2,7 12,7 6,6

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,7 2,7 2,7 12,7 6,6
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 1,8 1,8 1,8 11,8 5,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,6 1,6 1,6 11,6 5,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,5 1,5 1,5 11,5 5,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 7,1 4,1 1,1 11,1 11,1

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 1,0 1,0 1,0 11,0 5,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,5 3,5 0,5 10,5 10,3
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,4 0,4 0,4 10,4 4,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,4 0,4 0,4 10,4 4,1
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 6,3 3,3 0,3 10,3 7,6

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 0,0 0,0 0,0 10,0 3,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,3 2,9 -0,2 9,8 28,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 4,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 3,6
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 -0,7 -0,7 -0,7 9,3 3,1

Rest 0,00 0,00 0,00 15,1 13,3 12,4 22,4 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31,2 29,1 27,5 37,5 47,9

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,3 21,3 21,3 31,3 25,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 25,9 22,9 19,9 29,9 29,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,8 21,8 18,8 28,8 28,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,8

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,9 15,9 12,9 22,9 23,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 10,5 10,5 10,5 20,5 15,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 20,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 15,7 12,7 9,7 19,7 19,7

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 15,6 12,6 9,6 19,6 20,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 7,5 7,5 7,5 17,5 12,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 9,5 9,5 6,5 16,5 14,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,5 9,5 6,5 16,5 16,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,0

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 12,2 9,2 6,2 16,2 14,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,3
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 11,8 8,8 5,8 15,8 16,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,3
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,7

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,3 4,3 4,3 14,3 9,0
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 9,9 6,9 3,9 13,9 14,4
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 3,8 3,8 3,8 13,8 8,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 3,7 3,7 3,7 13,7 8,5

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 3,5 3,5 3,5 13,5 8,2
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,1 3,1 3,1 13,1 7,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 2,7 2,7 2,7 12,7 7,4

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 8,3 5,3 2,3 12,3 12,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 2,2 2,2 2,2 12,2 6,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 2,0 2,0 2,0 12,0 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,0 2,0 2,0 12,0 6,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 1,7 1,7 1,7 11,7 6,4

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 5,1 4,7 1,7 11,7 30,6
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 1,4 1,4 1,4 11,4 6,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 1,3 1,3 1,3 11,3 6,0
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 1,1 1,1 1,1 11,1 5,7
025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 0,9 0,9 0,9 10,9 5,5

Rest 0,00 0,00 0,00 16,2 14,1 13,2 23,2 47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 32,9 31,2 30,0 40,0 47,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 27,2 27,2 27,2 37,2 31,1
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,6 23,6 20,6 30,6 29,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 25,4 22,4 19,4 29,4 28,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 21,3 18,3 15,3 25,3 25,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,8 13,8 13,8 23,8 17,7

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 19,7 16,7 13,7 23,7 23,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 15,7 15,7 12,7 22,7 19,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,0 12,0 12,0 22,0 16,4
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,7 13,7 10,7 20,7 20,0

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 19,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,8 11,8 8,8 18,8 17,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,1 10,1 7,1 17,1 16,2

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,0 10,0 7,0 17,0 14,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,3 6,3 6,3 16,3 10,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,2 6,2 6,2 16,2 9,7
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,3
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 9,5

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,1
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,7 4,7 4,7 14,7 8,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 10,7 7,7 4,7 14,7 14,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 7,6 7,6 4,6 14,6 11,7
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 4,5 4,5 4,5 14,5 8,2

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 4,3 4,3 4,3 14,3 8,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 4,3 4,3 4,3 14,3 8,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 4,3 4,3 4,3 14,3 8,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,8 3,8 3,8 13,8 7,7

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 3,8 3,8 3,8 13,8 8,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 2,9 2,9 2,9 12,9 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,8 2,8 2,8 12,8 6,8
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,7 1,7 1,7 11,7 5,6

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,4
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 1,2 1,2 1,2 11,2 5,5
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 4,7
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,5 3,5 0,5 10,5 10,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 0,2 0,2 0,2 10,2 4,1

Rest 0,00 0,00 0,00 16,4 13,9 12,7 22,7 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 39,7 38,2 37,1 47,1 55,9

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 33,8 33,8 33,8 43,8 37,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 32,8 29,8 26,8 36,8 36,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,0 28,0 25,0 35,0 35,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 24,3 24,3 24,3 34,3 28,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 29,4 26,4 23,4 33,4 33,5

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,3 22,3 22,3 32,3 26,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 27,2 24,2 21,2 31,2 31,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 20,8 20,8 20,8 30,8 25,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 22,5 22,5 19,5 29,5 26,5
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,4 19,4 19,4 29,4 23,3

081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 23,0
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 18,1 18,1 18,1 28,1 22,0
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 18,1 18,1 18,1 28,1 21,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,5 17,5 17,5 27,5 22,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 17,3 17,3 17,3 27,3 21,3

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 22,3 19,3 16,3 26,3 26,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,2 16,2 16,2 26,2 20,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 19,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,0 18,0 15,0 25,0 25,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,7 17,7 14,7 24,7 24,7

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 14,5 14,5 14,5 24,5 18,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,7 13,7 13,7 23,7 18,1
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 17,5
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 17,6 14,6 11,6 21,6 21,4
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,1 14,1 11,1 21,1 21,4
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 10,4 10,4 10,4 20,4 14,6
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 20,4
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 10,1 10,1 10,1 20,1 14,4
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,5
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 9,9 9,9 9,9 19,9 14,2
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 15,6 12,6 9,6 19,6 20,0

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,1 9,1 9,1 19,1 13,6
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 15,1 12,1 9,1 19,1 19,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 12,0 12,0 9,0 19,0 16,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 8,2 8,2 8,2 18,2 12,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 7,6 7,6 7,6 17,6 12,0

Rest 0,00 0,00 0,00 23,5 20,7 19,6 29,6 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 40,2 38,7 37,6 47,6 56,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 34,0 34,0 34,0 44,0 37,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,0 30,0 27,0 37,0 36,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 31,3 28,3 25,3 35,3 34,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,2 28,2 25,2 35,2 34,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,1 25,1 25,1 35,1 28,1

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,8 22,8 22,8 32,8 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,0 25,0 22,0 32,0 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 20,8 20,8 20,8 30,8 24,4
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 23,1 23,1 20,1 30,1 26,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,6 19,6 19,6 29,6 22,7

081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 18,6 18,6 18,6 28,6 21,8
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 18,3 18,3 18,3 28,3 21,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 21,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,9 17,9 17,9 27,9 22,0

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 17,6 17,6 17,6 27,6 21,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 17,2 17,2 17,2 27,2 20,7
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 17,0 17,0 17,0 27,0 20,5
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 22,6 19,6 16,6 26,6 25,9
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,1 16,1 16,1 26,1 19,9

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 15,6 15,6 15,6 25,6 19,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,2 18,2 15,2 25,2 24,7
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,9 17,9 14,9 24,9 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 17,0
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 17,6

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 19,6 16,6 13,6 23,6 23,3
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 13,4 13,4 13,4 23,4 16,5
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 18,3 15,3 12,3 22,3 21,3
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,8 14,8 11,8 21,8 21,6
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 11,8 11,8 11,8 21,8 15,8

064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 17,3 14,3 11,3 21,3 20,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 14,2 14,2 11,2 21,2 17,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,6 13,6 10,6 20,6 20,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,5 10,5 10,5 20,5 14,6
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,2

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 15,8 12,8 9,8 19,8 19,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 8,6 8,6 8,6 18,6 12,3
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 8,1 8,1 8,1 18,1 11,9

Rest 0,00 0,00 0,00 24,4 21,5 20,4 30,4 56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_C - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 40,8 39,3 38,2 48,2 57,4

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 34,7 34,7 34,7 44,7 37,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,5 30,5 27,5 37,5 36,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 32,0 29,0 26,0 36,0 34,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,8 28,8 25,8 35,8 34,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,0 25,0 25,0 35,0 27,1

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 23,6 23,6 23,6 33,6 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,7 25,7 22,7 32,7 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 21,0 21,0 21,0 31,0 24,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 23,7 23,7 20,7 30,7 26,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 19,4 19,4 19,4 29,4 21,8

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 21,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 19,0 19,0 19,0 29,0 21,5
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 19,0 19,0 19,0 29,0 21,2
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 18,4 18,4 18,4 28,4 21,0

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 18,4 18,4 18,4 28,4 22,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 18,1 18,1 18,1 28,1 20,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 18,0 18,0 18,0 28,0 20,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 23,3 20,3 17,3 27,3 25,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 15,9 15,9 15,9 25,9 19,2

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 15,8 15,8 15,8 25,8 19,0
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,7 18,7 15,7 25,7 24,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 15,5 15,5 15,5 25,5 19,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 21,3 18,3 15,3 25,3 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 14,9 14,9 14,9 24,9 16,9

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 23,6
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 14,3 14,3 14,3 24,3 16,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 17,1
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 19,2 16,2 13,2 23,2 21,3
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 15,0 15,0 12,0 22,0 17,5

064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 17,9 14,9 11,9 21,9 20,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,9 14,9 11,9 21,9 21,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 10,9 10,9 10,9 20,9 14,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,8 13,8 10,8 20,8 20,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 13,8

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 19,4
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 9,9 9,9 9,9 19,9 13,3
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 9,1 9,1 9,1 19,1 12,4
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 9,1 9,1 9,1 19,1 12,2

Rest 0,00 0,00 0,00 25,4 22,0 20,9 30,9 57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_D - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 41,6 40,0 38,9 48,9 58,5

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 35,4 35,4 35,4 45,4 37,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 34,1 31,1 28,1 38,1 36,6
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 32,7 29,7 26,7 36,7 34,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 32,5 29,5 26,5 36,5 35,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,9 25,9 25,9 35,9 27,2

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 24,4 24,4 24,4 34,4 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 29,4 26,4 23,4 33,4 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 21,6 21,6 21,6 31,6 24,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 24,4 24,4 21,4 31,4 26,2
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 20,2 20,2 20,2 30,2 21,6

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 20,1 20,1 20,1 30,1 21,9
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 19,9 19,9 19,9 29,9 21,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 19,9 19,9 19,9 29,9 21,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 19,5 19,5 19,5 29,5 22,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 19,2 19,2 19,2 29,2 22,4

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 21,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 18,9 18,9 18,9 28,9 20,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 18,8 18,8 18,8 28,8 20,9
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 18,0 18,0 18,0 28,0 21,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 24,0 21,0 18,0 28,0 25,9

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 16,4 16,4 16,4 26,4 19,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,4 16,4 16,4 26,4 19,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 22,4 19,4 16,4 26,4 24,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 21,9 18,9 15,9 25,9 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 15,8 15,8 15,8 25,8 16,9

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,7 18,7 15,7 25,7 24,3
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 15,1 15,1 15,1 25,1 16,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 17,1
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 14,1 14,1 14,1 24,1 17,0
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 20,0 17,0 14,0 24,0 21,3

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 15,8 15,8 12,8 22,8 17,5
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 18,6 15,6 12,6 22,6 20,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,5 12,5 12,5 22,5 15,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 18,4 15,4 12,4 22,4 21,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,5 14,5 11,5 21,5 20,1

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 11,1 11,1 11,1 21,1 14,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 13,3
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,4 13,4 10,4 20,4 19,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,3 10,3 10,3 20,3 13,6
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 9,8 9,8 9,8 19,8 12,5

Rest 0,00 0,00 0,00 26,5 22,9 21,7 31,7 58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 33,3 31,8 31,1 41,1 56,4

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 27,3 27,3 27,3 37,3 31,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,8 20,8 20,8 30,8 25,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 25,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 24,1 21,1 18,1 28,1 28,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 22,7 19,7 16,7 26,7 27,1

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 15,9 15,9 15,9 25,9 20,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 15,6 15,6 15,6 25,6 20,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 21,3 18,3 15,3 25,3 25,9
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,7

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,9
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 22,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,2
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,0
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 21,4 -- -- 21,4 38,0

102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 10,8 10,8 10,8 20,8 15,3
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,4 13,4 10,4 20,4 20,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 16,2 13,2 10,2 20,2 20,5

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 15,2 12,2 9,2 19,2 19,8
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,1 10,1 7,1 17,1 16,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 8,1 9,9 6,9 16,9 39,6

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 12,5 9,5 6,5 16,5 17,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 12,3 9,3 6,3 16,3 16,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 6,0 6,0 6,0 16,0 10,8

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 5,3 5,3 5,3 15,3 10,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 5,2 5,2 5,2 15,2 10,0
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 11,1 8,1 5,1 15,1 15,6

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 3,8 3,8 3,8 13,8 8,4
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 6,4 6,4 3,4 13,4 11,0
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 9,3 6,3 3,3 13,3 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 2,6 2,6 2,6 12,6 7,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 3,2 4,9 1,9 11,9 34,6

Rest 0,00 0,00 0,00 19,0 14,8 13,6 23,6 56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 35,6 34,4 33,8 43,8 56,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 31,1 31,1 31,1 41,1 35,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,2 22,2 22,2 32,2 26,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,4 21,4 21,4 31,4 25,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 24,8 21,8 18,8 28,8 28,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 24,3 21,3 18,3 28,3 28,4

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 20,3 20,3 17,3 27,3 24,4
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,1
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 21,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 22,9 19,9 16,9 26,9 27,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,8 16,8 16,8 26,8 20,8

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 16,2 16,2 16,2 26,2 20,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,1 19,1 16,1 26,1 26,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 15,4 15,4 15,4 25,4 19,4
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 12,8 12,8 12,8 22,8 16,7

110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 22,7 -- -- 22,7 38,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 12,2 12,2 12,2 22,2 16,4
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,8 14,8 11,8 21,8 22,0
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 11,8 11,8 11,8 21,8 15,7

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 17,1 14,1 11,1 21,1 20,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,5 10,5 10,5 20,5 14,9
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,1
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 15,8 12,8 9,8 19,8 20,1

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 14,7 11,7 8,7 18,7 18,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 8,3 8,3 8,3 18,3 12,6
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 8,2 8,2 8,2 18,2 12,5
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 9,3 11,1 8,1 18,1 40,2
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 7,3 7,3 7,3 17,3 11,7

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 13,0 10,0 7,0 17,0 17,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,8 9,8 6,8 16,8 16,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 12,4 9,4 6,4 16,4 16,9
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 6,4 6,4 6,4 16,4 10,9
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,4

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 4,8 4,8 4,8 14,8 8,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 4,2 4,2 4,2 14,2 8,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 9,7 6,7 3,7 13,7 13,7
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 8,8 5,8 2,8 12,8 12,2

Rest 0,00 0,00 0,00 19,6 15,6 14,3 24,3 56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_A - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 31,2 29,5 28,3 38,3 53,1

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 22,0 22,0 22,0 32,0 26,7
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 22,9 19,9 16,9 26,9 27,5
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 21,6 18,6 15,6 25,6 26,2

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 21,3 18,3 15,3 25,3 26,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 13,9 13,9 13,9 23,9 18,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 11,4 11,4 11,4 21,4 16,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,3 14,3 11,3 21,3 21,9
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 10,6 10,6 10,6 20,6 15,3

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 10,3 10,3 10,3 20,3 15,1
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 10,2 10,2 10,2 20,2 15,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,1 13,1 10,1 20,1 20,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 15,8 12,8 9,8 19,8 20,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 8,9 8,9 8,9 18,9 13,8

008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 8,3 8,3 8,3 18,3 13,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 10,7 10,7 7,7 17,7 15,5
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 13,1 10,1 7,1 17,1 17,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 17,1

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 6,2 6,2 6,2 16,2 10,9
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 12,1 9,1 6,1 16,1 16,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,0 9,0 6,0 16,0 16,6
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 11,8 8,8 5,8 15,8 16,7

096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 11,4 8,4 5,4 15,4 16,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 5,1 5,1 5,1 15,1 9,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0 9,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 10,8 7,8 4,8 14,8 14,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 4,5 4,5 4,5 14,5 9,4

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,0 4,0 4,0 14,0 8,8
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,7
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,5
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 9,6 6,6 3,6 13,6 14,3
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 9,4 6,4 3,4 13,4 14,1

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 9,4 6,4 3,4 13,4 14,1
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 9,2 6,2 3,2 13,2 14,0
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 3,1 3,1 3,1 13,1 7,9
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 2,9 2,9 2,9 12,9 7,8
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 4,8 4,3 2,6 12,6 33,5

Rest 0,00 0,00 0,00 19,0 16,4 15,5 25,5 52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_B - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 33,1 31,3 29,9 39,9 54,1

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,3 23,3 23,3 33,3 27,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,0 22,0 22,0 32,0 26,6
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 25,8 22,8 19,8 29,8 30,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 23,8 20,8 17,8 27,8 28,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,2 20,2 17,2 27,2 27,8

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,2 16,2 16,2 26,2 20,8
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,4 16,4 13,4 23,4 23,9
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 12,8 12,8 12,8 22,8 17,4
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2 16,7

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 22,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,7 14,7 11,7 21,7 22,2
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,4 11,4 11,4 21,4 16,0
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 15,0

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 20,6
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 12,8 12,8 9,8 19,8 17,3
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,1
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,9 11,9 8,9 18,9 19,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,7 8,7 8,7 18,7 13,2

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 14,6 11,6 8,6 18,6 19,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,3 11,3 8,3 18,3 18,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 8,2 8,2 8,2 18,2 12,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,7

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 13,1 10,1 7,1 17,1 17,7
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 12,8 9,8 6,8 16,8 16,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,7 9,7 6,7 16,7 17,3
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 12,6 9,6 6,6 16,6 17,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 11,0

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,0 6,0 6,0 16,0 10,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 11,6 8,6 5,6 15,6 16,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 11,4 8,4 5,4 15,4 15,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,3 5,3 5,3 15,3 9,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 11,1 8,1 5,1 15,1 15,7

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 5,1 5,1 5,1 15,1 9,6
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 11,0 8,0 5,0 15,0 15,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,0 5,0 5,0 15,0 9,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,8 4,8 4,8 14,8 9,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,1

Rest 0,00 0,00 0,00 21,0 18,6 17,5 27,5 54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_A - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33,4 31,6 30,4 40,4 54,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,6 23,6 23,6 33,6 28,4
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,4 22,4 22,4 32,4 27,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,0 23,0 20,0 30,0 30,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,2 21,2 18,2 28,2 28,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,7 20,7 17,7 27,7 28,5

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,6 16,6 16,6 26,6 21,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,6 15,6 15,6 25,6 20,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,0 17,0 14,0 24,0 24,6
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,5 13,5 13,5 23,5 18,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,5 12,5 12,5 22,5 17,3

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,5 15,5 12,5 22,5 23,1
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,3 12,3 12,3 22,3 17,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,9
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 12,0 12,0 12,0 22,0 16,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,8 14,8 11,8 21,8 22,5

082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,5 11,5 11,5 21,5 16,3
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,5
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,9
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 12,8 12,8 9,8 19,8 17,6

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 9,0 9,0 9,0 19,0 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 8,8 8,8 8,8 18,8 13,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,7 11,7 8,7 18,7 19,2
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,5 11,5 8,5 18,5 19,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,9

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,9
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,0 11,0 8,0 18,0 18,6
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 7,9 7,9 7,9 17,9 12,7
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 13,8 10,8 7,8 17,8 18,6
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 13,6 10,6 7,6 17,6 18,4

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,4 10,4 7,4 17,4 17,5
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,8
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 6,9 6,9 6,9 16,9 11,7
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 11,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 17,0

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 12,1 9,1 6,1 16,1 16,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,4 5,4 5,4 15,4 10,3
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 11,4 8,4 5,4 15,4 16,2

Rest 0,00 0,00 0,00 22,0 19,5 18,1 28,1 54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_B - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 33,6 31,8 30,5 40,5 54,3

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,7 23,7 23,7 33,7 28,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,3 22,3 22,3 32,3 26,9
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,1 23,1 20,1 30,1 30,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,2 21,2 18,2 28,2 28,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 28,5

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,4 16,4 16,4 26,4 21,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 15,3 15,3 15,3 25,3 19,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,9 16,9 13,9 23,9 24,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,7 13,7 13,7 23,7 18,3

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,3 15,3 12,3 22,3 22,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2 16,7
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,1 12,1 12,1 22,1 16,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 18,0 15,0 12,0 22,0 22,5

082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 10,9 10,9 10,9 20,9 15,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,3
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,6

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,6
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,8 9,8 9,8 19,8 14,4
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 9,1 9,1 9,1 19,1 13,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,8 11,8 8,8 18,8 19,3

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,6 11,6 8,6 18,6 19,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,0 11,0 8,0 18,0 18,3
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 13,8 10,8 7,8 17,8 18,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 13,4 10,4 7,4 17,4 17,9

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 7,4 7,4 7,4 17,4 11,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,0 10,0 7,0 17,0 16,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 11,3
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 16,8

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 12,1 9,1 6,1 16,1 16,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 11,4 8,4 5,4 15,4 15,9

Rest 0,00 0,00 0,00 22,2 19,7 18,2 28,2 54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_A - Woonbestemming
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 34,6 33,0 31,8 41,8 54,5

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,5 24,5 24,5 34,5 29,0
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 23,8 23,8 23,8 33,8 28,3
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,4
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 31,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,0 23,0 20,0 30,0 30,3

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 19,9 19,9 19,9 29,9 24,4
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,5 20,5 17,5 27,5 28,1
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 15,7 15,7 15,7 25,7 20,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 24,9

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,6 12,6 12,6 22,6 17,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,7 14,7 11,7 21,7 22,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 22,0
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 11,4 11,4 11,4 21,4 16,0

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 11,3 11,3 11,3 21,3 16,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,1 14,1 11,1 21,1 21,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,9
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 10,1 10,1 10,1 20,1 14,7
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,4 12,4 9,4 19,4 19,7

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 15,4 12,4 9,4 19,4 19,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,9 11,9 8,9 18,9 19,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,4
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 11,7 11,7 8,7 18,7 16,3

010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006) 91226,20 464814,85 2,20 8,4 8,4 8,4 18,4 12,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 14,3 11,3 8,3 18,3 18,8
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 14,2 11,2 8,2 18,2 18,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 11,6 11,1 8,1 18,1 37,1

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,7 7,7 7,7 17,7 12,2
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 11,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,7 9,7 6,7 16,7 17,2
009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006) 91231,55 464814,35 2,20 6,5 6,5 6,5 16,5 10,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 11,0

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,2
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 5,5 5,5 5,5 15,5 10,0
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 11,4 8,4 5,4 15,4 16,0
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 5,3 5,3 5,3 15,3 9,8

Rest 0,00 0,00 0,00 21,7 19,6 18,5 28,5 54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:42:44Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 49 47 45 55 68
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 53 44 42 53 70
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 54 48 46 56 70
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51 49 47 57 72
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 52 51 50 60 72

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 56 51 50 60 74
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 58 55 54 64 76
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 56 55 55 65 72
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 46 43 41 51 59
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 48 45 43 53 62

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 25 22 20 30 46
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 24 22 20 30 46
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 29 28 27 37 53
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 50 49 48 58 65
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 52 51 50 60 69

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35 33 31 41 53
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 39 36 35 45 54
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36 34 32 42 55
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 40 37 35 45 56
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36 34 32 42 54

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38 36 34 44 54
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 35 32 31 41 53
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 37 35 33 43 53
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33 31 29 39 46
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 36 33 31 41 46

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 32 29 27 37 45
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 35 32 30 40 45
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 32 29 27 37 45
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 35 32 30 40 45
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 32 29 27 37 46

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 34 32 29 39 46
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31 29 28 38 48
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 33 31 30 40 48
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 40 38 37 47 56
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 40 39 38 48 57

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 41 39 38 48 57
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 42 40 39 49 59
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 34 32 31 41 56
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 36 34 34 44 57
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 31 29 28 38 53

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 33 31 30 40 54
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 34 32 30 40 55
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 34 32 31 41 54
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 35 33 32 42 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:43:20Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48,6 46,6 45,4 55,4 68,2
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 52,7 44,3 42,3 52,7 70,2
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 54,1 47,9 45,6 55,6 70,3
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51,3 48,8 46,8 56,8 72,0
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 52,4 51,2 50,5 60,5 72,4

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 56,2 51,2 49,6 59,6 73,9
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 58,0 54,9 53,9 63,9 76,1
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 56,1 55,4 55,0 65,0 72,5
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 45,6 43,1 40,9 50,9 58,9
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 48,3 44,7 42,6 52,6 62,1

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 24,8 22,0 20,5 30,5 45,7
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 24,0 21,6 20,2 30,2 45,8
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 29,3 27,9 27,5 37,5 52,6
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 50,0 48,7 47,8 57,8 64,7
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 51,8 50,6 49,8 59,8 68,7

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35,3 33,1 31,5 41,5 53,1
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 38,8 36,5 34,7 44,7 53,8
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36,4 34,2 32,5 42,5 55,2
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 39,6 37,3 35,5 45,5 56,1
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36,1 34,0 32,3 42,3 53,7

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38,5 36,2 34,4 44,4 54,4
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34,6 32,3 30,5 40,5 52,6
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 36,8 34,6 32,8 42,8 52,9
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33,4 31,0 29,1 39,1 46,3
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 35,8 33,4 31,5 41,5 46,4

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 32,0 29,3 27,2 37,2 44,8
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 34,7 32,1 29,8 39,8 45,2
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 31,8 29,0 26,8 36,8 44,7
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34,5 31,8 29,6 39,6 45,0
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31,5 28,9 26,6 36,6 46,4

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 34,2 31,6 29,3 39,3 46,4
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31,3 29,1 27,5 37,5 47,9
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 33,0 31,2 30,0 40,0 47,8
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 39,9 38,2 37,1 47,1 56,0
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 40,5 38,7 37,6 47,6 56,7

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 41,1 39,3 38,2 48,2 57,5
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 41,8 40,0 38,9 48,9 58,6
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 33,7 31,8 31,1 41,1 56,5
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 35,9 34,4 33,8 43,8 56,7
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 31,5 29,5 28,3 38,3 53,1

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 33,4 31,3 29,9 39,9 54,1
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33,8 31,6 30,4 40,4 54,7
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 33,9 31,8 30,5 40,5 54,4
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 34,6 33,0 31,8 41,8 54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:05Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - 4 Vergunningspunt zuidwest
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48,6 46,6 45,4 55,4 68,2

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 37,6 37,6 37,6 47,6 40,0
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 41,5 38,5 35,5 45,5 41,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 35,2 35,2 35,2 45,2 37,2
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 34,3 34,3 34,3 44,3 36,7
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 39,8 36,8 33,8 43,8 39,9

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 32,9 32,9 32,9 42,9 35,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 32,6 32,6 32,6 42,6 34,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,6 31,6 31,6 41,6 33,2
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 30,1 30,1 30,1 40,1 32,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 35,3 32,3 29,3 39,3 38,2

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 29,1 29,1 29,1 39,1 32,2
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 34,8 31,8 28,8 38,8 36,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 28,1 28,1 28,1 38,1 30,5
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,6 30,6 27,6 37,6 35,8
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 33,4 30,4 27,4 37,4 33,4

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 33,3 30,3 27,3 37,3 35,0
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 33,0 30,0 27,0 37,0 33,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 33,0 30,0 27,0 37,0 35,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 24,7 24,7 24,7 34,7 27,9

010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006) 91226,20 464814,85 2,20 24,5 24,5 24,5 34,5 26,8
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 26,5 26,1 24,3 34,3 51,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 29,8 26,8 23,8 33,8 32,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 23,7 23,7 23,7 33,7 25,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,0 23,0 23,0 33,0 25,6

088 Uitlaat noodstroom aggregaat 91307,24 464759,99 3,00 32,7 -- -- 32,7 45,1
009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006) 91231,55 464814,35 2,20 22,7 22,7 22,7 32,7 25,0
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 28,3 25,3 22,3 32,3 31,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,0 22,0 22,0 32,0 25,6
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 21,9 21,9 21,9 31,9 25,1

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,9 -- -- 31,9 66,0
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 21,9 21,9 21,9 31,9 24,9
006 Ventilator (1420-01-1B003) 91203,81 464785,36 0,50 20,6 20,6 20,6 30,6 23,0
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 20,6 20,6 20,6 30,6 23,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 20,5 20,5 20,5 30,5 23,9

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 19,7 19,7 19,7 29,7 23,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 25,7 22,7 19,7 29,7 28,3
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 19,0 19,0 19,0 29,0 22,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 22,1
002 Ventilator HH (1432-01-1B002) 91213,42 464788,19 0,50 18,5 18,5 18,5 28,5 21,0

Rest 0,00 0,00 0,00 35,5 32,2 30,9 40,9 63,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 52,7 44,3 42,3 52,7 70,2

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 51,4 -- -- 51,4 56,3
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 42,7 39,7 36,7 46,7 42,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 41,5 38,5 35,5 45,5 41,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 32,2 32,2 32,2 42,2 33,1
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 29,9 29,9 29,9 39,9 31,8

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 29,8 29,8 29,8 39,8 30,6
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 29,3 29,3 29,3 39,3 30,2
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 28,4 28,4 28,4 38,4 28,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 32,6 29,6 26,6 36,6 32,6
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 29,5 29,1 26,1 36,1 52,2

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 25,0 25,0 25,0 35,0 25,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 24,5 24,5 24,5 34,5 26,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,4 24,4 24,4 34,4 27,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 30,2 27,2 24,2 34,2 30,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 31,8

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,2 25,2 22,2 32,2 29,0
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 34,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 24,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,3 20,3 20,3 30,3 24,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 25,8 22,8 19,8 29,8 26,3

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 29,2 -- -- 29,2 65,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,4 18,4 18,4 28,4 21,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 18,1 18,1 18,1 28,1 20,0
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,7 17,7 17,7 27,7 20,8
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 17,6 17,6 17,6 27,6 21,2

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 27,6 -- -- 27,6 66,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 23,5 20,5 17,5 27,5 23,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 22,7 19,7 16,7 26,7 24,3
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 15,7 15,7 15,7 25,7 18,9
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 15,5 15,5 15,5 25,5 18,6

050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 15,1 15,1 15,1 25,1 18,5
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 14,9 14,9 14,9 24,9 18,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,9 14,9 14,9 24,9 18,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 17,8 17,8 14,8 24,8 19,1
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,9 13,9 13,9 23,9 16,9

094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 23,8 -- -- 23,8 34,3
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 19,2 16,2 13,2 23,2 19,2
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 16,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 13,1 13,1 13,1 23,1 14,6
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 13,9 15,7 12,7 22,7 43,2

Rest 0,00 0,00 0,00 29,7 26,6 25,3 35,3 61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 54,1 47,9 45,6 55,6 70,3

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 51,7 -- -- 51,7 56,4
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 46,6 43,6 40,6 50,6 46,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 45,6 42,6 39,6 49,6 45,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 33,2 33,2 33,2 43,2 33,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 32,4 32,4 32,4 42,4 32,4

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 38,0 35,0 32,0 42,0 38,0
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 31,3 31,3 31,3 41,3 31,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 30,5 30,5 30,5 40,5 30,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 35,7 32,7 29,7 39,7 35,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 28,2 28,2 28,2 38,2 29,8
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 34,0 31,0 28,0 38,0 35,4
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,8 30,4 27,4 37,4 52,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 26,3 26,3 26,3 36,3 27,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 26,2 26,2 26,2 36,2 29,0

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 25,1 25,1 25,1 35,1 25,1
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 31,0 28,0 25,0 35,0 31,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 24,8 24,8 24,8 34,8 25,1
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 22,4 22,4 22,4 32,4 34,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,2 22,2 22,2 32,2 25,1

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 27,7 24,7 21,7 31,7 27,7
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,0 21,0 21,0 31,0 24,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 20,9 20,9 20,9 30,9 22,5
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,2 -- -- 30,2 65,4
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 21,5

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 25,1 22,1 19,1 29,1 25,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,8 18,8 18,8 28,8 21,6
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 28,7 -- -- 28,7 66,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 24,7 21,7 18,7 28,7 24,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 20,9 20,9 17,9 27,9 20,9

028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 17,4 17,4 17,4 27,4 19,7
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 19,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 19,1
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 16,4 16,4 16,4 26,4 18,3
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 15,8 15,8 15,8 25,8 18,4

049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 18,2
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 21,3 18,3 15,3 25,3 23,6
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 21,2 18,2 15,2 25,2 21,2
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 25,0 -- -- 25,0 34,4
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 14,4 14,4 14,4 24,4 17,2

Rest 0,00 0,00 0,00 32,0 29,0 27,6 37,6 61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - 7 rekenpunt noord
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51,3 48,8 46,8 56,8 72,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 45,4 42,4 39,4 49,4 45,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 44,1 41,1 38,1 48,1 44,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 39,5 39,1 36,1 46,1 60,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 35,2 35,2 35,2 45,2 35,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 40,6 37,6 34,6 44,6 40,6

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 34,3 34,3 34,3 44,3 44,3
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 32,8 32,8 32,8 42,8 34,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,8 31,8 31,8 41,8 33,5

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 37,2 34,2 31,2 41,2 37,2
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 30,3 30,3 30,3 40,3 30,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 36,2 33,2 30,2 40,2 36,2
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 39,6 -- -- 39,6 47,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 35,5 32,5 29,5 39,5 35,5

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 35,4 32,4 29,4 39,4 35,4
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 29,2 29,2 29,2 39,2 29,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 28,3 28,3 28,3 38,3 30,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 27,1 27,1 27,1 37,1 27,6
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 32,2 29,2 26,2 36,2 32,2

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 26,2 26,2 26,2 36,2 26,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 25,8 25,8 25,8 35,8 29,1
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 25,6 25,6 25,6 35,6 25,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 25,5 25,5 25,5 35,5 26,7
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 24,4 24,4 24,4 34,4 26,0

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 29,4 26,4 23,4 33,4 30,5
025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 23,2 23,2 23,2 33,2 23,6
051 jbv freezer 91223,21 464849,56 4,70 25,3 24,3 23,0 33,0 28,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,8 22,8 22,8 32,8 26,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 28,7 25,7 22,7 32,7 28,7

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 22,6 22,6 22,6 32,6 22,6
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 22,5 22,5 22,5 32,5 22,9
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 32,5 -- -- 32,5 70,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,1 22,1 22,1 32,1 26,2
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 22,0 22,0 22,0 32,0 22,9

027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 21,5 21,5 21,5 31,5 22,5
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 26,4 23,4 20,4 30,4 28,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 22,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 20,1 20,1 20,1 30,1 22,2
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,1 -- -- 30,1 65,2

Rest 0,00 0,00 0,00 33,9 31,4 30,7 40,7 54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_A - 8 rekenpunt oost
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 52,4 51,2 50,5 60,5 72,4

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 49,0 49,0 49,0 59,0 49,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 44,1 41,1 38,1 48,1 44,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 42,9 39,9 36,9 46,9 44,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 37,7 37,7 34,7 44,7 38,1
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 33,8 33,8 33,8 43,8 33,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 38,2 35,2 32,2 42,2 41,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 31,7 31,7 31,7 41,7 33,1
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 31,6 31,6 31,6 41,6 33,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 31,3 31,3 31,3 41,3 34,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 36,5 33,5 30,5 40,5 39,3

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 36,5 33,5 30,5 40,5 37,0
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 29,1 29,1 29,1 39,1 29,4
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 29,0 29,0 29,0 39,0 32,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 31,8 31,8 28,8 38,8 31,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 28,6 28,6 28,6 38,6 30,4

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 27,5 29,3 26,3 36,3 55,6
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 35,9 -- -- 35,9 48,4
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 31,7 28,7 25,7 35,7 33,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 25,2 25,2 25,2 35,2 28,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9 26,2

111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 33,5 -- -- 33,5 44,7
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 23,3 23,3 23,3 33,3 26,7
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 23,8 25,6 22,6 32,6 51,9
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 22,5 22,5 22,5 32,5 23,7
112 Noodstroom aggregaat 91434,99 464581,79 1,50 32,3 -- -- 32,3 44,4

101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 22,3 22,3 22,3 32,3 23,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,1 22,1 22,1 32,1 26,1
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 31,8 -- -- 31,8 70,5
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 27,1 24,1 21,1 31,1 30,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 27,1 24,1 21,1 31,1 29,8

068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 23,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 22,9
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 26,3 23,3 20,3 30,3 29,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 26,1 23,1 20,1 30,1 29,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 23,6

096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 25,5 22,5 19,5 29,5 29,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 25,4 22,4 19,4 29,4 29,3
088 Uitlaat noodstroom aggregaat 91307,24 464759,99 3,00 28,9 -- -- 28,9 42,7
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 27,9 -- -- 27,9 66,5
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 17,4 17,4 17,4 27,4 20,9

Rest 0,00 0,00 0,00 34,0 31,0 29,6 39,6 59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - 010 Rekenpunt westgevel LIS
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 56,2 51,2 49,6 59,6 73,9

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 44,1 44,1 44,1 54,1 44,1
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 53,1 -- -- 53,1 57,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 48,0 45,0 42,0 52,0 48,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 46,9 43,9 40,9 50,9 46,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 39,0 39,0 39,0 49,0 39,2

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 37,2 37,2 37,2 47,2 37,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 43,1 40,1 37,1 47,1 43,9
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 37,6 34,6 31,6 41,6 37,6

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 31,6 31,6 31,6 41,6 31,6
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 36,4 33,4 30,4 40,4 36,4
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 30,2 30,2 30,2 40,2 30,2
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 29,0 29,0 29,0 39,0 30,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 32,0 32,0 29,0 39,0 32,0

081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 28,8 28,8 28,8 38,8 29,1
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 34,3 31,3 28,3 38,3 34,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 28,1 28,1 28,1 38,1 28,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 27,6 27,6 27,6 37,6 27,6
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,6 30,2 27,2 37,2 51,6

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 32,8 29,8 26,8 36,8 32,8
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 32,5 29,5 26,5 36,5 32,5
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 31,3 28,3 25,3 35,3 31,3
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 26,3 28,1 25,1 35,1 53,5
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 27,3 26,8 25,1 35,1 51,2

078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 30,7 27,7 24,7 34,7 31,6
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 29,9 26,9 23,9 33,9 29,9
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 23,8 23,8 23,8 33,8 23,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 23,8 23,8 23,8 33,8 24,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 29,0 26,0 23,0 33,0 29,4

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 28,7 25,7 22,7 32,7 30,4
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 22,7 22,7 22,7 32,7 22,7
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 28,4 25,4 22,4 32,4 29,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 28,3 25,3 22,3 32,3 28,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,3 22,3 22,3 32,3 25,0

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,0 22,0 22,0 32,0 24,3
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,5 -- -- 31,5 64,7
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,5 -- -- 31,5 66,5
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 27,3 24,3 21,3 31,3 28,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 26,8 23,7 20,7 30,7 53,1

Rest 0,00 0,00 0,00 37,6 32,7 31,8 41,8 72,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 58,0 54,9 53,9 63,9 76,1

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 51,7 51,7 51,7 61,7 51,7
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 53,0 -- -- 53,0 57,7
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 48,4 45,4 42,4 52,4 48,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 47,3 44,3 41,3 51,3 47,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 41,0 41,0 41,0 51,0 41,0

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 45,8 42,8 39,8 49,8 45,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 43,6 40,6 37,6 47,6 43,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 37,2 37,2 37,2 47,2 37,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 39,6 39,6 36,6 46,6 39,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 34,0 34,0 34,0 44,0 34,0

036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 39,3 36,3 33,3 43,3 39,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 31,6 31,6 31,6 41,6 31,9
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 31,2 31,2 31,2 41,2 31,2
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 36,6 33,6 30,6 40,6 36,6

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 36,1 33,1 30,1 40,1 36,1
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 30,0 30,0 30,0 40,0 30,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 29,8 29,8 29,8 39,8 30,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 35,1 32,1 29,1 39,1 35,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 30,3 29,9 28,1 38,1 54,3

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 29,3 31,0 28,0 38,0 56,1
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 30,9 30,9 27,9 37,9 30,9
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 33,4 30,4 27,4 37,4 33,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 33,3 30,3 27,3 37,3 33,3
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 33,2 30,2 27,2 37,2 33,2

088 Uitlaat noodstroom aggregaat 91307,24 464759,99 3,00 37,0 -- -- 37,0 47,8
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 32,9 29,9 26,9 36,9 32,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 26,6 26,6 26,6 36,6 26,6
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 26,5 26,5 26,5 36,5 26,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 29,9 29,5 26,5 36,5 50,9

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 36,3 -- -- 36,3 69,5
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 32,1 29,1 26,1 36,1 32,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 32,0 29,0 26,0 36,0 33,5
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 25,7 25,7 25,7 35,7 25,7
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 25,4 25,4 25,4 35,4 25,4

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 25,3 25,3 25,3 35,3 26,9
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 31,1 28,1 25,1 35,1 33,0
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 31,0 28,0 25,0 35,0 31,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 24,9 24,9 24,9 34,9 27,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 24,6 24,6 24,6 34,6 24,6

Rest 0,00 0,00 0,00 41,2 36,6 35,3 45,3 74,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - 12 Rekenpunt zuidgevel LIS
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 56,1 55,4 55,0 65,0 72,5

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 54,2 54,2 54,2 64,2 54,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 46,0 43,0 40,0 50,0 46,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 45,6 42,6 39,6 49,6 45,6
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 41,7 41,7 38,7 48,7 41,7
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 42,3 39,3 36,3 46,3 42,3

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 36,1 36,1 36,1 46,1 36,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 35,6 35,6 35,6 45,6 35,6
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 33,8 33,8 33,8 43,8 33,8
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,2 31,2 31,2 41,2 32,8

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 32,8 32,8 29,8 39,8 32,8
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 29,2 29,2 29,2 39,2 30,6
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 32,7 29,7 26,7 36,7 32,7
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 32,3 29,3 26,3 36,3 32,3
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 28,1 27,6 25,9 35,9 52,6

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,5 28,5 25,5 35,5 31,5
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 26,2 27,9 24,9 34,9 53,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,4 24,4 24,4 34,4 26,7
088 Uitlaat noodstroom aggregaat 91307,24 464759,99 3,00 34,4 -- -- 34,4 45,3
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 30,3 27,3 24,3 34,3 31,5

096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 29,5 26,5 23,5 33,5 31,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 30,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 33,1 -- -- 33,1 66,7
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 28,6 25,6 22,6 32,6 31,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 22,6 22,6 22,6 32,6 24,1

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 28,4 25,4 22,4 32,4 30,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 28,4 25,4 22,4 32,4 29,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 23,7
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 21,3 21,3 21,3 31,3 21,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 23,7

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 21,2 21,2 21,2 31,2 23,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 21,0 21,0 21,0 31,0 23,0
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 30,9 -- -- 30,9 35,7
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 20,8 20,8 20,8 30,8 21,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 26,4 23,4 20,4 30,4 52,6

090 Ventilatoren 91313,53 464758,05 0,50 20,2 20,2 20,2 30,2 21,3
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 20,2 20,2 20,2 30,2 21,9
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 20,0 20,0 20,0 30,0 20,7
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 29,8 -- -- 29,8 67,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 19,3 19,3 19,3 29,3 21,0

Rest 0,00 0,00 0,00 36,8 30,7 28,9 38,9 67,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 45,6 43,1 40,9 50,9 58,9

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,8 38,8 35,8 45,8 41,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 40,5 37,5 34,5 44,5 40,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 28,5 28,5 28,5 38,5 30,8
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 27,0 27,0 27,0 37,0 27,7
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 26,1 26,1 26,1 36,1 26,4

018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 25,0 25,0 25,0 35,0 27,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 30,6 27,6 24,6 34,6 30,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 23,7 23,7 23,7 33,7 25,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 29,3 26,3 23,3 33,3 30,0
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 23,3 23,3 23,3 33,3 24,9

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,2 23,2 23,2 33,2 26,2
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 23,1 23,1 23,1 33,1 24,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 26,1 25,6 22,6 32,6 48,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,5 25,5 22,5 32,5 29,1
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,4 22,4 22,4 32,4 25,1

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 22,0 22,0 22,0 32,0 23,5
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 21,5 21,5 21,5 31,5 23,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 27,3 24,3 21,3 31,3 29,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,7 20,7 20,7 30,7 24,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 19,6 19,6 19,6 29,6 20,5

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 19,4 19,4 19,4 29,4 21,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 25,0 22,0 19,0 29,0 25,0
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 18,9 18,9 18,9 28,9 21,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 18,4 18,4 18,4 28,4 18,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 24,6

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 17,8 17,8 17,8 27,8 19,6
025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 17,7 17,7 17,7 27,7 19,6
027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 17,4 17,4 17,4 27,4 19,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 23,3 20,3 17,3 27,3 23,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 17,1 17,1 17,1 27,1 19,9

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 16,8 16,8 16,8 26,8 18,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 16,3 16,3 16,3 26,3 20,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,2 19,2 16,2 26,2 25,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,0 16,0 16,0 26,0 19,7
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,6 15,6 15,6 25,6 18,6

048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 20,4 17,4 14,4 24,4 20,4
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 14,3 14,3 14,3 24,3 17,9
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 20,2 17,2 14,2 24,2 22,4
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 14,2 14,2 14,2 24,2 17,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,7

Rest 0,00 0,00 0,00 29,2 25,5 24,8 34,8 58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 48,3 44,7 42,6 52,6 62,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 42,9 39,9 36,9 46,9 42,9
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 42,5 39,5 36,5 46,5 42,5
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 35,4 35,4 35,4 45,4 38,2
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 41,8 -- -- 41,8 47,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 27,9 27,9 27,9 37,9 30,6

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 26,5 26,5 26,5 36,5 27,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 31,5 28,5 25,5 35,5 34,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 31,3 28,3 25,3 35,3 31,7
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 25,0 25,0 25,0 35,0 28,0
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 30,1 27,1 24,1 34,1 30,6

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9 25,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 23,4 23,4 23,4 33,4 25,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 23,3 23,3 23,3 33,3 25,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,3 25,3 22,3 32,3 31,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,3 25,3 22,3 32,3 28,8

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 22,1 22,1 22,1 32,1 24,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 27,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,2 21,2 21,2 31,2 24,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 24,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 21,5

036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 19,8 19,8 19,8 29,8 21,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 19,2 19,2 19,2 29,2 22,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 22,1 22,1 19,1 29,1 25,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 25,1 22,1 19,1 29,1 25,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 22,3 21,9 18,9 28,9 44,6

028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 18,6 18,6 18,6 28,6 20,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 17,9 17,9 17,9 27,9 19,9
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 17,7 17,7 17,7 27,7 20,8
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 20,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 22,2 19,2 16,2 26,2 24,7

026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 16,1 16,1 16,1 26,1 18,6
027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 16,1 16,1 16,1 26,1 18,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 17,1
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 15,4 15,4 15,4 25,4 18,9
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 14,8 14,8 14,8 24,8 17,0

049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 14,8 14,8 14,8 24,8 17,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 14,2 14,2 14,2 24,2 16,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,1 14,1 14,1 24,1 17,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 13,9 13,9 13,9 23,9 17,5
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 16,5

Rest 0,00 0,00 0,00 31,4 28,4 27,2 37,2 61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 24,8 22,0 20,5 30,5 45,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 14,1 14,1 14,1 24,1 17,3
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 17,8 14,8 11,8 21,8 20,5
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 11,0 11,0 11,0 21,0 14,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 16,4 13,4 10,4 20,4 19,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,3 12,3 9,3 19,3 19,0

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 17,0 -- -- 17,0 24,8
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 5,5 5,5 5,5 15,5 8,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 7,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 6,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 2,9 2,9 2,9 12,9 6,5

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 2,5 2,5 2,5 12,5 6,4
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 2,3 2,3 2,3 12,3 6,3
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 8,0 5,0 2,0 12,0 11,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 7,9 4,9 1,9 11,9 11,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 2,9 2,9 -0,1 9,9 6,3

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 5,9 2,9 -0,1 9,9 8,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 -0,3 -0,3 -0,3 9,8 3,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 5,6 2,6 -0,5 9,6 8,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 5,1 2,1 -0,9 9,1 6,5

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 12,4
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,6
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 2,1
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -2,0 -2,0 -2,0 8,0 1,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 -2,2 -2,2 -2,2 7,8 1,2

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 3,6 0,6 -2,5 7,6 7,3
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 0,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 0,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 0,2 -0,3 -3,3 6,7 24,6

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -3,5 -3,5 -3,5 6,5 0,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 -3,6 -3,6 -3,6 6,5 0,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 2,4 -0,6 -3,6 6,4 5,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 2,2 -0,8 -3,8 6,2 5,1
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 2,2 -0,8 -3,8 6,2 5,8

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 2,1 -0,9 -3,9 6,1 5,9
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -1,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 -0,7
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 -0,5
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 -4,5 -4,5 -4,5 5,5 -0,6

Rest 0,00 0,00 0,00 13,0 9,5 8,0 18,0 45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 24,0 21,6 20,2 30,2 45,8

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,2 15,2 15,2 25,2 18,3
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 19,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 9,6 9,6 9,6 19,6 13,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,3 12,3 9,3 19,3 18,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 14,9 11,9 8,9 18,9 17,8

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 9,1
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 14,5 -- -- 14,5 22,5
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,0 4,0 4,0 14,0 7,8
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,4 3,4 3,4 13,4 7,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 11,9

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 2,0 2,0 2,0 12,0 6,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 1,3 1,3 1,3 11,3 4,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 4,0 4,0 1,0 11,0 7,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 6,7 3,7 0,7 10,7 9,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 0,5 0,5 0,5 10,5 4,5

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 -0,7 -0,7 -0,7 9,4 2,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 2,6
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 4,8 1,8 -1,3 8,8 7,6

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 2,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 2,5
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 2,1
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 2,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 2,0

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 2,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 4,2 1,2 -1,8 8,2 7,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 3,4 0,4 -2,6 7,4 6,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 -3,1 -3,1 -3,1 7,0 0,7
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 2,9 -0,1 -3,1 6,9 6,7

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 0,3 -0,2 -3,2 6,8 24,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 2,5 -0,5 -3,5 6,5 6,5
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 2,4 -0,6 -3,6 6,4 6,2
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -4,1 -4,1 -4,1 5,9 -0,8
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,3

083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 0,8 -2,2 -5,2 4,8 4,5
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 -1,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 -5,8 -5,8 -5,8 4,3 -1,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 -4,5 -2,7 -5,8 4,2 25,9
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 -3,2 -3,2 -6,2 3,8 0,1

Rest 0,00 0,00 0,00 12,9 8,9 7,6 17,6 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 29,3 27,9 27,5 37,5 52,6

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,5 20,5 20,5 30,5 24,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 24,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 18,8 18,8 18,8 28,8 22,6
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,4 16,4 16,4 26,4 19,7
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 19,7

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 14,6 14,6 14,6 24,6 18,5
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,6 14,6 14,6 24,6 18,5
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 14,2 14,2 14,2 24,2 17,9
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,3 15,3 12,3 22,3 22,0
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,0

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 14,8 11,8 8,8 18,8 18,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,5 11,5 8,5 18,5 18,0
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 14,3 11,3 8,3 18,3 17,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 13,2 10,2 7,2 17,2 16,4
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 16,8 -- -- 16,8 31,1

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 6,2 6,2 6,2 16,2 9,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 9,5
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0 8,8
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 15,0 -- -- 15,0 23,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 7,4 7,4 4,4 14,4 10,8

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 4,1 4,1 4,1 14,1 7,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 3,9 3,9 3,9 13,9 7,6
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 3,5 3,5 3,5 13,5 7,2
112 Noodstroom aggregaat 91434,99 464581,79 1,50 13,5 -- -- 13,5 28,0
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 9,1 6,1 3,1 13,1 13,0

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 2,9 2,9 2,9 12,9 6,7
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 3,6 5,4 2,3 12,3 34,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 4,4 4,4 1,4 11,4 7,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 6,9 3,9 0,9 10,9 10,3
103 LBK keuken 91399,95 464594,91 1,50 10,4 -- -- 10,4 14,2

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 0,4 0,4 0,4 10,4 4,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,7
067 Uitblaasrooster 91368,07 464676,26 1,50 5,0 2,0 -1,0 9,0 8,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 4,8 1,8 -1,2 8,8 8,2

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 8,6 -- -- 8,6 50,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 2,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 -1,0 0,8 -2,3 7,7 29,8
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 3,6 0,6 -2,4 7,6 7,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,4

Rest 0,00 0,00 0,00 15,7 11,6 9,9 19,9 48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 50,0 48,7 47,8 57,8 64,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 46,1 46,1 46,1 56,1 47,1
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,4 38,4 35,4 45,4 43,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 39,6 36,6 33,6 43,6 41,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 39,6 36,6 33,6 43,6 42,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 39,2 36,2 33,2 43,2 40,5

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 34,4 34,4 31,4 41,4 35,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 29,5 29,5 29,5 39,5 30,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 34,1 31,1 28,1 38,1 35,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 27,2 27,2 27,2 37,2 29,3

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 27,0 27,0 27,0 37,0 29,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 26,6 26,6 26,6 36,6 29,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 26,1 26,1 26,1 36,1 29,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,1 24,1 24,1 34,1 27,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 29,9 26,9 23,9 33,9 31,5

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,8 23,8 23,8 33,8 27,3
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 26,7 26,7 23,7 33,7 28,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 29,7 26,7 23,7 33,7 31,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 23,4 23,4 23,4 33,4 26,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 23,2 23,2 23,2 33,2 25,5

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 21,0 21,0 21,0 31,0 23,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 26,4 23,4 20,4 30,4 28,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 20,4 20,4 20,4 30,4 23,3
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 26,3 23,3 20,3 30,3 28,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 20,2 20,2 20,2 30,2 23,2

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 24,9 21,9 18,9 28,9 28,0
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 18,8 18,8 18,8 28,8 21,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 18,6 18,6 18,6 28,6 20,9
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 28,6 -- -- 28,6 35,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,3 21,3 18,3 28,3 26,2

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 17,5 17,5 17,5 27,5 20,1
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 27,5 -- -- 27,5 42,3
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 16,6 16,6 16,6 26,6 19,5
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 16,3 16,3 16,3 26,3 19,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 17,3 19,0 16,0 26,0 46,6

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 15,8 15,8 15,8 25,8 17,6
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 15,8 15,8 15,8 25,8 18,7
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 21,6 18,6 15,6 25,6 24,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 21,3 18,3 15,3 25,3 21,3
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 24,4 -- -- 24,4 37,8

Rest 0,00 0,00 0,00 31,6 28,2 26,8 36,8 64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 51,8 50,6 49,8 59,8 68,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 48,3 48,3 48,3 58,3 48,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 42,0 39,0 36,0 46,0 43,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 41,8 38,8 35,8 45,8 41,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,5 38,5 35,5 45,5 43,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 37,1 37,1 34,1 44,1 37,1

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 39,9 36,9 33,9 43,9 41,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 31,7 31,7 31,7 41,7 31,7
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 36,6 33,6 30,6 40,6 36,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 30,5 30,5 30,5 40,5 32,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 29,9 29,9 29,9 39,9 30,8

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 29,6 29,6 29,6 39,6 30,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 27,6 27,6 27,6 37,6 30,0
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 28,8 28,8 25,8 35,8 29,0
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 25,7 25,7 25,7 35,7 28,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 25,6 25,6 25,6 35,6 28,2

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 24,7 24,7 24,7 34,7 27,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 30,2 27,2 24,2 34,2 31,9
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 23,7 23,7 23,7 33,7 25,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 29,6 26,6 23,6 33,6 31,4
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 23,4 23,4 23,4 33,4 26,2

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 23,4 23,4 23,4 33,4 26,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 23,0 23,0 23,0 33,0 25,5
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,4 22,4 22,4 32,4 25,8
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 21,9 21,9 21,9 31,9 24,0
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 27,3 24,3 21,3 31,3 29,0

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 30,9 -- -- 30,9 37,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 26,6 23,6 20,6 30,6 29,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 21,4 23,1 20,1 30,1 50,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 25,8 22,8 19,8 29,8 27,9
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 21,8

096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 24,8 21,8 18,8 28,8 27,9
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 20,9 20,4 18,6 28,6 47,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,6 21,6 18,6 28,6 26,7
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 28,6 -- -- 28,6 41,2
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 20,8

101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 18,1 18,1 18,1 28,1 20,3
088 Uitlaat noodstroom aggregaat 91307,24 464759,99 3,00 27,9 -- -- 27,9 40,9
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 23,9 20,9 17,9 27,9 26,7
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 27,0 -- -- 27,0 41,0
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 19,5

Rest 0,00 0,00 0,00 35,0 30,3 28,8 38,8 68,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35,3 33,1 31,5 41,5 53,1

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,2 26,2 23,2 33,2 33,0
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 28,4 25,4 22,4 32,4 32,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 21,6 21,6 21,6 31,6 26,0
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,2 23,2 20,2 30,2 30,5
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 19,4 19,4 19,4 29,4 24,1

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 23,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,4
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 16,0 16,0 16,0 26,0 20,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,8

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 14,8 14,8 14,8 24,8 19,2
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 14,1 14,1 14,1 24,1 28,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,4 16,4 13,4 23,4 23,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,3 13,3 13,3 23,3 17,9
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,5 15,5 12,5 22,5 23,2

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,9
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,0 12,0 12,0 22,0 16,4
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,0 15,0 12,0 22,0 22,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 21,9
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,6 14,1 11,1 21,1 40,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,1 14,1 11,1 21,1 20,9
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 15,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,0 10,0 10,0 20,0 14,5

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,7
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,2
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 15,4 12,4 9,4 19,4 17,8
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 9,0 9,0 9,0 19,0 13,6
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 8,9 8,9 8,9 18,9 13,6

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,5 11,5 8,5 18,5 18,3
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,3
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 8,5 8,5 8,5 18,5 13,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,6
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,0 8,0 8,0 18,0 12,3

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 17,8 -- -- 17,8 26,9
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 7,5 7,5 7,5 17,5 11,8
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,4 7,4 7,4 17,4 11,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 13,2 10,2 7,2 17,2 17,8
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 6,8 6,8 6,8 16,8 11,4

Rest 0,00 0,00 0,00 21,8 18,8 18,0 28,0 52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 38,8 36,5 34,7 44,7 53,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,6 30,6 27,6 37,6 36,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 32,4 29,4 26,4 36,4 35,6
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 24,3 24,3 24,3 34,3 28,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,9 23,9 23,9 33,9 27,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,2 24,2 21,2 31,2 30,7

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 24,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 19,9 19,9 19,9 29,9 23,8
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 18,7 18,7 18,7 28,7 22,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 23,6 20,6 17,6 27,6 27,0

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 17,1 17,1 17,1 27,1 21,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,9 19,9 16,9 26,9 27,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 20,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 16,6 16,6 16,6 26,6 21,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,6 19,6 16,6 26,6 25,9

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 19,9
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 15,6 15,6 15,6 25,6 29,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,2 18,2 15,2 25,2 24,4
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,2 18,2 15,2 25,2 25,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,2

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 17,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 13,5 13,5 13,5 23,5 17,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,4 16,4 13,4 23,4 21,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 18,7 15,7 12,7 22,7 21,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,1 15,6 12,6 22,6 40,8

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 12,5 12,5 12,5 22,5 16,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 12,4 12,4 12,4 22,4 16,3
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 17,6 14,6 11,6 21,6 22,0
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,4 14,4 11,4 21,4 21,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,7 10,7 10,7 20,7 14,3
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,7 10,7 10,7 20,7 14,4

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 9,6 9,6 9,6 19,6 13,6
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 9,6 9,6 9,6 19,6 13,2

Rest 0,00 0,00 0,00 25,6 21,9 20,9 30,9 53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36,4 34,2 32,5 42,5 55,2

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,5 27,5 24,5 34,5 34,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 30,1 27,1 24,1 34,1 33,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 21,5 21,5 21,5 31,5 26,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,8 20,8 20,8 30,8 25,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,3 23,3 20,3 30,3 30,6

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 18,7 18,7 18,7 28,7 23,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 17,8 17,8 17,8 27,8 22,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 17,8 17,8 17,8 27,8 22,4
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,5 17,5 17,5 27,5 21,9
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,4

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 16,7 16,7 16,7 26,7 31,2
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 15,2 15,2 15,2 25,2 19,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,1 18,1 15,1 25,1 25,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,4 17,4 14,4 24,4 24,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 20,3 17,3 14,3 24,3 24,9

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,9 16,5 13,5 23,5 42,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 13,3 13,3 13,3 23,3 17,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 18,8 15,8 12,8 22,8 22,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,4 15,4 12,4 22,4 23,0

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 18,2 15,2 12,2 22,2 22,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,7
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 11,5 11,5 11,5 21,5 16,3

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 16,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 17,2 14,2 11,2 21,2 20,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,1 14,1 11,1 21,1 19,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,8
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,2

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7 14,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 9,4 9,4 9,4 19,4 14,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 8,8 8,8 8,8 18,8 13,2
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 18,7 -- -- 18,7 27,8
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,8
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 14,3 11,3 8,3 18,3 18,7
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 7,6 7,6 7,6 17,6 12,3

Rest 0,00 0,00 0,00 22,1 19,4 18,6 28,6 54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 39,6 37,3 35,5 45,5 56,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 34,3 31,3 28,3 38,3 37,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 33,7 30,7 27,7 37,7 36,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,8 23,8 23,8 33,8 27,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,6 23,6 23,6 33,6 27,7
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 22,5 22,5 22,5 32,5 26,3

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,2 24,2 21,2 31,2 30,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,5 20,5 20,5 30,5 24,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 20,1 20,1 20,1 30,1 24,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 19,9 19,9 19,9 29,9 24,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 23,7

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,2 21,2 18,2 28,2 27,5
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 18,1 18,1 18,1 28,1 32,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 28,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 23,1 20,1 17,1 27,1 26,5

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 20,8
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 22,9 19,9 16,9 26,9 26,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 22,1 19,1 16,1 26,1 25,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,5

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 18,5 18,1 15,1 25,1 43,3
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 14,7 14,7 14,7 24,7 18,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,4 17,4 14,4 24,4 23,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 20,2 17,2 14,2 24,2 24,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 14,2 14,2 14,2 24,2 18,5

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,9 16,9 13,9 23,9 21,5
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 13,7 13,7 13,7 23,7 18,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,1 13,1 13,1 23,1 17,0

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 13,0 13,0 13,0 23,0 17,3
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 13,0 13,0 13,0 23,0 17,3
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 12,8 12,8 12,8 22,8 16,9
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 12,1 12,1 12,1 22,1 16,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 11,9 11,9 11,9 21,9 15,7

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,9 10,9 10,9 20,9 14,8
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,6
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,7 10,7 10,7 20,7 14,3
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 20,1 -- -- 20,1 28,6

Rest 0,00 0,00 0,00 24,8 22,7 21,8 31,8 55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36,1 34,0 32,3 42,3 53,7

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 29,5 26,5 23,5 33,5 33,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 33,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,1 26,1 23,1 33,1 32,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,2
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 22,7 22,7 22,7 32,7 27,0

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,1 20,1 20,1 30,1 24,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 18,4 18,4 18,4 28,4 22,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,2 16,2 16,2 26,2 20,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 16,1 16,1 16,1 26,1 20,7

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,3 17,3 14,3 24,3 24,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,9 16,9 13,9 23,9 23,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,7 15,7 12,7 22,7 23,3
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,8 15,4 12,4 22,4 41,3

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,4 14,4 11,4 21,4 21,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,6
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 10,8 10,8 10,8 20,8 15,2

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,3 13,3 10,3 20,3 18,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,4 12,4 9,4 19,4 19,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 15,3 12,3 9,3 19,3 20,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,9

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,8 8,8 8,8 18,8 13,3
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 8,6 8,6 8,6 18,6 23,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,4 11,4 8,4 18,4 19,1
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6

050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,9 7,9 7,9 17,9 12,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,8 7,8 7,8 17,8 12,2
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 7,5 7,5 7,5 17,5 11,8
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 7,2 7,2 7,2 17,2 11,8

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 7,0 7,0 7,0 17,0 11,7
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 16,8 -- -- 16,8 25,9
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,5
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,4

Rest 0,00 0,00 0,00 20,4 18,2 17,6 27,6 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38,5 36,2 34,4 44,4 54,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,3 30,3 27,3 37,3 36,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,9 28,9 25,9 35,9 35,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,6 24,6 24,6 34,6 28,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 29,5 26,5 23,5 33,5 33,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 23,1 23,1 23,1 33,1 26,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,4 21,4 21,4 31,4 25,5
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,9 20,9 20,9 30,9 25,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,0 20,0 20,0 30,0 23,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 22,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 18,3 18,3 18,3 28,3 22,2

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,5 19,5 16,5 26,5 25,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 22,1 19,1 16,1 26,1 25,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,4 18,4 15,4 25,4 24,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,2 18,2 15,2 25,2 25,2

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,4 17,0 14,0 24,0 42,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,5 16,5 13,5 23,5 21,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 19,1 16,1 13,1 23,1 22,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,2

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 11,7 11,7 11,7 21,7 15,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 17,7 14,7 11,7 21,7 22,0
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 21,4
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,7 10,7 10,7 20,7 14,5

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,5 10,5 10,5 20,5 14,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,3
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,0

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,5 12,5 9,5 19,5 19,7
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 9,3 9,3 9,3 19,3 23,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 9,1 9,1 9,1 19,1 13,5
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 9,0 9,0 9,0 19,0 12,9

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,7 11,7 8,7 18,7 18,9
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,7
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,0 8,0 8,0 18,0 11,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,8 7,8 7,8 17,8 11,9
020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 7,5 7,5 7,5 17,5 11,4

Rest 0,00 0,00 0,00 23,4 20,1 19,3 29,3 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_A - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34,6 32,3 30,5 40,5 52,6

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 28,1 25,1 22,1 32,1 31,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,9 24,9 21,9 31,9 32,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 31,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 20,0 20,0 20,0 30,0 24,5
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,3 17,3 17,3 27,3 21,7
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,5 16,5 16,5 26,5 20,9
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 16,0 16,0 16,0 26,0 20,4
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 15,7 15,7 15,7 25,7 20,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 20,2

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 14,1 14,1 14,1 24,1 28,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,0 16,0 13,0 23,0 23,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,7 15,7 12,7 22,7 23,4

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,6 15,1 12,1 22,1 41,0
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 10,8 10,8 10,8 20,8 15,2
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 9,0 9,0 9,0 19,0 13,6

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,8 11,8 8,8 18,8 18,6
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,7

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,8 10,8 7,8 17,8 16,2
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,8 7,8 7,8 17,8 12,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,6 10,6 7,6 17,6 18,2
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 7,2 7,2 7,2 17,2 11,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,9 9,9 6,9 16,9 16,6

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 16,8 -- -- 16,8 26,0
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 12,6 9,6 6,6 16,6 17,0
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 5,3 5,3 5,3 15,3 10,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,8 4,8 4,8 14,8 9,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,8 4,8 4,8 14,8 9,1

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,2
020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 4,5 4,5 4,5 14,5 9,0
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 4,1 4,1 4,1 14,1 8,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 3,9 3,9 3,9 13,9 8,5
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 9,6 6,6 3,6 13,6 14,3

Rest 0,00 0,00 0,00 19,4 17,0 16,1 26,1 52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_B - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 36,8 34,6 32,8 42,8 52,9

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 31,2 28,2 25,2 35,2 34,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,7 26,7 23,7 33,7 32,8
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 28,8 25,8 22,8 32,8 32,3
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,6 22,6 22,6 32,6 26,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,2

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,0 20,0 20,0 30,0 23,8
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 22,3
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 21,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 17,9 17,9 17,9 27,9 21,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 17,3 17,3 17,3 27,3 21,4

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,6 18,6 15,6 25,6 24,9
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,3 18,3 15,3 25,3 24,6
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,3 18,3 15,3 25,3 25,2
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 15,0 15,0 15,0 25,0 28,8

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,1 16,6 13,6 23,6 41,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 19,0 16,0 13,0 23,0 22,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,0
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,4 14,4 11,4 21,4 19,0

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,8 10,8 10,8 20,8 14,5
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,6 10,6 10,6 20,6 14,5
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,1 10,1 10,1 20,1 13,9

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,6 12,6 9,6 19,6 18,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,3
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,4 9,4 9,4 19,4 13,1
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,4
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,8

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,3 11,3 8,3 18,3 18,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,1
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 17,6 -- -- 17,6 26,0
020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 7,5 7,5 7,5 17,5 11,5

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 7,3 7,3 7,3 17,3 11,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,6
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,3

Rest 0,00 0,00 0,00 20,9 18,9 17,9 27,9 52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_A - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33,4 31,0 29,1 39,1 46,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,7 24,7 21,7 31,7 31,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 27,0 24,0 21,0 31,0 30,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 19,7 19,7 19,7 29,7 24,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 25,7 22,7 19,7 29,7 30,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,2 17,2 17,2 27,2 21,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,4 15,4 15,4 25,4 20,1
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,5
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,6 15,6 12,6 22,6 22,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,5 15,5 12,5 22,5 22,6

050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,1 10,1 10,1 20,1 14,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 9,4 9,4 9,4 19,4 13,9
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 9,3 9,3 9,3 19,3 13,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 7,9 7,9 7,9 17,9 12,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,9 10,9 7,9 17,9 17,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,2 10,2 7,2 17,2 15,5
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 17,1 -- -- 17,1 26,2

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 13,0 10,0 7,0 17,0 17,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 12,6 9,6 6,6 16,6 17,0
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,9
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 9,4 8,9 5,9 15,9 34,8

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 5,6 5,6 5,6 15,6 10,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,7

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 2,9 2,9 2,9 12,9 7,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 2,9 2,9 2,9 12,9 7,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,8 2,8 2,8 12,8 7,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,2

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,6 2,6 2,6 12,6 7,2
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 2,5 2,5 2,5 12,5 6,8
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,4 2,4 2,4 12,4 7,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,9 1,9 1,9 11,9 6,7
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5

Rest 0,00 0,00 0,00 16,6 15,0 14,1 24,1 45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_B - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 35,8 33,4 31,5 41,5 46,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,9 27,9 24,9 34,9 33,9
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,3 26,3 23,3 33,3 32,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,6 22,6 22,6 32,6 26,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,0
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,6 23,6 20,6 30,6 30,2

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,6 18,6 18,6 28,6 22,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,2
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,8 16,8 16,8 26,8 20,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,2 18,2 15,2 25,2 24,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,0 18,0 15,0 25,0 24,3

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 18,5 15,5 12,5 22,5 21,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,0 14,0 11,0 21,0 18,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,0

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 9,5 9,5 9,5 19,5 13,4
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,3 12,3 9,3 19,3 18,3
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,4 8,4 8,4 18,4 12,5

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 8,3 8,3 8,3 18,3 12,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,1 11,1 8,1 18,1 18,3
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 17,9 -- -- 17,9 26,3
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 13,6 10,6 7,6 17,6 17,6

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 7,2 7,2 7,2 17,2 11,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,0
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 10,5
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,5

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,4 6,4 6,4 16,4 10,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 9,4 9,0 6,0 16,0 34,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,7 8,7 5,7 15,7 12,8
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 5,2 5,2 5,2 15,2 9,0

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 8,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 4,3 4,3 4,3 14,3 8,7
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 3,8 3,8 3,8 13,8 7,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 3,2 3,2 3,2 13,2 7,3

Rest 0,00 0,00 0,00 17,7 16,1 15,4 25,4 45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_A - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 32,0 29,3 27,2 37,2 44,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,5 24,5 21,5 31,5 31,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,6 23,6 20,6 30,6 30,3
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 15,9 15,9 15,9 25,9 20,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,4 14,4 14,4 24,4 19,1

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 13,3 13,3 13,3 23,3 17,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 19,2 16,2 13,2 23,2 23,5
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,4 15,4 12,4 22,4 22,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,3 15,3 12,3 22,3 22,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,8 8,8 8,8 18,8 13,3

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,9
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 17,3 -- -- 17,3 26,4
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,2 10,2 7,2 17,2 15,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,2 10,2 7,2 17,2 17,0

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,3 9,3 6,3 16,3 15,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 4,9 4,9 4,9 14,9 9,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,1 4,1 4,1 14,1 8,4
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 2,8 2,8 2,8 12,8 7,3

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,2
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,3 2,3 2,3 12,3 6,9
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,1 2,1 2,1 12,1 6,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 2,0 2,0 2,0 12,0 6,4

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,0 2,0 2,0 12,0 6,7
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,8 1,8 1,8 11,8 6,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,4 1,4 1,4 11,4 6,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 6,0

015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 0,8 0,8 0,8 10,8 5,3
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,1
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 6,6 3,6 0,6 10,6 11,2
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,5 0,5 0,5 10,5 4,9

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 3,3 3,3 0,3 10,3 7,9
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 0,2 0,2 0,2 10,2 4,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,0 2,6 -0,4 9,6 28,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,6 3,9
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 4,0

Rest 0,00 0,00 0,00 14,7 12,6 11,7 21,7 44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_B - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 34,7 32,1 29,8 39,8 45,2

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,7 27,7 24,7 34,7 33,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,1 26,1 23,1 33,1 32,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,0 17,0 17,0 27,0 20,9
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,0 15,0 15,0 25,0 19,1

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,0 18,0 15,0 25,0 24,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,8 17,8 14,8 24,8 24,2
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 17,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 20,2 17,2 14,2 24,2 23,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,8 14,8 11,8 21,8 21,0

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,9 13,9 10,9 20,9 18,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7 13,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,3 12,3 9,3 19,3 18,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,8 8,8 8,8 18,8 12,8

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,3
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 18,1 -- -- 18,1 26,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,8 10,8 7,8 17,8 18,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 10,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,6 6,6 6,6 16,6 10,4

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,0 6,0 6,0 16,0 10,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,6 8,6 5,6 15,6 12,7
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,5 4,5 4,5 14,5 8,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 9,6 6,6 3,6 13,6 13,4

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,3 3,3 3,3 13,3 7,1
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,2 3,2 3,2 13,2 7,6
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 6,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,9 2,9 2,9 12,9 6,9
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,5 2,5 2,5 12,5 6,6

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 2,2 2,2 2,2 12,2 6,0
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 2,1 2,1 2,1 12,1 6,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 8,1 5,1 2,0 12,1 12,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 1,6 1,6 1,6 11,6 5,6
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 7,4 4,4 1,4 11,4 11,4

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 1,2 1,2 1,2 11,2 5,0
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 1,0 1,0 1,0 11,0 4,8
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 1,0 1,0 1,0 11,0 4,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 0,4 0,4 0,4 10,4 4,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 0,1 0,1 0,1 10,1 4,0

Rest 0,00 0,00 0,00 15,5 13,7 12,7 22,7 44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 31,8 29,0 26,8 36,8 44,7

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,3 24,3 21,3 31,3 31,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,4 23,4 20,4 30,4 30,1
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,5

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 18,5 15,5 12,5 22,5 22,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,2 15,2 12,2 22,2 22,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,1 15,1 12,1 22,1 22,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 15,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,2

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 17,7 -- -- 17,7 26,8
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,4 10,4 7,4 17,4 15,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,9 9,9 6,9 16,9 16,6

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,5 9,5 6,5 16,5 16,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 4,7 4,7 4,7 14,7 9,3
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,2 4,2 4,2 14,2 8,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 3,2 3,2 3,2 13,2 7,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,1 3,1 3,1 13,1 7,6

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,6 5,6 2,6 12,6 13,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 8,2 5,2 2,2 12,2 12,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 1,7 1,7 1,7 11,7 6,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,7 1,7 1,7 11,7 6,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 1,3 1,3 1,3 11,3 5,7

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,9
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,0 1,0 1,0 11,0 5,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 0,7 0,7 0,7 10,7 5,3
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 0,4 0,4 0,4 10,4 5,1

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 3,2 3,2 0,2 10,2 7,8
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,0 0,0 0,0 10,0 4,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 4,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 4,2
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 4,0

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 5,4 2,4 -0,6 9,4 10,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 3,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 3,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 -0,9 -0,9 -0,9 9,1 3,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 2,6 2,1 -0,9 9,1 28,0

Rest 0,00 0,00 0,00 14,1 11,9 10,9 20,9 43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34,5 31,8 29,6 39,6 45,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,6 27,6 24,6 34,6 33,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 28,9 25,9 22,9 32,9 32,0
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,2 21,2 21,2 31,2 25,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 14,8 14,8 14,8 24,8 18,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,8 17,8 14,8 24,8 24,2

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,7 17,7 14,7 24,7 24,0
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,5 14,5 14,5 24,5 18,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 19,4 16,4 13,4 23,4 23,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 12,6 12,6 12,6 22,6 16,2
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,7 14,7 11,7 21,7 20,8

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,7 13,7 10,7 20,7 18,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 13,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,5 12,5 9,5 19,5 18,4
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,1
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 18,4 -- -- 18,4 26,9

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,7 10,7 7,7 17,7 17,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,5 6,5 6,5 16,5 10,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,2 6,2 6,2 16,2 10,2

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,8 5,8 5,8 15,8 9,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,7 8,7 5,7 15,7 12,8
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,6 4,6 4,6 14,6 8,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,5 3,5 3,5 13,5 7,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 6,7

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 9,0 6,0 3,0 13,0 12,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 2,4 2,4 2,4 12,4 6,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,8 1,8 1,8 11,8 5,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 7,5 4,5 1,5 11,5 11,5

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,4 1,4 1,4 11,4 5,5
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,4
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 0,8 0,8 0,8 10,8 4,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 0,8 0,8 0,8 10,8 4,5

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,5 0,5 0,5 10,5 4,3
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 6,5 3,5 0,5 10,5 10,5
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 0,3 0,3 0,3 10,3 4,4
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 3,2 3,2 0,2 10,2 7,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 0,1 0,1 0,1 10,1 4,1

Rest 0,00 0,00 0,00 15,1 13,1 12,2 22,2 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31,5 28,9 26,6 36,6 46,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,3 24,3 21,3 31,3 31,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,5 23,5 20,5 30,5 30,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 18,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,2 15,2 12,2 22,2 22,2

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 21,9
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 14,3
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 14,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,8 11,8 8,8 18,8 19,4

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 14,4 11,4 8,4 18,4 16,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 7,9 7,9 7,9 17,9 12,4
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 13,6 10,6 7,6 17,6 17,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,8 9,8 6,8 16,8 16,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,2

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,2 5,2 5,2 15,2 9,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,0
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 4,2 4,2 4,2 14,2 8,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 3,9 3,9 3,9 13,9 8,6

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 13,2 -- -- 13,2 22,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,9 2,9 2,9 12,9 7,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 2,8 2,8 2,8 12,8 7,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,6 5,6 2,6 12,6 13,2

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 8,3 5,3 2,3 12,3 12,6
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,1 2,1 2,1 12,1 6,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 1,8 1,8 1,8 11,8 6,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,1

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 0,4 0,4 0,4 10,4 5,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,3 3,3 0,3 10,3 10,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 6,2 3,2 0,2 10,2 10,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,1 0,1 0,1 10,1 4,7
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,9

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,0 2,6 -0,4 9,6 28,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 3,8
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -0,7 -0,7 -0,7 9,3 4,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 2,1 2,1 -0,9 9,1 6,6
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -1,1 -1,1 -1,1 8,9 3,6

Rest 0,00 0,00 0,00 15,5 13,0 12,1 22,1 46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 34,2 31,6 29,3 39,3 46,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,3 27,3 24,3 34,3 33,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 28,8 25,8 22,8 32,8 31,8
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 22,1 22,1 22,1 32,1 26,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 23,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,4 17,4 14,4 24,4 23,7

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 17,6
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,3 14,3 11,3 21,3 20,4
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 14,8
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,8 13,8 10,8 20,8 18,3

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 19,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,4 12,4 9,4 19,4 19,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,9 8,9 8,9 18,9 12,7
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 13,5 10,5 7,5 17,5 17,6
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 6,9 6,9 6,9 16,9 10,5

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 9,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 5,6 5,6 5,6 15,6 9,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 5,6 5,6 5,6 15,6 9,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 7,9 7,9 4,9 14,9 12,0

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 4,4 4,4 4,4 14,4 8,4
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,3 4,3 4,3 14,3 8,5
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,8 3,8 3,8 13,8 7,6
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 13,8 -- -- 13,8 22,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0

018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,7 2,7 2,7 12,7 6,6
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,7 2,7 2,7 12,7 6,6
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 1,8 1,8 1,8 11,8 5,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,6 1,6 1,6 11,6 5,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,5 1,5 1,5 11,5 5,2

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 7,1 4,1 1,1 11,1 11,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 1,0 1,0 1,0 11,0 5,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,5 3,5 0,5 10,5 10,3
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,4 0,4 0,4 10,4 4,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,4 0,4 0,4 10,4 4,1

048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 6,3 3,3 0,3 10,3 7,6
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 0,0 0,0 0,0 10,0 3,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,3 2,9 -0,2 9,8 28,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 4,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 3,6

Rest 0,00 0,00 0,00 16,1 13,4 12,6 22,6 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31,3 29,1 27,5 37,5 47,9

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,3 21,3 21,3 31,3 25,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 25,9 22,9 19,9 29,9 29,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,8 21,8 18,8 28,8 28,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,8

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,9 15,9 12,9 22,9 23,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 10,5 10,5 10,5 20,5 15,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 20,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 15,7 12,7 9,7 19,7 19,7

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 15,6 12,6 9,6 19,6 20,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 7,5 7,5 7,5 17,5 12,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 9,5 9,5 6,5 16,5 14,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,5 9,5 6,5 16,5 16,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,0

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 12,2 9,2 6,2 16,2 14,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,3
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 11,8 8,8 5,8 15,8 16,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,3
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 15,3 -- -- 15,3 24,3

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,3 4,3 4,3 14,3 9,0
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 9,9 6,9 3,9 13,9 14,4
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 3,8 3,8 3,8 13,8 8,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,2

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 3,7 3,7 3,7 13,7 8,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 3,5 3,5 3,5 13,5 8,2
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,1 3,1 3,1 13,1 7,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 2,7 2,7 2,7 12,7 7,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 8,3 5,3 2,3 12,3 12,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 2,2 2,2 2,2 12,2 6,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 2,0 2,0 2,0 12,0 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,0 2,0 2,0 12,0 6,6

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 1,7 1,7 1,7 11,7 6,4
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 5,1 4,7 1,7 11,7 30,6
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 1,4 1,4 1,4 11,4 6,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 1,3 1,3 1,3 11,3 6,0
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 1,1 1,1 1,1 11,1 5,7

Rest 0,00 0,00 0,00 17,3 14,3 13,4 23,4 47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 33,0 31,2 30,0 40,0 47,8

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 27,2 27,2 27,2 37,2 31,1
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,6 23,6 20,6 30,6 29,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 25,4 22,4 19,4 29,4 28,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 21,3 18,3 15,3 25,3 25,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,8 13,8 13,8 23,8 17,7

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 19,7 16,7 13,7 23,7 23,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 15,7 15,7 12,7 22,7 19,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,0 12,0 12,0 22,0 16,4
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,7 13,7 10,7 20,7 20,0

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 19,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,8 11,8 8,8 18,8 17,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,1 10,1 7,1 17,1 16,2

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,0 10,0 7,0 17,0 14,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,3 6,3 6,3 16,3 10,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,2 6,2 6,2 16,2 9,7
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,3
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 9,5

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,1
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 15,6 -- -- 15,6 24,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,7 4,7 4,7 14,7 8,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 10,7 7,7 4,7 14,7 14,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 7,6 7,6 4,6 14,6 11,7

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 4,5 4,5 4,5 14,5 8,2
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 4,3 4,3 4,3 14,3 8,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 4,3 4,3 4,3 14,3 8,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 4,3 4,3 4,3 14,3 8,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,2

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,8 3,8 3,8 13,8 7,7
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 3,8 3,8 3,8 13,8 8,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 2,9 2,9 2,9 12,9 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,8 2,8 2,8 12,8 6,8

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,7 1,7 1,7 11,7 5,6
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 11,7 -- -- 11,7 26,7
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,4
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 1,2 1,2 1,2 11,2 5,5
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 4,7

Rest 0,00 0,00 0,00 17,3 14,4 13,1 23,1 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 39,9 38,2 37,1 47,1 56,0

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 33,8 33,8 33,8 43,8 37,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 32,8 29,8 26,8 36,8 36,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,0 28,0 25,0 35,0 35,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 24,3 24,3 24,3 34,3 28,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 29,4 26,4 23,4 33,4 33,5

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,3 22,3 22,3 32,3 26,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 27,2 24,2 21,2 31,2 31,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 20,8 20,8 20,8 30,8 25,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 22,5 22,5 19,5 29,5 26,5
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,4 19,4 19,4 29,4 23,3

081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 23,0
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 18,1 18,1 18,1 28,1 22,0
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 18,1 18,1 18,1 28,1 21,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,5 17,5 17,5 27,5 22,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 17,3 17,3 17,3 27,3 21,3

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 22,3 19,3 16,3 26,3 26,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,2 16,2 16,2 26,2 20,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 19,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,0 18,0 15,0 25,0 25,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,7 17,7 14,7 24,7 24,7

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 14,5 14,5 14,5 24,5 18,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,7 13,7 13,7 23,7 18,1
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 17,5
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 17,6 14,6 11,6 21,6 21,4
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,1 14,1 11,1 21,1 21,4
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 21,0 -- -- 21,0 35,3
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 20,9 -- -- 20,9 29,9
112 Noodstroom aggregaat 91434,99 464581,79 1,50 20,6 -- -- 20,6 35,1

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 10,4 10,4 10,4 20,4 14,6
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 20,4
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 10,1 10,1 10,1 20,1 14,4

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,5
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 9,9 9,9 9,9 19,9 14,2
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 15,6 12,6 9,6 19,6 20,0
088 Uitlaat noodstroom aggregaat 91307,24 464759,99 3,00 19,2 -- -- 19,2 34,1
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,1 9,1 9,1 19,1 13,6

Rest 0,00 0,00 0,00 24,6 22,1 20,8 30,8 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 40,5 38,7 37,6 47,6 56,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 34,0 34,0 34,0 44,0 37,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,0 30,0 27,0 37,0 36,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 31,3 28,3 25,3 35,3 34,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,2 28,2 25,2 35,2 34,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,1 25,1 25,1 35,1 28,1

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,8 22,8 22,8 32,8 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,0 25,0 22,0 32,0 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 20,8 20,8 20,8 30,8 24,4
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 23,1 23,1 20,1 30,1 26,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,6 19,6 19,6 29,6 22,7

081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 18,6 18,6 18,6 28,6 21,8
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 18,3 18,3 18,3 28,3 21,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 21,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,9 17,9 17,9 27,9 22,0

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 17,6 17,6 17,6 27,6 21,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 17,2 17,2 17,2 27,2 20,7
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 17,0 17,0 17,0 27,0 20,5
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 22,6 19,6 16,6 26,6 25,9
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,1 16,1 16,1 26,1 19,9

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 15,6 15,6 15,6 25,6 19,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,2 18,2 15,2 25,2 24,7
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,9 17,9 14,9 24,9 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 17,0
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 17,6

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 19,6 16,6 13,6 23,6 23,3
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 13,4 13,4 13,4 23,4 16,5
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 22,8 -- -- 22,8 31,3
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 18,3 15,3 12,3 22,3 21,3
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 21,9 -- -- 21,9 35,2

078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,8 14,8 11,8 21,8 21,6
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 11,8 11,8 11,8 21,8 15,8
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 17,3 14,3 11,3 21,3 20,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 14,2 14,2 11,2 21,2 17,5
112 Noodstroom aggregaat 91434,99 464581,79 1,50 21,1 -- -- 21,1 34,7

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,6 13,6 10,6 20,6 20,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,5 10,5 10,5 20,5 14,6
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,2
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,0

Rest 0,00 0,00 0,00 26,4 22,4 21,2 31,2 56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_C - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 41,1 39,3 38,2 48,2 57,5

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 34,7 34,7 34,7 44,7 37,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,5 30,5 27,5 37,5 36,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 32,0 29,0 26,0 36,0 34,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,8 28,8 25,8 35,8 34,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,0 25,0 25,0 35,0 27,1

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 23,6 23,6 23,6 33,6 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,7 25,7 22,7 32,7 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 21,0 21,0 21,0 31,0 24,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 23,7 23,7 20,7 30,7 26,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 19,4 19,4 19,4 29,4 21,8

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 21,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 19,0 19,0 19,0 29,0 21,5
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 19,0 19,0 19,0 29,0 21,2
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 18,4 18,4 18,4 28,4 21,0

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 18,4 18,4 18,4 28,4 22,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 18,1 18,1 18,1 28,1 20,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 18,0 18,0 18,0 28,0 20,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 23,3 20,3 17,3 27,3 25,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 15,9 15,9 15,9 25,9 19,2

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 15,8 15,8 15,8 25,8 19,0
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,7 18,7 15,7 25,7 24,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 15,5 15,5 15,5 25,5 19,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 21,3 18,3 15,3 25,3 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 14,9 14,9 14,9 24,9 16,9

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 23,6
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 14,3 14,3 14,3 24,3 16,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 17,1
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 23,4 -- -- 23,4 31,4
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 19,2 16,2 13,2 23,2 21,3

111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 22,9 -- -- 22,9 35,2
112 Noodstroom aggregaat 91434,99 464581,79 1,50 22,0 -- -- 22,0 34,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 15,0 15,0 12,0 22,0 17,5
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 17,9 14,9 11,9 21,9 20,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,9 14,9 11,9 21,9 21,0

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 10,9 10,9 10,9 20,9 14,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,8 13,8 10,8 20,8 20,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 13,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 19,4

Rest 0,00 0,00 0,00 26,8 22,7 21,7 31,7 57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_D - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 41,8 40,0 38,9 48,9 58,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 35,4 35,4 35,4 45,4 37,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 34,1 31,1 28,1 38,1 36,6
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 32,7 29,7 26,7 36,7 34,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 32,5 29,5 26,5 36,5 35,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,9 25,9 25,9 35,9 27,2

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 24,4 24,4 24,4 34,4 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 29,4 26,4 23,4 33,4 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 21,6 21,6 21,6 31,6 24,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 24,4 24,4 21,4 31,4 26,2
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 20,2 20,2 20,2 30,2 21,6

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 20,1 20,1 20,1 30,1 21,9
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 19,9 19,9 19,9 29,9 21,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 19,9 19,9 19,9 29,9 21,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 19,5 19,5 19,5 29,5 22,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 19,2 19,2 19,2 29,2 22,4

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 21,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 18,9 18,9 18,9 28,9 20,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 18,8 18,8 18,8 28,8 20,9
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 18,0 18,0 18,0 28,0 21,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 24,0 21,0 18,0 28,0 25,9

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 16,4 16,4 16,4 26,4 19,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,4 16,4 16,4 26,4 19,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 22,4 19,4 16,4 26,4 24,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 21,9 18,9 15,9 25,9 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 15,8 15,8 15,8 25,8 16,9

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,7 18,7 15,7 25,7 24,3
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 15,1 15,1 15,1 25,1 16,6
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 24,8 -- -- 24,8 32,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 17,1
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 14,1 14,1 14,1 24,1 17,0

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 20,0 17,0 14,0 24,0 21,3
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 23,9 -- -- 23,9 35,2
112 Noodstroom aggregaat 91434,99 464581,79 1,50 23,0 -- -- 23,0 34,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 15,8 15,8 12,8 22,8 17,5
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 18,6 15,6 12,6 22,6 20,7

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,5 12,5 12,5 22,5 15,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 18,4 15,4 12,4 22,4 21,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,5 14,5 11,5 21,5 20,1
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 11,1 11,1 11,1 21,1 14,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 13,3

Rest 0,00 0,00 0,00 28,0 23,8 22,5 32,5 58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 33,7 31,8 31,1 41,1 56,5

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 27,3 27,3 27,3 37,3 31,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,8 20,8 20,8 30,8 25,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 25,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 24,1 21,1 18,1 28,1 28,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 22,7 19,7 16,7 26,7 27,1

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 15,9 15,9 15,9 25,9 20,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 15,6 15,6 15,6 25,6 20,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 21,3 18,3 15,3 25,3 25,9
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,7

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,9
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 22,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,2
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,0
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 21,4 -- -- 21,4 38,0

102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 10,8 10,8 10,8 20,8 15,3
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,4 13,4 10,4 20,4 20,9
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 20,3 -- -- 20,3 35,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 16,2 13,2 10,2 20,2 20,5
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,8
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 19,6 -- -- 19,6 29,1
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 15,2 12,2 9,2 19,2 19,8

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,1 10,1 7,1 17,1 16,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 8,1 9,9 6,9 16,9 39,6
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 12,5 9,5 6,5 16,5 17,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 12,3 9,3 6,3 16,3 16,8

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 6,0 6,0 6,0 16,0 10,8
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 5,3 5,3 5,3 15,3 10,0

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 5,2 5,2 5,2 15,2 10,0
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 11,1 8,1 5,1 15,1 15,6
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 3,8 3,8 3,8 13,8 8,4
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 6,4 6,4 3,4 13,4 11,0
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 9,3 6,3 3,3 13,3 13,7

Rest 0,00 0,00 0,00 19,9 15,4 14,2 24,2 56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 35,9 34,4 33,8 43,8 56,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 31,1 31,1 31,1 41,1 35,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,2 22,2 22,2 32,2 26,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,4 21,4 21,4 31,4 25,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 24,8 21,8 18,8 28,8 28,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 24,3 21,3 18,3 28,3 28,4

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 20,3 20,3 17,3 27,3 24,4
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,1
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 21,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 22,9 19,9 16,9 26,9 27,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,8 16,8 16,8 26,8 20,8

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 16,2 16,2 16,2 26,2 20,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,1 19,1 16,1 26,1 26,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 15,4 15,4 15,4 25,4 19,4
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 12,8 12,8 12,8 22,8 16,7

110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 22,7 -- -- 22,7 38,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 12,2 12,2 12,2 22,2 16,4
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,6
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 22,1 -- -- 22,1 31,1
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,8 14,8 11,8 21,8 22,0

102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 11,8 11,8 11,8 21,8 15,7
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 17,1 14,1 11,1 21,1 20,8
111 Uitlaat noodstroom aggregaat 91438,32 464581,38 3,00 21,1 -- -- 21,1 35,3
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,5 10,5 10,5 20,5 14,9

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,1
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 15,8 12,8 9,8 19,8 20,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 14,7 11,7 8,7 18,7 18,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 8,3 8,3 8,3 18,3 12,6
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 8,2 8,2 8,2 18,2 12,5

215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 9,3 11,1 8,1 18,1 40,2
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 7,3 7,3 7,3 17,3 11,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 13,0 10,0 7,0 17,0 17,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,8 9,8 6,8 16,8 16,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 12,4 9,4 6,4 16,4 16,9

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 6,4 6,4 6,4 16,4 10,9
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,4
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 4,8 4,8 4,8 14,8 8,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 4,2 4,2 4,2 14,2 8,7

Rest 0,00 0,00 0,00 20,9 16,5 15,0 25,0 56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_A - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 31,5 29,5 28,3 38,3 53,1

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 22,0 22,0 22,0 32,0 26,7
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 22,9 19,9 16,9 26,9 27,5
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 21,6 18,6 15,6 25,6 26,2

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 21,3 18,3 15,3 25,3 26,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 13,9 13,9 13,9 23,9 18,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 11,4 11,4 11,4 21,4 16,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,3 14,3 11,3 21,3 21,9
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 10,6 10,6 10,6 20,6 15,3

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 10,3 10,3 10,3 20,3 15,1
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 10,2 10,2 10,2 20,2 15,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,1 13,1 10,1 20,1 20,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 15,8 12,8 9,8 19,8 20,6
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 19,3 -- -- 19,3 28,8

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 8,9 8,9 8,9 18,9 13,8
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 8,3 8,3 8,3 18,3 13,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 10,7 10,7 7,7 17,7 15,5
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 13,1 10,1 7,1 17,1 17,9

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 17,1
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 6,2 6,2 6,2 16,2 10,9
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 12,1 9,1 6,1 16,1 16,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,0 9,0 6,0 16,0 16,6

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 11,8 8,8 5,8 15,8 16,7
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 11,4 8,4 5,4 15,4 16,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 5,1 5,1 5,1 15,1 9,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0 9,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 10,8 7,8 4,8 14,8 14,9

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 4,5 4,5 4,5 14,5 9,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,0 4,0 4,0 14,0 8,8
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,7
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,5
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 9,6 6,6 3,6 13,6 14,3

084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 9,4 6,4 3,4 13,4 14,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 9,4 6,4 3,4 13,4 14,1
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 9,2 6,2 3,2 13,2 14,0
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 3,1 3,1 3,1 13,1 7,9
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 2,9 2,9 2,9 12,9 7,8

Rest 0,00 0,00 0,00 19,8 16,7 15,7 25,7 53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_B - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 33,4 31,3 29,9 39,9 54,1

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,3 23,3 23,3 33,3 27,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,0 22,0 22,0 32,0 26,6
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 25,8 22,8 19,8 29,8 30,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 23,8 20,8 17,8 27,8 28,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,2 20,2 17,2 27,2 27,8

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,2 16,2 16,2 26,2 20,8
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,4 16,4 13,4 23,4 23,9
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 12,8 12,8 12,8 22,8 17,4
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2 16,7

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 22,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,7 14,7 11,7 21,7 22,2
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,4 11,4 11,4 21,4 16,0
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 21,3 -- -- 21,3 30,6

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 15,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 20,6
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 12,8 12,8 9,8 19,8 17,3
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,1
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,9 11,9 8,9 18,9 19,5

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,7 8,7 8,7 18,7 13,2
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 14,6 11,6 8,6 18,6 19,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,3 11,3 8,3 18,3 18,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 8,2 8,2 8,2 18,2 12,7

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,7
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 13,1 10,1 7,1 17,1 17,7
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 12,8 9,8 6,8 16,8 16,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,7 9,7 6,7 16,7 17,3
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 12,6 9,6 6,6 16,6 17,1

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 11,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,0 6,0 6,0 16,0 10,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 11,6 8,6 5,6 15,6 16,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 11,4 8,4 5,4 15,4 15,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,3 5,3 5,3 15,3 9,9

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 11,1 8,1 5,1 15,1 15,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 5,1 5,1 5,1 15,1 9,6
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 11,0 8,0 5,0 15,0 15,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,0 5,0 5,0 15,0 9,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,8 4,8 4,8 14,8 9,3

Rest 0,00 0,00 0,00 21,8 18,8 17,7 27,7 54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_A - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33,8 31,6 30,4 40,4 54,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,6 23,6 23,6 33,6 28,4
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,4 22,4 22,4 32,4 27,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,0 23,0 20,0 30,0 30,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,2 21,2 18,2 28,2 28,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,7 20,7 17,7 27,7 28,5

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,6 16,6 16,6 26,6 21,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,6 15,6 15,6 25,6 20,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,0 17,0 14,0 24,0 24,6
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,5 13,5 13,5 23,5 18,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,5 12,5 12,5 22,5 17,3

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,5 15,5 12,5 22,5 23,1
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,3 12,3 12,3 22,3 17,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,9
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 12,0 12,0 12,0 22,0 16,8
037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 21,9 -- -- 21,9 31,5

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,8 14,8 11,8 21,8 22,5
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,5 11,5 11,5 21,5 16,3
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,5
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,9
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,7

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 12,8 12,8 9,8 19,8 17,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 9,0 9,0 9,0 19,0 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 8,8 8,8 8,8 18,8 13,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,7 11,7 8,7 18,7 19,2
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,5 11,5 8,5 18,5 19,4

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,9
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,9
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,0 11,0 8,0 18,0 18,6
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 7,9 7,9 7,9 17,9 12,7
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 13,8 10,8 7,8 17,8 18,6

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 13,6 10,6 7,6 17,6 18,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,4 10,4 7,4 17,4 17,5
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,8
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 6,9 6,9 6,9 16,9 11,7
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 11,6

083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 17,0
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 12,1 9,1 6,1 16,1 16,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,4 5,4 5,4 15,4 10,3

Rest 0,00 0,00 0,00 23,0 19,8 18,3 28,3 54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_B - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 33,9 31,8 30,5 40,5 54,4

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,7 23,7 23,7 33,7 28,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,3 22,3 22,3 32,3 26,9
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,1 23,1 20,1 30,1 30,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,2 21,2 18,2 28,2 28,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 28,5

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,4 16,4 16,4 26,4 21,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 15,3 15,3 15,3 25,3 19,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,9 16,9 13,9 23,9 24,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,7 13,7 13,7 23,7 18,3

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,3 15,3 12,3 22,3 22,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2 16,7
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,1 12,1 12,1 22,1 16,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 18,0 15,0 12,0 22,0 22,5

037 noodstroomaggregaat (2x) 91354,79 464822,62 2,00 21,7 -- -- 21,7 31,1
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 10,9 10,9 10,9 20,9 15,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,3
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,6
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,6
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,8 9,8 9,8 19,8 14,4
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 9,1 9,1 9,1 19,1 13,7

078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,8 11,8 8,8 18,8 19,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,6 11,6 8,6 18,6 19,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,0 11,0 8,0 18,0 18,3
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 13,8 10,8 7,8 17,8 18,2

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 13,4 10,4 7,4 17,4 17,9
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 7,4 7,4 7,4 17,4 11,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,0 10,0 7,0 17,0 16,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 11,3

083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 16,8
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 12,1 9,1 6,1 16,1 16,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1

Rest 0,00 0,00 0,00 23,1 20,0 18,5 28,5 54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 3.2B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten IBS LAr,LTJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_A - Woonbestemming
Groep: Janssen - IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 34,6 33,0 31,8 41,8 54,5

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,5 24,5 24,5 34,5 29,0
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 23,8 23,8 23,8 33,8 28,3
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,4
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 31,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,0 23,0 20,0 30,0 30,3

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 19,9 19,9 19,9 29,9 24,4
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,5 20,5 17,5 27,5 28,1
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 15,7 15,7 15,7 25,7 20,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 24,9

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,6 12,6 12,6 22,6 17,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,7 14,7 11,7 21,7 22,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 22,0
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 11,4 11,4 11,4 21,4 16,0

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 11,3 11,3 11,3 21,3 16,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,1 14,1 11,1 21,1 21,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,9
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 10,1 10,1 10,1 20,1 14,7
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,4 12,4 9,4 19,4 19,7

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 15,4 12,4 9,4 19,4 19,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,9 11,9 8,9 18,9 19,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,4
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 11,7 11,7 8,7 18,7 16,3

010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006) 91226,20 464814,85 2,20 8,4 8,4 8,4 18,4 12,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 14,3 11,3 8,3 18,3 18,8
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 14,2 11,2 8,2 18,2 18,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 11,6 11,1 8,1 18,1 37,1

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,7 7,7 7,7 17,7 12,2
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 11,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,7 9,7 6,7 16,7 17,2
009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006) 91231,55 464814,35 2,20 6,5 6,5 6,5 16,5 10,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 11,0

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,2
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 5,5 5,5 5,5 15,5 10,0
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 11,4 8,4 5,4 15,4 16,0
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 5,3 5,3 5,3 15,3 9,8

Rest 0,00 0,00 0,00 22,5 19,6 18,5 28,5 54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:44:25Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 63 56 56
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 62 54 54
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 63 54 54
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 68 60 60
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 63 55 55

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 66 57 57
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 69 59 59
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 64 56 56
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 51 51 51
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 56 48 48

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 31 21 21
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 30 19 19
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 39 29 29
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 54 45 45
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 57 48 48

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 45 38 38
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 47 40 40
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 48 38 38
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 50 40 40
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 47 38 38

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 49 40 40
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 48 39 39
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 49 40 40
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 34 33 33
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 34 33 33

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 29 26 26
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 29 25 25
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 29 24 24
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 29 24 24
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31 23 23

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 31 23 23
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31 28 28
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 32 25 25
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 45 29 29
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 46 31 31

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 47 32 32
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 48 33 33
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 47 35 35
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 47 36 36
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 39 30 30

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 41 31 31
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 40 31 31
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 40 31 31
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 39 30 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:37:37Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 63,1 55,5 55,5
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 62,4 53,7 53,7
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 63,0 54,4 54,4
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 68,0 59,7 59,7
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 63,1 55,1 55,1

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 66,0 57,0 57,0
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 68,9 59,1 59,1
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 63,9 55,7 55,7
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 50,8 50,8 50,8
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 55,8 48,2 48,2

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 30,5 20,8 20,8
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 29,7 19,2 19,2
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 38,8 29,1 29,1
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 54,5 45,3 45,3
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 56,9 48,5 48,5

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 44,9 38,4 38,4
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 46,5 39,6 39,6
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 48,5 38,4 38,4
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 50,2 39,7 39,7
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 46,9 38,5 38,5

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 48,6 39,8 39,8
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 47,5 38,6 38,6
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 48,6 39,9 39,9
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 34,1 33,3 33,3
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 34,2 33,4 33,4

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 29,1 25,9 25,9
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 29,5 25,5 25,5
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 28,9 23,9 23,9
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 29,5 24,4 24,4
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 30,9 22,9 22,9

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 31,2 23,2 23,2
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31,5 28,3 28,3
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 32,1 24,7 24,7
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 45,5 29,4 29,4
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 45,9 31,3 31,3

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 46,9 32,0 32,0
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 47,8 33,3 33,3
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 46,6 35,3 35,3
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 47,3 36,0 36,0
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 39,4 29,7 29,7

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 40,6 30,9 30,9
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 40,1 31,4 31,4
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 39,9 31,2 31,2
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 39,3 29,8 29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:13Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - 4 Vergunningspunt zuidwest
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 63,1 55,5 55,5

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 63,1 -- --
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 55,5 55,5 55,5
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 54,9 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 53,6 -- --
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 49,3 49,3 49,3

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 48,7 48,7 48,7
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 46,7 46,7 46,7
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 46,4 46,4 46,4
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 43,8 -- --
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 43,3 43,3 43,3

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 40,6 40,6 40,6
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 40,3 40,3 40,3
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 38,0 38,0 38,0
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 37,7 37,7 37,7
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 37,1 -- --

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 37,1 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 35,5 35,5 35,5
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 28,3 28,3 28,3
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 27,3 27,3 27,3
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 22,9 22,9 22,9

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 22,8 22,8 22,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 20,0 20,0 20,0

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 63,1 55,5 55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 62,4 53,7 53,7

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 62,4 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 62,1 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 53,7 53,7 53,7
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 53,0 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 51,3 -- --

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 46,7 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 45,5 45,5 45,5
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 37,4 37,4 37,4
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 36,1 36,1 36,1
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 36,1 36,1 36,1

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 35,9 35,9 35,9
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 31,1 -- --
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 29,4 29,4 29,4
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 29,1 29,1 29,1
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 26,2 26,2 26,2

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 25,8 25,8 25,8
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 24,7 24,7 24,7
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 20,6 20,6 20,6
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 20,5 20,5 20,5
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 20,3 20,3 20,3

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 17,3 17,3 17,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 12,5 12,5 12,5

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 62,4 53,7 53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 63,0 54,4 54,4

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 63,0 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 62,8 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 54,8 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 54,4 54,4 54,4
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 52,6 -- --

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 49,1 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 46,4 46,4 46,4
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 39,9 39,9 39,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 37,9 37,9 37,9
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 37,6 37,6 37,6

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 37,2 37,2 37,2
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 31,7 31,7 31,7
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 31,6 -- --
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 31,4 31,4 31,4
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 28,0 28,0 28,0

305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 27,8 27,8 27,8
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 25,5 25,5 25,5
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 22,2 22,2 22,2
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 21,8 21,8 21,8
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 20,5 20,5 20,5

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 18,5 18,5 18,5
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 13,2 13,2 13,2

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 63,0 54,4 54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_A - 7 rekenpunt noord
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 68,0 59,7 59,7

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 68,0 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 65,7 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 59,7 59,7 59,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 54,3 54,3 54,3
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 40,4 40,4 40,4

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 39,4 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 37,9 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 37,7 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 34,2 34,2 34,2
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 33,3 -- --

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 30,4 30,4 30,4
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 25,5 25,5 25,5
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 25,2 25,2 25,2
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 24,6 24,6 24,6
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 24,1 24,1 24,1

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 24,0 24,0 24,0
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 22,3 22,3 22,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 22,0 22,0 22,0
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 21,7 21,7 21,7
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 21,0 21,0 21,0

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 20,8 20,8 20,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 15,1 15,1 15,1

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 68,0 59,7 59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 008_A - 8 rekenpunt oost
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 63,1 55,1 55,1

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 63,1 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 63,0 -- --
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 55,1 55,1 55,1
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 53,9 53,9 53,9
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 49,6 -- --

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 48,9 48,9 48,9
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 46,4 46,4 46,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 45,9 45,9 45,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 43,4 -- --
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 40,5 40,5 40,5

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 39,6 39,6 39,6
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 36,4 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 35,9 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 35,3 35,3 35,3
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 31,1 31,1 31,1

305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 28,6 28,6 28,6
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 28,0 28,0 28,0
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 27,8 27,8 27,8
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 27,5 27,5 27,5
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 24,9 24,9 24,9

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 24,2 24,2 24,2
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 18,9 18,9 18,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 63,1 55,1 55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 010_A - 010 Rekenpunt westgevel LIS
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 66,0 57,0 57,0

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 66,0 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 65,2 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 64,7 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 64,4 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 63,0 -- --

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 57,0 57,0 57,0
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 55,5 55,5 55,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 49,1 49,1 49,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 48,5 48,5 48,5
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 48,5 48,5 48,5

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 47,8 47,8 47,8
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 46,7 46,7 46,7
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 37,1 -- --
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 36,1 36,1 36,1
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 31,3 31,3 31,3

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 31,3 31,3 31,3
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 31,2 31,2 31,2
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 31,2 31,2 31,2
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 30,1 30,1 30,1
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 25,4 25,4 25,4

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 23,6 23,6 23,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 17,1 17,1 17,1

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 66,0 57,0 57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 011_A - 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 68,9 59,1 59,1

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 68,9 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 67,3 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 67,1 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 65,2 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 64,7 -- --

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 59,1 59,1 59,1
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 55,7 55,7 55,7
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 52,1 52,1 52,1
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 50,9 50,9 50,9
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 50,4 50,4 50,4

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 50,1 50,1 50,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 47,9 47,9 47,9
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 47,1 -- --
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 42,3 42,3 42,3
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 39,7 39,7 39,7

305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 35,9 35,9 35,9
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 34,2 34,2 34,2
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 32,5 32,5 32,5
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 32,0 32,0 32,0
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 30,5 30,5 30,5

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 29,9 29,9 29,9
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 28,2 28,2 28,2

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 68,9 59,1 59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_A - 12 Rekenpunt zuidgevel LIS
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 63,9 55,7 55,7

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 63,9 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 63,1 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 62,9 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 55,7 55,7 55,7
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 53,5 -- --

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 47,1 47,1 47,1
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 46,2 46,2 46,2
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 46,2 46,2 46,2
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 46,1 46,1 46,1
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 42,7 -- --

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 40,6 -- --
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 40,4 40,4 40,4
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 37,9 37,9 37,9
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 36,9 36,9 36,9
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 36,4 36,4 36,4

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 36,3 36,3 36,3
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 33,4 33,4 33,4
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 32,1 32,1 32,1
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 29,8 29,8 29,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 24,0 24,0 24,0

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 23,9 23,9 23,9
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 22,7 22,7 22,7

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 63,9 55,7 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 021_A - Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 50,8 50,8 50,8

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 50,8 50,8 50,8
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 49,9 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 49,8 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 40,9 40,9 40,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 37,5 -- --

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 37,2 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 37,1 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 32,5 32,5 32,5
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 28,7 28,7 28,7
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 28,6 28,6 28,6

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 28,1 -- --
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 23,1 23,1 23,1
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 23,0 23,0 23,0
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 22,8 22,8 22,8
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 20,2 20,2 20,2

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 20,1 20,1 20,1
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 19,8 19,8 19,8
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 19,6 19,6 19,6
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 19,5 19,5 19,5
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 17,8 17,8 17,8

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 16,7 16,7 16,7
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 11,8 11,8 11,8

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 50,8 50,8 50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 022_A - Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 55,8 48,2 48,2

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 55,8 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 55,8 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 48,2 48,2 48,2
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 41,2 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 39,2 -- --

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 38,8 38,8 38,8
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 38,1 38,1 38,1
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 37,8 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 36,0 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 32,7 32,7 32,7

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 30,1 30,1 30,1
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 28,4 28,4 28,4
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 22,4 22,4 22,4
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 22,4 22,4 22,4
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 22,3 22,3 22,3

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 22,3 22,3 22,3
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 21,1 21,1 21,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 20,8 20,8 20,8
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 20,7 20,7 20,7
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 20,5 20,5 20,5

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 14,8 14,8 14,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 13,0 13,0 13,0

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 55,8 48,2 48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_A - Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 30,5 20,8 20,8

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,5 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 29,8 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 29,7 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 29,7 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 29,7 -- --

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 24,9 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 20,8 20,8 20,8
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 17,8 17,8 17,8
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 17,2 17,2 17,2
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 15,9 15,9 15,9

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 15,8 15,8 15,8
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 15,2 15,2 15,2
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,9 14,9 14,9
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 13,4 13,4 13,4
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 13,0 13,0 13,0

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 12,8 12,8 12,8
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 12,7 12,7 12,7
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 12,5 12,5 12,5
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 8,1 8,1 8,1
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 6,2 6,2 6,2

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 5,6 5,6 5,6
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 2,3 2,3 2,3

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 30,5 20,8 20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 024_A - Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 29,7 19,2 19,2

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 29,7 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 29,7 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 29,5 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 28,6 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 28,2 -- --

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 27,4 -- --
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 19,2 19,2 19,2
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 18,9 18,9 18,9
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 17,5 17,5 17,5
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 17,2 17,2 17,2

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 16,5 16,5 16,5
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 15,0 15,0 15,0
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 14,2 14,2 14,2
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 13,7 13,7 13,7
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 13,1 13,1 13,1

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 12,9 12,9 12,9
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 12,6 12,6 12,6
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 11,8 11,8 11,8
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 11,4 11,4 11,4
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 11,4 11,4 11,4

215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 11,1 11,1 11,1
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 -0,9 -0,9 -0,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 29,7 19,2 19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 025_A - Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 38,8 29,1 29,1

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 38,8 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 37,1 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 33,4 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 33,2 -- --
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 29,1 29,1 29,1

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 28,5 28,5 28,5
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 28,0 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 27,4 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 23,9 23,9 23,9
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 23,6 23,6 23,6

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 21,9 21,9 21,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 20,7 20,7 20,7
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 20,6 20,6 20,6
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 17,5 17,5 17,5
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 16,3 16,3 16,3

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 15,4 15,4 15,4
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 15,2 15,2 15,2
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 14,0 14,0 14,0
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 13,9 13,9 13,9
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 12,1 12,1 12,1

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 11,1 11,1 11,1
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 7,0 7,0 7,0

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 38,8 29,1 29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 026_A - Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 54,5 45,3 45,3

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 54,5 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 51,3 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 49,3 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 48,7 -- --
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 45,3 45,3 45,3

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 40,7 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 40,6 -- --
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 40,0 40,0 40,0
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 37,3 37,3 37,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 35,9 35,9 35,9

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 35,7 35,7 35,7
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 35,6 35,6 35,6
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 32,3 32,3 32,3
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 31,6 31,6 31,6
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 31,6 31,6 31,6

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 28,8 28,8 28,8
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 28,4 28,4 28,4
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 28,2 28,2 28,2
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 27,1 27,1 27,1
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 24,7 24,7 24,7

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 24,2 24,2 24,2
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 23,3 23,3 23,3

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 54,5 45,3 45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 027_A - Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 56,9 48,5 48,5

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 56,9 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 54,8 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 54,7 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 54,4 -- --
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 48,5 48,5 48,5

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 45,6 45,6 45,6
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 42,8 42,8 42,8
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 40,8 -- --
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 39,9 39,9 39,9
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 39,8 -- --

305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 39,5 39,5 39,5
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 39,2 39,2 39,2
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 38,8 38,8 38,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 38,2 38,2 38,2
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 37,4 37,4 37,4

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 36,0 36,0 36,0
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 35,5 35,5 35,5
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 29,8 29,8 29,8
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 27,9 27,9 27,9
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 22,8 22,8 22,8

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 21,6 21,6 21,6
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 18,4 18,4 18,4

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 56,9 48,5 48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 028_A - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 44,9 38,4 38,4

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 44,9 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 38,4 38,4 38,4
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 37,7 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 31,6 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 31,6 -- --

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 30,6 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,4 30,4 30,4
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 24,1 24,1 24,1
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 23,8 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 23,3 23,3 23,3

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,6 21,6 21,6
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 18,5 18,5 18,5
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 18,4 18,4 18,4
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 16,8 16,8 16,8
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 16,7 16,7 16,7

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 14,5 14,5 14,5
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 14,2 14,2 14,2
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 14,1 14,1 14,1
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 14,1 14,1 14,1
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 13,5 13,5 13,5

214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 12,2 12,2 12,2
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 5,1 5,1 5,1

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 44,9 38,4 38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 028_B - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 46,5 39,6 39,6

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 46,5 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 39,6 39,6 39,6
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 38,3 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 32,4 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 32,3 -- --

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 32,1 32,1 32,1
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,1 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 26,1 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 24,7 24,7 24,7
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 24,2 24,2 24,2

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 22,4 22,4 22,4
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 22,0 22,0 22,0
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 20,2 20,2 20,2
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 18,8 18,8 18,8
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 17,2 17,2 17,2

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 15,5 15,5 15,5
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 15,3 15,3 15,3
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 14,9 14,9 14,9
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 14,5 14,5 14,5
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 14,4 14,4 14,4

214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 12,6 12,6 12,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 7,7 7,7 7,7

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 46,5 39,6 39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 029_A - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 48,5 38,4 38,4

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 48,5 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 38,4 38,4 38,4
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 35,7 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 32,0 32,0 32,0
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 31,6 -- --

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 31,5 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,3 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 23,3 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 22,8 22,8 22,8
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 21,4 21,4 21,4

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 19,6 19,6 19,6
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 19,3 19,3 19,3
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 18,2 18,2 18,2
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 18,0 18,0 18,0
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 16,9 16,9 16,9

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 16,0 16,0 16,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 14,4 14,4 14,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 14,1 14,1 14,1
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 13,2 13,2 13,2
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 13,1 13,1 13,1

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 11,9 11,9 11,9
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 4,8 4,8 4,8

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 48,5 38,4 38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 029_B - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 50,2 39,7 39,7

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 50,2 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 39,7 39,7 39,7
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 36,3 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 33,6 33,6 33,6
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 32,4 -- --

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 32,2 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,8 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 26,2 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 23,5 23,5 23,5
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 22,1 22,1 22,1

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 21,0 21,0 21,0
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 20,1 20,1 20,1
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 19,7 19,7 19,7
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 19,6 19,6 19,6
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 17,2 17,2 17,2

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 16,4 16,4 16,4
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 15,4 15,4 15,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 15,0 15,0 15,0
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 14,8 14,8 14,8
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 13,6 13,6 13,6

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 13,6 13,6 13,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 6,0 6,0 6,0

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 50,2 39,7 39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 030_A - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 46,9 38,5 38,5

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 46,9 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 38,5 38,5 38,5
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 33,9 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 31,1 31,1 31,1
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 30,2 -- --

202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 30,0 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 29,8 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 24,6 24,6 24,6
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 21,2 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 21,2 21,2 21,2

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 20,3 20,3 20,3
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 20,0 20,0 20,0
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 18,2 18,2 18,2
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 16,8 16,8 16,8
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 14,6 14,6 14,6

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 13,9 13,9 13,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 13,4 13,4 13,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 13,2 13,2 13,2
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 12,5 12,5 12,5
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 12,4 12,4 12,4

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 10,3 10,3 10,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 2,4 2,4 2,4

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 46,9 38,5 38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 030_B - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 48,6 39,8 39,8

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 48,6 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 39,8 39,8 39,8
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 34,4 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 32,8 32,8 32,8
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 30,5 -- --

202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 30,5 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 30,3 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 24,8 24,8 24,8
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 23,7 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 21,6 21,6 21,6

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,0 21,0 21,0
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 20,0 20,0 20,0
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 18,5 18,5 18,5
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 17,3 17,3 17,3
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 15,4 15,4 15,4

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 14,3 14,3 14,3
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 14,1 14,1 14,1
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 13,6 13,6 13,6
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 13,1 13,1 13,1
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 13,0 13,0 13,0

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 11,3 11,3 11,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 3,4 3,4 3,4

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 48,6 39,8 39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 031_A - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 47,5 38,6 38,6

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 47,5 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 38,6 38,6 38,6
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,8 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,9 30,9 30,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 28,8 -- --

202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 28,6 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 28,4 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 22,5 22,5 22,5
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 20,9 20,9 20,9
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 20,6 -- --

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 19,2 19,2 19,2
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 18,3 18,3 18,3
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 17,3 17,3 17,3
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 16,2 16,2 16,2
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 12,7 12,7 12,7

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 11,6 11,6 11,6
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 11,5 11,5 11,5
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 11,3 11,3 11,3
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 11,0 11,0 11,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 10,9 10,9 10,9

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 10,2 10,2 10,2
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 2,2 2,2 2,2

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 47,5 38,6 38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 031_B - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 48,6 39,9 39,9

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 48,6 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 39,9 39,9 39,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 32,6 32,6 32,6
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,6 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 29,8 -- --

202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 29,0 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 28,8 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 23,1 23,1 23,1
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 22,1 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,2 21,2 21,2

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 19,5 19,5 19,5
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 18,1 18,1 18,1
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 17,6 17,6 17,6
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 15,2 15,2 15,2
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 13,3 13,3 13,3

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 12,5 12,5 12,5
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 12,4 12,4 12,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 11,4 11,4 11,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 11,2 11,2 11,2
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 11,0 11,0 11,0

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 11,0 11,0 11,0
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 3,1 3,1 3,1

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 48,6 39,9 39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 032_A - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 34,1 33,3 33,3

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 34,1 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 33,3 33,3 33,3
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 27,8 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 27,6 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 26,9 -- --

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 26,5 26,5 26,5
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 26,1 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 22,4 22,4 22,4
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 20,9 20,9 20,9
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 20,8 -- --

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 17,6 17,6 17,6
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 16,5 16,5 16,5
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 14,2 14,2 14,2
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 13,8 13,8 13,8
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 10,4 10,4 10,4

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 10,0 10,0 10,0
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 9,7 9,7 9,7
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 9,0 9,0 9,0
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 8,9 8,9 8,9
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 8,6 8,6 8,6

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 6,6 6,6 6,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 0,4 0,4 0,4

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 34,1 33,3 33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 032_B - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 34,2 33,4 33,4

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 34,2 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 33,4 33,4 33,4
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 28,4 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 28,2 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 27,4 -- --

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 26,6 26,6 26,6
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 26,3 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 22,9 22,9 22,9
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 22,0 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,5 21,5 21,5

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 18,2 18,2 18,2
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 16,3 16,3 16,3
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 15,0 15,0 15,0
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 13,9 13,9 13,9
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 11,0 11,0 11,0

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 10,9 10,9 10,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 10,3 10,3 10,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 9,3 9,3 9,3
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 8,8 8,8 8,8
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 8,7 8,7 8,7

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 6,8 6,8 6,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 3,3 3,3 3,3

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 34,2 33,4 33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 033_A - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 29,1 25,9 25,9

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 29,1 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 28,4 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 27,3 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 26,8 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 25,9 25,9 25,9

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 25,3 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 23,0 23,0 23,0
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 20,9 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,5 17,5 17,5
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 16,5 16,5 16,5

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 14,7 14,7 14,7
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 14,0 14,0 14,0
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 11,4 11,4 11,4
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 10,7 10,7 10,7
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 10,3 10,3 10,3

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 9,9 9,9 9,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 9,4 9,4 9,4
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 8,9 8,9 8,9
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 8,0 8,0 8,0
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 7,0 7,0 7,0

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 4,3 4,3 4,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 1,9 1,9 1,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 29,1 25,9 25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 033_B - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 29,5 25,5 25,5

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 29,5 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 29,1 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 27,8 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 27,4 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 26,0 -- --

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 25,5 25,5 25,5
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 22,2 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,8 21,8 21,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,2 17,2 17,2
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 16,5 16,5 16,5

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 15,7 15,7 15,7
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 14,9 14,9 14,9
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 12,1 12,1 12,1
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 11,0 11,0 11,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 10,9 10,9 10,9

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 10,8 10,8 10,8
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 9,9 9,9 9,9
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 9,7 9,7 9,7
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 8,7 8,7 8,7
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 7,6 7,6 7,6

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 5,1 5,1 5,1
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 3,0 3,0 3,0

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 29,5 25,5 25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 034_A - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 28,9 23,9 23,9

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 28,9 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 28,8 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 27,4 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 25,8 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 25,2 -- --

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 23,9 23,9 23,9
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 23,1 23,1 23,1
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 20,9 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,3 16,3 16,3
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 16,1 16,1 16,1

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 14,2 14,2 14,2
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 14,1 14,1 14,1
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 10,4 10,4 10,4
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 10,0 10,0 10,0
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 9,9 9,9 9,9

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 8,6 8,6 8,6
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 8,6 8,6 8,6
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 8,6 8,6 8,6
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 7,9 7,9 7,9
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 7,0 7,0 7,0

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 3,3 3,3 3,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 1,8 1,8 1,8

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 28,9 23,9 23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 034_B - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 29,5 24,4 24,4

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 29,5 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 29,4 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 27,9 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 26,5 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 26,0 -- --

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 24,4 24,4 24,4
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 23,5 23,5 23,5
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 22,2 -- --
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,0 17,0 17,0
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 16,9 16,9 16,9

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 14,9 14,9 14,9
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 14,5 14,5 14,5
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 11,4 11,4 11,4
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 10,8 10,8 10,8
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 10,4 10,4 10,4

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 9,5 9,5 9,5
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 9,3 9,3 9,3
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 9,2 9,2 9,2
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 8,6 8,6 8,6
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 7,7 7,7 7,7

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 4,4 4,4 4,4
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 2,9 2,9 2,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 29,5 24,4 24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_A - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 30,9 22,9 22,9

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,9 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 30,8 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 26,6 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 26,4 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 25,2 -- --

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 24,7 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 22,9 22,9 22,9
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,6 21,6 21,6
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 17,1 17,1 17,1
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 16,5 16,5 16,5

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,9 15,9 15,9
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 15,8 15,8 15,8
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 14,3 14,3 14,3
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 13,6 13,6 13,6
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 13,5 13,5 13,5

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 11,2 11,2 11,2
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 9,9 9,9 9,9
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 9,4 9,4 9,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 9,0 9,0 9,0
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 8,0 8,0 8,0

214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 7,8 7,8 7,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 4,2 4,2 4,2

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 30,9 22,9 22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_B - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 31,2 23,2 23,2

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,2 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 31,0 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 26,9 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 26,8 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 25,9 -- --

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 25,9 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 23,2 23,2 23,2
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,8 21,8 21,8
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 16,9 16,9 16,9
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 16,2 16,2 16,2

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,1 16,1 16,1
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 14,5 14,5 14,5
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 14,1 14,1 14,1
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 13,8 13,8 13,8
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 11,4 11,4 11,4

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 10,1 10,1 10,1
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 10,0 10,0 10,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 9,3 9,3 9,3
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 8,6 8,6 8,6
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 8,5 8,5 8,5

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 8,3 8,3 8,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 4,5 4,5 4,5

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 31,2 23,2 23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 036_A - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31,5 28,3 28,3

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 31,5 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,4 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 31,4 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 31,2 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 29,3 -- --

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 28,3 28,3 28,3
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 24,7 -- --
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 23,9 23,9 23,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 21,1 21,1 21,1
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 19,4 19,4 19,4

310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 18,4 18,4 18,4
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 17,5 17,5 17,5
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 16,8 16,8 16,8
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 13,9 13,9 13,9
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 13,6 13,6 13,6

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 11,7 11,7 11,7
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 11,5 11,5 11,5
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 11,3 11,3 11,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 11,0 11,0 11,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 9,3 9,3 9,3

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 9,0 9,0 9,0
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 7,6 7,6 7,6

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 31,5 28,3 28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 036_B - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 32,1 24,7 24,7

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 32,1 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 31,6 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,6 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 31,2 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 29,5 -- --

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 25,5 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 24,7 24,7 24,7
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 24,1 24,1 24,1
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 20,0 20,0 20,0
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 18,5 18,5 18,5

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 17,9 17,9 17,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,0 16,0 16,0
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 14,4 14,4 14,4
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 14,0 14,0 14,0
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 13,0 13,0 13,0

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 11,8 11,8 11,8
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 11,6 11,6 11,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 11,1 11,1 11,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 9,5 9,5 9,5
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 9,5 9,5 9,5

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 8,2 8,2 8,2
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 7,9 7,9 7,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 32,1 24,7 24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 037_A - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 45,5 29,4 29,4

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 45,5 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 40,1 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 39,9 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 38,4 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,4 -- --

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 30,3 -- --
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 29,4 29,4 29,4
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 28,9 28,9 28,9
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 26,4 26,4 26,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 23,1 23,1 23,1

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 23,1 23,1 23,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 23,0 23,0 23,0
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 22,3 22,3 22,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 21,9 21,9 21,9
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 21,3 21,3 21,3

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 21,2 21,2 21,2
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,2 21,2 21,2
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 21,1 21,1 21,1
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 20,8 20,8 20,8
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 17,2 17,2 17,2

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 12,7 12,7 12,7
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 12,1 12,1 12,1

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 45,5 29,4 29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 037_B - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 45,9 31,3 31,3

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 45,9 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 42,2 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 41,3 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 40,5 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 32,0 -- --

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 31,3 31,3 31,3
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,1 -- --
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 29,9 29,9 29,9
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 27,1 27,1 27,1
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 25,1 25,1 25,1

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 24,0 24,0 24,0
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 23,5 23,5 23,5
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 23,4 23,4 23,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 23,4 23,4 23,4
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 22,9 22,9 22,9

302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 22,3 22,3 22,3
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 22,1 22,1 22,1
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,6 21,6 21,6
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 21,5 21,5 21,5
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 17,8 17,8 17,8

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,1 14,1 14,1
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 13,5 13,5 13,5

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 45,9 31,3 31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 037_C - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 46,9 32,0 32,0

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 46,9 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 43,7 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 43,3 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 43,0 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 32,6 -- --

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 32,0 32,0 32,0
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,7 -- --
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 30,8 30,8 30,8
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 28,4 28,4 28,4
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 25,9 25,9 25,9

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 25,2 25,2 25,2
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 24,8 24,8 24,8
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 24,8 24,8 24,8
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 24,6 24,6 24,6
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 24,5 24,5 24,5

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 23,9 23,9 23,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 23,8 23,8 23,8
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 22,9 22,9 22,9
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 21,9 21,9 21,9
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 18,1 18,1 18,1

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,5 14,5 14,5
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 13,5 13,5 13,5

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 46,9 32,0 32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 037_D - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 47,8 33,3 33,3

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 47,8 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 45,3 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 45,3 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 45,1 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 34,0 -- --

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 33,5 -- --
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 33,3 33,3 33,3
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 31,7 31,7 31,7
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 30,3 30,3 30,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 30,2 30,2 30,2

305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 29,7 29,7 29,7
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 27,7 27,7 27,7
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 27,7 27,7 27,7
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 27,5 27,5 27,5
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 27,3 27,3 27,3

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 26,1 26,1 26,1
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 25,0 25,0 25,0
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 24,4 24,4 24,4
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 22,8 22,8 22,8
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 18,4 18,4 18,4

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,3 15,3 15,3
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 13,6 13,6 13,6

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 47,8 33,3 33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 038_A - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 46,6 35,3 35,3

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 46,6 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 43,7 -- --
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 35,3 35,3 35,3
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,7 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,3 -- --

203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 31,2 -- --
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 31,1 31,1 31,1
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 30,5 -- --
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 24,9 24,9 24,9
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 24,5 24,5 24,5

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 24,2 24,2 24,2
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 22,1 22,1 22,1
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 21,3 21,3 21,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 19,3 19,3 19,3
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 19,2 19,2 19,2

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 17,2 17,2 17,2
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 15,1 15,1 15,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,1 14,1 14,1
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 14,1 14,1 14,1
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 13,6 13,6 13,6

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 13,5 13,5 13,5
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 11,7 11,7 11,7

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 46,6 35,3 35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 038_B - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 47,3 36,0 36,0

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 47,3 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 44,5 -- --
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 36,0 36,0 36,0
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 33,6 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 33,6 -- --

202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 33,1 -- --
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 31,9 31,9 31,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,9 -- --
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 25,9 25,9 25,9
301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 24,9 24,9 24,9

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 24,1 24,1 24,1
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 24,0 24,0 24,0
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 23,5 23,5 23,5
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 19,5 19,5 19,5
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 19,4 19,4 19,4

307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 17,9 17,9 17,9
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 17,4 17,4 17,4
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,7 16,7 16,7
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 16,0 16,0 16,0
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 14,2 14,2 14,2

306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 13,6 13,6 13,6
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 12,4 12,4 12,4

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 47,3 36,0 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 039_A - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 39,4 29,7 29,7

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 39,4 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 36,8 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 36,7 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,6 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 31,6 -- --

305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 29,7 29,7 29,7
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 29,1 29,1 29,1
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 28,4 -- --
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 28,3 28,3 28,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 27,9 27,9 27,9

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 25,7 25,7 25,7
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 22,7 22,7 22,7
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 22,5 22,5 22,5
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 22,4 22,4 22,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 19,8 19,8 19,8

309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 19,4 19,4 19,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 19,3 19,3 19,3
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 18,9 18,9 18,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,8 14,8 14,8
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 14,6 14,6 14,6

215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 10,8 10,8 10,8
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 10,8 10,8 10,8

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 39,4 29,7 29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 039_B - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 40,6 30,9 30,9

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 40,6 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 38,2 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 38,0 -- --
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 33,1 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 33,1 -- --

305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 30,9 30,9 30,9
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 30,3 30,3 30,3
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 29,6 -- --
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 29,1 29,1 29,1
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 28,9 28,9 28,9

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 27,1 27,1 27,1
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 24,1 24,1 24,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 23,8 23,8 23,8
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 23,1 23,1 23,1
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 21,2 21,2 21,2

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 20,6 20,6 20,6
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 20,6 20,6 20,6
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 19,7 19,7 19,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,6 16,6 16,6
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 15,4 15,4 15,4

215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 11,8 11,8 11,8
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 11,5 11,5 11,5

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 40,6 30,9 30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 040_A - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 40,1 31,4 31,4

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 40,1 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 39,2 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 38,2 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 33,5 -- --
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 31,4 31,4 31,4

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 30,4 30,4 30,4
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 30,3 30,3 30,3
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 29,3 29,3 29,3
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 28,7 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 27,9 27,9 27,9

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 27,5 27,5 27,5
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 25,8 -- --
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 24,7 24,7 24,7
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 24,3 24,3 24,3
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 24,0 24,0 24,0

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 21,7 21,7 21,7
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 21,1 21,1 21,1
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 21,0 21,0 21,0
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 16,0 16,0 16,0
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 15,2 15,2 15,2

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 12,2 12,2 12,2
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 11,2 11,2 11,2

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 40,1 31,4 31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 040_B - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 39,9 31,2 31,2

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 39,9 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 39,3 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 38,3 -- --
205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 33,4 -- --
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 31,2 31,2 31,2

304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 30,3 30,3 30,3
303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 30,1 30,1 30,1
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 29,2 29,2 29,2
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 29,0 -- --
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 27,7 27,7 27,7

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 27,4 27,4 27,4
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 25,5 -- --
214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 24,5 24,5 24,5
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 24,2 24,2 24,2
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 23,9 23,9 23,9

211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 21,7 21,7 21,7
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 21,1 21,1 21,1
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 21,1 21,1 21,1
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 15,7 15,7 15,7
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 15,1 15,1 15,1

308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 11,8 11,8 11,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 11,4 11,4 11,4

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 39,9 31,2 31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 4.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten LAmaxJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax april 2021
LAmax bij Bron voor toetspunt: 041_A - Woonbestemming
Groep: Janssen

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 39,3 29,8 29,8

201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 39,3 -- --
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 39,3 -- --
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 37,1 -- --
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 35,4 -- --
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 34,8 -- --

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 30,9 -- --
307 piekbron pers./bestelauto 91262,07 464854,84 0,75 29,8 29,8 29,8
305 piekbron pers./bestelauto 91226,25 464741,98 0,75 28,8 28,8 28,8
308 piekbron pers./bestelauto 91367,72 464837,28 0,75 28,5 28,5 28,5
304 piekbron pers./bestelauto 91304,43 464700,45 0,75 25,5 25,5 25,5

303 piekbron pers./bestelauto 91306,28 464668,17 0,75 24,6 24,6 24,6
310 piekbron pers./bestelauto 91434,62 464620,08 0,75 23,4 23,4 23,4
306 piekbron pers./bestelauto 91218,39 464856,69 0,75 21,9 21,9 21,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 21,8 21,8 21,8
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91353,79 464739,60 0,75 21,0 21,0 21,0

214 pers.auto's 4 tbv VLF-expansie 91354,30 464740,94 0,75 21,0 21,0 21,0
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 18,4 18,4 18,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 18,4 18,4 18,4
302 piekbron pers./bestelauto 91368,00 464658,07 0,75 17,2 17,2 17,2
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 15,4 15,4 15,4

301 piekbron pers./bestelauto 91422,27 464662,31 0,75 14,7 14,7 14,7
309 piekbron pers./bestelauto 91351,99 464741,46 0,75 13,9 13,9 13,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 39,3 29,8 29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:38:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Janssen Biologics B.V., Leiden 

 

 

 

 
 

Bijlage 5 

Titel  Rekenresultaten LAr,LT na geluidsbeperkende maatregelen 

 

 

 

 



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48 47 45 55 68
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 47 44 42 52 70
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 50 48 45 55 70
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51 49 47 57 72
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 50 48 46 56 72

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 53 50 48 58 74
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 55 52 50 60 76
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 52 51 49 59 72
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 46 43 41 51 59
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 47 44 42 52 62

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 24 21 19 29 46
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 23 21 19 29 46
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 28 28 27 37 52
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 48 46 44 54 65
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 49 47 45 55 69

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35 33 31 41 53
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 39 36 34 44 54
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36 34 32 42 55
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 39 37 35 45 56
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36 34 32 42 54

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38 36 34 44 54
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34 32 30 40 53
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 37 34 33 43 53
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33 31 29 39 46
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 36 33 31 41 46

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 32 29 27 37 45
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 34 32 29 39 45
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 31 29 26 36 45
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34 31 29 39 45
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31 29 26 36 46

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 34 31 29 39 46
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 31 28 26 36 48
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 32 29 27 37 48
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 39 36 35 45 56
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 39 37 35 45 57

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 40 38 36 46 57
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 41 38 37 47 58
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 32 30 29 39 56
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 34 32 31 41 57
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 31 29 27 37 53

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 33 31 29 39 54
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33 31 29 39 55
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 33 31 30 40 54
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 34 33 31 41 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:45:15Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48,4 46,5 45,3 55,3 68,2
005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 46,7 44,2 42,1 52,1 70,0
005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 50,5 47,8 45,4 55,4 70,1
007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51,3 48,8 46,8 56,8 72,0
008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 50,0 47,8 46,0 56,0 72,4

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 52,9 50,4 48,4 58,4 73,8
011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 54,7 52,4 50,4 60,4 76,1
012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 52,3 50,5 48,9 58,9 72,4
021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 45,5 43,0 40,8 50,8 58,9
022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 46,9 44,2 41,8 51,8 62,0

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 23,6 21,3 19,4 29,4 45,6
024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 22,8 20,6 18,8 28,8 45,8
025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 28,5 27,6 27,1 37,1 52,5
026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 47,8 45,6 43,6 53,6 64,6
027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 49,4 47,3 45,3 55,3 68,6

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35,2 33,0 31,3 41,3 53,0
028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 38,6 36,3 34,4 44,4 53,8
029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36,3 34,1 32,4 42,4 55,2
029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 39,4 37,1 35,2 45,2 56,1
030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36,0 33,9 32,2 42,2 53,7

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38,4 36,1 34,2 44,2 54,4
031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34,4 32,2 30,4 40,4 52,6
031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 36,6 34,4 32,5 42,5 52,8
032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33,2 30,8 28,9 38,9 46,3
032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 35,6 33,1 31,1 41,1 46,3

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 31,8 29,2 26,9 36,9 44,7
033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 34,4 31,8 29,3 39,3 45,1
034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 31,5 28,8 26,4 36,4 44,6
034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34,2 31,5 28,9 38,9 44,9
035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31,4 28,7 26,3 36,3 46,4

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 33,9 31,1 28,5 38,5 46,3
036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 30,8 28,4 26,4 36,4 47,9
036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 31,7 29,3 27,2 37,2 47,6
037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 38,5 36,4 34,7 44,7 55,9
037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 39,2 37,1 35,4 45,4 56,5

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 39,8 37,6 35,9 45,9 57,3
037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 40,5 38,4 36,7 46,7 58,5
038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 32,1 30,1 29,0 39,0 56,4
038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 33,9 32,0 30,8 40,8 56,6
039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 30,7 28,7 27,2 37,2 53,0

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 32,7 30,6 29,0 39,0 54,1
040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33,0 31,0 29,4 39,4 54,6
040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 33,1 31,1 29,6 39,6 54,3
041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 34,3 32,6 31,3 41,3 54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:45:43Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - 4 Vergunningspunt zuidwest
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A 4 Vergunningspunt zuidwest 91221,29 464681,93 5,00 48,4 46,5 45,3 55,3 68,2

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 37,6 37,6 37,6 47,6 40,0
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 41,5 38,5 35,5 45,5 41,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 35,2 35,2 35,2 45,2 37,2
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 34,3 34,3 34,3 44,3 36,7
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 39,8 36,8 33,8 43,8 39,9

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 32,9 32,9 32,9 42,9 35,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 32,6 32,6 32,6 42,6 34,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,6 31,6 31,6 41,6 33,2
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 30,1 30,1 30,1 40,1 32,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 35,3 32,3 29,3 39,3 38,2

078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 34,8 31,8 28,8 38,8 36,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 28,1 28,1 28,1 38,1 30,5
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,6 30,6 27,6 37,6 35,8
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 33,4 30,4 27,4 37,4 33,4
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 33,3 30,3 27,3 37,3 35,0

008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 33,0 30,0 27,0 37,0 33,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 33,0 30,0 27,0 37,0 35,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 24,7 24,7 24,7 34,7 27,9
010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006) 91226,20 464814,85 2,20 24,5 24,5 24,5 34,5 26,8

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 26,5 26,1 24,3 34,3 51,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 29,8 26,8 23,8 33,8 32,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 23,7 23,7 23,7 33,7 25,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,0 23,0 23,0 33,0 25,6
009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006) 91231,55 464814,35 2,20 22,7 22,7 22,7 32,7 25,0

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 28,3 25,3 22,3 32,3 31,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,0 22,0 22,0 32,0 25,6
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 21,9 21,9 21,9 31,9 25,1
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,9 -- -- 31,9 66,0
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 21,9 21,9 21,9 31,9 24,9

006 Ventilator (1420-01-1B003) 91203,81 464785,36 0,50 20,6 20,6 20,6 30,6 23,0
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 20,6 20,6 20,6 30,6 23,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 20,5 20,5 20,5 30,5 23,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 19,7 19,7 19,7 29,7 23,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 25,7 22,7 19,7 29,7 28,3

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 19,1 19,1 19,1 29,1 22,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 19,0 19,0 19,0 29,0 22,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 22,1
002 Ventilator HH (1432-01-1B002) 91213,42 464788,19 0,50 18,5 18,5 18,5 28,5 21,0
003 Ventilator HH 91210,29 464788,01 0,50 18,5 18,5 18,5 28,5 20,9

Rest 0,00 0,00 0,00 34,2 32,1 30,7 40,7 63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_A 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 5,00 46,7 44,2 42,1 52,1 70,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 42,7 39,7 36,7 46,7 42,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 41,5 38,5 35,5 45,5 41,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 32,2 32,2 32,2 42,2 33,1
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 29,9 29,9 29,9 39,9 31,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 29,3 29,3 29,3 39,3 30,2

036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 28,4 28,4 28,4 38,4 28,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 32,6 29,6 26,6 36,6 32,6
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 29,5 29,1 26,1 36,1 52,2
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 25,0 25,0 25,0 35,0 25,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 24,5 24,5 24,5 34,5 26,9

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,4 24,4 24,4 34,4 27,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 30,2 27,2 24,2 34,2 30,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 31,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,2 25,2 22,2 32,2 29,0
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 34,1

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 24,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,3 20,3 20,3 30,3 24,1
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 19,8 19,8 19,8 29,8 20,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 25,8 22,8 19,8 29,8 26,3
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 29,2 -- -- 29,2 65,4

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,4 18,4 18,4 28,4 21,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 18,1 18,1 18,1 28,1 20,0
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,7 17,7 17,7 27,7 20,8
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 17,6 17,6 17,6 27,6 21,2
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 27,6 -- -- 27,6 66,9

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 23,5 20,5 17,5 27,5 23,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 22,7 19,7 16,7 26,7 24,3
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 15,7 15,7 15,7 25,7 18,9
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 15,5 15,5 15,5 25,5 18,6
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 15,1 15,1 15,1 25,1 18,5

049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 14,9 14,9 14,9 24,9 18,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,9 14,9 14,9 24,9 18,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 17,8 17,8 14,8 24,8 19,1
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,9 13,9 13,9 23,9 16,9
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 23,8 -- -- 23,8 34,3

048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 19,2 16,2 13,2 23,2 19,2
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 16,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 13,1 13,1 13,1 23,1 14,6
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 13,9 15,7 12,7 22,7 43,2
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 18,5 15,5 12,5 22,5 21,7

Rest 0,00 0,00 0,00 28,8 26,2 25,1 35,1 61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_B 5 Rekenpunt instrumentmschool LIS west 91422,76 464799,83 8,00 50,5 47,8 45,4 55,4 70,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 46,6 43,6 40,6 50,6 46,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 45,6 42,6 39,6 49,6 45,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 33,2 33,2 33,2 43,2 33,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 38,0 35,0 32,0 42,0 38,0
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 31,3 31,3 31,3 41,3 31,8

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 30,5 30,5 30,5 40,5 30,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 35,7 32,7 29,7 39,7 35,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 28,2 28,2 28,2 38,2 29,8
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 34,0 31,0 28,0 38,0 35,4

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,8 30,4 27,4 37,4 52,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 26,3 26,3 26,3 36,3 27,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 26,2 26,2 26,2 36,2 29,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 25,1 25,1 25,1 35,1 25,1
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 31,0 28,0 25,0 35,0 31,0

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 24,8 24,8 24,8 34,8 25,1
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 22,4 22,4 22,4 32,4 22,4
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 22,4 22,4 22,4 32,4 34,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,2 22,2 22,2 32,2 25,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 27,7 24,7 21,7 31,7 27,7

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,0 21,0 21,0 31,0 24,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 20,9 20,9 20,9 30,9 22,5
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,2 -- -- 30,2 65,4
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 21,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 25,1 22,1 19,1 29,1 25,3

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,8 18,8 18,8 28,8 21,6
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 28,7 -- -- 28,7 66,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 24,7 21,7 18,7 28,7 24,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 20,9 20,9 17,9 27,9 20,9
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 17,4 17,4 17,4 27,4 19,7

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 19,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 19,1
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 16,4 16,4 16,4 26,4 18,3
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 15,8 15,8 15,8 25,8 18,4
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 18,2

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 21,3 18,3 15,3 25,3 23,6
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 21,2 18,2 15,2 25,2 21,2
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 25,0 -- -- 25,0 34,4
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 14,4 14,4 14,4 24,4 17,2
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 16,2

Rest 0,00 0,00 0,00 31,3 28,8 27,4 37,4 61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - 7 rekenpunt noord
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

007_A 7 rekenpunt noord 91281,09 464887,50 5,00 51,3 48,8 46,8 56,8 72,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 45,4 42,4 39,4 49,4 45,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 44,1 41,1 38,1 48,1 44,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 39,5 39,1 36,1 46,1 60,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 35,2 35,2 35,2 45,2 35,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 40,6 37,6 34,6 44,6 40,6

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 34,3 34,3 34,3 44,3 44,3
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 32,8 32,8 32,8 42,8 34,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,8 31,8 31,8 41,8 33,5

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 37,2 34,2 31,2 41,2 37,2
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 30,3 30,3 30,3 40,3 30,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 36,2 33,2 30,2 40,2 36,2
094 Pomp tbv tank 91294,74 464830,15 1,00 39,6 -- -- 39,6 47,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 35,5 32,5 29,5 39,5 35,5

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 35,4 32,4 29,4 39,4 35,4
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 29,2 29,2 29,2 39,2 29,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 28,3 28,3 28,3 38,3 30,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 27,1 27,1 27,1 37,1 27,6
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 32,2 29,2 26,2 36,2 32,2

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 26,2 26,2 26,2 36,2 26,2
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 25,6 25,6 25,6 35,6 25,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 25,5 25,5 25,5 35,5 26,7
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 24,4 24,4 24,4 34,4 26,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 29,4 26,4 23,4 33,4 30,5

025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 23,2 23,2 23,2 33,2 23,6
051 jbv freezer 91223,21 464849,56 4,70 25,3 24,3 23,0 33,0 28,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,8 22,8 22,8 32,8 26,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 28,7 25,7 22,7 32,7 28,7
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 22,6 22,6 22,6 32,6 22,6

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 22,5 22,5 22,5 32,5 22,9
203 vrw3. TritonX 91368,96 464840,66 1,20 32,5 -- -- 32,5 70,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,1 22,1 22,1 32,1 26,2
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 22,0 22,0 22,0 32,0 22,9
027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 21,5 21,5 21,5 31,5 22,5

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 26,4 23,4 20,4 30,4 28,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 22,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 20,1 20,1 20,1 30,1 22,2
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 30,1 -- -- 30,1 65,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 25,8 22,8 19,8 29,8 29,3

Rest 0,00 0,00 0,00 31,7 30,9 30,5 40,5 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_A - 8 rekenpunt oost
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

008_A 8 rekenpunt oost 91479,66 464658,24 5,00 50,0 47,8 46,0 56,0 72,4

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 39,0 39,0 39,0 49,0 39,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 44,1 41,1 38,1 48,1 44,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 42,9 39,9 36,9 46,9 44,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 37,7 37,7 34,7 44,7 38,1
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 33,8 33,8 33,8 43,8 33,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 38,2 35,2 32,2 42,2 41,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 31,7 31,7 31,7 41,7 33,1
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 31,6 31,6 31,6 41,6 33,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 31,3 31,3 31,3 41,3 34,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 36,5 33,5 30,5 40,5 39,3

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 36,5 33,5 30,5 40,5 37,0
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 29,1 29,1 29,1 39,1 29,4
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 29,0 29,0 29,0 39,0 32,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 31,8 31,8 28,8 38,8 31,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 28,6 28,6 28,6 38,6 30,4

215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 27,5 29,3 26,3 36,3 55,6
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 35,9 -- -- 35,9 48,4
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 31,7 28,7 25,7 35,7 33,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 25,2 25,2 25,2 35,2 28,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9 26,2

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 23,3 23,3 23,3 33,3 26,7
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 23,8 25,6 22,6 32,6 51,9
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 22,5 22,5 22,5 32,5 23,7
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 22,3 22,3 22,3 32,3 23,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,1 22,1 22,1 32,1 26,1

205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 31,8 -- -- 31,8 70,5
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 27,1 24,1 21,1 31,1 30,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 27,1 24,1 21,1 31,1 29,8
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 23,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 22,9

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 26,3 23,3 20,3 30,3 29,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 26,1 23,1 20,1 30,1 29,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 23,6
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 25,5 22,5 19,5 29,5 29,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 25,4 22,4 19,4 29,4 29,3

205a vrw5. naar/van office/labs. 91437,07 464620,60 1,20 27,9 -- -- 27,9 66,5
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 17,4 17,4 17,4 27,4 20,9
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,9 19,9 16,9 26,9 26,0
065 Aanzuigrooster 4420-04-1AHU001 91376,49 464680,32 1,50 22,5 19,5 16,5 26,5 24,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,2 16,2 16,2 26,2 18,5

Rest 0,00 0,00 0,00 32,4 30,1 28,9 38,9 59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - 010 Rekenpunt westgevel LIS
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

010_A 010 Rekenpunt westgevel LIS 91390,18 464788,92 8,00 52,9 50,4 48,4 58,4 73,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 48,0 45,0 42,0 52,0 48,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 46,9 43,9 40,9 50,9 46,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 39,0 39,0 39,0 49,0 39,2
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 37,2 37,2 37,2 47,2 37,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 43,1 40,1 37,1 47,1 43,9

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 34,1 34,1 34,1 44,1 34,1
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 33,1 33,1 33,1 43,1 33,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 37,6 34,6 31,6 41,6 37,6
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 31,6 31,6 31,6 41,6 31,6

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 36,4 33,4 30,4 40,4 36,4
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 30,2 30,2 30,2 40,2 30,2
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 29,0 29,0 29,0 39,0 30,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 32,0 32,0 29,0 39,0 32,0
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 28,8 28,8 28,8 38,8 29,1

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 34,3 31,3 28,3 38,3 34,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 28,1 28,1 28,1 38,1 28,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 27,6 27,6 27,6 37,6 27,6
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 30,6 30,2 27,2 37,2 51,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 32,8 29,8 26,8 36,8 32,8

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 32,5 29,5 26,5 36,5 32,5
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 31,3 28,3 25,3 35,3 31,3
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 26,3 28,1 25,1 35,1 53,5
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 27,3 26,8 25,1 35,1 51,2
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 30,7 27,7 24,7 34,7 31,6

048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 29,9 26,9 23,9 33,9 29,9
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 23,8 23,8 23,8 33,8 23,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 23,8 23,8 23,8 33,8 24,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 29,0 26,0 23,0 33,0 29,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 28,7 25,7 22,7 32,7 30,4

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 22,7 22,7 22,7 32,7 22,7
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 28,4 25,4 22,4 32,4 29,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 28,3 25,3 22,3 32,3 28,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,3 22,3 22,3 32,3 25,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,0 22,0 22,0 32,0 24,3

204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 31,5 -- -- 31,5 64,7
201 vrw1. naar/van laadloslocatie 91368,42 464836,63 1,20 31,5 -- -- 31,5 66,5
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 27,3 24,3 21,3 31,3 28,0
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 26,8 23,7 20,7 30,7 53,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 20,6 20,6 20,6 30,6 21,2

Rest 0,00 0,00 0,00 37,0 32,4 31,5 41,5 72,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

011_A 11 Rekenpunt zuidwestgevel LIS 91386,16 464764,52 8,00 54,7 52,4 50,4 60,4 76,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 48,4 45,4 42,4 52,4 48,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 41,7 41,7 41,7 51,7 41,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 47,3 44,3 41,3 51,3 47,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 41,0 41,0 41,0 51,0 41,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 45,8 42,8 39,8 49,8 45,8

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 43,6 40,6 37,6 47,6 43,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 37,2 37,2 37,2 47,2 37,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 39,6 39,6 36,6 46,6 39,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 34,0 34,0 34,0 44,0 34,0
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 39,3 36,3 33,3 43,3 39,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 31,6 31,6 31,6 41,6 31,9
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 31,2 31,2 31,2 41,2 31,2
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 36,6 33,6 30,6 40,6 36,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 36,1 33,1 30,1 40,1 36,1

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 30,0 30,0 30,0 40,0 30,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 29,8 29,8 29,8 39,8 30,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 35,1 32,1 29,1 39,1 35,1
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 30,3 29,9 28,1 38,1 54,3
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 29,3 31,0 28,0 38,0 56,1

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 30,9 30,9 27,9 37,9 30,9
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 33,4 30,4 27,4 37,4 33,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 33,3 30,3 27,3 37,3 33,3
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 33,2 30,2 27,2 37,2 33,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 32,9 29,9 26,9 36,9 32,9

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 26,6 26,6 26,6 36,6 26,6
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 26,5 26,5 26,5 36,5 26,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 29,9 29,5 26,5 36,5 50,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 36,3 -- -- 36,3 69,5
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 32,1 29,1 26,1 36,1 32,8

096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 32,0 29,0 26,0 36,0 33,5
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 25,7 25,7 25,7 35,7 25,7
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 25,4 25,4 25,4 35,4 25,4
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 25,3 25,3 25,3 35,3 26,9
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 31,1 28,1 25,1 35,1 33,0

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 31,0 28,0 25,0 35,0 31,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 24,9 24,9 24,9 34,9 27,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 24,6 24,6 24,6 34,6 24,6
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 30,5 27,5 24,5 34,5 31,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,3 24,3 24,3 34,3 26,6

Rest 0,00 0,00 0,00 40,4 35,7 34,6 44,6 74,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - 12 Rekenpunt zuidgevel LIS
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

012_A 12 Rekenpunt zuidgevel LIS 91420,66 464759,33 8,00 52,3 50,5 48,9 58,9 72,4

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 44,2 44,2 44,2 54,2 44,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 46,0 43,0 40,0 50,0 46,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 45,6 42,6 39,6 49,6 45,6
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 41,7 41,7 38,7 48,7 41,7
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 42,3 39,3 36,3 46,3 42,3

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 36,1 36,1 36,1 46,1 36,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 35,6 35,6 35,6 45,6 35,6
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 33,8 33,8 33,8 43,8 33,8
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 33,4 33,4 33,4 43,4 33,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 31,2 31,2 31,2 41,2 32,8

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 32,8 32,8 29,8 39,8 32,8
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 29,2 29,2 29,2 39,2 30,6
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 32,7 29,7 26,7 36,7 32,7
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 32,3 29,3 26,3 36,3 32,3
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 28,1 27,6 25,9 35,9 52,6

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,5 28,5 25,5 35,5 31,5
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 26,2 27,9 24,9 34,9 53,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,4 24,4 24,4 34,4 26,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 30,3 27,3 24,3 34,3 31,5
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 29,5 26,5 23,5 33,5 31,6

083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 30,9
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 33,1 -- -- 33,1 66,7
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 28,6 25,6 22,6 32,6 31,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 22,6 22,6 22,6 32,6 24,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 28,4 25,4 22,4 32,4 30,1

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 28,4 25,4 22,4 32,4 29,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 23,7
091 Ventilatoren 91333,51 464755,73 0,50 21,3 21,3 21,3 31,3 21,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,3 21,3 21,3 31,3 23,7
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 21,2 21,2 21,2 31,2 23,2

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 21,0 21,0 21,0 31,0 23,0
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 20,8 20,8 20,8 30,8 21,4
211 pers.auto's 1 naar/van labs/pilotpl. 91355,71 464737,47 0,75 26,4 23,4 20,4 30,4 52,6
090 Ventilatoren 91313,53 464758,05 0,50 20,2 20,2 20,2 30,2 21,3
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 20,2 20,2 20,2 30,2 21,9

082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 20,0 20,0 20,0 30,0 20,7
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 29,8 -- -- 29,8 67,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 19,3 19,3 19,3 29,3 21,0
202 vrw2. naar/van labs/pilotpl. 91357,05 464737,26 1,20 28,9 -- -- 28,9 67,0
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 24,5 21,5 18,5 28,5 26,3

Rest 0,00 0,00 0,00 33,9 30,1 28,5 38,5 59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

021_A Onderwijsgebouw zw Niels Bohrweg 1 91312,24 464957,23 8,00 45,5 43,0 40,8 50,8 58,9

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,8 38,8 35,8 45,8 41,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 40,5 37,5 34,5 44,5 40,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 28,5 28,5 28,5 38,5 30,8
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 27,0 27,0 27,0 37,0 27,7
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 26,1 26,1 26,1 36,1 26,4

018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 25,0 25,0 25,0 35,0 27,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 30,6 27,6 24,6 34,6 30,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 23,7 23,7 23,7 33,7 25,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 29,3 26,3 23,3 33,3 30,0
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 23,3 23,3 23,3 33,3 24,9

049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 23,1 23,1 23,1 33,1 24,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 26,1 25,6 22,6 32,6 48,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,5 25,5 22,5 32,5 29,1
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,4 22,4 22,4 32,4 25,1
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 22,0 22,0 22,0 32,0 23,5

028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 21,5 21,5 21,5 31,5 23,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 27,3 24,3 21,3 31,3 29,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,7 20,7 20,7 30,7 24,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 19,6 19,6 19,6 29,6 20,5
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 19,4 19,4 19,4 29,4 21,6

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 25,0 22,0 19,0 29,0 25,0
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 18,9 18,9 18,9 28,9 21,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 18,4 18,4 18,4 28,4 18,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 24,6
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 17,8 17,8 17,8 27,8 19,6

025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 17,7 17,7 17,7 27,7 19,6
027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 17,4 17,4 17,4 27,4 19,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 23,3 20,3 17,3 27,3 23,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 17,1 17,1 17,1 27,1 19,9
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 16,8 16,8 16,8 26,8 18,9

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 16,3 16,3 16,3 26,3 20,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,2 19,2 16,2 26,2 25,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,0 16,0 16,0 26,0 19,7
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,6 15,6 15,6 25,6 18,6
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 20,4 17,4 14,4 24,4 20,4

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 14,3 14,3 14,3 24,3 17,9
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 20,2 17,2 14,2 24,2 22,4
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 14,2 14,2 14,2 24,2 17,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 13,2 13,2 13,2 23,2 16,2

Rest 0,00 0,00 0,00 27,7 25,5 24,8 34,8 58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

022_A Onderwijsgebouw zo Niels Bohrweg 1 91363,25 464949,36 8,00 46,9 44,2 41,8 51,8 62,0

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 42,9 39,9 36,9 46,9 42,9
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 42,5 39,5 36,5 46,5 42,5
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 27,9 27,9 27,9 37,9 30,6
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 26,5 26,5 26,5 36,5 27,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 31,5 28,5 25,5 35,5 34,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 25,4 25,4 25,4 35,4 28,2
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 31,3 28,3 25,3 35,3 31,7
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 25,0 25,0 25,0 35,0 28,0
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 30,1 27,1 24,1 34,1 30,6
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9 25,6

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 23,4 23,4 23,4 33,4 25,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 23,3 23,3 23,3 33,3 25,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,3 25,3 22,3 32,3 31,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 28,3 25,3 22,3 32,3 28,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 22,1 22,1 22,1 32,1 24,5

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 27,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,2 21,2 21,2 31,2 24,9
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,3 20,3 20,3 30,3 24,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 21,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 19,8 19,8 19,8 29,8 21,3

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 19,2 19,2 19,2 29,2 22,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 22,1 22,1 19,1 29,1 25,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 25,1 22,1 19,1 29,1 25,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 22,3 21,9 18,9 28,9 44,6
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 18,6 18,6 18,6 28,6 20,7

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 17,9 17,9 17,9 27,9 19,9
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 17,7 17,7 17,7 27,7 20,8
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 20,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 22,2 19,2 16,2 26,2 24,7
026 Ventilator HH182 91243,46 464831,17 0,50 16,1 16,1 16,1 26,1 18,6

027 Ventilator HH182 91246,31 464828,76 0,50 16,1 16,1 16,1 26,1 18,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 17,1
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 15,4 15,4 15,4 25,4 18,9
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 14,8 14,8 14,8 24,8 17,0
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 14,8 14,8 14,8 24,8 17,0

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 14,2 14,2 14,2 24,2 16,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,1 14,1 14,1 24,1 17,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 13,9 13,9 13,9 23,9 17,5
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 16,5
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 16,8 16,8 13,8 23,8 19,9

Rest 0,00 0,00 0,00 30,8 28,0 27,0 37,0 61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

023_A Onderwijsgebouw zo Wassenaarseweg 76 91576,17 464959,55 8,00 23,6 21,3 19,4 29,4 45,6

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 17,8 14,8 11,8 21,8 20,5
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 11,0 11,0 11,0 21,0 14,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 16,4 13,4 10,4 20,4 19,1
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,3 12,3 9,3 19,3 19,0
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 5,5 5,5 5,5 15,5 8,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 4,1 4,1 4,1 14,1 7,3
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 7,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 6,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 2,9 2,9 2,9 12,9 6,5
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 2,5 2,5 2,5 12,5 6,4

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 2,3 2,3 2,3 12,3 6,3
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 8,0 5,0 2,0 12,0 11,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 7,9 4,9 1,9 11,9 11,2
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 2,9 2,9 -0,1 9,9 6,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 5,9 2,9 -0,1 9,9 8,6

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 -0,3 -0,3 -0,3 9,8 3,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 5,6 2,6 -0,5 9,6 8,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 5,1 2,1 -0,9 9,1 6,5
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 12,4

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,6
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 2,1
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -2,0 -2,0 -2,0 8,0 1,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 -2,2 -2,2 -2,2 7,8 1,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 3,6 0,6 -2,5 7,6 7,3

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 0,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 0,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 0,2 -0,3 -3,3 6,7 24,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -3,5 -3,5 -3,5 6,5 0,5

018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 -3,6 -3,6 -3,6 6,5 0,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 2,4 -0,6 -3,6 6,4 5,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 2,2 -0,8 -3,8 6,2 5,1
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 2,2 -0,8 -3,8 6,2 5,8
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 2,1 -0,9 -3,9 6,1 5,9

036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -1,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 -0,7
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 -0,5
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 -4,5 -4,5 -4,5 5,5 -0,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,2

Rest 0,00 0,00 0,00 12,6 9,4 7,8 17,8 45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_A Onderwijsgebouw zw Wassenaarseweg 76 91627,40 464890,09 8,00 22,8 20,6 18,8 28,8 45,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 19,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 9,6 9,6 9,6 19,6 13,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,3 12,3 9,3 19,3 18,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 14,9 11,9 8,9 18,9 17,8
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 9,1

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 5,2 5,2 5,2 15,2 8,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,0 4,0 4,0 14,0 7,8
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,4 3,4 3,4 13,4 7,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 11,9
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 2,0 2,0 2,0 12,0 6,0

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 1,3 1,3 1,3 11,3 4,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 4,0 4,0 1,0 11,0 7,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 6,7 3,7 0,7 10,7 9,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 0,5 0,5 0,5 10,5 4,5
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,7

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 -0,7 -0,7 -0,7 9,4 2,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 2,6
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 4,8 1,8 -1,3 8,8 7,6
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 2,4

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 2,5
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 2,1
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 2,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 2,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 2,1

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 4,2 1,2 -1,8 8,2 7,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 3,4 0,4 -2,6 7,4 6,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 -3,1 -3,1 -3,1 7,0 0,7
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 2,9 -0,1 -3,1 6,9 6,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 0,3 -0,2 -3,2 6,8 24,8

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 2,5 -0,5 -3,5 6,5 6,5
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 2,4 -0,6 -3,6 6,4 6,2
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -4,1 -4,1 -4,1 5,9 -0,8
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,3
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 0,8 -2,2 -5,2 4,8 4,5

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 -1,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 -5,8 -5,8 -5,8 4,3 -1,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 -4,5 -2,7 -5,8 4,2 25,9
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 -3,2 -3,2 -6,2 3,8 0,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 -0,2 -3,2 -6,2 3,8 1,5

Rest 0,00 0,00 0,00 11,8 8,6 7,4 17,4 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

025_A Onderwijsgebouw z Wassenaarseweg 76 91684,90 464873,57 8,00 28,5 27,6 27,1 37,1 52,5

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,5 20,5 20,5 30,5 24,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,1 20,1 20,1 30,1 24,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 18,8 18,8 18,8 28,8 22,6
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 19,7
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 14,6 14,6 14,6 24,6 18,5

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 14,6 14,6 14,6 24,6 18,5
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 14,2 14,2 14,2 24,2 17,9
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,3 15,3 12,3 22,3 22,0
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,0
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 14,8 11,8 8,8 18,8 18,5

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,5 11,5 8,5 18,5 18,0
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 14,3 11,3 8,3 18,3 17,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 13,2 10,2 7,2 17,2 16,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 6,4 6,4 6,4 16,4 9,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 6,2 6,2 6,2 16,2 9,6

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 9,5
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0 8,8
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 7,4 7,4 4,4 14,4 10,8
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 4,1 4,1 4,1 14,1 7,8
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 3,9 3,9 3,9 13,9 7,6

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 3,5 3,5 3,5 13,5 7,2
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 9,1 6,1 3,1 13,1 13,0
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 2,9 2,9 2,9 12,9 6,7
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 3,6 5,4 2,3 12,3 34,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 4,4 4,4 1,4 11,4 7,8

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 6,9 3,9 0,9 10,9 10,3
103 LBK keuken 91399,95 464594,91 1,50 10,4 -- -- 10,4 14,2
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 0,4 0,4 0,4 10,4 4,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,7

067 Uitblaasrooster 91368,07 464676,26 1,50 5,0 2,0 -1,0 9,0 8,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 4,8 1,8 -1,2 8,8 8,2
205b vrw5. naar/van office/labs. 91354,01 464738,05 1,20 8,6 -- -- 8,6 50,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 2,6
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 -1,0 0,8 -2,3 7,7 29,8

078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 3,6 0,6 -2,4 7,6 7,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 1,3
066 Aanzuigrooster 91367,86 464674,21 1,50 3,5 0,5 -2,5 7,5 7,2
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -2,6 -2,6 -2,6 7,4 1,5

Rest 0,00 0,00 0,00 14,3 10,8 9,0 19,0 48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

026_A Onderwijsgebouw nw Einsteinweg 55 91515,70 464796,32 8,00 47,8 45,6 43,6 53,6 64,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 36,1 36,1 36,1 46,1 37,1
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,4 38,4 35,4 45,4 43,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 39,6 36,6 33,6 43,6 41,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 39,6 36,6 33,6 43,6 42,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 39,2 36,2 33,2 43,2 40,5

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 34,4 34,4 31,4 41,4 35,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 29,5 29,5 29,5 39,5 30,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 34,1 31,1 28,1 38,1 35,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 27,2 27,2 27,2 37,2 29,3

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 27,0 27,0 27,0 37,0 29,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 26,6 26,6 26,6 36,6 29,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 26,1 26,1 26,1 36,1 29,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 24,1 24,1 24,1 34,1 27,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 29,9 26,9 23,9 33,9 31,5

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,8 23,8 23,8 33,8 27,3
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 26,7 26,7 23,7 33,7 28,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 29,7 26,7 23,7 33,7 31,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 23,4 23,4 23,4 33,4 26,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 23,2 23,2 23,2 33,2 25,5

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 21,0 21,0 21,0 31,0 23,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 26,4 23,4 20,4 30,4 28,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 20,4 20,4 20,4 30,4 23,3
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 26,3 23,3 20,3 30,3 28,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 20,2 20,2 20,2 30,2 23,2

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 24,9 21,9 18,9 28,9 28,0
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 18,8 18,8 18,8 28,8 21,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 18,6 18,6 18,6 28,6 20,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,3 21,3 18,3 28,3 26,2
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 17,5 17,5 17,5 27,5 20,1

110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 27,5 -- -- 27,5 42,3
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 16,6 16,6 16,6 26,6 19,5
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 16,3 16,3 16,3 26,3 19,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 17,3 19,0 16,0 26,0 46,6
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 15,8 15,8 15,8 25,8 17,6

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 15,8 15,8 15,8 25,8 18,7
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 21,6 18,6 15,6 25,6 24,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 21,3 18,3 15,3 25,3 21,3
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 16,4
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 16,9

Rest 0,00 0,00 0,00 31,0 27,9 26,4 36,4 64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

027_A Onderwijsgebouw zw Einsteinweg 55 91506,74 464737,59 8,00 49,4 47,3 45,3 55,3 68,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 38,3 38,3 38,3 48,3 38,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 42,0 39,0 36,0 46,0 43,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 41,8 38,8 35,8 45,8 41,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 41,5 38,5 35,5 45,5 43,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 37,1 37,1 34,1 44,1 37,1

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 39,9 36,9 33,9 43,9 41,7
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 31,7 31,7 31,7 41,7 31,7
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 36,6 33,6 30,6 40,6 36,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 30,5 30,5 30,5 40,5 32,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 29,9 29,9 29,9 39,9 30,8

057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 29,6 29,6 29,6 39,6 30,6
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 27,6 27,6 27,6 37,6 30,0
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 28,8 28,8 25,8 35,8 29,0
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 25,7 25,7 25,7 35,7 28,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 25,6 25,6 25,6 35,6 28,2

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 24,7 24,7 24,7 34,7 27,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 30,2 27,2 24,2 34,2 31,9
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 23,7 23,7 23,7 33,7 25,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 29,6 26,6 23,6 33,6 31,4
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 23,4 23,4 23,4 33,4 26,2

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 23,4 23,4 23,4 33,4 26,2
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 23,0 23,0 23,0 33,0 25,5
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,4 22,4 22,4 32,4 25,8
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 21,9 21,9 21,9 31,9 24,0
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 27,3 24,3 21,3 31,3 29,0

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 26,6 23,6 20,6 30,6 29,9
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 21,4 23,1 20,1 30,1 50,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 25,8 22,8 19,8 29,8 27,9
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 21,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 24,8 21,8 18,8 28,8 27,9

213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 20,9 20,4 18,6 28,6 47,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,6 21,6 18,6 28,6 26,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 20,8
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 18,1 18,1 18,1 28,1 20,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 23,9 20,9 17,9 27,9 26,7

110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 27,0 -- -- 27,0 41,0
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 19,5
204 vrw4. tbv VLF-expansie 91354,56 464743,26 1,20 26,9 -- -- 26,9 62,6
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 16,2 16,2 16,2 26,2 18,0
068 Ventilator (NRP 4.6 R05A) 91364,11 464683,61 1,00 16,2 16,2 16,2 26,2 18,3

Rest 0,00 0,00 0,00 33,3 29,9 28,3 38,3 67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

028_A Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 1,50 35,2 33,0 31,3 41,3 53,0

041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,2 26,2 23,2 33,2 33,0
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 28,4 25,4 22,4 32,4 32,1
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 21,6 21,6 21,6 31,6 26,0
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,2 23,2 20,2 30,2 30,5
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 19,4 19,4 19,4 29,4 24,1

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 23,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 16,0 16,0 16,0 26,0 20,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 14,8 14,8 14,8 24,8 19,2

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 14,1 14,1 14,1 24,1 28,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,4 16,4 13,4 23,4 23,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,3 13,3 13,3 23,3 17,9
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,5 15,5 12,5 22,5 23,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,9

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,0 12,0 12,0 22,0 16,4
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,0 15,0 12,0 22,0 22,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 21,9
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,7

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 14,6 14,1 11,1 21,1 40,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,1 14,1 11,1 21,1 20,9
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 15,0
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,0 10,0 10,0 20,0 14,5
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,7

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,2
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 15,4 12,4 9,4 19,4 17,8
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 9,0 9,0 9,0 19,0 13,6
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 8,9 8,9 8,9 18,9 13,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,5 11,5 8,5 18,5 18,3

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,3
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 8,5 8,5 8,5 18,5 13,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,6
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,0 8,0 8,0 18,0 12,3
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 7,5 7,5 7,5 17,5 11,8

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,4 7,4 7,4 17,4 11,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 13,2 10,2 7,2 17,2 17,8
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 6,9 6,9 6,9 16,9 11,4
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 6,8 6,8 6,8 16,8 11,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 11,3

Rest 0,00 0,00 0,00 21,4 18,5 17,7 27,7 52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - Woning Avicennapad 58-60
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

028_B Woning Avicennapad 58-60 91281,22 465088,76 5,00 38,6 36,3 34,4 44,4 53,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,6 30,6 27,6 37,6 36,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 32,4 29,4 26,4 36,4 35,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,9 23,9 23,9 33,9 27,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,2 24,2 21,2 31,2 30,7
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,1

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 24,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 19,9 19,9 19,9 29,9 23,8
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 18,7 18,7 18,7 28,7 22,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 23,6 20,6 17,6 27,6 27,0
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 17,1 17,1 17,1 27,1 21,5

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,9 19,9 16,9 26,9 27,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 20,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 16,6 16,6 16,6 26,6 21,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,6 19,6 16,6 26,6 25,9
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,4 16,4 16,4 26,4 19,9

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 15,6 15,6 15,6 25,6 29,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,2 18,2 15,2 25,2 24,4
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,2 18,2 15,2 25,2 25,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 14,3 14,3 14,3 24,3 18,4
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,2

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 17,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 13,5 13,5 13,5 23,5 17,3
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,4 16,4 13,4 23,4 21,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 18,7 15,7 12,7 22,7 21,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,1 15,6 12,6 22,6 40,8

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 12,5 12,5 12,5 22,5 16,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 12,4 12,4 12,4 22,4 16,3
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,3
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 17,6 14,6 11,6 21,6 22,0
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,4 14,4 11,4 21,4 21,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,7 10,7 10,7 20,7 14,3
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,7 10,7 10,7 20,7 14,4

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,7
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 9,6 9,6 9,6 19,6 13,6
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 9,6 9,6 9,6 19,6 13,2

Rest 0,00 0,00 0,00 24,2 21,9 20,9 30,9 53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

029_A Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 1,50 36,3 34,1 32,4 42,4 55,2

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,5 27,5 24,5 34,5 34,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 30,1 27,1 24,1 34,1 33,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 21,5 21,5 21,5 31,5 26,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,8 20,8 20,8 30,8 25,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,3 23,3 20,3 30,3 30,6

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 18,7 18,7 18,7 28,7 23,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 17,8 17,8 17,8 27,8 22,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 17,8 17,8 17,8 27,8 22,4
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,5 17,5 17,5 27,5 21,9
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 16,7 16,7 16,7 26,7 31,2

074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 15,2 15,2 15,2 25,2 19,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,1 18,1 15,1 25,1 25,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,4 17,4 14,4 24,4 24,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 20,3 17,3 14,3 24,3 24,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 16,9 16,5 13,5 23,5 42,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 13,3 13,3 13,3 23,3 17,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 18,8 15,8 12,8 22,8 22,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,4 15,4 12,4 22,4 23,0
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 18,2 15,2 12,2 22,2 22,9

098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,7
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 11,5 11,5 11,5 21,5 16,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 16,0

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 17,2 14,2 11,2 21,2 20,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,1 14,1 11,1 21,1 19,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,8
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,2
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7 14,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 9,4 9,4 9,4 19,4 14,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 8,8 8,8 8,8 18,8 13,2
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,8

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 14,3 11,3 8,3 18,3 18,7
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 7,6 7,6 7,6 17,6 12,3
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 7,4 7,4 7,4 17,4 11,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,6

Rest 0,00 0,00 0,00 21,6 19,1 18,3 28,3 54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - Woning Avicennapad 54-56
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

029_B Woning Avicennapad 54-56 91288,99 465087,58 5,00 39,4 37,1 35,2 45,2 56,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 34,3 31,3 28,3 38,3 37,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 33,7 30,7 27,7 37,7 36,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 23,8 23,8 23,8 33,8 27,7
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 22,5 22,5 22,5 32,5 26,3
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,2 24,2 21,2 31,2 30,8

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,5 20,5 20,5 30,5 24,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 20,1 20,1 20,1 30,1 24,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 19,9 19,9 19,9 29,9 24,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 19,3 19,3 19,3 29,3 23,7
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,4

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 24,2 21,2 18,2 28,2 27,5
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 18,1 18,1 18,1 28,1 32,0
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 28,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 23,1 20,1 17,1 27,1 26,5
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,5

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 16,9 16,9 16,9 26,9 20,8
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 22,9 19,9 16,9 26,9 26,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 22,1 19,1 16,1 26,1 25,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 18,5 18,1 15,1 25,1 43,3

029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 14,7 14,7 14,7 24,7 18,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,4 17,4 14,4 24,4 23,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 20,2 17,2 14,2 24,2 24,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 14,2 14,2 14,2 24,2 18,5
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,9 16,9 13,9 23,9 21,5
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 13,7 13,7 13,7 23,7 18,1
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 13,6 13,6 13,6 23,6 17,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,1 13,1 13,1 23,1 17,0

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 13,0 13,0 13,0 23,0 17,3
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 13,0 13,0 13,0 23,0 17,3
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 12,8 12,8 12,8 22,8 16,9
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 12,1 12,1 12,1 22,1 16,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 11,9 11,9 11,9 21,9 15,7

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,9 10,9 10,9 20,9 14,8
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,6
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 16,8 13,8 10,8 20,8 20,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 10,7 10,7 10,7 20,7 14,3
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,7

Rest 0,00 0,00 0,00 24,4 22,4 21,5 31,5 55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

030_A Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 1,50 36,0 33,9 32,2 42,2 53,7

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 29,5 26,5 23,5 33,5 33,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 29,3 26,3 23,3 33,3 33,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,1 26,1 23,1 33,1 32,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,2
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 22,7 22,7 22,7 32,7 27,0

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,1 20,1 20,1 30,1 24,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 18,4 18,4 18,4 28,4 22,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 16,1 16,1 16,1 26,1 20,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,3 17,3 14,3 24,3 24,4

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,9 16,9 13,9 23,9 23,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,7 15,7 12,7 22,7 23,3
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,8 15,4 12,4 22,4 41,3
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,4 14,4 11,4 21,4 21,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,6
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 10,8 10,8 10,8 20,8 15,2
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,3 13,3 10,3 20,3 18,6

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,4 12,4 9,4 19,4 19,1
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 15,3 12,3 9,3 19,3 20,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,8 8,8 8,8 18,8 13,3

093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 8,6 8,6 8,6 18,6 23,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,4 11,4 8,4 18,4 19,1
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6

015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,9 7,9 7,9 17,9 12,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,8 7,8 7,8 17,8 12,2
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 7,5 7,5 7,5 17,5 11,8
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 7,2 7,2 7,2 17,2 11,8
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 7,0 7,0 7,0 17,0 11,7

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 6,2 6,2 6,2 16,2 10,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,5
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,4
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,4

Rest 0,00 0,00 0,00 19,9 18,0 17,3 27,3 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - Woning Avicennapad 50-52
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

030_B Woning Avicennapad 50-52 91296,79 465086,41 5,00 38,4 36,1 34,2 44,2 54,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,3 30,3 27,3 37,3 36,4
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,9 28,9 25,9 35,9 35,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,6 24,6 24,6 34,6 28,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 29,5 26,5 23,5 33,5 33,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 23,1 23,1 23,1 33,1 26,6

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 20,9 20,9 20,9 30,9 25,0
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,0 20,0 20,0 30,0 23,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 22,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 18,3 18,3 18,3 28,3 22,2
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,8

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 22,5 19,5 16,5 26,5 25,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 22,1 19,1 16,1 26,1 25,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,4 18,4 15,4 25,4 24,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,2 18,2 15,2 25,2 25,2
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,4 17,0 14,0 24,0 42,1
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 19,5 16,5 13,5 23,5 21,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 19,1 16,1 13,1 23,1 22,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,2
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,0

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 11,7 11,7 11,7 21,7 15,4
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 17,7 14,7 11,7 21,7 22,0
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 21,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 11,4 11,4 11,4 21,4 15,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,7 10,7 10,7 20,7 14,5

019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,5 10,5 10,5 20,5 14,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,3
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,0

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,5 12,5 9,5 19,5 19,7
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 9,3 9,3 9,3 19,3 23,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 9,1 9,1 9,1 19,1 13,5
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 9,0 9,0 9,0 19,0 12,9

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,7 11,7 8,7 18,7 18,9
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,7
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 8,0 8,0 8,0 18,0 11,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,8 7,8 7,8 17,8 11,9
020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 7,5 7,5 7,5 17,5 11,4

Rest 0,00 0,00 0,00 21,8 20,1 19,3 29,3 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_A - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

031_A Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 1,50 34,4 32,2 30,4 40,4 52,6

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 28,1 25,1 22,1 32,1 31,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 27,9 24,9 21,9 31,9 32,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 31,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 20,0 20,0 20,0 30,0 24,5
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 18,3 18,3 18,3 28,3 22,7

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,3 17,3 17,3 27,3 21,7
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,5 16,5 16,5 26,5 20,9
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 15,7 15,7 15,7 25,7 20,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,6 15,6 15,6 25,6 20,2
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 14,1 14,1 14,1 24,1 28,6

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,0 16,0 13,0 23,0 23,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 18,7 15,7 12,7 22,7 23,4
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 15,6 15,1 12,1 22,1 41,0

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 10,8 10,8 10,8 20,8 15,2
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 9,0 9,0 9,0 19,0 13,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,8 11,8 8,8 18,8 18,6

031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,7
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,8 10,8 7,8 17,8 16,2

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 7,8 7,8 7,8 17,8 12,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,6 10,6 7,6 17,6 18,2
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 7,2 7,2 7,2 17,2 11,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,9 9,9 6,9 16,9 16,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 12,6 9,6 6,6 16,6 17,0

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 6,0 6,0 6,0 16,0 10,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 5,3 5,3 5,3 15,3 10,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,8 4,8 4,8 14,8 9,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,8 4,8 4,8 14,8 9,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,2

020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 4,5 4,5 4,5 14,5 9,0
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 4,1 4,1 4,1 14,1 8,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 3,9 3,9 3,9 13,9 8,5
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 9,6 6,6 3,6 13,6 14,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 3,0 3,0 3,0 13,0 7,6

Rest 0,00 0,00 0,00 19,0 16,8 15,8 25,8 52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_B - Woning Avicennapad 48
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

031_B Woning Avicennapad 48 91303,86 465085,34 5,00 36,6 34,4 32,5 42,5 52,8

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 31,2 28,2 25,2 35,2 34,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,7 26,7 23,7 33,7 32,8
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 28,8 25,8 22,8 32,8 32,3
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,6 22,6 22,6 32,6 26,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 20,0 20,0 20,0 30,0 23,8

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 22,3
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 21,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 17,9 17,9 17,9 27,9 21,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 17,3 17,3 17,3 27,3 21,4
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 20,9

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,6 18,6 15,6 25,6 24,9
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,3 18,3 15,3 25,3 24,6
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 21,3 18,3 15,3 25,3 25,2
093 Pomp tbv tank 91289,61 464830,57 1,00 15,0 15,0 15,0 25,0 28,8
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 14,0 14,0 14,0 24,0 17,8

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 17,1 16,6 13,6 23,6 41,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 19,0 16,0 13,0 23,0 22,1
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,0
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,4 14,4 11,4 21,4 19,0
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,2

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 10,8 10,8 10,8 20,8 14,5
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 10,6 10,6 10,6 20,6 14,5
031 Uitlaten 91279,63 464773,89 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,1 10,1 10,1 20,1 13,9

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,6 12,6 9,6 19,6 18,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,3
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,4 9,4 9,4 19,4 13,1
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,4
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,8

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,3 11,3 8,3 18,3 18,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,1
020 Ventilator HH (5425-06-1B018) 91275,22 464818,52 0,80 7,5 7,5 7,5 17,5 11,5
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 7,3 7,3 7,3 17,3 11,3

015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,6
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,3
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 6,0 6,0 6,0 16,0 10,4

Rest 0,00 0,00 0,00 20,6 18,6 17,6 27,6 52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_A - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

032_A Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 1,50 33,2 30,8 28,9 38,9 46,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,7 24,7 21,7 31,7 31,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 27,0 24,0 21,0 31,0 30,8
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 19,7 19,7 19,7 29,7 24,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 25,7 22,7 19,7 29,7 30,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 17,2 17,2 17,2 27,2 21,6

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,4 15,4 15,4 25,4 20,1
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 15,1 15,1 15,1 25,1 19,5
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,6 15,6 12,6 22,6 22,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,5 15,5 12,5 22,5 22,6
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,1 10,1 10,1 20,1 14,7

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 9,4 9,4 9,4 19,4 13,9
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 9,3 9,3 9,3 19,3 13,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 7,9 7,9 7,9 17,9 12,3

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,9 10,9 7,9 17,9 17,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,2 10,2 7,2 17,2 15,5
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 13,0 10,0 7,0 17,0 17,6
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 12,6 9,6 6,6 16,6 17,0

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,9
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,1
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 9,4 8,9 5,9 15,9 34,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,5
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,3

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 5,6 5,6 5,6 15,6 10,0
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,5

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 2,9 2,9 2,9 12,9 7,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 2,9 2,9 2,9 12,9 7,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,8 2,8 2,8 12,8 7,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,2
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,6 2,6 2,6 12,6 7,2

028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 2,5 2,5 2,5 12,5 6,8
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,4 2,4 2,4 12,4 7,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,9 1,9 1,9 11,9 6,7
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
019 Ventilator HH (5425-06-1B017) 91269,51 464812,63 0,80 1,6 1,6 1,6 11,6 6,2

Rest 0,00 0,00 0,00 16,2 14,8 13,9 23,9 45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_B - Woning Avicennapad 30-32
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

032_B Woning Avicennapad 30-32 91311,69 465084,18 5,00 35,6 33,1 31,1 41,1 46,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,9 27,9 24,9 34,9 33,9
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,3 26,3 23,3 33,3 32,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 22,6 22,6 22,6 32,6 26,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 26,6 23,6 20,6 30,6 30,2
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 18,6 18,6 18,6 28,6 22,2

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,2
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 16,8 16,8 16,8 26,8 20,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,2 18,2 15,2 25,2 24,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,0 18,0 15,0 25,0 24,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 18,5 15,5 12,5 22,5 21,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,0
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 17,0 14,0 11,0 21,0 18,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,0

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 15,5 12,5 9,5 19,5 19,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 9,5 9,5 9,5 19,5 13,4
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,3 12,3 9,3 19,3 18,3
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 8,7 8,7 8,7 18,7 12,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,4 8,4 8,4 18,4 12,5

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 8,3 8,3 8,3 18,3 12,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,1 11,1 8,1 18,1 18,3
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 13,6 10,6 7,6 17,6 17,6
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 7,2 7,2 7,2 17,2 11,3

015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,0
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 10,5
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,5
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 10,3

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,4 6,4 6,4 16,4 10,5
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 9,4 9,0 6,0 16,0 34,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,7 8,7 5,7 15,7 12,8
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 5,2 5,2 5,2 15,2 9,0
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 8,6

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 4,3 4,3 4,3 14,3 8,7
028 Uitblaas colasit, 1 van 3 aan 91238,85 464832,89 2,00 3,8 3,8 3,8 13,8 7,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 3,2 3,2 3,2 13,2 7,3
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 3,2 3,2 3,2 13,2 7,3

Rest 0,00 0,00 0,00 17,3 15,9 15,1 25,1 45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_A - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

033_A Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 1,50 31,8 29,2 26,9 36,9 44,7

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,5 24,5 21,5 31,5 31,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,6 23,6 20,6 30,6 30,3
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 15,9 15,9 15,9 25,9 20,4
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,4 14,4 14,4 24,4 19,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 13,3 13,3 13,3 23,3 17,7

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 19,2 16,2 13,2 23,2 23,5
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,4 15,4 12,4 22,4 22,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,3 15,3 12,3 22,3 22,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,8 8,8 8,8 18,8 13,3
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,9

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,2 10,2 7,2 17,2 15,5
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,2 10,2 7,2 17,2 17,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,3 9,3 6,3 16,3 15,9
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,3

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 4,9 4,9 4,9 14,9 9,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,1 4,1 4,1 14,1 8,4
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 2,8 2,8 2,8 12,8 7,3
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,1

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,7 5,7 2,7 12,7 13,2
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,3 2,3 2,3 12,3 6,9
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,1 2,1 2,1 12,1 6,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 2,0 2,0 2,0 12,0 6,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,0 2,0 2,0 12,0 6,7

075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,8 1,8 1,8 11,8 6,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,4 1,4 1,4 11,4 6,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 6,0
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,9

024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 0,8 0,8 0,8 10,8 5,3
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,1
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 6,6 3,6 0,6 10,6 11,2
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,5 0,5 0,5 10,5 4,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 3,3 3,3 0,3 10,3 7,9

050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 0,2 0,2 0,2 10,2 4,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,0 2,6 -0,4 9,6 28,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,6 3,9
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 4,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 3,6

Rest 0,00 0,00 0,00 14,2 12,4 11,4 21,4 44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_B - Woning Avicennapad 26-28
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

033_B Woning Avicennapad 26-28 91319,44 465083,01 5,00 34,4 31,8 29,3 39,3 45,1

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,7 27,7 24,7 34,7 33,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 29,1 26,1 23,1 33,1 32,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,0 17,0 17,0 27,0 20,9
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 15,0 15,0 15,0 25,0 19,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 21,0 18,0 15,0 25,0 24,4

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,8 17,8 14,8 24,8 24,2
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 17,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 20,2 17,2 14,2 24,2 23,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,8 14,8 11,8 21,8 21,0
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,1

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,9 13,9 10,9 20,9 18,5
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7 13,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,3 12,3 9,3 19,3 18,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,8 8,8 8,8 18,8 12,8

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,8 10,8 7,8 17,8 18,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 10,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,6 6,6 6,6 16,6 10,4
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,0 6,0 6,0 16,0 10,1

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,6 8,6 5,6 15,6 12,7
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,5 4,5 4,5 14,5 8,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 9,6 6,6 3,6 13,6 13,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,3 3,3 3,3 13,3 7,1

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,2 3,2 3,2 13,2 7,6
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 6,7
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,9 2,9 2,9 12,9 6,9
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 2,5 2,5 2,5 12,5 6,6
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 2,2 2,2 2,2 12,2 6,0

011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 2,1 2,1 2,1 12,1 6,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 8,1 5,1 2,0 12,1 12,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 1,6 1,6 1,6 11,6 5,6
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 7,4 4,4 1,4 11,4 11,4
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 1,2 1,2 1,2 11,2 5,0

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 1,0 1,0 1,0 11,0 4,8
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 1,0 1,0 1,0 11,0 4,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 0,4 0,4 0,4 10,4 4,1
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 0,1 0,1 0,1 10,1 4,0
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 3,0 3,0 0,0 10,0 7,1

Rest 0,00 0,00 0,00 14,9 13,4 12,5 22,5 44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

034_A Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 1,50 31,5 28,8 26,4 36,4 44,6

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,3 24,3 21,3 31,3 31,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,4 23,4 20,4 30,4 30,1
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 18,5 15,5 12,5 22,5 22,8

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,2 15,2 12,2 22,2 22,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 18,1 15,1 12,1 22,1 22,1
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 15,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,2
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,4 10,4 7,4 17,4 15,7

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,3 10,3 7,3 17,3 17,9
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,9 9,9 6,9 16,9 16,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,5 9,5 6,5 16,5 16,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,2

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 4,7 4,7 4,7 14,7 9,3
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,2 4,2 4,2 14,2 8,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 3,2 3,2 3,2 13,2 7,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,1 3,1 3,1 13,1 7,6
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,6 5,6 2,6 12,6 13,2

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 8,2 5,2 2,2 12,2 12,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 1,7 1,7 1,7 11,7 6,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,7 1,7 1,7 11,7 6,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 1,3 1,3 1,3 11,3 5,7
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,7

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,9
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,0 1,0 1,0 11,0 5,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 0,7 0,7 0,7 10,7 5,3
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 0,4 0,4 0,4 10,4 5,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 3,2 3,2 0,2 10,2 7,8

023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,0 0,0 0,0 10,0 4,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 4,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 4,2
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 4,0
021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 5,4 2,4 -0,6 9,4 10,0

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 3,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 3,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 -0,9 -0,9 -0,9 9,1 3,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 2,6 2,1 -0,9 9,1 28,0
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -1,9 -1,9 -1,9 8,1 2,8

Rest 0,00 0,00 0,00 13,6 11,8 10,6 20,6 43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - Woning Avicennapad 22-24
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

034_B Woning Avicennapad 22-24 91327,25 465081,82 5,00 34,2 31,5 28,9 38,9 44,9

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,6 27,6 24,6 34,6 33,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 28,9 25,9 22,9 32,9 32,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 14,8 14,8 14,8 24,8 18,7
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,8 17,8 14,8 24,8 24,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,7 17,7 14,7 24,7 24,0

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,5 14,5 14,5 24,5 18,5
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 19,4 16,4 13,4 23,4 23,0
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 12,6 12,6 12,6 22,6 16,2
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,7 14,7 11,7 21,7 20,8
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 11,2 11,2 11,2 21,2 15,2

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,7 13,7 10,7 20,7 18,3
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 13,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,5 12,5 9,5 19,5 18,4
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 12,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,2

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 13,7 10,7 7,7 17,7 17,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,1
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,5 6,5 6,5 16,5 10,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 6,2 6,2 6,2 16,2 10,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,8 5,8 5,8 15,8 9,9

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 8,7 8,7 5,7 15,7 12,8
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 4,6 4,6 4,6 14,6 8,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,5 3,5 3,5 13,5 7,9
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 3,1 3,1 3,1 13,1 6,7
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 9,0 6,0 3,0 13,0 12,8

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 2,4 2,4 2,4 12,4 6,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,8 1,8 1,8 11,8 5,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 7,5 4,5 1,5 11,5 11,5
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 1,4 1,4 1,4 11,4 5,5

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,4
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,1 1,1 1,1 11,1 5,0
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 0,8 0,8 0,8 10,8 4,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 0,8 0,8 0,8 10,8 4,5
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 0,5 0,5 0,5 10,5 4,3

021 Goedhart koelinstallatie ( DO550 1HEX202) 91274,21 464816,11 0,50 6,5 3,5 0,5 10,5 10,5
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 0,3 0,3 0,3 10,3 4,4
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 3,2 3,2 0,2 10,2 7,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 0,1 0,1 0,1 10,1 4,1
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,1 0,1 0,1 10,1 3,8

Rest 0,00 0,00 0,00 14,6 12,9 12,0 22,0 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

035_A Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 1,50 31,4 28,7 26,3 36,3 46,4

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,3 24,3 21,3 31,3 31,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,5 23,5 20,5 30,5 30,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 18,2
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,2 15,2 12,2 22,2 22,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 21,9

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 14,3
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 9,8 9,8 9,8 19,8 14,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 14,8 11,8 8,8 18,8 19,4
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 14,4 11,4 8,4 18,4 16,6

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 7,9 7,9 7,9 17,9 12,4
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 13,6 10,6 7,6 17,6 17,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,8 9,8 6,8 16,8 16,5
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,2

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,2 5,2 5,2 15,2 9,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,0
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 4,2 4,2 4,2 14,2 8,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 3,9 3,9 3,9 13,9 8,6

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 2,9 2,9 2,9 12,9 7,7
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 2,8 2,8 2,8 12,8 7,3
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 8,6 5,6 2,6 12,6 13,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 8,3 5,3 2,3 12,3 12,6

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,1 2,1 2,1 12,1 6,6
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 1,9 1,9 1,9 11,9 6,5
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 1,8 1,8 1,8 11,8 6,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 0,4 0,4 0,4 10,4 5,1

013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,3 3,3 0,3 10,3 10,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 6,2 3,2 0,2 10,2 10,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,1 0,1 0,1 10,1 4,7
034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,9
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,0 2,6 -0,4 9,6 28,5

022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 3,8
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -0,7 -0,7 -0,7 9,3 4,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 2,1 2,1 -0,9 9,1 6,6
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 -1,1 -1,1 -1,1 8,9 3,6
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 3,5

Rest 0,00 0,00 0,00 14,8 12,8 11,9 21,9 46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - Woning Avicennapad 6-8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

035_B Woning Avicennapad 6-8 91356,87 465074,77 5,00 33,9 31,1 28,5 38,5 46,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 30,3 27,3 24,3 34,3 33,3
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 28,8 25,8 22,8 32,8 31,8
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 23,8
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,4 17,4 14,4 24,4 23,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 17,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,1
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 17,3 14,3 11,3 21,3 20,4
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 11,2 11,2 11,2 21,2 14,8
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 16,8 13,8 10,8 20,8 18,3

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 19,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 15,4 12,4 9,4 19,4 19,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 8,9 8,9 8,9 18,9 12,7
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 13,5 10,5 7,5 17,5 17,6
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 6,9 6,9 6,9 16,9 10,5

040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 9,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 5,6 5,6 5,6 15,6 9,4
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 5,6 5,6 5,6 15,6 9,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 7,9 7,9 4,9 14,9 12,0

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 4,4 4,4 4,4 14,4 8,4
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,3 4,3 4,3 14,3 8,5
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,8 3,8 3,8 13,8 7,6
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,7 2,7 2,7 12,7 6,6

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 2,7 2,7 2,7 12,7 6,6
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 1,8 1,8 1,8 11,8 5,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,6 1,6 1,6 11,6 5,5
075 Afzuiging toiletgroep (3420-02-1B001) 91257,26 464890,60 0,50 1,5 1,5 1,5 11,5 5,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 7,1 4,1 1,1 11,1 11,1

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 1,0 1,0 1,0 11,0 5,1
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,5 3,5 0,5 10,5 10,3
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,4 0,4 0,4 10,4 4,5
022 Afzuiging 91267,53 464814,30 1,80 0,4 0,4 0,4 10,4 4,1
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 6,3 3,3 0,3 10,3 7,6

034 Discharge ahu-005 B0001 91344,64 464781,10 3,00 0,0 0,0 0,0 10,0 3,7
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 3,3 2,9 -0,2 9,8 28,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 4,1
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 3,6
023 Ventilator 5422-03-1B004 91264,24 464838,73 1,00 -0,7 -0,7 -0,7 9,3 3,1

Rest 0,00 0,00 0,00 15,1 13,3 12,4 22,4 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

036_A Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 1,50 30,8 28,4 26,4 36,4 47,9

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 25,9 22,9 19,9 29,9 29,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,8 21,8 18,8 28,8 28,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 14,1 14,1 14,1 24,1 18,8
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 18,9 15,9 12,9 22,9 23,6

061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 10,5 10,5 10,5 20,5 15,2
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 20,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 15,7 12,7 9,7 19,7 19,7

059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 15,6 12,6 9,6 19,6 20,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 7,5 7,5 7,5 17,5 12,3
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 9,5 9,5 6,5 16,5 14,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,5 9,5 6,5 16,5 16,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,0

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 12,2 9,2 6,2 16,2 14,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,3
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 11,8 8,8 5,8 15,8 16,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,3
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,7

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,3 4,3 4,3 14,3 9,0
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 9,9 6,9 3,9 13,9 14,4
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 3,8 3,8 3,8 13,8 8,6
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 3,7 3,7 3,7 13,7 8,5

038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 3,5 3,5 3,5 13,5 8,2
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 3,1 3,1 3,1 13,1 7,6
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,0 3,0 3,0 13,0 7,4
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 2,7 2,7 2,7 12,7 7,4

076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 8,3 5,3 2,3 12,3 12,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 2,2 2,2 2,2 12,2 6,8
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 2,0 2,0 2,0 12,0 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,0 2,0 2,0 12,0 6,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 1,7 1,7 1,7 11,7 6,4

212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 5,1 4,7 1,7 11,7 30,6
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 1,4 1,4 1,4 11,4 6,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 1,3 1,3 1,3 11,3 6,0
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 1,1 1,1 1,1 11,1 5,7
025 Ventilator HH182 91247,76 464837,81 0,50 0,9 0,9 0,9 10,9 5,5

Rest 0,00 0,00 0,00 16,2 14,1 13,2 23,2 47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - Woning Avicennapad 2-4
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

036_B Woning Avicennapad 2-4 91364,18 465073,35 5,00 31,7 29,3 27,2 37,2 47,6

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,6 23,6 20,6 30,6 29,6
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 25,4 22,4 19,4 29,4 28,5
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 21,3 18,3 15,3 25,3 25,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 13,8 13,8 13,8 23,8 17,7

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 19,7 16,7 13,7 23,7 23,9
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 15,7 15,7 12,7 22,7 19,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,0 12,0 12,0 22,0 16,4
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 11,5 11,5 11,5 21,5 15,6
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,7 13,7 10,7 20,7 20,0

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,7
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 19,5
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,8 11,8 8,8 18,8 17,8
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 13,1 10,1 7,1 17,1 16,2

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,0 10,0 7,0 17,0 14,5
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 6,3 6,3 6,3 16,3 10,4
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 6,2 6,2 6,2 16,2 9,7
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,3
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 9,5

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,1
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 4,7 4,7 4,7 14,7 8,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 10,7 7,7 4,7 14,7 14,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 7,6 7,6 4,6 14,6 11,7
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 4,5 4,5 4,5 14,5 8,2

058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 4,3 4,3 4,3 14,3 8,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 4,3 4,3 4,3 14,3 8,2
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 4,3 4,3 4,3 14,3 8,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,2
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 3,8 3,8 3,8 13,8 7,7

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 3,8 3,8 3,8 13,8 8,1
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 3,6 3,6 3,6 13,6 8,0
074 Afzuiging spoelkeuken (3420-05-1B001BS) 91241,87 464892,25 1,00 2,9 2,9 2,9 12,9 6,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 2,8 2,8 2,8 12,8 6,8
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 1,7 1,7 1,7 11,7 5,6

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 1,3 1,3 1,3 11,3 5,4
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 1,2 1,2 1,2 11,2 5,5
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6 4,7
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 6,5 3,5 0,5 10,5 10,3
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 0,2 0,2 0,2 10,2 4,1

Rest 0,00 0,00 0,00 16,4 13,9 12,7 22,7 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_A Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 5,00 38,5 36,4 34,7 44,7 55,9

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 32,8 29,8 26,8 36,8 36,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,0 28,0 25,0 35,0 35,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 24,3 24,3 24,3 34,3 28,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 23,8 23,8 23,8 33,8 27,8
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 29,4 26,4 23,4 33,4 33,5

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,3 22,3 22,3 32,3 26,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 27,2 24,2 21,2 31,2 31,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 20,8 20,8 20,8 30,8 25,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 22,5 22,5 19,5 29,5 26,5
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,4 19,4 19,4 29,4 23,3

081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,7 18,7 18,7 28,7 23,0
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 18,1 18,1 18,1 28,1 22,0
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 18,1 18,1 18,1 28,1 21,9
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,5 17,5 17,5 27,5 22,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 17,3 17,3 17,3 27,3 21,3

062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 22,3 19,3 16,3 26,3 26,3
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,2 16,2 16,2 26,2 20,4
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 19,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,0 18,0 15,0 25,0 25,0
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,7 17,7 14,7 24,7 24,7

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 14,5 14,5 14,5 24,5 18,8
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,7 13,7 13,7 23,7 18,1
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 13,7 13,7 13,7 23,7 17,5
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 17,6 14,6 11,6 21,6 21,4
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,1 14,1 11,1 21,1 21,4
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 10,4 10,4 10,4 20,4 14,6
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,2 13,2 10,2 20,2 20,4
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 10,1 10,1 10,1 20,1 14,4
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,5
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 9,9 9,9 9,9 19,9 14,2
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 15,6 12,6 9,6 19,6 20,0

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,1 9,1 9,1 19,1 13,6
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 15,1 12,1 9,1 19,1 19,2
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 12,0 12,0 9,0 19,0 16,0
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 8,2 8,2 8,2 18,2 12,5
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 7,6 7,6 7,6 17,6 12,0

Rest 0,00 0,00 0,00 23,5 20,7 19,6 29,6 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_B Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 10,00 39,2 37,1 35,4 45,4 56,5

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,0 30,0 27,0 37,0 36,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 31,3 28,3 25,3 35,3 34,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,2 28,2 25,2 35,2 34,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,1 25,1 25,1 35,1 28,1
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 24,0 24,0 24,0 34,0 27,2

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 22,8 22,8 22,8 32,8 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,0 25,0 22,0 32,0 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 20,8 20,8 20,8 30,8 24,4
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 23,1 23,1 20,1 30,1 26,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,6 19,6 19,6 29,6 22,7

081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,6
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 18,6 18,6 18,6 28,6 21,8
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 18,3 18,3 18,3 28,3 21,3
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 18,2 18,2 18,2 28,2 21,4
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 17,9 17,9 17,9 27,9 22,0

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 17,6 17,6 17,6 27,6 21,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 17,2 17,2 17,2 27,2 20,7
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 17,0 17,0 17,0 27,0 20,5
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 22,6 19,6 16,6 26,6 25,9
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,1 16,1 16,1 26,1 19,9

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 15,6 15,6 15,6 25,6 19,4
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,2 18,2 15,2 25,2 24,7
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 20,9 17,9 14,9 24,9 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 14,0 14,0 14,0 24,0 17,0
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 17,6

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 19,6 16,6 13,6 23,6 23,3
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 13,4 13,4 13,4 23,4 16,5
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 18,3 15,3 12,3 22,3 21,3
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,8 14,8 11,8 21,8 21,6
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 11,8 11,8 11,8 21,8 15,8

064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 17,3 14,3 11,3 21,3 20,7
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 14,2 14,2 11,2 21,2 17,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,6 13,6 10,6 20,6 20,2
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,5 10,5 10,5 20,5 14,6
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,2

039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 10,0 10,0 10,0 20,0 13,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 15,8 12,8 9,8 19,8 19,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 8,6 8,6 8,6 18,6 12,3
029 Uitlaten 91273,36 464779,59 2,20 8,1 8,1 8,1 18,1 11,9

Rest 0,00 0,00 0,00 24,4 21,5 20,4 30,4 56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_C - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_C Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 15,00 39,8 37,6 35,9 45,9 57,3

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 33,5 30,5 27,5 37,5 36,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 32,0 29,0 26,0 36,0 34,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 31,8 28,8 25,8 35,8 34,8
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,0 25,0 25,0 35,0 27,1
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 24,7 24,7 24,7 34,7 27,2

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 23,6 23,6 23,6 33,6 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 28,7 25,7 22,7 32,7 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 21,0 21,0 21,0 31,0 24,0
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 23,7 23,7 20,7 30,7 26,2
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 19,4 19,4 19,4 29,4 21,8

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 21,5
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 19,0 19,0 19,0 29,0 21,5
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 19,0 19,0 19,0 29,0 21,2
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 18,4 18,4 18,4 28,4 21,0

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 18,4 18,4 18,4 28,4 22,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 18,1 18,1 18,1 28,1 20,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 18,0 18,0 18,0 28,0 20,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 23,3 20,3 17,3 27,3 25,8
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 15,9 15,9 15,9 25,9 19,2

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 15,8 15,8 15,8 25,8 19,0
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 21,7 18,7 15,7 25,7 24,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 15,5 15,5 15,5 25,5 19,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 21,3 18,3 15,3 25,3 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 14,9 14,9 14,9 24,9 16,9

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 23,6
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 14,3 14,3 14,3 24,3 16,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 13,8 13,8 13,8 23,8 17,1
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 19,2 16,2 13,2 23,2 21,3
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 15,0 15,0 12,0 22,0 17,5

064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 17,9 14,9 11,9 21,9 20,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 17,9 14,9 11,9 21,9 21,0
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 10,9 10,9 10,9 20,9 14,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 16,8 13,8 10,8 20,8 20,0
032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 13,8

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,0
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 19,4
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 9,9 9,9 9,9 19,9 13,3
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 9,1 9,1 9,1 19,1 12,4
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 9,1 9,1 9,1 19,1 12,2

Rest 0,00 0,00 0,00 25,4 22,0 20,9 30,9 57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_D - Woongebouw Verbeekstraat 11-29
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

037_D Woongebouw Verbeekstraat 11-29 91664,79 464456,10 20,00 40,5 38,4 36,7 46,7 58,5

042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 34,1 31,1 28,1 38,1 36,6
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 32,7 29,7 26,7 36,7 34,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 32,5 29,5 26,5 36,5 35,0
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 25,9 25,9 25,9 35,9 27,2
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 25,4 25,4 25,4 35,4 27,2

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 24,4 24,4 24,4 34,4 26,1
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 29,4 26,4 23,4 33,4 31,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 21,6 21,6 21,6 31,6 24,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 24,4 24,4 21,4 31,4 26,2
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 20,2 20,2 20,2 30,2 21,6

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 20,1 20,1 20,1 30,1 21,9
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 19,9 19,9 19,9 29,9 21,2
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 19,9 19,9 19,9 29,9 21,5
081 Uitblaas 91327,26 464716,75 1,00 19,5 19,5 19,5 29,5 22,0
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 19,2 19,2 19,2 29,2 22,4

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 19,2 19,2 19,2 29,2 21,0
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 18,9 18,9 18,9 28,9 20,9
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 18,8 18,8 18,8 28,8 20,9
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 18,0 18,0 18,0 28,0 21,2
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 24,0 21,0 18,0 28,0 25,9

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 16,4 16,4 16,4 26,4 19,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 16,4 16,4 16,4 26,4 19,3
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 22,4 19,4 16,4 26,4 24,8
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 21,9 18,9 15,9 25,9 24,4
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 15,8 15,8 15,8 25,8 16,9

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 21,7 18,7 15,7 25,7 24,3
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 15,1 15,1 15,1 25,1 16,6
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 14,3 14,3 14,3 24,3 17,1
040 App. in pompbassin 91316,19 464834,66 2,00 14,1 14,1 14,1 24,1 17,0
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 20,0 17,0 14,0 24,0 21,3

055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 15,8 15,8 12,8 22,8 17,5
064 Uitblaasrooster 4420-04-1AHU001 91374,85 464681,45 1,50 18,6 15,6 12,6 22,6 20,7
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,5 12,5 12,5 22,5 15,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 18,4 15,4 12,4 22,4 21,1
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,5 14,5 11,5 21,5 20,1

032 Uitlaten 91327,36 464802,96 1,00 11,1 11,1 11,1 21,1 14,0
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 10,4 10,4 10,4 20,4 13,3
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,4 13,4 10,4 20,4 19,3
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 10,3 10,3 10,3 20,3 13,6
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 9,8 9,8 9,8 19,8 12,5

Rest 0,00 0,00 0,00 26,5 22,9 21,7 31,7 58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

038_A Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 1,50 32,1 30,1 29,0 39,0 56,4

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 20,8 20,8 20,8 30,8 25,4
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 20,6 20,6 20,6 30,6 25,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 24,1 21,1 18,1 28,1 28,5
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 17,3 17,3 17,3 27,3 21,8
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 22,7 19,7 16,7 26,7 27,1

100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 15,9 15,9 15,9 25,9 20,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 15,6 15,6 15,6 25,6 20,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 21,3 18,3 15,3 25,3 25,9
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,7

001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,9
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 22,1
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,2
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,0
110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 21,4 -- -- 21,4 38,0

102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 10,8 10,8 10,8 20,8 15,3
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,4
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,4 13,4 10,4 20,4 20,9
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,7
104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 16,2 13,2 10,2 20,2 20,5

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,7
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1 14,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 15,2 12,2 9,2 19,2 19,8
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,1 10,1 7,1 17,1 16,8
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 8,1 9,9 6,9 16,9 39,6

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 12,5 9,5 6,5 16,5 17,3
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,4 9,4 6,4 16,4 16,8
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 12,3 9,3 6,3 16,3 16,8
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,8
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 6,0 6,0 6,0 16,0 10,8

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,7
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 5,3 5,3 5,3 15,3 10,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 5,2 5,2 5,2 15,2 10,0
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 11,1 8,1 5,1 15,1 15,6

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 3,8 3,8 3,8 13,8 8,4
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 6,4 6,4 3,4 13,4 11,0
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 9,3 6,3 3,3 13,3 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 2,6 2,6 2,6 12,6 7,4
215b pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91429,75 464621,93 0,75 3,2 4,9 1,9 11,9 34,6

Rest 0,00 0,00 0,00 19,0 14,8 13,6 23,6 56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - Woning Jan Paetsplein 15-18
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

038_B Woning Jan Paetsplein 15-18 91547,97 464345,92 5,00 33,9 32,0 30,8 40,8 56,6

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 22,2 22,2 22,2 32,2 26,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 21,4 21,4 21,4 31,4 25,4
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,2
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 24,8 21,8 18,8 28,8 28,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 24,3 21,3 18,3 28,3 28,4

060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 20,3 20,3 17,3 27,3 24,4
100 LBK laboratorium 91423,88 464615,72 1,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,1
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 17,0 17,0 17,0 27,0 21,0
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 22,9 19,9 16,9 26,9 27,0
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 16,8 16,8 16,8 26,8 20,8

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 16,2 16,2 16,2 26,2 20,3
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 22,1 19,1 16,1 26,1 26,3
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 15,4 15,4 15,4 25,4 19,4
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 18,9 15,9 12,9 22,9 23,0
101 LBK kantoor 91420,13 464589,73 1,50 12,8 12,8 12,8 22,8 16,7

110 Lossen stikstof 91437,94 464606,48 1,00 22,7 -- -- 22,7 38,6
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 12,2 12,2 12,2 22,2 16,4
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,6
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,8 14,8 11,8 21,8 22,0
102 LBK kantoor 91390,89 464583,53 1,50 11,8 11,8 11,8 21,8 15,7

104 Drycooler 91392,40 464589,11 2,50 17,1 14,1 11,1 21,1 20,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,1
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 10,5 10,5 10,5 20,5 14,9
055 Roosters LBK (4420-06-1B002) 91415,43 464687,18 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,1
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 15,8 12,8 9,8 19,8 20,1

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 14,7 11,7 8,7 18,7 18,0
058 Rooster strobic air 91414,81 464694,77 0,30 8,3 8,3 8,3 18,3 12,6
057 Rooster strobic air 91414,49 464691,25 0,30 8,2 8,2 8,2 18,2 12,5
215a pers.auto's 5 naar/van ofice/labs 91424,11 464596,46 0,75 9,3 11,1 8,1 18,1 40,2
039 Vent.rooster 91351,81 464823,84 1,00 7,3 7,3 7,3 17,3 11,7

046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 13,0 10,0 7,0 17,0 17,2
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 12,8 9,8 6,8 16,8 16,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 12,4 9,4 6,4 16,4 16,9
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 6,4 6,4 6,4 16,4 10,9
036 Trafo op b.g. 91352,58 464807,37 2,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,4

005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,4
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 4,8 4,8 4,8 14,8 8,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 4,2 4,2 4,2 14,2 8,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 9,7 6,7 3,7 13,7 13,7
048 Roosters in scherm 91329,59 464837,18 12,50 8,8 5,8 2,8 12,8 12,2

Rest 0,00 0,00 0,00 19,6 15,6 14,3 24,3 56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_A - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

039_A Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 1,50 30,7 28,7 27,2 37,2 53,0

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,8
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 22,9 19,9 16,9 26,9 27,5
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 21,6 18,6 15,6 25,6 26,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 21,3 18,3 15,3 25,3 26,1

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 13,9 13,9 13,9 23,9 18,7
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,7
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 11,4 11,4 11,4 21,4 16,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 17,3 14,3 11,3 21,3 21,9
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 10,6 10,6 10,6 20,6 15,3

077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 10,3 10,3 10,3 20,3 15,1
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 10,2 10,2 10,2 20,2 15,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 16,1 13,1 10,1 20,1 20,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 15,8 12,8 9,8 19,8 20,6
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 8,9 8,9 8,9 18,9 13,8

008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 8,3 8,3 8,3 18,3 13,1
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,1 11,1 8,1 18,1 18,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 10,7 10,7 7,7 17,7 15,5
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 13,1 10,1 7,1 17,1 17,9
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 17,1

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 6,2 6,2 6,2 16,2 10,9
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 12,1 9,1 6,1 16,1 16,9
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,9
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 12,0 9,0 6,0 16,0 16,6
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 11,8 8,8 5,8 15,8 16,7

096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 11,4 8,4 5,4 15,4 16,2
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 5,1 5,1 5,1 15,1 9,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0 9,9
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 10,8 7,8 4,8 14,8 14,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 4,5 4,5 4,5 14,5 9,4

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 4,0 4,0 4,0 14,0 8,8
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,0 4,0 4,0 14,0 8,7
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,5
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 9,6 6,6 3,6 13,6 14,3
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 9,4 6,4 3,4 13,4 14,1

079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 9,4 6,4 3,4 13,4 14,1
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 9,2 6,2 3,2 13,2 14,0
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 3,1 3,1 3,1 13,1 7,9
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 2,9 2,9 2,9 12,9 7,8
213 pers.auto's 3 naar/van parkeervakken 91354,18 464740,07 0,75 4,8 4,3 2,6 12,6 33,5

Rest 0,00 0,00 0,00 19,0 16,4 15,5 25,5 52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_B - Woning Oude Rhijnhofweg 7
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

039_B Woning Oude Rhijnhofweg 7 90782,49 464279,05 5,00 32,7 30,6 29,0 39,0 54,1

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,0 22,0 22,0 32,0 26,6
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 25,8 22,8 19,8 29,8 30,2
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 23,8 20,8 17,8 27,8 28,2
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,2 20,2 17,2 27,2 27,8
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,2 16,2 16,2 26,2 20,8

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,4 16,4 13,4 23,4 23,9
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 13,3 13,3 13,3 23,3 17,8
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 12,8 12,8 12,8 22,8 17,4
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2 16,7

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,9 14,9 11,9 21,9 22,4
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 11,9 11,9 11,9 21,9 16,4
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,7 14,7 11,7 21,7 22,2
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,4 11,4 11,4 21,4 16,0
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 15,0

044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 16,3 13,3 10,3 20,3 20,6
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 12,8 12,8 9,8 19,8 17,3
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,1
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,9 11,9 8,9 18,9 19,5
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 8,7 8,7 8,7 18,7 13,2

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 14,6 11,6 8,6 18,6 19,1
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,1
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,3 11,3 8,3 18,3 18,6
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 8,2 8,2 8,2 18,2 12,7
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,7

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 13,1 10,1 7,1 17,1 17,7
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 12,8 9,8 6,8 16,8 16,7
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,7 9,7 6,7 16,7 17,3
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 12,6 9,6 6,6 16,6 17,1
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 11,0

073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,0 6,0 6,0 16,0 10,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 11,6 8,6 5,6 15,6 16,1
079 York koelunit 2131-01-1CHL001 91312,91 464718,74 1,50 11,4 8,4 5,4 15,4 15,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,3 5,3 5,3 15,3 9,9
062 Koeling 91424,44 464713,10 2,00 11,1 8,1 5,1 15,1 15,7

105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 5,1 5,1 5,1 15,1 9,6
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 11,0 8,0 5,0 15,0 15,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,0 5,0 5,0 15,0 9,6
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 4,8 4,8 4,8 14,8 9,3
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 4,5 4,5 4,5 14,5 9,1

Rest 0,00 0,00 0,00 21,0 18,6 17,5 27,5 54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_A - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

040_A Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 1,50 33,0 31,0 29,4 39,4 54,6

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,4 22,4 22,4 32,4 27,2
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,0 23,0 20,0 30,0 30,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,2 21,2 18,2 28,2 28,7
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,7 20,7 17,7 27,7 28,5
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,6 16,6 16,6 26,6 21,5

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,6 15,6 15,6 25,6 20,4
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,0 17,0 14,0 24,0 24,6
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 13,6 13,6 13,6 23,6 18,4
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,5 13,5 13,5 23,5 18,3
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 12,5 12,5 12,5 22,5 17,3

045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,5 15,5 12,5 22,5 23,1
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,3 12,3 12,3 22,3 17,1
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,2 12,2 12,2 22,2 16,9
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 12,0 12,0 12,0 22,0 16,8
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,8 14,8 11,8 21,8 22,5

082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,5 11,5 11,5 21,5 16,3
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,5
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,9
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,7
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 12,8 12,8 9,8 19,8 17,6

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 9,0 9,0 9,0 19,0 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 8,8 8,8 8,8 18,8 13,6
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,7 11,7 8,7 18,7 19,2
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,5 11,5 8,5 18,5 19,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,9

107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,9
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,0 11,0 8,0 18,0 18,6
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 7,9 7,9 7,9 17,9 12,7
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 13,8 10,8 7,8 17,8 18,6
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 13,6 10,6 7,6 17,6 18,4

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,4 10,4 7,4 17,4 17,5
099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,8
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 6,9 6,9 6,9 16,9 11,7
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 11,6
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 17,0

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 12,1 9,1 6,1 16,1 16,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,5
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,4 5,4 5,4 15,4 10,3
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 11,4 8,4 5,4 15,4 16,2

Rest 0,00 0,00 0,00 22,0 19,5 18,1 28,1 54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_B - Woning Oude Rhijnhofweg 8
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

040_B Woning Oude Rhijnhofweg 8 90759,05 464327,14 5,00 33,1 31,1 29,6 39,6 54,3

017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 22,3 22,3 22,3 32,3 26,9
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 26,1 23,1 20,1 30,1 30,5
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 24,2 21,2 18,2 28,2 28,5
063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,9 20,9 17,9 27,9 28,5
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 16,4 16,4 16,4 26,4 21,0

080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,2
109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 15,3 15,3 15,3 25,3 19,9
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 19,9 16,9 13,9 23,9 24,3
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 13,7 13,7 13,7 23,7 18,3
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 13,7 13,7 13,7 23,7 18,2

108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 18,3 15,3 12,3 22,3 22,8
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2 16,7
030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,1 12,1 12,1 22,1 16,5
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 18,0 15,0 12,0 22,0 22,5

082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 10,9 10,9 10,9 20,9 15,4
106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,3
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 13,1 13,1 10,1 20,1 17,6

097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 16,0 13,0 10,0 20,0 20,6
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 9,8 9,8 9,8 19,8 14,4
056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 9,1 9,1 9,1 19,1 13,7
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,8 11,8 8,8 18,8 19,3

043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,6 11,6 8,6 18,6 19,0
105 Dakventilator toiletten 91376,32 464613,29 1,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,6
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 14,0 11,0 8,0 18,0 18,3
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 13,8 10,8 7,8 17,8 18,2
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 13,4 10,4 7,4 17,4 17,9

099 LBK laboratorium 91366,49 464589,29 1,50 7,4 7,4 7,4 17,4 11,9
098 LBK laboratorium 91371,39 464623,27 1,50 7,1 7,1 7,1 17,1 11,6
047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 13,0 10,0 7,0 17,0 16,9
073 Afzuiging pantry (3420-03-1B001) 91225,84 464895,04 1,00 6,7 6,7 6,7 16,7 11,3
083 York koelunit 91285,46 464721,86 1,50 12,3 9,3 6,3 16,3 16,8

072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 12,1 9,1 6,1 16,1 16,7
024 Ventilator 5422-03-1B003 91263,36 464822,74 1,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,4
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,3
018 Ventilator HH (5425-06-1B010) 91263,58 464813,73 0,80 5,5 5,5 5,5 15,5 10,1
084 Koelerbanken 91275,02 464715,59 1,70 11,4 8,4 5,4 15,4 15,9

Rest 0,00 0,00 0,00 22,2 19,7 18,2 28,2 54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR



Bijlage 5.1B.2019.1408.22.R002
Rekenresultaten RBS LAr,LT na maatregelenJanssen Biologics B.V., Leiden

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT april 2021 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_A - Woonbestemming
Groep: Janssen - RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

041_A Woonbestemming 90651,51 464943,97 5,00 34,3 32,6 31,3 41,3 54,5

012 Compressor, gti koudetechniek 91211,52 464815,10 1,50 24,5 24,5 24,5 34,5 29,0
017 Ventilator utiliteitsruimte C42 91197,33 464811,50 0,50 23,8 23,8 23,8 33,8 28,3
042 Fans koeltoren 91328,22 464827,50 5,00 27,4 24,4 21,4 31,4 31,7
041 Fans koeltoren 91327,52 464822,22 5,00 26,0 23,0 20,0 30,0 30,3
001 Aanzuigventilator (1436-01-1B002) 91209,27 464789,27 0,50 19,9 19,9 19,9 29,9 24,4

063 Koeling 91371,12 464679,04 1,50 23,5 20,5 17,5 27,5 28,1
007 Afzuigventilator zuurkast (1438-01-1B003) 91205,17 464793,15 1,00 15,7 15,7 15,7 25,7 20,2
080 Ventilator 91324,93 464715,73 1,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,5
046 Bovenvlak naast koelers 91330,44 464824,38 3,60 20,5 17,5 14,5 24,5 24,9
061 Uitlaat strobic air 91419,43 464710,90 2,50 12,8 12,8 12,8 22,8 17,4

030 Uitlaten 91271,57 464778,12 2,20 12,6 12,6 12,6 22,6 17,0
045 Bovenvlak naast koelers 91324,98 464825,40 3,60 17,7 14,7 11,7 21,7 22,1
005 Aanzuigventilator (1430-01-1B002) 91213,29 464786,60 0,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,2
013 Ventilatoren koelerbank 91208,91 464815,35 2,00 17,6 14,6 11,6 21,6 22,0
008 Ventilator 4 stuks (1426-01-1B003) 91232,01 464787,34 0,50 11,4 11,4 11,4 21,4 16,0

109 Dakventilator laboratoria 91414,07 464589,11 1,00 11,3 11,3 11,3 21,3 16,0
059 Koeling (4131-01-1B002) 91422,09 464696,42 2,00 17,1 14,1 11,1 21,1 21,6
011 Ventilator HH (5424-05-1B003) 91208,89 464814,18 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,9
077 Ventilator 10003083 91310,01 464708,66 0,80 10,1 10,1 10,1 20,1 14,7
044 Fans koeltoren 91327,58 464834,42 5,00 15,4 12,4 9,4 19,4 19,7

047 Roosters in scherm 91323,11 464825,59 12,50 15,4 12,4 9,4 19,4 19,1
015 Ventilator (HH CDA 222) 91212,56 464823,24 0,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
043 Fans koeltoren 91325,04 464813,38 5,00 14,9 11,9 8,9 18,9 19,2
108 Dakventilator laboratoria 91373,80 464594,58 1,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,4
060 Roosters LBK 91418,25 464703,86 2,00 11,7 11,7 8,7 18,7 16,3

010 Uitblaas colasit (1434-01-1B006) 91226,20 464814,85 2,20 8,4 8,4 8,4 18,4 12,8
096 Condensors, 2 van 6 91258,43 464717,51 1,70 14,3 11,3 8,3 18,3 18,8
078 Koelunit 91310,12 464717,04 1,00 14,2 11,2 8,2 18,2 18,8
097 Koelmachine 91257,57 464724,35 0,50 14,2 11,2 8,2 18,2 18,8
212 pers.auto's 2 naar/van parkeerkelder 91368,58 464837,62 0,75 11,6 11,1 8,1 18,1 37,1

056 Uitlaat strobic air 91414,73 464692,97 2,50 7,7 7,7 7,7 17,7 12,2
107 Dakventilator toiletten 91417,79 464607,82 1,00 6,8 6,8 6,8 16,8 11,4
076 Koeling dak K 91237,09 464873,05 1,50 12,7 9,7 6,7 16,7 17,2
009 Uitblaas colasit (1437-01-1B006) 91231,55 464814,35 2,20 6,5 6,5 6,5 16,5 10,9
038 Vent.rooster 91350,67 464815,78 1,00 6,4 6,4 6,4 16,4 11,0

106 Dakventilator toiletten 91388,46 464596,22 1,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,7
050 Ventilator 5425-06-1B019 91253,21 464846,95 0,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,2
049 Ventilator 5425-06-1B019 91249,39 464847,52 0,50 5,5 5,5 5,5 15,5 10,0
072 koelmachine kantoorgebouw 91317,71 464682,89 0,50 11,4 8,4 5,4 15,4 16,0
082 ventilator met aandrijving 91314,62 464719,17 1,70 5,3 5,3 5,3 15,3 9,8

Rest 0,00 0,00 0,00 21,7 19,6 18,5 28,5 54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2021 10:46:04Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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