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A Besh 10KV 6/10kV 3x2L0Alrmsas70 YMeKrv-as lqwd _RS_127R 5004573/ 0SMS AA240ALKK 1029
\\ Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrms+as70 YMeKrv-as lqwd _RS_121L 5004594/ 0SMS AA240ALKK 1011
\ \ Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as?0 YMeKrv-as lqwd 01AZ34/ TST4A AA24L0ALKK T1452 N O\
\ \\ Z  Besh: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as?0 YMeKrv-as lqwd 01aW90/ T574A AAZLOALKK V275542 NTL VS VM T574A AAZLOALKK V2755427 902687, AAZLOALKK GEEL 9023818/ 9026874 AA2LOALKK ROOD 9023818/ 9026874 AA240ALKK BLAUW 9023818 \
\\ ll UTN: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd 05MKL8/ T574A AA2LOALKK V275542 . \
3364 \ \ 2 / X \‘ 203917
" 4 AAZLOALKK ROOD T57LA/ 902687k AA2LOALKK BLAUW T574A

NTL: MS VM T574A AAZAOALKK \VZ'}SSAZ/ 9026874 AA24L0ALKK GEEL\ T“S'MA/ 902687

\
A NTL: 10kV 1x240 AL /7 9026874 AA2LOALKK BLAUW T57LA ®
NTL: 10kV 1x240 AL / 9026874 AA24L0ALKK GEEL T574A /
NTL: MB 160 PVC -~ TN /
NTL: 10kV 1x240 AL / 9026874 AA2LOALKK ROOD T574A 2 N
NTL: 10KV 1x240 AL / 9026874 AA2LOALKK BLAUW 9023818\ _ </ |- & /
NTL: 10kV 1x240 AL / 9026874 AA24OALKK GEEL 9023818 | AN/ ol
NTL: MB 160 PVC 2 /9\,0?532%
NTL: 10kV 1x240 AL / 9026874 AA240ALKK ROOD 9023818 \ \ / 9 BROAM
: MB 160 PVC | A < N RDAM
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Best: 10KV 6/10kV 3x2L0Alrm+as?0 YMeKrv-as lqwd 05MKL48/ TSTLA  AA2L0ALKK V 75542 o
Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as?0 YMeKrv-as lqwd 01AZ34/ T574A AA2LOALKK T1452
Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as?0 YMeKrv-as lgwd _RS_121L 5004594/ OSMS AA2LOALKK 1011
Best: MB
Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as?0 YMeKrv-as lqwd _RS_127R 5004573/ 0S.MS AA2LOALKK  1029|%
Best: MB
Best: MB B
Best: MB
Best: MB
Best: MB

/ Best: MB
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NTP: MS-station HJE Wenckebachweg 1692 9026874

'ﬂ(:\r'/'[)ﬂnhekend

~N

- Aarde Verklaring E & OV MS Station

\ —— LS 230V, 400V of 600V=== MS Station met OV
—— — —— — —— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV LS (NTLATVV/IBS/TRL) —+—NTL/NTP Nicuw te leggen/plaatsen = L3 kast
—— —— — LS+OVofOVv — B BBS Buitenbedrijf e stellen S OV kast
L . wm MS (NTL/TVV/IBS/TRL) % UTN Uit te nemen ® Mof
- s LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL) T OTL Om to lossen ‘® Kabel op rol
—_—— — —— 150kV == Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring £8 T Kwelscherm
o — —>4—TVV Te vervangen < Nutsaansluiting
— —_— —— 380kV Telecom i
—N—NTV Na te verleggen B Krimpdop
——— ; e |_S (Bestaand) - o
Mantelbuis MS (Bestaand) —p+—TVL Te Verlaten P>. Eindsluiting
) ———— - ———— 10kV-, 50kV-. of 150kV-bed. —f—IBS In bedrijf te stellen Bestaande lichtmast
2 =
. " Beheerkaart :
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HJE Wenchebachweg 1692 Amsterdam L
Status : Voorbereiding
\ Schaal . 1:500
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