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YAAA zelfsluitende deur,
WBDBO 30min

e scheiding:WBDBO 30min

plafond: WBDBO 30min

plafond verblijfsruimte:
bestaande betonvloer

plafond achterbouw:
houten balklaag aan onderzijde

30min WBDBO

__ _*rdoorvoeren: 30min WBBDBO

advies: uitvoering door erkend bedrijf

~\in brandpreventie

\ voorzien van fermacel/gipsbeplating
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plafond achterbouw: 
houten balklaag aan onderzijde 
voorzien van fermacel/gipsbeplating 30min WBDBO

doorvoeren: 30min WBBDBO

advies: uitvoering door erkend bedrijf in brandpreventie
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