gevel aangepast: dwarskap verwijderd

gevel aangepast: dwarskap met topgevel
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01-05 VG kavel 1-5 voorgevel 01-05 RG kavel 1-5 rechterzijgevel 01-05 AG kavel 1-5 achtergevel 01-05 LG kavel 1-5 linkerzijgevel
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T T T T T T renvooi kleuren & materialen:
gevels begane grond ; baksteen handvorm wild verband antraciet genuanceerd
gevels verdiepingen ; verticale houten delen Siberisch Lariks naturel
borstweringpanelen : geémailleerd glas donkergrijs
dakbedekking schuin dak keramische dakpannen Monier Nieuwe Hollander blauw gesmoord
dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking lichtgrijs
goten en hwa's : zink naturel
boeiboorden/windveren : rockpanel lichtgrijs
dakrand platdak : aluminium daktrim donkergrijs
< < dakrand overkapping : rockpanel lichtgrijs

kozijnen begane grond ; hout gebroken wit

I o kozijnen verdieping ; hout donkergrijs

e bad ramen ; hout n.t.b. accentkleur
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1 1 1 R 1 CONSTRUCTIE
- Alle constructies en binnen-/buitenwanden conform tekening en berekening constructeur
<

vw @125 naar gemeenteriool ~hw @125 overstort naar gemeenteriool vw @125 naar gem. riool @125 overstort naar gem. riool 2125 overstort naar gem. riool  vw @125 naar gem. riool|vw @125 naar gem. riool @125 overstort naar gem. riool @125 overstort nagr gem. riool  vw @125 naar gem. riool
VENTILATIE
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natuurlijke toevoer / mechanische afvoer met warmte terugwinning e.e.a. volgens tekening, BENG-

|
|
| = | | | |
ﬂ | | :J L; I ———— — - — — — = A‘ 7—\’ J }41/ J£7 _ T —— = | — = — = /in I — T— — 14
—_— | | I e/ DIV (/057 i (/| i N f
! | | g ‘ | 7N |
| I I I d \
m | [ | S N | E B[ | e | R - H _ IH |
\\ ' 1 Ik H ‘ - — — — = - W = —= - = MM = 7imij7j7 j{ - ‘ H P o L
! gy > ! Jor piil 6’125 ! 2.0225Ia::pkamer | | | | I |
N | e | 1 ) I Ui ! I ! It
| \ 3 ° | , N | P 1%} (d do|
o € g I | 0 d d D | I |
1 | i 1 ‘\\ a e = \\‘ i 1y
— I - 2 m 7 7 1 - L2 —
1.1 7 - l 2 : 2
5 T \ merk 1.2.As| merk 1.2.A ' merk 1.2.A merk 1.2.Asp
|
|
|

£
€
3

VOCHTWERING RUIMTEN
- wandafwerking toiletten t/m o.k. plafond vochtwerend
@ - wandafwerking badkamer t/m o.k. plafond vochtwerend

wandafwerkingen conform NEN 2778

-1 funderi ng 2. tweede verd |ep|ng _ berekening en opgave installateur cq. leverancier ventilatieroosters

: afvoer afzuigkap te voorzien van terugslagklep conform NEN 1087 en NPR 1088
1 . 1 00 . 1 00 - meterkast voorzien van ventilatie min. 2dm*/s per m* met een minimum van 2dm?*/s middels roosters

—_—

boven en onder in de deur (NB: geen gasaansluiting)

INSTALLATIES
- electramin. volgens NEN 1010
meterruimte volgens NEN 2768
aantal en type zonnepanelen cf. BENG berekening
installaties voldoen aan Bouwbesluit afd. 6.13

AFVOER WTW + BELUCHTING
volgens capaciteitsberekening & tekening installateur
mechanische ventilatie en beluchting standleiding volgens NEN 2757

0.06 berging
5,4 m2

0.06 berging [£]0.06 berging RUIMTE BEPALING
5,4 m2 54 m? conform NEN 2580:2007:

woonkamer: verblijfsruimte

. . keuken: verblijfsruimte
Wnbergmg Q slaapkamer: verblijfsruimte

0.05 berging
5,4 m2

‘deur@ berfing

WP woonruimte: verblijfsruimte

buitenunit entree: verkeersruimte

wrbuitenberging deurl;l?nberging overloop: verkeersruimte
S 3.330 5.670 5.500 h 3.150 3804 M 2.120 1.8 380 3.150 5470 4.698

WC: toiletruimte
1000 1280 2950 120% 5.400 3001 926 100 4174 300, adra T 1T 100ll 96 96 M00 | | 474 300, 5.200 120%E 4,698

A1

badkamer: badruimte

mk: meterruimte
WP WP berging/kast/bijkeuken bergruimte
buitenunit buitenun

_ AAM

it

gebouwfunctie hoofdgebouw = wonen

OVERIGE
0.02 v@ ﬁlz v@-‘ - infiltratie: Qv10 conform BENG berekening
@ 1,9m? m? -

g details uitvoeren conform SBR luchtdichtbouwen
m00 00 anol | L 2200 100} 3070 300/ 2100 100 3000 300/ 5.200 300)‘)(1‘} 2100100 3000 300/ 3000 100}k | 2070 370},

- installaties n.t.b. volgens opgave installateur
Bl ‘ invoer nutsvoorziening i.0.m. nutsbedrijven
sijkeuken|3¥]0.05 bijke
|, .6 m? 3,6 m? —|
f / 766 { M, 766 \ )
amo00

dme00
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waar nodig riolering geluidwerend omkleden

T - binnendeuren 930x2315mm, tenzij anders vermeld; uitvoering cf. afwerkstaat
m - alle binnenafwerkingen cf. afwerkstaat
erk 1.

merk 1.1.B merk 1.1.A merk 1.1.B merk 1.1.A J merk 1.1.A 11 merk 1.1.B merk 1.1.B 1 merk1.1.A merk 1.1.A __merk 1.1.B _ g - muizen- en rattenwering conform afdeling 3.10 van het Bouwbesluit
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NEN-NORMEN
- meterkasten volgens NEN 2768
w|§ - daglichtopeningen volgens NEN 2057

1.03 slaapkamer

15,5 m? s:l
1.05 inloopka
5,8 m2

1.06 inloopkast \ « L
5,3 m2 A ]

0.05 berging !
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1.03 slaapkamer 1.05 badkam drinkwatervoorziening volgens NEN 1006
8:6 m2 | 6,4 m? warmwaterinstallaties volgens NEN-EN 12897 en NEN-EN 89

| WP - hang- en sluitwerk inbraakwerend conform NEN 5096 en afdeling 2.25 van het bouwbesluit met
_\] | buitenunit weerstandsklasse van minimaal 3
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12,3 m? |
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2.904

1.03 slaapkamer§
15,4 m2 N

2.854
3.442
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0.03 woonkamer

38,0 m? :@:

3.000

3.116
2.970
2.970

3.500

4.105

TOOLL

0.05woonkeuken
27,1 m2

100

100

%—0.03 woonkamer
,0 m?2

0.01 entree
48 m?

BRANDVEILIGHEID
ruimte voorzien van rookmelder(-s) cf. de primaire inrichtingseisen van NEN2555
brand- en rookklasse van toe te passen materialen voldoen aan Bouwbesluit adf. 2.9
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i RIOLERING
1,5 m? oo - binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en NPR 3216
font 340 capaciteitsberekening & tekening n.t.b. door installateur
e.e.a. aan te sluiten op uitlopers van het gemeenteriool t.p.v. de erfgrenzen
hemelwater wordt tot 30dm3/m2 geinfiltreerd op eigen terrein
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GELUIDSWERING
- bescherming tegen geluid van buiten cf. Bouwbesluit afdeling 3.9
bescherming tegen geluid van installaties: geluidsniveau warmtepomp <40dB bepaald cf. Handleiding
Meten en Rekenen Industrielawaai; berekening door adviseur/installateur
H - geluidwering tussen woningen en ruimtes cf. Bouwbesluit art. 3.15/3.16/3.17 en 3.17a

100 H
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o
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3.654
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legenda riolerin KAV situatie
: ' ' \ g : 1:1000

merk 1.1.B merk 1.1.B S Smerk 1.TA 3 3 hw(a) = hemelwater(-afvoer)
oo i \ i W = vuilwater
‘ ‘ spbk = spoelbak

dch = douche pI‘OjeCt: 2 1 0 1 2
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00 P8 300 100 300
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[ los0 L 1T 2.000 280) 5670 B500 5.500 5,500 5470 280} & 3.904 stal [ font = fonteintje CPO Vlierden Zuid - 't Jeugdveld
D 9 wc = watercloset - - -

VW = vaatwasser bouwplan VIIerden Zuld VIIerden

wm = wasmachine

cond = condensafvoer

0s = ontstoppingsstuk Opd rachtg ever.
ur = urinoir . . . .
ol = standeiding CPO vereniging Vlierden Zuid

sp = schrobputie p/a Petrus Dondersstraat 129
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1-100 1100 onderdeel: kv 1-5 plattegronden_gevels lid van: archifoor ..

bladnr.: T01_01 .CQODP :ten
datum: 14-4-2022






