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NTP: MS-station Ypenburgtocht 275 (0 102 072)

NTL : MS 2x OVM 1x240Al ->3x240Al

00HO90 `
MS Richting  Flemingstraat (9 003 993)

NTL : MS VM 3x150Cu GPLK - 3x240Al XLPE 00H90

Intreedpuntunten boring
(vlaakbij bestaande trace
in berm/stoep)

Compact station Xiria KKV

X:93578.891
Y:465150.647

X:93577.738
Y:465147.024

X:93575.29
Y:465147.814

X:93576.413
Y:465151.436

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: 10kV 3x240 AL

A NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z NTL: 10kV 1x240 AL

Best: 10KV 3x150Cu GPLK 00HO90

UTN: Mof MS 00HO90

NTL: MS VM 00HO90
00H090
MS Richting Terweerpark (2 002 786)

Vervangen bestaande MS GPLK mof

X=93522.74
Y=465001.89

X=93570.62
Y=465133.23

NTL : 10kV 3x240Al
NTL : 10kV 3x240Al
NTL :  2 x 160mm PE MB
NTL : Gestuurde bundel boring 320mm

X=93548.402
Y=465071.687

NTL: MS VM 455

NTV: 10KV 3x95Cu GPLK 455
UTN: Mof MS 455

UTN: 10KV 3x150Cu GPLK 00HO90

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: 10kV 3x240 AL

Best: 10KV 3x150Cu GPLK 00HO90

1/1

NTL : MS 2x OVM 1x240Al ->3x240Al

00HO90 `
MS Richting  Flemingstraat (9 003 993)

NTL : MS VM 3x150Cu GPLK - 3x240Al XLPE 00H90

Intreedpuntunten boring
(vlaakbij bestaande trace
in berm/stoep)

Compact station Xiria KKV

X:93578.891
Y:465150.647

X:93577.738
Y:465147.024

X:93575.29
Y:465147.814

X:93576.413
Y:465151.436

00H090
MS Richting Terweerpark (2 002 786)

Vervangen bestaande MS GPLK mof

X=93522.74
Y=465001.89

X=93570.62
Y=465133.23

NTL : 10kV 3x240Al
NTL : 10kV 3x240Al
NTL :  2 x 160mm PE MB
NTL : Gestuurde bundel boring 320mm

X=93548.402
Y=465071.687
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NW AC5 Ypenburgbocht 275 Leiden
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3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS 230V, 400V of 600V

10kV-, 50kV-. of 150kV-bed.

50kV

380kV
150kV

LS+OV of OV BBS  Buitenbedrijf te stellen

OTL  Om te leggen

NTV  Na te verleggen
TVV  Te vervangen

NTL/NTP  Nieuw te leggen/plaatsen

UTN  Uit te nemen

Eindsluiting

Mof

Aarde

MS Station

LS OV kast
LS kast

Bestaande lichtmastMantelbuis TVL  Te Verlaten
IBS  In bedrijf te stellen

MS Station met OV

Krimpdop
Nutsaansluiting
Kwelscherm
Kabel op rol

LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)
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 Behoort bij beschikking van 
 Burgemeester en Wethouders 
 van Leiden
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