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RENVOOI

CONSTRUCTIE
- Alle constructies en binnen-/buitenwanden conform tekening en berekening constructeur

VOCHTWERING RUIMTEN
- wandafwerking toiletten t/m o.k. plafond vochtwerend
- wandafwerking badkamer t/m o.k. plafond vochtwerend
- wandafwerkingen conform NEN 2778

VENTILATIE
- natuurlijke toevoer / mechanische afvoer met warmte terugwinning e.e.a. volgens tekening,

BENG-berekening en opgave installateur
- afvoer afzuigkap te voorzien van terugslagklep conform NEN 1087 en NPR 1088
- meterkast voorzien van ventilatie min. 2dm³/s per m³ met een minimum van 2dm³/s middels

roosters boven en onder in de deur (NB: geen gasaansluiting)

INSTALLATIES
- electra min. volgens NEN 1010
- meterruimte volgens NEN 2768
- aantal en type zonnepanelen cf. BENG berekening

  -   installaties voldoen aan Bouwbesluit afd. 6.13

AFVOER WTW + BELUCHTING
- volgens capaciteitsberekening & tekening installateur
- mechanische ventilatie en beluchting standleiding volgens NEN 2757

RUIMTE BEPALING
conform NEN 2580:2007:
woonkamer:   verblijfsruimte
keuken:   verblijfsruimte
slaapkamer:   verblijfsruimte
woonruimte:   verblijfsruimte
entree:   verkeersruimte
overloop:   verkeersruimte
wc:    toiletruimte
badkamer:   badruimte
mk:    meterruimte
berging/kast/bijkeuken bergruimte

gebouwfunctie hoofdgebouw = wonen

OVERIGE
- infiltratie: Qv10 conform BENG berekening
- details uitvoeren conform SBR luchtdichtbouwen
- installaties n.t.b. volgens opgave installateur
- invoer nutsvoorziening i.o.m. nutsbedrijven
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- binnendeuren 930x2315mm, tenzij anders vermeld; uitvoering cf. afwerkstaat
- muizen- en rattenwering conform afdeling 3.10 van het Bouwbesluit

NEN-NORMEN
- meterkasten volgens NEN 2768
- daglichtopeningen volgens NEN 2057
- drinkwatervoorziening volgens NEN 1006
- warmwaterinstallaties volgens NEN-EN 12897 en NEN-EN 89
- hang- en sluitwerk inbraakwerend conform NEN 5096 en afdeling 2.25 van het bouwbesluit met

weerstandsklasse van minimaal 3

BRANDVEILIGHEID
        - ruimte voorzien van rookmelder(-s) cf. de primaire inrichtingseisen van NEN2555
        - brand- en rookklasse van toe te passen materialen voldoen aan Bouwbesluit adf. 2.9

RIOLERING
- binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en NPR 3216
- capaciteitsberekening & tekening n.t.b. door installateur
- e.e.a. aan te sluiten op uitlopers van het gemeenteriool t.p.v. de erfgrenzen
- hemelwater wordt tot 30dm3/m2 geïnfiltreerd op eigen terrein

legenda riolering

hw(a) = hemelwater(-afvoer)
vw = vuilwater
spbk = spoelbak
dch = douche
wt = wastafel
font = fonteintje
wc = watercloset
vw = vaatwasser
wm = wasmachine
cond = condensafvoer
os = ontstoppingsstuk
ur = urinoir
sl = standleiding
sp = schrobputje

hemelwater

vuilwater
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fundering

renvooi kleuren & materialen:

gevels begane grond  : baksteen handvorm wild verband antraciet genuanceerd
gevels verdiepingen  : baksteen handvorm (miskleur) gebroken wit geschilderd
borstweringpanelen  : nvt 
dakbedekking schuin dak : keramische dakpannen  Monier Nieuwe Hollander blauw gesmoord
dakbedekking plat dak : bitumineus    lichtgrijs
goten en hwa's  : zink     naturel
boeiboorden/windveren : rockpanel    lichtgrijs
dakrand platdak  : aluminium daktrim   donkergrijs
dakrand overkapping  : rockpanel     lichtgrijs  
kozijnen begane grond : kunststof    gebroken wit
kozijnen verdiepingen : kunststof    donkergrijs
ramen    : kunststof    n.t.b. accentkleur
deuren    : kunststof    n.t.b. accentkleur
garage-/bergingdeuren : houten delen    naturel
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