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ruimteoverzicht begane grond

ruimte nr.

000

001 tochtsluis 9.4 m2

002 entreehal 118.3 m2

003 15.4 m2

004 16.9 m2

005 1.6 m2

006 20.3 m2

007 19.0 m2

008 3.7 m2

009 0.7 m2

010 0.7 m2

011 1.6 m2

012 multifunctionele ruimte 37.9 m2

013 1.7 m2automatennis

014 toilet heren 12.2 m2

015 toliet dames 14.2 m2

016 toilet miva 3.8 m2

017 werkkast 4.0 m2

018 horeca 188.2 m2

019 bar 17.3 m2
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028 kleedruimte docent 9.9 m2
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032 toilet miva 4.1 m2
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10 054 81.9 m2

055 21.0 m2
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056b werkkast 4.4 m2

057 techniek-trafo 11.1 m2

058 6.0 m2

059 4.3 m2

9 060 55.7 m2

062 18.2 m28 063 7.7 m2
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067a toiletruimte 7.8 m2
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069 95.4 m2
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3569.3 m2
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buitenAV. hp
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aluminium buitenkozijn
hklx).AK5

aluminium binnenkozijn
deur, die zelfsluitend is uitgevoerdak.

4 één

in

vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelenvl

1 -B Ps met een lichte tegen de deur te openen of met panieksluiting conform NEN-EN 1125

8 ruimte voorzien van noodverlichting

]— 4
vluchtroute aanduiding (transparantverlichtingsarmaturen), uitvoering conform NEN-EN ISO 7010

30 min. WBDBO wbd conform NEN6069

60 min. WBDBO wbd conform NEN6069m
draagbaar blustoestel

L brand wee rpaneel

maatvoering:

2 Peilmaten: Peil = 00 = b.k. afgewerkte vloer van ruimte 001 (entree/sluis) = circa 8,0m+NAP

Maten:

Kadastraal bekend Gemeente Gilze en Rijen: sectie B, nummer 5348

175

Zil

i

verzwaarde vloer/strook 
conform opgave constructeur 
voor verzwaarde stroken onder 
keldervloer zie opgave constructeur

ruimte voorzien van algemene noodverlichting, uitvoering en projectering conform NEN-EN 1838
vluchtroute aanduiding (transparantverlichtingsarmaturen], uitvoering en projectering conform NEN-EN 1838 en NEN 3011 
voor vluchtwegaanduidingen en nv, zie de tekeningen van Terberg Totaal installaties bv

hekwerken op vloerafscheidingen bk. op 1000+vloerpeil 
leuningen bij trappen op 900 mm van looplijn

overige peilmaten zijn t.o.v. Peil
maten zijn ruwbouwmaten, tenzij anders aangegeven

- Voor constructieve elementen, zie de tekeningen van: ingenieursbureau Bartels te Utrecht
- Voor installaties, zie de tekeningen van: Terberg Totaal installaties bv
- Voor brandveiligheid, zie rapportages van: GBB te Maastricht
- Voor waterzuivering, zie de tekeningen van: Lotec te Eindhhoven

aluminium vliesgevelsysteem 
binnen

houten binnendeurkozijn
bij houten kozijnen hk (x) is (x) de dagmaat in mm. 
deuren min. doorgang van 850 mm vlgs. bouwbesluit.

O co 
5 
L8

deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van tenminste XX minuten

bij kozijnen avB/hkB staat de B 
voorde desbetreffende brandscheiding:
-B= brandscheiding WBDBO van 30 min;
- BB = brandscheiding WBDBO van 60 min.

88
8 co

brandslanghaspel, slanglengte zoals aangegeven in m 
aanduiden met pictogram vlgs NEN 3011
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alle glas uitvoeren conform:
NEN 3569:2011 - veiligheidsbeglazing in gebouwen
NEN 2608:2011 - constructieve veiligheid van glas in gebouwen
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