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-Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
-Alle maten in mm
-Arcering volgens NEN 47
-Tekening volgens documentenlijst 1311 S02
-Materiaalcodes vlgs bijbehorende materiaalstaat1311 S05 of bestekboek
-Materiaalcodes gelden voor het gehele vlak, tenzij anders aangegeven.
-Eventueel getekende losse inrichting valt buiten het bouwkundig bestek, tenzij anders aangegeven.
-Vloeroppervlaktes volgens NEN 2580
-Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten, vrije doorgang en drempelhoogten voldoen aan de eisen zoals vermeld in onderstaande artikelen: 
-Bestaande bouw: art. 3.59 en 3.98 - Nieuwbouw: art 4.73, 4.78, 4.180 t/m 4.182 en 6.22
-Maatvoering vloerpakketten ter plaatse van opleggingen
-Te openen ramen en deuren in interne brand- en rookscheidingen zijn zelfsluitend
-P=0 is bovenkant bovenkant afgewerkte begane grondvloer = 5400+ NAP

legenda

rook WRD (cf NEN 6075)

scheiding 30 minuten WBDBO

scheiding 60 minuten WBDBO

materialen uitlijnen (voorkant = voorkant, flush)

materiaalcode: XX.XX.YY (XX.XX=NL-SfB code, YY=volgnummer) 

buiten bestek

installatietechnische componenten, voor alle installatietechnische specificaties, 
tekeningen en berekeningen zie documenten installatie adviseur 

kozijnmerk: X.YYY.ZZZ (X=soort, YYY=type, ZZZ=volgnummer)

XXXX

ruimte scheiding

loopdeur indicatie

maximaal toelaatbare totale tolerantie constructie in aangegeven richting

(L)

XX.XX.YYXX.XX.YY

WRDWRD

3030

6060

zelfsluitend

X.YYY. ZZZ

vluchtweg - vluchtdeur(V)

nooduitgang - nooddeur(N)

dagmaat van de deurdm:

vrije doorgang van de deur (deurkozijn moet een minimale dagmaat van 850 + deurdikte hebben)vd:

xx xx

ingang goederen

overige ingang

hoofdingang

hoofdingang brandweer

BMC brandmeldcentrale: onderdeel van ontruimingsinstallatie conform het gestelde in NEN 2575

brandmeldpanel: onderdeel van ontruimingsinstallatie conform het gestelde in NEN 2575

droge blusleiding uitvoering conform gestelde in NEN1594

sleutelkluis of -buis

hydrant

brandweerlift

cepezed

opdrachtgever

werk

fase

datum

schaal

formaat

getekend

gecontroleerd

gewijzigd

tekening

architectenbureau
cepezed b.v.

ezelsveldlaan 61
2611 rv delft nl

t +31 15 215 0000

post@cepezed.nl
www.cepezed.nl
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