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A NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: MB 160 PVC
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z Best: MB

Best: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

A Best: REST 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd
 Best: REST 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd
Z Best: REST 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd

A NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

NTL: MS VM

A NTL: MB 160 PVC
 UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)
Z NTL: 10kV 3x240 AL

A NTL: MB 160 PVC
 UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)
Z NTL: 10kV 3x240 AL

A NTL: MB 160 PVC
Z NTL: 10kV 3x240 AL

Best: MB

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: MB 160 PVC

A NTL: 10kV 1x240 AL
 NTL: MB 160 PVC
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z NTL: 10kV 1x240 AL

A Best: MB
 UTN: 10KV 3x240Al XLPE 551
 Best: BB 10KV 3x240Al XLPE 937
 Best: MB
 NTL: MB 160 PVC
 NTL: 10kV 1x240 AL
 Best: MB
 Best: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd 06FC74
 NTL: 10kV 1x240 AL
Z NTL: 10kV 1x240 AL

NTL: MS VM

BBS: 10KV 3x95Cu GPLK 551

BBS: 10KV 3x95Cu GPLK 551

A Best: BB 10KV 3x240Al XLPE 901108
 Best: MB
 Best: MB
 BBS: 10KV 3x240Al XLPE 551
Z Best: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: MB 160 PVC

1/22/2
UTN: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)

NTL: MS VM

NTL: MS VM

BBS: 10KV 3x95Cu GPLK 551

BBS: 10KV 3x95Cu GPLK 551
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Arjan van der Born 06-21273935

Tomas van Dam 28-11-2023

E-MS/Telecom

NHZ & Rijnland - IPZ
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10-7-2023
Voorbereiding

Leiden

Verlegging kabels ivm reconstructie gemeente 

Verklaring E & OV
Aarde

N

X
v

B3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS 230V, 400V of 600V

LS+OV of OV
BBS  Buitenbedrijf te stellen

OTL  Om te leggen

NTV  Na te verleggen
TVV  Te vervangen

NTL/NTP  Nieuw te leggen/plaatsen

UTN  Uit te nemen

Eindsluiting

Mof

Aarde

MS Station

LS OV kast
LS kast

Bestaande lichtmast
TVL  Te Verlaten
IBS  In bedrijf te stellen

MS Station met OV

Krimpdop
Nutsaansluiting
Kwelscherm
Kabel op rol

LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)

Diepteligging Kabels Openbare Grond
Aansluitkabel = 0,5 meter
Laagspanningskabel (400V) = 0,7 meter
Middenspanningskabel (>= 20kV) = 0,7 - 0,9 meter

Mantelbuis

OW

N

Z

OW

N

Z

 Behoort bij beschikking van 
 Burgemeester en Wethouders 
 van Leiden

BV.  Z23/3613637
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