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UTN: 3x35Cu+1x25Cu+2x10Cu+2x1Cu (GPLKh) 28488
NTL: £x150 AL 00AOY076 TNA

NTL: Persing 114.3 ST

NTL: MB 114.3 PVC
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‘et

/\ NTL: VM 28488

[NTV: 3x25Cu+1x16Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 28488

i > 5

NTL: EM 28488 richting station )
ZUIDERZEESTRW 369A (7 002 175) X

/

grond word verhoogd om kabels te
kunnen leggen en mantelbuis 400mm
diameter gelegd

ZUIDERZEESTRAATWEG 382 NST/ (0 111 305)

L . Aarding leverbaar?
Veldnummer Hoofdleidingnummer |Zekeringwaarde + Type (TNA Ja /TNA Nee)

Lx150AL

1 00A0Y076 £50A g TNA Ja
p

Lx150Al —> 4X35Cu

0AOQYO077 15A grt TNA Nee
3 00A0Y078 250A gfF TNA Ja

i

Lx150Al

ZUIDERZEESTRW 369A (7 002 175)

Veldnummer Hoofdleidingnummer |Zekeringwaarde + Type

Aarding leverbaar?

A 28488 125A qG

(TNA Ja /TNA Nee)
TNA Nee

Zuiderzeestraatweg 382 NST

Behuizingsnr. 0 111 305
type.Alfen Pacto30

A NTL: MB 110 PVC
NTL: 4x150 AL 00AOY0?76 TNA
NTL: 4x150 AL 00AOYO077 TNA
NTL: MB 110 PVC
NTL: £x150 AL 00AOY078 TNA
Z NTL: MB 110 PVC

A Best: 3x35Cu+1x25Cu+2x10Cu+2x1Cu (GPLKh) 28485-~00A0Y077
Z NTL: 4x150 AL 00AOY0?6 TNA

7~

Best: 3x35Cu+1x25Cu+2x10Cu+2x1Cu (GPLKh) 28485-~00A0Y077
NTL: 4£x150 AL 00A0Y078 TNA
NTL: 4x150 AL 00AOYO077 TNA
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/NT\L: EM 00AOYO077

NTL: EM 00AQY078
NTL: VM 00AQY077
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ZUIDERZEESTRAATWEG 406 NST (9 015 99%)

. - Aarding leverbaar? P ‘ <
Veldnummer Hoofdleidingnummer |Zekeringwaarde + Type (TNA Ja /TNA Nee) |- s . : v
2 28485 160A gFr TNA Nee 3 \\
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L07>\\
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— NTL: EM 28L85 richting station
/® ~|ZUIDERZEESTRAATWEG 406 NST (9 015 997)
[NTV: 3x35Cu+1x25Cu+2x10Cu+2x1Cu (GPLKh) 28485->#2)
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Verklaring E & OV MS Station
——  —— Aarde MS Station met OV
— LS 230V, 400V of 600V= —+— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen —J LS kast
—————— 3KV, 6kV, 10kVof20kv "= LS (NTL/TVV/IBS/TRL) —B—BBS Buitenbedrijf te tellen o Eo DV kast
— —— —  LS+OVofOVv —MS (NTL/TVV/IBS/TRL) —%—UTN Uit te nemen  Kabel op rol
Mantelbuis = LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL) ~ __y  OTL Om te leggen 3 Kwelscherm
Diepteligging Kabels Openbare Grond buis/Zinker/Persing & —4—TVV Te vervangen “© Nutsaansluiting
preligging Kabels Openbare Gro — T 3
Aansluitkabel = 0,5 meter ecom —N—NTV Na te verleggen Krimpdop
Laagspanningskabel (400V) = 0,7 meter — 1S (Bestaand) st— TVL Te Verlaten Emdslmhng
Middenspanningskabel (>= 20kV) = 0,7 - 0,9 metfer — MS lBestaandi F IBS Inbedn]fte stellen T Bestaande lichtmast
AA Zuiderzeestrwg 384 Oldebroek VERZ LTS8E, NW AVP (ZD) Beh :
’ Datum ©30-4-2025
Status . Voorbereiding
Schaal o 1:500
Discipline : E-LS
Gemeente: Oldebroek Bladnr: 173 |Fonnaat: Al
L.i an d er Get.: [ Danm: 27-06-2025 CSmr:__ 3161321
Wiz A - Datumy: Par.: RegioRandmeren, Veluwe,G&V - IPR
onderdes! vanalliander | T125 oo i
z.C : : -
Engincer: [N o ol |Cse 0288128






