BGL.WELLK

R3: verwijderen GPLK 3x35Cu
R3: nieuwe eindsluiting 3x1x240Al

L

)

)/

L /
/
/
//

5

Krimdop op BBS kabel plaatseri

Te leggen ca 30m mantelbuis 160 PVC rood. i o

Meeleggen tussen zijkant rijweg en keermuu =~ =

door civiele aannemer. 7 < =
Bovenkant mantelbuis is maaiveld -80cm.

Te leggen ca 6m mantelbuis 160 PVC rood.
Meeleggen in cunet door civiele aannemer.
Bovenkant mantelbuis is maaiveld -80cm.

AANDACHT VOOR DE UITVOERING:
De correcte trace-code:
M.18171-MS-XX

vermelden op de in te dienen
Prestatie Verklaring (PV).

! Per PV maar één tracecode opvoeren !

KABEL-CODERING KABEL-STATUS . Omschrijving :  REC/NKL: Verlegging MS (Fase A) SAP netwerkplan : 30206690
CODE | VERKLARING SYMBOOL OMSCHRIJVING symbool omschrijving H.Maanseweg-Kamp Well SAP projectdefiniie  : M.18171
9628 1x240.0 Alrm YMeRrvaslqwd Fea S te verwiideren ° Kabel - in bedrif Status . Projecttekening aangemaakt Synfranummer
9632 3x240.0 Airm YMeKrvaslgwd Fca ] = = = = = = - gepland —
821 3x35.00 Cu GPLK ——————— | inbedrif ‘ Kabel - buitan bedrif schroot 201539825 | 2020-39825 | 2025-39825 | Ontwerp door T et
828 3x35.00 Curs YMeKrvaslqwd _— buiten bedrijf schroot x Kabel - te verwijderen Tekening nr. : M.18171 MS-01
° Kabel - gepland 2000-39800 2040-35800,, | 2015-39800 Projecttek. Aangem.  : 16/04/2026
200039775 2010-39775 |/ 2015-39775 Projecttek. Gewijzigd
A1| Schaal: 1:500 Datum plot:  05/05/2026
2000-39750 S Limburg Noord Afd. A, E &I
Heierkerkweg 3
201530725 | 202039725 | 202539725 | 5928 RM VENLO }
200-3970
2025-39700 0 ENEXIS






