Detail 1 - 1:100

Nieuwe AVP: VELDHUIZEN 20 (0 203 792)

Type station: Alfen Pacto25, kleur RAL 6009 dennengroen
Type installatie: FCC OF RRT

Straatwerk MSR: Methorst (i.c.m. veebestendig hekwerk)
Transformator: 250kVA

Full range buispatroon: 20A

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: 10kV 3x240 AL

Veld 1 Kabelveld (F) Trafo
Richting trafo

Veld 2 Kabelveld (C) inkomend:
Richting MSR: DRIESPRONG (5 000 548)
SVK instellen op: 300A

Veld 3 Kabelveld (C) afgaand:
Richting MSR: HOOFDWEG LOENEN (5 000 841)

D e 1_ a l fVK instellen op: 300A

NTL: Aardpen

|Aanbrengen ringaarde 25Cu rondom station

NTL: 10kV 1x240 AL
NTL: AARDE 25 CU

NTL: 10kV 1x240 AL
NTL: 10kV 1x240 AL
NTL: 10kV 1x240 AL
NTL: 10kV 1x240 AL
NTL: 10kV 1x240 AL

uitvoeringsmethode MS-tracé moet tijdens de schouw besproken worden.
geheel open ontgraving
deels boren/ deels open ontgraving
geheel boren

dit i.v.m. bereikbaarheid aanwonenden en bestaande bomen.

Best: 10KV 3x95Cu GPLK 06VN26|

NTL: MS verbindingsmof 3x240AL -> 3x95Cu GPLK

Richting MSR: HOOFDWEG LOENEN (5 000 841)

Mof minimaal 10 meter vanuit de bocht maken, voor de inrit!
bestaande MS-kabel 3x95CU vrijgraven en omzwaaien naar lasgat.
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A
z NTL: 10kV 3x240 AL
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UTN: 10KV 3x95Cu GPLK 06VN26
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UTN: 10KV 3x95Cu GPLK 06VN26]

NTL: 10kV 3x240 AL
UTN: 10KV 3x95Cu GPLK 06VN26

NTL: MS verbindingsmof 3x240AL -> 3x95Cu GPLK
Richting MSR: DRIESPRONG (5 000 548)
Mof minimaal 10 meter vanuit de bestaande boom maken!

[Best: 10KV 3x95Cu GPLK 06VN26
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NTL: 10kV 3x240 AL

NTL: 10kV 3x240 AL (:
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Verklaring E & OV [] Ms station
— . —— Aarde X] MS Station met OV
LS 230V, 400V of 600V-—=— —}— NTL/NTP Ni te 1 laatsen —J LS kast
—————— 3kV,6kV, 10kV of 20kV === LS (NTL/TVV/IBS/TRL) 3 BBS Bmmmfteesigﬂp %1 hs()?v kast
— ——— LS+OVofOVv — ﬁmm&m) , X UIN Uittenemen 4® Kabel op rol
— = Mantelbui S (UIN/BBS/TVL) ~ _y __OTL Om te leggen 1 Kwelscherm
Diepteligging Kabels Openbare G l:lS Maselmi/Zinkext e’m3m+m Te vervangen QNWutsaaﬂsle uiting
iepteligging Kabels Openbare Gron —— -
Aansluitkabel = 0,5 meter Telecom —N—NTV Na te verleggen N Krimpdop
Laagspanningskabel (400V) = 0,7 meter s— LS (Bestaand) %x+—TVL Te Verlaten Emdslmtmg
Middenspanningskabel (>= 20kV) = 0,7 - 0,9 meter s MS (Bestaand) IBS In bedrijf te stellen i Bestaande lichtmast
. Beheerkaart :
SPK Veldhuizen 34 Loenen UITB LT7E (KLAK 6704463), NW AVP :
Datum : 6-1-2026
Status . Voorbereiding
Schaal : 1:500
Discipline : E-MS
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l:i a nd er et : [ Dt 14-01-2026 CSnr 3168332
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