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Station 119.680 komt
te vervallen 7

Te maken 1x verbindingsmof
(3x95 Cu->3x95 Cu)

AF310

. 851 G9 GEM R.W.Z. DONGEMOND
® 851 G9

Te leggen 2x MS-kabels 240 mm2 Al
Diepte ligging: 80 cm
Lengte trace : 380 m

Te maken 2x overgangsmoffen
(3x240AI->3x1x240 Al)

Te plaatsen nieuw

Pacto 10 Netstation:
119.908 STATENDAMWEG B2

119.908
STATENDAMWEG B2
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Te maken 2x overgangsmoffen
(3x95 ,Cu->3x240Al)
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Adres:
| Thema: Middenspanning
| Schaal: 1:500
Datum: 7-1-2026
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